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Книга 2. Том 5. Оценка надежности теплоснабжения
2
1. [bookmark: _Toc464979091]Расчет живучести системы
Расчеты живучести проведены в соответствии с «Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения».
Время восстановления трубопроводов в зависимости от диаметра и типа прокладки, а также относительные доли для вычисления потока отказов приведены в таблице 1.1.
Таблица 1.1- Время восстановления трубопроводов в зависимости от диаметра и типа прокладки и относительные доли для вычисления потока отказов
	Диаметр условный, мм
	Канальная, бесканальная прокладка трубопроводов
	Относительная
доля
	Надземная
	Относительная
доля

	20
	10,2
	0,0495
	6,1
	0,001

	50
	10,5
	0,0554
	6,2
	0,0011

	65
	10,8
	0,626
	6,2
	0,0011

	80
	11
	0,0673
	6,3
	0,0013

	100
	11,3
	0,0739
	6,4
	0,0018

	125
	11,6
	0,0802
	6,5
	0,0023

	150
	12,1
	0,09
	6,6
	0,0027

	200
	12,9
	0,1083
	6,9
	0,0039

	250
	13,8
	0,1291
	7,2
	0,0063

	300
	14,7
	0,1474
	7,5
	0,0088

	350
	15,7
	0,1672
	7,8
	0,0112

	400
	16,7
	0,1898
	8,1
	0,0154

	450
	17,7
	0,2098
	8,4
	0,0194

	500
	18,7
	0,2277
	8,7
	0,0232

	600
	20,8
	0,262
	9,4
	0,0354

	700
	23
	0,302
	10,1
	0,0478

	800
	25,3
	0,3364
	10,8
	0,0626

	900
	27,6
	0,3651
	11,6
	0,0802

	1000
	30
	0,3903
	12,3
	0,0937

	1200
	34,9
	0,4521
	13,8
	0,1291

	1400
	39,9
	0,5016
	15,4
	0,1601


Время снижения температуры внутри отапливаемого помещения до минимально допустимой величины (с +20°C до +12°C) при полном отключении теплоснабжения для всего диапазона температур за отопительный период приведено в таблице 1.2.

Таблица 1.2 - Время снижения температуры внутри отапливаемого помещения до минимально допустимой величины (с +20°C до +12°C) при полном отключении теплоснабжения для всего диапазона температур за отопительный период
	Температура наружного воздуха
	Время снижения температуры внутри отапливаемого помещения, ч

	-45
	5,25

	-40
	5,72

	-35
	6,29

	-30
	6,97

	-25
	7,83

	-20
	8,93

	-15
	10,38

	-10
	12,41

	-5
	15,43

	0
	20,43

	5
	30,49

	10
	64,38


Расчеты живучести показали, что время восстановления теплоснабжения потребителей при отрицательных температурах для условий г. Сургута не должно превышать 15 часов.
2. [bookmark: _Toc464979092]Порядок оценки надежности теплоснабжения
Оценка надежности функционирования систем централизованного теплоснабжения выполняется по логически-выстроенному алгоритму, представленному на рисунке 2.1. Алгоритм оценки надежности включает в себя:
1) Расчет показателей надежности;
2) Анализ показателей и определение физического смысла полученных результатов;
3) Формирование мероприятий, направленных на повышение надежности теплоснабжения.
Алгоритм включает в себя последовательное выполнение 5 этапов.
Этап 1. На первоначальном этапе производится оценка надежности существующей системы централизованного теплоснабжения (далее по тексту – СЦТ). Для оценки решаются следующие задачи:
1) Анализгидравлических режимов работы систем теплоснабжения;
2) Анализ статистики функциональных отказов тепловых сетей за последние 5 лет;
3) Анализ статистики восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет;
4) Анализ соответствия фактических показателей надежности нормативным требованиям;
5) Выявление зон ненадежного теплоснабжения.
Исходя из полученных результатов, может возникнуть 2 ситуации:
1) Полученные показатели удовлетворяют нормативным требованиям. В таком случае необходимо продолжить расчет надежности с целью прогнозирования показателей надежности теплоснабжения на перспективный период;
2) Полученные показатели не удовлетворяют нормативным требованиям. В таком случае необходимо перейти к разработке мероприятий, которые позволят повысить надежность теплоснабжения в рассматриваемой зоне.
Результаты работ по этапу1 представлены в части 9 книги2 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения».
Этап 2. На следующем этапе выполняется расчет показателей надежности на перспективу при следующих условиях:
1) Интенсивность отказов и время восстановления остаются базовыми (постоянными, в соответствии с существующим положением) в течение расчетного периода;
2) Ветхие и ненадежные участки тепловой сети не перекладываются, период их эксплуатации увеличивается.
Исходя из полученных результатов, может возникнуть 2 ситуации:
1) Полученные показатели удовлетворяют нормативным требованиям. В таком случае нормативная надежность на расчетный период будет выдерживаться и при отсутствии мероприятий, направленных на повышение надежности;
2) Полученные показатели не удовлетворяют нормативным требованиям. В таком случае необходимо перейти к разработке мероприятий, которые позволят повысить надежность теплоснабжения в рассматриваемой зоне. Приоритетным мероприятием является перекладка действующих ненадежных и ветхих участков существующей тепловой сети. Как показывает практика, мероприятия по замене ненадежных участков в случае расчета систем теплоснабжения с малой разветвленностью тепловых сетей способны обеспечить требуемую надежность теплоснабжения на перспективу.Как правило, при расчете крупных и разветвленных систем,мероприятий по перекладке теплопроводов недостаточно.
Этап 3. На следующем этапе выполняется расчет показателей надежности на перспективу при условии реализации мероприятий по перекладке ненадежных и ветхих участков. В моделируемых условиях надежность теплоснабжения потребителей улучшится, что связано с сокращением интенсивности отказов теплопроводов. Таким образом, на заменяемых участках при расчете значение интенсивности отказов тепловых сетей задается, как нормативное. Исходя из полученных результатов, может возникнуть 2 ситуации:
1) Полученные показатели удовлетворяют нормативным требованиям. В таком случае для повышения надежности теплоснабжения достаточно ограничиться перекладкой действующих ненадежных участков тепловых сетей;
2) Полученные показатели не удовлетворяют нормативным требованиям. В таком случае необходимо в дополнение к мероприятиям по перекладке ненадежных и ветхих теплопроводов предусмотреть мероприятия по резервированию тепловой нагрузки потребителей. В состав мероприятий по резервированию следует включать мероприятия по новому строительству перемычек, закольцовок, строительство соединительных магистралей для объединения систем теплоснабжения и т.д. При этом место расположения новых резервирующих участков определяется в индивидуальном порядке, в зависимости от трассировки тепловой сети и с учетом перспективного развития систем теплоснабжения, в связи с приростами тепловой нагрузки.
Этап 4. На следующем этапе выполняется расчет показателей надежности на перспективу при условии реализации мероприятий по перекладке ненадежных и ветхих участков, а также при условии строительства перемычек, закольцовок и т.п. В моделируемых условиях надежность теплоснабжения улучшится, что связано с сокращением интенсивности отказов теплопроводов, возможностью подачи тепловой энергии и теплоносителя по резервным путям (в случае возникновения аварийной ситуации). Исходя из полученных результатов, может возникнуть 2 ситуации:
1) Полученные показатели удовлетворяют нормативным требованиям. В таком случае для повышения надежности теплоснабжения потребителей на тепловых сетях необходимо выполнить комплекс мероприятий, включающий в себя перекладку ненадежных и ветхих участков тепловой сети, а также резервирование участков тепловой сети;
2) Полученные показатели не удовлетворяют нормативным требованиям. В таком случае мероприятия по перекладке ветхих теплопроводов и резервирование участков тепловой сети не принесут требуемого эффекта. Подобная ситуация встречается редко, но все же встречается. Причиной тому служат следующие факторы:
а) зоны ненадежного теплоснабжения являются «хвостовыми»; авария или инцидент на любом предшествующем участке тепловой сети приводит к отключению/ ограничению теплоснабжения всех подключенных потребителей, в т. ч. и рассматриваемых «хвостовых»;
б) конфигурация действующей тепловой сети чересчур разветвленная;прогнозная вероятность безотказной работы рассчитывается как произведение вероятности безотказной работы всех участков расположенных между источником тепловой энергии и зоной ненадежного теплоснабжения, что не позволяет классифицировать «хвостовые» зоны, как надежные.
Этап 5. На 5 этапе производится анализ полученных результатов, делаются выводы о перспективах повышения надежности теплоснабжения. В случае, если соответствие моделируемых и нормативных показателей невозможно, то целесообразно рассмотреть вариант децентрализации системы теплоснабжения и переключение зон ненадежного теплоснабжения на новый (альтернативный) теплоисточник.




[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]Рисунок 2.1 Алгоритм оценки надежности теплоснабжения

3. [bookmark: _Toc464979093]Показатели надежности теплоснабжения
В соответствии с п. 46 Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»:
«Глава 9 "Оценка надежности теплоснабжения" содержит обоснование:
а) перспективных показателей надежности, определяемых числом нарушений в подаче тепловой энергии;
б) перспективных показателей, определяемых приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии;
в) перспективных показателей, определяемых приведенным объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии;
г) перспективных показателей, определяемых средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии».
Вероятность безотказного теплоснабжения потребителей определяется приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии, в результате функциональных отказов и аварий.
Коэффициент готовности к безотказному и безаварийному режиму работы системы теплоснабжения определяется приведенной продолжительностью подачи тепловой энергии.
Относительное количество отключаемой тепловой нагрузки определяется приведенным объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии.
Температура теплоносителя на каждом участке тепловой сети соответствует отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии.
4. [bookmark: _Toc464979094]Оценка надежности теплоснабжения в зоне действия каждого источника комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
4.1. [bookmark: _Toc464979095]СГРЭС-1
4.1.1. [bookmark: _Toc464979096]Этап 1. Оценка существующего положения
Оценка существующего положения с точки зрения надежности теплоснабжения потребителей от рассматриваемого теплоисточника представлена в части 9 главы 1.
По существующему положению вероятность безотказного теплоснабжения наименее надежного потребителя составляет 0,86 при нормативе 0,9, коэффициент готовности к безотказному теплоснабжению составляет 0,854 при нормативе 0,97.
Таким образом, нормативная надежность не обеспечивается.
4.1.2. [bookmark: _Toc464979097]Этап 2. Оценка надежности на перспективу без учета реализации мероприятий
На данном этапе расчеты не производятся, т.к. уже по существующему положению нормативная надежность теплоснабжения не обеспечивается. При этом в соответствии с распределением Вейбулла, увеличение срока службы трубопроводов приводит к ухудшению надежности. Таким образом, без учета перекладок тепловых сетей нормативная надежность теплоснабжения обеспечиваться не будет.
4.1.3. [bookmark: _Toc464979098]Этап 3. Оценка надежности на перспективу с учетом перекладки тепловых сетей
По результатам анализа статистики отказов тепловых сетей за ретроспективный период выявлены наименее надежные участки тепловых сетей, на которых происходили отказы в 2013-2015 гг. Перечень таких участков представлен в таблице 4.1.3.1.
Моделирование надежности на перспективу производится с учетом следующих условий:
· Будет произведена перекладка (капитальный ремонт) ненадежных участков. Согласно распределению Вейбулла, участки со сроком службы 3÷17 лет имеют наименьшую интенсивность отказов;
· По всем участкам в качестве базовой задается нормативная интенсивность отказов, равная 5,7·10-6 1/(км·ч), по следующим причинам:
- каким бы надежным не был участок по существующему положению, на перспективу должна предусматриваться вероятность возникновения отказа по каждому участку;
- перекладка ненадежных участков позволит свести вероятность возникновения отказа в системе теплоснабжения до минимального уровня.
Таблица 4.1.3.1 Характеристики участков тепловых сетей, подлежащих перекладке (капитальному ремонту), в связи с высокой интенсивностью отказов
	Sys
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м
	Год ввода в эксплуатацию (перекладки) участка
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	ТК-49-27 (ТК-21)
	90,84
	0,15
	2002

	17594
	
	
	47,48
	0,15
	2003

	17684
	
	ТК-49-28 (УТ-3)
	18,82
	0,08
	2003

	17703
	УТ3
	
	43,42
	0,1
	2002

	17726
	УТ2
	УТ4
	129,33
	0,08
	2002

	17759
	1ТК 23
	ЦТП-99
	159,45
	0,25
	2002

	17845
	ТК-30-4 (ТК-2)
	ТК
	57,64
	0,15
	1997

	18041
	ТК-24-5 (УТ-11)
	
	25,98
	0,15
	1993

	18105
	
	
	17,27
	0,05
	1994

	18361
	2ТК27
	2ТК28
	143,29
	0,3
	1980

	18385
	ТК-32-2 (УТ-2)
	
	70,66
	0,15
	2005

	18399
	2ТК-22
	2ТК-24
	396,82
	0,5
	1997

	18425
	ТК-31-16 (ТК-16)
	
	13,09
	0,08
	1980

	18459
	ТК-31-10А (ТК10А)
	
	28,25
	0,1
	1994

	18464
	ТК-31-12 (ТК-12)
	
	13,25
	0,08
	2004

	18466
	
	
	25,13
	0,065
	2005

	18512
	ТК-19-6 (ТК-6)
	
	63,76
	0,08
	1997

	18577
	ТК-18-10 (ТК-10)
	
	82,09
	0,15
	1997

	18614
	2ТК9
	ЦТП-20
	217,55
	0,2
	2011

	18719
	ТК-20-1 (УТ1)
	
	34,41
	0,1
	1980

	18783
	
	ТК 48-10
	99,98
	0,15
	1997

	19236
	
	БТП (Госснаб)
	93,24
	0,1
	1982

	20032
	(ТК-5) ТК-1-5
	
	34,37
	0,08
	1997

	21130
	
	
	23,72
	0,15
	1985

	21133
	
	
	23,46
	0,15
	1997

	21157
	
	
	6,03
	0,08
	1985

	21159
	
	
	6,6
	0,08
	1995

	21213
	
	
	60,54
	0,065
	1995

	21362
	
	
	12,1
	0,1
	1995

	21373
	
	
	18,74
	0,15
	1988

	21374
	
	
	65,55
	0,1
	1989

	21376
	
	
	40,26
	0,15
	1990

	21377
	
	
	40,55
	0,08
	1990

	21381
	(УТ3) ТК-32-3
	
	29,58
	0,065
	2001

	21417
	
	
	128,12
	0,1
	1998

	21430
	ТК-18-12 (ТК-12)
	
	105,11
	0,15
	2000

	21482
	ТК-18-10 (ТК-10)
	
	5,89
	0,1
	1986

	21509
	TK-18-8 (ТК-8)
	
	47
	0,15
	2000

	21518
	
	
	15,32
	0,08
	1987

	21566
	ТК-9-5 (ТК5)
	
	52,26
	0,1
	2002

	21665
	
	
	14,13
	0,2
	1997

	21794
	
	
	13,31
	0,15
	1981

	21830
	
	
	104,71
	0,15
	1997

	21844
	ТК-13-1 (ТК-1)
	
	15,23
	0,1
	1983

	21879
	
	МБДОУ детский сад комбинирован
	46,91
	0,08
	1983

	21920
	ТК-12-7 (ТК-7)
	
	21,42
	0,15
	2009

	21976
	ТК45-14
	
	50,68
	0,08
	2006

	22097
	
	
	40,59
	0,08
	1976

	22099
	
	
	15,81
	0,065
	1995

	22195
	
	
	57,69
	0,1
	2008

	22267
	
	
	28,34
	0,1
	1982

	22401
	
	ТК-22-2 (УТ-2)
	20,1
	0,1
	1999

	22403
	(УТ7) ТК-8-7
	
	35,69
	0,08
	1996

	22497
	
	
	27,32
	0,08
	1997

	22568
	ТК-35-2 (ТК12)
	
	14,47
	0,1
	1995

	22667
	
	
	58,71
	0,2
	1993

	22931
	
	ТК-2-6Д (ТК-20А)
	47,11
	0,15
	1990

	23064
	ТК-42-1 (ТК-30)
	ПГ
	90,15
	0,15
	1990

	23080
	
	Департамент ЖКХ, Городские теп
	84
	0,08
	1996

	23129
	ТК-10
	ТК-11 ПГ
	23,28
	0,1
	1994

	23146
	ТК-85-6 (УТ-5)
	ТК-85-7 (УТ-6)
	23,44
	0,08
	2000

	23180
	ИТП
	
	8,76
	0,1
	2009

	23220
	ТК-85-1Д (ТК-27)
	
	8,98
	0,065
	2002

	23248
	ТК-2-3Ш (ТК-37)
	МАДОУ Центр развития ребенка -
	63,36
	0,08
	1989

	23261
	ТК-2-3Ц (ТК-33)
	Сургутский психоневрологически
	42,6
	0,1
	1997

	23482
	ТК-72-2 (ТК-3-2)
	
	12,32
	0,15
	1995

	24185
	ЦТП-38
	РД ЦТП 38
	13,79
	0,25
	1989

	24226
	ТК-38-1-6 (УТ-16)
	
	93,14
	0,15
	1991

	24232
	ТК-38-1-6 (УТ-16)
	
	31,75
	0,1
	2006

	24341
	ТК-7 (УТ-7)
	ТК-8 (УТ-7-А)
	39,51
	0,1
	2004

	24342
	ТК-8 (УТ-7-А)
	
	41,27
	0,08
	2004

	24353
	ТК-41-1 (ТК-1)
	ТК-2
	69,45
	0,15
	2011

	24359
	ПГ-6
	
	68,88
	0,05
	1998

	24445
	
	
	8,11
	0,05
	2007

	24477
	9ТК-1В (Ут 9)
	ЦТП-98
	195,49
	0,2
	2002

	24510
	
	
	6,85
	0,05
	2007

	24534
	
	
	42,73
	0,1
	2007

	24540
	ТК43-5
	
	10,96
	0,1
	2000

	24551
	ТК
	
	67,13
	0,05
	2002

	24599
	ТК-79-3 (ТК)
	
	20,43
	0,08
	2005

	24636
	7ТК-3
	
	32,85
	0,15
	1990

	24670
	ТК-64-6 (УТ-4)
	
	43,38
	0,08
	2001

	24672
	ТК-64-3 (УТ-1)
	тК-64-4 (УТ-2)
	156,21
	0,15
	2001

	24702
	ТК-64-2 (ТК-13-4'')
	
	5,78
	0,08
	2006

	24710
	ТК-64-7 (УЗ-4)
	
	74
	0,1
	2001

	24757
	ТК-78-1 (ТК78-1)
	
	69,58
	0,1
	2008

	41084
	
	
	24,47
	0,08
	1998

	41117
	
	
	43,39
	0,1
	2008

	41540
	
	
	63,48
	0,08
	1992

	41578
	
	
	48,78
	0,1
	1994

	42711
	ТК2-30В
	ТК-2-3Н (ТК2-30Б)
	5,71
	0,065
	1991

	43071
	
	
	82,96
	0,15
	1985

	43081
	
	
	17,49
	0,1
	1990

	46656
	
	
	40,27
	0,065
	1994

	46670
	
	
	45,24
	0,065
	1994

	46802
	
	
	120,77
	0,08
	1989

	48663
	
	
	25,66
	0,08
	1983

	50335
	2ТК-26
	
	53,19
	0,1
	1980

	57018
	
	
	35,27
	0,08
	1996

	57033
	
	
	14,58
	0,08
	2001

	57109
	
	
	34,73
	0,1
	2010

	57153
	
	УТ1
	27,65
	0,15
	2002

	57352
	
	
	24,8
	0,15
	2005

	68366
	
	
	28,71
	0,2
	1992

	70687
	РД ЦТП 38
	ТК-38-1-1 (УТ-4)
	4
	0,25
	1989



Расчетная схема зоны теплоснабжения потребителей от СГРЭС-1 приведена на рисунке ниже.
[bookmark: OLE_LINK76][bookmark: OLE_LINK77]Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения потребителей от рассматриваемого источника приведены на рисунках 4.1.3.2 и 4.1.3.3 (представлены показатели надежности на пути от теплоисточника до наименее надежных потребителей).



Рисунок 4.1.3.1 Расчетная схема зоны теплоснабжения потребителей от СГРЭС-1-ПКТС
[image: ]
Рисунок 4.1.3.2 Вероятность безотказного теплоснабжения потребителей в рассматриваемой системе теплоснабжения (путь до потребителя с наихудшей надежностью)
[image: ]
Рисунок 4.1.3.3 Коэффициент готовности системы к теплоснабжению потребителей (путь до потребителя с наихудшей надежностью)

Выводы по этапу 3:
Моделирование перекладок ненадежных тепловых сетей привело к снижению вероятности безотказной работы по сравнению с существующим положением, при этом коэффициент готовности увеличился за счет сокращения интенсивности отказов. Нормативные показатели надежности теплоснабжения не достигнуты и вряд ли достижимы путем интенсификации темпов перекладок ветхих и ненадежных теплопроводов.
Причинами являются:
· Существенная величина присоединенной нагрузки;
· Увеличение срока службы теплопроводов к окончанию расчетного периода актуализации Схемы теплоснабжения;
· Разветвленность тепловых сетей, наличие «тупиковых» районов – районов, теплоснабжение которых осуществляется по единственной магистрали;
· Математический алгоритм расчета показателей надежности. Надежность теплоснабжения конкретного участка представляет собой произведение показателей надежности всех предшествующих участков.
С целью недопущения прекращения подачи тепловой энергии потребителям, при возникновении функционального отказа (аварии) на тепломагистрали, необходимо предусмотреть на перспективу резервные способы подачи тепловой энергии от смежных теплоисточников и смежных тепломагистралей.
Таким образом, необходимо предусмотреть мероприятия по резервированию тепловой нагрузки и выполнить расчетынадежности для перспективной Схемы теплоснабжения.
4.1.4. [bookmark: _Toc464979099]Этап 4. Оценка надежности теплоснабжения с учетом реализации мероприятий по резервированию тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии
4.1.4.1. Предложения по мероприятиям, обеспечивающим резервирование тепловой нагрузки потребителей
Ниже представлены мероприятия, реализация которых позволит в перспективе улучшить надежность теплоснабжения потребителей от СГРЭС-1 и СГРЭС-2.
4.1.4.1.1. Организация узла связи по тепломагистрали 2Ду800 мм «Промзона» между теплоисточниками СГРЭС-1 и СГРЭС-2
Перспективная модель технологической связи представлена на рисунке ниже. Для реализации мероприятия необходимо:
· строительство перемычки 2Ду800 мм, протяженностью 650 м;
· организация узла управления переключениями.
Мероприятие позволит:
1) При отказе (аварии) основного теплогенерирующего оборудования СГРЭС-1 или отказе (аварии) головного участка тепломагистрали покрывать тепловую нагрузку собственных нужд СГРЭС-1 от тепловывода СГРЭС-2-Промзона, а также осуществлять теплоснабжение пос. Кедровый;
2) [bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK31]При отказе (аварии) основного теплогенерирующего оборудования СГРЭС-2 или отказе (аварии) головного участка тепломагистрали СГРЭС-2 – Промзона покрывать тепловую нагрузку Промзоны, пос. Финский и пос. ПСО-34.


Рисунок 4.1.4.1.1.1 Технологическая связь по тепломагистрали 2Ду800 мм «Промзона» между теплоисточниками СГРЭС-1 и СГРЭС-2
4.1.4.1.2. Организацияузла связи между тепломагистралями «СГРЭС-1 - ПКТС» и «СГРЭС-2 - ВЖР» в районе кольца ГРЭС-1 (ПНС-1 и павильон П-3)
Перспективная модель технологической связи представлена на рисунке ниже. Проектом актуализации Схемы теплоснабжения предлагается осуществить строительство перемычки 2Ду1000 мм протяженностью 230 м, расположенной в районе кольца ГРЭС-1(ПНС-1 и павильоном П-3). Также необходимо организовать узел управления переключениями на тепломагистрали от СГРЭС-1.
Мероприятие позволит:
1) При отказе (аварии) основного теплогенерирующего оборудования СГРЭС-1 или отказе (аварии) головного участка СГРЭС-1-ПКТС покрывать тепловую нагрузку от тепломагистрали СГРЭС-2-ВЖР;
2) При отказе (аварии) основного теплогенерирующего оборудования СГРЭС-2 или отказе (аварии) головного участка СГРЭС-2-ВЖР частично покрывать тепловую нагрузку от тепломагистрали СГРЭС-1-ПКТС.


Рисунок 4.1.4.1.2.1 Технологическая связь тепломагистралей «СГРЭС-1 - ПКТС» и «СГРЭС-2 - ВЖР» в районе кольца ГРЭС-1 (ПНС-1 и павильон П-3)
4.1.4.1.3. Организация узла связи между тепломагистралью «СГРЭС-1 - ПКТС» и ПС-4 и реконструкция существующего участка с увеличением диаметра
Перспективная модель технологической связи представлена на рисунке ниже. Проектом актуализации Схемы теплоснабжения предлагается осуществить строительство перемычки 2Ду1000 мм протяженностью 571 м, между ПС-4 и 8ТК5. Также в связи с присоединением дополнительной тепловой нагрузки необходимо осуществить перекладку магистрали П-3-ПКТС с увеличением диаметра с 2Ду1000 мм до 2Ду1200 мм.


Рисунок 4.1.4.1.3.1 Технологическая связь тепломагистралей «СГРЭС-1 - ПКТС» и ПС-4
4.1.4.1.4. Организация обводных трубопроводов между тепломагистралью «СГРЭС-1 - ПКТС» и выводами на ЦЖР (к коллекторным №1 и №2 помимо ПКТС)
Строительство резервных трубопроводов позволит при отказе (аварии) на внутреннем тракте сетевой воды теплоисточника осуществлять резервирование тепловой нагрузки потребителей, подключенных к ПКТС.
4.1.4.1.5. [bookmark: OLE_LINK71]Строительство 3 тепловывода от СГРЭС-1
Проектом актуализации Схемы теплоснабжения предусматривается строительство 3 вывода от СГРЭС-1, в том числе:
- организация автоматизированного узла связи с тепломагистралью 2Ду1000/800 мм «СГРЭС-2 - ПНС-1 - ВЖР» в районе ПНС-1 и П-3;
- организация автоматизированного узла связи с тепломагистралью 2Ду800 мм «ПКТС - ВЖР» (в районе пр. Пролетарский).
[bookmark: OLE_LINK72]Перспективная модель тепломагистрали представлена на рисунке ниже. Для реализации мероприятия потребуется:
· [bookmark: OLE_LINK69][bookmark: OLE_LINK70]строительство новой тепломагистрали 2Ду1000 мм (3-й ввод в город) от забора СГРЭС-1 до ул.Университетской длиной L = 3360 метров;
· строительство тепломагистрали 2Ду800 мм по ул.Университетская длиной L = 300 м;
· строительство резервной тепловой сети 2Ду300 мм от 3ТК23 к ЦТП-СЦРБ и ЦТП-72 длиной L =523 м, в т.ч. и переход магистрали по действующему мосту.


[bookmark: OLE_LINK75]Рисунок 4.1.4.1.5.1 Трассировка 3 тепловывода СГРЭС-1 по ул. Университетской, по условиям повышения надежности теплоснабжения потребителей от СГРЭС-2
4.1.4.1.6. Дополнительное резервирование тепловой нагрузки потребителей микрорайона Хоззона
[bookmark: OLE_LINK73][bookmark: OLE_LINK74]Предлагается к реализации малозатратное мероприятие по строительству перемычки от 9ТК1-7ТК7, что позволит снабжать тепловой энергией потребителей от разных тепломагистралей. Строительство резервной перемычки Ду400 мм протяженностью 193 м позволит повысить надежность теплоснабжения микрорайона, ограниченного улицами Маяковского, 30 лет Победы и пр. Мира. Трассировка представлена ниже.


Рисунок 4.1.4.1.6.1 Трассировка 3 тепловывода СГРЭС-1 по ул. Университетской, по условиям повышения надежности теплоснабжения потребителей от СГРЭС-2
4.1.4.2. Перспективные показатели надежности теплоснабжения с учетом реализации предлагаемых мероприятий
[bookmark: OLE_LINK79][bookmark: OLE_LINK80][bookmark: OLE_LINK81]Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения потребителей от рассматриваемого источника приведены на рисунках 4.1.4.2.1 и 4.1.3.2.2 и в приложении В (представлены показатели надежности на пути от теплоисточника до наименее надежных потребителей).

[image: ]
Рисунок 4.1.4.2.1 Вероятность безотказного теплоснабжения потребителей в рассматриваемой системе теплоснабжения (путь до потребителя с наихудшей надежностью)
[image: ]
Рисунок 4.1.4.2.2 Коэффициент готовности системы к теплоснабжению потребителей (путь до потребителя с наихудшей надежностью)

4.1.5. [bookmark: _Toc464979100]Выводы по результатам расчетов
1. С учетом реализации мероприятий по перекладке ненадежных участков тепловых сетей, а также резервированию тепловой нагрузки потребителей, нормативная надежность будет выдерживаться:
- вероятность безотказного теплоснабжения наименее надежного потребителя составит 0,949, что выше существующего норматива (0,9);
- коэффициент готовности к безотказному теплоснабжению потребителей составит 0,983, что выше существующего норматива (0,97).
2. Уже в настоящее время степень резервирования тепловой нагрузки в рассматриваемой системе теплоснабжения является довольно высокой. Причиной тому служит наличие перемычек, многократное резервирование внутриквартальной нагрузки и возможности передачи тепловой энергии и теплоносителя от сторонних источников тепловой энергии. Строительство 3 тепловывода помимо задачи обеспечения новых потребителей тепловой нагрузкой приведет к улучшению надежности. 
Подача тепловой энергии «хвостовым» потребителям от сторонних источников существенно увеличивает надежность теплоснабжения. Так в настоящее время возможна передача тепловой энергии от котельных СГМУП «ГТС» (№1, №2 и №3), на перспективу также предусматривается резервирование тепловой нагрузки от котельной ООО «СГЭС».
Учитывая высокую степень резервирования наименее надежных потребителей, децентрализация существующей системы централизованного теплоснабжения с целью улучшения надежности не требуется.
3. В связи с тем, что перспективные показатели надежности теплоснабжения удовлетворяют действующим нормативам, дополнительные мероприятия по повышению надежности не требуются. Для существующих тепловых сетей необходимо выполнять организационно-технические мероприятия:
а) обеспечивать контроль исправного состояния и безопасной эксплуатации трубопроводов;
б) своевременно проводить экспертное обследование технического состояния трубопроводов в установленные сроки с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации или выдачей запрета на дальнейшую эксплуатацию трубопроводов;
в) своевременно осуществлять капитальные ремонты ветхих и ненадежных тепловых сетей.
4.2. [bookmark: _Toc464979101]СГРЭС-2-ВЖР
4.2.1. [bookmark: _Toc464979102]Этап 1. Оценка существующего положения
Оценка существующего положения с точки зрения надежности теплоснабжения потребителей от рассматриваемого теплоисточника представлена в части 9 главы 1.
По существующему положению вероятность безотказного теплоснабжения наименее надежного потребителя составляет 1 при нормативе 0,9, коэффициент готовности к безотказному теплоснабжению составляет 0,917 при нормативе 0,97.
Таким образом, нормативная надежность не обеспечивается.
4.2.2. [bookmark: _Toc464979103]Этап 2. Оценка надежности на перспективу без учета реализации мероприятий
На данном этапе расчеты не производятся, т.к. уже по существующему положению нормативная надежность теплоснабжения не обеспечивается. При этом в соответствии с распределением Вейбулла, увеличение срока службы трубопроводов приводит к ухудшению надежности. Таким образом, без учета перекладок тепловых сетей нормативная надежность теплоснабжения обеспечиваться не будет.
4.2.3. [bookmark: _Toc464979104]Этап 3. Оценка надежности на перспективу с учетом перекладки тепловых сетей
По результатам анализа статистики отказов тепловых сетей за ретроспективный период выявлены наименее надежные участки тепловых сетей, на которых происходили отказы в 2013-2015 гг. Перечень таких участков представлен в таблице 4.2.3.1.
Моделирование надежности на перспективу производится с учетом следующих условий:
· Будет произведена перекладка (капитальный ремонт) ненадежных участков. Согласно распределению Вейбулла, участки со сроком службы 3÷17 лет имеют наименьшую интенсивность отказов;
· По всем участкам в качестве базовой задается нормативная интенсивность отказов, равная 5,7·10-6 1/(км·ч), по следующим причинам:
- каким бы надежным не был участок по существующему положению, на перспективу должна предусматриваться вероятность возникновения отказа по каждому участку;
- перекладка ненадежных участков позволит свести вероятность возникновения отказа в системе теплоснабжения до минимального уровня.
Таблица 4.2.3.1 Характеристики участков тепловых сетей, подлежащих перекладке (капитальному ремонту), в связи с высокой интенсивностью отказов
	Sys
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м
	Год ввода в эксплуатацию (перекладки) участка

	[bookmark: _Hlk464937072]27648
	ТК-26*
	
	38,33
	0,08
	1975

	25863
	ТК-60-1 (ТК60-1)
	
	41,25
	0,15
	1998

	27683
	
	
	9,38
	0,025
	1975

	26889
	
	
	140,96
	0,1
	1976

	24847
	
	
	23,15
	0,032
	1970

	27519
	
	
	12,4
	0,025
	1975

	26547
	
	
	22,36
	0,05
	1972

	27565
	
	
	40,7
	0,04
	1976

	27462
	
	ТК
	35,34
	0,05
	1996

	37092
	
	
	23,68
	0,08
	1975

	58760
	
	ТК-53-5* (ТК3-5*)
	53,66
	0,15
	1987

	25751
	
	
	20,66
	0,05
	1995

	59201
	
	
	8,47
	0,032
	1997

	26228
	
	
	35,04
	0,1
	1993

	26035
	ТК
	ТК25
	5,92
	0,1
	1996

	25167
	
	
	12,2
	0,05
	1995

	57706
	
	
	12,88
	0,032
	1990

	25555
	
	
	7,46
	0,1
	1970

	25576
	
	ТК-55-9 (УТ-1)
	19,87
	0,1
	2004

	25597
	
	ТК-63-1
	19,39
	0,1
	2005

	59191
	
	
	10,88
	0,08
	2001

	58755
	
	
	5,72
	0,05
	1995

	58749
	
	
	12,73
	0,05
	1995

	25973
	ТК. по ул. Геологическая
	ЦТП-ТП "Росич"
	222,83
	0,15
	2005

	26030
	ТК25
	ТК25'
	12,94
	0,1
	1996

	58737
	ТК27
	
	97,55
	0,1
	1995

	26093
	ТК-54-7 (ТК4-7)
	ТК54-7
	126,71
	0,1
	1982

	57741
	
	
	109,24
	0,08
	1972

	57734
	
	
	42,49
	0,025
	1970

	57717
	
	
	137,89
	0,05
	1982

	26340
	ТК 59-1-8
	ТК-59-9 (ТК59-9)
	67,5
	0,15
	2003

	26371
	УТ-2
	
	73,69
	0,1
	1987

	26380
	
	
	40,72
	0,032
	1970

	26446
	
	
	8,36
	0,065
	1970

	26462
	
	
	36,2
	0,08
	1970

	26473
	
	
	26,88
	0,032
	1970

	26516
	
	
	17,01
	0,025
	1970

	57676
	
	
	30,43
	0,1
	1970

	26813
	ТК56-8
	
	23,22
	0,08
	2004

	50945
	
	ГОМ-3 УВД г. Сургута и Сургутс
	21,63
	0,05
	1993

	26933
	
	цех ремонта
	18,76
	0,05
	1976

	26938
	ТК
	ТК
	48,72
	0,1
	1976

	27006
	
	
	92,88
	0,032
	1975

	27072
	ТК-87-3 (ТК-3)
	
	43,02
	0,05
	1994

	27078
	ТК-60-6
	ТК-60-7 (ТК60-7)
	61,85
	0,15
	2004

	27213
	
	
	32,69
	0,08
	2005

	27238
	ТК-87-4 (ТК-4)
	
	37,41
	0,04
	1998

	27260
	ТК-88-41
	
	7,76
	0,032
	2001

	27280
	ТК-87-7 (ТК-7)
	
	26,97
	0,08
	1994

	27286
	
	ТК-87-8 (ТК-8)
	18,92
	0,1
	1994

	27290
	ТК-87-11 (ТК-11)
	ТК-87-16 (ТК-16)
	17,1
	0,1
	1994

	27303
	ТК-87-28 (ТК-28)
	ТК-87-30 (ТК-30)
	49,12
	0,05
	1996

	27337
	ТК-87-9 (ТК-9)
	
	14,76
	0,05
	1994

	27372
	
	
	13,05
	0,1
	1998

	27460
	
	
	6,27
	0,05
	1996

	50391
	ТК-88-26 (ТК-26)
	
	10,53
	0,032
	1975

	40441
	
	
	8,72
	0,1
	1970

	27507
	ТК-58-14
	
	17,73
	0,032
	1996

	27513
	ТК-58-13
	
	13,31
	0,025
	1996

	38113
	
	
	8,91
	0,15
	1976

	27534
	
	
	33,16
	0,05
	1997

	37090
	
	
	9,09
	0,025
	1976

	27577
	
	
	23,47
	0,05
	1997

	27592
	ТК-88-27 (ТК-27)
	
	29,33
	0,032
	1975

	27593
	
	
	63,77
	0,032
	1976

	27627
	
	
	23,49
	0,025
	1975

	27633
	
	
	9,82
	0,032
	1976

	27637
	ТК-88-6
	
	10,21
	0,032
	1976

	27647
	
	
	12,99
	0,025
	1975

	27706
	
	
	45,92
	0,032
	1976

	27676
	ТК-88-24-1 (ТК-24)
	
	31,71
	0,032
	1975

	27678
	ТК-88-7
	
	13,21
	0,032
	1976

	27040
	ТК 88-13 (ТК-13)
	
	12,2
	0,05
	1976

	25550
	
	
	9,64
	0,032
	1970

	25536
	
	
	16,48
	0,1
	1970

	25526
	
	
	11,03
	0,032
	1970

	25519
	
	
	40,79
	0,1
	1970

	25513
	
	коттедж
	6,84
	0,032
	1970

	25503
	
	
	17,5
	0,1
	1970

	25502
	
	
	21,44
	0,032
	1970

	25490
	
	
	52,25
	0,05
	2009

	25368
	
	УТ-1
	53,32
	0,1
	1999

	25318
	ТК-11
	
	18,08
	0,1
	1994

	25288
	ТК-54-9 ( ТК4-9)
	торговый центр "Геолог"
	34,37
	0,05
	1984

	25229
	ТК
	банно-прачечный комбинат
	11,35
	0,032
	1975

	25182
	
	
	27,42
	0,05
	1976

	70150
	
	ЦТП-86
	152,49
	0,2
	1994

	25166
	
	контора
	12,33
	0,05
	1995

	25131
	
	
	35,67
	0,05
	1970

	25130
	
	
	8,08
	0,05
	1970

	25054
	
	
	47,84
	0,08
	1970

	25022
	
	
	57,91
	0,05
	1991

	25015
	
	
	14,88
	0,05
	1970

	24856
	
	
	19,78
	0,1
	1970

	71333
	
	ТК-58-15
	1
	0,05
	1996


[bookmark: OLE_LINK64][bookmark: OLE_LINK65][bookmark: OLE_LINK66]Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения потребителей от рассматриваемого источника приведены на рисунках 4.2.3.1 и 4.2.3.2.

[image: ]
[bookmark: OLE_LINK62][bookmark: OLE_LINK63]Рисунок 4.2.3.1 Вероятность безотказного теплоснабжения потребителей в рассматриваемой системе теплоснабжения(путь до потребителя с наихудшей надежностью)
[image: ]
Рисунок 4.2.3.2 Коэффициент готовности системы к теплоснабжению потребителей (путь до потребителя с наихудшей надежностью)

Выводы по этапу 3:
Моделирование перекладок ненадежных тепловых сетей привело к снижениювероятности безотказной работы по сравнению с существующим положением, при этом коэффициент готовности увеличился за счет сокращения интенсивности отказов. Нормативные показатели надежности теплоснабжения не достигнуты и вряд ли достижимы путем интенсификации темпов перекладок ветхих и ненадежных теплопроводов.
Причинами являются:
· Существенная величина присоединенной нагрузки;
· Увеличение срока службы теплопроводов к окончанию расчетного периода актуализации Схемы теплоснабжения;
· Разветвленность тепловых сетей, наличие «тупиковых» районов – районов, теплоснабжение которых осуществляется по единственной магистрали;
· Математический алгоритм расчета показателей надежности. Надежность теплоснабжения конкретного участка представляет собой произведение показателей надежности всех предшествующих участков.
С целью недопущения прекращения подачи тепловой энергии потребителям, при возникновении функционального отказа (аварии) на тепломагистрали, необходимо предусмотреть на перспективу резервные способы подачи тепловой энергии от смежных теплоисточников и смежных тепломагистралей.
Таким образом, необходимо предусмотреть мероприятия по резервированию тепловой нагрузки и выполнить расчетынадежности для перспективной Схемы теплоснабжения.
4.2.4. [bookmark: _Toc464979105]Этап 4. Оценка надежности теплоснабжения с учетом реализации мероприятий по резервированию тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии
Все мероприятия, направленные на резервирование тепловой нагрузки от СГРЭС-2-ВЖР, представлены ранее, в разделе 4.1.4.
Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения потребителей от рассматриваемого источника приведены на рисунках 4.2.4.1 и 4.2.4.2 и в приложении В (представлены показатели надежности на пути от теплоисточника до наименее надежных потребителей).

[image: ]
Рисунок 4.2.4.1 Вероятность безотказного теплоснабжения потребителей в рассматриваемой системе теплоснабжения (путь до потребителя с наихудшей надежностью)
[image: ]
Рисунок 4.2.4.2 Коэффициент готовности системы к теплоснабжению потребителей (путь до потребителя с наихудшей надежностью)

4.2.5. [bookmark: _Toc464979106]Выводы по результатам расчетов
1. С учетом реализации мероприятий по перекладке ненадежных участков тепловых сетей, а также резервированию тепловой нагрузки потребителей, нормативная надежность будет выдерживаться:
- вероятность безотказного теплоснабжения наименее надежного потребителя составит 0,916, что выше существующего норматива (0,9);
- коэффициент готовности к безотказному теплоснабжению потребителей составит 0,975, что выше существующего норматива (0,97).
2. Резервирование тепловой нагрузки от СГРЭС-1 в совокупности со строительством 3 тепловывода в город позволят существенно улучшить надежность теплоснабжения за счет наличия возможности выполнения оперативных переключений на тепловых сетях при отказе (аварии) в системе теплоснабжения.
3. В связи с тем, что перспективные показатели надежности теплоснабжения удовлетворяют действующим нормативам, дополнительные мероприятия по повышению надежности не требуются. Для существующих тепловых сетей необходимо выполнять организационно-технические мероприятия:
а) обеспечивать контроль исправного состояния и безопасной эксплуатации трубопроводов;
б) своевременно проводить экспертное обследование технического состояния трубопроводов в установленные сроки с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации или выдачей запрета на дальнейшую эксплуатацию трубопроводов;
в) своевременно осуществлять капитальные ремонты ветхих и ненадежных тепловых сетей.
4.3. [bookmark: _Toc464979107]СГРЭС-2-Промзона
4.3.1. [bookmark: _Toc464979108]Этап 1. Оценка существующего положения
Оценка существующего положения с точки зрения надежности теплоснабжения потребителей от рассматриваемого теплоисточника представлена в части 9 главы 1.
По существующему положению вероятность безотказного теплоснабжения наименее надежного потребителя составляет 1 при нормативе 0,9, коэффициент готовности к безотказному теплоснабжению составляет 0,985 при нормативе 0,97.
Таким образом, нормативная надежность обеспечивается.
4.3.2. [bookmark: _Toc464979109]Этап 2. Оценка надежности на перспективу без учета реализации мероприятий
[bookmark: OLE_LINK67][bookmark: OLE_LINK68]Расчетная схема зоны теплоснабжения потребителей от рассматриваемого тепловывода приведена на рисунке ниже.
[image: ]
Рисунок 4.3.2.1 Расчетная схема зоны теплоснабжения потребителей от рассматриваемого тепловывода
Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения потребителей от рассматриваемого источника приведены на рисунках 4.3.2.2 и 4.3.2.3.
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Рисунок 4.3.2.2 Вероятность безотказного теплоснабжения потребителей в рассматриваемой системе теплоснабжения
[image: ]
Рисунок 4.3.2.3 Коэффициент готовности системы к теплоснабжению потребителей

Выводы по этапу 2:
1. Несмотря на соответствие базовых показателей надежности требованиям, без учета реконструкции ненадежных тепловых сетей нормативная надежность не будет выдерживаться.
2. Если сравнивать с существующим положением, то наблюдаются следующие изменения показателей надежности:
- вероятность безотказной работы снизится с 1 до 0,912;
- коэффициент готовности снизится с 0,985 до 0,42.
Снижение обоих показателей связано с увеличением срока эксплуатации теплопроводов, в т.ч. и ненадежных.
3. Поскольку значения коэффициента готовности для всех без исключения потребителей будут ниже 0,97, вся перспективная зона теплоснабжения от тепломагистрали СГРЭС-2-Промзона будет являться ненадежной.
4.3.3. [bookmark: _Toc464979110]Этап 3. Оценка надежности на перспективу с учетом перекладки тепловых сетей
По результатам анализа статистики отказов тепловых сетей за ретроспективный период выявлены наименее надежные участки тепловых сетей, на которых происходили отказы в 2013-2015 гг. Перечень таких участков представлен в таблице 4.3.3.1.
Моделирование надежности на перспективу производится с учетом следующих условий:
· Будет произведена перекладка (капитальный ремонт) ненадежных участков. Согласно распределению Вейбулла, участки со сроком службы 3÷17 лет имеют наименьшую интенсивность отказов;
· По всем участкам в качестве базовой задается нормативная интенсивность отказов, равная 5,7·10-6 1/(км·ч), по следующим причинам:
- каким бы надежным не был участок по существующему положению, на перспективу должна предусматриваться вероятность возникновения отказа по каждому участку;
- перекладка ненадежных участков позволит свести вероятность возникновения отказа в системе теплоснабжения до минимального уровня.

Таблица 4.3.3.1 Характеристики участков тепловых сетей, подлежащих перекладке (капитальному ремонту), в связи с высокой интенсивностью отказов
	Sys
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м
	Год ввода в эксплуатацию (перекладки) участка

	[bookmark: _Hlk464920526]57922
	
	
	22,76
	0,2
	1976

	27883
	
	
	24,02
	0,05
	1995

	28023
	ТК
	склад
	60,23
	0,08
	1995

	27829
	
	
	37,98
	0,15
	1994

	27935
	ТК
	ЦТП-101
	343,51
	0,2
	2011

	27942
	ТК-101-2(ТК-2)
	ТК-101-5(УТ-8)
	47,09
	0,15
	1975

	27951
	ТК
	
	40,82
	0,1
	1994

	27956
	
	
	15,31
	0,04
	1995

	27959
	
	
	108,75
	0,04
	1994

	27985
	
	ТК
	30,21
	0,1
	1976

	28019
	ТК
	
	112,64
	0,15
	1995

	50683
	
	
	39,9
	0,15
	1994

	28120
	
	
	12,2
	0,032
	1981

	28196
	
	склад
	76,29
	0,08
	1995

	38075
	
	
	43,02
	0,065
	1995

	27990
	
	
	86,53
	0,15
	1995

	27884
	
	
	43,87
	0,1
	1995

	57995
	ТК-101-2(ТК-2)
	
	34,02
	0,08
	1975

	59263
	
	
	23,36
	0,032
	1995

	27806
	
	
	119,37
	0,15
	1981



[bookmark: OLE_LINK60][bookmark: OLE_LINK61]Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения потребителей от рассматриваемого источника приведены в Приложении Б и на рисунках 4.3.3.1 и 4.3.3.2.
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Рисунок 4.3.3.1 Вероятность безотказного теплоснабжения потребителей в рассматриваемой системе теплоснабжения
[image: ]
Рисунок 4.3.3.2 Коэффициент готовности системы к теплоснабжению потребителей

4.3.4. [bookmark: _Toc464979111][bookmark: OLE_LINK78]Выводы по результатам расчетов
1. С учетом реализации мероприятий по перекладке ненадежных участков тепловых сетей нормативная надежность будет выдерживаться:
- вероятность безотказного теплоснабжения наименее надежного потребителя составит 0,921, что выше существующего норматива (0,9);
- коэффициент готовности к безотказному теплоснабжению потребителей составит 0,985, что выше существующего норматива (0,97).
2. В связи с необходимостью резервирования собственных нужд СГРЭС-1, проектом актуализации Схемы теплоснабжения предусматривается технологическая связь между СГРЭС-1 (СН) и СГРЭС-2 (Промзона). Также от СГРЭС-1 возможно будет теплоснабжение в аварийном режиме собственных нужд СГРЭС-2 и присоединенной нагрузки Промзоны, пос. Финский и пос. ПСО-34 (описание мероприятия представлено в разделе 4.1.3.1.1).
[bookmark: OLE_LINK34]3. Положительное влияние на надежность теплоснабжения будет обеспечивать возможность резервирования части тепловой нагрузки от тепловывода СГРЭС-2-ВЖР (от ЦТП-88).
4. Надежность теплоснабжения пос. Финский и пос. ПСО-34 также однозначно повысят следующие мероприятия:
[bookmark: OLE_LINK37][bookmark: OLE_LINK38]А) взаимное резервирование тепломагистралей в п. Гидростроитель и п. ПСО-34, на случай функционального отказа по одной из них. Для реализации мероприятия потребуется строительство резервирующей перемычки 2Ду400 протяженностью 300 м по ул. Гидромеханизаторов, после насосной станции при ЦТП-89.Внешний вид представлен на рисунке 4.3.4.1 (показана зеленым цветом). Следует отметить, что при реализации мероприятия возникнут инженерно-геодезические трудности при прокладке перемычки (прокладка через железнодорожные пути), что увеличивает капитальные затраты на реализацию мероприятия.
[bookmark: OLE_LINK45][bookmark: OLE_LINK46]Б) резервирование тепловой нагрузки за счет строительства перемычки от П-3 до ТП-3. При строительстве перемычки возможна будет передача тепловой энергии от тепломагистрали СГРЭС-2 – ВЖР, а также от 3 тепловывода СГРЭС-1, в случае отказа (аварии) на тепломагистрали СГРЭС-2 Промзона. Для реализации мероприятия потребуется строительство резервирующей перемычки 2Ду500 протяженностью 370 м по Нижневартовскому шоссе. Внешний вид представлен на рисунке 4.3.4.2 (показана зеленым цветом).


Рисунок 4.3.4.1Перемычка для взаимного резервирования тепломагистралей на п. Гидростроителей и ПСО-34 2Ду400 протяженностью 300 м


Рисунок 4.3.4.2Перемычка для взаимного резервирования тепломагистралей СГРЭС-1, СГРЭС-2 – ВЖР и СГРЭС-2 - Промзона 2Ду500 протяженностью 370 м
5. В связи с тем, что перспективные показатели надежности теплоснабжения удовлетворяют действующим нормативам, дополнительные мероприятия по повышению надежности не требуются. Для существующих тепловых сетей необходимо выполнять организационно-технические мероприятия:
а) обеспечивать контроль исправного состояния и безопасной эксплуатации трубопроводов;
б) своевременно проводить экспертное обследование технического состояния трубопроводов в установленные сроки с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации или выдачей запрета на дальнейшую эксплуатацию трубопроводов;
в) своевременно осуществлять капитальные ремонты ветхих и ненадежных тепловых сетей.
5. [bookmark: _Toc464979112][bookmark: _Toc413776517]Оценка надежности теплоснабжения в зоне действия котельных, на тепловых сетях которых возникали функциональные отказы за ретроспективный период
5.1. [bookmark: _Toc464979113]Котельная 1 СГМУП «ГТС»
5.1.1. [bookmark: _Toc464979114]Этап 1. Оценка существующего положения
Оценка существующего положения с точки зрения надежности теплоснабжения потребителей от рассматриваемого теплоисточника представлена в части 9 главы 1.
По существующему положению вероятность безотказного теплоснабжения наименее надежного потребителя составляет 0,934344 при нормативе 0,9, коэффициент готовности к безотказному теплоснабжению составляет 0,979064 при нормативе 0,97.
Таким образом, нормативная надежность обеспечивается.
5.1.2. [bookmark: _Toc464979115]Этап 2. Оценка надежности на перспективу без учета реализации мероприятий по повышению надежности
В связи с переводом части тепловой нагрузки потребителей от котельной №2 СГМУП «ГТС» на рассматриваемую зону теплоснабжения (для компенсации дефицита тепловой мощности котельной №2 СГМУП «ГТС»), площадь покрытия тепловой нагрузки увеличится.
На рисунке 5.1.2.1 представлена зона ненадежного теплоснабжения от котельной №2 по существующему положению. На рисунке 5.1.2.2 представлена расчетная зона (выделена красным цветом) для оценки надежности теплоснабжения с учетом строительства переключающего участка между зонами котельной №1 и №2 (перемычка между 4ТК-39 и 4ТК10А 2Ду300 протяженностью 210 м).
Как видно, часть зоны ненадежного теплоснабжения от котельной №2 (хвостовые потребители) будут переведены на теплоснабжение от котельной №1. Мероприятие выглядит целесообразным и с точки зрения надежности, т.к. по существующему положению зоны ненадежного теплоснабжения от котельной №1 отсутствуют.
Задачей этапа 2 является оценка надежности с учетом реализации мероприятий по переключению зон теплоснабжения, без учета реконструкции ненадежных сетей.
[bookmark: OLE_LINK7]Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения потребителей от рассматриваемого источника приведены на рисунках 5.1.2.3 и 5.1.2.4 (отражены показатели надежности для выборочных потребителей, расположенных на пути от источника тепловой энергии до потребителя с наихудшей ВБР).
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Рисунок 5.1.2.1 Существующие зоны ненадежного теплоснабжения потребителей от котельной №2 СГМУП «ГТС»
	[image: ]
Рисунок 5.1.2.2 Расчетная схема зоны теплоснабжения потребителей от котельной №1 СГМУП «ГТС»




[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][image: ]
Рисунок 5.1.2.3 Вероятность безотказного теплоснабжения потребителей в рассматриваемой системе теплоснабжения (выборочные потребители, расположенные на пути от источника тепловой энергии до потребителя с наихудшей ВБР)
[image: ]
Рисунок 5.1.2.4 Коэффициент готовности системы к теплоснабжению потребителей (выборочные потребители, расположенные на пути от источника тепловой энергии до потребителя с наихудшей ВБР)

Выводы по этапу 2:
1. С учетом реализации мероприятия по переключению тепловой нагрузки с котельной №2 на котельную №1 и без учета реконструкции ненадежных тепловых сетей нормативная надежность не будет выдерживаться.
2. Причиной несоответствия перспективной надежности теплоснабжения требуемому уровню согласно нормативно-технической документации является сниженное значение коэффициента готовности к безотказному теплоснабжению–0,413024. При этом вероятность безотказной работы по всем потребителям будет соответствовать нормативным требованиям. Минимальное значение будет характерно для потребителя по адресу: Набережный проспект, 19.
3. Поскольку значения коэффициента готовности для всех без исключения потребителей будут ниже 0,97, вся перспективная зона теплоснабжения от котельной №1 будет являться ненадежной.
4. Первоочередными мероприятиями по повышению надежности теплоснабжения в рассматриваемой зоне являются мероприятия по реконструкции ненадежных участков тепловой сети.
5.1.3. [bookmark: _Toc464979116][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK9]Этап 3. Оценка надежности на перспективу с учетом перекладки тепловых сетей
По результатам анализа статистики отказов тепловых сетей за ретроспективный период выявлены наименее надежные участки тепловых сетей, на которых происходили отказы в 2013-2015 гг. Перечень таких участков представлен в таблице 5.1.3.1.
Моделирование надежности на перспективу производится с учетом следующих условий:
· Будет произведена перекладка (капитальный ремонт) ненадежных участков. Согласно распределению Вейбулла, участки со сроком службы 3÷17 лет имеют наименьшую интенсивность отказов;
· По всем участкам в качестве базовой задается нормативная интенсивность отказов, равная 5,7·10-6 1/(км·ч), по следующим причинам:
[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11]- каким бы надежным не был участок по существующему положению, на перспективу должна предусматриваться вероятность возникновения отказа по каждому участку;
- перекладка ненадежных участков позволит свести вероятность возникновения отказа в системе теплоснабжения до минимального уровня.
Таблица 5.1.3.1 Характеристики участков тепловых сетей, подлежащих перекладке (капитальному ремонту), в связи с высокой интенсивностью отказов
	Sys
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м
	Год ввода в эксплуатацию (перекладки) участка

	16164
	ТК
	ТК
	42,03
	0,2
	2006

	16266
	ТК-8
	ТК -9
	120,34
	0,3
	1998

	16534
	ТК-46-12в
	
	22,81
	0,1
	2001

	16567
	ТК-80-10 (УТ-10)
	
	27,32
	0,08
	1995

	32132
	УТ-1
	ЦТП-83
	18,24
	0,35
	2006



[bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK26]Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения потребителей от рассматриваемого источника приведены в Приложении Б и на рисунках 5.1.3.1 и 5.1.3.2 (отражены показатели надежности для выборочных потребителей, расположенных на пути от источника тепловой энергии до потребителя с наихудшей ВБР).
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Рисунок 5.1.3.1 Вероятность безотказного теплоснабжения потребителей в рассматриваемой системе теплоснабжения (выборочные потребители, расположенные на пути от источника тепловой энергии до потребителя с наихудшей ВБР)
[image: ]
Рисунок 5.1.3.2 Коэффициент готовности системы к теплоснабжению потребителей (выборочные потребители, расположенные на пути от источника тепловой энергии до потребителя с наихудшей ВБР)

5.1.4. [bookmark: _Toc464979117][bookmark: OLE_LINK33]Выводы по результатам расчетов
1. С учетом реализациимероприятий по перекладке ненадежных участков тепловых сетей нормативная надежность будет выдерживаться:
- вероятность безотказного теплоснабжения наименее надежного потребителя составит 0,99, что выше существующего норматива (0,9);
- коэффициент готовности к безотказному теплоснабжению потребителей составит 0,996, что выше существующего норматива (0,97).
2. Положительное влияние на надежность теплоснабжения будет обеспечивать резервирование тепловой нагрузки от смежных теплоисточников:
- котельные №1 и 2 находятся в непосредственной близости и имеют технологическую связь головных участков. Таким образом, при отказе теплогенерирующего оборудования или головной тепломагистрали на одном из них возможно резервирование тепловой нагрузки от смежной тепломагистрали;
- потребители 1 микрорайона находятся в настоящее время в зоне действия котельной №2, на перспективу теплоснабжение будет осуществляться от котельной №1. Таким образом, в аварийном режиме (при аварии или отказе тепломагистрали 1) теплоснабжение будет возможно от стороннего теплоисточника. Характерно 100%-ое резервирование;
- теплоснабжение микрорайона А в аварийных режимах будет возможно от тепловых сетей СГРЭС-1-ПКТС-Город, котельной №2, котельной №3 СГМУП «ГТС», т.к. все указанные системы теплоснабжения имеют технологические связи.
4. В связи с тем, что перспективные показатели надежности теплоснабжения удовлетворяют действующим нормативам, дополнительные мероприятия по повышению надежности не требуются. Для существующих тепловых сетей необходимо выполнять организационно-технические мероприятия:
а) обеспечивать контроль исправного состояния и безопасной эксплуатации трубопроводов;
б) своевременно проводить экспертное обследование технического состояния трубопроводов в установленные сроки с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации или выдачей запрета на дальнейшую эксплуатацию трубопроводов;
в) своевременно осуществлять капитальные ремонты ветхих и ненадежных тепловых сетей.
5.2. [bookmark: _Toc464979118]Котельная 2 СГМУП «ГТС»
5.2.1. [bookmark: _Toc464979119]Этап 1. Оценка существующего положения
Оценка существующего положения с точки зрения надежности теплоснабжения потребителей от рассматриваемого теплоисточника представлена в части 9 главы 1.
По существующему положению вероятность безотказного теплоснабжения наименее надежного потребителя составляет 0,866142 при нормативе 0,9, коэффициент готовности к безотказному теплоснабжению составляет 0,949075 при нормативе 0,97.
Таким образом, нормативная надежность не обеспечивается.
5.2.2. [bookmark: _Toc464979120]Этап 2. Оценка надежности на перспективу без учета реализации мероприятий по повышению надежности
Как отмечалось в разделе 5.1, зона действия котельной №2 претерпит изменения.
Расчетная схема зоны теплоснабжения потребителей, с учетом планируемых переключений, от рассматриваемой котельной приведена на рисунке ниже.
[image: ]
Рисунок 5.2.2.1 Расчетная схема зоны теплоснабжения потребителей от котельной
Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения потребителей от рассматриваемого источника приведены на рисунках 5.2.2.2 и 5.2.2.3.
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Рисунок 5.2.2.2 Вероятность безотказного теплоснабжения потребителей в рассматриваемой системе теплоснабжения
[image: ]
Рисунок 5.2.2.3 Коэффициент готовности системы к теплоснабжению потребителей

Выводы по этапу 2:
1. С учетом реализации мероприятия по переключению части тепловой нагрузки с котельной №2 на котельную №1 и без учета реконструкции ненадежных тепловых сетей нормативная надежность не будет выдерживаться.
2. Если сравнивать с существующим положением, то будет отмечено существенное ухудшение показателей надежности:
- вероятность безотказной работы снизится с 0,962 до 0,932;
- коэффициент готовности снизится с 0,979 до 0,597.
3. Поскольку значения коэффициента готовности для всех без исключения потребителей будут ниже 0,97, вся перспективная зона теплоснабжения от котельной №2 будет являться ненадежной.
4. Причиной несоответствия перспективной надежности теплоснабжения требуемому уровню является наличие ненадежных участков тепловой сети, имевших функциональные отказы за 2013-2015 гг. Первоочередными мероприятиями по повышению надежности теплоснабжения в рассматриваемой зоне являются мероприятия по реконструкции ненадежных участков тепловой сети.
5.2.3. [bookmark: _Toc464979121][bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK20]Этап 3. Оценка надежности на перспективу с учетом перекладки тепловых сетей
По результатам анализа статистики отказов тепловых сетей за ретроспективный период выявлены наименее надежные участки тепловых сетей, на которых происходили отказы в 2013-2015 гг. Перечень таких участков представлен в таблице 5.2.3.1.
Моделирование надежности на перспективу производится с учетом следующих условий:
· Будет произведена перекладка (капитальный ремонт) ненадежных участков. Согласно распределению Вейбулла, участки со сроком службы 3÷17 лет имеют наименьшую интенсивность отказов;
· По всем участкам в качестве базовой задается нормативная интенсивность отказов, равная 5,7·10-6 1/(км·ч), по следующим причинам:
- каким бы надежным не был участок по существующему положению, на перспективу должна предусматриваться вероятность возникновения отказа по каждому участку;
- перекладка ненадежных участков позволит свести вероятность возникновения отказа в системе теплоснабжения до минимального уровня.
Таблица 5.2.3.1 Характеристики участков тепловых сетей, подлежащих перекладке (капитальному ремонту), в связи с высокой интенсивностью отказов
	Sys
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м
	Год ввода в эксплуатацию (перекладки) участка

	20054
	ТК-1-3 (ТК-3)
	
	89,21
	0,2
	2012

	20157
	ТК-27-30 (ТК-30)
	ТК-27-29 (ТК-29)
	46,27
	0,1
	1982

	20158
	ТК-27-29 (ТК-29)
	
	16
	0,05
	1999

	20300
	(TK24) ТК-4-24
	
	37,67
	0,05
	2007

	20301
	ТК
	
	11,74
	0,05
	1981

	20308
	ТК-27-30 (ТК-30)
	
	49,02
	0,05
	1999

	20333
	ТК-15-4 (ТК-13)
	
	23,22
	0,08
	2001

	20554
	ТК-4-1 (ТК-1)
	ТК-4-2 (ТК-2)
	25,78
	0,15
	2003

	20589
	ТК-27-17 (ТК-17)
	
	23,95
	0,05
	2011

	20663
	ТК-27-14 (ТК-14)
	ТК-27-12 (ТК-12)
	21,95
	0,2
	1999

	20665
	ТК-27-11 (ТК-11)
	
	13,94
	0,05
	1982

	21033
	ТК-27-32 (ТК-32)
	ТК-27-31 (ТК-31)
	40,58
	0,1
	1999

	21039
	ТК-27-9 (ТК-9)
	ТК-27-8 (ТК-8)
	12,82
	0,1
	1999

	21041
	ТК-27-6 (ТК-34)
	НЕФТЯНИКОВ 4
	30,41
	0,05
	1999

	21046
	4ТК9
	
	15,86
	0,15
	2004

	57815
	
	
	2,07
	0,1
	1997



Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения потребителей от рассматриваемого источника приведены в Приложении Б и на рисунках 5.2.3.1 и 5.2.3.2 (отражены показатели надежности для выборочных потребителей, расположенных на пути от источника тепловой энергии до потребителя с наихудшей ВБР).

[bookmark: OLE_LINK14][image: ]
Рисунок 5.2.3.1 Вероятность безотказного теплоснабжения потребителей в рассматриваемой системе теплоснабжения (выборочные потребители, расположенные на пути от источника тепловой энергии до потребителя с наихудшей ВБР)
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Рисунок 5.2.3.2 Коэффициент готовности системы к теплоснабжению потребителей (выборочные потребители, расположенные на пути от источника тепловой энергии до потребителя с наихудшей ВБР)

5.2.4. [bookmark: _Toc464979122]Выводы по результатам расчетов
1. С учетом реализации мероприятий по перекладке ненадежных участков тепловых сетей нормативная надежность будет выдерживаться:
- вероятность безотказного теплоснабжения наименее надежного потребителя составит 0,93, что выше существующего норматива (0,9);
- коэффициент готовности к безотказному теплоснабжению потребителей составит 0,98, что выше существующего норматива (0,97).
2. Положительное влияние на надежность теплоснабжения будет обеспечивать резервирование тепловой нагрузки от смежных теплоисточников:
- котельные №1 и 2 находятся в непосредственной близости и имеют технологическую связь головных участков. Таким образом, при отказе теплогенерирующего оборудования или головной тепломагистрали на одном из них возможно резервирование тепловой нагрузки от смежной тепломагистрали;
- зоны ненадежного теплоснабжения микрорайонов 1 и А (по существующему положению) будут переданы в перспективе на теплоснабжение от котельной №1;
- теплоснабжение микрорайонов 3, 6 в аварийных режимах будет возможно от тепловых сетей СГРЭС-1-ПКТС-Город, т.к. тепловые сети имеют технологические связи;
- теплоснабжение 4 микрорайона сможет частично обеспечиваться от котельной №1. Несмотря на соответствие перспективных показателей надежности нормативным требованиям, предлагается дополнительные малозатратные мероприятия (представлены на рисунке 5.2.4.1, выделены зеленым цветом) по резервированию тепловой нагрузки кварталов 4 микрорайона за счет:
[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK18]А) строительства перемычки Ду250 протяженностью 100 м между 10ТК3 (от котельной №1) до ЦТП-4 (котельная №2), мероприятие позволит обеспечить многократное резервирование тепловой нагрузки потребителей от ЦТП-4;
Б) строительства перемычки Ду400 протяженностью 40 м между 10ТК4 (от котельной №1) до 4ТК5 (котельная №2), мероприятие позволит обеспечить многократное резервирование тепловой нагрузки 4 микрорайона.
3. В связи с тем, что перспективные показатели надежности теплоснабжения удовлетворяют действующим нормативам, дополнительные мероприятия по повышению надежности не требуются. Для существующих тепловых сетей необходимо выполнять организационно-технические мероприятия:
а) обеспечивать контроль исправного состояния и безопасной эксплуатации трубопроводов;
б) своевременно проводить экспертное обследование технического состояния трубопроводов в установленные сроки с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации или выдачей запрета на дальнейшую эксплуатацию трубопроводов;
в) своевременно осуществлять капитальные ремонты ветхих и ненадежных тепловых сетей.


Рисунок 5.2.4.1Перемычки для дополнительного резервирования тепловой нагрузки 4 микрорайона и микрорайона А
5.3. [bookmark: _Toc464979123]Котельная 3 СГМУП «ГТС»
5.3.1. [bookmark: _Toc464979124]Этап 1. Оценка существующего положения
Оценка существующего положения с точки зрения надежности теплоснабжения потребителей от рассматриваемого теплоисточника представлена в части 9 главы 1.
По существующему положению вероятность безотказного теплоснабжения наименее надежного потребителя составляет 0,904308 при нормативе 0,9, коэффициент готовности к безотказному теплоснабжению составляет 0,960052 при нормативе 0,97.
Таким образом, нормативная надежность не обеспечивается.
5.3.2. [bookmark: _Toc464979125]Этап 2. Оценка надежности на перспективу без учета реализации мероприятий по повышению надежности
На тепловых сетях от СГРЭС-1 планируется строительство перемычки 2Ду300 мм от 3ТК23 к ЦТП-СЦРБ и ЦТП-72 длиной L = 750 м, в т.ч. и переход магистрали по действующему мосту.
Также на отдаленную перспективу предусматривается объединение рассматриваемой системы теплоснабжения с тепловыми сетями Южного района (от 3 тепломагистрали СГРЭС-1).
Расчетная схема зоны теплоснабжения потребителейот рассматриваемой котельной приведена на рисунке ниже.


Рисунок 5.3.2.1 Расчетная схема зоны теплоснабжения потребителей от котельной

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения потребителей от рассматриваемого источника приведены на рисунках 5.3.2.2 и 5.3.2.3.

[image: ]
Рисунок 5.3.2.2 Вероятность безотказного теплоснабжения потребителей в рассматриваемой системе теплоснабжения
[image: ]
Рисунок 5.3.2.3 Коэффициент готовности системы к теплоснабжению потребителей

Выводы по этапу 2:
1. С учетом реализации мероприятия по переключению части тепловой нагрузки с котельной №3 на 3 тепломагистраль СГРЭС-1 и без учета реконструкции ненадежных тепловых сетей нормативная надежность не будет выдерживаться.
2. Если сравнивать с существующим положением, то наблюдаются следующие изменения показателей надежности:
- вероятность безотказной работы улучшится с 0,905 до 0,977, что связано с отключением части тепловой нагрузки и её передачей на смежную зону теплоснабжения;
- коэффициент снизится с 0,96 до 0,32, что связано с увеличением срока эксплуатации теплопроводов, в т.ч. и ненадежных.
3. Поскольку значения коэффициента готовности для всех без исключения потребителей будут ниже 0,97, вся перспективная зона теплоснабжения от котельной №3 будет являться ненадежной.
5.3.3. [bookmark: _Toc464979126][bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK22]Этап 3. Оценка надежности на перспективу с учетом перекладки тепловых сетей
По результатам анализа статистики отказов тепловых сетей за ретроспективный период выявлены наименее надежные участки тепловых сетей, на которых происходили отказы в 2013-2015 гг. Перечень таких участков представлен в таблице 5.3.3.1.
Моделирование надежности на перспективу производится с учетом следующих условий:
· Будет произведена перекладка (капитальный ремонт) ненадежных участков. Согласно распределению Вейбулла, участки со сроком службы 3÷17 лет имеют наименьшую интенсивность отказов;
· По всем участкам в качестве базовой задается нормативная интенсивность отказов, равная 5,7·10-6 1/(км·ч), по следующим причинам:
- каким бы надежным не был участок по существующему положению, на перспективу должна предусматриваться вероятность возникновения отказа по каждому участку;
- перекладка ненадежных участков позволит свести вероятность возникновения отказа в системе теплоснабжения до минимального уровня.
Таблица 5.3.3.1 Характеристики участков тепловых сетей, подлежащих перекладке (капитальному ремонту), в связи с высокой интенсивностью отказов
	Sys
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м
	Год ввода в эксплуатацию (перекладки) участка

	22702
	ТК-70-6
	
	10,89
	0,08
	1974

	22725
	ТК-70-1
	ТК-70-1 (ТК70-2)
	19,18
	0,25
	2005

	22727
	ТК-70-2 (ТК70-3)
	
	20,23
	0,25
	2003

	22764
	ТК-70-1 (ТК70-2)
	
	36,56
	0,2
	2003

	23339
	ТК-74-4 (УТ-2)
	
	122,26
	0,08
	1997

	23353
	ТК-74-1 (ТК-1)
	ТК-74-3 (УТ-1)
	88,06
	0,1
	1997

	23354
	ТК-74-3 (УТ-1)
	общежитие №123
	36,94
	0,08
	1997

	23645
	6ТК-19а
	ЦТП-68
	180,11
	0,25
	2012

	23756
	ТК-19а'
	торговый центр "Сибирь" 2-ая о
	9,88
	0,065
	1989

	23851
	
	ЭНЕРГЕТИКОВ 6
	83,88
	0,05
	1988

	23905
	6ТК14
	ЦТП-65
	32,43
	0,25
	1984

	24103
	ТК-66-12 (ТК7)
	
	122,16
	0,1
	1989



Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения потребителей от рассматриваемого источника приведены в Приложении Б и на рисунках 5.3.3.1 и 5.3.3.2 (отражены показатели надежности для выборочных потребителей, расположенных на пути от источника тепловой энергии до потребителя с наихудшей ВБР).

[image: ]
Рисунок 5.3.3.1 Вероятность безотказного теплоснабжения потребителей в рассматриваемой системе теплоснабжения (выборочные потребители, расположенные на пути от источника тепловой энергии до потребителя с наихудшей ВБР)
[image: ]
Рисунок 5.3.3.2 Коэффициент готовности системы к теплоснабжению потребителей (выборочные потребители, расположенные на пути от источника тепловой энергии до потребителя с наихудшей ВБР)

5.3.4. [bookmark: _Toc464979127]Выводы по результатам расчетов
1. С учетом реализации мероприятий по перекладке ненадежных участков тепловых сетей нормативная надежность будет выдерживаться:
- вероятность безотказного теплоснабжения наименее надежного потребителя составит 0,986, что выше существующего норматива (0,9);
- коэффициент готовности к безотказному теплоснабжению потребителей составит 0,996, что выше существующего норматива (0,97).
2. Положительное влияние на надежность теплоснабжения будет обеспечивать резервирование тепловой нагрузки от смежных теплоисточников:
- теплоснабжение микрорайонов 7 и 7а от тепломагистралей ПКТС-Город возможно уже в настоящее время;
- в связи со строительством 3 тепловывода и возможностью переключения потребителей от ЦТП 72 и ЦТП ЦРБ возможно будет теплоснабжение потребителей от СГРЭС-1, что обеспечит резервирование тепловой нагрузки;
- 2 тепломагистрали от котельной создают кольцо, резервируя тепловую нагрузку потребителей;
- строительство 3 тепловывода для обеспечения тепловой энергией Южного района позволит осуществлять теплоснабжение потребителей от Южной тепломагистрали, что обеспечит дополнительное резервирование тепловой нагрузки.
3. В связи с тем, что перспективные показатели надежности теплоснабжения удовлетворяют действующим нормативам, дополнительные мероприятия по повышению надежности не требуются. Для существующих тепловых сетей необходимо выполнять организационно-технические мероприятия:
а) обеспечивать контроль исправного состояния и безопасной эксплуатации трубопроводов;
б) своевременно проводить экспертное обследование технического состояния трубопроводов в установленные сроки с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации или выдачей запрета на дальнейшую эксплуатацию трубопроводов;
в) своевременно осуществлять капитальные ремонты ветхих и ненадежных тепловых сетей.
5.4. [bookmark: _Toc464979128]Котельная 5 СГМУП «ГТС»
5.4.1. [bookmark: _Toc464979129]Этап 1. Оценка существующего положения
По существующему положению система теплоснабжения является надежной, вероятность безотказной работы и коэффициент готовности близки к 1.
5.4.2. [bookmark: _Toc464979130]Этап 2. Оценка надежности на перспективу без учета реализации мероприятий по повышению надежности
Расчетная схема зоны теплоснабжения потребителей от котельной  приведена на рисунке ниже (выделена красным цветом).
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Рисунок 5.4.2.1 Расчетная схема зоны теплоснабжения потребителей от котельной

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения потребителей от рассматриваемого источника приведены в Приложении А и на рисунках 5.4.2.2 и 5.4.2.3.
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Рисунок 5.4.2.2 Вероятность безотказного теплоснабжения потребителей в рассматриваемой системе теплоснабжения
[image: ]
Рисунок 5.4.2.3 Коэффициент готовности системы к теплоснабжению потребителей

5.4.3. [bookmark: _Toc464979131]Выводы по результатам расчетов
1. Без учета реализации мероприятий нормативная надежность будет выдерживаться:
- вероятность безотказного теплоснабжения наименее надежного потребителя составит 1, что выше существующего норматива (0,9);
- коэффициент готовности к безотказному теплоснабжению потребителей составит 0,999717, что выше существующего норматива (0,97).
2. Высокие показатели надежности обусловлены малой протяженностью и разветвленностью системы транспорта тепловой энергии, а также малом количестве инцидентов на тепловых сетях за ретроспективный период (1 шт.).
3. В связи с тем, что перспективные показатели надежности теплоснабжения удовлетворяют действующим нормативам, дополнительные мероприятия по повышению надежности не требуются. Для существующих тепловых сетей необходимо выполнять организационно-технические мероприятия:
а) обеспечивать контроль исправного состояния и безопасной эксплуатации трубопроводов;
б) своевременно проводить экспертное обследование технического состояния трубопроводов в установленные сроки с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации или выдачей запрета на дальнейшую эксплуатацию трубопроводов;
в) своевременно осуществлять капитальные ремонты ветхих и ненадежных тепловых сетей.
5.5. [bookmark: _Toc464979132]Котельная 14 СГМУП «ГТС»
5.5.1. [bookmark: _Toc464979133]Этап 1. Оценка существующего положения
Оценка существующего положения с точки зрения надежности теплоснабжения потребителей от рассматриваемого теплоисточника представлена в части 9 главы 1.
По существующему положению вероятность безотказного теплоснабжения наименее надежного потребителя составляет 0,68 при нормативе 0,9, коэффициент готовности к безотказному теплоснабжению составляет 0,9745 при нормативе 0,97.
Таким образом, нормативная надежность не обеспечивается.
5.5.2. [bookmark: _Toc464979134]Этап 2. Оценка надежности на перспективу без учета реализации мероприятий по повышению надежности
На данном этапе расчеты не производятся, т.к. уже по существующему положению нормативная надежность теплоснабжения не обеспечивается. При этом в соответствии с распределением Вейбулла, увеличение срока службы трубопроводов приводит к ухудшению надежности. Таким образом, без учета перекладок тепловых сетей нормативная надежность теплоснабжения обеспечиваться не будет.
5.5.3. [bookmark: _Toc464979135]Этап 3. Оценка надежности на перспективу с учетом перекладки тепловых сетей
По результатам анализа статистики отказов тепловых сетей за ретроспективный период выявлены наименее надежные участки тепловых сетей, на которых происходили отказы в 2013-2015 гг. Перечень таких участков представлен в таблице 5.5.3.1.
Моделирование надежности на перспективу производится с учетом следующих условий:
· Будет произведена перекладка (капитальный ремонт) ненадежных участков. Согласно распределению Вейбулла, участки со сроком службы 3÷17 лет имеют наименьшую интенсивность отказов;
· По всем участкам в качестве базовой задается нормативная интенсивность отказов, равная 5,7·10-6 1/(км·ч), по следующим причинам:
- каким бы надежным не был участок по существующему положению, на перспективу должна предусматриваться вероятность возникновения отказа по каждому участку;
- перекладка ненадежных участков позволит свести вероятность возникновения отказа в системе теплоснабжения до минимального уровня.
Таблица 5.5.3.1 Характеристики участков тепловых сетей, подлежащих перекладке (капитальному ремонту), в связи с высокой интенсивностью отказов
	Sys
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м
	Год ввода в эксплуатацию (перекладки) участка

	16164
	ТК
	ТК
	42,03
	0,2
	2006

	16266
	ТК-8
	ТК -9
	120,34
	0,3
	1998

	16534
	ТК-46-12в
	
	22,81
	0,1
	2001

	16567
	ТК-80-10 (УТ-10)
	
	27,32
	0,08
	1995

	32132
	УТ-1
	ЦТП-83
	18,24
	0,35
	2006



Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения потребителей от рассматриваемого источника приведены в Приложении Б и на рисунках 5.5.3.1 и 5.5.3.2.
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Рисунок 5.5.3.1 Вероятность безотказного теплоснабжения потребителей в рассматриваемой системе теплоснабжения
[image: ]
Рисунок 5.5.3.2 Коэффициент готовности системы к теплоснабжению потребителей

5.5.4. [bookmark: _Toc464979136]Выводы по результатам расчетов
1. С учетом реализации мероприятий по перекладке ненадежных участков тепловых сетей нормативная надежность будет выдерживаться:
- вероятность безотказного теплоснабжения наименее надежного потребителя составит 0,927, что выше существующего норматива (0,9);
- коэффициент готовности к безотказному теплоснабжению потребителей составит 0,9956, что выше существующего норматива (0,97).
2. Положительное влияние на надежность теплоснабжения будет обеспечивать резервирование тепловой нагрузки от смежных теплоисточников:
- учитывая технологическую связь котельных 13 и 14, при отказе (аварии) на теплогенерирующем оборудовании котельной 14 или на головном участке тепломагистрали теплоснабжение частично может обеспечиваться от котельной №13;
- микрорайон Железнодорожников в настоящее время в аварийном режиме может снабжаться тепловой энергией от 13 котельной по действующей перемычке от врезки в тепломагистраль котельной 13 до ТК3 (система на базе котельной 14) при аварии на тепломагистрали;
- микрорайон ПИКС может частично снабжаться тепловой энергии от котельной ООО «СГЭС» (к-45), возможно и полное снабжение тепловой энергией микрорайона ПИКС, однако требуется реализация мероприятий, указанных в разделе 6.1.3.
3. В связи с тем, что перспективные показатели надежности теплоснабжения удовлетворяют действующим нормативам, дополнительные мероприятия по повышению надежности не требуются. Для существующих тепловых сетей необходимо выполнять организационно-технические мероприятия:
а) обеспечивать контроль исправного состояния и безопасной эксплуатации трубопроводов;
б) своевременно проводить экспертное обследование технического состояния трубопроводов в установленные сроки с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации или выдачей запрета на дальнейшую эксплуатацию трубопроводов;
в) своевременно осуществлять капитальные ремонты ветхих и ненадежных тепловых сетей.
6. [bookmark: _Toc464979137]Оценка надежности теплоснабжения в зоне действия котельных, на тепловых сетях которых не возникало функциональных отказов за ретроспективный период
Этап 1. На тепловых сетях от рассматриваемых ниже котельных за ретроспективный период функциональных отказов и аварий не происходило, следовательно, по существующему положению рассматриваемые системы централизованного теплоснабжения являются надежными:
· Вероятность безотказной работы тепловых сетей равна 1;
· Коэффициент готовности к безотказному теплоснабжению равен 1;
· Относительное количество отключаемой тепловой нагрузки, в результате функциональных отказов, равно 0;
Отклонения параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии отсутствуют.
Этап 2. Тепловые сети являются наименее надежным структурным элементом системы теплоснабжения, поэтому при расчете перспективной надежности для каждого участка системы теплоснабжения задается среднее значение интенсивности отказов в ПРК ZuluThermo 7.0 – 5,7·10-6 1/(км·ч).При моделировании предполагается, что существующие участки системы теплоснабжения не перекладываются, т.е. фактический период эксплуатации участков увеличится.
6.1. [bookmark: _Toc464979138][bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK24]Котельная ООО «СГЭС» (к-45)
6.1.1. [bookmark: _Toc464979139]Этап 1. Оценка существующего положения
По существующему положению система теплоснабжения является надежной.
6.1.2. [bookmark: _Toc464979140]Этап 2. Оценка надежности на перспективу без учета реализации мероприятий по повышению надежности
Расчетная схема зоны теплоснабжения потребителей от котельной  приведена на рисунке ниже (выделена красным цветом).
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Рисунок 6.1.2.1 Расчетная схема зоны теплоснабжения потребителей от котельной
Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения потребителей от рассматриваемого источника приведены в Приложении А и на рисунках 6.1.2.2 и 6.1.2.3 (отражены показатели надежности для выборочных потребителей, расположенных на пути от источника тепловой энергии до потребителя с наихудшей ВБР).
[image: ]
Рисунок 6.1.2.2Вероятность безотказного теплоснабжения потребителей в рассматриваемой системе теплоснабжения (выборочные потребители, расположенные на пути от источника тепловой энергии до потребителя с наихудшей ВБР)
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Рисунок 6.1.2.3Коэффициент готовности системы к теплоснабжению потребителей (выборочные потребители, расположенные на пути от источника тепловой энергии до потребителя с наихудшей ВБР)
6.1.3. [bookmark: _Toc464979141]Выводы по результатам расчетов
1. Без учета реализации мероприятий нормативная надежность будет выдерживаться:
- вероятность безотказного теплоснабжения наименее надежного потребителя составит 0,99, что выше существующего норматива (0,9);
- коэффициент готовности к безотказному теплоснабжению потребителей составит 0,999, что выше существующего норматива (0,97).
2. Рассматриваемая система теплоснабжения имеет технологическую связь с системой теплоснабжения от котельной 14 СГМУП «ГТС». На перспективу целесообразно рассмотреть внедрение технических мероприятий по резервированию тепловой нагрузки мкр. ПИКС по 2 вариантам:
Вариант №1. Резервирование в полной мере тепловой нагрузки мкр. ПИКС (схема резервирования представлена на рисунке 6.1.3.1).
А) Технические возможности по резерву тепловой мощности «нетто».С учетом присоединения новых потребителей перспективная нагрузка данного микрорайона составит 26,9 Гкал/ч. Существующий резерв тепловой мощности «нетто» котельной ООО «СГЭС» (к-45) составляет 26,53 Гкал/ч, с учетом перспективы развития, к окончанию расчетного периода актуализации Схемы теплоснабжения резерв составит 4,69 Гкал/ч, что не позволит в полной мере обеспечить резервирование данного микрорайона. Теплоснабжение потребителей данного микрорайона в аварийном режиме (без потери качества для потребителей котельнойООО «СГЭС» (к-45)возможно будет при температуре наружного воздуха не ниже -32°C.
Б) Технические возможности по перспективному аварийному гидравлическому режиму. Существующий диаметр перемычки составляет 2Ду250 мм, что не позволит на перспективу обеспечивать в аварийном режиме теплоснабжение целого микрорайона. Для полного резервирования необходимо осуществить перекладку тепловых сетей от 8ТК-5 до ТК-4 с увеличением диаметра до 2Ду400, протяженность резервного участка составит570 м.
Вариант №2. Частичное резервирование тепловой нагрузки мкр. ПИКС (схема резервирования представлена на рисунке 6.1.3.2).
А) Технические возможности по резерву тепловой мощности «нетто». Если рассматривать резервирование части микрорайона с суммарной присоединенной нагрузкой 15,1 Гкал/ч, то здесь также резерв тепловой мощности не позволит осуществлять теплоснабжение резервируемой зоны без потери качества. При возникновении аварии или функционального отказа на тепломагистрали от котельной №14, при температуре наружного воздуха менее -38°C будет наблюдаться ухудшение качества теплоснабжения потребителей.
Б) Технические возможности по перспективному аварийному гидравлическому режиму. В отличие от 1 варианта существующая перемычка позволит осуществлять теплоснабжение резервируемой части микрорайона. Реконструкция действующих тепловых сетей с увеличением диаметра не потребуется.
Значимой проблемой при реализации мероприятий по резервированию тепловой нагрузки является ведомственная разобщенность теплоснабжающих организаций.
3. При присоединении перспективной тепловой нагрузки в микрорайонах 35 и 35А зона действия котельной ООО «СГЭС» (к-45) окажется смежной с зоной действия ПКТС. Зоны перспективного теплоснабжения представлены на рисунке 6.1.3.2. Проектом актуализации Схемы теплоснабжения предлагается осуществить технологическую связь в месте пересечения тепломагистралей. Мероприятие позволит обеспечить теплоснабжение новых микрорайонов 35, 35А, 50, 51:
- от тепломагистрали СГРЭС-1 – ПКТС – микрорайоны 50, 51 (в случае возникновения аварии (отказа) на тепломагистрали котельная ООО «СГЭС» (к-45) – микрорайоны 35, 35 А);
- от тепломагистрали котельная ООО «СГЭС» (к-45) – микрорайоны 35, 35 А (в случае возникновения аварии (отказа) на тепломагистрали СГРЭС-1 – ПКТС – микрорайоны 50, 51), данный вариант особо значим, т.к. протяженность тепломагистрали от СГРЭС-1 гораздо больше и будет иметь более длительный срок эксплуатации, чем протяженность и срок фактической службы тепломагистрали от котельнойООО «СГЭС» (к-45).
Значимой проблемой при реализации мероприятий по резервированию тепловой нагрузки является ведомственная разобщенность теплоснабжающих организаций.
4. В связи с тем, что перспективные показатели надежности теплоснабжения удовлетворяют действующим нормативам, дополнительные мероприятия по повышению надежности не требуются. Для существующих тепловых сетей необходимовыполнять организационно-технические мероприятия:
а) обеспечивать контроль исправного состояния и безопасной эксплуатации трубопроводов;
б) своевременно проводить экспертное обследование технического состояния трубопроводов в установленные сроки с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации или выдачей запрета на дальнейшую эксплуатацию трубопроводов;
в) своевременно осуществлять капитальные ремонты ветхих и ненадежных тепловых сетей.
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Рисунок 6.1.3.1Мероприятие по реконструкции участка тепловой сети для резервирования мкр. ПИКС в полном объеме
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Рисунок 6.1.3.2Смежная зона, теплоснабжение которой возможно в перспективе от 2 источников тепловой энергии
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Рисунок 6.1.3.3Мероприятие по организации узла переключения тепловой нагрузки микрорайонов 35, 35А, 50, 51
6.2. [bookmark: _Toc464979142]Котельная 6 СГМУП «ГТС»
6.2.1. [bookmark: _Toc464979143]Этап 1. Оценка существующего положения
По существующему положению система теплоснабжения является надежной.
6.2.2. [bookmark: _Toc464979144]Этап 2. Оценка надежности на перспективу без учета реализации мероприятий по повышению надежности
Расчетная схема зоны теплоснабжения потребителей от котельной  приведена на рисунке ниже.
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Рисунок 6.2.2.1 Расчетная схема зоны теплоснабжения потребителей от котельной
Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения потребителей от рассматриваемого источника приведены в Приложении А и на рисунках 6.2.2.2 и 6.2.2.3.
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Рисунок 6.2.2.2 Вероятность безотказного теплоснабжения потребителей в рассматриваемой системе теплоснабжения
[image: ]
Рисунок 6.2.2.3 Коэффициент готовности системы к теплоснабжению потребителей
6.2.3. [bookmark: _Toc464979145]Выводы по результатам расчетов
1. Без учета реализации мероприятий нормативная надежность будет выдерживаться:
- вероятность безотказного теплоснабжения потребителей составит 1, что выше существующего норматива (0,9);
- коэффициент готовности к безотказному теплоснабжению потребителей составит 0,999(9), что выше существующего норматива (0,97).
2. Высокие показатели надежности обусловлены минимальным количеством эксплуатируемых участков тепловых сетей.
3. В связи с тем, что перспективные показатели надежности теплоснабжения удовлетворяют действующим нормативам, дополнительные мероприятия по повышению надежности не требуются. Для существующих тепловых сетей необходимо выполнять организационно-технические мероприятия:
а) обеспечивать контроль исправного состояния и безопасной эксплуатации трубопроводов;
б) своевременно проводить экспертное обследование технического состояния трубопроводов в установленные сроки с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации или выдачей запрета на дальнейшую эксплуатацию трубопроводов;
в) своевременно осуществлять капитальные ремонты ветхих и ненадежных тепловых сетей.
6.3. [bookmark: _Toc464979146]Котельная 7 СГМУП «ГТС»
6.3.1. [bookmark: _Toc464979147]Этап 1. Оценка существующего положения
По существующему положению система теплоснабжения является надежной.
6.3.2. [bookmark: _Toc464979148]Этап 2. Оценка надежности на перспективу без учета реализации мероприятий по повышению надежности
Расчетная схема зоны теплоснабжения потребителей от котельной  приведена на рисунке ниже (выделена красным цветом).
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Рисунок 6.3.2.1 Расчетная схема зоны теплоснабжения потребителей от котельной
Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения потребителей от рассматриваемого источника приведены в Приложении А и на рисунках 6.3.2.2 и 6.3.2.3.
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Рисунок 6.3.2.2 Вероятность безотказного теплоснабжения потребителей в рассматриваемой системе теплоснабжения
[image: ]
Рисунок 6.3.2.3 Коэффициент готовности системы к теплоснабжению потребителей
6.3.3. [bookmark: _Toc464979149]Выводы по результатам расчетов
1. Без учета реализации мероприятий нормативная надежность будет выдерживаться:
- вероятность безотказного теплоснабжения наименее надежного потребителя составит 1, что выше существующего норматива (0,9);
- коэффициент готовности к безотказному теплоснабжению потребителей составит 0,999591, что выше существующего норматива (0,97).
2. Высокие показатели надежности обусловлены малой протяженностью и разветвленностью системы транспорта тепловой энергии. Кроме того, существующая система теплоснабжения имеет технологическую связь с системой теплоснабжения на базе котельной № 17 ОАО «Сургутнефтегаз». Следовательно, при возникновении отказа (аварии) на тепловой сети часть тепловой нагрузки может обеспечиваться за счет стороннего источника тепловой энергии по перемычке 2Ду100 мм. Учитывая присоединенную нагрузку к котельной №17 – 2,85 Гкал/ч и резерв тепловой мощности котельной №7 – 7,13 Гкал/ч, вся присоединенная нагрузка котельной №17 может покрываться от котельной №7, т.е. источник имеет 100% резервирование на случай отказа или аварийной ситуации. Значимой проблемой при теплоснабжении потребителей от стороннего источника тепловой энергии является ведомственная разобщенность теплоснабжающих организаций.
3. В связи с тем, что перспективные показатели надежности теплоснабжения удовлетворяют действующим нормативам, дополнительные мероприятия по повышению надежности не требуются. Для существующих тепловых сетей необходимо выполнять организационно-технические мероприятия:
а) обеспечивать контроль исправного состояния и безопасной эксплуатации трубопроводов;
б) своевременно проводить экспертное обследование технического состояния трубопроводов в установленные сроки с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации или выдачей запрета на дальнейшую эксплуатацию трубопроводов;
в) своевременно осуществлять капитальные ремонты ветхих и ненадежных тепловых сетей.
6.4. [bookmark: _Toc464979150]Котельная 9 СГМУП «ГТС»
6.4.1. [bookmark: _Toc464979151]Этап 1. Оценка существующего положения
По существующему положению система теплоснабжения является надежной.
6.4.2. [bookmark: _Toc464979152]Этап 2. Оценка надежности на перспективу без учета реализации мероприятий по повышению надежности
Расчетная схема зоны теплоснабжения потребителей от котельной  приведена на рисунке ниже (выделена красным цветом).
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Рисунок 6.4.2.1 Расчетная схема зоны теплоснабжения потребителей от котельной
Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения потребителей от рассматриваемого источника приведены в Приложении А и на рисунках 6.4.2.2 и 6.4.2.3.
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Рисунок 6.4.2.2 Вероятность безотказного теплоснабжения потребителей в рассматриваемой системе теплоснабжения
[image: ]
Рисунок 6.4.2.3 Коэффициент готовности системы к теплоснабжению потребителей
6.4.3. [bookmark: _Toc464979153]Выводы по результатам расчетов
1. Без учета реализации мероприятий нормативная надежность будет выдерживаться:
- вероятность безотказного теплоснабжения наименее надежного потребителя составит 1, что выше существующего норматива (0,9);
- коэффициент готовности к безотказному теплоснабжению потребителей составит 0,999591, что выше существующего норматива (0,97).
2. Высокие показатели надежности обусловлены малой протяженностью и разветвленностью системы транспорта тепловой энергии. Вблизи рассматриваемого теплоисточника находится котельная № 6ОАО «Сургутнефтегаз», присоединенная нагрузка котельной с учетом потерь в тепловых сетях составляет 1,66 Гкал/ч, в перспективе присоединение новых потребителей не ожидается.
Учитывая существующий и перспективный резерв тепловой мощности котельной №9 – 2,36 Гкал/ч, для повышения надежности теплоснабжения потребителей за счет теплоснабжения потребителей в аварийном режиме, предлагается строительство резервной перемычки между системами теплоснабжения 2Ду150, протяженностью 165 м. Трассировка перемычки представлена на рисунке 6.4.3.1. При возникновении аварии (отказа) на котельной №6 возможно будет 100%-ое резервирование тепловой нагрузки. Значимой проблемой при теплоснабжении потребителей от стороннего источника в аварийном режиме тепловой энергии является ведомственная разобщенность теплоснабжающих организаций.
3. В связи с тем, что перспективные показатели надежности теплоснабжения удовлетворяют действующим нормативам, дополнительные мероприятия по повышению надежности не требуются. Для существующих тепловых сетей необходимо выполнять организационно-технические мероприятия:
а) обеспечивать контроль исправного состояния и безопасной эксплуатации трубопроводов;
б) своевременно проводить экспертное обследование технического состояния трубопроводов в установленные сроки с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации или выдачей запрета на дальнейшую эксплуатацию трубопроводов;
в) своевременно осуществлять капитальные ремонты ветхих и ненадежных тепловых сетей.
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Рисунок 6.4.3.1Трассировка новой перемычки для повышения надежности теплоснабжения и возможная зона покрытия нагрузки котельной №9(при отказе (аварии) теплогенерирующего оборудования на котельной №6)
6.5. [bookmark: _Toc464979154]Котельная 13 СГМУП «ГТС»
6.5.1. [bookmark: _Toc464979155]Этап 1. Оценка существующего положения
По существующему положению система теплоснабжения является надежной.
6.5.2. [bookmark: _Toc464979156]Этап 2. Оценка надежности на перспективу без учета реализации мероприятий по повышению надежности
Расчетная схема зоны теплоснабжения потребителей от котельной  приведена на рисунке ниже (выделена красным цветом).
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Рисунок 6.5.2.1 Расчетная схема зоны теплоснабжения потребителей от котельной
Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения потребителей от рассматриваемого источника приведены в Приложении А и на рисунках 6.5.2.2 и 6.5.2.3.
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Рисунок 6.5.2.2 Вероятность безотказного теплоснабжения потребителей в рассматриваемой системе теплоснабжения
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Рисунок 6.5.2.3 Коэффициент готовности системы к теплоснабжению потребителей
6.5.3. [bookmark: _Toc464979157]Выводы по результатам расчетов
1. Без учета реализации мероприятий нормативная надежность будет выдерживаться:
- вероятность безотказного теплоснабжения по мере удаления от теплоисточника снижается, значение для наименее надежного потребителя составит 0,990812, что выше существующего норматива (0,9);
- коэффициент готовности к безотказному теплоснабжению потребителей составит 0,998707, что выше существующего норматива (0,97).
2. Высокие показатели надежности обусловлены малой протяженностью и разветвленностью системы транспорта тепловой энергии. Кроме того, существующая система теплоснабжения имеет технологическую связь с системой теплоснабжения на базе котельной № 14СГМУП «ГТС». Существующая перемычка между ТК-3 и ТК по ул. Дмитрия Коротчаева 2Ду400 мм и протяженностью около 500 м позволяет осуществлять 100% резервирование тепловой нагрузки котельной №13, в случае отказа или аварии на котельной или головной тепломагистрали от данной котельной. В связи с тем, что котельные №№13 и 14 эксплуатируются единой теплоснабжающей организацией, оперативность аварийных переключений может быть достаточно высокой.
3. В связи с тем, что перспективные показатели надежности теплоснабжения удовлетворяют действующим нормативам, дополнительные мероприятия по повышению надежности не требуются. Для существующих тепловых сетей необходимо выполнять организационно-технические мероприятия:
а) обеспечивать контроль исправного состояния и безопасной эксплуатации трубопроводов;
б) своевременно проводить экспертное обследование технического состояния трубопроводов в установленные сроки с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации или выдачей запрета на дальнейшую эксплуатацию трубопроводов;
в) своевременно осуществлять капитальные ремонты ветхих и ненадежных тепловых сетей.
6.6. [bookmark: _Toc464979158]Котельная 21 СГМУП «ГТС»
6.6.1. [bookmark: _Toc464979159]Этап 1. Оценка существующего положения
По существующему положению система теплоснабжения является надежной.
6.6.2. [bookmark: _Toc464979160]Этап 2. Оценка надежности на перспективу без учета реализации мероприятий по повышению надежности
Расчетная схема зоны теплоснабжения потребителей от котельной  приведена на рисунке ниже (выделена красным цветом).
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Рисунок 6.6.2.1 Расчетная схема зоны теплоснабжения потребителей от котельной
Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения потребителей от рассматриваемого источника приведены в Приложении А и на рисунках 6.6.2.2 и 6.6.2.3.
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Рисунок 6.6.2.2 Вероятность безотказного теплоснабжения потребителей в рассматриваемой системе теплоснабжения
[image: ]
Рисунок 6.6.2.3 Коэффициент готовности системы к теплоснабжению потребителей
6.6.3. [bookmark: _Toc464979161]Выводы по результатам расчетов
1. Без учета реализации мероприятий нормативная надежность будет выдерживаться:
- вероятность безотказного теплоснабжения наименее надежного потребителя составит 1, что выше существующего норматива (0,9);
- коэффициент готовности к безотказному теплоснабжению потребителей составит 0,999766, что выше существующего норматива (0,97).
2. Высокие показатели надежности обусловлены малой протяженностью и разветвленностью системы транспорта тепловой энергии. 
3. В связи с тем, что перспективные показатели надежности теплоснабжения удовлетворяют действующим нормативам, дополнительные мероприятия по повышению надежности не требуются. Для существующих тепловых сетей необходимо выполнять организационно-технические мероприятия:
а) обеспечивать контроль исправного состояния и безопасной эксплуатации трубопроводов;
б) своевременно проводить экспертное обследование технического состояния трубопроводов в установленные сроки с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации или выдачей запрета на дальнейшую эксплуатацию трубопроводов;
в) своевременно осуществлять капитальные ремонты ветхих и ненадежных тепловых сетей.
6.7. [bookmark: _Toc464979162]Котельная 22 СГМУП «ГТС» Олимпия
6.7.1. [bookmark: _Toc464979163]Этап 1. Оценка существующего положения
По существующему положению система теплоснабжения является надежной.
6.7.2. [bookmark: _Toc464979164]Этап 2. Оценка надежности на перспективу без учета реализации мероприятий по повышению надежности
Расчетная схема зоны теплоснабжения потребителей от котельной  приведена на рисунке ниже (выделена красным цветом).
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Рисунок 6.7.2.1 Расчетная схема зоны теплоснабжения потребителей от котельной
Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения потребителей от рассматриваемого источника приведены в Приложении А и на рисунках 6.7.2.2 и 6.7.2.3.
[image: ]
Рисунок 6.7.2.2 Вероятность безотказного теплоснабжения потребителей в рассматриваемой системе теплоснабжения
[image: ]
Рисунок 6.7.2.3 Коэффициент готовности системы к теплоснабжению потребителей
6.7.3. [bookmark: _Toc464979165]Выводы по результатам расчетов
1. Без учета реализации мероприятий нормативная надежность будет выдерживаться:
- вероятность безотказного теплоснабжения наименее надежного потребителя составит 1, что выше существующего норматива (0,9);
- коэффициент готовности к безотказному теплоснабжению потребителей составит 0,999681, что выше существующего норматива (0,97).
2. Высокие показатели надежности обусловлены малой протяженностью и разветвленностью системы транспорта тепловой энергии.
3. В связи с тем, что перспективные показатели надежности теплоснабжения удовлетворяют действующим нормативам, дополнительные мероприятия по повышению надежности не требуются. Для существующих тепловых сетей необходимо выполнять организационно-технические мероприятия:
а) обеспечивать контроль исправного состояния и безопасной эксплуатации трубопроводов;
б) своевременно проводить экспертное обследование технического состояния трубопроводов в установленные сроки с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации или выдачей запрета на дальнейшую эксплуатацию трубопроводов;
в) своевременно осуществлять капитальные ремонты ветхих и ненадежных тепловых сетей.
6.8. [bookmark: _Toc464979166]Котельная Ледовый дворец СГМУП «ГТС»
6.8.1. [bookmark: _Toc464979167]Этап 1. Оценка существующего положения
По существующему положению система теплоснабжения является надежной.
6.8.2. [bookmark: _Toc464979168]Этап 2. Оценка надежности на перспективу без учета реализации мероприятий по повышению надежности
Расчетная схема зоны теплоснабжения потребителей от котельной  приведена на рисунке ниже (выделена красным цветом).
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Рисунок 6.8.2.1 Расчетная схема зоны теплоснабжения потребителей от котельной
Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения потребителя от рассматриваемого источника приведены в Приложении А.
6.8.3. [bookmark: _Toc464979169]Выводы по результатам расчетов
1. Без учета реализации мероприятий нормативная надежность будет выдерживаться:
- вероятность безотказного теплоснабжения единственного потребителя составит 1, что выше существующего норматива (0,9);
- коэффициент готовности к безотказному теплоснабжению единственного потребителя составит 0,999681, что выше существующего норматива (0,97).
2. Высокие показатели надежности обусловлены малой протяженностью и разветвленностью системы транспорта тепловой энергии.
3. В связи с тем, что перспективные показатели надежности теплоснабжения удовлетворяют действующим нормативам, дополнительные мероприятия по повышению надежности не требуются. Для существующих тепловых сетей необходимо выполнять организационно-технические мероприятия:
а) обеспечивать контроль исправного состояния и безопасной эксплуатации трубопроводов;
б) своевременно проводить экспертное обследование технического состояния трубопроводов в установленные сроки с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации или выдачей запрета на дальнейшую эксплуатацию трубопроводов;
в) своевременно осуществлять капитальные ремонты ветхих и ненадежных тепловых сетей.
6.9. [bookmark: _Toc464979170]Котельная 1ОАО «Сургутнефтегаз»
6.9.1. [bookmark: _Toc464979171]Этап 1. Оценка существующего положения
По существующему положению система теплоснабжения является надежной.
6.9.2. [bookmark: _Toc464979172]Этап 2. Оценка надежности на перспективу без учета реализации мероприятий по повышению надежности
Расчетная схема зоны теплоснабжения потребителей от котельной  приведена на рисунке ниже (выделена красным цветом).
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Рисунок 6.9.2.1 Расчетная схема зоны теплоснабжения потребителей от котельной
Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения потребителей от рассматриваемого источника приведены в Приложении А.
6.9.3. [bookmark: _Toc464979173]Выводы по результатам расчетов
1. Без учета реализации мероприятий нормативная надежность будет выдерживаться:
- вероятность безотказного теплоснабжения наименее надежного потребителя составит 1, что выше существующего норматива (0,9);
- коэффициент готовности к безотказному теплоснабжению потребителей составит 0,999989, что выше существующего норматива (0,97).
2. Высокие показатели надежности обусловлены малой протяженностью и разветвленностью системы транспорта тепловой энергии.
3. В связи с тем, что перспективные показатели надежности теплоснабжения удовлетворяют действующим нормативам, дополнительные мероприятия по повышению надежности не требуются. Для существующих тепловых сетей необходимо выполнять организационно-технические мероприятия:
а) обеспечивать контроль исправного состояния и безопасной эксплуатации трубопроводов;
б) своевременно проводить экспертное обследование технического состояния трубопроводов в установленные сроки с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации или выдачей запрета на дальнейшую эксплуатацию трубопроводов;
в) своевременно осуществлять капитальные ремонты ветхих и ненадежных тепловых сетей.
6.10. [bookmark: _Toc464979174]Котельная 3ОАО «Сургутнефтегаз»
6.10.1. [bookmark: _Toc464979175]Этап 1. Оценка существующего положения
По существующему положению система теплоснабжения является надежной.
6.10.2. [bookmark: _Toc464979176]Этап 2. Оценка надежности на перспективу без учета реализации мероприятий по повышению надежности
Расчетная схема зоны теплоснабжения потребителей от котельной  приведена на рисунке ниже (выделена красным цветом).
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Рисунок 6.10.2.1 Расчетная схема зоны теплоснабжения потребителей от котельной
Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения потребителей от рассматриваемого источника приведены в Приложении А и на рисунках 6.10.2.2 и 6.10.2.3.

Рисунок 6.10.2.2 Вероятность безотказного теплоснабжения потребителей в рассматриваемой системе теплоснабжения

Рисунок 6.10.2.3 Коэффициент готовности системы к теплоснабжению потребителей
6.10.3. [bookmark: _Toc464979177]Выводы по результатам расчетов
1. Без учета реализации мероприятий нормативная надежность будет выдерживаться:
- вероятность безотказного теплоснабжения наименее надежного потребителя составит 1, что выше существующего норматива (0,9);
- коэффициент готовности к безотказному теплоснабжению потребителей составит 0,999819, что выше существующего норматива (0,97).
2. Высокие показатели надежности обусловлены малой протяженностью и разветвленностью системы транспорта тепловой энергии. Вблизи рассматриваемого теплоисточника находится котельная № 14ОАО «Сургутнефтегаз», присоединенная нагрузка котельной с учетом потерь в тепловых сетях составляет 2,92 Гкал/ч, в перспективе присоединение новых потребителей не ожидается.
С целью повышения надежности теплоснабжения смежных потребителей предлагается объединение систем теплоснабжения путем строительства резервной перемычки. 2Ду150, протяженностью 115 м. Трассировка перемычки представлена на рисунке 6.10.3.1.
В связи с тем, что котельные №№3 и 14 эксплуатируются единой теплоснабжающей организацией, оперативность аварийных переключений может быть достаточно высокой.
3. В связи с тем, что перспективные показатели надежности теплоснабжения удовлетворяют действующим нормативам, дополнительные мероприятия по повышению надежности не требуются. Для существующих тепловых сетей необходимо выполнять организационно-технические мероприятия:
а) обеспечивать контроль исправного состояния и безопасной эксплуатации трубопроводов;
б) своевременно проводить экспертное обследование технического состояния трубопроводов в установленные сроки с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации или выдачей запрета на дальнейшую эксплуатацию трубопроводов;
в) своевременно осуществлять капитальные ремонты ветхих и ненадежных тепловых сетей.
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Рисунок 6.10.3.1Трассировка новой перемычки для повышения надежности теплоснабжения и возможная зона покрытия нагрузки котельной №3 (при отказе (аварии) теплогенерирующего оборудования на котельной №14)
6.11. [bookmark: _Toc464979178]Котельная 4ОАО «Сургутнефтегаз»
6.11.1. [bookmark: _Toc464979179]Этап 1. Оценка существующего положения
По существующему положению система теплоснабжения является надежной.
6.11.2. [bookmark: _Toc464979180]Этап 2. Оценка надежности на перспективу без учета реализации мероприятий по повышению надежности
Расчетная схема зоны теплоснабжения потребителей от котельной  приведена на рисунке ниже (выделена красным цветом).
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Рисунок 6.11.2.1 Расчетная схема зоны теплоснабжения потребителей от котельной
Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения потребителей от рассматриваемого источника приведены в Приложении А и на рисунках 6.11.2.2 и 6.11.2.3.

Рисунок 6.11.2.2 Вероятность безотказного теплоснабжения потребителей в рассматриваемой системе теплоснабжения

Рисунок 6.11.2.3 Коэффициент готовности системы к теплоснабжению потребителей
6.11.3. [bookmark: _Toc464979181]Выводы по результатам расчетов
1. Без учета реализации мероприятий нормативная надежность будет выдерживаться:
- вероятность безотказного теплоснабжения наименее надежного потребителя составит 1, что выше существующего норматива (0,9);
- коэффициент готовности к безотказному теплоснабжению потребителей составит 0,999942, что выше существующего норматива (0,97).
2. Высокие показатели надежности обусловлены малой протяженностью и разветвленностью системы транспорта тепловой энергии.
3. В связи с тем, что перспективные показатели надежности теплоснабжения удовлетворяют действующим нормативам, дополнительные мероприятия по повышению надежности не требуются. Для существующих тепловых сетей необходимо выполнять организационно-технические мероприятия:
а) обеспечивать контроль исправного состояния и безопасной эксплуатации трубопроводов;
б) своевременно проводить экспертное обследование технического состояния трубопроводов в установленные сроки с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации или выдачей запрета на дальнейшую эксплуатацию трубопроводов;
в) своевременно осуществлять капитальные ремонты ветхих и ненадежных тепловых сетей.
6.12. [bookmark: _Toc464979182]Котельные 5 и 17 ОАО «Сургутнефтегаз»
Источники тепловой энергии работают совместно, на единую тепловую сеть, поэтому оценка надежности производится по объединенной системе теплоснабжения потребителей.
6.12.1. [bookmark: _Toc464979183]Этап 1. Оценка существующего положения
По существующему положению система теплоснабжения является надежной.
6.12.2. [bookmark: _Toc464979184]Этап 2. Оценка надежности на перспективу без учета реализации мероприятий по повышению надежности
Расчетная схема зоны теплоснабжения потребителей от котельной  приведена на рисунке ниже (выделена красным цветом).
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Рисунок 6.12.2.1 Расчетная схема зоны теплоснабжения потребителей от котельных
Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения потребителей от рассматриваемых источников приведены в Приложении А и на рисунках 6.12.2.2 и 6.12.2.3.

Рисунок 6.12.2.2 Вероятность безотказного теплоснабжения потребителей в рассматриваемой системе теплоснабжения

Рисунок 6.12.2.3 Коэффициент готовности системы к теплоснабжению потребителей
6.12.3. [bookmark: _Toc464979185]Выводы по результатам расчетов
1. Без учета реализации мероприятий нормативная надежность будет выдерживаться:
- вероятность безотказного теплоснабжения наименее надежного потребителя составит 0,996614, что выше существующего норматива (0,9);
- коэффициент готовности к безотказному теплоснабжению потребителей составит 0,999259, что выше существующего норматива (0,97).
2. Высокие показатели надежности обусловлены малой протяженностью и разветвленностью системы транспорта тепловой энергии. Кроме того, система теплоснабжения от котельной №17 технологически связана с системой теплоснабжения от котельной №7 СГМУП «ГТС» (имеется перемычка 2Ду100 мм), что позволяет осуществлять теплоснабжение потребителей в аварийном режиме от другого теплоисточника.
3. В связи с тем, что перспективные показатели надежности теплоснабжения удовлетворяют действующим нормативам, дополнительные мероприятия по повышению надежности не требуются. Для существующих тепловых сетей необходимо выполнять организационно-технические мероприятия:
а) обеспечивать контроль исправного состояния и безопасной эксплуатации трубопроводов;
б) своевременно проводить экспертное обследование технического состояния трубопроводов в установленные сроки с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации или выдачей запрета на дальнейшую эксплуатацию трубопроводов;
в) своевременно осуществлять капитальные ремонты ветхих и ненадежных тепловых сетей.
6.13. [bookmark: _Toc464979186]Котельная 7ОАО «Сургутнефтегаз»
6.13.1. [bookmark: _Toc464979187]Этап 1. Оценка существующего положения
По существующему положению система теплоснабжения является надежной.
6.13.2. [bookmark: _Toc464979188]Этап 2. Оценка надежности на перспективу без учета реализации мероприятий по повышению надежности
Расчетная схема зоны теплоснабжения потребителей от котельной  приведена на рисунке ниже (выделена красным цветом).
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Рисунок 6.13.2.1 Расчетная схема зоны теплоснабжения потребителей от котельной
Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения потребителей от рассматриваемого источника приведены в Приложении А и на рисунках 6.13.2.2 и 6.13.2.3.

Рисунок 6.13.2.2 Вероятность безотказного теплоснабжения потребителей в рассматриваемой системе теплоснабжения

Рисунок 6.13.2.3 Коэффициент готовности системы к теплоснабжению потребителей
6.13.3. [bookmark: _Toc464979189]Выводы по результатам расчетов
1. Без учета реализации мероприятий нормативная надежность будет выдерживаться:
- вероятность безотказного теплоснабжения наименее надежного потребителя составит 1, что выше существующего норматива (0,9);
- коэффициент готовности к безотказному теплоснабжению потребителей составит 0,999653, что выше существующего норматива (0,97).
2. Высокие показатели надежности обусловлены малой протяженностью и разветвленностью системы транспорта тепловой энергии.
3. В связи с тем, что перспективные показатели надежности теплоснабжения удовлетворяют действующим нормативам, дополнительные мероприятия по повышению надежности не требуются. Для существующих тепловых сетей необходимо выполнять организационно-технические мероприятия:
а) обеспечивать контроль исправного состояния и безопасной эксплуатации трубопроводов;
б) своевременно проводить экспертное обследование технического состояния трубопроводов в установленные сроки с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации или выдачей запрета на дальнейшую эксплуатацию трубопроводов;
в) своевременно осуществлять капитальные ремонты ветхих и ненадежных тепловых сетей.
6.14. [bookmark: _Toc464979190]Котельная 8ОАО «Сургутнефтегаз»
6.14.1. [bookmark: _Toc464979191]Этап 1. Оценка существующего положения
По существующему положению система теплоснабжения является надежной.
6.14.2. [bookmark: _Toc464979192]Этап 2. Оценка надежности на перспективу без учета реализации мероприятий по повышению надежности
Расчетная схема зоны теплоснабжения потребителей от котельной  приведена на рисунке ниже (выделена красным цветом).
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Рисунок 6.14.2.1 Расчетная схема зоны теплоснабжения потребителей от котельной
Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения потребителей от рассматриваемого источника приведены в Приложении А и на рисунках 6.14.2.2 и 6.14.2.3.

Рисунок 6.14.2.2 Вероятность безотказного теплоснабжения потребителей в рассматриваемой системе теплоснабжения

Рисунок 6.14.2.3 Коэффициент готовности системы к теплоснабжению потребителей
6.14.3. [bookmark: _Toc464979193]Выводы по результатам расчетов
1. Без учета реализации мероприятий нормативная надежность будет выдерживаться:
- вероятность безотказного теплоснабжения наименее надежного потребителя составит 1, что выше существующего норматива (0,9);
- коэффициент готовности к безотказному теплоснабжению потребителей составит 0,999796, что выше существующего норматива (0,97).
2. Высокие показатели надежности обусловлены малой протяженностью и разветвленностью системы транспорта тепловой энергии. Кроме того, данная система технологически связана с тепломагистралью от ПКТС. При отказе (аварии) на головном участке котельной №8 возможно теплоснабжение от ПКТС.
3. В связи с тем, что перспективные показатели надежности теплоснабжения удовлетворяют действующим нормативам, дополнительные мероприятия по повышению надежности не требуются. Для существующих тепловых сетей необходимо выполнять организационно-технические мероприятия:
а) обеспечивать контроль исправного состояния и безопасной эксплуатации трубопроводов;
б) своевременно проводить экспертное обследование технического состояния трубопроводов в установленные сроки с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации или выдачей запрета на дальнейшую эксплуатацию трубопроводов;
в) своевременно осуществлять капитальные ремонты ветхих и ненадежных тепловых сетей.
6.15. [bookmark: _Toc464979194]Котельная 9ОАО «Сургутнефтегаз»
6.15.1. [bookmark: _Toc464979195]Этап 1. Оценка существующего положения
По существующему положению система теплоснабжения является надежной.
6.15.2. [bookmark: _Toc464979196]Этап 2. Оценка надежности на перспективу без учета реализации мероприятий по повышению надежности
Расчетная схема зоны теплоснабжения потребителей от котельной  приведена на рисунке ниже (выделена красным цветом).
[image: ]
Рисунок 6.15.2.1 Расчетная схема зоны теплоснабжения потребителей от котельной
Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения потребителей от рассматриваемого источника приведены в Приложении А и на рисунках 6.15.2.2 и 6.15.2.3.

Рисунок 6.15.2.2 Вероятность безотказного теплоснабжения потребителей в рассматриваемой системе теплоснабжения

Рисунок 6.15.2.3 Коэффициент готовности системы к теплоснабжению потребителей
6.15.3. [bookmark: _Toc464979197]Выводы по результатам расчетов
1. Без учета реализации мероприятий нормативная надежность будет выдерживаться:
- вероятность безотказного теплоснабжения наименее надежного потребителя составит 0,999997, что выше существующего норматива (0,9);
- коэффициент готовности к безотказному теплоснабжению потребителей составит 0,999835, что выше существующего норматива (0,97).
2. Высокие показатели надежности обусловлены малой протяженностью и разветвленностью системы транспорта тепловой энергии. Целесообразно было зарезервировать часть тепловой нагрузки от сторонних источников тепловой энергии. Однако ближайшие действующие тепломагистрали находятся на значительном удалении от рассматриваемой системы теплоснабжения.
3. В связи с тем, что перспективные показатели надежности теплоснабжения удовлетворяют действующим нормативам, дополнительные мероприятия по повышению надежности не требуются. Для существующих тепловых сетей необходимо выполнять организационно-технические мероприятия:
а) обеспечивать контроль исправного состояния и безопасной эксплуатации трубопроводов;
б) своевременно проводить экспертное обследование технического состояния трубопроводов в установленные сроки с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации или выдачей запрета на дальнейшую эксплуатацию трубопроводов;
в) своевременно осуществлять капитальные ремонты ветхих и ненадежных тепловых сетей.
6.16. [bookmark: _Toc464979198]Котельная 10ОАО «Сургутнефтегаз»
6.16.1. [bookmark: _Toc464979199]Этап 1. Оценка существующего положения
По существующему положению система теплоснабжения является надежной.
6.16.2. [bookmark: _Toc464979200]Этап 2. Оценка надежности на перспективу без учета реализации мероприятий по повышению надежности
Расчетная схема зоны теплоснабжения потребителей от котельной  приведена на рисунке ниже (выделена красным цветом).
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Рисунок 6.16.2.1 Расчетная схема зоны теплоснабжения потребителей от котельной
Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения потребителей от рассматриваемого источника приведены в Приложении А и на рисунках 6.16.2.2 и 6.16.2.3.

Рисунок 6.16.2.2 Вероятность безотказного теплоснабжения потребителей в рассматриваемой системе теплоснабжения

Рисунок 6.16.2.3 Коэффициент готовности системы к теплоснабжению потребителей
6.16.3. [bookmark: _Toc464979201]Выводы по результатам расчетов
1. Без учета реализации мероприятий нормативная надежность будет выдерживаться:
- вероятность безотказного теплоснабжения наименее надежного потребителя составит 1, что выше существующего норматива (0,9);
- коэффициент готовности к безотказному теплоснабжению потребителей составит 0,999142, что выше существующего норматива (0,97).
2. Высокие показатели надежности обусловлены малой протяженностью и разветвленностью системы транспорта тепловой энергии.
3. В связи с тем, что перспективные показатели надежности теплоснабжения удовлетворяют действующим нормативам, дополнительные мероприятия по повышению надежности не требуются. Для существующих тепловых сетей необходимо выполнять организационно-технические мероприятия:
а) обеспечивать контроль исправного состояния и безопасной эксплуатации трубопроводов;
б) своевременно проводить экспертное обследование технического состояния трубопроводов в установленные сроки с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации или выдачей запрета на дальнейшую эксплуатацию трубопроводов;
в) своевременно осуществлять капитальные ремонты ветхих и ненадежных тепловых сетей.
6.17. [bookmark: _Toc464979202]Котельная 12ОАО «Сургутнефтегаз»
6.17.1. [bookmark: _Toc464979203]Этап 1. Оценка существующего положения
По существующему положению система теплоснабжения является надежной.
6.17.2. [bookmark: _Toc464979204]Этап 2. Оценка надежности на перспективу без учета реализации мероприятий по повышению надежности
Расчетная схема зоны теплоснабжения потребителей от котельной  приведена на рисунке ниже (выделена красным цветом).
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Рисунок 6.17.2.1 Расчетная схема зоны теплоснабжения потребителей от котельной
Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения потребителей от рассматриваемого источника приведены в Приложении А и на рисунках 6.17.2.2 и 6.17.2.3.
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Рисунок 6.17.2.2 Вероятность безотказного теплоснабжения потребителей в рассматриваемой системе теплоснабжения
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Рисунок 6.17.2.3 Коэффициент готовности системы к теплоснабжению потребителей
6.17.3. [bookmark: _Toc464979205]Выводы по результатам расчетов
1. Без учета реализации мероприятий нормативная надежность будет выдерживаться:
- вероятность безотказного теплоснабжения наименее надежного потребителя составит 0,996872, что выше существующего норматива (0,9);
- коэффициент готовности к безотказному теплоснабжению потребителей составит 0,999011, что выше существующего норматива (0,97).
2. Высокие показатели надежности обусловлены малой протяженностью и разветвленностью системы транспорта тепловой энергии.
3. В связи с тем, что перспективные показатели надежности теплоснабжения удовлетворяют действующим нормативам, дополнительные мероприятия по повышению надежности не требуются. Для существующих тепловых сетей необходимо выполнять организационно-технические мероприятия:
а) обеспечивать контроль исправного состояния и безопасной эксплуатации трубопроводов;
б) своевременно проводить экспертное обследование технического состояния трубопроводов в установленные сроки с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации или выдачей запрета на дальнейшую эксплуатацию трубопроводов;
в) своевременно осуществлять капитальные ремонты ветхих и ненадежных тепловых сетей.
6.18. [bookmark: _Toc464979206]Котельная 15ОАО «Сургутнефтегаз»
6.18.1. [bookmark: _Toc464979207]Этап 1. Оценка существующего положения
По существующему положению система теплоснабжения является надежной.
6.18.2. [bookmark: _Toc464979208]Этап 2. Оценка надежности на перспективу без учета реализации мероприятий по повышению надежности
Расчетная схема зоны теплоснабжения потребителей от котельной  приведена на рисунке ниже (выделена красным цветом).
[image: ]
Рисунок 6.18.2.1 Расчетная схема зоны теплоснабжения потребителей от котельной
Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения потребителей от рассматриваемого источника приведены в Приложении А и на рисунках 6.18.2.2 и 6.18.2.3.

Рисунок 6.18.2.2 Вероятность безотказного теплоснабжения потребителей в рассматриваемой системе теплоснабжения

Рисунок 6.18.2.3 Коэффициент готовности системы к теплоснабжению потребителей
6.18.3. [bookmark: _Toc464979209]Выводы по результатам расчетов
1. Без учета реализации мероприятий нормативная надежность будет выдерживаться:
- вероятность безотказного теплоснабжения наименее надежного потребителя составит 1, что выше существующего норматива (0,9);
- коэффициент готовности к безотказному теплоснабжению потребителей составит 0,999884, что выше существующего норматива (0,97).
2. Высокие показатели надежности обусловлены малой протяженностью и разветвленностью системы транспорта тепловой энергии.
3. В связи с тем, что перспективные показатели надежности теплоснабжения удовлетворяют действующим нормативам, дополнительные мероприятия по повышению надежности не требуются. Для существующих тепловых сетей необходимо выполнять организационно-технические мероприятия:
а) обеспечивать контроль исправного состояния и безопасной эксплуатации трубопроводов;
б) своевременно проводить экспертное обследование технического состояния трубопроводов в установленные сроки с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации или выдачей запрета на дальнейшую эксплуатацию трубопроводов;
в) своевременно осуществлять капитальные ремонты ветхих и ненадежных тепловых сетей.
6.19. [bookmark: _Toc464979210]Котельная 16ОАО «Сургутнефтегаз»
Система теплоснабжения от котельной №16 ОАО «Сургутнефтегаз» не имеет тепловых сетей, поэтому расчет надежности теплоснабжения не проводится.
6.20. [bookmark: _Toc464979211]Котельная 19ОАО «Сургутнефтегаз»
6.20.1. [bookmark: _Toc464979212]Этап 1. Оценка существующего положения
По существующему положению система теплоснабжения является надежной.
6.20.2. [bookmark: _Toc464979213]Этап 2. Оценка надежности на перспективу без учета реализации мероприятий по повышению надежности
Расчетная схема зоны теплоснабжения потребителей от котельной  приведена на рисунке ниже (выделена красным цветом).
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Рисунок 6.20.2.1 Расчетная схема зоны теплоснабжения потребителей от котельной
Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения потребителей от рассматриваемого источника приведены в Приложении А и на рисунках 6.20.2.2 и 6.20.2.3.

Рисунок 6.20.2.2 Вероятность безотказного теплоснабжения потребителей в рассматриваемой системе теплоснабжения

Рисунок 6.20.2.3 Коэффициент готовности системы к теплоснабжению потребителей
6.20.3. [bookmark: _Toc464979214]Выводы по результатам расчетов
1. Без учета реализации мероприятий нормативная надежность будет выдерживаться:
- вероятность безотказного теплоснабжения наименее надежного потребителя составит 0,9971, что выше существующего норматива (0,9);
- коэффициент готовности к безотказному теплоснабжению потребителей составит 0,999282, что выше существующего норматива (0,97).
2. Высокие показатели надежности обусловлены малой протяженностью и разветвленностью системы транспорта тепловой энергии. Вблизи рассматриваемого теплоисточника находится котельная № 14 СГМУП «ГТС», резерв тепловой мощности к окончанию расчетного периода составит 24,54 Гкал/ч.
Учитывая существующий и перспективный резерв тепловой мощности котельной №14, для повышения надежности теплоснабжения потребителей, присоединенных к котельной 19 за счет теплоснабжения потребителей в аварийном режиме, предлагается строительство резервной перемычки между системами теплоснабжения 2Ду200, протяженностью 280 м. Трассировка перемычки представлена на рисунке 6.20.3.1. При возникновении аварии (отказа) на котельной №19 возможно будет частичное резервирование тепловой нагрузки. Значимой проблемой при теплоснабжении потребителей от стороннего источника в аварийном режиме тепловой энергии является ведомственная разобщенность теплоснабжающих организаций.
3. В связи с тем, что перспективные показатели надежности теплоснабжения удовлетворяют действующим нормативам, дополнительные мероприятия по повышению надежности не требуются. Для существующих тепловых сетей необходимо выполнять организационно-технические мероприятия:
а) обеспечивать контроль исправного состояния и безопасной эксплуатации трубопроводов;
б) своевременно проводить экспертное обследование технического состояния трубопроводов в установленные сроки с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации или выдачей запрета на дальнейшую эксплуатацию трубопроводов;
в) своевременно осуществлять капитальные ремонты ветхих и ненадежных тепловых сетей.
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Рисунок 6.20.3.1Трассировка новой перемычки для повышения надежности теплоснабжения и возможная зона покрытия нагрузки котельной №14 (при отказе (аварии) теплогенерирующего оборудования на котельной №19)
6.21. [bookmark: _Toc464979215]Котельная 1СГМУП «Тепловик»
6.21.1. [bookmark: _Toc464979216]Этап 1. Оценка существующего положения
По существующему положению система теплоснабжения является надежной.
6.21.2. [bookmark: _Toc464979217]Этап 2. Оценка надежности на перспективу без учета реализации мероприятий по повышению надежности
Расчетная схема зоны теплоснабжения потребителей от котельной  приведена на рисунке ниже (выделена красным цветом).
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Рисунок 6.21.2.1 Расчетная схема зоны теплоснабжения потребителей от котельной
Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения потребителей от рассматриваемого источника приведены в Приложении А и на рисунках 6.21.2.2 и 6.21.2.3.
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Рисунок 6.21.2.2 Вероятность безотказного теплоснабжения потребителей в рассматриваемой системе теплоснабжения
[image: ]
Рисунок 6.21.2.3 Коэффициент готовности системы к теплоснабжению потребителей
6.21.3. [bookmark: _Toc464979218]Выводы по результатам расчетов
1. Без учета реализации мероприятий нормативная надежность будет выдерживаться:
- вероятность безотказного теплоснабжения наименее надежного потребителя составит 0,999994, что выше существующего норматива (0,9);
- коэффициент готовности к безотказному теплоснабжению потребителей составит 0,99819, что выше существующего норматива (0,97).
2. Высокие показатели надежности обусловлены малой протяженностью и разветвленностью системы транспорта тепловой энергии.
3. В связи с тем, что перспективные показатели надежности теплоснабжения удовлетворяют действующим нормативам, дополнительные мероприятия по повышению надежности не требуются. Для существующих тепловых сетей необходимо выполнять организационно-технические мероприятия:
а) обеспечивать контроль исправного состояния и безопасной эксплуатации трубопроводов;
б) своевременно проводить экспертное обследование технического состояния трубопроводов в установленные сроки с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации или выдачей запрета на дальнейшую эксплуатацию трубопроводов;
в) своевременно осуществлять капитальные ремонты ветхих и ненадежных тепловых сетей.
6.22. [bookmark: _Toc464979219]Котельная 5СГМУП «Тепловик»
6.22.1. [bookmark: _Toc464979220]Этап 1. Оценка существующего положения
По существующему положению система теплоснабжения является надежной.
6.22.2. [bookmark: _Toc464979221]Этап 2. Оценка надежности на перспективу без учета реализации мероприятий по повышению надежности
Расчетная схема зоны теплоснабжения потребителей от котельной  приведена на рисунке ниже (выделена красным цветом).
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Рисунок 6.22.2.1 Расчетная схема зоны теплоснабжения потребителей от котельной
Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения потребителей от рассматриваемого источника приведены в Приложении А и на рисунках 6.22.2.2 и 6.22.2.3.
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Рисунок 6.22.2.2 Вероятность безотказного теплоснабжения потребителей в рассматриваемой системе теплоснабжения
[image: ]
Рисунок 6.22.2.3 Коэффициент готовности системы к теплоснабжению потребителей
6.22.3. [bookmark: _Toc464979222]Выводы по результатам расчетов
1. Без учета реализации мероприятий нормативная надежность будет выдерживаться:
- вероятность безотказного теплоснабжения наименее надежного потребителя составит 0,999993, что выше существующего норматива (0,9);
- коэффициент готовности к безотказному теплоснабжению потребителей составит 0,999416, что выше существующего норматива (0,97).
2. Высокие показатели надежности обусловлены малой протяженностью и разветвленностью системы транспорта тепловой энергии.
3. В связи с тем, что перспективные показатели надежности теплоснабжения удовлетворяют действующим нормативам, дополнительные мероприятия по повышению надежности не требуются. Для существующих тепловых сетей необходимо выполнять организационно-технические мероприятия:
а) обеспечивать контроль исправного состояния и безопасной эксплуатации трубопроводов;
б) своевременно проводить экспертное обследование технического состояния трубопроводов в установленные сроки с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации или выдачей запрета на дальнейшую эксплуатацию трубопроводов;
в) своевременно осуществлять капитальные ремонты ветхих и ненадежных тепловых сетей.
6.23. [bookmark: _Toc464979223]Котельная 8СГМУП «Тепловик»
6.23.1. [bookmark: _Toc464979224]Этап 1. Оценка существующего положения
По существующему положению система теплоснабжения является надежной.
6.23.2. [bookmark: _Toc464979225]Этап 2. Оценка надежности на перспективу без учета реализации мероприятий по повышению надежности
Расчетная схема зоны теплоснабжения потребителей от котельной  приведена на рисунке ниже (выделена красным цветом).
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Рисунок 6.23.2.1 Расчетная схема зоны теплоснабжения потребителей от котельной
Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения потребителей от рассматриваемого источника приведены в Приложении А и на рисунках 6.23.2.2 и 6.23.2.3.
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Рисунок 6.23.2.2 Вероятность безотказного теплоснабжения потребителей в рассматриваемой системе теплоснабжения
[image: ]
Рисунок 6.23.2.3 Коэффициент готовности системы к теплоснабжению потребителей
6.23.3. [bookmark: _Toc464979226]Выводы по результатам расчетов
1. Без учета реализации мероприятий нормативная надежность будет выдерживаться:
- вероятность безотказного теплоснабжения наименее надежного потребителя составит 0,99998, что выше существующего норматива (0,9);
- коэффициент готовности к безотказному теплоснабжению потребителей составит 0,999355, что выше существующего норматива (0,97).
2. Высокие показатели надежности обусловлены малой протяженностью и разветвленностью системы транспорта тепловой энергии.
3. В связи с тем, что перспективные показатели надежности теплоснабжения удовлетворяют действующим нормативам, дополнительные мероприятия по повышению надежности не требуются. Для существующих тепловых сетей необходимо выполнять организационно-технические мероприятия:
а) обеспечивать контроль исправного состояния и безопасной эксплуатации трубопроводов;
б) своевременно проводить экспертное обследование технического состояния трубопроводов в установленные сроки с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации или выдачей запрета на дальнейшую эксплуатацию трубопроводов;
в) своевременно осуществлять капитальные ремонты ветхих и ненадежных тепловых сетей.
6.24. [bookmark: _Toc464979227]Котельная 9СГМУП «Тепловик»
6.24.1. [bookmark: _Toc464979228]Этап 1. Оценка существующего положения
По существующему положению система теплоснабжения является надежной.
6.24.2. [bookmark: _Toc464979229]Этап 2. Оценка надежности на перспективу без учета реализации мероприятий по повышению надежности
Расчетная схема зоны теплоснабжения потребителей от котельной  приведена на рисунке ниже (выделена красным цветом).
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Рисунок 6.24.2.1 Расчетная схема зоны теплоснабжения потребителей от котельной
Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения потребителей от рассматриваемого источника приведены в Приложении А и на рисунках 6.24.2.2 и 6.24.2.3.
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Рисунок 6.24.2.2 Вероятность безотказного теплоснабжения потребителей в рассматриваемой системе теплоснабжения
[image: ]
Рисунок 6.24.2.3 Коэффициент готовности системы к теплоснабжению потребителей
6.24.3. [bookmark: _Toc464979230]Выводы по результатам расчетов
1. Без учета реализации мероприятий нормативная надежность будет выдерживаться:
- вероятность безотказного теплоснабжения наименее надежного потребителя составит 1, что выше существующего норматива (0,9);
- коэффициент готовности к безотказному теплоснабжению потребителей составит 0,999717, что выше существующего норматива (0,97).
2. Высокие показатели надежности обусловлены малой протяженностью и разветвленностью системы транспорта тепловой энергии.
3. В связи с тем, что перспективные показатели надежности теплоснабжения удовлетворяют действующим нормативам, дополнительные мероприятия по повышению надежности не требуются. Для существующих тепловых сетей необходимо выполнять организационно-технические мероприятия:
а) обеспечивать контроль исправного состояния и безопасной эксплуатации трубопроводов;
б) своевременно проводить экспертное обследование технического состояния трубопроводов в установленные сроки с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации или выдачей запрета на дальнейшую эксплуатацию трубопроводов;
в) своевременно осуществлять капитальные ремонты ветхих и ненадежных тепловых сетей.
6.25. [bookmark: _Toc464979231]Котельные 10 и 11 СГМУП «Тепловик»
Источники тепловой энергии работают совместно, на единую тепловую сеть, поэтому оценка надежности производится по объединенной системе теплоснабжения потребителей.
6.25.1. [bookmark: _Toc464979232]Этап 1. Оценка существующего положения
По существующему положению система теплоснабжения является надежной.
6.25.2. [bookmark: _Toc464979233]Этап 2. Оценка надежности на перспективу без учета реализации мероприятий по повышению надежности
Расчетная схема зоны теплоснабжения потребителей от котельной  приведена на рисунке ниже (выделена красным цветом).
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Рисунок 6.25.2.1 Расчетная схема зоны теплоснабжения потребителей от котельных
Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения потребителей от рассматриваемых источников приведены в Приложении А и на рисунках 6.25.2.2 и 6.25.2.3.
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Рисунок 6.25.2.2 Вероятность безотказного теплоснабжения потребителей в рассматриваемой системе теплоснабжения
[image: ]
Рисунок 6.25.2.3 Коэффициент готовности системы к теплоснабжению потребителей
6.25.3. [bookmark: _Toc464979234]Выводы по результатам расчетов
1. Без учета реализации мероприятий нормативная надежность будет выдерживаться:
- вероятность безотказного теплоснабжения наименее надежного потребителя составит 0,999986, что выше существующего норматива (0,9);
- коэффициент готовности к безотказному теплоснабжению потребителей составит 0,999962, что выше существующего норматива (0,97).
2. Высокие показатели надежности обусловлены малой протяженностью и разветвленностью системы транспорта тепловой энергии.
3. В связи с тем, что перспективные показатели надежности теплоснабжения удовлетворяют действующим нормативам, дополнительные мероприятия по повышению надежности не требуются. Для существующих тепловых сетей необходимо выполнять организационно-технические мероприятия:
а) обеспечивать контроль исправного состояния и безопасной эксплуатации трубопроводов;
б) своевременно проводить экспертное обследование технического состояния трубопроводов в установленные сроки с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации или выдачей запрета на дальнейшую эксплуатацию трубопроводов;
в) своевременно осуществлять капитальные ремонты ветхих и ненадежных тепловых сетей.
6.26. [bookmark: _Toc464979235]Котельная СГМУП «Сургутский Хлебозавод», Нефтеюганское ш., 2
6.26.1. [bookmark: _Toc464979236]Этап 1. Оценка существующего положения
По существующему положению система теплоснабжения является надежной.
6.26.2. [bookmark: _Toc464979237]Этап 2. Оценка надежности на перспективу без учета реализации мероприятий по повышению надежности
Расчетная схема зоны теплоснабжения потребителей от котельной  приведена на рисунке ниже (выделена красным цветом).
[image: ]
Рисунок 6.26.2.1 Расчетная схема зоны теплоснабжения потребителей от котельной
Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения потребителей от рассматриваемого источника приведены в Приложении А и на рисунках 6.26.2.2 и 6.26.2.3.

Рисунок 6.26.2.2 Вероятность безотказного теплоснабжения потребителей в рассматриваемой системе теплоснабжения

Рисунок 6.26.2.3 Коэффициент готовности системы к теплоснабжению потребителей
6.26.3. [bookmark: _Toc464979238]Выводы по результатам расчетов
1. Без учета реализации мероприятий нормативная надежность будет выдерживаться:
- вероятность безотказного теплоснабжения наименее надежного потребителя составит 1, что выше существующего норматива (0,9);
- коэффициент готовности к безотказному теплоснабжению потребителей составит 0,999954, что выше существующего норматива (0,97).
2. Высокие показатели надежности обусловлены малой протяженностью и разветвленностью системы транспорта тепловой энергии.
3. В связи с тем, что перспективные показатели надежности теплоснабжения удовлетворяют действующим нормативам, дополнительные мероприятия по повышению надежности не требуются. Для существующих тепловых сетей необходимо выполнять организационно-технические мероприятия:
а) обеспечивать контроль исправного состояния и безопасной эксплуатации трубопроводов;
б) своевременно проводить экспертное обследование технического состояния трубопроводов в установленные сроки с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации или выдачей запрета на дальнейшую эксплуатацию трубопроводов;
в) своевременно осуществлять капитальные ремонты ветхих и ненадежных тепловых сетей.
6.27. [bookmark: _Toc464979239]Котельная ООО УК «СЗТК», ул. Автомобилистов 3
6.27.1. [bookmark: _Toc464979240]Этап 1. Оценка существующего положения
По существующему положению система теплоснабжения является надежной.
6.27.2. [bookmark: _Toc464979241]Этап 2. Оценка надежности на перспективу без учета реализации мероприятий по повышению надежности
Расчетная схема зоны теплоснабжения потребителей от котельной  приведена на рисунке ниже (выделена красным цветом).
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Рисунок 6.27.2.1 Расчетная схема зоны теплоснабжения потребителей от котельной
Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения потребителей от рассматриваемого источника приведены в Приложении А и на рисунках 6.27.2.2 и 6.27.2.3.
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Рисунок 6.27.2.2 Вероятность безотказного теплоснабжения потребителей в рассматриваемой системе теплоснабжения
[image: ]
Рисунок 6.27.2.3 Коэффициент готовности системы к теплоснабжению потребителей
6.27.3. [bookmark: _Toc464979242]Выводы по результатам расчетов
1. Без учета реализации мероприятий нормативная надежность будет выдерживаться:
- вероятность безотказного теплоснабжения наименее надежного потребителя составит 1, что выше существующего норматива (0,9);
- коэффициент готовности к безотказному теплоснабжению потребителей составит 0,999954, что выше существующего норматива (0,97).
2. Высокие показатели надежности обусловлены малой протяженностью и разветвленностью системы транспорта тепловой энергии.
3. В связи с тем, что перспективные показатели надежности теплоснабжения удовлетворяют действующим нормативам, дополнительные мероприятия по повышению надежности не требуются. Для существующих тепловых сетей необходимо выполнять организационно-технические мероприятия:
а) обеспечивать контроль исправного состояния и безопасной эксплуатации трубопроводов;
б) своевременно проводить экспертное обследование технического состояния трубопроводов в установленные сроки с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации или выдачей запрета на дальнейшую эксплуатацию трубопроводов;
в) своевременно осуществлять капитальные ремонты ветхих и ненадежных тепловых сетей.
6.28. [bookmark: _Toc464979243]Котельная №1 ОАО «Сургутстройтрест», Набережный пр. 17
6.28.1. [bookmark: _Toc464979244]Этап 1. Оценка существующего положения
По существующему положению система теплоснабжения является надежной.
6.28.2. [bookmark: _Toc464979245]Этап 2. Оценка надежности на перспективу без учета реализации мероприятий по повышению надежности
Расчетная схема зоны теплоснабжения потребителей от котельной  приведена на рисунке ниже.
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Рисунок 6.28.2.1 Расчетная схема зоны теплоснабжения потребителей от котельной
Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения потребителей от рассматриваемого источника приведены в Приложении А и на рисунках 6.28.2.2 и 6.28.2.3.

Рисунок 6.28.2.2 Вероятность безотказного теплоснабжения потребителей в рассматриваемой системе теплоснабжения

Рисунок 6.28.2.3 Коэффициент готовности системы к теплоснабжению потребителей
6.28.3. [bookmark: _Toc464979246]Выводы по результатам расчетов
1. Без учета реализации мероприятий нормативная надежность будет выдерживаться:
- вероятность безотказного теплоснабжения наименее надежного потребителя составит 1, что выше существующего норматива (0,9);
- коэффициент готовности к безотказному теплоснабжению потребителей составит 1, что выше существующего норматива (0,97).
2. Высокие показатели надежности обусловлены малой протяженностью и разветвленностью системы транспорта тепловой энергии. В связи с наличием технологической связи с котельной №2ОАО «Сургутстройтрест», Набережный пр. 17, тепловая нагрузка потребителя может частично обеспечиваться в аварийном режиме от смежного теплоисточника.
3. В связи с тем, что перспективные показатели надежности теплоснабжения удовлетворяют действующим нормативам, дополнительные мероприятия по повышению надежности не требуются. Для существующих тепловых сетей необходимо выполнять организационно-технические мероприятия:
а) обеспечивать контроль исправного состояния и безопасной эксплуатации трубопроводов;
б) своевременно проводить экспертное обследование технического состояния трубопроводов в установленные сроки с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации или выдачей запрета на дальнейшую эксплуатацию трубопроводов;
в) своевременно осуществлять капитальные ремонты ветхих и ненадежных тепловых сетей.
6.29. [bookmark: _Toc464979247]Котельная №2 ОАО «Сургутстройтрест», Набережный пр. 17/2
6.29.1. [bookmark: _Toc464979248]Этап 1. Оценка существующего положения
По существующему положению система теплоснабжения является надежной.
6.29.2. [bookmark: _Toc464979249]Этап 2. Оценка надежности на перспективу без учета реализации мероприятий по повышению надежности
Расчетная схема зоны теплоснабжения потребителей от котельной  приведена на рисунке ниже.
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Рисунок 6.29.2.1 Расчетная схема зоны теплоснабжения потребителей от котельной
Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения потребителей от рассматриваемого источника приведены в Приложении А и на рисунках 6.29.2.2 и 6.29.2.3.

Рисунок 6.29.2.2 Вероятность безотказного теплоснабжения потребителей в рассматриваемой системе теплоснабжения

Рисунок 6.29.2.3 Коэффициент готовности системы к теплоснабжению потребителей
6.29.3. [bookmark: _Toc464979250]Выводы по результатам расчетов
1. Без учета реализации мероприятий нормативная надежность будет выдерживаться:
- вероятность безотказного теплоснабжения наименее надежного потребителя составит 1, что выше существующего норматива (0,9);
- коэффициент готовности к безотказному теплоснабжению потребителей составит 1, что выше существующего норматива (0,97).
2. Высокие показатели надежности обусловлены малой протяженностью и разветвленностью системы транспорта тепловой энергии. В связи с наличием технологической связи с котельной №1ОАО «Сургутстройтрест», Набережный пр. 17/2, тепловая нагрузка потребителя может обеспечиваться в аварийном режиме от смежного теплоисточника.
3. В связи с тем, что перспективные показатели надежности теплоснабжения удовлетворяют действующим нормативам, дополнительные мероприятия по повышению надежности не требуются. Для существующих тепловых сетей необходимо выполнять организационно-технические мероприятия:
а) обеспечивать контроль исправного состояния и безопасной эксплуатации трубопроводов;
б) своевременно проводить экспертное обследование технического состояния трубопроводов в установленные сроки с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации или выдачей запрета на дальнейшую эксплуатацию трубопроводов;
в) своевременно осуществлять капитальные ремонты ветхих и ненадежных тепловых сетей.
6.30. [bookmark: _Toc464979251]Котельная ЗАО «Сургутспецстрой»
6.30.1. [bookmark: _Toc464979252]Этап 1. Оценка существующего положения
По существующему положению система теплоснабжения является надежной.
6.30.2. [bookmark: _Toc464979253]Этап 2. Оценка надежности на перспективу без учета реализации мероприятий по повышению надежности
Расчетная схема зоны теплоснабжения потребителей от котельной  приведена на рисунке ниже (выделена красным цветом).
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Рисунок 6.30.2.1 Расчетная схема зоны теплоснабжения потребителей от котельной
Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения потребителей от рассматриваемого источника приведены в Приложении А и на рисунках 6.30.2.2 и 6.30.2.3.

Рисунок 6.30.2.2 Вероятность безотказного теплоснабжения потребителей в рассматриваемой системе теплоснабжения

Рисунок 6.30.2.3 Коэффициент готовности системы к теплоснабжению потребителей
6.30.3. [bookmark: _Toc464979254]Выводы по результатам расчетов
1. Без учета реализации мероприятий нормативная надежность будет выдерживаться:
- вероятность безотказного теплоснабжения наименее надежного потребителя составит 1, что выше существующего норматива (0,9);
- коэффициент готовности к безотказному теплоснабжению потребителей составит 0,999815, что выше существующего норматива (0,97).
2. Высокие показатели надежности обусловлены малой протяженностью и разветвленностью системы транспорта тепловой энергии.
3. В связи с тем, что перспективные показатели надежности теплоснабжения удовлетворяют действующим нормативам, дополнительные мероприятия по повышению надежности не требуются. Для существующих тепловых сетей необходимо выполнять организационно-технические мероприятия:
а) обеспечивать контроль исправного состояния и безопасной эксплуатации трубопроводов;
б) своевременно проводить экспертное обследование технического состояния трубопроводов в установленные сроки с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации или выдачей запрета на дальнейшую эксплуатацию трубопроводов;
в) своевременно осуществлять капитальные ремонты ветхих и ненадежных тепловых сетей.
6.31. [bookmark: _Toc464979255]Котельная ОАО «Горремстрой», Нефтеюганское шоссе, 21
6.31.1. [bookmark: _Toc464979256]Этап 1. Оценка существующего положения
По существующему положению система теплоснабжения является надежной.
6.31.2. [bookmark: _Toc464979257]Этап 2. Оценка надежности на перспективу без учета реализации мероприятий по повышению надежности
Расчетная схема зоны теплоснабжения потребителей от котельной  приведена на рисунке ниже (выделена красным цветом).
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Рисунок 6.31.2.1 Расчетная схема зоны теплоснабжения потребителей от котельной
Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения потребителей от рассматриваемого источника приведены в Приложении А и на рисунках 6.31.2.2 и 6.31.2.3.

Рисунок 6.31.2.2 Вероятность безотказного теплоснабжения потребителей в рассматриваемой системе теплоснабжения

Рисунок 6.31.2.3 Коэффициент готовности системы к теплоснабжению потребителей
6.31.3. [bookmark: _Toc464979258]Выводы по результатам расчетов
1. Без учета реализации мероприятий нормативная надежность будет выдерживаться:
- вероятность безотказного теплоснабжения наименее надежного потребителя составит 1, что выше существующего норматива (0,9);
- коэффициент готовности к безотказному теплоснабжению потребителей составит 0,999916, что выше существующего норматива (0,97).
2. Высокие показатели надежности обусловлены малой протяженностью и разветвленностью системы транспорта тепловой энергии.
3. В связи с тем, что перспективные показатели надежности теплоснабжения удовлетворяют действующим нормативам, дополнительные мероприятия по повышению надежности не требуются. Для существующих тепловых сетей необходимо выполнять организационно-технические мероприятия:
а) обеспечивать контроль исправного состояния и безопасной эксплуатации трубопроводов;
б) своевременно проводить экспертное обследование технического состояния трубопроводов в установленные сроки с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации или выдачей запрета на дальнейшую эксплуатацию трубопроводов;
в) своевременно осуществлять капитальные ремонты ветхих и ненадежных тепловых сетей.
6.32. [bookmark: _Toc464979259]Котельная ООО «ТВС-сервис», Инженерная 20
6.32.1. [bookmark: _Toc464979260]Этап 1. Оценка существующего положения
По существующему положению система теплоснабжения является надежной.
6.32.2. [bookmark: _Toc464979261]Этап 2. Оценка надежности на перспективу без учета реализации мероприятий по повышению надежности
Расчетная схема зоны теплоснабжения потребителей от котельной  приведена на рисунке ниже (выделена красным цветом).
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Рисунок 6.32.2.1 Расчетная схема зоны теплоснабжения потребителей от котельной
Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения потребителей от рассматриваемого источника приведены в Приложении А и на рисунках 6.32.2.2 и 6.32.2.3.

Рисунок 6.32.2.2 Вероятность безотказного теплоснабжения потребителей в рассматриваемой системе теплоснабжения

Рисунок 6.32.2.3 Коэффициент готовности системы к теплоснабжению потребителей
6.32.3. [bookmark: _Toc464979262]Выводы по результатам расчетов
1. Без учета реализации мероприятий нормативная надежность будет выдерживаться:
- вероятность безотказного теплоснабжения наименее надежного потребителя составит 1, что выше существующего норматива (0,9);
- коэффициент готовности к безотказному теплоснабжению потребителей составит 0,99988, что выше существующего норматива (0,97).
2. Высокие показатели надежности обусловлены малой протяженностью и разветвленностью системы транспорта тепловой энергии.
3. В связи с тем, что перспективные показатели надежности теплоснабжения удовлетворяют действующим нормативам, дополнительные мероприятия по повышению надежности не требуются. Для существующих тепловых сетей необходимо выполнять организационно-технические мероприятия:
а) обеспечивать контроль исправного состояния и безопасной эксплуатации трубопроводов;
б) своевременно проводить экспертное обследование технического состояния трубопроводов в установленные сроки с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации или выдачей запрета на дальнейшую эксплуатацию трубопроводов;
в) своевременно осуществлять капитальные ремонты ветхих и ненадежных тепловых сетей.
7. [bookmark: _Toc464979263]Сводная оценка мероприятий, требуемых для сохранения/ улучшения надежности теплоснабжения потребителей г. Сургута
На основании расчетных показателей, анализа характеристик действующих систем централизованного теплоснабжения сформированы мероприятия по повышению надежности централизованного теплоснабжения, которые включают в себя:
- замену ненадежных теплопроводов;
- организационно-технические мероприятия по резервированию тепловой нагрузки потребителей, в т.ч.
а) резервирование от смежных источников тепловой энергии;
б) резервирование от смежных тепломагистралей.
7.1. [bookmark: _Toc464979264]Оценка требуемых объемов мероприятий по повышению надежности теплоснабжения
Сводный перечень мероприятий по повышению надежности централизованного теплоснабжения представлен в таблице 7.1.1
При этом следует выделить 3 характерные группы мероприятий:
1) Обязательные мероприятия по перекладке ненадежных и ветхих участков тепловых сетей;
2) Обязательные мероприятия по резервированию тепловой нагрузки существующих и перспективных потребителей;
3) Необязательные мероприятия по резервированию тепловой нагрузки существующих и перспективных потребителей.
Реализация 1 и 2 группы мероприятий является необходимой для условия сохранения (улучшения надежности теплоснабжения потребителей)
Реализация 3 группы мероприятий не является обязательной, т.к. без учета данных мероприятий нормативная надежность теплоснабжения будет выдерживаться. Однако реализация рассматриваемых мероприятий позволит улучшить надежность теплоснабжения потребителей. В данную группу входят мероприятия, реализация которых в перспективе будет затруднена по следующим причинам:
1) Ведомственная разобщенность объединяемых систем для повышения надежности. Неопределенность организации, уполномоченной на эксплуатацию резервирующей перемычки.
2) Неопределенность в источниках финансирования работ по объединению систем теплоснабжения.
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Таблица 7.1.1 Сводный перечень мероприятий для сохранения/ улучшения надежности теплоснабжения потребителей
	№ п/п
	№ в электронной модели
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Диаметp подающего тpубопpовода, м
	Год ввода в эксплуатацию
	Материальная характеристика, м2
	Объем, м2
	Источник теплоснабжения
	Виды выполняемых работ
	Группа мероприятий

	1
	17590
	 
	ТК-49-27 (ТК-21)
	91
	0,15
	2002
	27,3
	3,2
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	2
	17594
	 
	 
	47
	0,15
	2003
	14,2
	1,7
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	3
	17684
	 
	ТК-49-28 (УТ-3)
	19
	0,08
	2003
	3,0
	0,2
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	4
	17703
	УТ3
	 
	43
	0,1
	2002
	8,7
	0,7
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	5
	17726
	УТ2
	УТ4
	129
	0,08
	2002
	20,7
	1,3
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	6
	17759
	1ТК 23
	ЦТП-99
	159
	0,25
	2002
	79,7
	15,6
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	7
	17845
	ТК-30-4 (ТК-2)
	ТК
	58
	0,15
	1997
	17,3
	2,0
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	8
	18041
	ТК-24-5 (УТ-11)
	 
	26
	0,15
	1993
	7,8
	0,9
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	9
	18105
	 
	 
	17
	0,05
	1994
	1,7
	0,1
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	10
	18361
	2ТК27
	2ТК28
	143
	0,3
	1980
	86,0
	20,2
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	11
	18385
	ТК-32-2 (УТ-2)
	 
	71
	0,15
	2005
	21,2
	2,5
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	12
	18399
	2ТК-22
	2ТК-24
	397
	0,5
	1997
	396,8
	155,8
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	13
	18425
	ТК-31-16 (ТК-16)
	 
	13
	0,08
	1980
	2,1
	0,1
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	14
	18459
	ТК-31-10А (ТК10А)
	 
	28
	0,1
	1994
	5,7
	0,4
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	15
	18464
	ТК-31-12 (ТК-12)
	 
	13
	0,08
	2004
	2,1
	0,1
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	16
	18466
	 
	 
	25
	0,065
	2005
	3,3
	0,2
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	17
	18512
	ТК-19-6 (ТК-6)
	 
	64
	0,08
	1997
	10,2
	0,6
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	18
	18577
	ТК-18-10 (ТК-10)
	 
	82
	0,15
	1997
	24,6
	2,9
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	19
	18614
	2ТК9
	ЦТП-20
	218
	0,2
	2011
	87,0
	13,7
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	20
	18719
	ТК-20-1 (УТ1)
	 
	34
	0,1
	1980
	6,9
	0,5
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	21
	18783
	 
	ТК 48-10
	100
	0,15
	1997
	30,0
	3,5
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	22
	19236
	 
	БТП (Госснаб)
	93
	0,1
	1982
	18,6
	1,5
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	23
	20032
	(ТК-5) ТК-1-5
	 
	34
	0,08
	1997
	5,5
	0,3
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	24
	21130
	 
	 
	24
	0,15
	1985
	7,1
	0,8
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	25
	21133
	 
	 
	23
	0,15
	1997
	7,0
	0,8
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	26
	21157
	 
	 
	6
	0,08
	1985
	1,0
	0,1
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	27
	21159
	 
	 
	7
	0,08
	1995
	1,1
	0,1
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	28
	21213
	 
	 
	61
	0,065
	1995
	7,9
	0,4
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	29
	21362
	 
	 
	12
	0,1
	1995
	2,4
	0,2
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	30
	21373
	 
	 
	19
	0,15
	1988
	5,6
	0,7
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	31
	21374
	 
	 
	66
	0,1
	1989
	13,1
	1,0
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	32
	21376
	 
	 
	40
	0,15
	1990
	12,1
	1,4
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	33
	21377
	 
	 
	41
	0,08
	1990
	6,5
	0,4
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	34
	21381
	(УТ3) ТК-32-3
	 
	30
	0,065
	2001
	3,8
	0,2
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	35
	21417
	 
	 
	128
	0,1
	1998
	25,6
	2,0
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	36
	21430
	ТК-18-12 (ТК-12)
	 
	105
	0,15
	2000
	31,5
	3,7
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	37
	21482
	ТК-18-10 (ТК-10)
	 
	6
	0,1
	1986
	1,2
	0,1
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	38
	21509
	TK-18-8 (ТК-8)
	 
	47
	0,15
	2000
	14,1
	1,7
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	39
	21518
	 
	 
	15
	0,08
	1987
	2,5
	0,2
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	40
	21566
	ТК-9-5 (ТК5)
	 
	52
	0,1
	2002
	10,5
	0,8
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	41
	21665
	 
	 
	14
	0,2
	1997
	5,7
	0,9
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	42
	21794
	 
	 
	13
	0,15
	1981
	4,0
	0,5
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	43
	21830
	 
	 
	105
	0,15
	1997
	31,4
	3,7
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	44
	21844
	ТК-13-1 (ТК-1)
	 
	15
	0,1
	1983
	3,0
	0,2
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	45
	21879
	 
	МБДОУ детский сад комбинирован
	47
	0,08
	1983
	7,5
	0,5
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	46
	21920
	ТК-12-7 (ТК-7)
	 
	21
	0,15
	2009
	6,4
	0,8
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	47
	21976
	ТК45-14
	 
	51
	0,08
	2006
	8,1
	0,5
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	48
	22097
	 
	 
	41
	0,08
	1976
	6,5
	0,4
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	49
	22099
	 
	 
	16
	0,065
	1995
	2,1
	0,1
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	50
	22195
	 
	 
	58
	0,1
	2008
	11,5
	0,9
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	51
	22267
	 
	 
	28
	0,1
	1982
	5,7
	0,4
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	52
	22401
	 
	ТК-22-2 (УТ-2)
	20
	0,1
	1999
	4,0
	0,3
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	53
	22403
	(УТ7) ТК-8-7
	 
	36
	0,08
	1996
	5,7
	0,4
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	54
	22497
	 
	 
	27
	0,08
	1997
	4,4
	0,3
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	55
	22568
	ТК-35-2 (ТК12)
	 
	14
	0,1
	1995
	2,9
	0,2
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	56
	22667
	 
	 
	59
	0,2
	1993
	23,5
	3,7
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	57
	22931
	 
	ТК-2-6Д (ТК-20А)
	47
	0,15
	1990
	14,1
	1,7
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	58
	23064
	ТК-42-1 (ТК-30)
	ПГ
	90
	0,15
	1990
	27,0
	3,2
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	59
	23080
	 
	Департамент ЖКХ, Городские теп
	84
	0,08
	1996
	13,4
	0,8
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	60
	23129
	ТК-10
	ТК-11 ПГ
	23
	0,1
	1994
	4,7
	0,4
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	61
	23146
	ТК-85-6 (УТ-5)
	ТК-85-7 (УТ-6)
	23
	0,08
	2000
	3,8
	0,2
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	62
	23180
	ИТП
	 
	9
	0,1
	2009
	1,8
	0,1
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	63
	23220
	ТК-85-1Д (ТК-27)
	 
	9
	0,065
	2002
	1,2
	0,1
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	64
	23248
	ТК-2-3Ш (ТК-37)
	МАДОУ Центр развития ребенка -
	63
	0,08
	1989
	10,1
	0,6
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	65
	23261
	ТК-2-3Ц (ТК-33)
	Сургутский психоневрологически
	43
	0,1
	1997
	8,5
	0,7
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	66
	23482
	ТК-72-2 (ТК-3-2)
	 
	12
	0,15
	1995
	3,7
	0,4
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	67
	24185
	ЦТП-38
	РД ЦТП 38
	14
	0,25
	1989
	6,9
	1,4
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	68
	24226
	ТК-38-1-6 (УТ-16)
	 
	93
	0,15
	1991
	27,9
	3,3
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	69
	24232
	ТК-38-1-6 (УТ-16)
	 
	32
	0,1
	2006
	6,4
	0,5
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	70
	24341
	ТК-7 (УТ-7)
	ТК-8 (УТ-7-А)
	40
	0,1
	2004
	7,9
	0,6
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	71
	24342
	ТК-8 (УТ-7-А)
	 
	41
	0,08
	2004
	6,6
	0,4
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	72
	24353
	ТК-41-1 (ТК-1)
	ТК-2
	69
	0,15
	2011
	20,8
	2,5
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	73
	24359
	ПГ-6
	 
	69
	0,05
	1998
	6,9
	0,3
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	74
	24445
	 
	 
	8
	0,05
	2007
	0,8
	0,0
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	75
	24477
	9ТК-1В (Ут 9)
	ЦТП-98
	195
	0,2
	2002
	78,2
	12,3
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	76
	24510
	 
	 
	7
	0,05
	2007
	0,7
	0,0
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	77
	24534
	 
	 
	43
	0,1
	2007
	8,5
	0,7
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	78
	24540
	ТК43-5
	 
	11
	0,1
	2000
	2,2
	0,2
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	79
	24551
	ТК
	 
	67
	0,05
	2002
	6,7
	0,3
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	80
	24599
	ТК-79-3 (ТК)
	 
	20
	0,08
	2005
	3,3
	0,2
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	81
	24636
	7ТК-3
	 
	33
	0,15
	1990
	9,9
	1,2
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	82
	24670
	ТК-64-6 (УТ-4)
	 
	43
	0,08
	2001
	6,9
	0,4
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	83
	24672
	ТК-64-3 (УТ-1)
	тК-64-4 (УТ-2)
	156
	0,15
	2001
	46,9
	5,5
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	84
	24702
	ТК-64-2 (ТК-13-4'')
	 
	6
	0,08
	2006
	0,9
	0,1
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	85
	24710
	ТК-64-7 (УЗ-4)
	 
	74
	0,1
	2001
	14,8
	1,2
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	86
	24757
	ТК-78-1 (ТК78-1)
	 
	70
	0,1
	2008
	13,9
	1,1
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	87
	41084
	 
	 
	24
	0,08
	1998
	3,9
	0,2
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	88
	41117
	 
	 
	43
	0,1
	2008
	8,7
	0,7
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	89
	41540
	 
	 
	63
	0,08
	1992
	10,2
	0,6
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	90
	41578
	 
	 
	49
	0,1
	1994
	9,8
	0,8
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	91
	42711
	ТК2-30В
	ТК-2-3Н (ТК2-30Б)
	6
	0,065
	1991
	0,7
	0,0
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	92
	43071
	 
	 
	83
	0,15
	1985
	24,9
	2,9
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	93
	43081
	 
	 
	17
	0,1
	1990
	3,5
	0,3
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	94
	46656
	 
	 
	40
	0,065
	1994
	5,2
	0,3
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	95
	46670
	 
	 
	45
	0,065
	1994
	5,9
	0,3
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	96
	46802
	 
	 
	121
	0,08
	1989
	19,3
	1,2
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	97
	48663
	 
	 
	26
	0,08
	1983
	4,1
	0,3
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	98
	50335
	2ТК-26
	 
	53
	0,1
	1980
	10,6
	0,8
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	99
	57018
	 
	 
	35
	0,08
	1996
	5,6
	0,4
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	100
	57033
	 
	 
	15
	0,08
	2001
	2,3
	0,1
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	101
	57109
	 
	 
	35
	0,1
	2010
	6,9
	0,5
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	102
	57153
	 
	УТ1
	28
	0,15
	2002
	8,3
	1,0
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	103
	57352
	 
	 
	25
	0,15
	2005
	7,4
	0,9
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	104
	68366
	 
	 
	29
	0,2
	1992
	11,5
	1,8
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	105
	70687
	РД ЦТП 38
	ТК-38-1-1 (УТ-4)
	4
	0,25
	1989
	2,0
	0,4
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	106
	27648
	ТК-26*
	 
	38
	0,08
	1975
	6,1
	0,4
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	107
	25863
	ТК-60-1 (ТК60-1)
	 
	41
	0,15
	1998
	12,4
	1,5
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	108
	27683
	 
	 
	9
	0,025
	1975
	0,5
	0,0
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	109
	26889
	 
	 
	141
	0,1
	1976
	28,2
	2,2
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	110
	24847
	 
	 
	23
	0,032
	1970
	1,5
	0,0
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	111
	27519
	 
	 
	12
	0,025
	1975
	0,6
	0,0
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	112
	26547
	 
	 
	22
	0,05
	1972
	2,2
	0,1
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	113
	27565
	 
	 
	41
	0,04
	1976
	3,3
	0,1
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	114
	27462
	 
	ТК
	35
	0,05
	1996
	3,5
	0,1
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	115
	37092
	 
	 
	24
	0,08
	1975
	3,8
	0,2
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	116
	58760
	 
	ТК-53-5* (ТК3-5*)
	54
	0,15
	1987
	16,1
	1,9
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	117
	25751
	 
	 
	21
	0,05
	1995
	2,1
	0,1
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	118
	59201
	 
	 
	8
	0,032
	1997
	0,5
	0,0
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	119
	26228
	 
	 
	35
	0,1
	1993
	7,0
	0,6
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	120
	26035
	ТК
	ТК25
	6
	0,1
	1996
	1,2
	0,1
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	121
	25167
	 
	 
	12
	0,05
	1995
	1,2
	0,0
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	122
	57706
	 
	 
	13
	0,032
	1990
	0,8
	0,0
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	123
	25555
	 
	 
	7
	0,1
	1970
	1,5
	0,1
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	124
	25576
	 
	ТК-55-9 (УТ-1)
	20
	0,1
	2004
	4,0
	0,3
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	125
	25597
	 
	ТК-63-1
	19
	0,1
	2005
	3,9
	0,3
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	126
	59191
	 
	 
	11
	0,08
	2001
	1,7
	0,1
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	127
	58755
	 
	 
	6
	0,05
	1995
	0,6
	0,0
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	128
	58749
	 
	 
	13
	0,05
	1995
	1,3
	0,0
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	129
	25973
	ТК. по ул. Геологическая
	ЦТП-ТП "Росич"
	223
	0,15
	2005
	66,8
	7,9
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	130
	26030
	ТК25
	ТК25'
	13
	0,1
	1996
	2,6
	0,2
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	131
	58737
	ТК27
	 
	98
	0,1
	1995
	19,5
	1,5
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	132
	26093
	ТК-54-7 (ТК4-7)
	ТК54-7
	127
	0,1
	1982
	25,3
	2,0
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	133
	57741
	 
	 
	109
	0,08
	1972
	17,5
	1,1
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	134
	57734
	 
	 
	42
	0,025
	1970
	2,1
	0,0
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	135
	57717
	 
	 
	138
	0,05
	1982
	13,8
	0,5
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	136
	26340
	ТК 59-1-8
	ТК-59-9 (ТК59-9)
	68
	0,15
	2003
	20,3
	2,4
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	137
	26371
	УТ-2
	 
	74
	0,1
	1987
	14,7
	1,2
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	138
	26380
	 
	 
	41
	0,032
	1970
	2,6
	0,1
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	139
	26446
	 
	 
	8
	0,065
	1970
	1,1
	0,1
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	140
	26462
	 
	 
	36
	0,08
	1970
	5,8
	0,4
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	141
	26473
	 
	 
	27
	0,032
	1970
	1,7
	0,0
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	142
	26516
	 
	 
	17
	0,025
	1970
	0,9
	0,0
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	143
	57676
	 
	 
	30
	0,1
	1970
	6,1
	0,5
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	144
	26813
	ТК56-8
	 
	23
	0,08
	2004
	3,7
	0,2
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	145
	50945
	 
	ГОМ-3 УВД г. Сургута и Сургутс
	22
	0,05
	1993
	2,2
	0,1
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	146
	26933
	 
	цех ремонта
	19
	0,05
	1976
	1,9
	0,1
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	147
	26938
	ТК
	ТК
	49
	0,1
	1976
	9,7
	0,8
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	148
	27006
	 
	 
	93
	0,032
	1975
	5,9
	0,1
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	149
	27072
	ТК-87-3 (ТК-3)
	 
	43
	0,05
	1994
	4,3
	0,2
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	150
	27078
	ТК-60-6
	ТК-60-7 (ТК60-7)
	62
	0,15
	2004
	18,6
	2,2
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	151
	27213
	 
	 
	33
	0,08
	2005
	5,2
	0,3
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	152
	27238
	ТК-87-4 (ТК-4)
	 
	37
	0,04
	1998
	3,0
	0,1
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	153
	27260
	ТК-88-41
	 
	8
	0,032
	2001
	0,5
	0,0
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	154
	27280
	ТК-87-7 (ТК-7)
	 
	27
	0,08
	1994
	4,3
	0,3
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	155
	27286
	 
	ТК-87-8 (ТК-8)
	19
	0,1
	1994
	3,8
	0,3
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	156
	27290
	ТК-87-11 (ТК-11)
	ТК-87-16 (ТК-16)
	17
	0,1
	1994
	3,4
	0,3
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	157
	27303
	ТК-87-28 (ТК-28)
	ТК-87-30 (ТК-30)
	49
	0,05
	1996
	4,9
	0,2
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	158
	27337
	ТК-87-9 (ТК-9)
	 
	15
	0,05
	1994
	1,5
	0,1
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	159
	27372
	 
	 
	13
	0,1
	1998
	2,6
	0,2
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	160
	27460
	 
	 
	6
	0,05
	1996
	0,6
	0,0
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	161
	50391
	ТК-88-26 (ТК-26)
	 
	11
	0,032
	1975
	0,7
	0,0
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	162
	40441
	 
	 
	9
	0,1
	1970
	1,7
	0,1
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	163
	27507
	ТК-58-14
	 
	18
	0,032
	1996
	1,1
	0,0
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	164
	27513
	ТК-58-13
	 
	13
	0,025
	1996
	0,7
	0,0
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	165
	38113
	 
	 
	9
	0,15
	1976
	2,7
	0,3
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	166
	27534
	 
	 
	33
	0,05
	1997
	3,3
	0,1
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	167
	37090
	 
	 
	9
	0,025
	1976
	0,5
	0,0
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	168
	27577
	 
	 
	23
	0,05
	1997
	2,3
	0,1
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	169
	27592
	ТК-88-27 (ТК-27)
	 
	29
	0,032
	1975
	1,9
	0,0
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	170
	27593
	 
	 
	64
	0,032
	1976
	4,1
	0,1
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	171
	27627
	 
	 
	23
	0,025
	1975
	1,2
	0,0
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	172
	27633
	 
	 
	10
	0,032
	1976
	0,6
	0,0
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	173
	27637
	ТК-88-6
	 
	10
	0,032
	1976
	0,7
	0,0
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	174
	27647
	 
	 
	13
	0,025
	1975
	0,6
	0,0
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	175
	27706
	 
	 
	46
	0,032
	1976
	2,9
	0,1
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	176
	27676
	ТК-88-24-1 (ТК-24)
	 
	32
	0,032
	1975
	2,0
	0,1
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	177
	27678
	ТК-88-7
	 
	13
	0,032
	1976
	0,8
	0,0
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	178
	27040
	ТК 88-13 (ТК-13)
	 
	12
	0,05
	1976
	1,2
	0,0
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	179
	25550
	 
	 
	10
	0,032
	1970
	0,6
	0,0
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	180
	25536
	 
	 
	16
	0,1
	1970
	3,3
	0,3
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	181
	25526
	 
	 
	11
	0,032
	1970
	0,7
	0,0
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	182
	25519
	 
	 
	41
	0,1
	1970
	8,2
	0,6
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	183
	25513
	 
	коттедж
	7
	0,032
	1970
	0,4
	0,0
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	184
	25503
	 
	 
	18
	0,1
	1970
	3,5
	0,3
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	185
	25502
	 
	 
	21
	0,032
	1970
	1,4
	0,0
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	186
	25490
	 
	 
	52
	0,05
	2009
	5,2
	0,2
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	187
	25368
	 
	УТ-1
	53
	0,1
	1999
	10,7
	0,8
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	188
	25318
	ТК-11
	 
	18
	0,1
	1994
	3,6
	0,3
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	189
	25288
	ТК-54-9 ( ТК4-9)
	торговый центр "Геолог"
	34
	0,05
	1984
	3,4
	0,1
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	190
	25229
	ТК
	банно-прачечный комбинат
	11
	0,032
	1975
	0,7
	0,0
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	191
	25182
	 
	 
	27
	0,05
	1976
	2,7
	0,1
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	192
	70150
	 
	ЦТП-86
	152
	0,2
	1994
	61,0
	9,6
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	193
	25166
	 
	контора
	12
	0,05
	1995
	1,2
	0,0
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	194
	25131
	 
	 
	36
	0,05
	1970
	3,6
	0,1
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	195
	25130
	 
	 
	8
	0,05
	1970
	0,8
	0,0
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	196
	25054
	 
	 
	48
	0,08
	1970
	7,7
	0,5
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	197
	25022
	 
	 
	58
	0,05
	1991
	5,8
	0,2
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	198
	25015
	 
	 
	15
	0,05
	1970
	1,5
	0,1
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	199
	24856
	 
	 
	20
	0,1
	1970
	4,0
	0,3
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	200
	71333
	 
	ТК-58-15
	1
	0,05
	1996
	0,1
	0,0
	Сургутская ГРЭС-1
	реконструкция
	1

	201
	27648
	ТК-26*
	 
	38
	0,08
	1975
	6,1
	0,4
	Сургутская ГРЭС-2
	реконструкция
	1

	202
	25863
	ТК-60-1 (ТК60-1)
	 
	41
	0,15
	1998
	12,4
	1,5
	Сургутская ГРЭС-2
	реконструкция
	1

	203
	27683
	 
	 
	9
	0,025
	1975
	0,5
	0,0
	Сургутская ГРЭС-2
	реконструкция
	1

	204
	26889
	 
	 
	141
	0,1
	1976
	28,2
	2,2
	Сургутская ГРЭС-2
	реконструкция
	1

	205
	24847
	 
	 
	23
	0,032
	1970
	1,5
	0,0
	Сургутская ГРЭС-2
	реконструкция
	1

	206
	27519
	 
	 
	12
	0,025
	1975
	0,6
	0,0
	Сургутская ГРЭС-2
	реконструкция
	1

	207
	26547
	 
	 
	22
	0,05
	1972
	2,2
	0,1
	Сургутская ГРЭС-2
	реконструкция
	1

	208
	27565
	 
	 
	41
	0,04
	1976
	3,3
	0,1
	Сургутская ГРЭС-2
	реконструкция
	1

	209
	27462
	 
	ТК
	35
	0,05
	1996
	3,5
	0,1
	Сургутская ГРЭС-2
	реконструкция
	1

	210
	37092
	 
	 
	24
	0,08
	1975
	3,8
	0,2
	Сургутская ГРЭС-2
	реконструкция
	1

	211
	58760
	 
	ТК-53-5* (ТК3-5*)
	54
	0,15
	1987
	16,1
	1,9
	Сургутская ГРЭС-2
	реконструкция
	1

	212
	25751
	 
	 
	21
	0,05
	1995
	2,1
	0,1
	Сургутская ГРЭС-2
	реконструкция
	1

	213
	59201
	 
	 
	8
	0,032
	1997
	0,5
	0,0
	Сургутская ГРЭС-2
	реконструкция
	1

	214
	26228
	 
	 
	35
	0,1
	1993
	7,0
	0,6
	Сургутская ГРЭС-2
	реконструкция
	1

	215
	26035
	ТК
	ТК25
	6
	0,1
	1996
	1,2
	0,1
	Сургутская ГРЭС-2
	реконструкция
	1

	216
	25167
	 
	 
	12
	0,05
	1995
	1,2
	0,0
	Сургутская ГРЭС-2
	реконструкция
	1

	217
	57706
	 
	 
	13
	0,032
	1990
	0,8
	0,0
	Сургутская ГРЭС-2
	реконструкция
	1

	218
	25555
	 
	 
	7
	0,1
	1970
	1,5
	0,1
	Сургутская ГРЭС-2
	реконструкция
	1

	219
	25576
	 
	ТК-55-9 (УТ-1)
	20
	0,1
	2004
	4,0
	0,3
	Сургутская ГРЭС-2
	реконструкция
	1

	220
	25597
	 
	ТК-63-1
	19
	0,1
	2005
	3,9
	0,3
	Сургутская ГРЭС-2
	реконструкция
	1

	221
	59191
	 
	 
	11
	0,08
	2001
	1,7
	0,1
	Сургутская ГРЭС-2
	реконструкция
	1

	222
	58755
	 
	 
	6
	0,05
	1995
	0,6
	0,0
	Сургутская ГРЭС-2
	реконструкция
	1

	223
	58749
	 
	 
	13
	0,05
	1995
	1,3
	0,0
	Сургутская ГРЭС-2
	реконструкция
	1

	224
	25973
	ТК. по ул. Геологическая
	ЦТП-ТП "Росич"
	223
	0,15
	2005
	66,8
	7,9
	Сургутская ГРЭС-2
	реконструкция
	1

	225
	26030
	ТК25
	ТК25'
	13
	0,1
	1996
	2,6
	0,2
	Сургутская ГРЭС-2
	реконструкция
	1

	226
	58737
	ТК27
	 
	98
	0,1
	1995
	19,5
	1,5
	Сургутская ГРЭС-2
	реконструкция
	1

	227
	26093
	ТК-54-7 (ТК4-7)
	ТК54-7
	127
	0,1
	1982
	25,3
	2,0
	Сургутская ГРЭС-2
	реконструкция
	1

	228
	57741
	 
	 
	109
	0,08
	1972
	17,5
	1,1
	Сургутская ГРЭС-2
	реконструкция
	1

	229
	57734
	 
	 
	42
	0,025
	1970
	2,1
	0,0
	Сургутская ГРЭС-2
	реконструкция
	1

	230
	57717
	 
	 
	138
	0,05
	1982
	13,8
	0,5
	Сургутская ГРЭС-2
	реконструкция
	1

	231
	26340
	ТК 59-1-8
	ТК-59-9 (ТК59-9)
	68
	0,15
	2003
	20,3
	2,4
	Сургутская ГРЭС-2
	реконструкция
	1

	232
	26371
	УТ-2
	 
	74
	0,1
	1987
	14,7
	1,2
	Сургутская ГРЭС-2
	реконструкция
	1

	233
	26380
	 
	 
	41
	0,032
	1970
	2,6
	0,1
	Сургутская ГРЭС-2
	реконструкция
	1

	234
	26446
	 
	 
	8
	0,065
	1970
	1,1
	0,1
	Сургутская ГРЭС-2
	реконструкция
	1

	235
	26462
	 
	 
	36
	0,08
	1970
	5,8
	0,4
	Сургутская ГРЭС-2
	реконструкция
	1

	236
	26473
	 
	 
	27
	0,032
	1970
	1,7
	0,0
	Сургутская ГРЭС-2
	реконструкция
	1

	237
	26516
	 
	 
	17
	0,025
	1970
	0,9
	0,0
	Сургутская ГРЭС-2
	реконструкция
	1

	238
	57676
	 
	 
	30
	0,1
	1970
	6,1
	0,5
	Сургутская ГРЭС-2
	реконструкция
	1

	239
	26813
	ТК56-8
	 
	23
	0,08
	2004
	3,7
	0,2
	Сургутская ГРЭС-2
	реконструкция
	1

	240
	50945
	 
	ГОМ-3 УВД г. Сургута и Сургутс
	22
	0,05
	1993
	2,2
	0,1
	Сургутская ГРЭС-2
	реконструкция
	1

	241
	26933
	 
	цех ремонта
	19
	0,05
	1976
	1,9
	0,1
	Сургутская ГРЭС-2
	реконструкция
	1

	242
	26938
	ТК
	ТК
	49
	0,1
	1976
	9,7
	0,8
	Сургутская ГРЭС-2
	реконструкция
	1

	243
	27006
	 
	 
	93
	0,032
	1975
	5,9
	0,1
	Сургутская ГРЭС-2
	реконструкция
	1

	244
	27072
	ТК-87-3 (ТК-3)
	 
	43
	0,05
	1994
	4,3
	0,2
	Сургутская ГРЭС-2
	реконструкция
	1

	245
	27078
	ТК-60-6
	ТК-60-7 (ТК60-7)
	62
	0,15
	2004
	18,6
	2,2
	Сургутская ГРЭС-2
	реконструкция
	1

	246
	27213
	 
	 
	33
	0,08
	2005
	5,2
	0,3
	Сургутская ГРЭС-2
	реконструкция
	1

	247
	27238
	ТК-87-4 (ТК-4)
	 
	37
	0,04
	1998
	3,0
	0,1
	Сургутская ГРЭС-2
	реконструкция
	1

	248
	27260
	ТК-88-41
	 
	8
	0,032
	2001
	0,5
	0,0
	Сургутская ГРЭС-2
	реконструкция
	1

	249
	27280
	ТК-87-7 (ТК-7)
	 
	27
	0,08
	1994
	4,3
	0,3
	Сургутская ГРЭС-2
	реконструкция
	1

	250
	27286
	 
	ТК-87-8 (ТК-8)
	19
	0,1
	1994
	3,8
	0,3
	Сургутская ГРЭС-2
	реконструкция
	1

	251
	27290
	ТК-87-11 (ТК-11)
	ТК-87-16 (ТК-16)
	17
	0,1
	1994
	3,4
	0,3
	Сургутская ГРЭС-2
	реконструкция
	1

	252
	27303
	ТК-87-28 (ТК-28)
	ТК-87-30 (ТК-30)
	49
	0,05
	1996
	4,9
	0,2
	Сургутская ГРЭС-2
	реконструкция
	1

	253
	27337
	ТК-87-9 (ТК-9)
	 
	15
	0,05
	1994
	1,5
	0,1
	Сургутская ГРЭС-2
	реконструкция
	1

	254
	27372
	 
	 
	13
	0,1
	1998
	2,6
	0,2
	Сургутская ГРЭС-2
	реконструкция
	1

	255
	27460
	 
	 
	6
	0,05
	1996
	0,6
	0,0
	Сургутская ГРЭС-2
	реконструкция
	1

	256
	50391
	ТК-88-26 (ТК-26)
	 
	11
	0,032
	1975
	0,7
	0,0
	Сургутская ГРЭС-2
	реконструкция
	1

	257
	40441
	 
	 
	9
	0,1
	1970
	1,7
	0,1
	Сургутская ГРЭС-2
	реконструкция
	1

	258
	27507
	ТК-58-14
	 
	18
	0,032
	1996
	1,1
	0,0
	Сургутская ГРЭС-2
	реконструкция
	1

	259
	27513
	ТК-58-13
	 
	13
	0,025
	1996
	0,7
	0,0
	Сургутская ГРЭС-2
	реконструкция
	1

	260
	38113
	 
	 
	9
	0,15
	1976
	2,7
	0,3
	Сургутская ГРЭС-2
	реконструкция
	1

	261
	27534
	 
	 
	33
	0,05
	1997
	3,3
	0,1
	Сургутская ГРЭС-2
	реконструкция
	1

	262
	37090
	 
	 
	9
	0,025
	1976
	0,5
	0,0
	Сургутская ГРЭС-2
	реконструкция
	1

	263
	27577
	 
	 
	23
	0,05
	1997
	2,3
	0,1
	Сургутская ГРЭС-2
	реконструкция
	1

	264
	27592
	ТК-88-27 (ТК-27)
	 
	29
	0,032
	1975
	1,9
	0,0
	Сургутская ГРЭС-2
	реконструкция
	1

	265
	27593
	 
	 
	64
	0,032
	1976
	4,1
	0,1
	Сургутская ГРЭС-2
	реконструкция
	1

	266
	27627
	 
	 
	23
	0,025
	1975
	1,2
	0,0
	Сургутская ГРЭС-2
	реконструкция
	1

	267
	27633
	 
	 
	10
	0,032
	1976
	0,6
	0,0
	Сургутская ГРЭС-2
	реконструкция
	1

	268
	27637
	ТК-88-6
	 
	10
	0,032
	1976
	0,7
	0,0
	Сургутская ГРЭС-2
	реконструкция
	1

	269
	27647
	 
	 
	13
	0,025
	1975
	0,6
	0,0
	Сургутская ГРЭС-2
	реконструкция
	1

	270
	27706
	 
	 
	46
	0,032
	1976
	2,9
	0,1
	Сургутская ГРЭС-2
	реконструкция
	1

	271
	27676
	ТК-88-24-1 (ТК-24)
	 
	32
	0,032
	1975
	2,0
	0,1
	Сургутская ГРЭС-2
	реконструкция
	1

	272
	27678
	ТК-88-7
	 
	13
	0,032
	1976
	0,8
	0,0
	Сургутская ГРЭС-2
	реконструкция
	1

	273
	27040
	ТК 88-13 (ТК-13)
	 
	12
	0,05
	1976
	1,2
	0,0
	Сургутская ГРЭС-2
	реконструкция
	1

	274
	25550
	 
	 
	10
	0,032
	1970
	0,6
	0,0
	Сургутская ГРЭС-2
	реконструкция
	1

	275
	25536
	 
	 
	16
	0,1
	1970
	3,3
	0,3
	Сургутская ГРЭС-2
	реконструкция
	1

	276
	25526
	 
	 
	11
	0,032
	1970
	0,7
	0,0
	Сургутская ГРЭС-2
	реконструкция
	1

	277
	25519
	 
	 
	41
	0,1
	1970
	8,2
	0,6
	Сургутская ГРЭС-2
	реконструкция
	1

	278
	25513
	 
	коттедж
	7
	0,032
	1970
	0,4
	0,0
	Сургутская ГРЭС-2
	реконструкция
	1

	279
	25503
	 
	 
	18
	0,1
	1970
	3,5
	0,3
	Сургутская ГРЭС-2
	реконструкция
	1

	280
	25502
	 
	 
	21
	0,032
	1970
	1,4
	0,0
	Сургутская ГРЭС-2
	реконструкция
	1

	281
	25490
	 
	 
	52
	0,05
	2009
	5,2
	0,2
	Сургутская ГРЭС-2
	реконструкция
	1

	282
	25368
	 
	УТ-1
	53
	0,1
	1999
	10,7
	0,8
	Сургутская ГРЭС-2
	реконструкция
	1

	283
	25318
	ТК-11
	 
	18
	0,1
	1994
	3,6
	0,3
	Сургутская ГРЭС-2
	реконструкция
	1

	284
	25288
	ТК-54-9 ( ТК4-9)
	торговый центр "Геолог"
	34
	0,05
	1984
	3,4
	0,1
	Сургутская ГРЭС-2
	реконструкция
	1

	285
	25229
	ТК
	банно-прачечный комбинат
	11
	0,032
	1975
	0,7
	0,0
	Сургутская ГРЭС-2
	реконструкция
	1

	286
	25182
	 
	 
	27
	0,05
	1976
	2,7
	0,1
	Сургутская ГРЭС-2
	реконструкция
	1

	287
	70150
	 
	ЦТП-86
	152
	0,2
	1994
	61,0
	9,6
	Сургутская ГРЭС-2
	реконструкция
	1

	288
	25166
	 
	контора
	12
	0,05
	1995
	1,2
	0,0
	Сургутская ГРЭС-2
	реконструкция
	1

	289
	25131
	 
	 
	36
	0,05
	1970
	3,6
	0,1
	Сургутская ГРЭС-2
	реконструкция
	1

	290
	25130
	 
	 
	8
	0,05
	1970
	0,8
	0,0
	Сургутская ГРЭС-2
	реконструкция
	1

	291
	25054
	 
	 
	48
	0,08
	1970
	7,7
	0,5
	Сургутская ГРЭС-2
	реконструкция
	1

	292
	25022
	 
	 
	58
	0,05
	1991
	5,8
	0,2
	Сургутская ГРЭС-2
	реконструкция
	1

	293
	25015
	 
	 
	15
	0,05
	1970
	1,5
	0,1
	Сургутская ГРЭС-2
	реконструкция
	1

	294
	24856
	 
	 
	20
	0,1
	1970
	4,0
	0,3
	Сургутская ГРЭС-2
	реконструкция
	1

	295
	71333
	 
	ТК-58-15
	1
	0,05
	1996
	0,1
	0,0
	Сургутская ГРЭС-2
	реконструкция
	1

	296
	57922
	 
	 
	23
	0,2
	1976
	9,1
	1,4
	Сургутская ГРЭС-2
	реконструкция
	1

	297
	27883
	 
	 
	24
	0,05
	1995
	2,4
	0,1
	Сургутская ГРЭС-2
	реконструкция
	1

	298
	28023
	ТК
	склад
	60
	0,08
	1995
	9,6
	0,6
	Сургутская ГРЭС-2
	реконструкция
	1

	299
	27829
	 
	 
	38
	0,15
	1994
	11,4
	1,3
	Сургутская ГРЭС-2
	реконструкция
	1

	300
	27935
	ТК
	ЦТП-101
	344
	0,2
	2011
	137,4
	21,6
	Сургутская ГРЭС-2
	реконструкция
	1

	301
	27942
	ТК-101-2(ТК-2)
	ТК-101-5(УТ-8)
	47
	0,15
	1975
	14,1
	1,7
	Сургутская ГРЭС-2
	реконструкция
	1

	302
	27951
	ТК
	 
	41
	0,1
	1994
	8,2
	0,6
	Сургутская ГРЭС-2
	реконструкция
	1

	303
	27956
	 
	 
	15
	0,04
	1995
	1,2
	0,0
	Сургутская ГРЭС-2
	реконструкция
	1

	304
	27959
	 
	 
	109
	0,04
	1994
	8,7
	0,3
	Сургутская ГРЭС-2
	реконструкция
	1

	305
	27985
	 
	ТК
	30
	0,1
	1976
	6,0
	0,5
	Сургутская ГРЭС-2
	реконструкция
	1

	306
	28019
	ТК
	 
	113
	0,15
	1995
	33,8
	4,0
	Сургутская ГРЭС-2
	реконструкция
	1

	307
	50683
	 
	 
	40
	0,15
	1994
	12,0
	1,4
	Сургутская ГРЭС-2
	реконструкция
	1

	308
	28120
	 
	 
	12
	0,032
	1981
	0,8
	0,0
	Сургутская ГРЭС-2
	реконструкция
	1

	309
	28196
	 
	склад
	76
	0,08
	1995
	12,2
	0,8
	Сургутская ГРЭС-2
	реконструкция
	1

	310
	38075
	 
	 
	43
	0,065
	1995
	5,6
	0,3
	Сургутская ГРЭС-2
	реконструкция
	1

	311
	27990
	 
	 
	87
	0,15
	1995
	26,0
	3,1
	Сургутская ГРЭС-2
	реконструкция
	1

	312
	27884
	 
	 
	44
	0,1
	1995
	8,8
	0,7
	Сургутская ГРЭС-2
	реконструкция
	1

	313
	57995
	ТК-101-2(ТК-2)
	 
	34
	0,08
	1975
	5,4
	0,3
	Сургутская ГРЭС-2
	реконструкция
	1

	314
	59263
	 
	 
	23
	0,032
	1995
	1,5
	0,0
	Сургутская ГРЭС-2
	реконструкция
	1

	315
	27806
	 
	 
	119
	0,15
	1981
	35,8
	4,2
	Сургутская ГРЭС-2
	реконструкция
	1

	316
	16164
	ТК
	ТК
	42
	0,2
	2006
	16,8
	2,6
	Котельная № 1  (СГМУП «Городские тепловые сети»)
	реконструкция
	1

	317
	16266
	ТК-8
	ТК -9
	120
	0,3
	1998
	72,2
	17,0
	Котельная № 1  (СГМУП «Городские тепловые сети»)
	реконструкция
	1

	318
	16534
	ТК-46-12в
	 
	23
	0,1
	2001
	4,6
	0,4
	Котельная № 1  (СГМУП «Городские тепловые сети»)
	реконструкция
	1

	319
	16567
	ТК-80-10 (УТ-10)
	 
	27
	0,08
	1995
	4,4
	0,3
	Котельная № 1  (СГМУП «Городские тепловые сети»)
	реконструкция
	1

	320
	32132
	УТ-1
	ЦТП-83
	18
	0,35
	2006
	12,8
	3,5
	Котельная № 1  (СГМУП «Городские тепловые сети»)
	реконструкция
	1

	321
	20054
	ТК-1-3 (ТК-3)
	 
	89
	0,2
	2012
	35,7
	5,6
	Котельная № 2  (СГМУП «Городские тепловые сети»)
	реконструкция
	1

	322
	20157
	ТК-27-30 (ТК-30)
	ТК-27-29 (ТК-29)
	46
	0,1
	1982
	9,3
	0,7
	Котельная № 2  (СГМУП «Городские тепловые сети»)
	реконструкция
	1

	323
	20158
	ТК-27-29 (ТК-29)
	 
	16
	0,05
	1999
	1,6
	0,1
	Котельная № 2  (СГМУП «Городские тепловые сети»)
	реконструкция
	1

	324
	20300
	(TK24) ТК-4-24
	 
	38
	0,05
	2007
	3,8
	0,1
	Котельная № 2  (СГМУП «Городские тепловые сети»)
	реконструкция
	1

	325
	20301
	ТК
	 
	12
	0,05
	1981
	1,2
	0,0
	Котельная № 2  (СГМУП «Городские тепловые сети»)
	реконструкция
	1

	326
	20308
	ТК-27-30 (ТК-30)
	 
	49
	0,05
	1999
	4,9
	0,2
	Котельная № 2  (СГМУП «Городские тепловые сети»)
	реконструкция
	1

	327
	20333
	ТК-15-4 (ТК-13)
	 
	23
	0,08
	2001
	3,7
	0,2
	Котельная № 2  (СГМУП «Городские тепловые сети»)
	реконструкция
	1

	328
	20554
	ТК-4-1 (ТК-1)
	ТК-4-2 (ТК-2)
	26
	0,15
	2003
	7,7
	0,9
	Котельная № 2  (СГМУП «Городские тепловые сети»)
	реконструкция
	1

	329
	20589
	ТК-27-17 (ТК-17)
	 
	24
	0,05
	2011
	2,4
	0,1
	Котельная № 2  (СГМУП «Городские тепловые сети»)
	реконструкция
	1

	330
	20663
	ТК-27-14 (ТК-14)
	ТК-27-12 (ТК-12)
	22
	0,2
	1999
	8,8
	1,4
	Котельная № 2  (СГМУП «Городские тепловые сети»)
	реконструкция
	1

	331
	20665
	ТК-27-11 (ТК-11)
	 
	14
	0,05
	1982
	1,4
	0,1
	Котельная № 2  (СГМУП «Городские тепловые сети»)
	реконструкция
	1

	332
	21033
	ТК-27-32 (ТК-32)
	ТК-27-31 (ТК-31)
	41
	0,1
	1999
	8,1
	0,6
	Котельная № 2  (СГМУП «Городские тепловые сети»)
	реконструкция
	1

	333
	21039
	ТК-27-9 (ТК-9)
	ТК-27-8 (ТК-8)
	13
	0,1
	1999
	2,6
	0,2
	Котельная № 2  (СГМУП «Городские тепловые сети»)
	реконструкция
	1

	334
	21041
	ТК-27-6 (ТК-34)
	НЕФТЯНИКОВ 4
	30
	0,05
	1999
	3,0
	0,1
	Котельная № 2  (СГМУП «Городские тепловые сети»)
	реконструкция
	1

	335
	21046
	4ТК9
	 
	16
	0,15
	2004
	4,8
	0,6
	Котельная № 2  (СГМУП «Городские тепловые сети»)
	реконструкция
	1

	336
	57815
	 
	 
	2
	0,1
	1997
	0,4
	0,0
	Котельная № 2  (СГМУП «Городские тепловые сети»)
	реконструкция
	1

	337
	22702
	ТК-70-6
	 
	11
	0,08
	1974
	1,7
	0,1
	Котельная № 3 (СГМУП «Городские тепловые сети»)
	реконструкция
	1

	338
	22725
	ТК-70-1
	ТК-70-1 (ТК70-2)
	19
	0,25
	2005
	9,6
	1,9
	Котельная № 3 (СГМУП «Городские тепловые сети»)
	реконструкция
	1

	339
	22727
	ТК-70-2 (ТК70-3)
	 
	20
	0,25
	2003
	10,1
	2,0
	Котельная № 3 (СГМУП «Городские тепловые сети»)
	реконструкция
	1

	340
	22764
	ТК-70-1 (ТК70-2)
	 
	37
	0,2
	2003
	14,6
	2,3
	Котельная № 3 (СГМУП «Городские тепловые сети»)
	реконструкция
	1

	341
	23339
	ТК-74-4 (УТ-2)
	 
	122
	0,08
	1997
	19,6
	1,2
	Котельная № 3 (СГМУП «Городские тепловые сети»)
	реконструкция
	1

	342
	23353
	ТК-74-1 (ТК-1)
	ТК-74-3 (УТ-1)
	88
	0,1
	1997
	17,6
	1,4
	Котельная № 3 (СГМУП «Городские тепловые сети»)
	реконструкция
	1

	343
	23354
	ТК-74-3 (УТ-1)
	общежитие №123
	37
	0,08
	1997
	5,9
	0,4
	Котельная № 3 (СГМУП «Городские тепловые сети»)
	реконструкция
	1

	344
	23645
	6ТК-19а
	ЦТП-68
	180
	0,25
	2012
	90,1
	17,7
	Котельная № 3 (СГМУП «Городские тепловые сети»)
	реконструкция
	1

	345
	23756
	ТК-19а'
	торговый центр "Сибирь" 2-ая о
	10
	0,065
	1989
	1,3
	0,1
	Котельная № 3 (СГМУП «Городские тепловые сети»)
	реконструкция
	1

	346
	23851
	 
	ЭНЕРГЕТИКОВ 6
	84
	0,05
	1988
	8,4
	0,3
	Котельная № 3 (СГМУП «Городские тепловые сети»)
	реконструкция
	1

	347
	23905
	6ТК14
	ЦТП-65
	32
	0,25
	1984
	16,2
	3,2
	Котельная № 3 (СГМУП «Городские тепловые сети»)
	реконструкция
	1

	348
	24103
	ТК-66-12 (ТК7)
	 
	122
	0,1
	1989
	24,4
	1,9
	Котельная № 3 (СГМУП «Городские тепловые сети»)
	реконструкция
	1

	349
	16164
	ТК
	ТК
	42
	0,2
	2006
	16,8
	2,6
	Котельная № 14 (СГМУП «Городские тепловые сети»)
	реконструкция
	1

	350
	16266
	ТК-8
	ТК -9
	120
	0,3
	1998
	72,2
	17,0
	Котельная № 14 (СГМУП «Городские тепловые сети»)
	реконструкция
	1

	351
	16534
	ТК-46-12в
	 
	23
	0,1
	2001
	4,6
	0,4
	Котельная № 14 (СГМУП «Городские тепловые сети»)
	реконструкция
	1

	352
	16567
	ТК-80-10 (УТ-10)
	 
	27
	0,08
	1995
	4,4
	0,3
	Котельная № 14 (СГМУП «Городские тепловые сети»)
	реконструкция
	1

	353
	32132
	УТ-1
	ЦТП-83
	18
	0,35
	2006
	12,8
	3,5
	Котельная № 14 (СГМУП «Городские тепловые сети»)
	реконструкция
	1

	354
	 
	СГРЭС-1 СН
	новая ТК на тепломагистрали от СГРЭС-2 Промзона
	650
	0,8
	 
	1040,0
	653,1
	Сургутская ГРЭС-1
	строительство
	2

	355
	 
	Новая ТК
	П-3
	230
	1
	 
	460,0
	361,1
	Сургутская ГРЭС-1
	строительство
	2

	356
	 
	8ТК5
	ПС-4
	571
	0,5
	 
	571,0
	224,1
	Сургутская ГРЭС-1
	строительство
	2

	357
	 
	ввод на ПКТС
	вывод на ЦЖР
	112
	0,8
	 
	179,2
	112,5
	Сургутская ГРЭС-1
	строительство
	2

	358
	 
	Забор ГРЭС-1
	университетская улица
	3360
	1
	 
	6720,0
	5275,2
	Сургутская ГРЭС-1
	строительство
	2

	359
	 
	Пересечение ул. Университетская - ул. Рационализаторов
	9ТК2-7 (УТ-5)
	300
	1
	 
	600,0
	471,0
	Сургутская ГРЭС-1
	строительство
	2

	360
	 
	3ТК23
	5ТК4Б
	523
	0,3
	 
	313,8
	73,9
	Сургутская ГРЭС-1
	строительство
	2

	361
	 
	9ТК1
	7ТК7
	193
	0,4
	 
	154,4
	48,5
	Сургутская ГРЭС-1
	строительство
	2

	362
	 
	П-3
	ТП-3
	370
	0,5
	 
	370,0
	145,2
	Сургутская ГРЭС-2
	строительство
	3

	363
	 
	ТК-89-1  (УТ-1)
	новый павильон
	300
	0,4
	 
	240,0
	75,4
	Сургутская ГРЭС-2
	строительство
	3

	364
	 
	10ТК3
	ЦТП-4
	100
	0,25
	 
	50,0
	9,8
	Котельная № 2  (СГМУП «Городские тепловые сети»)
	строительство
	3

	365
	 
	10ТК4
	4ТК5
	400
	0,4
	 
	320,0
	100,5
	Котельная № 2  (СГМУП «Городские тепловые сети»)
	строительство
	3

	366
	 
	Котельная №9 СГМУП "ГТС"
	врезка в тепловые сети от котельной №6 ОАО "Сургутнефтегаз"
	165
	0,15
	 
	49,5
	5,8
	Котельная №6 (ОАО «Сургутнефтегаз»)
	строительство
	3

	367
	 
	узел от котельной №3 ОАО "Сургутнефтегаз"
	узел от котельной №14 ОАО "Сургутнефтегаз"
	115
	0,15
	 
	34,5
	4,1
	Котельная №14 (ОАО «Сургутнефтегаз»)
	строительство
	3

	368
	 
	Котельная №14 СГМУП "ГТС"
	узел от котельной №19 ОАО "Сургутнефтегаз"
	280
	0,2
	 
	112,0
	17,6
	Котельная №19 (ОАО «Сургутнефтегаз»)
	строительство
	3

	369
	 
	8ТК5
	ТК4
	570
	0,4
	 
	456,0
	143,2
	Котельная № 14 (СГМУП «Городские тепловые сети»)
	реконструкция
	3



Мероприятия в разрезе систем теплоснабжения представлены в таблице 7.1.2
Таблица 7.1.2Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения надежности
	№ п/п
	Теплоисточник
	Обслуживающая организация
	Характеристики реконструируемых сетей
	Характеристики строящихся участков
	Материальная характеристика по группам мероприятий, м2

	
	
	
	протяженность, п.м
	материальная характеристика, м2
	объем, м2
	протяженность, п.м
	материальная характеристика, м2
	объем, м2
	1
	2
	3

	1
	Сургутская ГРЭС-1
	Филиал ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1
	8634
	2222,3
	356,66
	5939
	10038,4
	7219,46
	2222,3
	10038,4
	0,0

	ИТОГО по СЦТ на базе теплоисточника Филиал ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1
	8634
	2222,3
	356,66
	5939
	10038,4
	7219,46
	2222,3
	10038,4
	0,0

	2
	Сургутская ГРЭС-2
	 ПАО «Юнипро» - Сургутская ГРЭС-2
	4567
	890,2
	89,35
	670
	610,0
	220,59
	890,2
	0,0
	610,0

	ИТОГО по СЦТ на базе теплоисточника  ПАО «Юнипро» - Сургутская ГРЭС-2
	4567
	890,2
	89,35
	670
	610,0
	220,59
	890,2
	0,0
	610,0

	3
	Котельная ООО «СГЭС»
	ООО «СГЭС»
	0
	0,0
	0,00
	0
	0,0
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО по СЦТ на базе теплоисточника ООО «СГЭС»
	0
	0,0
	0,00
	0
	0,0
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0

	4
	ПКТС (СГМУП «Городские тепловые сети»)
	СГМУП «Городские тепловые сети»
	0
	0,0
	0,00
	0
	0,0
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0

	5
	Котельная № 1  (СГМУП «Городские тепловые сети»)
	СГМУП «Городские тепловые сети»
	231
	110,7
	23,78
	0
	0,0
	0,00
	110,7
	0,0
	0,0

	6
	Котельная № 2  (СГМУП «Городские тепловые сети»)
	СГМУП «Городские тепловые сети»
	460
	99,3
	11,00
	500
	370,0
	110,29
	99,3
	0,0
	370,0

	7
	Котельная № 3 (СГМУП «Городские тепловые сети»)
	СГМУП «Городские тепловые сети»
	763
	219,5
	32,42
	0
	0,0
	0,00
	219,5
	0,0
	0,0

	8
	Котельная № 5  (СГМУП «Городские тепловые сети»)
	СГМУП «Городские тепловые сети»
	0
	0,0
	0,00
	0
	0,0
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0

	9
	Котельная № 6  (СГМУП «Городские тепловые сети»)
	СГМУП «Городские тепловые сети»
	0
	0,0
	0,00
	0
	0,0
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0

	10
	Котельная № 7 (СГМУП «Городские тепловые сети»)
	СГМУП «Городские тепловые сети»
	0
	0,0
	0,00
	0
	0,0
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0

	11
	Котельная № 9 (СГМУП «Городские тепловые сети»)
	СГМУП «Городские тепловые сети»
	0
	0,0
	0,00
	0
	0,0
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0

	12
	Котельная № 13 (СГМУП «Городские тепловые сети»)
	СГМУП «Городские тепловые сети»
	0
	0,0
	0,00
	0
	0,0
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0

	13
	Котельная № 14 (СГМУП «Городские тепловые сети»)
	СГМУП «Городские тепловые сети»
	801
	566,7
	166,97
	0
	0,0
	0,00
	110,7
	0,0
	456,0

	14
	Котельная №19  (СГМУП «Городские тепловые сети»)
	СГМУП «Городские тепловые сети»
	0
	0,0
	0,00
	0
	0,0
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0

	15
	Котельная № 21 (СГМУП «Городские тепловые сети»)
	СГМУП «Городские тепловые сети»
	0
	0,0
	0,00
	0
	0,0
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0

	16
	Котельная № 22 (СГМУП «Городские тепловые сети»)
	СГМУП «Городские тепловые сети»
	0
	0,0
	0,00
	0
	0,0
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0

	17
	Котельная Ледовый дворец (СГМУП «Городские тепловые сети»)
	СГМУП «Городские тепловые сети»
	0
	0,0
	0,00
	0
	0,0
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО по СЦТ на базе теплоисточников СГМУП «Городские тепловые сети»
	2255
	996,3
	234,17
	500
	370,0
	110,29
	540,3
	0,0
	826,0

	18
	Котельная №1 (ОАО «Сургутнефтегаз»)
	ОАО «Сургутнефтегаз»
	0
	0,0
	0,00
	0
	0,0
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0

	19
	Котельная №3, (ОАО «Сургутнефтегаз»)
	ОАО «Сургутнефтегаз»
	0
	0,0
	0,00
	0
	0,0
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0

	20
	Котельная №4 (ОАО «Сургутнефтегаз»)
	ОАО «Сургутнефтегаз»
	0
	0,0
	0,00
	0
	0,0
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0

	21
	Котельная №5 (ОАО «Сургутнефтегаз»)
	ОАО «Сургутнефтегаз»
	0
	0,0
	0,00
	0
	0,0
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0

	22
	Котельная №6 (ОАО «Сургутнефтегаз»)
	ОАО «Сургутнефтегаз»
	0
	0,0
	0,00
	165
	49,5
	5,83
	0,0
	0,0
	49,5

	23
	Котельная №7 (ОАО «Сургутнефтегаз»)
	ОАО «Сургутнефтегаз»
	0
	0,0
	0,00
	0
	0,0
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0

	24
	Котельная №8 (ОАО «Сургутнефтегаз»)
	ОАО «Сургутнефтегаз»
	0
	0,0
	0,00
	0
	0,0
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0

	25
	Котельная №9 (ОАО «Сургутнефтегаз»)
	ОАО «Сургутнефтегаз»
	0
	0,0
	0,00
	0
	0,0
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0

	26
	Котельная №10 (ОАО «Сургутнефтегаз»)
	ОАО «Сургутнефтегаз»
	0
	0,0
	0,00
	0
	0,0
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0

	27
	Котельная №12 (ОАО «Сургутнефтегаз»)
	ОАО «Сургутнефтегаз»
	0
	0,0
	0,00
	0
	0,0
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0

	28
	Котельная №14 (ОАО «Сургутнефтегаз»)
	ОАО «Сургутнефтегаз»
	0
	0,0
	0,00
	115
	34,5
	4,06
	0,0
	0,0
	34,5

	29
	Котельная №15 (ОАО «Сургутнефтегаз»)
	ОАО «Сургутнефтегаз»
	0
	0,0
	0,00
	0
	0,0
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0

	30
	Котельная №16 (ОАО «Сургутнефтегаз»)
	ОАО «Сургутнефтегаз»
	0
	0,0
	0,00
	0
	0,0
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0

	31
	Котельная №17 (ОАО «Сургутнефтегаз»)
	ОАО «Сургутнефтегаз»
	0
	0,0
	0,00
	0
	0,0
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0

	32
	Котельная №19 (ОАО «Сургутнефтегаз»)
	ОАО «Сургутнефтегаз»
	0
	0,0
	0,00
	280
	112,0
	17,58
	0,0
	0,0
	112,0

	ИТОГО по СЦТ на базе теплоисточников ОАО «Сургутнефтегаз»
	0
	0,0
	0,00
	560
	196,0
	27,48
	0,0
	0,0
	196,0

	33
	Котельная №1  (СГМУП «Тепловик»)
	СГМУП «Тепловик»
	0
	0,0
	0,00
	0
	0,0
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0

	34
	Котельная №5  (СГМУП «Тепловик»)
	СГМУП «Тепловик»
	0
	0,0
	0,00
	0
	0,0
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0

	35
	Котельная №8  (СГМУП «Тепловик»)
	СГМУП «Тепловик»
	0
	0,0
	0,00
	0
	0,0
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0

	36
	Котельная №9  (СГМУП «Тепловик»)
	СГМУП «Тепловик»
	0
	0,0
	0,00
	0
	0,0
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0

	37
	Котельная №10  (СГМУП «Тепловик»)
	СГМУП «Тепловик»
	0
	0,0
	0,00
	0
	0,0
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0

	38
	Котельная №11  (СГМУП «Тепловик»)
	СГМУП «Тепловик»
	0
	0,0
	0,00
	0
	0,0
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0

	39
	Котельная №12  (СГМУП «Тепловик»)
	СГМУП «Тепловик»
	0
	0,0
	0,00
	0
	0,0
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО по СЦТ на базе теплоисточников СГМУП «Тепловик»
	0
	0,0
	0,00
	0
	0,0
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0

	40
	Котельная промбазы УЭЗС ООО «Газпром трансгаз Сургут»
	ООО «Газпром трансгаз Сургут»
	0
	0,0
	0,00
	0
	0,0
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО по СЦТ на базе теплоисточника ООО «Газпром трансгаз Сургут»
	0
	0,0
	0,00
	0
	0,0
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0

	41
	Котельная СГМУП «Сургутский хлебозавод»
	СГМУП «Сургутский хлебозавод»
	0
	0,0
	0,00
	0
	0,0
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО по СЦТ на базе теплоисточника СГМУП «Сургутский хлебозавод»
	0
	0,0
	0,00
	0
	0,0
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0

	42
	Котельная «СЗТК»
	ООО УК «Северо-Западная Тепловая Компания» (ООО УК «СЗТК»)
	0
	0,0
	0,00
	0
	0,0
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО по СЦТ на базе теплоисточника ООО УК «Северо-Западная Тепловая Компания» (ООО УК «СЗТК»)
	0
	0,0
	0,00
	0
	0,0
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0

	43
	Котельная №1 (ОАО «Сургутстройтрест»)
	ОАО «Сургутстройтрест»
	0
	0,0
	0,00
	0
	0,0
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0

	44
	Котельная №2 (ОАО «Сургутстройтрест»)
	ОАО «Сургутстройтрест»
	0
	0,0
	0,00
	0
	0,0
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО по СЦТ на базе теплоисточников ОАО «Сургутстройтрест»
	0
	0,0
	0,00
	0
	0,0
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0

	45
	Котельная ЗАО «Сургутспецстрой»
	ЗАО «Сургутспецстрой»
	0
	0,0
	0,00
	0
	0,0
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО по СЦТ на базе теплоисточника ЗАО «Сургутспецстрой»
	0
	0,0
	0,00
	0
	0,0
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0

	46
	Автоматизированная газовая водогрейная котельная тепловой мощностью 4,48 МВт
	ОАО «Горремстрой»
	0
	0,0
	0,00
	0
	0,0
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО по СЦТ на базе теплоисточника ОАО «Горремстрой»
	0
	0,0
	0,00
	0
	0,0
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0

	47
	Котельная ОАО «Аэропорт Сургут» 
	ОАО «Аэропорт Сургут»
	0
	0,0
	0,00
	0
	0,0
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО по СЦТ на базе теплоисточника ОАО «Аэропорт Сургут»
	0
	0,0
	0,00
	0
	0,0
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0

	48
	Котельная ООО «ТВС-Сервис»
	ООО «ТВС-Сервис»
	0
	0,0
	0,00
	0
	0,0
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО по СЦТ на базе теплоисточника ООО «ТВС-Сервис»
	0
	0,0
	0,00
	0
	0,0
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО по всем теплоисточникам
	15455
	4109
	680
	7669
	11214
	7578
	3653
	10038
	1632
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Книга 5. Приложение А. Результаты расчета показателей надежности без учета мероприятий
263
Показатели надежности теплоснабжения потребителей от котельной ООО «СГЭС» К-45
	№ потребителя
	Адрес узла ввода
	Путь, пройденный от источника, м
	Вероятность безотказной работы
	Коэффициент готовности
	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период

	
	
	
	факт
	норматив
	факт
	норматив
	

	72248
	кв. 35 Перспектива по ГП
	2590,7
	1
	0,9
	0,999
	0,97
	18,4231

	72247
	кв. 35 Перспектива по ГП
	2490,7
	1
	0,9
	0,998987
	0,97
	68,0877

	72246
	кв. 36 Перспектива по ГП
	2479,9
	1
	0,9
	0,998981
	0,97
	40,1557

	72244
	кв. 41 Перспектива по ГП
	1332,6
	1
	0,9
	0,998981
	0,97
	15,5823

	72259
	кв. 44 Перспектива по ГП
	938
	1
	0,9
	0,998981
	0,97
	119,6696

	72266
	кв. 42 Перспектива по ГП
	1574,2
	1
	0,9
	0,998981
	0,97
	73,0626

	72260
	кв. 45 Перспектива по ГП
	443,2
	1
	0,9
	0,998981
	0,97
	32,7879

	72263
	кв. 39 Перспектива по ГП
	386,4
	0,999986
	0,9
	0,998969
	0,97
	109,6359

	72261
	кв. 45 Перспектива по ГП
	443,2
	0,999986
	0,9
	0,998969
	0,97
	101,8622

	72264
	кв. 39 Перспектива по ГП
	486,4
	0,999986
	0,9
	0,998981
	0,97
	31,7943

	72255
	мкр. 35а
	3090,7
	0,990927
	0,9
	0,998969
	0,97
	122,6573

	72258
	кв. 35а Перспектива по ГП
	3290,7
	0,990544
	0,9
	0,998985
	0,97
	62,819

	72257
	кв. 35а Перспектива по ГП
	3290,7
	0,990544
	0,9
	0,998985
	0,97
	63,9665

	72256
	кв. 35а Перспектива по ГП
	3190,7
	0,990544
	0,9
	0,998969
	0,97
	127,0374



Показатели надежности тепловых сетей от котельной ООО «СГЭС» К-45
	Sys
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутpеннийдиаметp подающего тpубопpовода, м
	Температура в конце участка под.тр-да,°C
	Температура в начале участка обр.тр-да,°C
	Время восстановления, ч
	Относительное кол.отключ. нагрузки
	Вероятность отказа

	72342
	
	мкр. 35а
	700
	0,4
	150
	70
	21,89657
	0,3099329
	0,0002102

	72351
	мкр. 35а
	кв. 35а Перспектива по ГП
	100
	0,3
	150
	70
	17,12889
	0,2089567
	0,0000235

	72360
	УТ-2 (сущ.)
	кв. 39 Перспектива по ГП
	100
	0,25
	150
	70
	14,33529
	0,1164308
	0,0000197

	17541
	6ТК-3
	
	75,32
	0,25
	150
	110,41
	14,20758
	0,0915418
	0,0000197

	67892
	
	ТК
	142,22
	0,25
	150
	110,41
	14,20758
	0,0915418
	0,0000455

	72356
	8ТК-1
	кв. 45 Перспектива по ГП
	100
	0,25
	150
	70
	14,33529
	0,0838569
	0,0000197

	16590
	8ТК-5
	8ТК-6
	37,23
	0,25
	150
	109,71
	14,40039
	0,0641378
	0,0000099

	16597
	
	ТК
	78,05
	0,5
	150
	70
	25,8196
	0
	0,000034

	16598
	8ТК-4
	8ТК-5
	8,34
	0,105
	150
	109,71
	6,979504
	0
	0,0000013

	16616
	ЦТП-1
	
	9,43
	0,15
	150
	107,73
	9,150897
	0
	0,0000019

	16816
	
	
	115,19
	0,125
	150
	112,45
	7,868527
	0
	0,0000204

	16818
	8ТК-2
	8ТК-3
	144,96
	0,5
	150
	78,38
	25,8196
	0
	0,0000632

	16819
	8ТК-1
	8ТК-2
	349,82
	0,5
	150
	78,38
	25,8196
	0
	0,0001525

	16821
	ТК-1
	УТ-2 (сущ.)
	173,76
	0,5
	150
	90,77
	28,71091
	0
	0,0000842

	16822
	
	ТК-1
	62,82
	0,5
	150
	90,77
	28,71091
	0
	0,0000305

	16824
	Котельная ООО "СГЭС" (к-45)
	8ТК-1
	343,19
	0,6
	150
	77,08
	34,852
	0
	0,0002019

	16825
	Котельная ООО "СГЭС" (к-45)
	
	49,86
	0,5
	150
	90,77
	28,71091
	0
	0,0000242

	16830
	6ТК-1
	
	249,7
	0,4
	150
	95,31
	20,80934
	0
	0,0000957

	17542
	ИТП ПВП
	
	43,85
	0,2
	150
	94,79
	11,69644
	0
	0,0000115

	17551
	
	
	5,38
	0,05
	150
	94,79
	4,582577
	0
	0,0000006

	17553
	ЦТП-1 ПВНС
	
	7,02
	0,15
	150
	113,18
	9,011644
	0
	0,0000014

	17556
	
	
	31,96
	0,15
	150
	113,2
	9,011644
	0
	0,0000065

	17558
	ТК
	
	67,35
	0,2
	150
	113,18
	11,46535
	0
	0,0000174

	32353
	
	
	6,8
	0,105
	150
	107,45
	6,980068
	0
	0,0000011

	32357
	
	
	10,68
	0,2
	150
	112,45
	11,70498
	0
	0,0000028

	33298
	
	
	74,42
	0,15
	150
	113,2
	9,011644
	0
	0,0000151

	33301
	
	
	37,9
	0,15
	150
	113,2
	9,011644
	0
	0,0000077

	33303
	
	
	5,47
	0,05
	150
	113,2
	4,582563
	0
	0,0000006

	33307
	
	ЦТП-1 ПВНС
	99,53
	0,2
	150
	113,18
	11,46535
	0
	0,0000257

	50378
	
	
	20,9
	0,15
	150
	113,2
	9,011644
	0
	0,0000042

	50380
	
	
	12,4
	0,15
	150
	113,2
	9,011644
	0
	0,0000025

	57465
	
	
	20,4
	0,125
	150
	112,45
	7,868527
	0
	0,0000036

	57474
	
	средняя школа на 801 учащегося
	127,08
	0,1
	150
	104,01
	6,707221
	0
	0,0000192

	57499
	
	
	12,77
	0,15
	150
	113,2
	9,011644
	0
	0,0000026

	72691
	
	
	466,88
	0,25
	150
	0
	13,40195
	0
	0,0000576

	67895
	
	6ТК-3
	2,42
	0,25
	150
	70
	13,40195
	0
	0,0000006

	67897
	
	
	467,15
	0,25
	150
	70
	13,40195
	0
	0,0001153

	67905
	
	
	336,67
	0,25
	150
	70
	13,40195
	0
	0,0000831

	69771
	ЦТП-2 ПВНС
	
	10,91
	0,15
	150
	113,5
	9,111352
	0
	0,0000022

	69772
	
	
	55,11
	0,15
	150
	113,5
	9,111352
	0
	0,0000113

	69773
	
	
	14,8
	0,15
	150
	113,5
	9,111352
	0
	0,000003

	69774
	
	
	8,7
	0,15
	150
	113,2
	9,011644
	0
	0,0000018

	69777
	
	
	31,33
	0,15
	150
	113,18
	9,011644
	0
	0,0000064

	69779
	
	
	120,75
	0,1
	150
	113,51
	6,700265
	0
	0,0000182

	69780
	
	
	26,47
	0,1
	150
	113,51
	6,700265
	0
	0,000004

	71444
	
	
	5
	0,2
	150
	107,35
	11,72726
	0
	0,0000013

	71447
	
	
	20,4
	0,2
	150
	112,45
	11,70498
	0
	0,0000054

	71448
	
	ЦТП-1
	2
	0,15
	150
	107,73
	9,004824
	0
	0,0000004

	71452
	
	
	26,47
	0,125
	150
	113,5
	7,917784
	0
	0,0000047

	71453
	
	
	20,9
	0,15
	150
	113,18
	9,011644
	0
	0,0000042

	72339
	ТК
	
	1147,27
	0,5
	150
	70
	25,8196
	0
	0,0005453

	72340
	ТК
	кв. 41 Перспектива по ГП
	100
	0,15
	150
	70
	9,100577
	0
	0,0000125

	72341
	
	кв. 36 Перспектива по ГП
	100
	0,15
	150
	70
	9,100577
	0
	0,0000125

	72689
	
	
	1
	0,15
	150
	108,27
	9,150897
	0
	0,0000001

	72343
	
	кв. 35 Перспектива по ГП
	100
	0,25
	150
	70
	13,40195
	0
	0,0000184

	72344
	кв. 35 Перспектива по ГП
	кв. 35 Перспектива по ГП
	100
	0,15
	150
	70
	9,100577
	0
	0,0000125

	72369
	
	мк. 38 д. 6
	100
	0,15
	150
	113,86
	8,645421
	0
	0,0000119

	72352
	кв. 35а Перспектива по ГП
	кв. 35а Перспектива по ГП
	100
	0,2
	150
	70
	11,57254
	0
	0,0000159

	72353
	кв. 35а Перспектива по ГП
	кв. 35а Перспектива по ГП
	100
	0,2
	150
	70
	11,57254
	0
	0,0000159

	72354
	8ТК-3
	кв. 44 Перспектива по ГП
	100
	0,15
	150
	70
	9,100577
	0
	0,0000125

	72355
	8ТК-1
	кв. 45 Перспектива по ГП
	100
	0,15
	150
	70
	9,100577
	0
	0,0000125

	72368
	
	мк. 38 д. 7
	100
	0,15
	150
	113,86
	8,645421
	0
	0,0000119

	72357
	6ТК-1
	
	610,18
	0,15
	150
	113,86
	8,645421
	0
	0,0001187

	72359
	6ТК-1
	
	100
	0,15
	150
	70
	8,645421
	0
	0,0000119

	72365
	6ТК-2
	кв. 42 Перспектива по ГП
	100
	0,15
	150
	70
	9,100577
	0
	0,0000125

	72361
	кв. 39 Перспектива по ГП
	кв. 39 Перспектива по ГП
	100
	0,15
	150
	70
	9,100577
	0
	0,0000125

	72692
	
	
	337,76
	0,25
	150
	0
	13,40195
	0
	0,0000417

	17540
	6ТК-2
	6ТК-3
	108,73
	0,4
	150
	101,8
	20,80934
	0
	0,0000417

	17539
	ТК
	ИТП ПВП
	37,69
	0,1
	150
	94,79
	6,738092
	0
	0,0000057

	17538
	ТК
	ЦТП-2 ПВНС
	36,83
	0,15
	150
	113,5
	9,136065
	0
	0,0000076

	17537
	ТК
	ТК
	168,22
	0,2
	150
	113,18
	11,46535
	0
	0,0000434

	16842
	УТ-2 (сущ.)
	6ТК-1
	445,13
	0,4
	150
	97,58
	20,80934
	0
	0,0001705

	16831
	
	6ТК-2
	492,9
	0,4
	150
	95,31
	20,80934
	0
	0,0001888

	16596
	8ТК-4
	
	45,52
	0,5
	150
	70
	25,8196
	0
	0,0000198

	16595
	8ТК-3
	8ТК-4
	271,1
	0,5
	150
	80,02
	25,8196
	0
	0,0001182

	16593
	
	ЦТП-2 Крылова
	311,96
	0,15
	150
	112,45
	8,981498
	0
	0,000063

	16592
	8ТК-6
	
	37,44
	0,2
	150
	109,71
	11,70152
	0
	0,0000099

	16591
	
	
	258,01
	0,15
	150
	107,45
	9,010684
	0
	0,0000523

	72694
	6ТК-3
	
	3,19
	0,25
	150
	0
	13,40195
	0
	0,0000004

	71445
	ЦТП-2 Крылова
	
	2
	0,2
	150
	112,45
	11,70498
	0
	0,0000005


Показатели надежности теплоснабжения потребителей от котельной№6 СГМУП «ГТС»
	№ потребителя
	Адрес узла ввода
	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Путь, пройденный от источника, м
	Вероятность безотказной работы
	Коэффициент готовности
	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период

	
	
	отопление
	вентиляция
	ГВС
	
	факт
	норматив
	факт
	норматив
	

	50066
	Заячий остров
	0,0055
	0
	0
	244
	1
	0,9
	0,999999
	0,97
	0,0006

	50068
	Заячий остров
	0,0055
	0
	0
	160,2
	1
	0,9
	0,999986
	0,97
	0,0006



Показатели надежности тепловых сетейот котельной №6 СГМУП «ГТС»
	Sys
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутpеннийдиаметp подающего тpубопpовода, м
	Температура в конце участка под.тр-да,°C
	Температура в начале участка обр.тр-да,°C
	Время восстановления, ч
	Относительное кол.отключ. нагрузки
	Вероятность отказа

	20024
	
	
	55,01
	0,105
	95
	70
	6,891119
	0
	0,0000086

	20025
	Котельная №6 (ГТС)
	
	99,56
	0,105
	95
	70
	6,891119
	0
	0,0000155

	20029
	
	гараж
	5,67
	0,105
	95
	70
	6,891119
	0
	0,0000009

	50064
	
	
	89,47
	0,105
	95
	70
	6,891119
	0
	0,0000139



Показатели надежности теплоснабжения потребителей от котельной №7 СГМУП «ГТС»
	№ потребителя
	Адрес узла ввода
	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Путь, пройденный от источника, м
	Вероятность безотказной работы
	Коэффициент готовности
	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период

	
	
	отопление
	вентиляция
	ГВС
	
	факт
	норматив
	факт
	норматив
	

	34651
	ИНДУСТРИАЛЬНАЯ 32
	0,1268
	0
	0
	697,4
	1
	0,9
	0,999742
	0,97
	0,1666

	34653
	ИНДУСТРИАЛЬНАЯ 34
	0,27265
	0
	0
	642,9
	1
	0,9
	0,999728
	0,97
	0,3566

	35083
	ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 9
	0,132
	0
	0
	590,2
	1
	0,9
	0,999699
	0,97
	0,1763

	34672
	ИНДУСТРИАЛЬНАЯ 34
	0,27265
	0
	0
	525,9
	1
	0,9
	0,999697
	0,97
	0,3565

	69519
	ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 13
	0,021
	0
	0
	537,1
	1
	0,9
	0,999685
	0,97
	0,0269

	34437
	ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 11
	0,026
	0
	0
	493,1
	1
	0,9
	0,999681
	0,97
	0,0348

	69533
	ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 11/1
	0,178
	0
	0
	457,5
	1
	0,9
	0,999678
	0,97
	0,2378

	69509
	ИНДУСТРИАЛЬНАЯ 36
	0,004
	0
	0
	447,1
	1
	0,9
	0,999676
	0,97
	0,0053

	69523
	ИНДУСТРИАЛЬНАЯ 44
	0,1014
	0
	0
	340,7
	1
	0,9
	0,999655
	0,97
	0,1359

	69507
	ИНДУСТРИАЛЬНАЯ 38/1
	0,235
	0
	0
	251,9
	1
	0,9
	0,999625
	0,97
	0,3107

	34560
	ИНДУСТРИАЛЬНАЯ 38
	0,6615
	0
	0
	166,5
	1
	0,9
	0,999612
	0,97
	0,8769

	34558
	ИНДУСТРИАЛЬНАЯ 38
	0,6615
	0
	0
	157,1
	1
	0,9
	0,999611
	0,97
	0,8802

	34678
	ИНДУСТРИАЛЬНАЯ 38
	0,02
	0
	0
	113
	1
	0,9
	0,9996
	0,97
	0,0267

	34553
	ИНДУСТРИАЛЬНАЯ 40/1
	0,253
	0
	0
	87,1
	1
	0,9
	0,999593
	0,97
	0,3389

	34680
	ИНДУСТРИАЛЬНАЯ 38
	0,01
	0
	0
	76,8
	1
	0,9
	0,999591
	0,97
	0,0134



Показатели надежности тепловых сетей от котельной №7 СГМУП «ГТС»
	Sys
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутpеннийдиаметp подающего тpубопpовода, м
	Температура в конце участка под.тр-да,°C
	Температура в начале участка обр.тр-да,°C
	Время восстановления, ч
	Относительное кол.отключ. нагрузки
	Вероятность отказа

	18265
	ТК-3
	
	52,58
	0,2
	95
	71,54
	10,937805
	0,2540418
	0,000013

	18274
	
	ТК-3
	27,99
	0,2
	95
	73,4
	10,937805
	0,2540418
	0,0000069

	18275
	ТК-2 (УТ-2)
	
	106,93
	0,2
	95
	73,4
	10,937805
	0,2540418
	0,0000264

	18278
	ТК-1 (УТ-1)
	ТК-2 (УТ-2)
	80,48
	0,2
	95
	74,5
	10,937805
	0,2540418
	0,0000199

	18279
	
	ТК-1 (УТ-1)
	376,23
	0,2
	95
	74,52
	10,937805
	0,2540418
	0,0000928

	34551
	Котельная №7 (ГТС)
	
	22,49
	0,2
	95
	74,52
	10,937805
	0,2540418
	0,0000055

	69514
	
	ЛИУ-17
	40,29
	0,2
	95
	70
	10,937805
	0,2540418
	0,0000099

	69525
	УТ-10
	РММ
	58,96
	0,05
	95
	81,27
	4,574523
	0
	0,0000061

	18880
	
	
	13,14
	0,15
	95
	81,11
	9,082582
	0
	0,0000027

	18881
	УТ-2
	
	239
	0,2
	95
	81,11
	10,937805
	0
	0,000059

	18882
	Котельная №7 (ГТС)
	УТ-2
	75,82
	0,2
	95
	81,25
	10,937805
	0
	0,0000187

	18896
	УТ-2
	РММ
	11,31
	0,08
	95
	81,51
	5,846376
	0
	0,0000015

	18907
	УТ-1
	
	175,64
	0,15
	95
	80,02
	9,035262
	0
	0,0000358

	18908
	
	УТ-11
	40,62
	0,15
	95
	80,02
	9,035262
	0
	0,0000083

	18913
	УТ-1
	
	41
	0,2
	95
	80,56
	10,937805
	0
	0,0000101

	18914
	
	
	7,52
	0,05
	95
	81,47
	4,582255
	0
	0,0000008

	18916
	ТК
	
	8,6
	0,065
	95
	81,32
	5,19988
	0
	0,000001

	69524
	
	Зал царства
	12,78
	0,1
	95
	81,57
	6,746695
	0
	0,0000019

	34557
	ТК
	
	44,65
	0,2
	95
	80,54
	10,937805
	0
	0,000011

	34559
	
	АБК ОАО "Дорожное ремонтно-стр
	7,99
	0,1
	95
	80,75
	6,742336
	0
	0,0000012

	34561
	
	электроцех, столярный цех, диз
	17,41
	0,1
	95
	80,33
	6,742336
	0
	0,0000026

	57600
	Котельная №7 (ГТС)
	УТ-1
	28,27
	0,2
	95
	80,48
	10,937805
	0
	0,000007

	69508
	УТ-11
	ЗАО Зари
	7,33
	0,05
	95
	80,02
	4,582284
	0
	0,0000008

	69510
	ТК-1 (УТ-1)
	АЗС
	48,34
	0,05
	95
	80,37
	4,576119
	0
	0,000005

	69521
	
	УТ-10
	106,22
	0,15
	95
	80,97
	9,082582
	0
	0,0000218

	18915
	
	ТК
	35,14
	0,2
	95
	80,55
	10,937805
	0
	0,0000087

	69528
	УТ-10
	
	12,67
	0,15
	95
	80,67
	9,082582
	0
	0,0000026

	18276
	
	склад №1 ЗАО "Сургуттрактороце
	30,72
	0,08
	95
	79,32
	5,841247
	0
	0,000004

	69529
	
	маг.
	90,27
	0,025
	95
	76,43
	3,633923
	0
	0,0000074

	69530
	
	ООО ''Нефтэк-Кор''
	143,3
	0,1
	95
	81,16
	6,701619
	0
	0,0000217

	18273
	ТК-2 (УТ-2)
	АБК ЗАО ''Сургуттрактороцентр'
	46,66
	0,08
	95
	78,78
	5,837036
	0
	0,0000061

	18272
	ТК-3
	РММ
	28,79
	0,08
	95
	78,81
	5,841757
	0
	0,0000038

	69534
	УТ-10
	СТО
	23,35
	0,08
	95
	81,18
	5,843195
	0
	0,0000031



Показатели надежности теплоснабжения потребителей от котельной№9 СГМУП «ГТС»
	№ потребителя
	Адрес узла ввода
	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Путь, пройденный от источника, м
	Вероятность безотказной работы
	Коэффициент готовности
	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период

	
	
	отопление
	вентиляция
	ГВС
	
	факт
	норматив
	факт
	норматив
	

	34746
	БУРОВАЯ 6
	0,078
	0
	0
	89
	1
	0,9
	0,999835
	0,97
	0,0577

	34706
	БУРОВАЯ 6
	0,29
	0
	0
	158
	1
	0,9
	0,999842
	0,97
	0,1654

	66064
	БУРОВАЯ 6
	0,161
	0
	0
	236,4
	1
	0,9
	0,99985
	0,97
	0,096

	34002
	БУРОВАЯ 6
	0,021
	0
	0
	309
	1
	0,9
	0,999857
	0,97
	0,013

	66074
	БУРОВАЯ 6
	0,146
	0
	0
	64,9
	1
	0,9
	0,999832
	0,97
	0,1094

	34768
	ИНДУСТРИАЛЬНАЯ 17/1
	0,113
	0,063
	0
	258,6
	0,999986
	0,9
	0,99984
	0,97
	0,1349

	34736
	ИНДУСТРИАЛЬНАЯ 21
	0,218
	0
	0
	298,7
	0,999982
	0,9
	0,999826
	0,97
	0,1711

	34731
	ИНДУСТРИАЛЬНАЯ 21
	0,147
	0
	0
	476,9
	0,999982
	0,9
	0,999851
	0,97
	0,1089

	34729
	ИНДУСТРИАЛЬНАЯ 21
	0,349
	0
	0
	357,2
	0,999982
	0,9
	0,999824
	0,97
	0,2674

	34739
	ИНДУСТРИАЛЬНАЯ 21
	0,342
	0
	0
	475,7
	0,999982
	0,9
	0,999853
	0,97
	0,2628

	34725
	ИНДУСТРИАЛЬНАЯ 21/3
	0,011
	0
	0
	258,3
	0,999982
	0,9
	0,999824
	0,97
	0,0087

	34722
	ИНДУСТРИАЛЬНАЯ 21
	0,195
	0
	0
	390,7
	0,999982
	0,9
	0,999823
	0,97
	0,1457

	68903
	ПРОМЫШЛЕННАЯ 6
	1,059
	0
	0
	458
	0,999982
	0,9
	0,999832
	0,97
	0,7411

	34737
	ИНДУСТРИАЛЬНАЯ 21
	0,195
	0
	0
	439,1
	0,999982
	0,9
	0,999847
	0,97
	0,1487

	34733
	ИНДУСТРИАЛЬНАЯ 21
	0,196
	0
	0
	253,1
	0,999982
	0,9
	0,999827
	0,97
	0,1555



Показатели надежности тепловых сетей от котельной№9 СГМУП «ГТС»
	Sys
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутpеннийдиаметp подающего тpубопpовода, м
	Температура в конце участка под.тр-да,°C
	Температура в начале участка обр.тр-да,°C
	Время восстановления, ч
	Относительное кол.отключ. нагрузки
	Вероятность отказа

	17351
	Котельная №9 (ГТС)
	
	46
	0,25
	94,97
	72,38
	14,221527
	0,8163633
	0,0000121

	17405
	
	
	85,36
	0,25
	94,92
	72,42
	14,221527
	0,8163633
	0,0000224

	68906
	
	
	37,86
	0,25
	94,9
	71,86
	14,221527
	0,7654126
	0,0000099

	17290
	
	АЗС
	40,54
	0,05
	86,84
	48,57
	4,522767
	0
	0,0000041

	68908
	
	
	102,75
	0,1
	94,49
	78,95
	6,715623
	0
	0,0000156

	17367
	
	склад
	12,15
	0,05
	94,55
	71,9
	4,581559
	0
	0,0000013

	17368
	
	
	107,2
	0,15
	94,59
	73,69
	9,041897
	0
	0,0000219

	17369
	
	ИНДУСТРИАЛЬНАЯ 21 (склад)
	61,52
	0,1
	94,42
	74,79
	6,724033
	0
	0,0000093

	17370
	
	
	16,88
	0,1
	94,54
	72,67
	6,724033
	0
	0,0000026

	17371
	
	склад
	8,07
	0,05
	94,51
	74,06
	4,575279
	0
	0,0000008

	17372
	
	
	40,15
	0,15
	94,78
	72,72
	9,041897
	0
	0,0000082

	17373
	
	склад-холодильник
	31,92
	0,1
	94,7
	77,31
	6,740085
	0
	0,0000049

	17374
	
	склад-холодильник
	24,06
	0,05
	93,57
	77,35
	4,579769
	0
	0,0000025

	17375
	
	
	14,78
	0,15
	94,84
	73,42
	9,041897
	0
	0,000003

	17376
	
	склад
	33,62
	0,1
	94,72
	78,55
	6,739498
	0
	0,0000051

	17399
	
	
	32,55
	0,15
	94,82
	73,42
	9,041897
	0
	0,0000066

	68905
	
	
	10,18
	0,1
	94,53
	65,08
	6,648423
	0
	0,0000015

	34699
	
	
	66,68
	0,1
	94,49
	65,08
	6,648423
	0
	0,00001

	34702
	
	склад
	45,86
	0,05
	94,27
	70,79
	4,575279
	0
	0,0000047

	34703
	
	
	78,29
	0,15
	94,7
	64,91
	9,105183
	0
	0,0000161

	34769
	
	АБК №2 ЗАО "Электрострой"
	24,44
	0,05
	94,42
	79,02
	4,579712
	0
	0,0000025

	51028
	
	
	36,54
	0,05
	94,67
	58,61
	4,522767
	0
	0,0000037

	66061
	
	
	1,9
	0,05
	94,87
	59,75
	4,522481
	0
	0,0000002

	66062
	
	гараж
	4,21
	0,05
	94,62
	70,85
	4,522767
	0
	0,0000004

	66065
	
	
	138,23
	0,05
	93,34
	49,05
	4,522767
	0
	0,0000141

	66066
	
	РММ
	13,38
	0,05
	93,19
	49,87
	4,522767
	0
	0,0000014

	66072
	
	гараж
	102,23
	0,05
	94,14
	46,82
	4,522767
	0
	0,0000104

	66075
	
	АБК
	9,06
	0,05
	94,78
	72,38
	4,522767
	0
	0,0000009

	66083
	
	
	40,48
	0,25
	94,86
	74,08
	14,221527
	0
	0,0000106

	66086
	
	
	13,51
	0,15
	94,87
	64,77
	9,105183
	0
	0,0000028

	68753
	
	
	9,77
	0,15
	94,85
	74,09
	9,041897
	0
	0,000002

	68757
	
	
	60,02
	0,1
	94,6
	64,99
	6,648423
	0
	0,000009

	68759
	
	
	5,97
	0,05
	94,86
	59,76
	4,522481
	0
	0,0000006

	68904
	
	склад
	69,3
	0,1
	94,4
	65,16
	6,648423
	0
	0,0000104

	17398
	
	
	30,67
	0,1
	94,74
	71,94
	6,648423
	0
	0,0000046

	17397
	
	склад
	19,54
	0,1
	94,68
	74,69
	6,648423
	0
	0,0000029

	17396
	
	
	40,94
	0,1
	94,61
	68,9
	6,648423
	0
	0,0000061

	17238
	
	
	7,58
	0,05
	94,83
	60,55
	4,522767
	0
	0,0000008

	17237
	Котельная №9 (ГТС)
	
	40,35
	0,15
	94,87
	59,75
	9,134088
	0
	0,0000083

	66069
	
	
	45,51
	0,05
	89,86
	46,39
	4,522767
	0
	0,0000046



Показатели надежности теплоснабжения потребителей от котельной№13 СГМУП «ГТС»
	№ потребителя
	Адрес узла ввода
	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Путь, пройденный от источника, м
	Вероятность безотказной работы
	Коэффициент готовности
	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период

	
	
	отопление
	вентиляция
	ГВС
	
	факт
	норматив
	факт
	норматив
	

	59109
	ул. Западная 1/1
	0,0032
	0
	0
	18,8
	1
	0,9
	0,998707
	0,97
	0,0117

	68482
	 
	0,038
	0
	0
	334,2
	0,998147
	0,9
	0,998732
	0,97
	0,1389

	68492
	 
	0,0239
	0
	0
	268,8
	0,998147
	0,9
	0,998728
	0,97
	0,0873

	68502
	 
	0,049
	0
	0
	444,3
	0,998034
	0,9
	0,99879
	0,97
	0,1791

	68496
	 
	0,116
	0
	0
	348
	0,998034
	0,9
	0,998765
	0,97
	0,4239

	68547
	 
	0,0239
	0
	0
	1075,9
	0,998034
	0,9
	0,99893
	0,97
	0,0873

	68539
	 
	0,127
	0
	0
	1106,9
	0,998034
	0,9
	0,998937
	0,97
	0,4641

	68516
	 
	0,102
	0
	0
	834,3
	0,998034
	0,9
	0,99889
	0,97
	0,3727

	68520
	 
	0,102
	0
	0
	850,3
	0,998034
	0,9
	0,998894
	0,97
	0,3727

	68531
	 
	0,102
	0
	0
	873,9
	0,998034
	0,9
	0,998899
	0,97
	0,3727

	68535
	 
	0,102
	0
	0
	892,4
	0,998034
	0,9
	0,998904
	0,97
	0,3727

	68529
	 
	0,262
	0
	0
	919,6
	0,998034
	0,9
	0,998906
	0,97
	0,9574

	68514
	ул. Западная 1/1
	0,395
	0
	0
	808,7
	0,998034
	0,9
	0,998884
	0,97
	1,4434

	68504
	 
	0,005
	0
	0
	496,2
	0,998034
	0,9
	0,998794
	0,97
	0,0183

	68508
	 
	0,0604
	0
	0
	674,7
	0,998034
	0,9
	0,998848
	0,97
	0,2207

	68543
	 
	0,0239
	0
	0
	993,5
	0,998034
	0,9
	0,998922
	0,97
	0,0873

	68625
	 
	0,139
	0
	0
	1179,2
	0,990812
	0,9
	0,998843
	0,97
	0,5082

	68580
	 
	0,089
	0
	0
	1176
	0,990812
	0,9
	0,998842
	0,97
	0,3253

	68631
	 
	0,06
	0
	0
	1147,1
	0,990812
	0,9
	0,998838
	0,97
	0,2194

	68588
	 
	0,234
	0
	0
	1097,5
	0,990812
	0,9
	0,998834
	0,97
	0,8554

	68621
	 
	0,006
	0
	0
	1105,2
	0,990812
	0,9
	0,998832
	0,97
	0,0219

	68576
	 
	0,016
	0
	0
	1087,2
	0,990812
	0,9
	0,99883
	0,97
	0,0585

	68655
	 
	0,0353
	0
	0
	1076
	0,990812
	0,9
	0,998829
	0,97
	0,129

	68611
	 
	0,042
	0
	0
	1050,3
	0,990812
	0,9
	0,998824
	0,97
	0,1535

	68659
	 
	0,041
	0
	0
	1042
	0,990812
	0,9
	0,998824
	0,97
	0,1499

	68663
	 
	0,003
	0
	0
	1027,6
	0,990812
	0,9
	0,998822
	0,97
	0,011

	68667
	 
	0,041
	0
	0
	1019
	0,990812
	0,9
	0,998821
	0,97
	0,1499

	68615
	 
	0,042
	0
	0
	1028
	0,990812
	0,9
	0,998819
	0,97
	0,1535

	68617
	Привокзальная, 9
	0,051
	0
	0,0199
	1005,9
	0,990812
	0,9
	0,998817
	0,97
	0,1865

	68599
	 
	0,101
	0
	0
	975,8
	0,990812
	0,9
	0,998813
	0,97
	0,3692

	68685
	 
	0,05
	0
	0
	949,1
	0,990812
	0,9
	0,998813
	0,97
	0,1828

	68649
	 
	0,123
	0
	0
	962,8
	0,990812
	0,9
	0,998812
	0,97
	0,4497

	32871
	Привокзальная 5
	0,054
	0
	0
	953
	0,990812
	0,9
	0,998807
	0,97
	0,1974

	68647
	 
	0,05
	0
	0
	910,9
	0,990812
	0,9
	0,998802
	0,97
	0,1828

	68605
	 
	0,034
	0
	0
	929,4
	0,990812
	0,9
	0,998802
	0,97
	0,1243

	68601
	 
	0,034
	0
	0
	935,1
	0,990812
	0,9
	0,998797
	0,97
	0,1243

	59112
	ул. Западная 1/1
	0,0042
	0
	0
	628,3
	0,990812
	0,9
	0,998721
	0,97
	0,0153

	68641
	 
	0,15
	0
	0
	858,1
	0,990812
	0,9
	0,998791
	0,97
	0,5483

	68563
	 
	0,001
	0
	0
	592,6
	0,990812
	0,9
	0,998725
	0,97
	0,0038

	59111
	Цех по ремонту приводов ШН-20
	0,0042
	0
	0
	671,9
	0,990812
	0,9
	0,998726
	0,97
	0,0153

	68568
	 
	0,231
	0
	0
	747,2
	0,990812
	0,9
	0,998759
	0,97
	0,8443

	68727
	 
	0,021
	0
	0
	1753,9
	0,990812
	0,9
	0,999011
	0,97
	0,0768

	68725
	 
	0,025
	0
	0
	1755,8
	0,990812
	0,9
	0,999012
	0,97
	0,0914

	68735
	 
	0,005
	0
	0
	1887,2
	0,990812
	0,9
	0,999034
	0,97
	0,0183

	68731
	 
	0,24
	0
	0
	1968,9
	0,990812
	0,9
	0,999046
	0,97
	0,8777

	68739
	 
	0,056
	0
	0
	2038,5
	0,990812
	0,9
	0,999068
	0,97
	0,2048

	68745
	 
	0,025
	0
	0
	2078,8
	0,990812
	0,9
	0,999074
	0,97
	0,0914

	68767
	 
	0,005
	0
	0
	2081
	0,990812
	0,9
	0,999075
	0,97
	0,0183

	68751
	 
	0,006
	0
	0
	2114,6
	0,990812
	0,9
	0,999079
	0,97
	0,0219

	68747
	 
	0,056
	0
	0
	2135,2
	0,990812
	0,9
	0,999082
	0,97
	0,2048

	68582
	 
	0,003
	0
	0
	1207,1
	0,990812
	0,9
	0,998845
	0,97
	0,011

	72603
	 
	0,37
	1,523
	0
	600,9
	0,990812
	0,9
	0,998717
	0,97
	6,9176

	68627
	 
	0,034
	0
	0
	1221,5
	0,990812
	0,9
	0,99885
	0,97
	0,1243

	68673
	 
	0,653
	0
	0
	1194,8
	0,990812
	0,9
	0,998874
	0,97
	2,3878

	68681
	 
	0,0042
	0
	0
	1258,7
	0,990812
	0,9
	0,99888
	0,97
	0,0154

	68677
	 
	0,056
	0
	0
	1283,5
	0,990812
	0,9
	0,998883
	0,97
	0,2048

	68687
	 
	0,005
	0
	0
	1250,2
	0,990812
	0,9
	0,998888
	0,97
	0,0183

	68693
	 
	0,0055
	0
	0
	1336,4
	0,990812
	0,9
	0,998909
	0,97
	0,0201

	68697
	 
	0,12
	0
	0,06
	1364,1
	0,990812
	0,9
	0,998913
	0,97
	0,4393

	68711
	 
	0,181
	0
	0
	1413,9
	0,990812
	0,9
	0,99892
	0,97
	0,6622

	68701
	 
	0,161
	0
	0
	1415,5
	0,990812
	0,9
	0,998921
	0,97
	0,5891

	68709
	 
	0,231
	0
	0
	1421,5
	0,990812
	0,9
	0,998921
	0,97
	0,845

	68707
	 
	0,23
	0
	0
	1431,3
	0,990812
	0,9
	0,998922
	0,97
	0,842

	68586
	 
	0,234
	0
	0
	1072,1
	0,990812
	0,9
	0,998831
	0,97
	0,8554

	68715
	 
	0,023
	0
	0
	1465,6
	0,990812
	0,9
	0,998939
	0,97
	0,0841

	68651
	 
	0,005
	0
	0
	973,2
	0,990812
	0,9
	0,998815
	0,97
	0,0183



Показатели надежности тепловых сетей от котельной№13 СГМУП «ГТС»
	Sys
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутpеннийдиаметp подающего тpубопpовода, м
	Температура в конце участка под.тр-да,°C
	Температура в начале участка обр.тр-да,°C
	Время восстановления, ч
	Относительное кол.отключ. нагрузки
	Вероятность отказа

	68484
	Котельная №13 (ГТС)
	
	100,64
	0,4
	95
	70,05
	22,259439
	0,8915007
	0,0000413

	68486
	
	
	6,15
	0,4
	95
	70,05
	22,259439
	0,8840903
	0,0000025

	68554
	
	
	191,47
	0,4
	95
	70,06
	22,259439
	0,7080839
	0,0000786

	68555
	
	
	202,67
	0,4
	95
	70,06
	22,259439
	0,7080839
	0,0000832

	59115
	
	Пост ЭЦ станции "Сургут"
	9,8
	0,05
	95
	70
	4,573879
	0
	0,000001

	68483
	
	УОВ-1 (установка очистки воды)
	171,45
	0,05
	95
	70
	4,557612
	0
	0,0000176

	72331
	
	Реконструкция ПТОЛ Сургут
	100
	0,15
	95
	70
	9,100577
	0
	0,0000125

	71417
	Котельная №13 (ГТС)
	
	10
	0,15
	95
	70
	9,151138
	0
	0,0000021

	68489
	
	
	55,7
	0,1
	95
	70
	6,729652
	0
	0,0000084

	68490
	
	
	6,43
	0,1
	95
	70
	6,729652
	0
	0,000001

	68493
	
	"Трансспецстрой"
	112,49
	0,08
	95
	70
	5,819642
	0
	0,0000148

	68494
	
	
	99,45
	0,2
	95
	70
	11,273415
	0
	0,0000253

	68497
	
	Экспертный цех
	16,92
	0,08
	95
	70
	5,844894
	0
	0,0000022

	68501
	
	
	7,74
	0,08
	95
	70
	5,847319
	0
	0,000001

	68503
	
	Ангар
	6
	0,05
	95
	70
	4,582484
	0
	0,0000006

	68505
	
	Вагон охраны
	57,98
	0,032
	95
	70
	3,885477
	0
	0,0000051

	68506
	
	
	137,24
	0,2
	95
	70
	11,273415
	0
	0,0000349

	68509
	
	Гараж
	18,82
	0,08
	95
	70
	5,844392
	0
	0,0000025

	68510
	
	
	23,35
	0,2
	95
	70
	11,113985
	0
	0,0000058

	68521
	
	ТО-2 (2 ввод)
	8,54
	0,08
	95
	70
	5,847108
	0
	0,0000011

	68523
	
	
	15,3
	0,2
	95
	70
	11,273415
	0
	0,0000039

	68525
	
	
	6,49
	0,1
	95
	70
	6,732732
	0
	0,000001

	68528
	
	
	46,72
	0,1
	95
	70
	6,732732
	0
	0,0000071

	68530
	
	Вспомогательный цех
	9,3
	0,08
	95
	70
	5,846907
	0
	0,0000012

	68532
	
	ТО-2 (3 ввод)
	10,37
	0,08
	95
	70
	5,846624
	0
	0,0000014

	68534
	
	
	27,66
	0,2
	95
	70
	11,273415
	0
	0,000007

	68536
	
	ТО-2 (4 ввод)
	7,66
	0,05
	95
	70
	4,582234
	0
	0,0000008

	68538
	
	
	62,71
	0,15
	95
	70
	9,121526
	0
	0,0000129

	68540
	
	
	30,46
	0,08
	95
	70
	5,807228
	0
	0,000004

	68541
	
	Склад масел
	129,01
	0,08
	95
	70
	5,807228
	0
	0,0000169

	68544
	
	Пожарная насосная
	15,59
	0,05
	95
	70,01
	4,581042
	0
	0,0000016

	68546
	
	
	68,78
	0,05
	95
	70
	4,564082
	0
	0,0000071

	68548
	
	Насосная дизельного топлива
	59,63
	0,05
	95
	70
	4,564082
	0
	0,0000061

	68551
	
	
	200,94
	0,2
	95
	70
	11,571798
	0
	0,0000524

	68560
	
	
	117,54
	0,08
	95
	70
	5,818307
	0
	0,0000154

	68562
	
	
	78,58
	0,2
	95
	70,08
	10,937805
	0
	0,0000194

	68564
	
	Табельная
	13,09
	0,032
	95
	73,6
	3,889427
	0
	0,0000011

	68566
	
	
	111,4
	0,2
	95
	70,08
	10,937805
	0
	0,0000275

	68569
	
	Производственный корпус
	56,3
	0,08
	95
	70,03
	5,834488
	0
	0,0000074

	68571
	
	
	84,9
	0,2
	95
	70,08
	10,937805
	0
	0,0000209

	68573
	
	
	243,51
	0,15
	95
	70,04
	9,008515
	0
	0,0000494

	68575
	
	
	56,38
	0,08
	95
	70,04
	5,809635
	0
	0,0000074

	68577
	
	ВЧД-20 Гараж
	11,51
	0,05
	95
	70,04
	4,581655
	0
	0,0000012

	68579
	
	
	93,98
	0,08
	95
	70,04
	5,809635
	0
	0,0000123

	68581
	
	ВЧД-20 Компрессорная
	6,31
	0,05
	95
	70,04
	4,576818
	0
	0,0000007

	68583
	
	
	37,38
	0,05
	95
	70,04
	4,576818
	0
	0,0000039

	68585
	
	
	20,36
	0,15
	95
	70,04
	9,008515
	0
	0,0000041

	68587
	
	ВЧД ЦДРВ
	32,43
	0,1
	95
	70,04
	6,739909
	0
	0,0000049

	68589
	
	ВЧД МПРВ
	57,82
	0,08
	95
	70,04
	5,834087
	0
	0,0000076

	68591
	
	
	4,03
	0,2
	95
	70,09
	10,937805
	0
	0,000001

	68593
	
	
	47,25
	0,15
	95
	70,05
	9,052942
	0
	0,0000096

	68595
	
	
	79,46
	0,15
	95
	70,05
	9,052942
	0
	0,0000162

	68596
	
	ПЧ-31 (АБК)
	20,37
	0,05
	95
	70,05
	4,580324
	0
	0,0000021

	68598
	
	
	32,01
	0,15
	95
	70,05
	9,052942
	0
	0,0000065

	68600
	
	ПЧ-31 (Кузница)
	11,15
	0,08
	95
	70,05
	5,846418
	0
	0,0000015

	68602
	
	ПЧ-31 Гараж для дрезин
	108,02
	0,08
	95
	70,05
	5,820823
	0
	0,0000142

	68603
	
	
	26,07
	0,15
	95
	70,05
	9,052942
	0
	0,0000053

	68606
	
	КИП СЦБ
	22,88
	0,05
	95
	70,05
	4,579946
	0
	0,0000024

	68608
	
	
	21,74
	0,1
	95
	70,05
	6,658252
	0
	0,0000033

	68610
	
	
	55,81
	0,1
	95
	70,05
	6,658252
	0
	0,0000084

	68612
	
	ПЧ31 Гаражи
	8,15
	0,05
	95
	70,05
	4,582161
	0
	0,0000008

	68614
	
	
	12,01
	0,1
	95
	70,06
	6,658252
	0
	0,0000018

	68616
	
	Гаражи
	29,61
	0,05
	95
	70,05
	4,577803
	0
	0,0000031

	68618
	
	Общежитие
	7,53
	0,05
	95
	70,06
	4,577803
	0
	0,0000008

	68620
	
	
	50,31
	0,1
	95
	70,05
	6,658252
	0
	0,0000075

	68622
	
	ЭЧ-1 (Гараж)
	12,74
	0,05
	95
	70,05
	4,581471
	0
	0,0000013

	68624
	
	
	45,32
	0,1
	95
	70,05
	6,658252
	0
	0,0000068

	68626
	
	ЭЧ-1 (АБК-1)
	5,26
	0,05
	95
	70,05
	4,582595
	0
	0,0000005

	68628
	
	ЭЧ-1 (АБК-2)
	47,55
	0,1
	95
	70,05
	6,658252
	0
	0,0000071

	68629
	
	
	36,13
	0,1
	95
	70,05
	6,658252
	0
	0,0000054

	68632
	
	ЭЧ-1 (Склад)
	9,25
	0,05
	95
	70,06
	4,581995
	0
	0,000001

	68634
	
	
	59,29
	0,2
	95
	70,1
	10,937805
	0
	0,0000146

	68635
	
	
	71,2
	0,2
	95
	70,11
	10,937805
	0
	0,0000176

	68638
	
	
	8,16
	0,15
	95
	70,05
	9,082554
	0
	0,0000017

	68639
	
	
	55,85
	0,15
	95
	70,05
	9,082554
	0
	0,0000114

	68642
	
	
	10,79
	0,08
	95
	70,05
	5,846513
	0
	0,0000014

	68643
	
	
	41,95
	0,15
	95
	70,05
	9,082554
	0
	0,0000086

	68648
	
	
	7,79
	0,05
	95
	70,05
	4,582215
	0
	0,0000008

	68650
	
	Пекарня
	17,67
	0,05
	95
	70,05
	4,580729
	0
	0,0000018

	68652
	
	Диспетчерская
	5,41
	0,032
	95
	70,05
	3,890103
	0
	0,0000005

	68654
	
	
	3,38
	0,15
	95
	70,05
	9,082554
	0
	0,0000007

	68656
	
	ОРС (офис)
	5,13
	0,08
	95
	70,04
	5,806544
	0
	0,0000007

	68657
	
	
	38,34
	0,08
	95
	70,04
	5,806544
	0
	0,000005

	68660
	
	ОРС (Склад №3)
	9,49
	0,08
	95
	70,04
	5,806544
	0
	0,0000012

	68661
	
	
	11,62
	0,08
	95
	70,04
	5,806544
	0
	0,0000015

	68664
	
	
	6,74
	0,032
	95
	70,05
	3,889986
	0
	0,0000006

	68665
	
	
	49,67
	0,08
	95
	70,04
	5,806544
	0
	0,0000065

	68668
	
	ОРС (АБК)
	47,81
	0,08
	95
	70,05
	5,806544
	0
	0,0000063

	68670
	
	
	23,24
	0,2
	95
	70,11
	10,937805
	0
	0,0000057

	68671
	
	
	61,25
	0,2
	95
	70,13
	10,937805
	0
	0,0000151

	68674
	
	Токарный цех
	15,2
	0,08
	95
	70,08
	5,845348
	0
	0,000002

	68675
	
	
	13,1
	0,2
	95
	70,12
	10,937805
	0
	0,0000032

	68678
	
	
	75,75
	0,08
	95
	70,07
	5,829349
	0
	0,00001

	68679
	
	ВОДЧ-8 (АБК)
	41,34
	0,05
	95
	70,07
	4,574695
	0
	0,0000043

	68682
	
	
	16,47
	0,05
	95
	70,07
	4,574695
	0
	0,0000017

	68683
	
	
	232,88
	0,2
	95
	70,11
	10,937805
	0
	0,0000574

	68686
	
	Общежитие
	15,49
	0,05
	95
	70,06
	4,581057
	0
	0,0000016

	68688
	
	НГЧ-15 КПП
	9,35
	0,05
	95
	70,08
	4,58198
	0
	0,000001

	68690
	
	
	72,84
	0,2
	95
	70,13
	10,937805
	0
	0,000018

	68692
	
	
	13,68
	0,15
	95
	70,16
	9,149071
	0
	0,0000028

	68694
	
	Бомбоубежище
	9,06
	0,05
	95
	70,08
	4,582024
	0
	0,0000009

	68696
	
	
	30,17
	0,1
	95
	70,16
	6,724454
	0
	0,0000046

	68698
	
	НГЧ-15 (АБК)
	6,63
	0,05
	95
	70,2
	4,582389
	0
	0,0000007

	68700
	
	
	47,01
	0,1
	95
	70,16
	6,724454
	0
	0,0000071

	68702
	
	НГЧ-15 (Гараж)
	11
	0,05
	95
	70,14
	4,576366
	0
	0,0000011

	68704
	
	
	5,24
	0,05
	95
	70,16
	4,576366
	0
	0,0000005

	68706
	
	
	6,94
	0,05
	95
	70,17
	4,576366
	0
	0,0000007

	68708
	
	НГЧ-15
	14,62
	0,05
	95
	70,22
	4,576366
	0
	0,0000015

	68710
	
	
	4,77
	0,05
	95
	70,13
	4,576366
	0
	0,0000005

	68712
	
	
	4,13
	0,05
	95
	70,13
	4,576366
	0
	0,0000004

	68714
	
	
	125,42
	0,2
	95
	70,08
	10,937805
	0
	0,0000309

	68716
	
	Пилорама
	26,49
	0,05
	95
	70,08
	4,579404
	0
	0,0000027

	68718
	
	
	81,91
	0,2
	95
	70,08
	10,937805
	0
	0,0000202

	68722
	
	
	198,72
	0,2
	95
	70,08
	10,937805
	0
	0,000049

	68724
	
	
	26,48
	0,15
	95
	70,08
	9,14188
	0
	0,0000055

	68726
	
	МЧ-8
	9,6
	0,05
	95
	70,08
	4,580784
	0
	0,000001

	68728
	
	МЧ-8
	7,71
	0,05
	95
	70,09
	4,580784
	0
	0,0000008

	68730
	
	
	47,75
	0,2
	95
	70,08
	10,937805
	0
	0,0000118

	68732
	
	
	111,79
	0,1
	95
	70,08
	6,712501
	0
	0,0000169

	68733
	
	Депо
	89,7
	0,08
	95
	70,08
	5,825663
	0
	0,0000118

	68736
	
	КПП
	7,98
	0,032
	95
	70,08
	3,889877
	0
	0,0000007

	68738
	
	
	199,01
	0,15
	95
	70,08
	9,044953
	0
	0,0000406

	68740
	
	ПМТС АБК
	72,1
	0,1
	95
	70,08
	6,68748
	0
	0,0000109

	68742
	
	
	63,18
	0,1
	95
	70,08
	6,68748
	0
	0,0000095

	68744
	
	
	36,03
	0,1
	95
	70,08
	6,68748
	0
	0,0000054

	68746
	
	ПМТС (Гараж)
	13,14
	0,05
	95
	70,08
	4,58141
	0
	0,0000014

	68748
	
	
	12,93
	0,1
	95
	70,08
	6,68748
	0
	0,0000019

	68749
	
	ПМТС (Прачечная)
	53,2
	0,08
	95
	70,08
	5,82579
	0
	0,000007

	68752
	
	ПМТС (АБК)
	32,61
	0,08
	95
	70,08
	5,82579
	0
	0,0000043

	68765
	
	
	3,41
	0,08
	95
	70,08
	5,82579
	0
	0,0000004

	68768
	
	ПМТС КПП
	2,36
	0,032
	95
	70,08
	3,890371
	0
	0,0000002

	68519
	
	
	16,08
	0,2
	95
	70
	11,273415
	0
	0,0000041

	68517
	
	ТО-2 (1 ввод)
	8,63
	0,08
	95
	70
	5,847084
	0
	0,0000011

	68515
	
	АБК
	15,56
	0,15
	95
	70
	9,148015
	0
	0,0000032

	68512
	
	
	32,6
	0,2
	95
	70
	11,273415
	0
	0,0000083

	59114
	
	ул. Западная, 1/1
	53,44
	0,05
	95
	70
	4,573879
	0
	0,0000055

	59110
	Котельная №13 (ГТС)
	Эл.Цех Помещения в кот. №13
	18,81
	0,05
	95
	70
	4,580558
	0
	0,0000019

	15950
	
	
	225,33
	0,2
	95
	70
	11,273415
	0
	0,0000572

	68645
	
	
	22,74
	0,15
	95
	70,05
	9,082554
	0
	0,0000047



Показатели надежности теплоснабжения потребителей от котельной №21 СГМУП «ГТС»
	№ потребителя
	Адрес узла ввода
	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Путь, пройденный от источника, м
	Вероятность безотказной работы
	Коэффициент готовности
	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период

	
	
	отопление
	вентиляция
	ГВС
	
	факт
	норматив
	факт
	норматив
	

	34641
	ИНДУСТРИАЛЬНАЯ 24
	0,347
	0
	0
	572,3
	1
	0,9
	0,999846
	0,97
	0,2197

	34645
	ИНДУСТРИАЛЬНАЯ 24
	0,064
	0
	0
	557,7
	1
	0,9
	0,999844
	0,97
	0,0464

	34779
	ИНДУСТРИАЛЬНАЯ 24
	0,058
	0
	0
	551,1
	1
	0,9
	0,999839
	0,97
	0,0428

	34639
	ИНДУСТРИАЛЬНАЯ 24
	0,223
	0
	0
	473
	1
	0,9
	0,999832
	0,97
	0,1596

	57533
	ИНДУСТРИАЛЬНАЯ 24
	0,071
	0
	0
	483,2
	1
	0,9
	0,999832
	0,97
	0,0504

	34780
	ИНДУСТРИАЛЬНАЯ 24
	0,386
	0
	0
	349,6
	1
	0,9
	0,999813
	0,97
	0,2699

	28529
	ТРУДОВАЯ 2
	0,3886
	0
	0
	415,8
	1
	0,9
	0,999813
	0,97
	0,2714

	34782
	ИНДУСТРИАЛЬНАЯ 24
	0,058
	0
	0
	340,2
	1
	0,9
	0,999804
	0,97
	0,0405

	34659
	ИНДУСТРИАЛЬНАЯ 24
	0,132
	0
	0
	209,1
	1
	0,9
	0,999784
	0,97
	0,092

	34789
	ТРУБНАЯ 16
	0,03
	0,025
	0
	207,4
	1
	0,9
	0,999784
	0,97
	0,0382

	68477
	ТРУБНАЯ 18
	0,124
	0
	0
	203,2
	1
	0,9
	0,999783
	0,97
	0,0861

	34665
	ТРУБНАЯ 5/3
	0,22245
	0
	0
	203,1
	1
	0,9
	0,999776
	0,97
	0,1558

	34666
	ТРУБНАЯ 16
	0,03
	0,0252
	0
	147,5
	1
	0,9
	0,999771
	0,97
	0,0383

	8654
	ТРУБНАЯ 5/3
	0,22245
	0
	0
	170,7
	1
	0,9
	0,99977
	0,97
	0,1547

	8655
	ТРУБНАЯ 5/2
	0,3387
	0
	0
	155,5
	1
	0,9
	0,999768
	0,97
	0,2357

	8656
	ТРУБНАЯ 5/1
	0,2404
	0
	0
	143,8
	1
	0,9
	0,999766
	0,97
	0,1677



Показатели надежности тепловых сетей от котельной №21 СГМУП «ГТС»
	Sys
	Адрес узла ввода
	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч
	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч
	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч
	Путь, пройденный от источника, м
	Вероятность безотказной работы
	Коэффициент готовности
	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период

	34641
	ИНДУСТРИАЛЬНАЯ 24
	0,347
	0
	0
	572,3
	1
	0,999846
	0,2197

	34645
	ИНДУСТРИАЛЬНАЯ 24
	0,064
	0
	0
	557,7
	1
	0,999844
	0,0464

	34779
	ИНДУСТРИАЛЬНАЯ 24
	0,058
	0
	0
	551,1
	1
	0,999839
	0,0428

	34639
	ИНДУСТРИАЛЬНАЯ 24
	0,223
	0
	0
	473
	1
	0,999832
	0,1596

	57533
	ИНДУСТРИАЛЬНАЯ 24
	0,071
	0
	0
	483,2
	1
	0,999832
	0,0504

	34780
	ИНДУСТРИАЛЬНАЯ 24
	0,386
	0
	0
	349,6
	1
	0,999813
	0,2699

	28529
	ТРУДОВАЯ 2
	0,3886
	0
	0
	415,8
	1
	0,999813
	0,2714

	34782
	ИНДУСТРИАЛЬНАЯ 24
	0,058
	0
	0
	340,2
	1
	0,999804
	0,0405

	34659
	ИНДУСТРИАЛЬНАЯ 24
	0,132
	0
	0
	209,1
	1
	0,999784
	0,092

	34789
	ТРУБНАЯ 16
	0,03
	0,025
	0
	207,4
	1
	0,999784
	0,0382

	68477
	ТРУБНАЯ 18
	0,124
	0
	0
	203,2
	1
	0,999783
	0,0861

	34665
	ТРУБНАЯ 5/3
	0,22245
	0
	0
	203,1
	1
	0,999776
	0,1558

	34666
	ТРУБНАЯ 16
	0,03
	0,0252
	0
	147,5
	1
	0,999771
	0,0383

	8654
	ТРУБНАЯ 5/3
	0,22245
	0
	0
	170,7
	1
	0,99977
	0,1547

	8655
	ТРУБНАЯ 5/2
	0,3387
	0
	0
	155,5
	1
	0,999768
	0,2357

	8656
	ТРУБНАЯ 5/1
	0,2404
	0
	0
	143,8
	1
	0,999766
	0,1677



Показатели надежности теплоснабжения потребителей от котельной№22 СГМУП «ГТС» Олимпия
	№ потребителя
	Адрес узла ввода
	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Путь, пройденный от источника, м
	Вероятность безотказной работы
	Коэффициент готовности
	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период

	
	
	отопление
	вентиляция
	ГВС
	
	факт
	норматив
	факт
	норматив
	

	57518
	
	0,026
	0
	0
	798,7
	1
	0,9
	0,999832
	0,97
	0,0325

	57516
	
	0,028
	0
	0
	746,2
	1
	0,9
	0,999828
	0,97
	0,035

	57513
	
	0,039
	0
	0
	692
	1
	0,9
	0,999823
	0,97
	0,0487

	68437
	 
	0,028
	0
	0
	687
	1
	0,9
	0,999822
	0,97
	0,035

	68479
	 
	0,114
	0
	0
	679,8
	1
	0,9
	0,99982
	0,97
	0,1423

	68393
	 
	0,049
	0
	0
	674,6
	1
	0,9
	0,999819
	0,97
	0,0612

	57517
	
	0,01
	0
	0
	688,1
	1
	0,9
	0,999818
	0,97
	0,0125

	57519
	
	0,046
	0
	0
	458,5
	1
	0,9
	0,999778
	0,97
	0,0574

	58426
	
	0,0219
	0
	0
	466,4
	1
	0,9
	0,999753
	0,97
	0,0273

	57534
	
	0,043
	0
	0
	463,6
	1
	0,9
	0,999753
	0,97
	0,0537

	58424
	 
	0,003
	0
	0
	431,1
	1
	0,9
	0,999748
	0,97
	0,0037

	58429
	
	0,046
	0
	0
	332,1
	1
	0,9
	0,999734
	0,97
	0,0574

	72618
	 
	0,642
	0,682
	0
	330,5
	1
	0,9
	0,999732
	0,97
	1,6528

	57539
	
	0,0322
	0
	0
	333,8
	1
	0,9
	0,999732
	0,97
	0,0402

	58428
	
	0,044
	0
	0
	301,2
	1
	0,9
	0,99973
	0,97
	0,0549

	58427
	
	0,101
	0
	0
	266,1
	1
	0,9
	0,999723
	0,97
	0,1261

	28786
	 
	0,0494
	0
	0
	213,7
	1
	0,9
	0,999715
	0,97
	0,0617

	58420
	
	0,249
	0
	0
	191,2
	1
	0,9
	0,999712
	0,97
	0,3108

	57528
	
	0,247
	0,167
	0
	144
	1
	0,9
	0,999705
	0,97
	0,5168

	68453
	 
	0,046
	0
	0
	49,7
	1
	0,9
	0,999681
	0,97
	0,0574



Показатели надежности тепловых сетей от котельной№22 СГМУП «ГТС» Олимпия
	Sys
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутpеннийдиаметp подающего тpубопpовода, м
	Температура в конце участка под.тр-да,°C
	Температура в начале участка обр.тр-да,°C
	Время восстановления, ч
	Относительное кол.отключ. нагрузки
	Вероятность отказа

	68455
	УТ-2
	УТ-14
	242,29
	0,2
	115
	85,98
	11,490535
	0
	0,0000628

	19943
	УТ-16
	УТ-18
	146,89
	0,15
	115
	85,98
	9,01442
	0
	0,0000299

	19941
	УТ-14
	УТ-16
	106,47
	0,15
	115
	85,98
	9,01442
	0
	0,0000217

	19983
	УТ-4
	УТ-5
	114,59
	0,1
	115
	85,98
	6,634661
	0
	0,0000171

	58422
	УТ-5
	УТ-6
	108,24
	0,1
	115
	85,98
	6,634661
	0
	0,0000162

	68447
	УТ-22
	Бокс-гараж
	127,53
	0,07
	115
	85,98
	5,385837
	0
	0,0000155

	68457
	УТ-2
	УТ-3
	74,93
	0,15
	115
	85,99
	9,102189
	0
	0,0000154

	19947
	УТ-18
	
	108,53
	0,07
	115
	85,98
	5,390114
	0
	0,0000132

	72382
	УТ-9
	МБУ ЦСП "Сибирский легион"
	100
	0,15
	115
	85,99
	9,100577
	0
	0,0000125

	19946
	УТ-19
	УТ-20
	75,1
	0,1
	115
	85,98
	6,709265
	0
	0,0000114

	19940
	УТ-1
	УТ-2
	43,11
	0,2
	115
	85,99
	11,490535
	0
	0,0000112

	19978
	УТ-8
	УТ-9
	72,34
	0,1
	115
	85,99
	6,693848
	0
	0,0000109

	58440
	УТ-9
	УТ-11
	62,82
	0,1
	115
	85,99
	6,693848
	0
	0,0000095

	19964
	УТ-3
	УТ-4
	60,06
	0,1
	115
	85,98
	6,634661
	0
	0,000009

	19938
	УТ-21
	Казарма №4
	68,29
	0,05
	115
	85,98
	4,569638
	0
	0,000007

	68427
	УТ-6
	УТ-7
	37,91
	0,1
	115
	85,98
	6,634661
	0
	0,0000057

	19942
	УТ-16
	Казарма №1
	48,71
	0,05
	115
	85,98
	4,576063
	0
	0,000005

	68454
	Котельная №22 (ГТС Олимпия)
	УТ-1
	17,96
	0,2
	115
	85,99
	11,490535
	0
	0,0000047

	19970
	УТ-11
	УТ-12
	30,64
	0,1
	115
	85,99
	6,693848
	0
	0,0000046

	19979
	УТ-3
	УТ-8
	22,2
	0,15
	115
	85,99
	9,102189
	0
	0,0000046

	19935
	УТ-20
	УТ-21
	28,88
	0,1
	115
	85,98
	6,709265
	0
	0,0000044

	58421
	УТ-8
	Корпус №1
	32,98
	0,05
	115
	85,99
	4,578428
	0
	0,0000034

	68452
	УТ-1
	Котельная (неф.Старая)
	31,73
	0,05
	115
	85,98
	4,578616
	0
	0,0000033

	68480
	УТ-20
	Спортивный зал
	30,84
	0,05
	115
	85,98
	4,574894
	0
	0,0000032

	19945
	УТ-18
	УТ-19
	17,18
	0,1
	115
	85,98
	6,709265
	0
	0,0000026

	68394
	УТ-20
	Ангар
	25,65
	0,05
	115
	85,98
	4,574894
	0
	0,0000026

	58439
	УТ-10
	СОК
	24,53
	0,05
	115
	85,99
	4,578039
	0
	0,0000025

	19991
	УТ-5
	Прокат
	23,16
	0,05
	115
	85,98
	4,579904
	0
	0,0000024

	19982
	УТ-4
	РТС-1 Станция водоподготовки В
	17,64
	0,05
	115
	85,98
	4,580734
	0
	0,0000018

	19948
	УТ-23
	Медицинский корпус
	16,8
	0,05
	115
	85,98
	4,579951
	0
	0,0000017

	68433
	УТ-6
	Судейская
	12,23
	0,08
	115
	85,98
	5,846133
	0
	0,0000016

	19936
	УТ-21
	Казарма №2
	14,08
	0,05
	115
	85,98
	4,569638
	0
	0,0000015

	19977
	УТ-7
	Кафе
	9,61
	0,1
	115
	85,98
	6,634661
	0
	0,0000014

	19965
	УТ-9
	УТ-10
	11,04
	0,05
	115
	85,99
	4,578039
	0
	0,0000011

	19962
	УТ-3
	Столовая
	7,99
	0,08
	115
	85,98
	5,847253
	0
	0,0000011

	19996
	УТ-7
	Административный корпус с гост
	6,77
	0,1
	115
	85,98
	6,634661
	0
	0,000001

	68438
	УТ-21
	Казарма №3
	9,08
	0,05
	115
	85,98
	4,569638
	0
	0,0000009

	19973
	УТ-11
	Склад (сауна)
	7,85
	0,05
	115
	85,99
	4,582206
	0
	0,0000008

	19971
	УТ-12
	Кедр (спортшкола)
	8,07
	0,05
	115
	85,99
	4,582173
	0
	0,0000008

	19939
	
	УТ-22
	5,95
	0,065
	115
	85,98
	5,200426
	0
	0,0000007

	68443
	
	УТ-23
	6,05
	0,05
	115
	85,98
	4,579951
	0
	0,0000006



Показатели надежности теплоснабжения потребителей от котельнойЛедовый дворец СГМУП «ГТС»
	Sys
	Адрес узла ввода
	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч
	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч
	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч
	Путь, пройденный от источника, м
	Вероятность безотказной работы
	Коэффициент готовности
	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период

	50662
	ЮГОРСКИЙ ТРАКТ 40
	1,091
	1,5
	1,748
	109,7
	1
	1
	0,2107



Показатели надежности тепловых сетей от котельнойЛедовый дворец СГМУП «ГТС»
	Sys
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутpеннийдиаметp подающего тpубопpовода, м
	Температура в конце участка под.тр-да,°C
	Температура в начале участка обр.тр-да,°C
	Время восстановления, ч
	Относительное кол.отключ. нагрузки
	Вероятность отказа

	50661
	Котельная"Ледовый дворец"(ГТС)
	
	60,04
	0,2
	95
	70
	11,644181
	0
	0,0000158

	50663
	
	МБУ "Ледовый дворец спорта"
	49,67
	0,2
	95
	70
	11,644181
	0
	0,0000131



Показатели надежности теплоснабжения потребителей от котельной№1 ОАО «Сургутнефтегаз»
	№ потребителя
	Адрес узла ввода
	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Путь, пройденный от источника, м
	Вероятность безотказной работы
	Коэффициент готовности
	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период

	
	
	отопление
	вентиляция
	ГВС
	
	факт
	норматив
	факт
	норматив
	

	70138
	Аэрофлотская 51/2
	0,04
	0
	0
	211,5
	1
	0,9
	0,999991
	0,97
	0,0039

	70136
	Аэрофлотская 51/2
	0,11
	0
	0
	160
	1
	0,9
	0,99999
	0,97
	0,0108

	68311
	 
	0,827
	0
	0
	127
	1
	0,9
	0,999989
	0,97
	0,0812



Показатели надежности тепловых сетей от котельной№1 ОАО «Сургутнефтегаз»
	Sys
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутpеннийдиаметp подающего тpубопpовода, м
	Температура в конце участка под.тр-да,°C
	Температура в начале участка обр.тр-да,°C
	Время восстановления, ч
	Относительное кол.отключ. нагрузки
	Вероятность отказа

	70139
	
	
	56,1
	0,05
	95
	74,58
	4,574952
	0
	0,0000035

	70137
	
	VIP зал
	41,71
	0,07
	95
	74,96
	5,405156
	0
	0,0000031

	70135
	
	
	58,23
	0,08
	95
	74,86
	5,833979
	0
	0,0000047

	70124
	Котельная №1 (СНГ)
	
	16,7
	0,15
	95
	75,18
	9,0577
	0
	0,0000021

	70133
	
	Ангар для самолета
	51,31
	0,15
	95
	75,24
	9,0577
	0
	0,0000064

	70132
	
	
	108,31
	0,15
	95
	75,18
	9,0577
	0
	0,0000135



Показатели надежности теплоснабжения потребителей от котельной№3 ОАО «Сургутнефтегаз»
	№ потребителя
	Адрес узла ввода
	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Путь, пройденный от источника, м
	Вероятность безотказной работы
	Коэффициент готовности
	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период

	
	
	отопление
	вентиляция
	ГВС
	
	факт
	норматив
	факт
	норматив
	

	69980
	 
	0,2065
	0
	0
	546,9
	1
	0,9
	0,999883
	0,97
	0,1399

	69990
	 
	0,3896
	0
	0
	392,9
	1
	0,9
	0,999877
	0,97
	0,2601

	69988
	 
	0,9706
	0
	0
	383,4
	1
	0,9
	0,999875
	0,97
	0,6406

	70000
	 
	0,0821
	0
	0
	399,8
	1
	0,9
	0,999867
	0,97
	0,055

	69998
	 
	0,08
	0
	0
	374,4
	1
	0,9
	0,999863
	0,97
	0,0536

	69994
	 
	0,08
	0
	0
	342,9
	1
	0,9
	0,999859
	0,97
	0,0537

	69976
	 
	0,0179
	0
	0
	316
	1
	0,9
	0,999851
	0,97
	0,0121

	49972
	НЕФТЕЮГАНСКОЕ ШОССЕ 56
	0,7133
	0
	0
	282,3
	1
	0,9
	0,999851
	0,97
	0,4796

	49974
	НЕФТЕЮГАНСКОЕ ШОССЕ 56
	0,0329
	0
	0
	252,5
	1
	0,9
	0,999841
	0,97
	0,0222

	50746
	Нефтеюганское шоссе
	0,1691
	0
	0
	197,5
	1
	0,9
	0,999821
	0,97
	0,1155

	69741
	 
	0,3257
	0
	0
	180,2
	1
	0,9
	0,999819
	0,97
	0,2233



Показатели надежности тепловых сетей от котельной№3 ОАО «Сургутнефтегаз»
	Sys
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутpеннийдиаметp подающего тpубопpовода, м
	Температура в конце участка под.тр-да,°C
	Температура в начале участка обр.тр-да,°C
	Время восстановления, ч
	Относительное кол.отключ. нагрузки
	Вероятность отказа

	69977
	
	Диспетчерская
	31,57
	0,05
	95
	79,28
	4,57864
	0
	0,0000033

	69739
	
	гараж ЦРМ
	30,94
	0,07
	95
	80,11
	5,40758
	0
	0,0000038

	69973
	
	столовая
	25,47
	0,07
	95
	78,86
	5,408812
	0
	0,0000031

	69999
	
	Склад
	20,89
	0,1
	95
	77,96
	6,691942
	0
	0,0000032

	70001
	
	Автомойка
	46,37
	0,1
	95
	77,94
	6,691942
	0
	0,000007

	69993
	
	
	54,58
	0,1
	95
	77,99
	6,691942
	0
	0,0000082

	69995
	
	
	19,45
	0,1
	95
	78,06
	6,691942
	0
	0,0000029

	69997
	
	
	30,03
	0,1
	95
	77,95
	6,691942
	0
	0,0000045

	69991
	
	АБК
	25,94
	0,1
	95
	77,52
	6,736452
	0
	0,0000039

	69989
	
	РММ-1
	16,5
	0,1
	95
	76,28
	6,736452
	0
	0,0000025

	69742
	
	С.О.К
	13,56
	0,1
	95
	80,52
	6,746426
	0
	0,0000021

	69981
	
	РММ-3
	218,42
	0,15
	95
	79,17
	8,954768
	0
	0,0000269

	49977
	
	
	97,13
	0,15
	95
	79,18
	8,954768
	0
	0,0000196

	69974
	
	
	43,99
	0,15
	95
	79,17
	8,954768
	0
	0,0000089

	24459
	
	
	105,23
	0,15
	95
	80,38
	9,097638
	0
	0,0000216

	69982
	
	РММ-2
	27,64
	0,15
	95
	78,33
	9,141228
	0
	0,0000057

	69970
	Котельная №3 (СНГ)
	
	61,37
	0,2
	95
	78,08
	11,440113
	0
	0,0000158

	57616
	
	
	125,97
	0,2
	95
	77,55
	11,440113
	0
	0,0000325

	69987
	
	
	98,05
	0,2
	95
	76,66
	11,440113
	0
	0,0000253

	49973
	
	
	39,71
	0,2
	95
	77,37
	11,440113
	0
	0,0000102

	69985
	
	
	14,18
	0,2
	95
	76,87
	11,440113
	0
	0,0000022

	69971
	
	
	27,63
	0,2
	95
	77,35
	11,440113
	0
	0,0000071

	69978
	
	КПП
	5,63
	0,05
	0
	0
	0
	0
	0


Показатели надежности теплоснабжения потребителей от котельной№4 ОАО «Сургутнефтегаз»
	№ потребителя
	Адрес узла ввода
	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Путь, пройденный от источника, м
	Вероятность безотказной работы
	Коэффициент готовности
	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период

	
	
	отопление
	вентиляция
	ГВС
	
	факт
	норматив
	факт
	норматив
	

	69980
	 
	0,2065
	0
	0
	546,9
	1
	0,9
	0,999883
	0,97
	0,1399

	69990
	 
	0,3896
	0
	0
	392,9
	1
	0,9
	0,999877
	0,97
	0,2601

	69988
	 
	0,9706
	0
	0
	383,4
	1
	0,9
	0,999875
	0,97
	0,6406

	70000
	 
	0,0821
	0
	0
	399,8
	1
	0,9
	0,999867
	0,97
	0,055

	69998
	 
	0,08
	0
	0
	374,4
	1
	0,9
	0,999863
	0,97
	0,0536

	69994
	 
	0,08
	0
	0
	342,9
	1
	0,9
	0,999859
	0,97
	0,0537

	69976
	 
	0,0179
	0
	0
	316
	1
	0,9
	0,999851
	0,97
	0,0121

	49972
	НЕФТЕЮГАНСКОЕ ШОССЕ 56
	0,7133
	0
	0
	282,3
	1
	0,9
	0,999851
	0,97
	0,4796

	49974
	НЕФТЕЮГАНСКОЕ ШОССЕ 56
	0,0329
	0
	0
	252,5
	1
	0,9
	0,999841
	0,97
	0,0222

	50746
	Нефтеюганское шоссе
	0,1691
	0
	0
	197,5
	1
	0,9
	0,999821
	0,97
	0,1155

	69741
	 
	0,3257
	0
	0
	180,2
	1
	0,9
	0,999819
	0,97
	0,2233



Показатели надежности тепловых сетей от котельной№4 ОАО «Сургутнефтегаз»
	Sys
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутpеннийдиаметp подающего тpубопpовода, м
	Температура в конце участка под.тр-да,°C
	Температура в начале участка обр.тр-да,°C
	Время восстановления, ч
	Относительное кол.отключ. нагрузки
	Вероятность отказа

	69012
	
	РВС 1000
	11,13
	0,05
	114,53
	97,88
	4,577936
	0
	0,0000011

	69020
	
	РВС 2000
	25,12
	0,05
	114,31
	98,2
	4,577936
	0
	0,0000026

	69304
	
	
	27,16
	0,065
	114,65
	94,85
	5,196058
	0
	0,0000032

	69306
	
	
	19,89
	0,08
	114,68
	96,21
	5,844109
	0
	0,0000026

	69298
	
	
	37,11
	0,1
	114,88
	95,06
	6,626659
	0
	0,0000055

	69302
	
	
	59,4
	0,1
	114,75
	95,48
	6,626659
	0
	0,0000089

	69018
	Котельная №4 (СНГ)
	
	31,49
	0,1
	114,95
	95,2
	6,626659
	0
	0,0000047

	69308
	
	
	232,35
	0,1
	113,01
	95,74
	6,626659
	0
	0,0000347


Показатели надежности теплоснабжения потребителей от котельных №№ 5 и 17 ОАО «Сургутнефтегаз»
	№ потребителя
	Адрес узла ввода
	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Путь, пройденный от источника, м
	Вероятность безотказной работы
	Коэффициент готовности
	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период

	
	
	отопление
	вентиляция
	ГВС
	
	факт
	норматив
	факт
	норматив
	

	69980
	 
	0,2065
	0
	0
	546,9
	1
	0,9
	0,999883
	0,97
	0,1399

	69990
	 
	0,3896
	0
	0
	392,9
	1
	0,9
	0,999877
	0,97
	0,2601

	69988
	 
	0,9706
	0
	0
	383,4
	1
	0,9
	0,999875
	0,97
	0,6406

	70000
	 
	0,0821
	0
	0
	399,8
	1
	0,9
	0,999867
	0,97
	0,055

	69998
	 
	0,08
	0
	0
	374,4
	1
	0,9
	0,999863
	0,97
	0,0536

	69994
	 
	0,08
	0
	0
	342,9
	1
	0,9
	0,999859
	0,97
	0,0537

	69976
	 
	0,0179
	0
	0
	316
	1
	0,9
	0,999851
	0,97
	0,0121

	49972
	НЕФТЕЮГАНСКОЕ ШОССЕ 56
	0,7133
	0
	0
	282,3
	1
	0,9
	0,999851
	0,97
	0,4796

	49974
	НЕФТЕЮГАНСКОЕ ШОССЕ 56
	0,0329
	0
	0
	252,5
	1
	0,9
	0,999841
	0,97
	0,0222

	50746
	Нефтеюганское шоссе
	0,1691
	0
	0
	197,5
	1
	0,9
	0,999821
	0,97
	0,1155

	69741
	 
	0,3257
	0
	0
	180,2
	1
	0,9
	0,999819
	0,97
	0,2233



Показатели надежности тепловых сетей от котельных №№ 5 и 17 ОАО «Сургутнефтегаз»
	Sys
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутpеннийдиаметp подающего тpубопpовода, м
	Температура в конце участка под.тр-да,°C
	Температура в начале участка обр.тр-да,°C
	Время восстановления, ч
	Относительное кол.отключ. нагрузки
	Вероятность отказа

	35409
	
	
	10,29
	0,03
	59,11
	20,99
	3,816529
	0
	0,0000009

	68921
	
	АРТскв.
	4,01
	0,03
	59,07
	40,2
	3,816529
	0
	0,0000003

	69232
	
	
	12,9
	0,04
	94,22
	81,66
	4,189395
	0
	0,0000012

	69451
	
	
	9,8
	0,05
	94,34
	79,61
	4,570392
	0
	0,000001

	18341
	
	КПП
	34,82
	0,05
	93,28
	77,93
	4,570392
	0
	0,0000036

	69448
	
	
	41,82
	0,05
	94,48
	77,49
	4,570392
	0
	0,0000043

	18989
	
	
	72,91
	0,05
	93,68
	76,25
	4,572425
	0
	0,0000075

	18302
	ТК5
	гараж
	12,96
	0,05
	94,58
	80,72
	4,576134
	0
	0,0000013

	34979
	ТК5
	
	23,78
	0,05
	94,59
	78,23
	4,576134
	0
	0,0000025

	18304
	
	гараж
	11,5
	0,05
	94,5
	80,48
	4,576134
	0
	0,0000012

	18310
	
	КПП
	25,93
	0,05
	58,65
	35,89
	4,579488
	0
	0,0000027

	35401
	
	склад плотник
	22,65
	0,05
	59,15
	42,16
	4,579981
	0
	0,0000023

	68950
	
	
	6,73
	0,05
	58,84
	21,59
	4,581389
	0
	0,0000007

	70054
	
	склад
	6,55
	0,05
	58,78
	27,82
	4,581389
	0
	0,0000004

	69246
	
	
	8
	0,05
	92,73
	80,04
	4,582183
	0
	0,0000008

	69251
	
	
	2,31
	0,05
	94,61
	82,58
	4,583038
	0
	0,0000002

	18991
	
	
	9,32
	0,065
	94,69
	78,86
	5,199732
	0
	0,0000011

	69430
	
	
	65,33
	0,07
	94,28
	81,02
	5,39499
	0
	0,0000079

	69426
	
	столовая
	9,55
	0,07
	94,21
	81,08
	5,39499
	0
	0,0000012

	69425
	
	
	9,56
	0,07
	94,63
	80,68
	5,39499
	0
	0,0000012

	69428
	
	
	2,43
	0,07
	94,27
	81,03
	5,39499
	0
	0,0000003

	67291
	
	
	27,69
	0,07
	93,82
	80,48
	5,408312
	0
	0,0000034

	69242
	
	Производственный цех
	12,61
	0,07
	93,88
	80,95
	5,411707
	0
	0,0000015

	68966
	
	
	25,61
	0,08
	58,88
	23,22
	5,841438
	0
	0,0000034

	68974
	
	
	4,39
	0,08
	58,94
	21,17
	5,841438
	0
	0,0000006

	18894
	
	
	117,8
	0,1
	0
	0
	6,628669
	0
	0,0000176

	35429
	ТК
	
	50,07
	0,1
	0
	0
	6,628669
	0
	0,0000075

	18895
	
	
	173
	0,1
	0
	0
	6,628669
	0
	0,0000259

	68937
	
	
	13,66
	0,1
	0
	0
	6,628669
	0
	0,000002

	68970
	
	
	5,16
	0,1
	58,59
	36,59
	6,647698
	0
	0,0000008

	35433
	ТП
	АБК (пристрой)
	5,09
	0,1
	58,38
	36,51
	6,647698
	0
	0,0000008

	70052
	
	
	125,33
	0,1
	58,94
	27,67
	6,647698
	0
	0,0000115

	70057
	
	цех геофизический
	15,62
	0,1
	59,12
	49,27
	6,647698
	0
	0,0000014

	35437
	
	столовая
	7,96
	0,1
	58,56
	36,79
	6,647698
	0
	0,0000012

	68973
	
	
	107,84
	0,1
	58,6
	36,58
	6,647698
	0
	0,0000162

	35434
	
	ТП
	32,43
	0,1
	58,41
	36,48
	6,647698
	0
	0,0000049

	69955
	
	БРММ
	5,68
	0,1
	59,13
	45,23
	6,649159
	0
	0,0000009

	18312
	
	
	66,25
	0,1
	58,76
	38,64
	6,649159
	0
	0,0000099

	35407
	
	
	55,99
	0,1
	59,15
	41,09
	6,649159
	0
	0,0000084

	68931
	
	АБК
	11,6
	0,1
	58,9
	42,14
	6,649159
	0
	0,0000017

	18311
	
	АБК "Сургутнефтегеофизика" ОАО
	5,08
	0,1
	58,74
	40,83
	6,649159
	0
	0,0000008

	35411
	
	
	31,33
	0,1
	59,13
	43,05
	6,649159
	0
	0,0000047

	68928
	
	
	7,13
	0,1
	58,93
	38,5
	6,649159
	0
	0,0000011

	68925
	
	
	112,14
	0,1
	58,95
	39,85
	6,649159
	0
	0,0000168

	69432
	
	
	7,3
	0,1
	94,69
	81,62
	6,685915
	0
	0,0000011

	69435
	
	
	74,77
	0,1
	94,7
	81,61
	6,685915
	0
	0,0000113

	35528
	Котельная №5 (СНГ)
	
	14,98
	0,1
	94,97
	81,35
	6,685915
	0
	0,0000023

	69423
	
	АБК
	8,21
	0,1
	94,67
	82,02
	6,685915
	0
	0,0000012

	69419
	
	
	83,51
	0,1
	94,83
	81,48
	6,685915
	0
	0,0000126

	69260
	
	
	5,17
	0,1
	94,6
	81,16
	6,701657
	0
	0,0000008

	69250
	
	
	3,79
	0,1
	94,68
	80,95
	6,701657
	0
	0,0000006

	69258
	
	
	20,14
	0,1
	94,42
	81,05
	6,701657
	0
	0,000003

	69254
	
	
	57,13
	0,1
	94,61
	80,98
	6,701657
	0
	0,0000086

	69255
	
	
	56,96
	0,1
	94,28
	80,86
	6,701657
	0
	0,0000086

	67289
	
	
	7,32
	0,1
	94,57
	78,04
	6,71917
	0
	0,0000011

	67293
	
	
	85,16
	0,1
	91,91
	78,78
	6,71917
	0
	0,0000129

	69237
	
	
	27,7
	0,1
	94,3
	81,18
	6,741542
	0
	0,0000042

	35416
	
	овощехранилище
	24,05
	0,1
	93,9
	66,55
	6,742803
	0
	0,0000037

	18974
	
	автостоянка
	23,17
	0,1
	94,79
	83,17
	6,743107
	0
	0,0000035

	69225
	
	
	8,3
	0,1
	94,76
	82,84
	6,748242
	0
	0,0000013

	68821
	
	Склад А/3
	7,77
	0,1
	59,07
	48,97
	6,748425
	0
	0,0000012

	68822
	
	РММ
	5,84
	0,1
	59,03
	48,72
	6,749092
	0
	0,0000009

	18324
	ТК6
	
	250,38
	0,105
	93,57
	78,19
	6,863948
	0
	0,0000387

	34978
	
	АНДРЕЕВСКИЙ ЗАЕЗД 6
	15,43
	0,105
	93,52
	78,23
	6,863948
	0
	0,0000024

	18325
	
	ТК6
	58,1
	0,105
	94,39
	77,42
	6,863948
	0
	0,000009

	35426
	ТК
	ТК
	162,54
	0,105
	0
	80,8
	6,917601
	0
	0,0000254

	35427
	ТК
	ТК
	10,77
	0,105
	0
	0
	6,917601
	0
	0,0000017

	35438
	
	ТК
	4,08
	0,105
	0
	0
	6,917601
	0
	0,0000006

	35464
	
	
	37,2
	0,105
	94,71
	78,84
	6,918795
	0
	0,0000058

	35453
	
	
	8,24
	0,105
	94,78
	81,66
	6,918795
	0
	0,0000013

	35451
	ТК
	
	26,85
	0,105
	94,81
	80,37
	6,918795
	0
	0,0000042

	35455
	
	
	23,57
	0,105
	94,76
	80,98
	6,918795
	0
	0,0000037

	35463
	
	склад №2
	59,66
	0,105
	94,5
	80,97
	6,918795
	0
	0,0000093

	35459
	
	
	13,54
	0,105
	94,74
	81,01
	6,918795
	0
	0,0000021

	35461
	
	склад №1
	5,07
	0,105
	94,72
	81,29
	6,918795
	0
	0,0000008

	35476
	
	склад
	119,73
	0,105
	93,99
	77,3
	6,923258
	0
	0,0000187

	35472
	
	
	36,88
	0,105
	94,42
	77,58
	6,923258
	0
	0,0000058

	35475
	
	производственный цех
	5,33
	0,105
	94,4
	78,24
	6,923258
	0
	0,0000008

	35467
	
	
	79,51
	0,105
	94,09
	75,88
	6,951795
	0
	0,0000125

	35466
	
	склад №3
	4,5
	0,105
	94,67
	80,79
	6,951795
	0
	0,0000007

	18327
	ТК5
	
	54,19
	0,105
	94,55
	77,54
	6,962714
	0
	0,0000085

	35469
	
	склад-магазин ТЦ "Русская заба
	8,8
	0,105
	93,62
	76,31
	6,979335
	0
	0,0000014

	18891
	
	
	20,99
	0,15
	94,44
	80,69
	8,90128
	0
	0,0000042

	18892
	
	
	60,21
	0,15
	94,35
	80,78
	8,90128
	0
	0,0000121

	69229
	
	
	89,7
	0,15
	94,47
	80,69
	8,90128
	0
	0,000018

	69222
	
	
	130,06
	0,15
	94,59
	80,03
	8,90128
	0
	0,0000261

	69233
	
	
	98,62
	0,15
	93,93
	80,48
	8,90128
	0
	0,0000198

	69239
	
	
	55,17
	0,15
	92,82
	79,95
	8,90128
	0
	0,0000111

	18271
	
	
	72,89
	0,15
	59,07
	48,81
	8,962397
	0
	0,0000147

	70050
	
	
	15,11
	0,15
	59,18
	40,84
	8,962397
	0
	0,0000019

	69956
	
	
	62,86
	0,15
	59,11
	48,77
	8,962397
	0
	0,0000127

	70051
	
	
	18,94
	0,15
	59,18
	45,81
	8,962397
	0
	0,0000023

	68818
	
	
	38,36
	0,15
	59,04
	48,72
	8,962397
	0
	0,0000078

	35395
	
	
	17,06
	0,15
	59,15
	48,74
	8,962397
	0
	0,0000034

	70056
	
	
	76,29
	0,15
	59,12
	40,74
	8,962397
	0
	0,0000094

	35399
	
	
	44,45
	0,15
	59,16
	46,7
	8,962397
	0
	0,000009

	35449
	ТК4
	ТК
	47,44
	0,15
	94,83
	79,11
	9,01356
	0
	0,0000096

	18330
	ТК
	
	161,36
	0,15
	94,68
	78,19
	9,01356
	0
	0,0000328

	67286
	
	ТК5
	46,09
	0,15
	94,64
	78,24
	9,01356
	0
	0,0000094

	34990
	
	
	67,24
	0,15
	94,69
	80,51
	9,04183
	0
	0,0000137

	69247
	
	гараж
	137,33
	0,15
	88,41
	72,84
	9,04183
	0
	0,000028

	69442
	ТК
	
	76,5
	0,15
	0
	80,8
	9,06847
	0
	0,0000156

	69441
	
	
	80,65
	0,15
	0
	0
	9,06847
	0
	0,0000165

	35424
	
	
	8,42
	0,2
	94,79
	80,82
	11,678362
	0
	0,0000022

	18970
	
	
	16,1
	0,2
	94,77
	81,06
	11,678362
	0
	0,0000042

	18969
	
	
	7,73
	0,2
	94,79
	80,83
	11,678362
	0
	0,000002

	35425
	ТК
	
	34,38
	0,2
	94,79
	80,82
	11,678362
	0
	0,0000091

	35445
	
	ТК
	17,99
	0,25
	94,82
	80,8
	14,097922
	0,7071063
	0,0000047

	35505
	Котельная №5 (СНГ)
	ТК3
	46,23
	0,25
	94,99
	80,04
	14,097922
	0,9548643
	0,000012

	69437
	
	
	182,58
	0,25
	94,85
	81,13
	14,097922
	0,7374253
	0,0000475

	34989
	ТК3
	
	54,63
	0,25
	94,95
	81,02
	14,097922
	0,7374253
	0,0000142

	35441
	
	
	11,81
	0,25
	94,83
	80,79
	14,097922
	0,7071063
	0,0000031

	35443
	
	
	15,65
	0,25
	94,84
	80,78
	14,097922
	0,7071063
	0,0000041

	18893
	Котельная №17 (СНГ)
	
	17,39
	0,25
	59,19
	42,88
	14,42096
	0
	0,0000046

	18986
	ТК3
	ТК4
	109,78
	0,5
	94,86
	79,09
	29,131801
	0,2174389
	0,0000541


Показатели надежности теплоснабжения потребителей от котельной№7 ОАО «Сургутнефтегаз»
	№ потребителя
	Адрес узла ввода
	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Путь, пройденный от источника, м
	Вероятность безотказной работы
	Коэффициент готовности
	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период

	
	
	отопление
	вентиляция
	ГВС
	
	факт
	норматив
	факт
	норматив
	

	69980
	 
	0,2065
	0
	0
	546,9
	1
	0,9
	0,999883
	0,97
	0,1399

	69990
	 
	0,3896
	0
	0
	392,9
	1
	0,9
	0,999877
	0,97
	0,2601

	69988
	 
	0,9706
	0
	0
	383,4
	1
	0,9
	0,999875
	0,97
	0,6406

	70000
	 
	0,0821
	0
	0
	399,8
	1
	0,9
	0,999867
	0,97
	0,055

	69998
	 
	0,08
	0
	0
	374,4
	1
	0,9
	0,999863
	0,97
	0,0536

	69994
	 
	0,08
	0
	0
	342,9
	1
	0,9
	0,999859
	0,97
	0,0537

	69976
	 
	0,0179
	0
	0
	316
	1
	0,9
	0,999851
	0,97
	0,0121

	49972
	НЕФТЕЮГАНСКОЕ ШОССЕ 56
	0,7133
	0
	0
	282,3
	1
	0,9
	0,999851
	0,97
	0,4796

	49974
	НЕФТЕЮГАНСКОЕ ШОССЕ 56
	0,0329
	0
	0
	252,5
	1
	0,9
	0,999841
	0,97
	0,0222

	50746
	Нефтеюганское шоссе
	0,1691
	0
	0
	197,5
	1
	0,9
	0,999821
	0,97
	0,1155

	69741
	 
	0,3257
	0
	0
	180,2
	1
	0,9
	0,999819
	0,97
	0,2233



Показатели надежности тепловых сетей от котельной№7 ОАО «Сургутнефтегаз»
	Sys
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутpеннийдиаметp подающего тpубопpовода, м
	Температура в конце участка под.тр-да,°C
	Температура в начале участка обр.тр-да,°C
	Время восстановления, ч
	Относительное кол.отключ. нагрузки
	Вероятность отказа

	8350
	
	склад
	7,74
	0,1
	114,63
	89,13
	6,686116
	0
	0,0000012

	8351
	ТК2
	
	12,24
	0,1
	114,71
	88,24
	6,686116
	0
	0,0000018

	8352
	
	ТК2
	19,07
	0,105
	114,76
	88,11
	6,969229
	0
	0,000003

	8353
	
	
	52
	0,1
	114,36
	87,98
	6,686116
	0
	0,0000078

	8354
	
	склад
	16,02
	0,1
	114,09
	88,33
	6,686116
	0
	0,0000024

	8355
	
	склад
	35,29
	0,1
	113,98
	88,17
	6,686116
	0
	0,0000053

	8356
	
	база треста "Сургутремстрой" О
	7,81
	0,08
	112,73
	88,42
	5,847301
	0
	0,000001

	8357
	
	
	21,58
	0,15
	114,62
	88,58
	9,100256
	0
	0,0000044

	8358
	
	база треста "Сургутремстрой" О
	4,49
	0,08
	113,46
	88,99
	5,848178
	0
	0,0000006

	8359
	
	
	18,77
	0,15
	114,51
	88,67
	9,100256
	0
	0,0000039

	8360
	
	база треста "Сургутремстрой" О
	4,66
	0,08
	114,48
	89,8
	5,848133
	0
	0,0000006

	8361
	
	
	24,6
	0,15
	113,84
	84,47
	9,100256
	0
	0,000005

	8363
	ЦТП
	ТК1
	10,22
	0,15
	114,87
	88,17
	9,100256
	0
	0,0000021

	8584
	
	
	29,1
	0,05
	114,46
	87,71
	4,574706
	0
	0,000003

	8595
	
	
	16,63
	0,2
	114,97
	76,23
	11,380932
	0
	0,0000043

	8598
	Котельная №7 (СНГ)
	
	96,17
	0,2
	114,98
	76,22
	11,380932
	0
	0,0000247

	8601
	
	
	52,42
	0,2
	114,9
	80,96
	11,380932
	0
	0,0000135

	9725
	
	склад
	24,3
	0,15
	114,79
	90,28
	9,031706
	0
	0,000005

	20018
	
	емк.
	4,88
	0,05
	0
	0
	0
	0
	0

	20020
	
	
	47,97
	0,05
	0
	0
	0
	0
	0

	20022
	
	
	37,08
	0,2
	114,45
	73,91
	11,380932
	0
	0,0000095

	50058
	
	
	25,13
	0,2
	114,96
	76,24
	11,380932
	0
	0,0000065

	50059
	
	емк.
	5,33
	0,05
	0
	0
	0
	0
	0

	50060
	
	
	28,85
	0,15
	114,75
	80,95
	9,059515
	0
	0,0000059

	50061
	
	
	11,54
	0,2
	114,79
	79,98
	11,380932
	0
	0,000003

	50138
	
	ПК (БРУ)
	8,87
	0,1
	114,3
	87,63
	6,736365
	0
	0,0000013

	50141
	
	лабораторно-бытовой корпус
	5,73
	0,05
	114,02
	88,09
	4,574706
	0
	0,0000006

	50142
	
	
	22,91
	0,05
	114,11
	88,01
	4,574706
	0
	0,0000024

	50143
	
	
	4,48
	0,15
	114,9
	87,61
	9,031706
	0
	0,0000009

	50144
	
	
	3,14
	0,15
	114,89
	87,64
	9,031706
	0
	0,0000006

	50145
	
	
	32,45
	0,2
	114,95
	76,24
	11,380932
	0
	0,0000083

	50148
	
	
	33,82
	0,1
	114,42
	87,54
	6,736365
	0
	0,0000051

	50149
	
	
	65,11
	0,2
	114,85
	81,01
	11,380932
	0
	0,0000167

	50150
	
	ЦТП
	47,38
	0,2
	114,89
	63,36
	11,380932
	0
	0,0000122

	50151
	
	
	15,41
	0,1
	110,82
	86,73
	6,70635
	0
	0,0000023

	50920
	
	
	21,53
	0,15
	114,91
	87,6
	9,031706
	0
	0,0000044

	57459
	ТК1
	
	25,4
	0,15
	114,74
	88,45
	9,100256
	0
	0,0000052

	57461
	ТК1
	
	17,33
	0,105
	114,82
	88,07
	6,969229
	0
	0,0000027

	69310
	
	
	61,1
	0,15
	114,62
	85,08
	9,031706
	0
	0,0000124

	69312
	
	
	14,15
	0,15
	114,53
	89,98
	9,031706
	0
	0,0000029

	69314
	
	
	72,51
	0,15
	113,99
	81,35
	9,031706
	0
	0,0000148

	69316
	
	
	21,38
	0,15
	113,5
	89,08
	9,031706
	0
	0,0000044

	69318
	
	
	31,86
	0,1
	113,67
	78,19
	6,73459
	0
	0,0000048

	69320
	
	
	15,97
	0,1
	113,52
	88,99
	6,73459
	0
	0,0000024

	69322
	
	
	56,98
	0,025
	112,17
	40,01
	3,636101
	0
	0,0000047

	69323
	
	
	114,19
	0,1
	111,08
	86,53
	6,70635
	0
	0,0000173

	69326
	
	Вагон-дом
	12,34
	0,1
	0
	0
	0
	0
	0

	69329
	ТК2
	
	64,9
	0,1
	113,74
	88,56
	6,686116
	0
	0,0000098

	69330
	
	
	17,54
	0,2
	114,84
	80,71
	11,380932
	0
	0,0000045

	69331
	
	
	40,05
	0,2
	114,79
	79,98
	11,380932
	0
	0,0000103

	69334
	
	
	26,74
	0,08
	114,19
	87,3
	5,842299
	0
	0,0000035

	69336
	
	
	29,91
	0,1
	114,74
	83,14
	6,656398
	0
	0,0000045

	69338
	
	
	13,69
	0,1
	114,61
	86,53
	6,656398
	0
	0,0000021

	69340
	
	
	69,64
	0,1
	114,45
	82,55
	6,656398
	0
	0,0000105

	69342
	
	
	11,55
	0,1
	114,41
	84,43
	6,656398
	0
	0,0000017

	69344
	
	
	75,33
	0,1
	113,94
	81,78
	6,656398
	0
	0,0000113

	69346
	
	
	11,38
	0,07
	113,92
	82,94
	5,411983
	0
	0,0000014

	69350
	
	
	74,12
	0,1
	106,55
	71,56
	6,656398
	0
	0,0000111

	69354
	
	кузнечный цех
	44,63
	0,065
	102,98
	74,53
	5,19246
	0
	0,0000052

	69358
	
	
	17,75
	0,1
	114,36
	73,98
	6,699871
	0
	0,0000027

	69361
	
	
	11,81
	0,07
	114,28
	86,54
	5,411887
	0
	0,0000014

	69362
	
	
	30,96
	0,1
	114,1
	69,38
	6,699871
	0
	0,0000047

	69365
	
	
	15,68
	0,1
	113,96
	69,48
	6,699871
	0
	0,0000024

	69366
	
	
	16,42
	0,05
	113,68
	85,61
	4,580917
	0
	0,0000017

	69369
	
	
	83,97
	0,1
	112,94
	63,77
	6,699871
	0
	0,0000127

	69371
	
	
	2,95
	0,05
	112,21
	67,41
	4,562513
	0
	0,0000003

	69373
	
	гараж
	60,5
	0,05
	110,94
	60,87
	4,562513
	0
	0,0000062

	69374
	
	
	46,47
	0,15
	114,68
	81,54
	9,059515
	0
	0,0000095

	69377
	
	
	25,51
	0,08
	114,68
	79,7
	5,818714
	0
	0,0000033

	69379
	
	
	12,14
	0,08
	114,65
	80,21
	5,818714
	0
	0,0000016

	69381
	
	
	78,35
	0,08
	113,71
	79,01
	5,818714
	0
	0,0000103

	69386
	
	
	13,62
	0,15
	114,59
	81,72
	9,059515
	0
	0,0000028

	69388
	
	
	42,98
	0,15
	114,4
	81,53
	9,059515
	0
	0,0000088

	69389
	
	
	261,14
	0,05
	0
	0
	0
	0
	0

	69391
	
	
	41,17
	0,15
	114,61
	81,59
	9,059515
	0
	0,0000084

	69392
	
	
	75,4
	0,05
	112,25
	64,27
	4,562513
	0
	0,0000078


Показатели надежности теплоснабжения потребителей от котельной№8 ОАО «Сургутнефтегаз»
	№ потребителя
	Адрес узла ввода
	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Путь, пройденный от источника, м
	Вероятность безотказной работы
	Коэффициент готовности
	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период

	
	
	отопление
	вентиляция
	ГВС
	
	факт
	норматив
	факт
	норматив
	

	50265
	АНДРЕЕВСКИЙ ЗАЕЗД 1
	0,112
	0
	0
	642
	1
	0,9
	0,999871
	0,97
	0,0594

	50263
	АНДРЕЕВСКИЙ ЗАЕЗД
	0,112
	0
	0
	629
	1
	0,9
	0,999869
	0,97
	0,0601

	49839
	АНДРЕЕВСКИЙ ЗАЕЗД 1
	0,112
	0
	0
	519,7
	1
	0,9
	0,999858
	0,97
	0,0693

	49837
	АНДРЕЕВСКИЙ ЗАЕЗД 1
	0,112
	0
	0
	451,4
	1
	0,9
	0,99985
	0,97
	0,0711

	49833
	АНДРЕЕВСКИЙ ЗАЕЗД 1
	0,112
	0
	0
	387,2
	1
	0,9
	0,99984
	0,97
	0,0722

	69275
	 
	0,0558
	0
	0
	334,7
	1
	0,9
	0,999833
	0,97
	0,0387

	50269
	АНДРЕЕВСКИЙ ЗАЕЗД 1
	0,1
	0
	0
	371,4
	1
	0,9
	0,999833
	0,97
	0,0577

	49825
	АНДРЕЕВСКИЙ ЗАЕЗД 1
	0,112
	0
	0
	352,3
	1
	0,9
	0,999831
	0,97
	0,064

	49823
	АНДРЕЕВСКИЙ ЗАЕЗД 1
	0,112
	0
	0
	347,2
	1
	0,9
	0,999831
	0,97
	0,0643

	69279
	 
	0,0278
	0
	0
	310,5
	1
	0,9
	0,99983
	0,97
	0,0193

	49819
	АНДРЕЕВСКИЙ ЗАЕЗД 1
	0,112
	0
	0
	323,7
	1
	0,9
	0,999828
	0,97
	0,0658

	69285
	 
	0,039
	0
	0
	286,9
	1
	0,9
	0,999827
	0,97
	0,027

	49829
	АНДРЕЕВСКИЙ ЗАЕЗД 1
	0,112
	0
	0
	247,7
	1
	0,9
	0,99982
	0,97
	0,0741

	49747
	АНДРЕЕВСКИЙ ЗАЕЗД 2
	0,4192
	0
	0
	339
	1
	0,9
	0,999816
	0,97
	0,2901

	69291
	 
	0,1236
	0
	0
	190,9
	1
	0,9
	0,999815
	0,97
	0,086

	50274
	АНДРЕЕВСКИЙ ЗАЕЗД 2
	0,1058
	0
	0
	162,1
	1
	0,9
	0,999812
	0,97
	0,0738

	69271
	 
	0,0861
	0
	0
	195,9
	1
	0,9
	0,999811
	0,97
	0,06

	69295
	 
	0,0874
	0
	0
	110,6
	1
	0,9
	0,999802
	0,97
	0,061

	69267
	 
	0,0636
	0
	0
	81,9
	1
	0,9
	0,999796
	0,97
	0,0444



Показатели надежности тепловых сетей от котельной№8 ОАО «Сургутнефтегаз»
	Sys
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутpеннийдиаметp подающего тpубопpовода, м
	Температура в конце участка под.тр-да,°C
	Температура в начале участка обр.тр-да,°C
	Время восстановления, ч
	Относительное кол.отключ. нагрузки
	Вероятность отказа

	50266
	
	пожарная насосная
	96,66
	0,05
	92,01
	48,26
	4,544146
	0
	0,0000099

	50259
	
	
	27,51
	0,05
	93,66
	70,04
	4,544146
	0
	0,0000028

	50262
	
	
	53,19
	0,05
	93,56
	52,55
	4,544146
	0
	0,0000055

	50264
	
	АНДРЕЕВСКИЙ ЗАЕЗД
	83,67
	0,05
	92,3
	57,59
	4,544146
	0
	0,0000086

	50270
	
	гараж
	65,88
	0,05
	93,61
	60,01
	4,573482
	0
	0,0000068

	49826
	
	РММ-3
	9,47
	0,05
	94,13
	59,21
	4,581307
	0
	0,000001

	49824
	
	АБК  "Управление механизации и
	4,36
	0,05
	94,2
	59,89
	4,581307
	0
	0,0000005

	49838
	
	склад ГСМ
	10,84
	0,05
	94,09
	70,19
	4,581756
	0
	0,0000011

	69280
	
	
	10,88
	0,05
	93,92
	81,04
	4,58175
	0
	0,0000011

	69286
	
	
	8,49
	0,05
	94,15
	81,27
	4,582109
	0
	0,0000009

	49820
	
	КПП
	5,42
	0,05
	94,36
	62,55
	4,582571
	0
	0,0000006

	69296
	
	
	4,52
	0,05
	94,85
	82,76
	4,582706
	0
	0,0000005

	49830
	
	РММ
	3,66
	0,05
	94,69
	76,05
	4,582836
	0
	0,0000004

	50267
	
	
	12,84
	0,065
	94,42
	60,48
	5,177063
	0
	0,0000015

	49818
	
	
	82,06
	0,065
	94,47
	60,18
	5,177063
	0
	0,0000096

	49822
	
	
	24,49
	0,065
	94,25
	59,49
	5,177063
	0
	0,0000029

	69269
	
	
	5,39
	0,07
	94,89
	82,9
	5,413332
	0
	0,0000007

	69292
	
	
	12,64
	0,08
	94,65
	82,22
	5,804686
	0
	0,0000017

	69277
	
	АБК СЦБПО РНЭО ОАО "Сургутнефт
	35,04
	0,08
	93,75
	80,88
	5,804686
	0
	0,0000046

	69289
	
	
	100,12
	0,08
	94,24
	80,73
	5,804686
	0
	0,0000131

	69283
	
	
	21,29
	0,08
	94,1
	80,65
	5,804686
	0
	0,0000028

	69272
	
	
	119,42
	0,08
	94,19
	81,99
	5,815763
	0
	0,0000157

	69273
	
	
	7,75
	0,08
	94,93
	81,97
	5,815763
	0
	0,000001

	49840
	
	
	51,58
	0,08
	93,93
	60,55
	5,835736
	0
	0,0000068

	49834
	
	РММ
	9,67
	0,08
	94,3
	72,51
	5,846809
	0
	0,0000013

	69219
	
	
	16,57
	0,1
	94,96
	65,24
	6,614865
	0
	0,0000025

	49828
	
	
	20,57
	0,1
	94,72
	67,92
	6,614865
	0
	0,0000031

	49832
	
	
	133,53
	0,1
	94,39
	65,68
	6,614865
	0
	0,0000199

	49816
	
	
	13,89
	0,1
	94,75
	65,33
	6,614865
	0
	0,0000021

	49812
	
	УТ13
	107,72
	0,1
	94,82
	65,3
	6,614865
	0
	0,0000161

	49836
	
	
	63,03
	0,1
	94,18
	63,46
	6,614865
	0
	0,0000094

	18259
	УТ13
	
	39,19
	0,1
	94,77
	65,32
	6,614865
	0
	0,0000058

	18295
	ТК
	здание производственное админи
	61
	0,1
	94,53
	80,36
	6,718614
	0
	0,0000092

	50273
	ТК
	
	16,94
	0,1
	94,75
	82,49
	6,718614
	0
	0,0000026

	50275
	
	Управление сетевого хозяйства
	16,15
	0,1
	94,65
	82,59
	6,718614
	0
	0,0000024

	69293
	
	
	72,2
	0,1
	94,7
	81,25
	6,726174
	0
	0,000011

	69276
	
	
	37,28
	0,15
	94,88
	81,54
	9,061661
	0
	0,0000076

	69268
	
	
	3,03
	0,15
	94,96
	81,61
	9,061661
	0
	0,0000006

	69220
	
	
	19,68
	0,15
	94,96
	81,06
	9,061661
	0
	0,000004

	69221
	Котельная №8 (СНГ)
	
	46,06
	0,15
	94,98
	75,97
	9,061661
	0
	0,0000094

	18294
	
	ТК
	63,22
	0,15
	94,87
	80,59
	9,061661
	0
	0,0000129


Показатели надежности теплоснабжения потребителей от котельной№9 ОАО «Сургутнефтегаз»
	№ потребителя
	Адрес узла ввода
	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Путь, пройденный от источника, м
	Вероятность безотказной работы
	Коэффициент готовности
	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период

	
	
	отопление
	вентиляция
	ГВС
	
	факт
	норматив
	факт
	норматив
	

	70094
	 
	0,0046
	0
	0
	1950
	1
	0,9
	0,999588
	0,97
	0,0081

	70102
	 
	0,0046
	0
	0
	1960
	1
	0,9
	0,999591
	0,97
	0,0081

	70098
	 
	0,0046
	0
	0
	1955
	1
	0,9
	0,99959
	0,97
	0,0081

	70090
	 
	0,0046
	0
	0
	1945
	1
	0,9
	0,999587
	0,97
	0,0081

	35650
	ИНДУСТРИАЛЬНАЯ 56
	0,043
	0
	0
	0
	1
	0,9
	0,999731
	0,97
	0,0785

	70074
	ПРОМЫШЛЕННАЯ 38
	0,001
	0
	0
	1735
	1
	0,9
	0,999574
	0,97
	0,0018

	70078
	 
	0,0009
	0
	0
	1760
	1
	0,9
	0,999576
	0,97
	0,0016

	70080
	 
	0,0013
	0
	0
	1780
	1
	0,9
	0,999579
	0,97
	0,0023

	70086
	 
	0,4531
	0
	0
	1800
	1
	0,9
	0,999581
	0,97
	0,7961

	70160
	 
	0,244
	0
	0
	1137
	0,999997
	0,9
	0,999833
	0,97
	0,433

	70166
	 
	0,321
	0
	0
	1247
	0,999997
	0,9
	0,999841
	0,97
	0,5646

	70156
	 
	0,748
	0
	0
	1079,5
	0,999997
	0,9
	0,999826
	0,97
	1,3278

	70164
	 
	0,0075
	0
	0
	1182
	0,999997
	0,9
	0,999835
	0,97
	0,0133



Показатели надежности тепловых сетей от котельной№9 ОАО «Сургутнефтегаз»
	Sys
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутpеннийдиаметp подающего тpубопpовода, м
	Температура в конце участка под.тр-да,°C
	Температура в начале участка обр.тр-да,°C
	Время восстановления, ч
	Относительное кол.отключ. нагрузки
	Вероятность отказа

	70079
	
	ДУШ
	12,98
	0,032
	110
	85,21
	3,884109
	0
	0,0000007

	70081
	
	АЗС, маслосклад
	60,55
	0,032
	110
	85,21
	3,884109
	0
	0,0000032

	70103
	
	ТГН-4
	14,29
	0,032
	110
	82,3
	3,88613
	0
	0,0000008

	70099
	
	
	13,78
	0,032
	110
	82,31
	3,88613
	0
	0,0000007

	70101
	
	
	22,49
	0,032
	110
	82,3
	3,88613
	0
	0,0000012

	70091
	
	
	11,64
	0,032
	110
	82,32
	3,889555
	0
	0,0000006

	70095
	
	
	10,86
	0,032
	110
	82,31
	3,889623
	0
	0,0000006

	70075
	
	Раздевалка
	10,33
	0,032
	110
	85,21
	3,88967
	0
	0,0000006

	70089
	
	
	159,47
	0,05
	110
	82,31
	4,552494
	0
	0,00001

	70097
	
	
	28,3
	0,05
	110
	82,3
	4,552494
	0
	0,0000018

	70093
	
	
	17,73
	0,05
	110
	82,31
	4,552494
	0
	0,0000011

	70073
	
	
	32,31
	0,05
	110
	85,21
	4,569688
	0
	0,000002

	70069
	
	
	21,78
	0,05
	110
	85,15
	4,569688
	0
	0,0000014

	70077
	
	
	37,03
	0,05
	110
	85,21
	4,569688
	0
	0,0000023

	70165
	
	АБК
	10,18
	0,05
	110
	96,13
	4,581855
	0
	0,0000006

	70067
	Котельная №9 (СНГ)
	
	306,59
	0,1
	110
	82,28
	6,621834
	0
	0,0000279

	70085
	
	
	67,73
	0,1
	110
	82,15
	6,621834
	0
	0,0000062

	70167
	
	Цех
	73,02
	0,1
	110
	95,53
	6,714128
	0
	0,0000067

	70163
	
	
	34,06
	0,1
	110
	95,54
	6,714128
	0
	0,0000031

	71570
	
	
	21,8
	0,1
	0
	0
	6,74358
	0
	0,000002

	71515
	
	столярная мастерская РСУ
	12,94
	0,1
	0
	0
	6,74664
	0
	0,0000012

	70087
	
	РММ
	51,01
	0,105
	110
	82,15
	6,963879
	0
	0,0000049

	70159
	
	
	78,37
	0,15
	110
	95,93
	9,084987
	0
	0,0000098

	70161
	
	Цех
	12,79
	0,15
	110
	96,41
	9,084987
	0
	0,0000016

	70157
	
	Цех №1
	36,59
	0,15
	110
	96,43
	9,084987
	0
	0,0000046

	71552
	
	
	95,6
	0,25
	0
	0
	13,401952
	0
	0,0000176

	71516
	
	
	33,55
	0,25
	0
	0
	13,401952
	0
	0,0000062

	71513
	
	
	79,35
	0,25
	0
	0
	13,401952
	0
	0,0000146

	71556
	
	
	67,89
	0,25
	0
	0
	13,401952
	0
	0,0000125

	71560
	
	
	100,33
	0,25
	0
	0
	13,401952
	0
	0,0000185

	70155
	Котельная №9 (СНГ)
	
	1017,55
	0,25
	110
	96,22
	13,401952
	0
	0,0001875

	71548
	
	
	80,95
	0,25
	0
	0
	13,401952
	0
	0,0000149

	71564
	
	
	31,61
	0,25
	0
	0
	13,401952
	0
	0,0000058

	71582
	
	
	440,98
	0,25
	0
	0
	13,981679
	0,7186948
	0,0000848


Показатели надежности теплоснабжения потребителей от котельной№10 ОАО «Сургутнефтегаз»
	№ потребителя
	Адрес узла ввода
	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Путь, пройденный от источника, м
	Вероятность безотказной работы
	Коэффициент готовности
	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период

	
	
	отопление
	вентиляция
	ГВС
	
	факт
	норматив
	факт
	норматив
	

	69731
	 
	0,239
	0
	0
	1136,8
	1
	0,9
	0,999405
	0,97
	0,7936

	69733
	 
	0,063
	0
	0
	1101,9
	1
	0,9
	0,999398
	0,97
	0,2092

	34931
	ДОМОСТРОИТЕЛЕЙ 4
	0,16
	0
	0
	1018,6
	1
	0,9
	0,99938
	0,97
	0,5328

	69718
	 
	0,042
	0
	0
	937,1
	1
	0,9
	0,99936
	0,97
	0,1407

	69716
	 
	0,06
	0
	0
	890,9
	1
	0,9
	0,999354
	0,97
	0,2007

	69722
	 
	0,15
	0
	0
	866,8
	1
	0,9
	0,999353
	0,97
	0,5015

	69708
	 
	0,0067
	0
	0
	870,5
	1
	0,9
	0,99935
	0,97
	0,0225

	69710
	 
	0,1231
	0
	0
	839,6
	1
	0,9
	0,999347
	0,97
	0,4123

	69692
	 
	1,3
	0
	0
	775,7
	1
	0,9
	0,99933
	0,97
	3,9517

	69696
	 
	0,0409
	0
	0
	767,7
	1
	0,9
	0,999324
	0,97
	0,1361

	34937
	ДОМОСТРОИТЕЛЕЙ
	0,034
	0
	0
	761,2
	1
	0,9
	0,999323
	0,97
	0,1132

	34935
	ДОМОСТРОИТЕЛЕЙ 4
	2,4522
	0
	0
	694,1
	1
	0,9
	0,999318
	0,97
	7,6984

	69414
	 
	0,573
	0
	0
	585,8
	1
	0,9
	0,99926
	0,97
	1,8635

	69025
	 
	0,0341
	0
	0
	577,1
	1
	0,9
	0,999229
	0,97
	0,1161

	69029
	 
	0,1871
	0
	0
	537,7
	1
	0,9
	0,999225
	0,97
	0,6375

	69412
	 
	0,389
	0
	0
	434,9
	1
	0,9
	0,999217
	0,97
	1,3292

	69410
	 
	0,343
	0
	0
	376,1
	1
	0,9
	0,999204
	0,97
	1,1147

	34972
	НЕФТЕЮГАНСКОЕ ШОССЕ 5
	0,722
	0
	0
	407,3
	1
	0,9
	0,999204
	0,97
	2,2752

	69035
	 
	0,0874
	0
	0
	426,7
	1
	0,9
	0,999203
	0,97
	0,2344

	50054
	НЕФТЕЮГАНСКОЕ ШОССЕ 5
	0,026
	0
	0
	437,5
	1
	0,9
	0,999203
	0,97
	0,0885

	69054
	 
	0,25
	0
	0
	387,9
	1
	0,9
	0,999202
	0,97
	0,857

	34974
	НЕФТЕЮГАНСКОЕ ШОССЕ 5
	0,046
	0
	0
	397,5
	1
	0,9
	0,999202
	0,97
	0,147

	69501
	 
	0,07
	0
	0
	411,7
	1
	0,9
	0,9992
	0,97
	0,2381

	69060
	 
	0,2069
	0
	0
	395,5
	1
	0,9
	0,999199
	0,97
	0,7046

	69497
	 
	0,015
	0
	0
	396,2
	1
	0,9
	0,999198
	0,97
	0,0511

	69495
	 
	0,104
	0
	0
	395,5
	1
	0,9
	0,999198
	0,97
	0,3541

	69406
	 
	0,079
	0
	0
	320
	1
	0,9
	0,999192
	0,97
	0,2697

	69043
	 
	0,0482
	0
	0
	374,1
	1
	0,9
	0,999192
	0,97
	0,1635

	34964
	НЕФТЕЮГАНСКОЕ ШОССЕ 5
	1,067
	0
	0
	331,9
	1
	0,9
	0,999188
	0,97
	3,1932

	69489
	 
	0,012
	0
	0
	334,3
	1
	0,9
	0,999188
	0,97
	0,0409

	34969
	НЕФТЕЮГАНСКОЕ ШОССЕ 7
	1,73
	0
	0
	308
	1
	0,9
	0,999187
	0,97
	3,1902

	69047
	 
	0,012
	0
	0
	318,9
	1
	0,9
	0,999187
	0,97
	0,0413

	69394
	 
	0,573
	0
	0
	268,6
	1
	0,9
	0,99918
	0,97
	1,953

	69479
	 
	0,013
	0
	0
	266,1
	1
	0,9
	0,999178
	0,97
	0,0445

	34954
	НЕФТЕЮГАНСКОЕ ШОССЕ 7
	0,0014
	0
	0
	298
	1
	0,9
	0,999175
	0,97
	0,0048

	69475
	 
	0,069
	0
	0
	235,7
	1
	0,9
	0,999173
	0,97
	0,2359

	69400
	 
	0,123
	0
	0
	200
	1
	0,9
	0,999166
	0,97
	0,4173

	69485
	 
	0,072
	0
	0
	215,4
	1
	0,9
	0,999165
	0,97
	0,2449

	34952
	НЕФТЕЮГАНСКОЕ ШОССЕ 7
	0,0078
	0
	0
	161
	1
	0,9
	0,999161
	0,97
	0,0269

	34948
	НЕФТЕЮГАНСКОЕ ШОССЕ 7
	0,396
	0
	0
	157,5
	1
	0,9
	0,99916
	0,97
	1,3625

	50050
	Домостроителей, 7/1
	0,573
	0
	0
	114,1
	1
	0,9
	0,999151
	0,97
	1,9621

	69398
	 
	0,034
	0
	0
	91,3
	1
	0,9
	0,999142
	0,97
	0,1183



Показатели надежности тепловых сетей от котельной№10 ОАО «Сургутнефтегаз»
	Sys
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутpеннийдиаметp подающего тpубопpовода, м
	Температура в конце участка под.тр-да,°C
	Температура в начале участка обр.тр-да,°C
	Время восстановления, ч
	Относительное кол.отключ. нагрузки
	Вероятность отказа

	69037
	
	склад
	102,64
	0,03
	108,1
	67,05
	3,804365
	0
	0,0000088

	69036
	
	
	61,03
	0,03
	108,94
	66,43
	3,804365
	0
	0,0000052

	69045
	
	склад №5
	63,44
	0,04
	108,7
	91,92
	4,183582
	0
	0,000006

	34953
	
	автостоянка
	9,44
	0,05
	106,85
	93,17
	4,559941
	0
	0,000001

	34955
	
	КПП
	146,52
	0,05
	57,88
	49,06
	4,559941
	0
	0,0000151

	69697
	
	
	11,73
	0,05
	108,75
	89,34
	4,56834
	0
	0,0000012

	34938
	
	
	83,12
	0,05
	108,95
	89,27
	4,56834
	0
	0,0000086

	69694
	
	
	2,24
	0,05
	108,91
	89,45
	4,56834
	0
	0,0000002

	69698
	
	РВС
	3
	0,05
	108,85
	89,5
	4,56834
	0
	0,0000003

	69399
	
	
	64,33
	0,05
	109,15
	96,34
	4,573715
	0
	0,0000066

	69027
	
	здание административное
	46,32
	0,05
	108,23
	92,04
	4,576423
	0
	0,0000048

	69502
	
	
	7,79
	0,05
	108,74
	92,39
	4,577168
	0
	0,0000008

	50055
	
	АБК
	11,64
	0,05
	108,07
	91,87
	4,577168
	0
	0,0000012

	69499
	
	
	21,93
	0,05
	108,32
	91,64
	4,577168
	0
	0,0000023

	69486
	
	
	39,44
	0,05
	109,45
	93,03
	4,577457
	0
	0,0000041

	69401
	склад
	
	25,69
	0,05
	109,69
	92,89
	4,577479
	0
	0,0000027

	69402
	
	склад
	13,6
	0,05
	109,82
	92,78
	4,577479
	0
	0,0000014

	69709
	
	
	35,36
	0,05
	105,96
	88,01
	4,57807
	0
	0,0000036

	69734
	
	
	22,1
	0,05
	108,47
	88,75
	4,580064
	0
	0,0000023

	69407
	
	
	22,02
	0,05
	109,55
	93,76
	4,580076
	0
	0,0000023

	69411
	
	
	17,09
	0,05
	109,57
	86,33
	4,580817
	0
	0,0000018

	34970
	ТК
	АБК СМТ-1 ОАО "СНГ"
	12,01
	0,05
	109,66
	25,01
	4,58158
	0
	0,0000012

	69490
	
	
	11,78
	0,05
	108,74
	92,86
	4,581615
	0
	0,0000012

	69480
	
	
	9,55
	0,05
	109,11
	93,62
	4,58195
	0
	0,000001

	69476
	
	
	5,79
	0,05
	109,56
	93,91
	4,582515
	0
	0,0000006

	69717
	
	
	44,89
	0,065
	108,72
	90,16
	5,192406
	0
	0,0000053

	69711
	
	
	4,46
	0,065
	109,36
	90,86
	5,200733
	0
	0,0000005

	34975
	ТК
	АБК
	10,93
	0,07
	109,31
	84,28
	5,412085
	0
	0,0000013

	69719
	
	
	91,1
	0,08
	107,54
	89,29
	5,825293
	0
	0,000012

	69061
	
	цех вентиляционных заготовок
	77,38
	0,08
	109,37
	93,15
	5,828919
	0
	0,0000102

	69044
	
	
	25,29
	0,08
	109,38
	91,89
	5,840508
	0
	0,0000033

	69048
	
	а/с закрытого типа
	8,23
	0,08
	108,94
	94,27
	5,840508
	0
	0,0000011

	69030
	
	цех сантехнических заготовок
	6,94
	0,08
	108,97
	92,88
	5,847531
	0
	0,0000009

	69496
	
	
	5,63
	0,08
	108,92
	92,72
	5,847877
	0
	0,0000007

	69685
	
	
	302,91
	0,1
	109,32
	86,39
	6,646496
	0
	0,0000454

	69498
	
	
	6,36
	0,1
	108,64
	92,5
	6,687615
	0
	0,000001

	69491
	
	
	44,15
	0,1
	108,8
	92,02
	6,687615
	0
	0,0000067

	69494
	
	
	30,08
	0,1
	108,96
	92,62
	6,687615
	0
	0,0000045

	69487
	
	
	37,23
	0,1
	109,15
	92,11
	6,687615
	0
	0,0000056

	69477
	
	
	66,03
	0,1
	109,28
	92,01
	6,687615
	0
	0,00001

	69051
	
	
	82,79
	0,1
	109,24
	92,39
	6,693365
	0
	0,0000125

	69049
	
	
	72,26
	0,1
	109
	92,62
	6,693365
	0
	0,0000109

	69055
	
	
	12,15
	0,1
	109,49
	94,29
	6,693365
	0
	0,0000018

	69693
	
	АБК "СЦБПО ПРНСиНО" ОАО "СНГ"
	99,24
	0,1
	109,59
	77,2
	6,710771
	0
	0,000015

	69690
	
	столовая
	17,56
	0,1
	109,71
	81,71
	6,710771
	0
	0,0000027

	34965
	
	цех ремонта
	113,75
	0,1
	109,67
	75,34
	6,711824
	0
	0,0000172

	34932
	
	лаборатория метрологии
	71,71
	0,1
	108,82
	89,52
	6,726343
	0
	0,0000109

	69732
	
	
	56,92
	0,1
	108,49
	88,79
	6,731451
	0
	0,0000086

	34949
	
	автостоянка
	34,81
	0,1
	109,86
	95,24
	6,739087
	0
	0,0000053

	34973
	ТК
	АБК
	20,73
	0,1
	109,52
	82,34
	6,743949
	0
	0,0000032

	69715
	
	
	10,87
	0,1
	109,29
	88,83
	6,747355
	0
	0,0000017

	69723
	
	
	7,96
	0,1
	109,39
	90,62
	6,74836
	0
	0,0000012

	69210
	
	
	108,39
	0,125
	109,85
	67,23
	7,804799
	0
	0,0000191

	34971
	
	ТК
	120,63
	0,125
	109,56
	82,42
	7,804799
	0
	0,0000212

	34967
	
	
	47,75
	0,125
	109,79
	61,83
	7,804799
	0
	0,0000084

	69041
	
	
	31,35
	0,15
	109,64
	91,95
	8,713382
	0
	0,0000062

	69052
	
	
	57,57
	0,15
	109,52
	93,29
	8,713382
	0
	0,0000113

	69058
	
	
	1,39
	0,15
	109,63
	93,1
	8,713382
	0
	0,0000003

	69031
	
	
	34,11
	0,15
	109,68
	91,89
	8,713382
	0
	0,0000067

	69395
	
	
	162,68
	0,15
	109,68
	93,56
	8,713382
	0
	0,000032

	69026
	
	
	229,69
	0,15
	109,72
	91,85
	8,713382
	0
	0,0000451

	69021
	
	
	84,37
	0,15
	109,94
	93,49
	8,713382
	0
	0,0000166

	50053
	
	
	70,03
	0,15
	109,77
	92,24
	8,713382
	0
	0,0000138

	50051
	
	
	15,9
	0,15
	109,93
	94,56
	8,713382
	0
	0,0000031

	69473
	
	
	26,57
	0,15
	109,5
	91,89
	8,713382
	0
	0,0000052

	17583
	Котельная №10 (СНГ)
	
	21,59
	0,15
	109,99
	92,83
	8,713382
	0
	0,0000042

	69483
	
	
	53,96
	0,15
	109,61
	92,27
	8,713382
	0
	0,0000106

	34963
	
	
	80,33
	0,15
	109,93
	67,17
	8,866448
	0
	0,0000161

	34951
	
	
	28,86
	0,15
	107,42
	81,19
	8,866448
	0
	0,0000058

	69405
	
	
	137,21
	0,15
	109,7
	91,18
	8,866448
	0
	0,0000274

	34943
	
	
	91,01
	0,15
	109,93
	92,48
	8,866448
	0
	0,0000182

	34945
	
	
	40,24
	0,15
	109,88
	91,26
	8,866448
	0
	0,000008

	34947
	
	
	2,18
	0,15
	109,92
	94,8
	8,866448
	0
	0,0000004

	69413
	
	
	75,8
	0,15
	109,44
	93,81
	8,866448
	0
	0,0000152

	69409
	
	
	61,12
	0,15
	109,61
	90,95
	8,866448
	0
	0,0000122

	69707
	
	
	36,5
	0,15
	109,38
	89,75
	8,90965
	0
	0,0000073

	69721
	
	
	60,16
	0,15
	109,44
	88,86
	8,90965
	0
	0,0000121

	34934
	
	
	132,93
	0,15
	108,71
	88,58
	8,90965
	0
	0,0000267

	69703
	
	
	122,18
	0,15
	109,55
	89
	8,90965
	0
	0,0000245

	69726
	
	
	88,08
	0,15
	109,22
	88,48
	8,90965
	0
	0,0000177

	34968
	
	ТК
	30,01
	0,15
	109,68
	25,01
	9,139897
	0
	0,0000062

	69687
	
	
	18,84
	0,25
	109,88
	82,52
	13,737445
	0
	0,0000048

	34925
	
	
	9,14
	0,25
	109,72
	82,67
	13,737445
	0
	0,0000028

	34928
	
	
	104,76
	0,25
	109,72
	82,67
	13,737445
	0
	0,0000266

	34941
	Котельная №10 (СНГ)
	
	27,01
	0,25
	109,99
	81,91
	13,737445
	0
	0,0000084

	69396
	
	
	2,46
	0,25
	109,99
	81,81
	13,737445
	0
	0,0000008

	69415
	
	
	253,46
	0,25
	109,89
	82,94
	13,737445
	0
	0,0000785

	69688
	
	
	257,21
	0,25
	109,77
	82,62
	13,737445
	0
	0,0000652

	34936
	
	
	3,61
	0,25
	109,72
	82,53
	13,737445
	0
	0,0000011


Показатели надежности теплоснабжения потребителей от котельной№12 ОАО «Сургутнефтегаз»
	№ потребителя
	Адрес узла ввода
	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Путь, пройденный от источника, м
	Вероятность безотказной работы
	Коэффициент готовности
	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период

	
	
	отопление
	вентиляция
	ГВС
	
	факт
	норматив
	факт
	норматив
	

	34223
	ПРОМЫШЛЕННАЯ 20/2
	0,2479
	0
	0
	409,2
	1
	0,9
	0,999085
	0,97
	0,8493

	34212
	ПРОМЫШЛЕННАЯ 22
	0,0708
	0
	0
	119
	1
	0,9
	0,999033
	0,97
	0,2426

	70036
	 
	0,2499
	0
	0
	120,8
	1
	0,9
	0,999033
	0,97
	0,8562

	34338
	ПРОМЫШЛЕННАЯ 22
	0,023
	0
	0
	440,9
	1
	0,9
	0,999086
	0,97
	0,0788

	34335
	ПРОМЫШЛЕННАЯ 22
	0,4555
	0
	0
	261,3
	1
	0,9
	0,999062
	0,97
	1,5606

	34318
	ПРОМЫШЛЕННАЯ 18
	0,29
	0
	0
	268,9
	0,999874
	0,9
	0,999051
	0,97
	0,9936

	34116
	ПРОМЫШЛЕННАЯ 18
	0,076
	0
	0
	341,5
	0,999874
	0,9
	0,999058
	0,97
	0,2604

	72609
	 
	0,24
	0
	0
	207,2
	0,999874
	0,9
	0,999035
	0,97
	0,8223

	34496
	ПРОМЫШЛЕННАЯ 18
	0,09
	0
	0
	393,8
	0,999874
	0,9
	0,999061
	0,97
	0,3083

	34498
	ПРОМЫШЛЕННАЯ 18
	0,016
	0
	0
	473
	0,999874
	0,9
	0,999069
	0,97
	0,0548

	69623
	 
	0,0055
	0
	0
	75,3
	0,999874
	0,9
	0,999013
	0,97
	0,0188

	69913
	 
	0,11905
	0
	0
	382,5
	0,999874
	0,9
	0,99905
	0,97
	0,4079

	34129
	ПРОМЫШЛЕННАЯ 18
	0,4685
	0
	0
	131,9
	0,999874
	0,9
	0,999024
	0,97
	1,6051

	34253
	ИНДУСТРИАЛЬНАЯ 35
	0,039
	0
	0
	82,5
	0,999874
	0,9
	0,999011
	0,97
	0,1336

	69644
	 
	0,0055
	0
	0
	362,6
	0,999874
	0,9
	0,999053
	0,97
	0,0188

	69640
	 
	0,0055
	0
	0
	276,3
	0,999874
	0,9
	0,999043
	0,97
	0,0188

	69636
	 
	0,084
	0
	0
	256,8
	0,999874
	0,9
	0,99904
	0,97
	0,2878

	69629
	ИНДУСТРИАЛЬНАЯ 35
	0,018
	0
	0
	264
	0,999874
	0,9
	0,99904
	0,97
	0,0617

	69627
	 
	0,069
	0
	0
	219
	0,999874
	0,9
	0,999035
	0,97
	0,2364

	34288
	ИНДУСТРИАЛЬНАЯ 33
	0,11905
	0
	0
	330,9
	0,999874
	0,9
	0,999039
	0,97
	0,4079

	34312
	ИНДУСТРИАЛЬНАЯ 33
	0,0718
	0
	0
	218,4
	0,999874
	0,9
	0,999016
	0,97
	0,246

	34306
	ИНДУСТРИАЛЬНАЯ 35
	0,012
	0
	0
	78,3
	0,999874
	0,9
	0,999012
	0,97
	0,0411

	34304
	ИНДУСТРИАЛЬНАЯ 33
	0,0059
	0
	0
	302,8
	0,999874
	0,9
	0,999033
	0,97
	0,0202

	34295
	ИНДУСТРИАЛЬНАЯ 35
	0,263
	0
	0
	86,6
	0,999874
	0,9
	0,999012
	0,97
	0,9011

	69915
	 
	0,1146
	0
	0
	422
	0,999874
	0,9
	0,999056
	0,97
	0,3926

	34502
	ИНДУСТРИАЛЬНАЯ
	0,0055
	0
	0
	88,5
	0,999738
	0,9
	0,999011
	0,97
	0,0188

	34322
	ИНДУСТРИАЛЬНАЯ 37
	0,163
	0
	0
	120,2
	0,999577
	0,9
	0,99901
	0,97
	0,5584

	69468
	 
	0,146
	0
	0
	166,7
	0,999439
	0,9
	0,999011
	0,97
	0,5002

	34290
	ИНДУСТРИАЛЬНАЯ 37
	0,068
	0
	0
	435,5
	0,999277
	0,9
	0,999046
	0,97
	0,233

	69456
	 
	0,006
	0
	0
	370,8
	0,999277
	0,9
	0,999034
	0,97
	0,0206

	34263
	ИНДУСТРИАЛЬНАЯ 37
	0,607
	0
	0
	280,6
	0,999277
	0,9
	0,999022
	0,97
	2,0796

	70044
	 
	0,1289
	0
	0
	310,4
	0,998895
	0,9
	0,99901
	0,97
	0,4416

	70040
	 
	0,0319
	0
	0
	401
	0,99869
	0,9
	0,99901
	0,97
	0,1093

	34330
	ПРОМЫШЛЕННАЯ 22
	0,2853
	0
	0
	517,8
	0,998577
	0,9
	0,99902
	0,97
	0,9775

	34376
	ПРОМЫШЛЕННАЯ 24
	0,453
	0
	0
	485,3
	0,998478
	0,9
	0,999011
	0,97
	1,552

	34410
	ИНДУСТРИАЛЬНАЯ
	0,023
	0
	0
	1001,8
	0,997889
	0,9
	0,999014
	0,97
	0,0788

	34413
	ИНДУСТРИАЛЬНАЯ 41
	0,02
	0
	0
	972,7
	0,997889
	0,9
	0,99902
	0,97
	0,0685

	34430
	ИНДУСТРИАЛЬНАЯ 41
	0,533
	0
	0
	1028,9
	0,997889
	0,9
	0,999026
	0,97
	1,8261

	34435
	ИНДУСТРИАЛЬНАЯ 41
	0,099
	0
	0
	1165,7
	0,997889
	0,9
	0,999016
	0,97
	0,3392

	34438
	ИНДУСТРИАЛЬНАЯ 41
	1,101
	0
	0
	790,7
	0,997889
	0,9
	0,999011
	0,97
	3,7721

	34407
	ИНДУСТРИАЛЬНАЯ 41
	0,023
	0
	0
	991,4
	0,997889
	0,9
	0,999013
	0,97
	0,0788

	69584
	 
	0,09
	0
	0
	1153,4
	0,997889
	0,9
	0,999012
	0,97
	0,3083

	69596
	 
	0,23
	0
	0
	769
	0,997889
	0,9
	0,999015
	0,97
	0,788

	69600
	 
	0,042
	0
	0
	711,3
	0,997889
	0,9
	0,999011
	0,97
	0,1439

	69606
	 
	0,111
	0
	0
	1028,4
	0,997889
	0,9
	0,999019
	0,97
	0,3803

	69608
	 
	0,103
	0
	0
	1034,5
	0,997889
	0,9
	0,99902
	0,97
	0,3529

	69612
	 
	0,018
	0
	0
	703,6
	0,997889
	0,9
	0,999011
	0,97
	0,0617

	70046
	 
	0,003
	0
	0
	641,1
	0,997889
	0,9
	0,99901
	0,97
	0,0103

	70048
	Индустриальный 43
	0,002
	0
	0
	1079,9
	0,997889
	0,9
	0,99903
	0,97
	0,0069

	34401
	ИНДУСТРИАЛЬНАЯ
	0,023
	0
	0
	1001,8
	0,997889
	0,9
	0,999014
	0,97
	0,0788

	34423
	ИНДУСТРИАЛЬНАЯ 41
	0,06
	0
	0
	974,3
	0,997889
	0,9
	0,999011
	0,97
	0,2056

	72608
	 
	0,497
	0
	0
	664
	0,997073
	0,9
	0,999011
	0,97
	1,7028

	34046
	ПРОМЫШЛЕННАЯ 9
	0,0934
	0
	0
	1049,9
	0,996872
	0,9
	0,999097
	0,97
	0,32

	34048
	ПРОМЫШЛЕННАЯ 9
	0,6
	0
	0
	1012,1
	0,996872
	0,9
	0,999091
	0,97
	2,0557



Показатели надежности тепловых сетей от котельной№12 ОАО «Сургутнефтегаз»
	Sys
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутpеннийдиаметp подающего тpубопpовода, м
	Температура в конце участка под.тр-да,°C
	Температура в начале участка обр.тр-да,°C
	Время восстановления, ч
	Относительное кол.отключ. нагрузки
	Вероятность отказа

	34319
	
	цех ремонта
	9,64
	0,05
	95
	70
	4,569584
	0
	0,000001

	17527
	
	цех
	16,12
	0,05
	95
	70
	4,569584
	0
	0,0000017

	34320
	
	
	66,05
	0,05
	95
	70
	4,569584
	0
	0,0000068

	34499
	
	КПП "УПРР"
	87,82
	0,05
	95
	70
	4,570184
	0
	0,000009

	34339
	
	РММ
	77,64
	0,05
	95
	70
	4,571714
	0
	0,000008

	69645
	
	Пристрой к АБК
	71,4
	0,05
	95
	70
	4,572652
	0
	0,0000074

	69455
	
	
	41,77
	0,05
	95
	70
	4,575091
	0
	0,0000043

	69457
	
	
	13,41
	0,05
	95
	70
	4,575091
	0
	0,0000014

	69631
	
	комплекс гаражи №2
	27,86
	0,05
	95
	70
	4,579198
	0
	0,0000029

	69614
	
	КПП
	16,7
	0,05
	95
	70
	4,580875
	0
	0,0000017

	34503
	
	
	16,45
	0,05
	95
	70
	4,580913
	0
	0,0000017

	69641
	
	убежище
	14,71
	0,05
	95
	70
	4,581174
	0
	0,0000015

	69469
	
	
	12,41
	0,05
	95
	70
	4,58152
	0
	0,0000013

	34313
	
	склад
	11,22
	0,05
	95
	70
	4,581699
	0
	0,0000012

	69637
	
	комплекс гаражи №3
	9,56
	0,05
	95
	70
	4,581949
	0
	0,000001

	34305
	
	АБК база СМУ-2 треста СМТ-1 ОА
	9,07
	0,05
	95
	70
	4,582022
	0
	0,0000009

	69628
	
	склад АРИ
	8,45
	0,05
	95
	70
	4,582115
	0
	0,0000009

	70041
	
	
	4,69
	0,05
	95
	70
	4,582681
	0
	0,0000003

	70047
	
	
	4,26
	0,05
	95
	70
	4,582745
	0
	0,0000003

	34465
	
	
	3,96
	0,08
	95
	70
	5,814122
	0
	0,0000005

	34467
	
	
	84,05
	0,08
	95
	70
	5,814122
	0
	0,000011

	34463
	
	
	40,34
	0,08
	95
	70
	5,814122
	0
	0,0000053

	34464
	
	
	2,56
	0,08
	95
	70
	5,814122
	0
	0,0000003

	34466
	
	
	2,47
	0,08
	95
	70
	5,814122
	0
	0,0000003

	18883
	
	
	11,56
	0,105
	95
	70
	6,616377
	0
	0,0000017

	18865
	
	
	3,1
	0,105
	95
	70
	6,616377
	0
	0,0000005

	34439
	
	РММ
	5,33
	0,105
	95
	70
	6,616377
	0
	0,0000008

	18884
	
	
	6,3
	0,105
	95
	70
	6,616377
	0
	0,0000009

	71418
	
	насосная
	9,56
	0,105
	95
	70,01
	6,616377
	0
	0,0000014

	71420
	
	емк.
	20
	0,105
	95
	70,01
	6,616377
	0
	0,000003

	18897
	ТК
	
	46,8
	0,105
	95
	70
	6,616377
	0
	0,000007

	18898
	ТК
	
	96,47
	0,105
	95
	70,01
	6,616377
	0
	0,0000144

	34346
	
	
	175,92
	0,105
	95
	70
	6,616377
	0
	0,0000262

	18945
	
	
	17,94
	0,105
	95
	70
	6,616377
	0
	0,0000027

	34345
	
	
	5,81
	0,105
	95
	70
	6,616377
	0
	0,0000009

	18942
	
	
	70,19
	0,105
	95
	70
	6,616377
	0
	0,0000105

	18943
	
	
	82,12
	0,105
	95
	70
	6,616377
	0
	0,0000122

	18944
	
	РВС
	20
	0,105
	95
	70,01
	6,616377
	0
	0,000003

	18899
	
	
	11,21
	0,105
	95
	70,01
	6,616377
	0
	0,0000017

	18962
	
	АБК "Сургутскоетампонажноеуп
	23,17
	0,105
	95
	70
	6,616377
	0
	0,0000035

	69605
	
	
	50,52
	0,105
	95
	70
	6,616377
	0
	0,0000075

	69609
	
	
	19,98
	0,105
	95
	70
	6,616377
	0
	0,000003

	69607
	
	
	13,9
	0,105
	95
	70
	6,616377
	0
	0,0000021

	70049
	
	
	62,19
	0,105
	95
	70,01
	6,616377
	0
	0,0000057

	69602
	
	
	8,24
	0,105
	95
	70
	6,616377
	0
	0,0000012

	69582
	
	
	12,82
	0,105
	95
	70
	6,616377
	0
	0,0000019

	69585
	
	
	17,29
	0,105
	95
	70
	6,616377
	0
	0,0000026

	69597
	
	
	38,07
	0,105
	95
	70
	6,616377
	0
	0,0000057

	69594
	
	ТК
	190,31
	0,105
	95
	70,01
	6,616377
	0
	0,0000284

	18862
	
	
	9,56
	0,105
	95
	70,01
	6,616377
	0
	0,0000014

	69586
	
	
	120,06
	0,105
	95
	70
	6,616377
	0
	0,0000179

	69630
	
	
	25,57
	0,1
	95
	70
	6,673034
	0
	0,0000038

	18906
	
	
	22,02
	0,1
	95
	70
	6,673034
	0
	0,0000033

	69665
	
	
	34,31
	0,1
	95
	70
	6,673034
	0
	0,0000052

	69663
	
	
	40,62
	0,1
	95
	70
	6,673034
	0
	0,0000061

	69661
	
	
	34,57
	0,1
	95
	70
	6,673034
	0
	0,0000052

	69638
	
	
	7,52
	0,1
	95
	70
	6,673034
	0
	0,0000011

	69626
	
	
	30,88
	0,1
	95
	70
	6,673034
	0
	0,0000046

	69634
	
	
	14,42
	0,1
	95
	70
	6,673034
	0
	0,0000022

	69633
	
	
	11,06
	0,1
	95
	70
	6,673034
	0
	0,0000017

	69624
	
	РММ-1
	5,1
	0,1
	95
	70
	6,673034
	0
	0,0000008

	18819
	
	РММ
	7,86
	0,1
	95
	70
	6,692892
	0
	0,0000012

	34336
	
	ПРЦБО
	10,31
	0,1
	95
	70
	6,692892
	0
	0,0000016

	34337
	
	
	77,59
	0,1
	95
	70
	6,692892
	0
	0,0000117

	34340
	
	
	38,08
	0,1
	95
	70
	6,692892
	0
	0,0000057

	18818
	
	
	34,73
	0,1
	95
	70
	6,692892
	0
	0,0000052

	34457
	
	
	19,42
	0,1
	95
	70
	6,710681
	0
	0,0000029

	34458
	
	
	10,19
	0,1
	95
	70
	6,710681
	0
	0,0000015

	34456
	
	
	21,82
	0,1
	95
	70
	6,710681
	0
	0,0000033

	34459
	
	
	1,52
	0,1
	95
	70
	6,710681
	0
	0,0000002

	34455
	
	
	52,02
	0,1
	95
	70
	6,710681
	0
	0,0000079

	34461
	
	
	8,36
	0,1
	95
	70
	6,710681
	0
	0,0000013

	34460
	
	
	3,73
	0,1
	95
	70
	6,710681
	0
	0,0000006

	69917
	
	
	18,99
	0,1
	95
	70
	6,720033
	0
	0,0000029

	69921
	
	
	47,12
	0,1
	95
	70
	6,720033
	0
	0,0000071

	69919
	
	РММ-2
	12,54
	0,1
	95
	70
	6,720033
	0
	0,0000019

	69904
	
	
	11,33
	0,1
	95
	70
	6,720033
	0
	0,0000017

	34333
	
	
	32,92
	0,1
	95
	70
	6,726785
	0
	0,000005

	34326
	
	
	2,97
	0,1
	95
	70
	6,726785
	0
	0,0000005

	34327
	
	
	15,96
	0,1
	95
	70
	6,726785
	0
	0,0000024

	34331
	
	АБК "УБР № 2" ОАО "СНГ"
	18,58
	0,1
	95
	70
	6,726785
	0
	0,0000028

	69916
	
	
	45,32
	0,1
	95
	70
	6,735457
	0
	0,0000069

	70037
	
	ПРЦЭиЭ
	15,97
	0,1
	95
	70
	6,740682
	0
	0,0000015

	34213
	
	Склад №3
	14,22
	0,1
	95
	70
	6,740682
	0
	0,0000022

	18836
	ТК
	Швейная фабрика ОАО ''Сургутне
	8,14
	0,1
	95
	70
	6,74742
	0
	0,0000012

	18847
	
	ТК
	2,54
	0,1
	95
	70
	6,74742
	0
	0,0000004

	34214
	
	Комплекс гаражи №1
	9,08
	0,1
	95
	70
	6,747973
	0
	0,0000014

	70045
	
	Склад №1,2
	6,44
	0,1
	95
	70
	6,748884
	0
	0,0000006

	69905
	
	АБК база СМУ-2 треста СМТ-1 ОА
	5,22
	0,1
	95
	70
	6,749306
	0
	0,0000008

	34218
	
	деревообрабатывающий цех
	3,94
	0,1
	95
	70
	6,749748
	0
	0,0000006

	18888
	
	
	73,79
	0,105
	95
	70
	6,881671
	0
	0,0000114

	18903
	
	
	9,99
	0,105
	95
	70
	6,881671
	0
	0,0000015

	18904
	
	
	1,72
	0,105
	95
	70
	6,881671
	0
	0,0000003

	18809
	
	
	42,93
	0,105
	95
	70
	6,881671
	0
	0,0000067

	18807
	
	РММ
	36,76
	0,105
	95
	70
	6,881671
	0
	0,0000057

	69452
	
	
	59,68
	0,105
	95
	70
	6,881671
	0
	0,0000093

	18889
	
	АБК производственной базы ДСМ
	50,3
	0,105
	95
	70
	6,881671
	0
	0,0000078

	34325
	
	
	0,34
	0,105
	95
	70
	6,881671
	0
	0,0000001

	17416
	
	
	11
	0,105
	95
	70
	6,961956
	0
	0,0000017

	17414
	
	производственный корпус
	9,22
	0,105
	95
	70
	6,961956
	0
	0,0000014

	17415
	
	
	36,04
	0,105
	95
	70
	6,961956
	0
	0,0000057

	34462
	
	
	30,8
	0,105
	95
	70
	6,971279
	0
	0,0000048

	17534
	
	РММ
	10,61
	0,105
	95
	70
	6,972327
	0
	0,0000017

	34023
	
	
	17,33
	0,105
	95
	70
	6,972327
	0
	0,0000027

	18820
	
	
	19,54
	0,105
	95
	70
	6,975403
	0
	0,0000031

	72363
	
	ул. Промышленная 15/1
	10
	0,105
	95
	70
	6,978896
	0
	0,000001

	72364
	
	ул. Промышленная 15/1
	10
	0,105
	95
	70
	6,978896
	0
	0,000001

	34468
	
	склад
	8,55
	0,105
	95
	70
	6,979427
	0
	0,0000013

	18799
	
	
	7,56
	0,105
	95
	70
	6,979789
	0
	0,0000012

	18829
	
	
	7,56
	0,105
	95
	70
	6,979789
	0
	0,0000012

	69613
	
	
	6,36
	0,105
	95
	70,01
	6,980229
	0
	0,000001

	69601
	
	
	5,88
	0,105
	95
	70
	6,980405
	0
	0,0000009

	17512
	
	
	0,62
	0,105
	95
	70
	6,982331
	0
	0,0000001

	69646
	
	
	86,56
	0,15
	95
	70
	8,961341
	0
	0,0000175

	18267
	
	
	27,74
	0,15
	95
	70
	8,961341
	0
	0,0000056

	69914
	
	
	5,83
	0,15
	95
	70
	8,961341
	0
	0,0000012

	69900
	
	
	23,95
	0,15
	95
	70
	8,961341
	0
	0,0000048

	69908
	
	
	51,02
	0,15
	95
	70
	8,961341
	0
	0,0000103

	69652
	
	
	64,03
	0,15
	95
	70
	8,961341
	0
	0,0000129

	18277
	
	
	4,19
	0,15
	95
	70
	8,961341
	0
	0,0000008

	69650
	
	
	84,52
	0,15
	95
	70
	8,961341
	0
	0,0000171

	34209
	
	
	30,8
	0,15
	95
	70
	9,015768
	0
	0,0000063

	18817
	
	
	0,58
	0,15
	95
	70
	9,015768
	0
	0,0000001

	34204
	Котельная №12 (СНГ)
	
	26,93
	0,15
	95
	70
	9,015768
	0
	0,0000055

	34206
	
	
	22,96
	0,15
	95
	70
	9,015768
	0
	0,0000047

	34211
	
	
	146,16
	0,15
	95
	70
	9,015768
	0
	0,0000297

	18816
	
	
	23,53
	0,15
	95
	70
	9,015768
	0
	0,0000048

	34317
	
	
	69,77
	0,15
	95
	70
	9,090211
	0
	0,0000143

	18821
	
	
	0,82
	0,15
	95
	70
	9,090211
	0
	0,0000002

	17530
	
	
	47,86
	0,15
	95
	70
	9,090211
	0
	0,0000098

	18917
	ТК
	склад
	51,49
	0,15
	95
	70,01
	9,127829
	0
	0,0000106

	69622
	
	
	13,93
	0,15
	95
	70
	9,14893
	0
	0,0000029

	69264
	
	
	7,76
	0,15
	95
	70
	9,152397
	0
	0,0000016

	69671
	
	
	109,73
	0,2
	95
	70
	11,486433
	0
	0,0000284

	69667
	
	
	22,37
	0,2
	95
	70
	11,486433
	0
	0,0000058

	17413
	
	
	176,43
	0,2
	95
	70
	11,486433
	0
	0,0000457

	69610
	
	
	85,09
	0,2
	95
	70
	11,541132
	0
	0,0000221

	18830
	
	
	65,26
	0,2
	95
	70
	11,541132
	0
	0,000017

	69598
	
	
	25,48
	0,2
	95
	70
	11,541132
	0
	0,0000066

	34341
	
	
	3,38
	0,2
	95
	70
	11,541132
	0
	0,0000009

	34343
	
	
	23,68
	0,2
	95
	70
	11,541132
	0
	0,0000062

	18861
	
	
	36,7
	0,2
	95
	70
	11,541132
	0
	0,0000095

	18839
	
	
	21,6
	0,2
	95
	70
	11,676236
	0
	0,0000057

	34452
	
	
	16,1
	0,2
	95
	70
	11,676236
	0
	0,0000042

	34449
	
	
	4,06
	0,2
	95
	70
	11,676236
	0
	0,0000011

	69617
	
	
	5,37
	0,2
	95
	70
	11,676236
	0
	0,0000014

	34451
	
	
	22,18
	0,2
	95
	70
	11,676236
	0
	0,0000058

	18810
	
	
	27,28
	0,3
	95
	70
	16,148768
	0,3361121
	0,0000099

	18813
	
	
	38,06
	0,3
	95
	70
	16,148768
	0,4819552
	0,0000139

	18814
	
	
	105,1
	0,3
	95
	70
	16,148768
	0,3872162
	0,0000383

	18815
	Котельная №12 (СНГ)
	
	34,67
	0,3
	95
	70
	16,148768
	0,7432498
	0,0000126

	18838
	
	
	44,16
	0,3
	95
	70
	16,148768
	0,500628
	0,0000161

	70038
	
	
	51,03
	0,3
	95
	70
	16,148768
	0,3687953
	0,0000113

	69464
	
	
	44,57
	0,3
	95
	70
	16,148768
	0,4652298
	0,0000162

	18827
	
	
	73,61
	0,3
	95
	70
	16,148768
	0,2842177
	0,0000268

	70042
	
	
	92,39
	0,3
	95
	70
	16,148768
	0,3724497
	0,0000205

	34342
	
	
	88,55
	0,3
	95
	70
	16,148768
	0,2842177
	0,0000322

	18843
	Котельная №12 (СНГ)
	
	222,58
	0,3
	95
	70
	16,148768
	0,1363695
	0,000081

	34500
	
	
	37,39
	0,3
	95
	70
	16,148768
	0,5012581
	0,0000136

	17441
	
	
	19,24
	0,3
	95
	70
	16,65884
	0,1363695
	0,0000072

	17526
	
	
	7,71
	0,3
	95
	70
	16,65884
	0,1363695
	0,0000029

	17503
	
	
	63,39
	0,3
	95
	70
	16,65884
	0,1363695
	0,0000238

	17438
	
	
	40,36
	0,3
	95
	70
	16,65884
	0,0794343
	0,0000152

	34022
	
	
	167,21
	0,3
	95
	70
	16,65884
	0,1363695
	0,0000628

	18800
	
	
	8,39
	0,3
	95
	70
	16,65884
	0,1363695
	0,0000032

	17504
	
	
	87,75
	0,3
	95
	70
	16,65884
	0,1363695
	0,0000329

	17505
	
	
	11,83
	0,3
	95
	70
	16,65884
	0,1363695
	0,0000044

	18801
	
	
	44,45
	0,3
	95
	70
	16,65884
	0,1363695
	0,0000167

	17506
	
	
	13,86
	0,3
	95
	70
	16,65884
	0,1363695
	0,0000052


Показатели надежности теплоснабжения потребителей от котельной№15 ОАО «Сургутнефтегаз»
	№ потребителя
	Адрес узла ввода
	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Путь, пройденный от источника, м
	Вероятность безотказной работы
	Коэффициент готовности
	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период

	
	
	отопление
	вентиляция
	ГВС
	
	факт
	норматив
	факт
	норматив
	

	70171
	 
	6,723
	0
	0
	707,9
	1
	0,9
	0,999995
	0,97
	3,2442

	72607
	 
	0,065
	0
	0
	137,2
	1
	0,9
	0,999885
	0,97
	0,0321

	57545
	Югорский тракт, 8
	0,152
	0
	0
	130,4
	1
	0,9
	0,999884
	0,97
	0,075



Показатели надежности тепловых сетей от котельной№15 ОАО «Сургутнефтегаз»
	Sys
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутpеннийдиаметp подающего тpубопpовода, м
	Температура в конце участка под.тр-да,°C
	Температура в начале участка обр.тр-да,°C
	Время восстановления, ч
	Относительное кол.отключ. нагрузки
	Вероятность отказа

	70169
	Котельная №15 (СНГ)
	
	107,15
	0,25
	110
	79,58
	13,704851
	0
	0,0000202

	70172
	
	ДИ Нефтянник
	600,77
	0,25
	110
	79,48
	13,704851
	0
	0,0001133

	72665
	
	Югорский тракт, д.8
	30
	0,1
	110
	82,37
	6,740748
	0
	0,0000028

	70170
	
	лыжная база "Снежинка" ОАО "СН
	23,21
	0,08
	110
	82,37
	5,843232
	0
	0,0000019


Показатели надежности теплоснабжения потребителей от котельной№19 ОАО «Сургутнефтегаз»
	№ потребителя
	Адрес узла ввода
	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Путь, пройденный от источника, м
	Вероятность безотказной работы
	Коэффициент готовности
	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период

	
	
	отопление
	вентиляция
	ГВС
	
	факт
	норматив
	факт
	норматив
	

	69980
	 
	0,2065
	0
	0
	546,9
	1
	0,9
	0,999883
	0,97
	0,1399

	69990
	 
	0,3896
	0
	0
	392,9
	1
	0,9
	0,999877
	0,97
	0,2601

	69988
	 
	0,9706
	0
	0
	383,4
	1
	0,9
	0,999875
	0,97
	0,6406

	70000
	 
	0,0821
	0
	0
	399,8
	1
	0,9
	0,999867
	0,97
	0,055

	69998
	 
	0,08
	0
	0
	374,4
	1
	0,9
	0,999863
	0,97
	0,0536

	69994
	 
	0,08
	0
	0
	342,9
	1
	0,9
	0,999859
	0,97
	0,0537

	69976
	 
	0,0179
	0
	0
	316
	1
	0,9
	0,999851
	0,97
	0,0121

	49972
	НЕФТЕЮГАНСКОЕ ШОССЕ 56
	0,7133
	0
	0
	282,3
	1
	0,9
	0,999851
	0,97
	0,4796

	49974
	НЕФТЕЮГАНСКОЕ ШОССЕ 56
	0,0329
	0
	0
	252,5
	1
	0,9
	0,999841
	0,97
	0,0222

	50746
	Нефтеюганское шоссе
	0,1691
	0
	0
	197,5
	1
	0,9
	0,999821
	0,97
	0,1155

	69741
	 
	0,3257
	0
	0
	180,2
	1
	0,9
	0,999819
	0,97
	0,2233



Показатели надежности тепловых сетей от котельной№19 ОАО «Сургутнефтегаз»
	Sys
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутpеннийдиаметp подающего тpубопpовода, м
	Температура в конце участка под.тр-да,°C
	Температура в начале участка обр.тр-да,°C
	Время восстановления, ч
	Относительное кол.отключ. нагрузки
	Вероятность отказа

	69785
	Котельная №19 (СНГ)
	УТ-7
	52,17
	0,4
	109,99
	91,62
	23,073796
	0,9999008
	0,0000271

	71469
	УТ-7
	
	2
	0,4
	109,99
	91,62
	23,073796
	0,9999008
	0,000001

	69823
	
	
	13,34
	0,3
	109,98
	91,41
	16,727826
	0,5228459
	0,000005

	69826
	
	
	55,66
	0,3
	109,93
	91,87
	16,727826
	0,4770548
	0,000021

	69828
	
	
	57,12
	0,3
	109,91
	91,51
	16,727826
	0,3985645
	0,0000215

	69787
	
	
	183,54
	0,3
	109,89
	91,7
	16,727826
	0,3375733
	0,0000692

	69791
	
	
	101,08
	0,3
	109,81
	91,51
	16,727826
	0,2387194
	0,0000381

	69839
	
	
	47,23
	0,25
	109,65
	95,24
	14,260903
	0,0292732
	0,0000124

	69832
	
	
	124,5
	0,25
	107,87
	94,11
	14,260903
	0,0125537
	0,0000328

	69838
	
	
	136,92
	0,1
	109,77
	93,66
	6,703822
	0
	0,0000207

	69842
	
	
	117,8
	0,2
	109,87
	91,13
	10,937805
	0
	0,0000291

	69844
	
	
	29,03
	0,1
	109,81
	95,83
	6,741083
	0
	0,0000044

	69846
	
	
	68,24
	0,2
	109,84
	90,39
	10,937805
	0
	0,0000168

	69848
	
	
	303,86
	0,2
	109,69
	92,42
	10,937805
	0
	0,0000749

	69850
	
	
	31,91
	0,2
	109,65
	92,9
	10,937805
	0
	0,0000079

	69852
	
	
	36,49
	0,2
	109,65
	91,97
	10,937805
	0
	0,000009

	69856
	
	
	238,62
	0,2
	109,01
	92,16
	10,937805
	0
	0,0000589

	69858
	
	
	8,55
	0,2
	109,64
	92,9
	10,937805
	0
	0,0000021

	69860
	
	
	71,67
	0,1
	109,36
	66,76
	6,726357
	0
	0,0000109

	69862
	
	
	14,36
	0,05
	109,07
	94,66
	4,557101
	0
	0,0000015

	69864
	
	
	160,49
	0,05
	108,99
	61,83
	4,557101
	0
	0,0000165

	69867
	
	
	52,94
	0,1
	97,56
	85,89
	6,705297
	0
	0,000008

	69809
	
	
	22,31
	0,07
	109,74
	96,18
	5,409523
	0
	0,0000027

	69807
	
	
	21,34
	0,2
	109,93
	90,94
	11,430909
	0
	0,0000055

	69802
	
	
	60,98
	0,2
	108,16
	92,88
	11,496414
	0
	0,0000158

	69801
	
	
	115,19
	0,2
	108,66
	92,67
	11,496414
	0
	0,0000299

	69797
	
	склад
	13,64
	0,1
	109,6
	93,57
	6,746398
	0
	0,0000021

	69795
	
	
	119,78
	0,2
	109,62
	93,41
	11,496414
	0
	0,000031

	69793
	
	
	56,18
	0,1
	109,75
	89,61
	6,731706
	0
	0,0000085

	69789
	
	
	58,49
	0,1
	109,82
	92,27
	6,730909
	0
	0,0000089

	69836
	
	
	70,36
	0,1
	101,77
	84,1
	6,705297
	0
	0,0000087

	69834
	
	
	9,35
	0,1
	107,83
	95,2
	6,705297
	0
	0,0000014

	69830
	
	
	15,81
	0,1
	109,52
	96,71
	6,745648
	0
	0,0000024

	69821
	
	
	31,14
	0,2
	109,58
	90,45
	11,430909
	0
	0,000008

	69819
	
	
	218,12
	0,2
	109,61
	90,44
	11,430909
	0
	0,0000562

	69817
	
	
	19,47
	0,05
	109,19
	94,5
	4,580459
	0
	0,000002

	69815
	
	
	46,29
	0,2
	109,83
	90,41
	11,430909
	0
	0,0000119

	69813
	
	
	22,41
	0,05
	109,6
	95,26
	4,580017
	0
	0,0000023

	69811
	
	
	61,62
	0,2
	109,87
	90,6
	11,430909
	0
	0,0000159

	69854
	
	цех ремонта бурового оборудова
	197,28
	0,2
	109,12
	92,29
	10,937805
	0
	0,0000487


Показатели надежности теплоснабжения потребителей от котельной№1СГМУП «Тепловик»
	№ потребителя
	Адрес узла ввода
	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Путь, пройденный от источника, м
	Вероятность безотказной работы
	Коэффициент готовности
	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период

	
	
	отопление
	вентиляция
	ГВС
	
	факт
	норматив
	факт
	норматив
	

	31456
	ЮБИЛЕЙНАЯ 7Д
	0,0123
	0
	0
	754,6
	1
	0,9
	0,998457
	0,97
	0,0633

	31286
	ШУШЕНСКАЯ 24
	0,0064
	0
	0
	47,8
	1
	0,9
	0,998222
	0,97
	0,0354

	31291
	ШУШЕНСКАЯ 24А
	0,0064
	0
	0
	107,1
	1
	0,9
	0,998229
	0,97
	0,0349

	59835
	Столярный цех
	0,025
	0
	0
	0
	1
	0,9
	0,998229
	0,97
	0,1294

	59606
	 
	0,0001
	0
	0
	855,6
	1
	0,9
	0,998403
	0,97
	0,0005

	31293
	ШУШЕНСКАЯ 26А
	0,0064
	0
	0
	76,5
	1
	0,9
	0,998226
	0,97
	0,0349

	59592
	ЮБИЛЕЙНАЯ УЛ. 7
	0,323
	0
	0
	781,8
	1
	0,9
	0,998397
	0,97
	1,016

	59512
	ЮБИЛЕЙНАЯ УЛ. 9а
	0,0089
	0
	0
	720
	1
	0,9
	0,998388
	0,97
	0,046

	59510
	ЮБИЛЕЙНАЯ УЛ. 9а
	0,0089
	0
	0
	728,5
	1
	0,9
	0,998389
	0,97
	0,0456

	59390
	ШУШЕНСКАЯ 4
	0,022
	0
	0
	427,3
	1
	0,9
	0,998304
	0,97
	0,1172

	59326
	САЯНСКАЯ 7
	0,01
	0
	0
	541,8
	1
	0,9
	0,998329
	0,97
	0,0518

	31746
	ШУШЕНСКАЯ 18
	0,17523
	0
	0
	185,9
	1
	0,9
	0,998255
	0,97
	0,776

	31741
	ШУШЕНСКАЯ 11
	0,0152
	0
	0
	239,6
	1
	0,9
	0,998278
	0,97
	0,0797

	31739
	ШУШЕНСКАЯ 15
	0,116
	0
	0
	179,5
	1
	0,9
	0,998264
	0,97
	0,6214

	31738
	ШУШЕНСКАЯ 13
	0,023
	0
	0
	250,8
	1
	0,9
	0,998279
	0,97
	0,1198

	31733
	ШУШЕНСКАЯ 15
	0,116
	0
	0
	190,8
	1
	0,9
	0,998256
	0,97
	0,6262

	31720
	САЯНСКАЯ 12
	0,0041
	0
	0
	225,4
	1
	0,9
	0,998274
	0,97
	0,022

	31700
	САЯНСКАЯ 6А
	0,0285
	0
	0
	433,4
	1
	0,9
	0,998323
	0,97
	0,1506

	31697
	САЯНСКАЯ 8А
	0,029
	0
	0
	390,6
	1
	0,9
	0,998312
	0,97
	0,1534

	31696
	САЯНСКАЯ 6А
	0,0285
	0
	0
	450,7
	1
	0,9
	0,998325
	0,97
	0,1506

	31693
	САЯНСКАЯ 8А
	0,029
	0
	0
	407,1
	1
	0,9
	0,998314
	0,97
	0,1564

	31691
	САЯНСКАЯ 6
	0,0285
	0
	0
	486,4
	1
	0,9
	0,99833
	0,97
	0,1506

	31687
	САЯНСКАЯ 8
	0,0297
	0
	0
	442,1
	1
	0,9
	0,998319
	0,97
	0,1568

	31686
	САЯНСКАЯ 8
	0,0297
	0
	0
	458,9
	1
	0,9
	0,998321
	0,97
	0,1599

	31680
	ШУШЕНСКАЯ 10
	0,0141
	0
	0
	328,1
	1
	0,9
	0,998287
	0,97
	0,0768

	31678
	ТРАНСПОРТНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ 19
	0,03625
	0
	0
	575,9
	1
	0,9
	0,998348
	0,97
	0,1964

	31675
	ТРАНСПОРТНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ 15
	0,0711
	0
	0
	500,6
	1
	0,9
	0,998338
	0,97
	0,3717

	31672
	ТРАНСПОРТНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ 11
	0,1001
	0
	0
	386,6
	1
	0,9
	0,998316
	0,97
	0,5172

	31669
	ТРАНСПОРТНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ 13
	0,0725
	0
	0
	438,1
	1
	0,9
	0,998326
	0,97
	0,3791

	31665
	ЮБИЛЕЙНАЯ 13
	0,0357
	0
	0
	732
	1
	0,9
	0,998385
	0,97
	0,1886

	31662
	ТРАНСПОРТНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ 5
	0,1001
	0
	0
	342,4
	1
	0,9
	0,998292
	0,97
	0,5051

	31661
	ЮБИЛЕЙНАЯ 16
	0,0533
	0
	0
	626,2
	1
	0,9
	0,99837
	0,97
	0,28

	31651
	ТРАНСПОРТНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ 1
	0,1001
	0
	0
	293
	1
	0,9
	0,998276
	0,97
	0,5117

	31650
	ШУШЕНСКАЯ 4
	0,022
	0
	0
	416,3
	1
	0,9
	0,998302
	0,97
	0,1172

	31643
	ШУШЕНСКАЯ 6
	0,0725
	0
	0
	387,8
	1
	0,9
	0,998298
	0,97
	0,3734

	31633
	ШУШЕНСКАЯ 8
	0,0708
	0
	0
	344,6
	1
	0,9
	0,998293
	0,97
	0,3661

	31630
	САЯНСКАЯ 2Г
	0,0243
	0
	0
	738,6
	1
	0,9
	0,998382
	0,97
	0,1287

	31306
	ТРАНСПОРТНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ 1А
	0,01468
	0
	0
	83,3
	1
	0,9
	0,998231
	0,97
	0,0784

	31308
	шушенская
	0,025
	0
	0
	158,5
	1
	0,9
	0,998235
	0,97
	0,1328

	31328
	САЯНСКАЯ 20
	0,0531
	0
	0
	418,2
	1
	0,9
	0,998321
	0,97
	0,2538

	31329
	САЯНСКАЯ 15/1
	0,202
	0,12
	0
	421,3
	1
	0,9
	0,99832
	0,97
	1,29

	31331
	САЯНСКАЯ 15
	0,15
	0
	0
	308,8
	1
	0,9
	0,9983
	0,97
	0,7555

	31344
	Линейная 38
	0,0077
	0
	0
	497,4
	1
	0,9
	0,998347
	0,97
	0,0409

	31346
	Линейная 16
	0,0043
	0
	0
	485
	1
	0,9
	0,998346
	0,97
	0,0229

	31371
	ЛИНЕЙНАЯ 12
	0,01255
	0
	0
	482,5
	1
	0,9
	0,998355
	0,97
	0,0666

	31300
	шушенская
	0,01
	0
	0
	0
	1
	0,9
	0,998232
	0,97
	0,0552

	31385
	ЛИНЕЙНАЯ 3
	0,0323
	0
	0
	653,1
	1
	0,9
	0,99834
	0,97
	0,17

	31389
	ЛИНЕЙНАЯ 4А
	0,0084
	0
	0
	588,1
	1
	0,9
	0,998419
	0,97
	0,0447

	31393
	САЯНСКАЯ 9А
	0,3625
	0,1685
	0
	481,3
	1
	0,9
	0,998311
	0,97
	2,1403

	31401
	ЛИНЕЙНАЯ 1
	0,0551
	0
	0
	760,4
	1
	0,9
	0,998364
	0,97
	0,2738

	31402
	САЯНСКАЯ 5А
	0,0456
	0
	0
	603,9
	1
	0,9
	0,998346
	0,97
	0,2235

	31405
	САЯНСКАЯ 3А
	0,0588
	0
	0
	735
	1
	0,9
	0,998361
	0,97
	0,2913

	31409
	САЯНСКАЯ 7
	0,02925
	0
	0
	548,3
	1
	0,9
	0,998329
	0,97
	0,1498

	31411
	ПЕРВОМАЙСКАЯ 5
	0,011
	0
	0
	615,2
	1
	0,9
	0,998465
	0,97
	0,0567

	31416
	ПЕРВОМАЙСКАЯ 7
	0,0081
	0
	0
	598,3
	1
	0,9
	0,998463
	0,97
	0,0424

	31417
	САЯНСКАЯ 7
	0,02925
	0
	0
	535,1
	1
	0,9
	0,998327
	0,97
	0,1499

	31423
	САЯНСКАЯ 1А
	0,0394
	0
	0
	697,7
	1
	0,9
	0,998356
	0,97
	0,1972

	31426
	САЯНСКАЯ 3
	0,0204
	0
	0
	584
	1
	0,9
	0,998336
	0,97
	0,1016

	31429
	САЯНСКАЯ 1Д
	0,0102
	0
	0
	712,6
	1
	0,9
	0,998357
	0,97
	0,0525

	31431
	САЯНСКАЯ 6
	0,0285
	0
	0
	503
	1
	0,9
	0,998332
	0,97
	0,1515

	31453
	ЮБИЛЕЙНАЯ 5
	0,0097
	0
	0
	739,3
	1
	0,9
	0,998455
	0,97
	0,0505

	31295
	ШУШЕНСКАЯ 20А
	0,026
	0
	0
	80,4
	1
	0,9
	0,998228
	0,97
	0,133

	31462
	ЮБИЛЕЙНАЯ 2
	0,0246
	0
	0
	704,7
	1
	0,9
	0,998475
	0,97
	0,129

	31471
	ЮБИЛЕЙНАЯ 4
	0,0484
	0
	0
	709,7
	1
	0,9
	0,998476
	0,97
	0,2488

	31477
	ЮБИЛЕЙНАЯ 7Г
	0,0195
	0
	0
	827,4
	1
	0,9
	0,998467
	0,97
	0,0962

	31491
	ЮБИЛЕЙНАЯ 7В
	0,008
	0
	0
	840,2
	1
	0,9
	0,99847
	0,97
	0,0419

	31496
	ЮБИЛЕЙНАЯ 6
	0,0473
	0
	0
	630,5
	1
	0,9
	0,998468
	0,97
	0,2479

	31497
	САЯНСКАЯ 1В
	0,0099
	0
	0
	672,4
	1
	0,9
	0,998352
	0,97
	0,0511

	31508
	ПЕРВОМАЙСКАЯ 6
	0,0101
	0
	0
	646,8
	1
	0,9
	0,998475
	0,97
	0,0518

	31512
	ПЕРВОМАЙСКАЯ 10
	0,0081
	0
	0
	659,5
	1
	0,9
	0,998477
	0,97
	0,0418

	31513
	ЮБИЛЕЙНАЯ 8А
	0,0081
	0
	0
	681,4
	1
	0,9
	0,998478
	0,97
	0,0423

	31514
	ЮБИЛЕЙНАЯ 5
	0,0097
	0
	0
	673,6
	1
	0,9
	0,998478
	0,97
	0,0514

	31517
	ЮБИЛЕЙНАЯ 22
	0,0096
	0
	0
	713
	1
	0,9
	0,998481
	0,97
	0,0488

	31523
	ПЕРВОМАЙСКАЯ 12
	0,0086
	0
	0
	683,8
	1
	0,9
	0,998479
	0,97
	0,0441

	31527
	САЯНСКАЯ 2В
	0,0127
	0
	0
	682
	1
	0,9
	0,998351
	0,97
	0,0658

	31529
	ПЕРВОМАЙСКАЯ 17
	0,011
	0
	0
	680,5
	1
	0,9
	0,99848
	0,97
	0,0568

	31531
	ПЕРВОМАЙСКАЯ 14
	0,0086
	0
	0
	697,9
	1
	0,9
	0,99848
	0,97
	0,044

	31539
	ЮБИЛЕЙНАЯ 7А
	0,0123
	0
	0
	818,2
	1
	0,9
	0,998398
	0,97
	0,051

	31547
	ПЕРВОМАЙСКАЯ 16
	0,0121
	0
	0
	746,4
	1
	0,9
	0,998497
	0,97
	0,0638

	31549
	САЯНСКАЯ 4А
	0,0288
	0
	0
	480,1
	1
	0,9
	0,998332
	0,97
	0,1511

	31564
	САЯНСКАЯ 4А
	0,0288
	0
	0
	463,9
	1
	0,9
	0,99833
	0,97
	0,1512

	31586
	ШУШЕНСКАЯ 9
	0,0116
	0
	0
	265
	1
	0,9
	0,998284
	0,97
	0,0621

	31593
	ЮБИЛЕЙНАЯ 11А
	0,01025
	0
	0
	763,3
	1
	0,9
	0,998393
	0,97
	0,0509

	31597
	ЮБИЛЕЙНАЯ 11А
	0,01025
	0
	0
	756,7
	1
	0,9
	0,998392
	0,97
	0,0513

	31599
	ШУШЕНСКАЯ 14
	0,0732
	0
	0
	277
	1
	0,9
	0,998273
	0,97
	0,3791

	31627
	ШУШЕНСКАЯ 1А
	0,0751
	0
	0
	450,6
	1
	0,9
	0,998333
	0,97
	0,3887

	30838
	КРАСНАЯ 50
	0,1058
	0
	0
	560,3
	0,999994
	0,9
	0,9985
	0,97
	0,552

	30840
	КРАСНАЯ 50
	0,1058
	0
	0
	559,8
	0,999994
	0,9
	0,9985
	0,97
	0,5711

	30843
	КОЛЬЦЕВАЯ 20
	0,1424
	0
	0
	696,6
	0,999994
	0,9
	0,998523
	0,97
	0,7109

	30844
	КРАСНАЯ 18/1
	0,05
	0
	0
	746,9
	0,999994
	0,9
	0,998532
	0,97
	0,2353

	30845
	КРАСНАЯ 18
	0,0713
	0
	0
	759,3
	0,999994
	0,9
	0,998533
	0,97
	0,3359

	30846
	КОЛЬЦЕВАЯ
	0,01
	0
	0
	766,4
	0,999994
	0,9
	0,998576
	0,97
	0,0541

	30851
	КОЛЬЦЕВАЯ 22
	0,0711
	0
	0
	787,3
	0,999994
	0,9
	0,998575
	0,97
	0,3843

	67937
	САЯНСКАЯ
	0,005
	0
	0
	613,9
	0,999994
	0,9
	0,998312
	0,97
	0,0203

	66147
	ПОГРАНИЧНАЯ 3А
	0,0083
	0
	0
	665,1
	0,999994
	0,9
	0,998509
	0,97
	0,0438

	67933
	САЯНСКАЯ 20/2
	0,12037
	0
	0
	785
	0,999994
	0,9
	0,99833
	0,97
	0,3921

	31215
	ЛИНЕЙНАЯ 23Г
	0,0094
	0
	0
	588,5
	0,999994
	0,9
	0,998406
	0,97
	0,0513

	31198
	ЛИНЕЙНАЯ 17Б
	0,0091
	0
	0
	681,5
	0,999994
	0,9
	0,998417
	0,97
	0,0496

	31169
	САЯНСКАЯ 22
	0,0805
	0
	0
	629,8
	0,999994
	0,9
	0,998313
	0,97
	0,3239

	31165
	САЯНСКАЯ 20/1
	0,004
	0
	0
	617,7
	0,999994
	0,9
	0,998313
	0,97
	0,0163

	31164
	САЯНСКАЯ 22
	0,0805
	0
	0
	664,4
	0,999994
	0,9
	0,998317
	0,97
	0,2982

	31161
	САЯНСКАЯ 22
	0,0805
	0
	0
	679,3
	0,999994
	0,9
	0,998321
	0,97
	0,3218

	31151
	САЯНСКАЯ 22
	0,016
	0
	0
	785
	0,999994
	0,9
	0,998326
	0,97
	0,0591

	31150
	САЯНСКАЯ 20/3
	0,0854
	0
	0
	568,3
	0,999994
	0,9
	0,998355
	0,97
	0,4044

	31148
	САЯНСКАЯ 22
	0,0805
	0
	0
	608,8
	0,999994
	0,9
	0,998374
	0,97
	0,4194

	31133
	САЯНСКАЯ 1Б
	0,0099
	0
	0
	546,3
	0,999994
	0,9
	0,99837
	0,97
	0,0533

	31126
	ЛИНЕЙНАЯ 68
	0,0204
	0
	0
	644,6
	0,999994
	0,9
	0,998383
	0,97
	0,1062

	31099
	МК-32 50
	0,008
	0
	0
	606,8
	0,999994
	0,9
	0,998517
	0,97
	0,0435

	31054
	МОЛОДЕЖНАЯ 1
	0,0277
	0
	0
	657,2
	0,999994
	0,9
	0,998521
	0,97
	0,1479

	31051
	МОЛОДЕЖНАЯ 1
	0,0277
	0
	0
	666,4
	0,999994
	0,9
	0,998522
	0,97
	0,1474

	31050
	МОЛОДЕЖНАЯ 2
	0,03325
	0
	0
	683,4
	0,999994
	0,9
	0,998523
	0,97
	0,1762

	31046
	МОЛОДЕЖНАЯ 2
	0,03325
	0
	0
	673,3
	0,999994
	0,9
	0,998522
	0,97
	0,1763

	30857
	ПОГРАНИЧНАЯ 10
	0,0074
	0
	0
	706,8
	0,999994
	0,9
	0,998511
	0,97
	0,039

	30856
	ПОГРАНИЧНАЯ 4А
	0,0058
	0
	0
	761,4
	0,999994
	0,9
	0,998513
	0,97
	0,0306

	30855
	КОЛЬЦЕВАЯ
	0,001
	0
	0
	789,9
	0,999994
	0,9
	0,998551
	0,97
	0,0054

	30854
	КОЛЬЦЕВАЯ 14
	0,0693
	0
	0
	811,8
	0,999994
	0,9
	0,998553
	0,97
	0,3136



Показатели надежности тепловых сетей от котельной№1СГМУП «Тепловик»
	Sys
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутpеннийдиаметp подающего тpубопpовода, м
	Температура в конце участка под.тр-да,°C
	Температура в начале участка обр.тр-да,°C
	Время восстановления, ч
	Относительное кол.отключ. нагрузки
	Вероятность отказа

	59586
	
	
	1,96
	0,015
	91,14
	40,6
	3,305969
	0
	0,0000001

	15509
	
	
	8,41
	0,015
	91,36
	40,46
	3,306175
	0
	0,0000006

	59588
	
	
	5,82
	0,015
	90,47
	41,03
	3,306337
	0
	0,0000004

	15770
	
	
	25,22
	0,02
	0
	0
	3,467718
	0
	0,000002

	15772
	
	
	17,75
	0,02
	90,13
	68,32
	3,468092
	0
	0,0000014

	59847
	
	маг. "Овощи"
	4,83
	0,025
	93,56
	75,72
	3,637147
	0
	0,0000004

	15763
	
	
	36,16
	0,025
	93,72
	75,58
	3,637147
	0
	0,000003

	59718
	
	
	1,77
	0,025
	89,79
	67,7
	3,637439
	0
	0,0000001

	15501
	
	
	29,74
	0,025
	89,9
	67,61
	3,637768
	0
	0,0000024

	16728
	
	разр.
	3,5
	0,025
	90,14
	72,05
	3,637941
	0
	0,0000003

	16730
	
	рыбный цех ООО "Кураж"
	25,36
	0,025
	91,53
	56,64
	3,637941
	0
	0,0000021

	59710
	
	
	1,41
	0,025
	90,76
	69,18
	3,638442
	0
	0,0000001

	59662
	
	
	1,77
	0,025
	90,92
	70,34
	3,638622
	0
	0,0000001

	59706
	
	
	1,45
	0,025
	91,53
	70,37
	3,63863
	0
	0,0000001

	59672
	
	
	3,44
	0,025
	92,52
	70,37
	3,638622
	0
	0,0000003

	59670
	
	
	2,07
	0,025
	92,71
	70,21
	3,638622
	0
	0,0000002

	15499
	
	
	0,95
	0,025
	91,63
	70,28
	3,638779
	0
	0,0000001

	59610
	
	
	1,95
	0,025
	83,47
	63,72
	3,63879
	0
	0,0000002

	31445
	
	
	12,24
	0,025
	90,86
	69,09
	3,638779
	0
	0,000001

	15480
	
	
	12,67
	0,025
	91,04
	70,24
	3,638885
	0
	0,000001

	15577
	
	
	5,98
	0,025
	92,19
	70,65
	3,639213
	0
	0,0000005

	59330
	
	
	9,41
	0,025
	93,18
	71,46
	3,639214
	0
	0,0000008

	15576
	
	
	6,97
	0,025
	92,82
	70,11
	3,639238
	0
	0,0000006

	31710
	
	
	8,98
	0,025
	89,45
	67,81
	3,639242
	0
	0,0000007

	15859
	
	
	8,74
	0,025
	93,51
	74,32
	3,639258
	0
	0,0000007

	15569
	
	
	8,5
	0,025
	91,39
	72,61
	3,639273
	0
	0,0000007

	59612
	
	
	8,54
	0,025
	82,91
	64,2
	3,639271
	0
	0,0000007

	15608
	
	
	5,39
	0,025
	83,6
	63,61
	3,639349
	0
	0,0000004

	59714
	
	
	2,2
	0,025
	91,19
	69,82
	3,639357
	0
	0,0000002

	59638
	
	
	1,01
	0,025
	88,34
	66,94
	3,639413
	0
	0,0000001

	59682
	
	
	1,22
	0,025
	93,06
	72,36
	3,639424
	0
	0,0000001

	59526
	
	
	1,19
	0,025
	92,49
	71,72
	3,639426
	0
	0,0000001

	59833
	
	
	1,15
	0,025
	94,25
	78,88
	3,639428
	0
	0,0000001

	59702
	
	
	1,36
	0,025
	92,18
	71,26
	3,639442
	0
	0,0000001

	15401
	
	
	5,6
	0,025
	89,93
	67,84
	3,639463
	0
	0,0000005

	59712
	
	
	5,16
	0,025
	90,41
	69,48
	3,639492
	0
	0,0000004

	59654
	
	
	1,72
	0,025
	91,68
	69,79
	3,639502
	0
	0,0000001

	59720
	
	
	5,02
	0,025
	89,48
	67,97
	3,639501
	0
	0,0000004

	59674
	
	
	1,37
	0,025
	88,72
	68,41
	3,639514
	0
	0,0000001

	15478
	
	
	2,14
	0,025
	91,3
	69,72
	3,639546
	0
	0,0000002

	59664
	
	
	4,01
	0,025
	90,64
	70,58
	3,639567
	0
	0,0000003

	59607
	
	пож.водоем
	3,97
	0,025
	0
	0
	3,63957
	0
	0,0000003

	15850
	
	
	2,72
	0,025
	94,08
	79,04
	3,639576
	0
	0,0000002

	59684
	
	
	3,55
	0,025
	92,81
	72,57
	3,639597
	0
	0,0000003

	59698
	
	
	0,86
	0,025
	92,49
	71,19
	3,639589
	0
	0,0000001

	15617
	
	
	2,04
	0,025
	92,51
	71,71
	3,639618
	0
	0,0000002

	59656
	
	ЮБИЛЕЙНАЯ 4
	3,28
	0,025
	91,64
	69,82
	3,639615
	0
	0,0000003

	59640
	
	
	3,3
	0,025
	88,18
	67,07
	3,639614
	0
	0,0000003

	59528
	
	
	2,93
	0,025
	92,44
	71,76
	3,639638
	0
	0,0000002

	59704
	
	
	3,03
	0,025
	91,97
	71,44
	3,639631
	0
	0,0000002

	15557
	
	
	2,05
	0,025
	88,39
	66,9
	3,639629
	0
	0,0000002

	15497
	
	
	1,53
	0,025
	92,28
	71,18
	3,63964
	0
	0,0000001

	59716
	
	
	2,88
	0,025
	91,03
	69,95
	3,639641
	0
	0,0000002

	59328
	
	
	1,73
	0,025
	93,75
	70,97
	3,639654
	0
	0,0000001

	15484
	
	
	1,43
	0,025
	93,14
	72,29
	3,639656
	0
	0,0000001

	15517
	
	
	1,18
	0,025
	88,8
	68,34
	3,639663
	0
	0,0000001

	59327
	
	
	0,95
	0,025
	93,86
	70,88
	3,639654
	0
	0,0000001

	59708
	
	
	2,29
	0,025
	91,38
	70,5
	3,63968
	0
	0,0000002

	15758
	
	
	1,03
	0,025
	94,4
	78,74
	3,639682
	0
	0,0000001

	59676
	
	
	2,27
	0,025
	88,59
	68,52
	3,639681
	0
	0,0000002

	59831
	
	
	1,23
	0,025
	94,33
	78,82
	3,639682
	0
	0,0000001

	59700
	
	
	2,03
	0,025
	92,38
	71,3
	3,639697
	0
	0,0000002

	15571
	
	
	0,79
	0,025
	92,54
	71,15
	3,639722
	0
	0,0000001

	59865
	
	
	1,89
	0,032
	86,21
	64,02
	3,871302
	0
	0,0000002

	67943
	
	
	74,53
	0,032
	92,4
	67,18
	3,871778
	0
	0,0000065

	16669
	
	
	63,5
	0,032
	92,17
	67,38
	3,871778
	0
	0,0000055

	16668
	
	
	2,57
	0,032
	88,5
	62,11
	3,871778
	0
	0,0000002

	16670
	
	
	4,28
	0,032
	91,14
	65,07
	3,871778
	0
	0,0000004

	67944
	
	
	21,39
	0,032
	89,32
	70,6
	3,871778
	0
	0,0000019

	67946
	
	
	41,51
	0,032
	88,8
	61,87
	3,871778
	0
	0,0000036

	66148
	
	
	3,99
	0,032
	91,56
	72,82
	3,871778
	0
	0,0000003

	15400
	
	
	68,76
	0,032
	90,1
	67,69
	3,884529
	0
	0,000006

	15868
	ТК
	
	61,92
	0,032
	93,52
	60,33
	3,88513
	0
	0,0000054

	15765
	
	
	36,71
	0,032
	90,16
	73,95
	3,886815
	0
	0,0000032

	15852
	
	
	6,07
	0,032
	92,32
	75,89
	3,886815
	0
	0,0000005

	59570
	
	
	0,99
	0,032
	90,2
	70,04
	3,887849
	0
	0,0000001

	59799
	
	
	1,38
	0,032
	93,01
	73,4
	3,887973
	0
	0,0000001

	59906
	
	
	1,33
	0,032
	93,16
	73,97
	3,8881
	0
	0,0000001

	59626
	
	
	1,69
	0,032
	86,02
	60,71
	3,888349
	0
	0,0000001

	16654
	
	
	13,89
	0,032
	93,04
	73,38
	3,888574
	0
	0,0000012

	16655
	
	
	6,18
	0,032
	93,19
	73,95
	3,888574
	0
	0,0000005

	15837
	
	
	22,34
	0,032
	94,06
	72,17
	3,888613
	0
	0,000002

	15767
	
	
	22,17
	0,032
	90,84
	67,69
	3,888628
	0
	0,0000019

	59722
	
	
	1,58
	0,032
	85
	68,09
	3,888628
	0
	0,0000001

	15546
	
	
	21,81
	0,032
	87,04
	68,51
	3,88866
	0
	0,0000019

	15463
	
	
	20,82
	0,032
	90,22
	70,02
	3,88866
	0
	0,0000018

	50372
	
	
	3,75
	0,032
	91,9
	71,78
	3,888845
	0
	0,0000003

	15322
	
	
	12,29
	0,032
	91,08
	72,5
	3,888845
	0
	0,0000011

	15328
	
	
	3,67
	0,032
	91,72
	73,09
	3,888845
	0
	0,0000003

	15383
	
	
	2,03
	0,032
	85,08
	68,02
	3,888926
	0
	0,0000002

	15363
	
	
	15,18
	0,032
	85,19
	67,93
	3,888926
	0
	0,0000013

	59628
	
	
	15,35
	0,032
	85,47
	61,17
	3,889228
	0
	0,0000013

	59500
	
	
	1,57
	0,032
	92,38
	67,11
	3,889311
	0
	0,0000001

	59312
	
	
	1,71
	0,032
	92,85
	67,88
	3,889384
	0
	0,0000001

	59518
	
	
	1,98
	0,032
	92,7
	76,06
	3,889459
	0
	0,0000002

	59418
	
	
	12,75
	0,032
	93,96
	74,89
	3,889457
	0
	0,0000011

	59514
	
	
	1,67
	0,032
	92,58
	71,44
	3,889485
	0
	0,0000001

	59795
	
	
	1,86
	0,032
	93,01
	73,14
	3,889551
	0
	0,0000002

	59791
	
	
	1,24
	0,032
	92,79
	72,89
	3,889564
	0
	0,0000001

	59646
	
	
	1,48
	0,032
	91,71
	71,77
	3,889653
	0
	0,0000001

	59314
	
	
	10,41
	0,032
	92,15
	68,48
	3,889663
	0
	0,0000009

	59578
	
	
	4,88
	0,032
	93,2
	64,35
	3,889694
	0
	0,0000004

	15741
	
	
	5,18
	0,032
	93,28
	64,29
	3,889694
	0
	0,0000005

	15515
	
	
	8,3
	0,032
	86,08
	60,66
	3,8897
	0
	0,0000007

	59572
	
	
	9,22
	0,032
	89,99
	70,22
	3,889768
	0
	0,0000008

	59340
	
	
	1,65
	0,032
	91,11
	69,21
	3,889813
	0
	0,0000001

	15891
	
	
	8,53
	0,032
	91,94
	37,81
	3,889828
	0
	0,0000007

	15525
	
	
	6,15
	0,032
	91,74
	71,74
	3,889908
	0
	0,0000005

	16665
	
	
	5,63
	0,032
	93,04
	73,11
	3,88992
	0
	0,0000005

	59502
	
	
	7,47
	0,032
	91,88
	67,53
	3,889922
	0
	0,0000007

	59496
	
	
	7,12
	0,032
	91,82
	65,84
	3,889952
	0
	0,0000006

	16663
	
	
	5,78
	0,032
	92,81
	72,88
	3,889961
	0
	0,0000005

	15561
	
	
	5,37
	0,032
	92,49
	67,02
	3,889968
	0
	0,0000005

	59801
	
	
	6,84
	0,032
	92,88
	73,52
	3,889977
	0
	0,0000006

	15524
	
	
	4,72
	0,032
	92,47
	65,3
	3,890002
	0
	0,0000004

	59498
	
	
	1,84
	0,032
	92,34
	65,41
	3,890002
	0
	0,0000002

	59520
	
	
	6,42
	0,032
	92,38
	76,35
	3,890014
	0
	0,0000006

	59513
	
	
	4,33
	0,032
	92,8
	75,97
	3,890024
	0
	0,0000004

	16742
	
	
	6,4
	0,032
	94,16
	72,57
	3,890016
	0
	0,0000006

	15839
	
	
	6,42
	0,032
	94,16
	72,96
	3,890014
	0
	0,0000006

	59511
	
	
	4,63
	0,032
	92,68
	71,35
	3,890025
	0
	0,0000004

	16765
	
	маг. ООО "Кураж"
	6,2
	0,032
	92,83
	66,26
	3,890033
	0
	0,0000005

	59516
	
	
	6,13
	0,032
	92,19
	71,78
	3,89004
	0
	0,0000005

	59342
	
	
	5,99
	0,032
	90,83
	69,45
	3,890052
	0
	0,0000005

	59867
	
	
	5,41
	0,032
	83,96
	65,97
	3,890103
	0
	0,0000005

	59805
	
	
	5,39
	0,032
	93,06
	74,06
	3,890105
	0
	0,0000005

	59793
	
	
	4,52
	0,032
	92,72
	72,96
	3,890181
	0
	0,0000004

	15673
	
	
	2,34
	0,032
	94,64
	74,3
	3,890187
	0
	0,0000002

	59416
	
	
	2,12
	0,032
	94,54
	74,38
	3,890187
	0
	0,0000002

	59797
	
	
	4,19
	0,032
	92,94
	73,2
	3,89021
	0
	0,0000004

	59747
	
	
	0,95
	0,032
	93,35
	74,14
	3,890222
	0
	0,0000001

	59724
	
	
	3,38
	0,032
	84,83
	68,24
	3,890282
	0
	0,0000003

	15591
	
	
	1,46
	0,032
	92,97
	67,79
	3,8903
	0
	0,0000001

	15761
	
	
	1,48
	0,032
	93,83
	70,8
	3,890304
	0
	0,0000001

	59857
	
	
	1,65
	0,032
	93,78
	70,83
	3,890304
	0
	0,0000001

	59648
	
	
	2,89
	0,032
	91,64
	71,83
	3,890325
	0
	0,0000003

	59859
	
	
	2,98
	0,032
	93,71
	70,9
	3,890317
	0
	0,0000003

	15428
	
	
	1,07
	0,032
	91,19
	69,15
	3,89034
	0
	0,0000001

	59749
	
	
	2,18
	0,032
	93,23
	74,24
	3,890387
	0
	0,0000002

	59841
	
	Столярный цех
	2,19
	0,032
	0
	0
	3,890386
	0
	0,0000002

	59746
	
	
	0,93
	0,032
	93,4
	74,1
	3,890414
	0
	0,0000001

	59836
	
	
	0,84
	0,032
	0
	0
	3,890428
	0
	0,0000001

	59839
	
	
	0,87
	0,032
	0
	0
	3,890428
	0
	0,0000001

	15498
	
	
	22,93
	0,04
	91,8
	68,11
	4,182299
	0
	0,0000022

	15500
	
	
	2,61
	0,04
	91,7
	69,31
	4,182299
	0
	0,0000002

	15573
	
	
	38,65
	0,04
	92,59
	68,93
	4,182299
	0
	0,0000036

	50443
	
	
	10,41
	0,04
	92,39
	68,46
	4,182299
	0
	0,000001

	16729
	
	
	47,7
	0,04
	91,91
	56,76
	4,185393
	0
	0,0000045

	59658
	
	
	2,09
	0,04
	92,95
	72,57
	4,188365
	0
	0,0000002

	59660
	
	
	11,25
	0,04
	92,8
	72,69
	4,189585
	0
	0,0000011

	15531
	
	
	8,52
	0,04
	92,98
	72,54
	4,189659
	0
	0,0000008

	59596
	
	
	1,36
	0,05
	92,64
	26,25
	4,547255
	0
	0,0000001

	31579
	
	
	7,3
	0,05
	92,81
	20,55
	4,54771
	0
	0,0000007

	59595
	
	
	2,15
	0,05
	91,93
	4,21
	4,54771
	0
	0,0000002

	59593
	
	
	1,62
	0,05
	92,66
	26,24
	4,54771
	0
	0,0000002

	15510
	
	
	29,17
	0,05
	91,96
	4,2
	4,54771
	0
	0,000003

	15511
	
	
	28,27
	0,05
	0
	0
	4,54771
	0
	0,0000029

	15522
	
	
	8,85
	0,05
	92,98
	25,68
	4,54771
	0
	0,0000009

	15523
	
	
	26,21
	0,05
	92,85
	23,09
	4,54771
	0
	0,0000027

	59600
	
	
	1,42
	0,05
	91,91
	4,22
	4,54771
	0
	0,0000001

	50445
	
	
	3,42
	0,05
	92,33
	6,79
	4,54771
	0
	0,0000004

	15538
	
	
	23,84
	0,05
	92,54
	71,68
	4,54771
	0
	0,0000024

	15539
	
	
	55,15
	0,05
	93,02
	28,95
	4,54771
	0
	0,0000056

	67927
	
	
	48,56
	0,05
	92,67
	18,06
	4,54771
	0
	0,000005

	16766
	
	
	16,83
	0,05
	92,93
	66,18
	4,555496
	0
	0,0000017

	16769
	
	
	18,58
	0,05
	93,59
	69,52
	4,555496
	0
	0,0000019

	16768
	
	
	37,51
	0,05
	92,82
	66,35
	4,555496
	0
	0,0000038

	16772
	
	
	84,08
	0,05
	93,35
	65,88
	4,555496
	0
	0,0000086

	16781
	
	
	2,07
	0,05
	93,26
	65,9
	4,555496
	0
	0,0000002

	16706
	
	
	26,46
	0,05
	93,71
	67,77
	4,555496
	0
	0,0000027

	16707
	
	
	2,07
	0,05
	93,26
	65,9
	4,555496
	0
	0,0000002

	67931
	
	маг.
	8,77
	0,05
	82,85
	31,58
	4,565568
	0
	0,0000009

	15897
	
	
	8,31
	0,05
	92,3
	44,56
	4,565568
	0
	0,0000009

	67934
	
	
	53,21
	0,05
	89,88
	25,39
	4,565568
	0
	0,0000055

	15898
	
	
	48,24
	0,05
	91,29
	24,93
	4,565568
	0
	0,000005

	15433
	
	
	109,34
	0,05
	91,12
	71,18
	4,566626
	0
	0,0000112

	59334
	
	
	1,45
	0,05
	93,56
	70,53
	4,566626
	0
	0,0000001

	15666
	
	
	0,7
	0,05
	93,6
	70,5
	4,566626
	0
	0,0000001

	15759
	
	
	52,16
	0,05
	93,86
	72,76
	4,567826
	0
	0,0000054

	15755
	
	
	51,35
	0,05
	94,47
	73,4
	4,567826
	0
	0,0000053

	59761
	
	
	5,49
	0,05
	94,08
	69,63
	4,568693
	0
	0,0000006

	59759
	
	
	2,28
	0,05
	94,14
	69,58
	4,568693
	0
	0,0000002

	15882
	
	
	86,24
	0,05
	93,18
	70,4
	4,569596
	0
	0,0000089

	59757
	
	
	28,71
	0,05
	92,22
	65,91
	4,57206
	0
	0,000003

	59755
	
	
	2,19
	0,05
	93,4
	64,93
	4,57206
	0
	0,0000002

	15465
	
	
	9,7
	0,05
	90,69
	69,61
	4,574208
	0
	0,000001

	15468
	
	
	14,57
	0,05
	92,09
	68,4
	4,574208
	0
	0,0000015

	15467
	
	
	36,78
	0,05
	90,98
	69,36
	4,574208
	0
	0,0000038

	16709
	
	
	58,46
	0,05
	92,11
	74,78
	4,574598
	0
	0,000006

	59300
	
	
	1,43
	0,05
	92,47
	66,17
	4,574641
	0
	0,0000001

	15376
	ТК
	
	57,53
	0,05
	85,95
	67,25
	4,574738
	0
	0,0000059

	15398
	
	
	44,44
	0,05
	93,48
	64,86
	4,576376
	0
	0,0000046

	59580
	
	поликлиника МУЗ "МГБ № 1"
	40,09
	0,05
	93,98
	59,22
	4,576559
	0
	0,0000041

	15703
	ТК
	
	5,32
	0,05
	94,15
	59,09
	4,576559
	0
	0,0000005

	16660
	
	
	8,33
	0,05
	93,3
	73,5
	4,576728
	0
	0,0000009

	16664
	
	
	10,3
	0,05
	92,91
	72,79
	4,576728
	0
	0,0000011

	16666
	
	
	25,66
	0,05
	93,13
	72,81
	4,576728
	0
	0,0000026

	15402
	
	
	1,83
	0,05
	92,5
	66,15
	4,576997
	0
	0,0000002

	59296
	
	
	1,55
	0,05
	91,85
	66,22
	4,576997
	0
	0,0000002

	15587
	
	
	37,69
	0,05
	91,88
	66,19
	4,576997
	0
	0,0000039

	59558
	
	
	1,39
	0,05
	89,11
	66,7
	4,577074
	0
	0,0000001

	15545
	
	
	37,77
	0,05
	87,97
	67,7
	4,577074
	0
	0,0000039

	59308
	
	
	1,69
	0,05
	92,74
	65,01
	4,577684
	0
	0,0000002

	59310
	
	
	34,59
	0,05
	89,98
	67,35
	4,577684
	0
	0,0000036

	15327
	
	
	22,83
	0,05
	92,7
	71,49
	4,578509
	0
	0,0000024

	15329
	
	
	9,61
	0,05
	92,15
	71,97
	4,578509
	0
	0,000001

	15895
	
	АЗС "Гелеум"
	32,37
	0,05
	78,45
	38,13
	4,57852
	0
	0,0000033

	59815
	
	
	2,8
	0,05
	83,4
	66,58
	4,578792
	0
	0,0000003

	15698
	ТК
	
	9,48
	0,05
	94,69
	69,92
	4,578853
	0
	0,000001

	59582
	
	МП "Тепловик"
	20,67
	0,05
	94,56
	70,02
	4,578853
	0
	0,0000021

	59344
	
	
	1,81
	0,05
	92,72
	72,84
	4,579459
	0
	0,0000002

	59346
	
	
	1,45
	0,05
	93,11
	72,59
	4,579607
	0
	0,0000001

	59829
	
	
	20,9
	0,05
	92,75
	73,6
	4,579638
	0
	0,0000022

	59370
	
	
	1,3
	0,05
	92,9
	74,42
	4,57967
	0
	0,0000001

	59374
	
	
	1,26
	0,05
	93,25
	69,67
	4,57973
	0
	0,0000001

	59817
	
	
	22,68
	0,05
	83,03
	66,92
	4,579976
	0
	0,0000023

	15436
	
	
	17,39
	0,05
	92,83
	71,62
	4,580076
	0
	0,0000018

	59382
	
	
	1,76
	0,05
	93,22
	72,08
	4,580076
	0
	0,0000002

	15414
	
	
	1,29
	0,05
	93,26
	72,04
	4,580076
	0
	0,0000001

	59378
	
	
	1,58
	0,05
	92,79
	71,66
	4,580076
	0
	0,0000002

	15605
	
	
	16,35
	0,05
	92,77
	72,8
	4,580272
	0
	0,0000017

	15604
	
	
	1,1
	0,05
	93,15
	72,56
	4,580272
	0
	0,0000001

	15683
	
	
	17,3
	0,05
	92,93
	74,39
	4,580257
	0
	0,0000018

	15682
	
	
	0,95
	0,05
	93,29
	69,64
	4,580257
	0
	0,0000001

	15526
	
	
	18,95
	0,05
	91,7
	69,77
	4,580537
	0
	0,000002

	31278
	
	
	16,46
	0,05
	91,32
	67,29
	4,580911
	0
	0,0000017

	59302
	
	
	15,67
	0,05
	92,22
	66,39
	4,58103
	0
	0,0000016

	59320
	
	
	15,16
	0,05
	92,61
	65,74
	4,581107
	0
	0,0000016

	59853
	
	
	0,92
	0,05
	0
	0
	4,581132
	0
	0,0000001

	15904
	
	
	14,07
	0,05
	0
	0
	4,581132
	0
	0,0000015

	59304
	
	
	1,36
	0,05
	92,79
	67,43
	4,581427
	0
	0,0000001

	15893
	
	
	12,18
	0,05
	92,13
	37,69
	4,581555
	0
	0,0000013

	59422
	
	
	3,21
	0,05
	94,65
	72,01
	4,58163
	0
	0,0000003

	59730
	
	
	2,17
	0,05
	91,53
	73,32
	4,581698
	0
	0,0000002

	59306
	
	
	10,41
	0,05
	92,55
	67,63
	4,581821
	0
	0,0000011

	59414
	
	
	10,26
	0,05
	94,36
	71,8
	4,581843
	0
	0,0000011

	15742
	
	
	9,55
	0,05
	93,36
	64,23
	4,58195
	0
	0,000001

	59316
	
	
	9,56
	0,05
	92,85
	67,42
	4,581949
	0
	0,000001

	16716
	
	
	9,24
	0,05
	92,71
	56,18
	4,581997
	0
	0,000001

	59448
	
	
	1,74
	0,05
	93,14
	71,75
	4,582084
	0
	0,0000002

	59400
	
	
	2,31
	0,05
	93,69
	70,62
	4,582111
	0
	0,0000002

	31069
	
	
	5,08
	0,05
	83,77
	66,25
	4,582201
	0
	0,0000005

	30932
	
	
	0,07
	0,05
	94,19
	72,54
	4,582197
	0
	0

	16740
	
	
	7,84
	0,05
	94,19
	72,54
	4,582197
	0
	0,0000008

	15838
	
	
	4,67
	0,05
	94,41
	72,74
	4,582201
	0
	0,0000005

	59394
	
	
	2,2
	0,05
	92,86
	73,25
	4,582207
	0
	0,0000002

	59392
	
	
	2,02
	0,05
	92,29
	72,75
	4,582215
	0
	0,0000002

	15916
	
	
	5,97
	0,05
	0
	0
	4,582236
	0
	0,0000006

	59843
	
	
	1,68
	0,05
	0
	0
	4,582236
	0
	0,0000002

	15887
	
	
	6,76
	0,05
	93,06
	45,59
	4,58237
	0
	0,0000007

	67938
	
	
	6,83
	0,05
	88,82
	44,19
	4,582359
	0
	0,0000007

	59384
	
	
	6,6
	0,05
	94,12
	71,51
	4,582394
	0
	0,0000007

	59732
	
	
	6,33
	0,05
	91,11
	73,71
	4,582434
	0
	0,0000007

	15881
	
	
	3,73
	0,05
	94,16
	69,56
	4,582482
	0
	0,0000004

	59430
	
	ОАО СМП-330
	5,87
	0,05
	94,8
	57,51
	4,582503
	0
	0,0000006

	59410
	
	
	5,68
	0,05
	93,79
	76,26
	4,582532
	0
	0,0000006

	59450
	
	
	5,73
	0,05
	93,08
	71,81
	4,582524
	0
	0,0000006

	16738
	
	пож. водоем
	5,51
	0,05
	94,2
	76,35
	4,582557
	0
	0,0000006

	59348
	
	
	5,41
	0,05
	92,59
	72,96
	4,582572
	0
	0,0000006

	59434
	
	
	5,4
	0,05
	94,51
	70,61
	4,582574
	0
	0,0000006

	59294
	
	
	5,04
	0,05
	91,76
	66,29
	4,582628
	0
	0,0000005

	15372
	
	
	2,73
	0,05
	91,67
	73,19
	4,582649
	0
	0,0000003

	59396
	
	
	4,73
	0,05
	92,14
	72,89
	4,582675
	0
	0,0000005

	59406
	
	
	4,73
	0,05
	94
	71,4
	4,582675
	0
	0,0000005

	59402
	
	
	4,51
	0,05
	93,64
	70,67
	4,582708
	0
	0,0000005

	15691
	
	
	1,53
	0,05
	94,58
	70,55
	4,582717
	0
	0,0000002

	59398
	
	
	4,36
	0,05
	92,72
	73,38
	4,58273
	0
	0,0000005

	59432
	
	
	2,92
	0,05
	94,56
	70,57
	4,582717
	0
	0,0000003

	59350
	
	
	4,43
	0,05
	93
	72,69
	4,58272
	0
	0,0000005

	15824
	
	
	2,42
	0,05
	94,49
	71,68
	4,582744
	0
	0,0000002

	15471
	
	
	2,83
	0,05
	89,19
	66,64
	4,582751
	0
	0,0000003

	59412
	
	
	1,85
	0,05
	94,47
	71,7
	4,582744
	0
	0,0000002

	15667
	
	
	2
	0,05
	94,08
	71,33
	4,582759
	0
	0,0000002

	59404
	
	
	2,17
	0,05
	94,05
	71,35
	4,582759
	0
	0,0000002

	59827
	
	
	0,95
	0,05
	93,72
	72,73
	4,58278
	0
	0,0000001

	15434
	
	
	1,66
	0,05
	93,72
	70,6
	4,582789
	0
	0,0000002

	31277
	
	
	3,08
	0,05
	93,76
	72,7
	4,58278
	0
	0,0000003

	15883
	
	ТК
	3,94
	0,05
	94,23
	59,78
	4,582793
	0
	0,0000004

	15836
	
	
	1,62
	0,05
	94,76
	71,92
	4,582814
	0
	0,0000002

	59368
	
	
	3,91
	0,05
	92,82
	74,5
	4,582798
	0
	0,0000004

	59420
	
	
	2,18
	0,05
	94,72
	71,95
	4,582814
	0
	0,0000002

	59362
	
	
	3,84
	0,05
	93,93
	73,58
	4,582808
	0
	0,0000004

	15810
	
	
	1,26
	0,05
	94,87
	57,46
	4,582849
	0
	0,0000001

	15662
	
	
	1,8
	0,05
	94,57
	75,33
	4,582857
	0
	0,0000002

	59574
	
	
	1,72
	0,05
	94,3
	75,57
	4,582857
	0
	0,0000002

	15451
	
	
	2,19
	0,05
	94,21
	71,44
	4,582857
	0
	0,0000002

	59366
	
	
	3,65
	0,05
	93,77
	75,47
	4,582837
	0
	0,0000004

	59386
	
	
	1,33
	0,05
	94,19
	71,45
	4,582857
	0
	0,0000001

	59428
	
	
	2,31
	0,05
	94,85
	57,48
	4,582849
	0
	0,0000002

	59438
	
	
	3,6
	0,05
	94,35
	69,27
	4,582845
	0
	0,0000004

	59372
	
	
	3,51
	0,05
	93,15
	69,76
	4,582858
	0
	0,0000004

	31580
	
	
	1,28
	0,05
	92,93
	73,19
	4,582863
	0
	0,0000001

	31712
	
	
	1,65
	0,05
	92,88
	64,9
	4,582884
	0
	0,0000002

	59408
	
	
	1,84
	0,05
	94,04
	76,03
	4,582903
	0
	0,0000002

	59376
	
	
	3,2
	0,05
	92,71
	71,73
	4,582905
	0
	0,0000003

	15643
	
	
	1,37
	0,05
	94,13
	75,95
	4,582903
	0
	0,0000001

	59354
	
	
	3,2
	0,05
	93,61
	73,23
	4,582905
	0
	0,0000003

	59358
	
	
	3,05
	0,05
	93,81
	73,41
	4,582927
	0
	0,0000003

	59598
	
	
	3,03
	0,05
	92,62
	26,26
	4,58293
	0
	0,0000003

	59391
	
	
	1,04
	0,05
	92,35
	72,7
	4,582926
	0
	0,0000001

	59318
	
	
	1,23
	0,05
	93,3
	67,04
	4,582956
	0
	0,0000001

	15453
	
	
	1,63
	0,05
	93,35
	67
	4,582956
	0
	0,0000002

	59380
	
	
	2,9
	0,05
	93,14
	72,15
	4,58295
	0
	0,0000003

	15582
	
	
	1,01
	0,05
	92,99
	65,43
	4,582953
	0
	0,0000001

	59322
	
	
	1,87
	0,05
	92,95
	65,46
	4,582953
	0
	0,0000002

	15616
	
	
	1,19
	0,05
	93,16
	71,73
	4,582945
	0
	0,0000001

	59576
	
	общежитие
	2,81
	0,05
	93,86
	75,97
	4,582963
	0
	0,0000003

	15460
	
	
	1,26
	0,05
	92,83
	67,4
	4,582992
	0
	0,0000001

	15722
	
	
	0,91
	0,05
	93,93
	73,3
	4,582999
	0
	0,0000001

	59336
	
	
	2,65
	0,05
	93,7
	70,79
	4,582987
	0
	0,0000003

	59356
	
	
	1,66
	0,05
	93,89
	73,34
	4,582999
	0
	0,0000002

	59436
	
	
	1,61
	0,05
	94,38
	69,24
	4,582989
	0
	0,0000002

	15918
	
	
	1,03
	0,05
	94,4
	69,23
	4,582989
	0
	0,0000001

	15720
	
	
	1,24
	0,05
	93,73
	73,12
	4,583014
	0
	0,0000001

	59352
	
	
	1,23
	0,05
	93,7
	73,15
	4,583014
	0
	0,0000001

	59364
	
	
	1,31
	0,05
	93,86
	75,39
	4,583023
	0
	0,0000001

	15678
	
	
	1,1
	0,05
	93,89
	75,37
	4,583023
	0
	0,0000001

	59338
	
	
	2,4
	0,05
	93,49
	70,59
	4,583025
	0
	0,0000002

	15676
	
	
	1,05
	0,05
	94,06
	73,47
	4,583061
	0
	0,0000001

	59360
	
	
	1,11
	0,05
	94,03
	73,5
	4,583061
	0
	0,0000001

	15664
	
	
	0,72
	0,05
	93,82
	70,69
	4,583072
	0
	0,0000001

	59332
	
	
	1,37
	0,05
	93,78
	70,72
	4,583072
	0
	0,0000001

	15849
	
	
	1,59
	0,05
	94,88
	75,7
	4,583147
	0
	0,0000002

	31065
	
	
	49,32
	0,065
	84,14
	65,91
	5,191494
	0
	0,0000058

	15373
	
	ТК
	32,59
	0,065
	89,9
	63,84
	5,194939
	0
	0,0000038

	16659
	
	
	23,37
	0,065
	93,41
	72,95
	5,196838
	0
	0,0000027

	15387
	
	
	143,45
	0,08
	91,86
	67,72
	5,811461
	0
	0,0000188

	15580
	
	
	29,13
	0,08
	92,97
	72,65
	5,815036
	0
	0,0000038

	15668
	
	
	46,15
	0,08
	94,1
	71,02
	5,815036
	0
	0,000006

	59388
	
	
	11,06
	0,08
	92,39
	72,67
	5,815036
	0
	0,0000014

	15435
	
	
	43,58
	0,08
	93,74
	71,16
	5,815036
	0
	0,0000057

	15565
	
	
	41,25
	0,08
	91,88
	70,34
	5,821393
	0
	0,0000054

	15529
	
	
	64,61
	0,08
	92,42
	69,86
	5,821393
	0
	0,0000085

	59452
	
	
	1,36
	0,08
	91,45
	73,87
	5,827188
	0
	0,0000002

	15618
	
	
	78,5
	0,08
	91,47
	73,84
	5,828263
	0
	0,0000103

	15516
	
	
	30,46
	0,08
	86,55
	60,55
	5,831093
	0
	0,000004

	15514
	
	
	34,16
	0,08
	83,96
	63,3
	5,831093
	0
	0,0000045

	15558
	
	
	4,53
	0,08
	86,38
	60,69
	5,831093
	0
	0,0000006

	15586
	
	
	9,11
	0,08
	88,14
	67,89
	5,831363
	0
	0,0000012

	15585
	
	
	12,99
	0,08
	86,89
	69,02
	5,831363
	0
	0,0000017

	15584
	
	
	46,03
	0,08
	89,03
	67,11
	5,831363
	0
	0,000006

	15744
	
	
	46,88
	0,08
	0
	64,89
	5,836978
	0
	0,0000062

	15403
	
	
	31,38
	0,08
	92,53
	65,89
	5,841073
	0
	0,0000041

	15663
	
	
	14,99
	0,08
	93,84
	69,84
	5,841852
	0
	0,000002

	15665
	
	
	13,44
	0,08
	93,62
	69,66
	5,841852
	0
	0,0000018

	15894
	
	
	20,64
	0,08
	92,48
	37,47
	5,842587
	0
	0,0000027

	15889
	
	
	5,01
	0,08
	93,22
	41,62
	5,842587
	0
	0,0000007

	15472
	
	
	24,22
	0,08
	89,35
	66,5
	5,842965
	0
	0,0000032

	59530
	
	
	2,79
	0,08
	93,29
	71,98
	5,843678
	0
	0,0000004

	59426
	
	
	16,07
	0,08
	94,77
	76,37
	5,84413
	0
	0,0000021

	15803
	ТК
	
	3,74
	0,08
	94,88
	76,27
	5,84413
	0
	0,0000005

	15629
	ТК
	МОУ СОШ №11 имени Дмитрия Коро
	17,89
	0,08
	94,22
	59,03
	5,844637
	0
	0,0000024

	15534
	
	
	8,82
	0,08
	93,34
	71,94
	5,846297
	0
	0,0000012

	59532
	
	
	9,91
	0,08
	93,11
	72,14
	5,846746
	0
	0,0000013

	59444
	
	
	2,21
	0,08
	93,82
	72,34
	5,84714
	0
	0,0000003

	59440
	
	
	1,59
	0,08
	94,19
	71,48
	5,847372
	0
	0,0000002

	59424
	
	
	5,96
	0,08
	94,83
	75,74
	5,84779
	0
	0,0000008

	59442
	
	
	5,18
	0,08
	94,14
	71,53
	5,847996
	0
	0,0000007

	59446
	
	
	5
	0,08
	93,75
	72,4
	5,848043
	0
	0,0000007

	59454
	
	
	4,07
	0,08
	91,36
	73,95
	5,848289
	0
	0,0000005

	15623
	
	
	1,21
	0,08
	93,85
	72,32
	5,848461
	0
	0,0000002

	15920
	
	
	0,77
	0,08
	94,21
	71,47
	5,848741
	0
	0,0000001

	16640
	
	
	77,01
	0,1
	94
	71,43
	6,65637
	0
	0,0000115

	31017
	
	
	131,48
	0,1
	93,5
	72,87
	6,65637
	0
	0,0000197

	59907
	
	
	65,83
	0,1
	93,73
	71,66
	6,65637
	0
	0,0000099

	15594
	ТК
	ТК
	95,39
	0,1
	93,12
	66,01
	6,665059
	0
	0,0000143

	31332
	
	
	60,64
	0,1
	93,01
	65,41
	6,665059
	0
	0,0000091

	31708
	
	
	6,88
	0,1
	93,01
	65,86
	6,665059
	0
	0,000001

	31439
	ТК
	
	28,15
	0,1
	93,06
	65,94
	6,665059
	0
	0,0000042

	15583
	ТК
	
	16,42
	0,1
	93,43
	65,67
	6,665059
	0
	0,0000025

	15405
	
	
	18,97
	0,1
	92,86
	66,08
	6,665059
	0
	0,0000028

	15579
	ТК
	
	22,71
	0,1
	91,24
	69,1
	6,665059
	0
	0,0000034

	59861
	
	
	4,38
	0,1
	94,22
	36,47
	6,691818
	0
	0,0000007

	59863
	
	
	82,78
	0,1
	93,57
	36,87
	6,691818
	0
	0,0000125

	67935
	
	
	6,14
	0,1
	93,31
	37,08
	6,69859
	0
	0,0000009

	15896
	
	
	10,21
	0,1
	93,44
	37,06
	6,69859
	0
	0,0000015

	15888
	
	
	52,94
	0,1
	92,5
	33,66
	6,69859
	0
	0,000008

	15386
	
	
	111,73
	0,1
	91,97
	67,62
	6,709838
	0
	0,0000169

	15393
	
	
	7,77
	0,1
	93,45
	68,92
	6,709838
	0
	0,0000012

	15503
	
	
	22,08
	0,1
	92,53
	68,02
	6,709849
	0
	0,0000033

	15540
	
	
	77,63
	0,1
	93,04
	36,12
	6,709849
	0
	0,0000117

	15567
	
	
	19,76
	0,1
	93,41
	39,22
	6,709849
	0
	0,000003

	15602
	
	
	34,41
	0,1
	93,18
	72,49
	6,711607
	0
	0,0000052

	15721
	
	
	17,27
	0,1
	93,76
	72,34
	6,711607
	0
	0,0000026

	15714
	
	
	62,7
	0,1
	93,96
	72,44
	6,711607
	0
	0,0000095

	15679
	
	
	25,92
	0,1
	93,48
	71,98
	6,711838
	0
	0,0000039

	15681
	
	
	9,43
	0,1
	93,32
	72,12
	6,711838
	0
	0,0000014

	15677
	
	
	16,38
	0,1
	93,91
	72,94
	6,711838
	0
	0,0000025

	15675
	
	
	61,98
	0,1
	94,09
	72,94
	6,711838
	0
	0,0000094

	15630
	
	
	10,59
	0,1
	94,5
	58,81
	6,725614
	0
	0,0000016

	59584
	
	ТК
	63,23
	0,1
	94,28
	58,98
	6,725614
	0
	0,0000096

	16725
	
	
	4,63
	0,1
	94,06
	67,46
	6,726315
	0
	0,0000007

	16736
	
	
	2,77
	0,1
	94,08
	67,44
	6,726315
	0
	0,0000004

	16773
	
	
	56,6
	0,1
	93,76
	67,72
	6,726315
	0
	0,0000086

	16750
	
	
	5,43
	0,1
	94,03
	67,49
	6,726315
	0
	0,0000008

	16703
	
	
	2,36
	0,1
	94,05
	67,47
	6,726315
	0
	0,0000004

	59932
	
	
	66,16
	0,1
	84,72
	65,39
	6,72826
	0
	0,00001

	15556
	
	
	11,11
	0,1
	94,21
	70,82
	6,729579
	0
	0,0000017

	15438
	
	
	51,23
	0,1
	93,3
	71,61
	6,729579
	0
	0,0000078

	15611
	
	
	18,75
	0,1
	87,72
	59,57
	6,733571
	0
	0,0000028

	31447
	
	
	13,81
	0,1
	88,49
	61,54
	6,733571
	0
	0,0000021

	15613
	
	
	18,22
	0,1
	88,87
	62,75
	6,733571
	0
	0,0000028

	15771
	
	
	37,9
	0,1
	92,25
	66,49
	6,734797
	0
	0,0000057

	15769
	
	
	9,33
	0,1
	91,85
	66,84
	6,734797
	0
	0,0000014

	16782
	ТК
	АБК "МО-94"
	13,91
	0,1
	92,22
	74,85
	6,739049
	0
	0,0000021

	67954
	
	ТК
	21,01
	0,1
	92,38
	74,7
	6,739049
	0
	0,0000032

	15743
	ТК
	
	22,7
	0,1
	93,55
	64,06
	6,743269
	0
	0,0000034

	15905
	ТК
	
	15,23
	0,1
	94,26
	36,45
	6,744336
	0
	0,0000023

	16785
	
	
	18,57
	0,125
	93,3
	68,66
	7,83613
	0
	0,0000033

	16731
	
	
	49,62
	0,125
	92,89
	69,02
	7,83613
	0
	0,0000088

	16784
	
	
	139,17
	0,125
	92,54
	74,53
	7,83613
	0
	0,0000246

	15396
	
	
	13,87
	0,125
	93,89
	67,09
	7,919188
	0
	0,0000025

	15392
	
	
	9,49
	0,125
	93,68
	67,27
	7,919188
	0
	0,0000017

	31581
	
	
	62,29
	0,15
	93,17
	71,95
	8,594961
	0
	0,0000121

	15597
	
	
	14,34
	0,15
	93,92
	65,58
	8,594961
	0
	0,0000028

	15702
	ТК
	ТК
	97,31
	0,15
	94,18
	59,84
	8,594961
	0
	0,0000188

	15696
	ТК
	
	83,12
	0,15
	94,54
	62,56
	8,594961
	0
	0,0000161

	15694
	ТК
	ТК
	80,46
	0,15
	94,75
	63,28
	8,594961
	0
	0,0000156

	15692
	
	
	29,66
	0,15
	94,6
	70,6
	8,594961
	0
	0,0000057

	68015
	
	
	142,3
	0,15
	94
	66,72
	8,594961
	0
	0,0000275

	15656
	
	
	11,06
	0,15
	94,68
	70,53
	8,594961
	0
	0,0000021

	15632
	ТК
	ТК
	26,7
	0,15
	94,82
	63,68
	8,594961
	0
	0,0000052

	15705
	
	
	84,79
	0,15
	94,41
	70,78
	8,594961
	0
	0,0000164

	15922
	
	
	50,58
	0,15
	93,87
	71,71
	8,594961
	0
	0,0000098

	15926
	
	
	123,42
	0,15
	94,21
	71,42
	8,594961
	0
	0,0000239

	15826
	ТК
	ТК
	27,87
	0,15
	94,91
	64,88
	8,594961
	0
	0,0000054

	15823
	
	
	44,25
	0,15
	94,52
	71,23
	8,594961
	0
	0,0000086

	15819
	ТК
	
	23,98
	0,15
	94,73
	71,04
	8,594961
	0
	0,0000046

	15817
	ТК
	
	48,18
	0,15
	94,71
	70,5
	8,594961
	0
	0,0000093

	15813
	
	
	16,54
	0,15
	94,88
	69,06
	8,594961
	0
	0,0000032

	15812
	ТК
	
	16,75
	0,15
	94,91
	69,03
	8,594961
	0
	0,0000032

	15811
	
	ТК
	17,83
	0,15
	94,85
	70,59
	8,594961
	0
	0,0000035

	15805
	ТК
	
	103,35
	0,15
	94,86
	63,69
	8,594961
	0
	0,00002

	59324
	
	ТК
	25,47
	0,15
	93,76
	65,46
	8,594961
	0
	0,0000049

	15800
	
	ТК
	5,67
	0,15
	94,84
	63,65
	8,594961
	0
	0,0000011

	15799
	
	
	8,07
	0,15
	94,85
	63,65
	8,594961
	0
	0,0000016

	67930
	ТК
	
	169,37
	0,15
	94,29
	67,2
	8,594961
	0
	0,0000328

	66107
	
	
	75,98
	0,15
	94,29
	71,29
	8,594961
	0
	0,0000147

	15912
	
	
	139,35
	0,15
	94,57
	65,22
	8,787786
	0
	0,0000276

	15913
	
	ТК
	160,26
	0,15
	94,38
	65,38
	8,787786
	0
	0,0000317

	15909
	ТК
	
	112,59
	0,15
	94,37
	69,38
	8,787786
	0
	0,0000223

	15907
	
	
	2,12
	0,15
	94,74
	65,08
	8,787786
	0
	0,0000004

	15870
	
	
	76,52
	0,15
	94,2
	68,41
	8,787786
	0
	0,0000151

	15899
	
	
	165,93
	0,15
	94,29
	65,84
	8,787786
	0
	0,0000328

	30990
	
	
	172,12
	0,15
	94,34
	70,23
	8,800853
	0
	0,0000341

	67949
	
	
	109,43
	0,15
	94,3
	70,36
	8,800853
	0
	0,0000217

	16786
	
	
	7,73
	0,15
	94,1
	67,65
	8,800853
	0
	0,0000015

	31064
	
	
	119,13
	0,15
	86,9
	63,48
	8,800853
	0
	0,0000236

	16741
	
	
	54,85
	0,15
	94,25
	70,31
	8,800853
	0
	0,0000109

	16739
	
	
	8,25
	0,15
	94,23
	69,86
	8,800853
	0
	0,0000016

	16734
	
	
	35,9
	0,15
	93,52
	68,47
	8,800853
	0
	0,0000071

	16735
	
	
	26,66
	0,15
	93,85
	68,19
	8,800853
	0
	0,0000053

	16737
	
	
	29,03
	0,15
	94,13
	67,62
	8,800853
	0
	0,0000058

	16732
	
	
	70,41
	0,15
	93,46
	68,53
	8,800853
	0
	0,000014

	31443
	
	
	13,78
	0,15
	93,24
	69,64
	8,889235
	0
	0,0000028

	31442
	
	
	4,62
	0,15
	93,2
	69,53
	8,889235
	0
	0,0000009

	31440
	
	
	4,3
	0,15
	91,84
	68,32
	8,889235
	0
	0,0000009

	15487
	ТК
	
	186,91
	0,15
	93,27
	69,46
	8,889235
	0
	0,0000374

	15483
	
	
	11,94
	0,15
	93,09
	69,61
	8,889235
	0
	0,0000024

	15482
	
	
	28,16
	0,15
	92,68
	68,35
	8,889235
	0
	0,0000056

	15481
	
	
	20,51
	0,15
	91,92
	68,49
	8,889235
	0
	0,0000041

	15479
	
	
	8,13
	0,15
	91,42
	66,93
	8,889235
	0
	0,0000016

	15476
	
	
	43,85
	0,15
	90,79
	65,25
	8,889235
	0
	0,0000088

	50448
	ТК
	
	124,58
	0,15
	89,91
	61,88
	8,889235
	0
	0,0000249

	15570
	
	
	5,65
	0,15
	92,52
	67,97
	8,889235
	0
	0,0000011

	15614
	
	
	23,76
	0,15
	89,27
	62,42
	8,889235
	0
	0,0000048

	15542
	
	
	13,73
	0,15
	93,5
	45,15
	9,083728
	0
	0,0000028

	15535
	
	
	35,03
	0,15
	93,91
	44,87
	9,083728
	0
	0,0000072

	15541
	
	
	81,23
	0,15
	93,56
	45,11
	9,083728
	0
	0,0000166

	15779
	
	
	15,99
	0,15
	94,87
	70,55
	9,130751
	0
	0,0000033

	15766
	
	
	30,3
	0,15
	93,9
	68,2
	9,130751
	0
	0,0000062

	15452
	
	
	10,83
	0,2
	94,35
	54,42
	11,261768
	0
	0,0000027

	15450
	
	ТК
	12,13
	0,2
	94,17
	44,69
	11,261768
	0
	0,0000031

	15835
	
	
	49,54
	0,2
	94,79
	62,01
	11,261768
	0
	0,0000126

	15841
	
	
	26,31
	0,2
	94,74
	61,56
	11,261768
	0
	0,0000067

	15417
	ТК
	
	22,08
	0,2
	94,06
	44,77
	11,261768
	0
	0,0000056

	15848
	ТК
	
	61,23
	0,2
	94,89
	63,9
	11,261768
	0
	0,0000155

	15715
	
	
	42,4
	0,2
	94,49
	59,29
	11,261768
	0
	0,0000108

	66102
	
	
	33,99
	0,2
	94,23
	49,83
	11,261768
	0
	0,0000086

	15684
	
	
	7,72
	0,2
	94,47
	56,23
	11,261768
	0
	0,000002

	15787
	
	ТК
	136,67
	0,2
	94,93
	65,64
	11,261768
	0
	0,0000347

	15674
	
	
	27,55
	0,2
	94,59
	61,46
	11,261768
	0
	0,000007

	59894
	Котельная №1 (Тепловик)
	
	91,09
	0,2
	95
	65,73
	11,261768
	0
	0,0000231

	15842
	
	
	47,29
	0,2
	94,65
	61,41
	11,261768
	0
	0,000012

	15439
	
	
	22,86
	0,2
	94,4
	56,28
	11,261768
	0
	0,0000058

	67948
	
	
	538
	0,2
	94,35
	70,24
	11,304366
	0
	0,000137

	15333
	
	
	17,71
	0,2
	94,14
	67,33
	11,396419
	0
	0,0000045

	15725
	
	
	16,93
	0,2
	94,01
	67,43
	11,396419
	0
	0,0000043

	15723
	
	
	53,21
	0,2
	94
	67,44
	11,396419
	0
	0,0000137

	15331
	
	
	9,15
	0,2
	94,09
	67,36
	11,396419
	0
	0,0000023

	15456
	
	
	216,46
	0,2
	93,64
	67,29
	11,396419
	0
	0,0000556

	15728
	
	
	14,82
	0,2
	94,22
	67,26
	11,396419
	0
	0,0000038

	15492
	
	ТК
	47,99
	0,2
	93,39
	67,65
	11,396419
	0
	0,0000123

	15860
	
	
	45,71
	0,2
	93,88
	67,42
	11,396419
	0
	0,0000117

	15745
	ТК
	
	77,67
	0,2
	94,87
	64,97
	11,597592
	0
	0,0000203

	15910
	
	
	90,76
	0,2
	94,74
	65,08
	11,597592
	0
	0,0000237

	15750
	
	ТК
	8,49
	0,25
	94,96
	64,9
	14,413338
	0,2591079
	0,0000023

	31241
	Котельная №1 (Тепловик)
	
	16,25
	0,25
	94,97
	64,89
	14,413338
	0,2591079
	0,0000043


Показатели надежности теплоснабжения потребителей от котельной№5 СГМУП «Тепловик»
	№ потребителя
	Адрес узла ввода
	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Путь, пройденный от источника, м
	Вероятность безотказной работы
	Коэффициент готовности
	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период

	
	
	отопление
	вентиляция
	ГВС
	
	факт
	норматив
	факт
	норматив
	

	30565
	АЭРОФЛОТСКАЯ 38
	0,4189
	0
	0
	499,3
	0,999993
	0,9
	0,999508
	0,97
	0,6898

	30467
	БЕРЕЗОВСКАЯ 34А
	0,1374
	0
	0
	533,7
	0,999993
	0,9
	0,999508
	0,97
	0,2264

	67966
	АЭРОФЛОТСКАЯ 35
	0,052
	0
	0
	496,9
	0,999993
	0,9
	0,999505
	0,97
	0,0856

	65868
	АЭРОФЛОТСКАЯ 36
	0,4183
	0
	0
	467
	0,999993
	0,9
	0,999504
	0,97
	0,6888

	59886
	ПИЛОТОВ 9
	0,0096
	0
	0
	492,7
	0,999993
	0,9
	0,999503
	0,97
	0,0158

	30399
	ПИЛОТОВ 49
	0,0106
	0
	0
	402,7
	0,999993
	0,9
	0,999484
	0,97
	0,0175

	30403
	ПИЛОТОВ 29/1
	0,0085
	0
	0
	406,8
	0,999993
	0,9
	0,999484
	0,97
	0,014

	30401
	ПИЛОТОВ 19
	0,0099
	0
	0
	394,3
	0,999993
	0,9
	0,999482
	0,97
	0,0163

	67964
	АВТОДОРОЖНАЯ 99
	0,008
	0
	0
	473,7
	0,999993
	0,9
	0,999482
	0,97
	0,0132

	30529
	АВТОДОРОЖНАЯ 114
	0,0229
	0
	0
	463
	0,999993
	0,9
	0,999481
	0,97
	0,0377

	30562
	АЭРОФЛОТСКАЯ 105
	0,021
	0
	0
	375
	0,999993
	0,9
	0,99948
	0,97
	0,0346

	30405
	ПИЛОТОВ 29А
	0,0099
	0
	0
	384,5
	0,999993
	0,9
	0,99948
	0,97
	0,0163

	30563
	АЭРОФЛОТСКАЯ 39/1
	0,04889
	0
	0
	353,8
	0,999993
	0,9
	0,999479
	0,97
	0,0805

	30561
	АЭРОФЛОТСКАЯ 105
	0,021
	0
	0
	358,4
	0,999993
	0,9
	0,999478
	0,97
	0,0346

	30398
	ПИЛОТОВ 26
	0,009
	0
	0
	348,9
	0,999993
	0,9
	0,999477
	0,97
	0,0148

	65937
	ПИЛОТОВ 36
	0,0148
	0
	0
	261
	0,999993
	0,9
	0,999465
	0,97
	0,0244

	30487
	ПИЛОТОВ 27
	0,0062
	0
	0
	248,2
	0,999993
	0,9
	0,999464
	0,97
	0,0102

	30406
	АЭРОФЛОТСКАЯ 23
	0,00845
	0
	0
	215,3
	0,999993
	0,9
	0,999463
	0,97
	0,0139

	30558
	АЭРОФЛОТСКАЯ 55
	0,0713
	0
	0
	268,7
	0,999993
	0,9
	0,999463
	0,97
	0,1174

	30530
	АЭРОФЛОТСКАЯ 11
	0,0275
	0
	0
	287,6
	0,999993
	0,9
	0,999462
	0,97
	0,0453

	30390
	ПИЛОТОВ 44
	0,0097
	0
	0
	210,2
	0,999993
	0,9
	0,999462
	0,97
	0,016

	30531
	АЭРОФЛОТСКАЯ 39
	0,0378
	0
	0
	280,3
	0,999993
	0,9
	0,999461
	0,97
	0,0622

	30394
	ПИЛОТОВ 38
	0,0066
	0
	0
	232,7
	0,999993
	0,9
	0,999461
	0,97
	0,0109

	30389
	БЕРЕЗОВСКАЯ 24
	0,008
	0
	0
	214,6
	0,999993
	0,9
	0,99946
	0,97
	0,0132

	30525
	АВТОДОРОЖНАЯ 119
	0,0146
	0
	0
	317
	0,999993
	0,9
	0,999459
	0,97
	0,024

	30393
	ПИЛОТОВ 40
	0,0103
	0
	0
	210,3
	0,999993
	0,9
	0,999458
	0,97
	0,017

	30388
	БЕРЕЗОВСКАЯ 21
	0,0104
	0
	0
	199,9
	0,999993
	0,9
	0,999458
	0,97
	0,0171

	30471
	ПИЛОТОВ 42
	0,0135
	0
	0
	201,3
	0,999993
	0,9
	0,999457
	0,97
	0,0222

	30556
	АЭРОФЛОТСКАЯ 54
	0,0738
	0
	0
	233,9
	0,999993
	0,9
	0,999456
	0,97
	0,1215

	30555
	АЭРОФЛОТСКАЯ 52
	0,0748
	0
	0
	227,3
	0,999993
	0,9
	0,999454
	0,97
	0,1232

	30392
	ПИЛОТОВ 44/2
	0,0144
	0
	0
	177,7
	0,999993
	0,9
	0,999453
	0,97
	0,0237

	30391
	ПИЛОТОВ 45
	0,0091
	0
	0
	167,6
	0,999993
	0,9
	0,999452
	0,97
	0,015

	30553
	АЭРОФЛОТСКАЯ 48
	0,0426
	0
	0
	145
	0,999993
	0,9
	0,999441
	0,97
	0,0701

	30521
	АЭРОФЛОТСКАЯ 28
	0,0195
	0
	0
	168,6
	0,999993
	0,9
	0,999438
	0,97
	0,0321

	30554
	АЭРОФЛОТСКАЯ 50
	0,0922
	0
	0
	172,4
	0,999993
	0,9
	0,999438
	0,97
	0,1518

	30520
	АЭРОФЛОТСКАЯ 26
	0,0149
	0
	0
	168,2
	0,999993
	0,9
	0,999438
	0,97
	0,0245

	30519
	АЭРОФЛОТСКАЯ 27
	0,0187
	0
	0
	149
	0,999993
	0,9
	0,999435
	0,97
	0,0308

	30522
	АЭРОФЛОТСКАЯ 29
	0,0154
	0
	0
	135,4
	0,999993
	0,9
	0,999433
	0,97
	0,0254



Показатели надежности тепловых сетей от котельной№5 СГМУП «Тепловик»
	Sys
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутpеннийдиаметp подающего тpубопpовода, м
	Температура в конце участка под.тр-да,°C
	Температура в начале участка обр.тр-да,°C
	Время восстановления, ч
	Относительное кол.отключ. нагрузки
	Вероятность отказа

	59876
	ТК п. Таежный
	Ввод_2
	29,64
	0,025
	95
	70
	3,63789
	0
	0,0000024

	59870
	ТК п. Таежный
	Ввод_1
	28,72
	0,025
	95
	70
	3,63795
	0
	0,0000024

	15264
	ТК п. Таежный
	Ввод_1
	25,78
	0,025
	95
	70
	3,638143
	0
	0,0000021

	15276
	ТК п. Таежный
	Ввод_2
	20,79
	0,025
	95
	70
	3,638469
	0
	0,0000017

	59890
	
	
	38,13
	0,032
	95
	70
	3,882961
	0
	0,0000033

	65932
	
	
	30,05
	0,032
	95
	70
	3,882961
	0
	0,0000026

	65929
	
	
	18,39
	0,032
	95
	70
	3,882961
	0
	0,0000016

	30463
	
	
	12,43
	0,032
	95
	70
	3,884003
	0
	0,0000011

	15304
	
	
	39,97
	0,032
	95
	70
	3,884003
	0
	0,0000035

	65934
	
	
	22,33
	0,032
	95
	70
	3,884003
	0
	0,000002

	65948
	
	БЕРЕЗОВСКАЯ 49
	70,63
	0,032
	95
	70
	3,884364
	0
	0,0000062

	15287
	
	
	44,34
	0,032
	95
	70
	3,885907
	0
	0,0000039

	15259
	
	
	8,75
	0,032
	95
	70
	3,885907
	0
	0,0000008

	65944
	ТК п. Таежный
	
	44
	0,032
	95
	70
	3,886707
	0
	0,0000039

	67969
	ТК
	
	35,16
	0,032
	95
	70
	3,887485
	0
	0,0000031

	15274
	
	
	18,79
	0,032
	95
	70
	3,888926
	0
	0,0000016

	15290
	ТК п. Таежный
	
	11,35
	0,032
	95
	70
	3,889197
	0
	0,000001

	15297
	
	
	4,35
	0,032
	95
	70
	3,889197
	0
	0,0000004

	15284
	
	
	10,43
	0,032
	95
	70
	3,889661
	0
	0,0000009

	19368
	
	
	10,19
	0,032
	95
	70
	3,889682
	0
	0,0000009

	19404
	
	
	10,16
	0,032
	95
	70
	3,889685
	0
	0,0000009

	30465
	
	Ввод_1
	8,87
	0,032
	95
	70
	3,889798
	0
	0,0000008

	19382
	
	
	8,75
	0,032
	95
	70
	3,889809
	0
	0,0000008

	15260
	
	
	8,65
	0,032
	95
	70
	3,889818
	0
	0,0000008

	19370
	
	
	6,4
	0,032
	95
	70
	3,890016
	0
	0,0000006

	30474
	
	
	4,72
	0,032
	95
	70
	3,890164
	0
	0,0000004

	15282
	
	
	3,35
	0,032
	95
	70
	3,890284
	0
	0,0000003

	15281
	
	
	3,1
	0,032
	95
	70
	3,890306
	0
	0,0000003

	15280
	
	
	2,92
	0,032
	95
	70
	3,890322
	0
	0,0000003

	15283
	
	
	2,73
	0,032
	95
	70
	3,890339
	0
	0,0000002

	65938
	
	
	2,46
	0,032
	95
	70
	3,890363
	0
	0,0000002

	30513
	
	
	87,03
	0,05
	95
	70
	4,570303
	0
	0,000009

	19409
	
	
	28,65
	0,05
	95
	70
	4,572834
	0
	0,000003

	19410
	
	
	21,76
	0,05
	95
	70
	4,572834
	0
	0,0000022

	30544
	
	
	13,51
	0,05
	95
	70
	4,572834
	0
	0,0000014

	19379
	
	
	6,27
	0,05
	95
	70
	4,572834
	0
	0,0000006

	19437
	ТК
	
	31,71
	0,05
	95
	70
	4,574489
	0
	0,0000033

	19417
	
	Ввод_3
	6,32
	0,05
	95
	70
	4,574489
	0
	0,0000007

	19415
	
	
	14,27
	0,05
	95
	70
	4,574489
	0
	0,0000015

	19432
	
	Ввод_1
	6,88
	0,05
	95
	70
	4,574489
	0
	0,0000007

	65917
	
	
	7,41
	0,05
	95
	70
	4,576406
	0
	0,0000008

	19398
	ТК
	
	39,02
	0,05
	95
	70
	4,576406
	0
	0,000004

	30586
	
	
	10,99
	0,05
	95
	70
	4,578177
	0
	0,0000011

	59887
	
	
	16,55
	0,05
	95
	70
	4,578177
	0
	0,0000017

	19430
	
	
	7,11
	0,05
	95
	70
	4,578177
	0
	0,0000007

	30173
	
	
	11,38
	0,05
	95
	70
	4,578359
	0
	0,0000012

	67965
	
	
	22,06
	0,05
	95
	70
	4,578359
	0
	0,0000023

	19412
	ТК
	
	25,67
	0,05
	95
	70
	4,579527
	0
	0,0000027

	15309
	
	
	23,55
	0,05
	95
	70
	4,579846
	0
	0,0000024

	19416
	ТК
	
	22,76
	0,05
	95
	70
	4,579964
	0
	0,0000024

	19418
	
	Ввод_2
	7,2
	0,05
	95
	70
	4,582303
	0
	0,0000007

	15320
	
	
	6,12
	0,065
	95
	70
	5,181441
	0
	0,0000007

	30511
	
	
	48,27
	0,065
	95
	70
	5,181441
	0
	0,0000056

	15288
	
	
	43,74
	0,065
	95
	70
	5,181441
	0
	0,0000051

	30495
	
	
	59,87
	0,065
	95
	70
	5,189321
	0
	0,000007

	19390
	ТК
	ТК
	40,82
	0,065
	95
	70
	5,193244
	0
	0,0000048

	15261
	
	
	18,5
	0,065
	95
	70
	5,197841
	0
	0,0000022

	15262
	
	
	12,95
	0,065
	95
	70
	5,198984
	0
	0,0000015

	19387
	ТК
	
	11,95
	0,065
	95
	70
	5,19919
	0
	0,0000014

	15278
	
	
	6,18
	0,065
	95
	70
	5,200378
	0
	0,0000007

	30472
	
	
	20,23
	0,08
	95
	70
	5,808444
	0
	0,0000026

	30490
	
	
	15,15
	0,08
	95
	70
	5,808444
	0
	0,000002

	30492
	
	
	29,03
	0,08
	95
	70
	5,808444
	0
	0,0000038

	30504
	
	
	6,05
	0,08
	95
	70
	5,808444
	0
	0,0000008

	15286
	
	
	28,45
	0,08
	95
	70
	5,808444
	0
	0,0000037

	15285
	
	
	36,28
	0,08
	95
	70
	5,808444
	0
	0,0000048

	65935
	
	
	10,9
	0,08
	95
	70
	5,808444
	0
	0,0000014

	15258
	
	
	6,26
	0,08
	95
	70
	5,808444
	0
	0,0000008

	30485
	
	
	2,52
	0,08
	95
	70
	5,808444
	0
	0,0000003

	19429
	ТК
	
	59,3
	0,08
	95
	70
	5,833696
	0
	0,0000078

	65866
	
	ТК
	6,16
	0,08
	95
	70
	5,83883
	0
	0,0000008

	65869
	
	
	3,77
	0,08
	95
	70
	5,83883
	0
	0,0000005

	19434
	ТК
	АЭРОФЛОТСКАЯ 38
	29,94
	0,08
	95
	70
	5,83883
	0
	0,0000039

	15321
	
	
	15,34
	0,08
	95
	70
	5,84185
	0
	0,000002

	15319
	
	
	13,1
	0,08
	95
	70
	5,84185
	0
	0,0000017

	19425
	ТК
	ТК
	22,52
	0,08
	95
	70
	5,843414
	0
	0,000003

	19389
	ТК
	ТК
	20,36
	0,08
	95
	70
	5,843985
	0
	0,0000027

	65907
	
	
	44,07
	0,1
	95
	70
	6,580616
	0
	0,0000065

	65881
	ТК
	
	115,8
	0,1
	95
	70
	6,580616
	0
	0,0000172

	19380
	
	
	15,06
	0,1
	95
	70
	6,580616
	0
	0,0000022

	19366
	
	
	27,35
	0,1
	95
	70
	6,580616
	0
	0,0000041

	19376
	ТК
	
	25,63
	0,1
	95
	70
	6,580616
	0
	0,0000038

	19375
	ТК
	
	39,28
	0,1
	95
	70
	6,580616
	0
	0,0000058

	19369
	
	
	29,55
	0,1
	95
	70
	6,580616
	0
	0,0000044

	19367
	
	
	28,73
	0,1
	95
	70
	6,580616
	0
	0,0000043

	19400
	ТК
	ТК
	50,95
	0,1
	95
	70
	6,580616
	0
	0,0000076

	19401
	ТК
	ТК
	30,32
	0,1
	95
	70
	6,580616
	0
	0,0000045

	67957
	ТК п. Таежный
	ТК
	86,93
	0,1
	95
	70
	6,580616
	0
	0,0000129

	15263
	
	
	29,09
	0,1
	95
	70
	6,594068
	0
	0,0000043

	65949
	
	
	43,11
	0,1
	95
	70
	6,594068
	0
	0,0000064

	15299
	
	
	112,98
	0,1
	95
	70
	6,594068
	0
	0,0000168

	30164
	
	
	67,01
	0,1
	95
	70
	6,594068
	0
	0,00001

	15273
	
	
	114,72
	0,1
	95
	70
	6,594068
	0
	0,0000171

	15275
	
	
	9,65
	0,1
	95
	70
	6,594068
	0
	0,0000014

	30468
	
	Ввод_2
	78,16
	0,1
	95
	70
	6,594068
	0
	0,0000116

	67967
	ТК
	
	106,41
	0,1
	95
	70
	6,714359
	0
	0,0000161

	30475
	
	
	9,98
	0,1
	95
	70
	6,726764
	0
	0,0000015

	30481
	
	
	12,14
	0,1
	95
	70
	6,726764
	0
	0,0000018

	15301
	ТК п. Таежный
	
	15,4
	0,1
	95
	70
	6,726764
	0
	0,0000023

	30477
	
	
	23,33
	0,1
	95
	70
	6,726764
	0
	0,0000035

	30479
	
	
	9,64
	0,1
	95
	70
	6,726764
	0
	0,0000015

	15277
	ТК п. Таежный
	
	35,02
	0,1
	95
	70
	6,739014
	0
	0,0000053

	19419
	ТК
	маг. ООО ''Холодсервис-МАШ''
	25,77
	0,1
	95
	70
	6,742209
	0
	0,0000039

	19414
	
	
	19
	0,105
	95
	70
	6,9756
	0
	0,000003

	19406
	ТК
	
	16,38
	0,105
	95
	70
	6,97656
	0
	0,0000026

	19431
	
	
	16,3
	0,105
	95
	70
	6,976589
	0
	0,0000026

	19402
	ТК
	
	7,46
	0,105
	95
	70
	6,976937
	0
	0,0000012

	19399
	ТК
	
	7,89
	0,105
	95
	70
	6,976937
	0
	0,0000012

	30461
	
	
	7,89
	0,125
	95
	70
	7,926171
	0
	0,0000014

	19436
	ТК
	ТК
	59,56
	0,15
	95
	70
	8,769291
	0
	0,0000118

	19394
	ТК п. Таежный
	ТК
	62,28
	0,15
	95
	70
	8,769291
	0
	0,0000123

	19393
	ТК
	ТК
	34,96
	0,15
	95
	70
	8,769291
	0
	0,0000069

	65921
	
	ТК
	34,02
	0,15
	95
	70
	8,769291
	0
	0,0000067

	19392
	ТК
	
	24,88
	0,15
	95
	70
	8,769291
	0
	0,0000049

	30548
	ТК
	ТК
	87,19
	0,15
	95
	70
	8,769291
	0
	0,0000172

	19428
	ТК
	ТК
	100,32
	0,15
	95
	70
	8,769291
	0
	0,0000198

	19427
	ТК
	
	36,93
	0,15
	95
	70
	8,769291
	0
	0,0000073

	19426
	ТК
	
	51
	0,15
	95
	70
	8,769291
	0
	0,0000101

	19423
	ТК
	
	72,68
	0,15
	95
	70
	8,769291
	0
	0,0000144

	19413
	ТК
	ТК
	81,56
	0,15
	95
	70
	8,769291
	0
	0,0000161

	19388
	ТК
	ТК
	44,31
	0,15
	95
	70
	8,769291
	0
	0,0000088

	72327
	Жилые дома
	Жилые дома
	100
	0,15
	95
	70
	9,044397
	0
	0,0000124

	72326
	ТК п. Таежный
	Жилые дома
	100
	0,15
	95
	70
	9,044397
	0
	0,0000124

	15289
	ТК п. Таежный
	ТК п. Таежный
	26,44
	0,2
	95
	70
	11,544996
	0
	0,0000069

	15292
	ТК п. Таежный
	ТК п. Таежный
	8,81
	0,2
	95
	70
	11,544996
	0
	0,0000023

	15271
	ТК п. Таежный
	ТК п. Таежный
	14,27
	0,2
	95
	70
	11,544996
	0
	0,0000037

	19411
	ТК п. Таежный
	ТК п. Таежный
	99,99
	0,2
	95
	70
	11,544996
	0
	0,000026

	59873
	ТК п. Таежный
	ТК п. Таежный
	26,87
	0,2
	95
	70
	11,544996
	0
	0,000007

	65941
	ТК п. Таежный
	ТК п. Таежный
	4,83
	0,2
	95
	70
	11,544996
	0
	0,0000013

	15296
	ТК п. Таежный
	ТК п. Таежный
	35,79
	0,2
	95
	70
	11,544996
	0
	0,0000093

	15291
	ТК п. Таежный
	ТК п. Таежный
	8,25
	0,2
	95
	70
	11,544996
	0
	0,0000021

	59881
	ТК п. Таежный
	ТК п. Таежный
	9,47
	0,2
	95
	70
	11,544996
	0
	0,0000025

	30171
	Котельная №5 (Тепловик)
	ТК п. Таежный
	22,84
	0,25
	95
	70
	14,415308
	0,9991457
	0,0000074


Показатели надежности теплоснабжения потребителей от котельной№8 СГМУП «Тепловик»
	№ потребителя
	Адрес узла ввода
	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Путь, пройденный от источника, м
	Вероятность безотказной работы
	Коэффициент готовности
	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период

	
	
	отопление
	вентиляция
	ГВС
	
	факт
	норматив
	факт
	норматив
	

	33767
	ЛИНИЯ 4 13А
	0,0075
	0
	0
	463,9
	0,999993
	0,9
	0,999434
	0,97
	0,0139

	33623
	ЛИНИЯ 3 15
	0,0095
	0
	0
	256,7
	0,999993
	0,9
	0,999405
	0,97
	0,0176

	33635
	ЛИНИЯ 1 12
	0,0087
	0
	0
	218,3
	0,999993
	0,9
	0,999396
	0,97
	0,0161

	33637
	ЛИНИЯ 1 8
	0,0093
	0
	0
	204,5
	0,999993
	0,9
	0,999395
	0,97
	0,0172

	33640
	ЛИНИЯ 3 9
	0,0089
	0
	0
	233,9
	0,999993
	0,9
	0,999393
	0,97
	0,0165

	33642
	ЛИНИЯ 3 7
	0,0087
	0
	0
	231,6
	0,999993
	0,9
	0,999393
	0,97
	0,0161

	33643
	ЛИНИЯ 1 6
	0,0098
	0
	0
	184,9
	0,999993
	0,9
	0,999393
	0,97
	0,0182

	33653
	ЛУННЫЙ пос. 1
	0,0783
	0
	0
	114,4
	0,999993
	0,9
	0,999391
	0,97
	0,1451

	33655
	ЛИНИЯ 5 9
	0,0087
	0
	0
	178,5
	0,999993
	0,9
	0,999401
	0,97
	0,0161

	33664
	синяя
	0,12
	0
	0
	149,6
	0,999993
	0,9
	0,999398
	0,97
	0,2224

	33686
	ТАЕЖНАЯ 4Б
	0,0049
	0
	0
	646,6
	0,999993
	0,9
	0,999456
	0,97
	0,0091

	33687
	ТАЕЖНАЯ 22А
	0,0065
	0
	0
	623,8
	0,999993
	0,9
	0,999454
	0,97
	0,0121

	33688
	ТАЕЖНАЯ 4
	0,0081
	0
	0
	675,5
	0,999993
	0,9
	0,999459
	0,97
	0,015

	33691
	ЛЕСНАЯ 4
	0,0083
	0
	0
	632
	0,999993
	0,9
	0,999455
	0,97
	0,0154

	33693
	ЛЕСНАЯ 6А
	0,0081
	0
	0
	664,4
	0,999993
	0,9
	0,999461
	0,97
	0,015

	33695
	ЛЕСНАЯ 6
	0,0122
	0
	0
	612,9
	0,999993
	0,9
	0,999453
	0,97
	0,0226

	33697
	ЛЕСНАЯ 8
	0,008
	0
	0
	609,8
	0,999993
	0,9
	0,999453
	0,97
	0,0148

	33698
	ЛЕСНАЯ 10
	0,0081
	0
	0
	642,4
	0,999993
	0,9
	0,999457
	0,97
	0,015

	33700
	ТАЕЖНАЯ 2
	0,0082
	0
	0
	664,2
	0,999993
	0,9
	0,999458
	0,97
	0,0152

	33702
	ЛЕСНАЯ 12
	0,0081
	0
	0
	641,6
	0,999993
	0,9
	0,999456
	0,97
	0,015

	33706
	ЛЕСНАЯ 18
	0,0081
	0
	0
	670,5
	0,999993
	0,9
	0,999458
	0,97
	0,015

	33708
	ЛИНИЯ 12 1
	0,0083
	0
	0
	608,1
	0,999993
	0,9
	0,999455
	0,97
	0,0154

	33709
	ЛИНИЯ 12 2
	0,0138
	0
	0
	645,1
	0,999993
	0,9
	0,999461
	0,97
	0,0256

	33712
	ЛЕСНАЯ 7
	0,0095
	0
	0
	591,8
	0,999993
	0,9
	0,999453
	0,97
	0,0176

	33717
	ЛИНИЯ 10 1В
	0,0082
	0
	0
	535,8
	0,999993
	0,9
	0,999446
	0,97
	0,0152

	33718
	ЛЕСНАЯ 21
	0,0095
	0
	0
	599,1
	0,999993
	0,9
	0,999456
	0,97
	0,0176

	33724
	ЛЕСНАЯ 25
	0,0085
	0
	0
	609,2
	0,999993
	0,9
	0,999457
	0,97
	0,0158

	33725
	ЛИНИЯ 10 4
	0,0078
	0
	0
	621,4
	0,999993
	0,9
	0,999457
	0,97
	0,0145

	33726
	ОЗЕРНАЯ 17
	0,0052
	0
	0
	536,6
	0,999993
	0,9
	0,999446
	0,97
	0,0096

	33727
	ОЗЕРНАЯ 10
	0,0082
	0
	0
	588,5
	0,999993
	0,9
	0,999454
	0,97
	0,0152

	33730
	ОЗЕРНАЯ 9
	0,0081
	0
	0
	475,3
	0,999993
	0,9
	0,999438
	0,97
	0,015

	33732
	ЛИНИЯ 10 1
	0,0083
	0
	0
	502,1
	0,999993
	0,9
	0,999438
	0,97
	0,0154

	33735
	ЛИНИЯ 10 5
	0,0082
	0
	0
	490,5
	0,999993
	0,9
	0,999437
	0,97
	0,0152

	33738
	ЛИНИЯ 10 12
	0,0081
	0
	0
	505,4
	0,999993
	0,9
	0,999438
	0,97
	0,015

	33739
	ЛИНИЯ 6 4
	0,0085
	0
	0
	475,2
	0,999993
	0,9
	0,999434
	0,97
	0,0158

	33740
	ЛИНИЯ 12 21
	0,0073
	0
	0
	534,1
	0,999993
	0,9
	0,999439
	0,97
	0,0135

	33742
	ЛИНИЯ 6 8
	0,0075
	0
	0
	466,3
	0,999993
	0,9
	0,999433
	0,97
	0,0139

	33743
	ЛИНИЯ 10 2
	0,007
	0
	0
	493,5
	0,999993
	0,9
	0,999437
	0,97
	0,013

	33745
	ЛИНИЯ 10 7
	0,0082
	0
	0
	474,2
	0,999993
	0,9
	0,999435
	0,97
	0,0152

	33751
	ЛИНИЯ 6 12
	0,0082
	0
	0
	446,2
	0,999993
	0,9
	0,999431
	0,97
	0,0152

	33754
	ЛИНИЯ 4 14А
	0,008
	0
	0
	456,8
	0,999993
	0,9
	0,999433
	0,97
	0,0148

	33757
	ЛИНИЯ 12 24
	0,0083
	0
	0
	512,5
	0,999993
	0,9
	0,999438
	0,97
	0,0154

	33762
	ЛИНИЯ 6 11
	0,0085
	0
	0
	410,5
	0,999993
	0,9
	0,999428
	0,97
	0,0158

	33764
	ЛИНИЯ 12 26
	0,0076
	0
	0
	505,2
	0,999993
	0,9
	0,999437
	0,97
	0,0141

	33773
	ЛИНИЯ 4 7
	0,0102
	0
	0
	476,6
	0,999993
	0,9
	0,999435
	0,97
	0,0189

	33775
	ЛИНИЯ 6 16
	0,0082
	0
	0
	421,4
	0,999993
	0,9
	0,999426
	0,97
	0,0152

	33777
	ЛИНИЯ 10 23
	0,0082
	0
	0
	454,7
	0,999993
	0,9
	0,999432
	0,97
	0,0152

	33778
	ЛИНИЯ 6 17
	0,0085
	0
	0
	373,1
	0,999993
	0,9
	0,999422
	0,97
	0,0158

	33782
	ЛИНИЯ 12 31
	0,0083
	0
	0
	453,7
	0,999993
	0,9
	0,999432
	0,97
	0,0154

	33784
	ЛИНИЯ 4 8А
	0,0098
	0
	0
	377,1
	0,999993
	0,9
	0,999421
	0,97
	0,0182

	33786
	ЛИНИЯ 6 20
	0,0111
	0
	0
	382,4
	0,999993
	0,9
	0,999422
	0,97
	0,0206

	33789
	ЛИНИЯ 12 39
	0,0081
	0
	0
	422,2
	0,999993
	0,9
	0,999429
	0,97
	0,015

	33799
	ЛИНИЯ 4 1А
	0,0081
	0
	0
	286
	0,999993
	0,9
	0,99941
	0,97
	0,015

	33801
	ЛИНИЯ 12 42
	0,0129
	0
	0
	508,9
	0,999993
	0,9
	0,999438
	0,97
	0,0239

	33802
	ЛИНИЯ 12 41
	0,0052
	0
	0
	427,4
	0,999993
	0,9
	0,99943
	0,97
	0,0096

	33803
	ВОСТОКБУРВОД 42
	0,0097
	0
	0
	574,8
	0,999993
	0,9
	0,999445
	0,97
	0,018

	33806
	Линия 6
	0,0074
	0
	0
	374,1
	0,999993
	0,9
	0,999422
	0,97
	0,0137

	33810
	ЛИНИЯ 12 41а
	0,0101
	0
	0
	532,2
	0,999993
	0,9
	0,99944
	0,97
	0,0187

	33812
	3 линия 15
	0,001
	0
	0
	367
	0,999993
	0,9
	0,999419
	0,97
	0,0019

	33816
	ЛИНИЯ 3 14
	0,0088
	0
	0
	342,8
	0,999993
	0,9
	0,999417
	0,97
	0,0163

	33818
	ЛИНИЯ 3 12
	0,0088
	0
	0
	352,1
	0,999993
	0,9
	0,999418
	0,97
	0,0163

	33819
	ЛИНИЯ 5 21
	0,0089
	0
	0
	351,2
	0,999993
	0,9
	0,999418
	0,97
	0,0165

	33825
	ЛИНИЯ 7 28
	0,008
	0
	0
	447,5
	0,999993
	0,9
	0,999429
	0,97
	0,0148

	33826
	ЛИНИЯ 5 14
	0,0087
	0
	0
	381,6
	0,999993
	0,9
	0,999423
	0,97
	0,0161

	33829
	ЛИНИЯ 5 13
	0,0089
	0
	0
	195,2
	0,999993
	0,9
	0,999392
	0,97
	0,0165

	33831
	ЛИНИЯ 7 15
	0,0095
	0
	0
	256,5
	0,999993
	0,9
	0,999398
	0,97
	0,0176

	33832
	ЛИНИЯ 5 10
	0,0087
	0
	0
	222,9
	0,999993
	0,9
	0,999395
	0,97
	0,0161

	33834
	ЛИНИЯ 7 13
	0,0095
	0
	0
	248,4
	0,999993
	0,9
	0,999397
	0,97
	0,0176

	33837
	ЛИНИЯ 7 16
	0,0083
	0
	0
	304,4
	0,999993
	0,9
	0,999416
	0,97
	0,0154

	33839
	ЛИНИЯ 7 11
	0,0089
	0
	0
	227,6
	0,999993
	0,9
	0,999408
	0,97
	0,0165

	33840
	ЛИНИЯ 5 4
	0,0087
	0
	0
	201
	0,999993
	0,9
	0,999405
	0,97
	0,0161

	33844
	ЛИНИЯ 7 6
	0,0084
	0
	0
	257,7
	0,999993
	0,9
	0,999412
	0,97
	0,0156

	33847
	ЛИНИЯ 7 4
	0,0085
	0
	0
	241,2
	0,999993
	0,9
	0,99941
	0,97
	0,0158

	33849
	ЛИНИЯ 7 2
	0,0083
	0
	0
	237,4
	0,999993
	0,9
	0,99941
	0,97
	0,0154

	33854
	ЛИНИЯ 7 19
	0,0065
	0
	0
	227,6
	0,999993
	0,9
	0,999409
	0,97
	0,012

	33860
	ХРУ ПМК-13 2
	0,0144
	0
	0
	246,9
	0,999993
	0,9
	0,99941
	0,97
	0,0267

	33861
	ХРУ ПМК-13 2
	0,0144
	0
	0
	275,1
	0,999993
	0,9
	0,999413
	0,97
	0,0267

	33863
	ХРУ ПМК-13 1
	0,0093
	0
	0
	311,1
	0,999993
	0,9
	0,999418
	0,97
	0,0172

	33869
	ЛИНИЯ 9 2
	0,0081
	0
	0
	315,3
	0,999993
	0,9
	0,999417
	0,97
	0,015

	33870
	ЛИНИЯ 9 1
	0,0083
	0
	0
	331
	0,999993
	0,9
	0,999422
	0,97
	0,0154

	33872
	ЛИНИЯ 9 7
	0,0077
	0
	0
	307,2
	0,999993
	0,9
	0,999419
	0,97
	0,0143

	33880
	ЛИНИЯ 1 4
	0,0087
	0
	0
	172,3
	0,999993
	0,9
	0,999392
	0,97
	0,0161

	33882
	ЛИНИЯ 5
	0,008
	0
	0
	185,1
	0,999993
	0,9
	0,99939
	0,97
	0,0148

	33885
	ЛИНИЯ 3 1
	0,0087
	0
	0
	203
	0,999993
	0,9
	0,999391
	0,97
	0,0161

	50355
	ЛИНИЯ 5 7
	0,0087
	0
	0
	170,8
	0,999993
	0,9
	0,9994
	0,97
	0,0161

	50382
	ЛИНИЯ 9 4
	0,0074
	0
	0
	314,4
	0,999993
	0,9
	0,999417
	0,97
	0,0137

	51024
	ТАЕЖНАЯ 7
	0,0102
	0
	0
	641
	0,999993
	0,9
	0,999456
	0,97
	0,0189

	67833
	ЛИНИЯ 3 16
	0,0087
	0
	0
	332
	0,999993
	0,9
	0,999416
	0,97
	0,0161

	67847
	ВОСТОКБУРВОД 1
	0,0101
	0
	0
	562,3
	0,999993
	0,9
	0,999444
	0,97
	0,0187

	67851
	ЛИНИЯ 12 19
	0,0087
	0
	0
	497,1
	0,999993
	0,9
	0,999437
	0,97
	0,0161

	35657
	ЛИНИЯ 1 1Б
	0,0089
	0
	0
	142,9
	0,999992
	0,9
	0,999389
	0,97
	0,0165

	35655
	ЛИНИЯ 1 1А
	0,0057
	0
	0
	143,8
	0,999992
	0,9
	0,999389
	0,97
	0,0106

	33631
	ЛИНИЯ 1 7
	0,0087
	0
	0
	360,5
	0,99998
	0,9
	0,999395
	0,97
	0,0162

	33607
	АЭРОФЛОТСКАЯ 15
	0,11005
	0
	0
	396,5
	0,99998
	0,9
	0,999403
	0,97
	0,2095

	33611
	АЭРОФЛОТСКАЯ 20
	0,01428
	0
	0
	543,2
	0,99998
	0,9
	0,999426
	0,97
	0,025

	33602
	АЭРОФЛОТСКАЯ 17
	0,3536
	0
	0
	449,1
	0,99998
	0,9
	0,99941
	0,97
	0,65

	33618
	АЭРОФЛОТСКАЯ 18/1
	0,1
	0
	0
	592,1
	0,99998
	0,9
	0,999433
	0,97
	0,175

	33621
	ЭНЕРГОСТРОИТЕЛЕЙ 2
	0,45
	0
	0
	314,6
	0,99998
	0,9
	0,999392
	0,97
	0,8364

	33603
	АЭРОФЛОТСКАЯ 21
	0,3922
	0
	0
	499,8
	0,99998
	0,9
	0,999427
	0,97
	0,729

	33625
	АЭРОФЛОТСКАЯ 18
	0,27
	0
	0,053
	572,7
	0,99998
	0,9
	0,999429
	0,97
	0,4544

	33626
	АЭРОФЛОТСКАЯ 18
	0,27
	0
	0,053
	573,9
	0,99998
	0,9
	0,99943
	0,97
	0,4537

	33629
	АЭРОФЛОТСКАЯ 18/2
	0,1439
	0
	0
	337,6
	0,99998
	0,9
	0,999394
	0,97
	0,2675

	33894
	АЭРОФЛОТСКАЯ 13
	0,1785
	0
	0
	533,7
	0,99998
	0,9
	0,999423
	0,97
	0,3133

	33615
	АЭРОФЛОТСКАЯ 20
	0,04
	0
	0
	542,8
	0,99998
	0,9
	0,999424
	0,97
	0,0686



Показатели надежности тепловых сетей от котельной№8 СГМУП «Тепловик»
	Sys
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутpеннийдиаметp подающего тpубопpовода, м
	Температура в конце участка под.тр-да,°C
	Температура в начале участка обр.тр-да,°C
	Время восстановления, ч
	Относительное кол.отключ. нагрузки
	Вероятность отказа

	17143
	
	
	12,92
	0,015
	95
	71,89
	3,305342
	0
	0,000001

	17144
	
	
	20,97
	0,015
	95
	71,89
	3,305342
	0
	0,0000016

	17250
	
	
	18,47
	0,015
	95
	71,9
	3,305888
	0
	0,0000014

	67835
	
	
	7,34
	0,015
	95
	71,9
	3,306283
	0
	0,0000005

	17184
	
	
	6,16
	0,015
	95
	71,87
	3,306324
	0
	0,0000005

	17080
	
	
	5,32
	0,015
	95
	71,9
	3,306354
	0
	0,0000004

	17185
	
	
	4,46
	0,015
	95
	71,88
	3,306385
	0
	0,0000003

	17183
	
	
	4,41
	0,015
	95
	71,88
	3,306386
	0
	0,0000003

	17017
	ТК-6
	
	35,6
	0,02
	95
	72,06
	3,467199
	0
	0,0000028

	16999
	
	
	8,49
	0,02
	95
	71,91
	3,467817
	0
	0,0000007

	16986
	
	
	14,76
	0,02
	95
	71,91
	3,467817
	0
	0,0000012

	17029
	
	
	13,99
	0,02
	95
	71,89
	3,468281
	0
	0,0000011

	17203
	
	
	8,79
	0,02
	95
	71,9
	3,468541
	0
	0,0000007

	17028
	
	
	8,32
	0,02
	95
	71,9
	3,468564
	0
	0,0000007

	17123
	
	
	7,4
	0,02
	95
	71,89
	3,468611
	0
	0,0000006

	17060
	
	
	6,47
	0,02
	95
	71,91
	3,468657
	0
	0,0000005

	67822
	
	
	6,13
	0,02
	95
	71,88
	3,468674
	0
	0,0000005

	67827
	
	
	5,93
	0,02
	95
	71,89
	3,468684
	0
	0,0000005

	17035
	
	
	5,99
	0,02
	95
	71,9
	3,468681
	0
	0,0000005

	17094
	
	
	5,67
	0,02
	95
	71,9
	3,468697
	0
	0,0000004

	50728
	
	
	5,57
	0,02
	95
	71,9
	3,468702
	0
	0,0000004

	17085
	
	
	5,2
	0,02
	95
	71,88
	3,468721
	0
	0,0000004

	17059
	
	
	5,11
	0,02
	95
	71,9
	3,468725
	0
	0,0000004

	67837
	
	
	5,05
	0,02
	95
	71,91
	3,468728
	0
	0,0000004

	17068
	
	
	4,74
	0,02
	95
	71,9
	3,468744
	0
	0,0000004

	17019
	
	
	4,69
	0,02
	95
	71,91
	3,468746
	0
	0,0000004

	17152
	
	
	4,56
	0,02
	95
	71,9
	3,468753
	0
	0,0000004

	67842
	
	
	4,2
	0,02
	95
	71,9
	3,468771
	0
	0,0000003

	17135
	
	
	4,29
	0,02
	95
	71,9
	3,468766
	0
	0,0000003

	67843
	
	
	3,99
	0,02
	95
	71,91
	3,468781
	0
	0,0000003

	17141
	
	
	4,08
	0,02
	95
	71,91
	3,468777
	0
	0,0000003

	17192
	
	
	3,71
	0,02
	95
	71,91
	3,468795
	0
	0,0000003

	17154
	
	
	3,88
	0,02
	95
	71,9
	3,468787
	0
	0,0000003

	67819
	
	
	3,8
	0,02
	95
	71,87
	3,468791
	0
	0,0000003

	67831
	
	
	3,68
	0,02
	95
	71,89
	3,468797
	0
	0,0000003

	17087
	
	
	3,47
	0,02
	95
	71,88
	3,468807
	0
	0,0000003

	67834
	
	
	3,6
	0,02
	95
	71,9
	3,468801
	0
	0,0000003

	17038
	
	
	3,65
	0,02
	95
	71,9
	3,468798
	0
	0,0000003

	17170
	
	
	3,35
	0,02
	95
	71,87
	3,468813
	0
	0,0000003

	17155
	
	
	3,13
	0,02
	95
	71,9
	3,468824
	0
	0,0000002

	50354
	
	
	2,7
	0,02
	95
	71,87
	3,468846
	0
	0,0000002

	17098
	
	
	28,24
	0,025
	95
	71,91
	3,635792
	0
	0,0000023

	17061
	
	
	12,23
	0,025
	95
	71,91
	3,635792
	0
	0,000001

	17062
	
	
	21,24
	0,025
	95
	71,91
	3,635792
	0
	0,0000017

	17109
	
	
	22,8
	0,025
	95
	71,88
	3,636763
	0
	0,0000019

	17146
	
	
	9,52
	0,025
	95
	71,88
	3,636763
	0
	0,0000008

	17110
	
	
	14,55
	0,025
	95
	71,88
	3,636763
	0
	0,0000012

	16984
	
	
	27,21
	0,025
	95
	71,91
	3,637331
	0
	0,0000022

	17005
	
	
	10,98
	0,025
	95
	71,91
	3,637331
	0
	0,0000009

	17252
	
	
	37,5
	0,025
	95
	71,9
	3,637376
	0
	0,0000031

	17116
	
	
	37,07
	0,025
	95
	71,87
	3,637404
	0
	0,000003

	17167
	
	
	36,68
	0,025
	95
	71,88
	3,637429
	0
	0,000003

	17031
	
	
	36,03
	0,025
	95
	71,88
	3,637472
	0
	0,000003

	17175
	
	
	33,29
	0,025
	95
	71,87
	3,637651
	0
	0,0000027

	17160
	
	
	10,65
	0,025
	95
	71,88
	3,637916
	0
	0,0000009

	67830
	
	
	18,59
	0,025
	95
	71,88
	3,637916
	0
	0,0000015

	17187
	
	
	27,13
	0,025
	95
	71,9
	3,638054
	0
	0,0000022

	17209
	
	
	21,71
	0,025
	95
	71,91
	3,638409
	0
	0,0000018

	67848
	
	ВОСТОКБУРВОД 1
	3,87
	0,025
	95
	71,9
	3,638508
	0
	0,0000003

	67845
	
	
	16,33
	0,025
	95
	71,9
	3,638508
	0
	0,0000013

	16998
	
	
	19,75
	0,025
	95
	71,91
	3,638537
	0
	0,0000016

	67852
	
	ЛИНИЯ 12 19
	16,53
	0,025
	95
	71,9
	3,638748
	0
	0,0000014

	17198
	
	
	10,79
	0,025
	95
	71,9
	3,638751
	0
	0,0000009

	17190
	
	
	5,7
	0,025
	95
	71,9
	3,638751
	0
	0,0000005

	17039
	
	
	10,84
	0,025
	95
	71,9
	3,63912
	0
	0,0000009

	17171
	
	
	6,07
	0,025
	95
	71,87
	3,639432
	0
	0,0000005

	17186
	
	
	5,77
	0,025
	95
	71,9
	3,639452
	0
	0,0000005

	67826
	
	
	3,75
	0,025
	95
	71,89
	3,639584
	0
	0,0000003

	17180
	
	
	11,69
	0,032
	95
	71,9
	3,884684
	0
	0,000001

	17026
	
	
	13,54
	0,032
	95
	71,9
	3,884684
	0
	0,0000012

	17030
	
	
	27,78
	0,032
	95
	71,9
	3,884684
	0
	0,0000024

	17181
	
	
	13,98
	0,032
	95
	71,89
	3,884684
	0
	0,0000012

	17108
	
	
	25,2
	0,032
	95
	71,9
	3,884749
	0
	0,0000022

	17037
	
	
	16,14
	0,032
	95
	71,9
	3,884749
	0
	0,0000014

	33893
	
	
	24,92
	0,032
	95
	71,9
	3,884749
	0
	0,0000022

	17145
	
	
	9,13
	0,032
	95
	71,88
	3,885576
	0
	0,0000008

	17086
	
	
	47,73
	0,032
	95
	71,88
	3,885576
	0
	0,0000042

	17051
	
	
	16,98
	0,032
	95
	71,9
	3,88617
	0
	0,0000015

	17202
	
	
	21,56
	0,032
	95
	71,9
	3,88617
	0
	0,0000019

	17050
	
	
	11,57
	0,032
	95
	71,9
	3,88617
	0
	0,000001

	17117
	
	
	10,42
	0,032
	95
	71,87
	3,88677
	0
	0,0000009

	17138
	
	
	32,87
	0,032
	95
	71,87
	3,88677
	0
	0,0000029

	67823
	
	
	17,34
	0,032
	95
	71,89
	3,888237
	0
	0,0000015

	17083
	
	
	9,28
	0,032
	95
	71,89
	3,888237
	0
	0,0000008

	16987
	
	
	20,41
	0,032
	95
	71,91
	3,888783
	0
	0,0000018

	35658
	
	вагон
	3,9
	0,032
	95
	71,91
	3,888896
	0
	0,0000003

	35656
	
	
	4,77
	0,032
	95
	71,91
	3,888896
	0
	0,0000004

	17043
	ТК-1
	
	10,46
	0,032
	95
	71,91
	3,888896
	0
	0,0000009

	16916
	
	КНС-17
	17,05
	0,032
	95
	63,84
	3,889079
	0
	0,0000015

	17197
	
	
	15,42
	0,032
	95
	71,9
	3,889222
	0
	0,0000014

	17163
	
	
	7,45
	0,032
	95
	71,88
	3,889432
	0
	0,0000007

	17164
	
	
	5,59
	0,032
	95
	71,88
	3,889432
	0
	0,0000005

	33683
	
	
	8,69
	0,032
	95
	71,9
	3,889814
	0
	0,0000008

	17015
	
	
	7
	0,032
	95
	71,9
	3,889963
	0
	0,0000006

	17251
	
	
	6,86
	0,032
	95
	71,9
	3,889975
	0
	0,0000006

	17149
	
	
	6,28
	0,032
	95
	71,9
	3,890026
	0
	0,0000006

	17151
	
	
	5,84
	0,032
	95
	71,9
	3,890065
	0
	0,0000005

	17228
	
	
	44,62
	0,04
	95
	71,9
	4,18105
	0
	0,0000042

	17078
	
	
	26,75
	0,04
	95
	71,9
	4,18105
	0
	0,0000025

	17079
	
	
	14,09
	0,04
	95
	71,9
	4,18105
	0
	0,0000013

	17213
	
	
	2,46
	0,04
	95
	71,9
	4,188828
	0
	0,0000002

	17013
	
	
	15,37
	0,04
	95
	71,9
	4,188828
	0
	0,0000015

	17132
	
	ООО Северстройинвест
	263,32
	0,05
	95
	67,36
	4,543802
	0
	0,000027

	17188
	
	
	44,66
	0,05
	95
	71,9
	4,558788
	0
	0,0000046

	17069
	
	
	9,54
	0,05
	95
	71,9
	4,558788
	0
	0,000001

	17070
	
	
	13,46
	0,05
	95
	71,9
	4,558788
	0
	0,0000014

	17097
	
	
	63,93
	0,05
	95
	71,9
	4,558788
	0
	0,0000066

	17253
	
	
	32,04
	0,05
	95
	71,9
	4,558788
	0
	0,0000033

	17122
	
	
	33,22
	0,05
	95
	71,9
	4,564771
	0
	0,0000034

	17130
	
	
	4,17
	0,05
	95
	71,9
	4,564771
	0
	0,0000004

	17182
	
	
	19,57
	0,05
	95
	71,89
	4,564771
	0
	0,000002

	17142
	
	
	29,15
	0,05
	95
	71,89
	4,564771
	0
	0,000003

	17159
	
	
	37,72
	0,05
	95
	71,89
	4,564771
	0
	0,0000039

	17215
	
	
	30,86
	0,05
	95
	71,9
	4,568688
	0
	0,0000032

	17064
	
	
	15,59
	0,05
	95
	71,9
	4,568688
	0
	0,0000016

	17217
	
	
	9,9
	0,05
	95
	71,9
	4,568688
	0
	0,000001

	50730
	
	
	21,33
	0,05
	95
	71,9
	4,568688
	0
	0,0000022

	17021
	
	
	11,83
	0,05
	95
	71,9
	4,568688
	0
	0,0000012

	67849
	
	
	8,26
	0,05
	95
	71,9
	4,568688
	0
	0,0000009

	16995
	
	
	6,2
	0,05
	95
	71,91
	4,569544
	0
	0,0000006

	17034
	
	
	38,57
	0,05
	95
	71,91
	4,569544
	0
	0,000004

	17045
	
	
	11,82
	0,05
	95
	71,91
	4,569544
	0
	0,0000012

	17065
	
	
	26,05
	0,05
	95
	71,91
	4,569544
	0
	0,0000027

	16994
	
	
	9,44
	0,05
	95
	71,91
	4,569544
	0
	0,000001

	17206
	
	
	31,39
	0,05
	95
	71,9
	4,57199
	0
	0,0000032

	17205
	
	
	19,78
	0,05
	95
	71,9
	4,57199
	0
	0,000002

	17095
	
	
	14,81
	0,05
	95
	71,9
	4,57199
	0
	0,0000015

	17204
	
	
	9,83
	0,05
	95
	71,9
	4,57199
	0
	0,000001

	16990
	
	
	2,45
	0,05
	95
	71,91
	4,572601
	0
	0,0000003

	16991
	
	
	29
	0,05
	95
	71,91
	4,572601
	0
	0,000003

	17001
	
	
	25,87
	0,05
	95
	71,91
	4,572601
	0
	0,0000027

	16992
	
	
	14,42
	0,05
	95
	71,91
	4,572601
	0
	0,0000015

	17193
	
	
	6,96
	0,05
	95
	71,91
	4,574459
	0
	0,0000007

	17099
	
	
	6,96
	0,05
	95
	71,91
	4,574459
	0
	0,0000007

	17211
	
	
	52,42
	0,05
	95
	71,91
	4,574459
	0
	0,0000054

	17157
	
	
	2,57
	0,05
	95
	71,89
	4,576995
	0
	0,0000003

	17033
	
	
	27,36
	0,05
	95
	71,89
	4,576995
	0
	0,0000028

	17139
	
	
	6,43
	0,05
	95
	71,89
	4,576995
	0
	0,0000007

	17081
	
	
	2,57
	0,05
	95
	71,89
	4,576995
	0
	0,0000003

	17158
	
	
	6,15
	0,05
	95
	71,89
	4,576995
	0
	0,0000006

	17074
	
	
	9,19
	0,05
	95
	71,89
	4,578022
	0
	0,0000009

	17075
	
	
	10,82
	0,05
	95
	71,9
	4,578022
	0
	0,0000011

	33684
	
	
	15,67
	0,05
	95
	71,9
	4,578022
	0
	0,0000016

	17189
	
	
	31,43
	0,05
	95
	71,9
	4,578661
	0
	0,0000032

	17042
	
	
	30,38
	0,05
	95
	71,87
	4,578819
	0
	0,0000031

	16996
	
	
	9,19
	0,05
	95
	71,91
	4,582004
	0
	0,0000009

	50383
	
	
	4,34
	0,05
	95
	71,88
	4,582733
	0
	0,0000004

	17000
	
	
	21,85
	0,065
	95
	71,91
	5,185906
	0
	0,0000026

	17003
	
	
	8,01
	0,065
	95
	71,91
	5,185906
	0
	0,0000009

	17006
	
	
	10,32
	0,065
	95
	71,91
	5,185906
	0
	0,0000012

	17002
	
	
	22,91
	0,065
	95
	71,91
	5,185906
	0
	0,0000027

	17008
	
	
	22,91
	0,065
	95
	71,91
	5,185906
	0
	0,0000027

	16989
	
	
	1,63
	0,065
	95
	71,91
	5,185906
	0
	0,0000002

	17004
	
	
	4,33
	0,065
	95
	71,9
	5,185906
	0
	0,0000005

	16997
	
	
	7,4
	0,065
	95
	71,91
	5,185906
	0
	0,0000009

	17120
	ТК-1
	
	65,27
	0,065
	95
	71,89
	5,188209
	0
	0,0000076

	16907
	ТК
	МБОУ средняя общеобразовательн
	17,7
	0,065
	95
	61,89
	5,19462
	0
	0,0000021

	16906
	ТК
	МБОУ средняя общеобразовательн
	16,44
	0,065
	95
	62,05
	5,19462
	0
	0,0000019

	17231
	ТК
	ЛОСК ГВК
	28,77
	0,065
	95
	71,87
	5,195726
	0
	0,0000034

	16912
	ТК-3
	
	43,02
	0,07
	95
	66,16
	5,403456
	0
	0,0000052

	33895
	
	
	6,24
	0,07
	95
	66,16
	5,403456
	0
	0,0000008

	17136
	ТК-1
	общежитие
	30,59
	0,07
	95
	71,87
	5,407659
	0
	0,0000037

	16920
	ТК-4
	
	19,47
	0,07
	95
	74,59
	5,410162
	0
	0,0000024

	17088
	
	
	39,65
	0,08
	95
	71,87
	5,794841
	0
	0,0000052

	17089
	
	
	23,37
	0,08
	95
	71,87
	5,794841
	0
	0,0000031

	17168
	
	
	14,67
	0,08
	95
	71,87
	5,794841
	0
	0,0000019

	17112
	
	
	25,75
	0,08
	95
	71,87
	5,794841
	0
	0,0000034

	17041
	
	
	12,08
	0,08
	95
	71,87
	5,794841
	0
	0,0000016

	17137
	
	
	35,44
	0,08
	95
	71,87
	5,794841
	0
	0,0000046

	17022
	ТК
	
	14,33
	0,08
	95
	71,87
	5,794841
	0
	0,0000019

	17172
	
	
	11,73
	0,08
	95
	71,87
	5,794841
	0
	0,0000015

	17100
	
	
	27,09
	0,08
	95
	71,87
	5,794841
	0
	0,0000035

	17173
	
	
	2,24
	0,08
	95
	71,87
	5,794841
	0
	0,0000003

	16896
	ТК-4
	
	72,03
	0,08
	95
	70,89
	5,830332
	0
	0,0000095

	17014
	ТК-6
	общежитие
	12,68
	0,08
	95
	72,05
	5,83604
	0
	0,0000017

	17016
	УТ-2
	ТК-6
	37,75
	0,08
	95
	72,05
	5,83604
	0
	0,000005

	17133
	ТК
	
	43,33
	0,08
	95
	67,36
	5,837916
	0
	0,0000057

	67854
	
	
	9,94
	0,08
	95
	71,9
	5,844204
	0
	0,0000013

	33682
	
	
	9,59
	0,08
	95
	71,9
	5,844204
	0
	0,0000013

	17165
	
	
	16,38
	0,08
	95
	71,88
	5,845036
	0
	0,0000022

	17156
	
	
	31,21
	0,1
	95
	71,9
	6,543987
	0
	0,0000046

	17055
	
	
	34,63
	0,1
	95
	71,91
	6,543987
	0
	0,0000051

	17147
	
	
	12,52
	0,1
	95
	71,91
	6,543987
	0
	0,0000018

	17140
	
	
	1,59
	0,1
	95
	71,91
	6,543987
	0
	0,0000002

	17248
	
	
	57,67
	0,1
	95
	71,91
	6,543987
	0
	0,0000085

	17018
	
	
	94,53
	0,1
	95
	71,9
	6,543987
	0
	0,0000139

	17249
	
	
	13,29
	0,1
	95
	71,9
	6,543987
	0
	0,000002

	17076
	
	
	35,64
	0,1
	95
	71,9
	6,543987
	0
	0,0000053

	33680
	
	
	17,55
	0,1
	95
	71,9
	6,543987
	0
	0,0000026

	17073
	
	
	28,37
	0,1
	95
	71,9
	6,543987
	0
	0,0000042

	33681
	
	
	40,54
	0,1
	95
	71,9
	6,543987
	0
	0,000006

	17063
	
	
	49,67
	0,1
	95
	71,9
	6,543987
	0
	0,0000073

	33685
	
	
	9,17
	0,1
	95
	71,91
	6,543987
	0
	0,0000014

	33891
	
	
	37,12
	0,1
	95
	71,9
	6,543987
	0
	0,0000055

	17052
	
	
	20,42
	0,1
	95
	71,91
	6,543987
	0
	0,000003

	17053
	
	
	6,7
	0,1
	95
	71,91
	6,543987
	0
	0,000001

	17056
	
	
	4,47
	0,1
	95
	71,9
	6,543987
	0
	0,0000007

	17150
	
	
	40,58
	0,1
	95
	71,9
	6,543987
	0
	0,000006

	17223
	
	
	31,4
	0,1
	95
	71,9
	6,543987
	0
	0,0000046

	17225
	
	
	32,66
	0,1
	95
	71,9
	6,543987
	0
	0,0000048

	16917
	
	маг. "Продукты"
	66,35
	0,1
	95
	65,88
	6,612669
	0
	0,0000099

	17092
	УТ-2
	
	27,45
	0,1
	95
	72,05
	6,612669
	0
	0,0000041

	16914
	ТК-3
	ТК
	40,74
	0,1
	95
	61,97
	6,612669
	0
	0,0000061

	16913
	ТК-3
	торговый центр "Вега", маг. "Л
	27,74
	0,1
	95
	66,06
	6,612669
	0
	0,0000041

	16908
	ТК-3
	ТК-3
	31
	0,1
	95
	62,89
	6,612669
	0
	0,0000046

	16897
	ТК-4
	ТК-3
	107,44
	0,1
	95
	63,68
	6,612669
	0
	0,000016

	16918
	УТ-2
	ТК-4
	89,9
	0,1
	95
	67,34
	6,612669
	0
	0,0000134

	16915
	ТК-3
	
	10,24
	0,1
	95
	65,33
	6,612669
	0
	0,0000015

	17242
	ТК
	ТК
	62,25
	0,1
	95
	72,05
	6,725504
	0
	0,0000094

	17244
	ТК
	
	11,89
	0,1
	95
	72,05
	6,725504
	0
	0,0000018

	17128
	ТК-1
	
	29,27
	0,1
	95
	71,9
	6,741
	0
	0,0000044

	17219
	
	
	18,95
	0,1
	95
	71,9
	6,744564
	0
	0,0000029

	17121
	
	
	15,58
	0,1
	95
	71,89
	6,745728
	0
	0,0000024

	17067
	
	
	14,76
	0,1
	95
	71,91
	6,746011
	0
	0,0000022

	16993
	
	
	24,38
	0,105
	95
	71,91
	6,966739
	0
	0,0000038

	16983
	
	
	18,82
	0,105
	95
	71,91
	6,966739
	0
	0,000003

	17007
	
	
	2,13
	0,105
	95
	71,91
	6,978468
	0
	0,0000003

	16988
	
	
	4,09
	0,105
	95
	71,91
	6,978468
	0
	0,0000006

	16985
	
	
	4,95
	0,105
	95
	71,91
	6,978468
	0
	0,0000008

	17032
	
	
	5,17
	0,105
	95
	71,89
	6,980665
	0
	0,0000008

	17049
	
	
	4,98
	0,105
	95
	71,9
	6,980734
	0
	0,0000008

	33929
	
	
	1,95
	0,105
	95
	71,91
	6,981844
	0
	0,0000003

	72362
	УТ-2
	Перспектива по ГП
	100
	0,15
	95
	70
	9,022745
	0
	0,0000124

	17245
	УТ-2
	ТК
	50,51
	0,15
	95
	72,05
	9,022745
	0
	0,0000103

	17243
	ТК
	ТК
	88,03
	0,15
	95
	72,05
	9,022745
	0
	0,0000179

	17134
	ТК
	ТК
	22,32
	0,15
	95
	71,87
	9,135925
	0
	0,0000046

	17240
	ТК-1
	ТК
	14,76
	0,15
	95
	70,47
	9,135925
	0
	0,000003

	17174
	
	
	11,6
	0,15
	95
	71,87
	9,150239
	0
	0,0000024

	17127
	
	
	10,08
	0,2
	95
	71,9
	11,72323
	0
	0,0000027

	17195
	ТК-1
	ТК-1
	28,18
	0,25
	95
	70,1
	14,141228
	0
	0,000009

	17178
	ТК-1
	ТК-1
	16,6
	0,25
	95
	69,73
	14,141228
	0,7165977
	0,0000053

	16895
	ТК-1
	УТ-2
	158,56
	0,25
	95
	69,72
	14,141228
	0,7129634
	0,0000506

	17091
	Котельная №8 (Тепловик)
	ТК-1
	83,79
	0,25
	95
	70,23
	14,141228
	0,998705
	0,0000267


Показатели надежности теплоснабжения потребителей от котельной№9 СГМУП «Тепловик»
	№ потребителя
	Адрес узла ввода
	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Путь, пройденный от источника, м
	Вероятность безотказной работы
	Коэффициент готовности
	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период

	
	
	отопление
	вентиляция
	ГВС
	
	факт
	норматив
	факт
	норматив
	

	33533
	ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ 12
	0,0099
	0
	0
	628,8
	1
	0,9
	0,999818
	0,97
	0,0092

	33531
	ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ 19
	0,0087
	0
	0
	605,8
	1
	0,9
	0,999816
	0,97
	0,0081

	33526
	МЕДВЕЖИЙ УГОЛ 5
	0,0056
	0
	0
	511,5
	1
	0,9
	0,999806
	0,97
	0,0052

	33524
	ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ 5
	0,0153
	0
	0
	499,6
	1
	0,9
	0,999805
	0,97
	0,0142

	33528
	ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ 4
	0,048
	0
	0
	497,6
	1
	0,9
	0,999805
	0,97
	0,0446

	33529
	ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ 3
	0,05
	0
	0
	490,1
	1
	0,9
	0,999804
	0,97
	0,0464

	33517
	ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ 62
	0,008
	0
	0
	484,6
	1
	0,9
	0,999803
	0,97
	0,0074

	33519
	ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ 9
	0,0079
	0
	0
	441,8
	1
	0,9
	0,999797
	0,97
	0,0073

	33515
	ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ 63
	0,008
	0
	0
	444,3
	1
	0,9
	0,999796
	0,97
	0,0074

	33477
	ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ 2
	0,1824
	0
	0
	405,2
	1
	0,9
	0,99979
	0,97
	0,1677

	33476
	ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ 15
	0,008
	0
	0
	353,2
	1
	0,9
	0,999782
	0,97
	0,0074

	33475
	ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ 68
	0,0056
	0
	0
	334,1
	1
	0,9
	0,999779
	0,97
	0,0052

	33485
	ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ 49
	0,0079
	0
	0
	377,7
	1
	0,9
	0,999776
	0,97
	0,0073

	33478
	ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ 45
	0,008
	0
	0
	368,3
	1
	0,9
	0,999775
	0,97
	0,0074

	33508
	ЛИНИЯ 1 3
	0,0136
	0
	0
	347,9
	1
	0,9
	0,999773
	0,97
	0,0126

	33506
	ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ 51
	0,0147
	0
	0
	345,8
	1
	0,9
	0,999773
	0,97
	0,0136

	33481
	ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ 43
	0,0051
	0
	0
	362,9
	1
	0,9
	0,999773
	0,97
	0,0047

	33520
	ЛИНИЯ 1 4
	0,0101
	0
	0
	354
	1
	0,9
	0,99977
	0,97
	0,0094

	33507
	ЛИНИЯ 3 1
	0,0077
	0
	0
	325,5
	1
	0,9
	0,999769
	0,97
	0,0071

	33501
	ЛИНИЯ 2 17
	0,0076
	0
	0
	305,7
	1
	0,9
	0,999767
	0,97
	0,0071

	33514
	ЛИНИЯ 2 6
	0,00495
	0
	0
	303
	1
	0,9
	0,999766
	0,97
	0,0046

	33513
	ЛИНИЯ 2 6
	0,00495
	0
	0
	306,9
	1
	0,9
	0,999766
	0,97
	0,0046

	33484
	МЕДВЕЖИЙ УГОЛ 9
	0,0048
	0
	0
	290
	1
	0,9
	0,999766
	0,97
	0,0045

	33488
	ЛИНИЯ 3 14
	0,0094
	0
	0
	283,9
	1
	0,9
	0,999765
	0,97
	0,0088

	33492
	ЛИНИЯ 3 14
	0,0094
	0
	0
	278,8
	1
	0,9
	0,999765
	0,97
	0,0088

	33500
	ЛИНИЯ 3 4
	0,0079
	0
	0
	284,5
	1
	0,9
	0,999765
	0,97
	0,0073

	33487
	МЕДВЕЖИЙ УГОЛ 9
	0,0048
	0
	0
	282
	1
	0,9
	0,999765
	0,97
	0,0045

	33509
	ЛИНИЯ 2 13А
	0,008
	0
	0
	269,6
	1
	0,9
	0,999763
	0,97
	0,0075

	33497
	ЛИНИЯ 3 13
	0,0086
	0
	0
	260,8
	1
	0,9
	0,999762
	0,97
	0,008

	33498
	ЛИНИЯ 3 9
	0,0109
	0
	0
	218,9
	1
	0,9
	0,999757
	0,97
	0,0102

	67979
	КРЫЛОВА 59
	0,01
	0
	0
	218,9
	1
	0,9
	0,999755
	0,97
	0,0093

	33382
	ОЛИМПИЙСКАЯ 1А
	0,0061
	0
	0
	201,1
	1
	0,9
	0,999748
	0,97
	0,0057

	67973
	КРЫЛОВА 57/1
	0,149
	0
	0
	129,1
	1
	0,9
	0,999747
	0,97
	0,1366

	33378
	ОЛИМПИЙСКАЯ 14
	0,0091
	0
	0
	173,8
	1
	0,9
	0,999746
	0,97
	0,0085

	33367
	ОЛИМПИЙСКАЯ 7
	0,0486
	0
	0
	100,3
	1
	0,9
	0,999737
	0,97
	0,0452

	33383
	ОЛИМПИЙСКАЯ 1А
	0,01
	0
	0
	64,5
	1
	0,9
	0,999737
	0,97
	0,0093

	33385
	ОЛИМПИЙСКАЯ 1т
	0,001
	0
	0
	71,7
	1
	0,9
	0,999722
	0,97
	0,0009

	33384
	КРЫЛОВА
	0,001
	0
	0
	28,1
	1
	0,9
	0,999718
	0,97
	0,0009

	33397
	КРЫЛОВА 55 б
	0,001
	0
	0
	23,9
	1
	0,9
	0,999717
	0,97
	0,0009

	33387
	КРЫЛОВА
	0,001
	0
	0
	34,1
	1
	0,9
	0,999717
	0,97
	0,0009



Показатели надежности тепловых сетей от котельной№9 СГМУП «Тепловик»
	Sys
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутpеннийдиаметp подающего тpубопpовода, м
	Температура в конце участка под.тр-да,°C
	Температура в начале участка обр.тр-да,°C
	Время восстановления, ч
	Относительное кол.отключ. нагрузки
	Вероятность отказа

	33334
	
	
	4,94
	0,025
	92,95
	80,97
	3,637399
	0
	0,0000004

	16875
	
	маг.
	32,2
	0,025
	91,42
	79,47
	3,637399
	0
	0,0000026

	33463
	
	
	50,11
	0,032
	92,37
	79,24
	3,87516
	0
	0,0000044

	33464
	
	
	10,62
	0,032
	91,67
	79,65
	3,87516
	0
	0,0000009

	16935
	
	
	107,76
	0,032
	90,46
	78,33
	3,87516
	0
	0,0000094

	16957
	
	
	6,74
	0,032
	91,93
	79,88
	3,87516
	0
	0,0000006

	16933
	
	
	29,87
	0,032
	92,5
	80,47
	3,8867
	0
	0,0000026

	16956
	
	
	6,17
	0,032
	93,37
	81,31
	3,8867
	0
	0,0000005

	16937
	
	
	8,04
	0,032
	93,5
	81,41
	3,8867
	0
	0,0000007

	16970
	
	
	34,27
	0,032
	91,28
	79,07
	3,887563
	0
	0,000003

	16950
	
	
	21,86
	0,032
	93,03
	77,65
	3,888655
	0
	0,0000019

	16951
	
	
	18,98
	0,032
	93,27
	80,92
	3,888909
	0
	0,0000017

	16872
	ТК
	
	18,46
	0,032
	89,24
	78,14
	3,888955
	0
	0,0000016

	16945
	
	
	16,46
	0,032
	93,68
	81,51
	3,889131
	0
	0,0000014

	16947
	
	
	11,58
	0,032
	93,71
	81,59
	3,88956
	0
	0,000001

	16868
	
	ГРП
	11,17
	0,032
	91,5
	80,2
	3,889596
	0
	0,000001

	16961
	
	
	9,47
	0,032
	93,77
	81,69
	3,889746
	0
	0,0000008

	16873
	
	цист.
	9,02
	0,032
	92,16
	80,79
	3,889785
	0
	0,0000008

	16966
	
	
	6,7
	0,032
	93,74
	81,36
	3,889989
	0
	0,0000006

	16936
	
	
	5,65
	0,032
	93,64
	81,54
	3,890082
	0
	0,0000005

	33460
	
	
	28,77
	0,05
	89,22
	77,09
	4,554631
	0
	0,000003

	33461
	
	
	107,27
	0,05
	90,83
	76,42
	4,554631
	0
	0,000011

	16934
	
	
	15,37
	0,05
	90,47
	76,75
	4,554631
	0
	0,0000016

	16964
	
	
	5,76
	0,05
	90,19
	77,97
	4,554631
	0
	0,0000006

	16959
	
	
	34,11
	0,05
	90,73
	78,62
	4,554631
	0
	0,0000035

	67980
	
	
	91,49
	0,05
	91,03
	79,28
	4,569632
	0
	0,0000094

	16863
	
	
	1,17
	0,05
	94,85
	78,93
	4,573965
	0
	0,0000001

	16880
	
	цист.
	13,39
	0,05
	83,22
	72,7
	4,573965
	0
	0,0000014

	33535
	
	
	48,11
	0,05
	88,38
	57,7
	4,573965
	0
	0,000005

	16850
	
	
	53,17
	0,05
	94,72
	83,01
	4,575393
	0
	0,0000055

	16941
	
	
	25,65
	0,05
	92,73
	80,81
	4,57953
	0
	0,0000026

	16958
	
	
	4,48
	0,05
	93,52
	79,21
	4,579817
	0
	0,0000005

	16969
	
	
	19,26
	0,05
	92,48
	80,2
	4,579817
	0
	0,000002

	16861
	
	
	14,21
	0,05
	94,7
	80,68
	4,5802
	0
	0,0000015

	16849
	
	
	6,98
	0,05
	94,64
	82,51
	4,5802
	0
	0,0000007

	16954
	
	
	14,15
	0,05
	92,53
	80,57
	4,581259
	0
	0,0000015

	16948
	
	
	6,17
	0,065
	93,6
	81,33
	5,175345
	0
	0,0000007

	16949
	
	
	6,55
	0,065
	93,21
	80,84
	5,175345
	0
	0,0000008

	33455
	
	
	40,65
	0,065
	93,63
	78,95
	5,175345
	0
	0,0000047

	33454
	
	
	74,36
	0,065
	93,99
	78,9
	5,175345
	0
	0,0000087

	67974
	
	
	110,45
	0,065
	94,61
	81,8
	5,178904
	0
	0,0000129

	33451
	
	
	26,25
	0,065
	94,13
	80,45
	5,186841
	0
	0,0000031

	16962
	
	
	18,9
	0,065
	94,08
	77,28
	5,186841
	0
	0,0000022

	33462
	
	
	2,23
	0,065
	94,02
	76,41
	5,186841
	0
	0,0000003

	33449
	
	
	2,69
	0,065
	93,78
	80,27
	5,186841
	0
	0,0000003

	33450
	
	
	21,84
	0,065
	93,83
	80,52
	5,186841
	0
	0,0000026

	16943
	
	
	50,67
	0,065
	94,16
	80,37
	5,191216
	0
	0,0000059

	33467
	
	
	29,31
	0,08
	93,71
	80,65
	5,820786
	0
	0,0000038

	16963
	
	ГОО "Седьмая Вертикаль плюс"
	40,18
	0,08
	93,53
	81,11
	5,820786
	0
	0,0000053

	16940
	
	АБК, РММ, гараж ЗАО СЭУ  "Спец
	18,34
	0,08
	93,51
	81,07
	5,820786
	0
	0,0000024

	16965
	
	ООО ''ЛТАВА''
	20,33
	0,08
	93
	80,63
	5,820786
	0
	0,0000027

	33330
	
	
	75,51
	0,08
	93,13
	78,72
	5,829413
	0
	0,0000099

	16942
	
	
	5,47
	0,08
	94,24
	82,2
	5,847919
	0
	0,0000007

	16967
	
	
	14,87
	0,1
	93,97
	79,37
	6,708671
	0
	0,0000023

	16938
	
	
	16,58
	0,1
	93,37
	74,58
	6,708671
	0
	0,0000025

	33466
	
	
	10,91
	0,1
	93,77
	75,42
	6,708671
	0
	0,0000017

	33469
	
	
	9,77
	0,1
	94,02
	79,41
	6,708671
	0
	0,0000015

	33470
	
	
	70,75
	0,1
	94,06
	79,41
	6,708671
	0
	0,0000107

	33453
	
	
	9,45
	0,1
	94,51
	79,28
	6,721833
	0
	0,0000014

	16851
	ТК
	
	63,68
	0,1
	94,57
	78,85
	6,721833
	0
	0,0000097

	33452
	
	
	11,64
	0,1
	94,41
	78,95
	6,721833
	0
	0,0000018

	33324
	
	
	17,39
	0,1
	94,79
	81,28
	6,723777
	0
	0,0000026

	33325
	ТК
	
	61,75
	0,1
	94,83
	81,31
	6,723777
	0
	0,0000094

	16953
	
	
	25,37
	0,105
	91,15
	78,75
	6,967438
	0
	0,000004

	33465
	
	
	15,92
	0,105
	91,86
	79,39
	6,967438
	0
	0,0000025

	33457
	
	
	1,89
	0,105
	93,49
	79,05
	6,968269
	0
	0,0000003

	33456
	
	
	9,62
	0,105
	93,52
	78,82
	6,968269
	0
	0,0000015

	33459
	
	
	10,06
	0,105
	92,99
	80,64
	6,968269
	0
	0,0000016

	33458
	
	
	5,21
	0,105
	93,39
	80,16
	6,968269
	0
	0,0000008

	16952
	
	
	12,24
	0,105
	92,87
	80,53
	6,968269
	0
	0,0000019

	16871
	
	ТК
	7,2
	0,15
	94,94
	78,95
	8,924105
	0
	0,0000014

	16870
	Котельная №9 (Тепловик)
	
	10,17
	0,15
	94,86
	77,32
	8,924072
	0
	0,000002

	33332
	Котельная №9 (Тепловик)
	
	12,11
	0,15
	94,98
	80,36
	8,924105
	0
	0,0000024

	33333
	
	ТК
	26,11
	0,15
	94,87
	81,27
	8,924105
	0
	0,0000053

	16874
	
	
	6,93
	0,15
	94,95
	81,18
	8,924105
	0
	0,0000014

	33321
	Котельная №9 (Тепловик)
	
	9,75
	0,15
	94,98
	78,93
	8,926487
	0
	0,000002

	16869
	
	ТК
	2,9
	0,15
	94,95
	78,95
	8,92792
	0
	0,0000006

	16946
	
	
	14,31
	0,15
	94,36
	79,7
	8,92792
	0
	0,0000029

	16968
	
	
	11,99
	0,15
	94,39
	79,69
	8,92792
	0
	0,0000024

	16944
	
	
	17,77
	0,15
	94,32
	79,7
	8,92792
	0
	0,0000036

	16886
	ТК
	ТК
	148,01
	0,15
	94,73
	79,17
	8,92792
	0
	0,0000298

	16852
	ТК
	
	146,87
	0,15
	94,41
	79,67
	8,92792
	0
	0,0000296

	33331
	
	
	2,96
	0,15
	94,95
	78,94
	8,929246
	0
	0,0000006


Показатели надежности теплоснабжения потребителей от котельных №10 и 11 СГМУП «Тепловик»
	№ потребителя
	Адрес узла ввода
	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Путь, пройденный от источника, м
	Вероятность безотказной работы
	Коэффициент готовности
	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период

	
	
	отопление
	вентиляция
	ГВС
	
	факт
	норматив
	факт
	норматив
	

	30754
	ГЕОДЕЗИСТОВ 17/1
	0,052
	0
	0
	203,3
	0,999998
	0,9
	0,999754
	0,97
	0,0398

	30779
	ЕЛОВАЯ 8
	0,64
	0,54
	0
	308,8
	0,999992
	0,9
	0,999759
	0,97
	0,6836

	30756
	ЕЛОВАЯ 8
	0,25
	0,27
	0
	165,6
	0,999992
	0,9
	0,999738
	0,97
	0,4055

	30760
	ЕЛОВАЯ 2
	0,052
	0
	0
	264,9
	0,999991
	0,9
	0,99975
	0,97
	0,0398

	67997
	ЕЛОВАЯ
	0,127
	0
	0
	296,6
	0,999991
	0,9
	0,999755
	0,97
	0,0973

	30761
	ЕЛОВАЯ 4
	0,097
	0,434
	0
	267,4
	0,999991
	0,9
	0,99975
	0,97
	0,4068

	30759
	ЕЛОВАЯ 4
	0,556
	2,52
	0
	160,9
	0,999989
	0,9
	0,99973
	0,97
	2,2929

	30758
	ЕЛОВАЯ 8
	0,057
	0,707
	0
	402,2
	0,999986
	0,9
	0,999781
	0,97
	0,5853

	30757
	Еловая 8/2
	0,255
	0,462
	0
	456,4
	0,999986
	0,9
	0,99979
	0,97
	0,5493

	30770
	ЕЛОВАЯ 4
	0,095
	0,831
	0
	192,8
	0,999986
	0,9
	0,99973
	0,97
	0,7094

	30776
	Еловая 8
	0,2
	0
	0
	433,1
	0,999986
	0,9
	0,999788
	0,97
	0,1532



Показатели надежности тепловых сетей от котельной№10 и 11 СГМУП «Тепловик»
	Sys
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутpеннийдиаметp подающего тpубопpовода, м
	Температура в конце участка под.тр-да,°C
	Температура в начале участка обр.тр-да,°C
	Время восстановления, ч
	Относительное кол.отключ. нагрузки
	Вероятность отказа

	16790
	
	школа №41 (НГДУ"ФН")
	14,89
	0,065
	95
	70
	5,187861
	0
	0,0000017

	16789
	ТК
	
	52,07
	0,065
	95
	70
	5,187861
	0
	0,0000061

	20006
	УТ-3
	ТК
	123,22
	0,1
	95
	70
	6,634702
	0
	0,0000184

	67998
	ТК
	ООО СНГ филиал
	50,52
	0,1
	95
	70
	6,634702
	0
	0,0000076

	30764
	УТ-3
	Хоспис
	144,49
	0,1
	95
	70
	6,634702
	0
	0,0000216

	20003
	ТК
	ЛОСК
	18,83
	0,1
	95
	70
	6,634702
	0
	0,0000028

	72384
	УТ-2
	Перспектива по ГП
	100
	0,1
	95
	70
	6,676936
	0
	0,0000092

	57439
	УТ-2
	ТК
	114,77
	0,1
	95
	70
	6,676936
	0
	0,0000173

	68018
	
	Учебно-производственные мастер
	7,72
	0,1
	95
	70
	6,678038
	0
	0,0000012

	30780
	ТК
	детский дом "На Калинке"
	20,34
	0,1
	95
	0
	6,678038
	0
	0,0000031

	67994
	
	
	53,02
	0,1
	95
	21,41
	6,678038
	0
	0,000008

	30778
	
	ТК
	130,5
	0,1
	95
	0
	6,678038
	0
	0,0000197

	20015
	ТК
	"Геронтологический центр" спор
	13,15
	0,1
	95
	70
	6,723283
	0
	0,000002

	20016
	ТК
	"Геронтологический центр" спал
	67,42
	0,1
	95
	70
	6,723283
	0
	0,0000102

	30766
	
	"Геронтологический центр"
	12,13
	0,1
	95
	70
	6,746919
	0
	0,0000018

	30771
	
	"Геронтологический центр" спал
	7,96
	0,1
	95
	70
	6,74836
	0
	0,0000012

	30777
	
	д/д "На Калинке", школьныйкор
	4,68
	0,1
	95
	70
	6,749492
	0
	0,0000007

	30775
	ТК
	
	87,4
	0,15
	95
	70
	9,080689
	0
	0,0000179

	20014
	ТК
	ТК
	48
	0,15
	95
	70
	9,080689
	0
	0,0000098

	20013
	
	ТК
	156,2
	0,2
	95
	70
	11,607295
	0
	0,0000409

	20012
	
	
	36,08
	0,25
	95
	70
	14,160943
	0,3115612
	0,0000094

	57435
	УТ-2
	УТ-1
	65,85
	0,25
	95
	21,41
	14,160943
	0,1933714
	0,0000172

	20008
	УТ-1
	
	17,45
	0,25
	95
	21,41
	14,160943
	0,1933714
	0,0000046

	20009
	Котельная №11 (Тепловик)
	УТ-2
	21,6
	0,25
	95
	60,23
	14,160943
	0,9999339
	0,0000056

	20010
	УТ-3
	
	25,87
	0,25
	95
	70
	14,160943
	0,6785825
	0,0000068

	20011
	УТ-2
	УТ-3
	101,27
	0,25
	95
	70
	14,160943
	0,7634324
	0,0000265


Показатели надежности теплоснабжения потребителей от котельнойСГМУП «Сургутский Хлебозавод» кот. Нефтеюганское ш., 2
	№ потребителя
	Адрес узла ввода
	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Путь, пройденный от источника, м
	Вероятность безотказной работы
	Коэффициент готовности
	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период

	
	
	отопление
	вентиляция
	ГВС
	
	факт
	норматив
	факт
	норматив
	

	68341
	НЕФТЕЮГАНСКОЕ ШОССЕ 4
	0,65
	0
	0,55
	176,6
	1
	0,9
	0,999966
	0,97
	0,115

	51242
	НЕФТЕЮГАНСКОЕ ШОССЕ 2
	0,9
	0,685
	0,3
	282,6
	1
	0,9
	0,999964
	0,97
	0,2862

	68339
	НЕФТЕЮГАНСКОЕ ШОССЕ 4
	0,8
	0
	0
	95,2
	1
	0,9
	0,999954
	0,97
	0,1453



Показатели надежности тепловых сетей от котельнойСГМУП «Сургутский Хлебозавод» кот. Нефтеюганское ш., 2
	Sys
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутpеннийдиаметp подающего тpубопpовода, м
	Температура в конце участка под.тр-да,°C
	Температура в начале участка обр.тр-да,°C
	Время восстановления, ч
	Относительное кол.отключ. нагрузки
	Вероятность отказа

	68342
	УУТ
	
	125,48
	0,1
	94,72
	70,11
	6,692539
	0
	0,0000189

	68340
	УУТ
	
	44,11
	0,1
	94,89
	71,6
	6,692539
	0
	0,0000067

	68321
	
	Сургутскийхлебозавод
	82,57
	0,15
	94,75
	72,95
	9,099711
	0
	0,000017

	68314
	
	
	18,97
	0,15
	94,82
	72,89
	9,099711
	0
	0,0000039

	68338
	Котельная СГМУП Хлебозавод
	УУТ
	51,12
	0,15
	94,95
	70,95
	9,128037
	0
	0,0000105

	68316
	Котельная СГМУП Хлебозавод
	
	23,23
	0,2
	94,95
	72,76
	11,712797
	0
	0,0000061


Показатели надежности теплоснабжения потребителей от котельнойООО УК «СЗТК» котельная ул. Автомобилистов 3
	№ потребителя
	Адрес узла ввода
	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Путь, пройденный от источника, м
	Вероятность безотказной работы
	Коэффициент готовности
	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период

	
	
	отопление
	вентиляция
	ГВС
	
	факт
	норматив
	факт
	норматив
	

	33316
	ЗАПАДНАЯ 13
	0,086
	0
	0
	175,8
	0,999942
	0,9
	0,99933
	0,97
	0,1955

	31887
	АВТОМОБИЛИСТОВ 1
	0,477
	0
	0
	376,3
	0,999942
	0,9
	0,999325
	0,97
	1,0366

	31965
	Западная, 13
	0,504
	0
	0
	270,3
	0,999942
	0,9
	0,999346
	0,97
	1,1135

	31765
	АВТОМОБИЛИСТОВ 3/2
	0,281
	0
	0
	224,5
	0,999792
	0,9
	0,999261
	0,97
	0,6681

	68414
	 
	0,311
	0
	0
	609,5
	0,999323
	0,9
	0,999294
	0,97
	0,7313

	31786
	 
	0,268
	0
	0
	881
	0,999323
	0,9
	0,999348
	0,97
	0,6262

	31798
	 АВТОМОБИЛИСТОВ 11
	0,092
	0
	0
	1047,2
	0,999323
	0,9
	0,999377
	0,97
	0,2136

	31800
	АВТОМОБИЛИСТОВ 13/1
	0,062
	0
	0
	912,5
	0,999323
	0,9
	0,999345
	0,97
	0,1443

	68397
	 
	0,031
	0
	0
	1049,7
	0,999323
	0,9
	0,999377
	0,97
	0,0721

	31820
	Локомотивный проезд, 5
	0,031
	0
	0
	1011,3
	0,999323
	0,9
	0,99937
	0,97
	0,0722

	31891
	ЗАПАДНАЯ 5
	1,053
	0
	0
	530,7
	0,998903
	0,9
	0,999297
	0,97
	2,4974

	32072
	ЗАПАДНАЯ 5
	0,131
	0
	0
	388,5
	0,998903
	0,9
	0,999261
	0,97
	0,3117

	68347
	 
	0,046
	0
	0
	421,6
	0,998903
	0,9
	0,999272
	0,97
	0,1094

	32006
	ЗАПАДНАЯ 15
	0,108
	0
	0
	795,7
	0,997546
	0,9
	0,999298
	0,97
	0,238

	68410
	 
	0,337
	0
	0
	734
	0,997546
	0,9
	0,999289
	0,97
	0,7072

	32008
	ЗАПАДНАЯ 15
	0,005
	0
	0
	812,7
	0,997546
	0,9
	0,9993
	0,97
	0,011

	68403
	 
	1,123
	0
	0
	1090,8
	0,996848
	0,9
	0,99933
	0,97
	2,3774



Показатели надежности тепловых сетей от котельнойООО УК «СЗТК» котельная ул. Автомобилистов 3
	Sys
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутpеннийдиаметp подающего тpубопpовода, м
	Температура в конце участка под.тр-да,°C
	Температура в начале участка обр.тр-да,°C
	Время восстановления, ч
	Относительное кол.отключ. нагрузки
	Вероятность отказа

	68342
	УУТ
	
	125,48
	0,1
	94,72
	70,11
	6,692539
	0
	0,0000189

	68340
	УУТ
	
	44,11
	0,1
	94,89
	71,6
	6,692539
	0
	0,0000067

	68321
	
	Сургутский хлебозавод
	82,57
	0,15
	94,75
	72,95
	9,099711
	0
	0,000017

	68314
	
	
	18,97
	0,15
	94,82
	72,89
	9,099711
	0
	0,0000039

	68338
	Котельная СГМУП Хлебозавод
	УУТ
	51,12
	0,15
	94,95
	70,95
	9,128037
	0
	0,0000105

	68316
	Котельная СГМУП Хлебозавод
	
	23,23
	0,2
	94,95
	72,76
	11,712797
	0
	0,0000061


Показатели надежности теплоснабжения потребителей от котельнойОАО "Сургутстройтрест" Котельная №1 Набережный пр. 17
	№ потребителя
	Адрес узла ввода
	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Путь, пройденный от источника, м
	Вероятность безотказной работы
	Коэффициент готовности
	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период

	
	
	отопление
	вентиляция
	ГВС
	
	факт
	норматив
	факт
	норматив
	

	46383
	НАБЕРЕЖНЫЙ ПР-КТ 17/1
	1,18
	0
	0
	61
	1
	0,9
	0,999995
	0,97
	0,0479

	51238
	Набережный проспект, 17
	0,9
	0
	0
	59,3
	1
	0,9
	0,999995
	0,97
	0,0378



Показатели надежности тепловых сетей от котельнойОАО "Сургутстройтрест" Котельная №1 Набережный пр. 17
	Sys
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутpеннийдиаметp подающего тpубопpовода, м
	Температура в конце участка под.тр-да,°C
	Температура в начале участка обр.тр-да,°C
	Время восстановления, ч
	Относительное кол.отключ. нагрузки
	Вероятность отказа

	20970
	ТК
	
	34,52
	0,1
	94,91
	63,16
	6,726675
	0
	0,0000052

	20971
	ТК
	
	36,23
	0,1
	94,92
	59,67
	6,726675
	0
	0,0000055

	20969
	котельная №1 "Сургутстройтрест
	ТК
	24,77
	0,15
	94,97
	61,24
	9,14284
	0
	0,0000051



Показатели надежности теплоснабжения потребителей от котельнойОАО "Сургутстройтрест" Котельная №2 Набережный пр. 17/2
	№ потребителя
	Адрес узла ввода
	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Путь, пройденный от источника, м
	Вероятность безотказной работы
	Коэффициент готовности
	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период

	
	
	отопление
	вентиляция
	ГВС
	
	факт
	норматив
	факт
	норматив
	

	46491
	НАБЕРЕЖНЫЙ ПР-КТ 17/2
	1,03
	0
	0
	29
	1
	0,9
	1
	0,97
	0,013



Показатели надежности тепловых сетей от котельной ОАО "Сургутстройтрест" Котельная №2 Набережный пр. 17/2
	Sys
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутpеннийдиаметp подающего тpубопpовода, м
	Температура в конце участка под.тр-да,°C
	Температура в начале участка обр.тр-да,°C
	Время восстановления, ч
	Относительное кол.отключ. нагрузки
	Вероятность отказа

	46492
	ТК
	
	12,05
	0,1
	94,99
	83,92
	6,740402
	0
	0,0000018

	46494
	котельная №2 "Сургутстройтрест
	ТК
	18,95
	0,1
	94,99
	83,92
	6,740402
	0
	0,0000029



Показатели надежности теплоснабжения потребителей от котельнойЗАО «Сургутспецстрой»
	№ потребителя
	Адрес узла ввода
	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Путь, пройденный от источника, м
	Вероятность безотказной работы
	Коэффициент готовности
	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период

	
	
	отопление
	вентиляция
	ГВС
	
	факт
	норматив
	факт
	норматив
	

	30357
	ЛЕСНОЙ 125
	0,0064
	0
	0
	311,2
	1
	0,9
	0,99986
	0,97
	0,0033

	30367
	ЛЕСНОЙ 57
	0,00345
	0
	0
	311,4
	1
	0,9
	0,99986
	0,97
	0,0018

	30368
	ЛЕСНОЙ 59
	0,0097
	0
	0
	309
	1
	0,9
	0,99986
	0,97
	0,0051

	30366
	ЛЕСНОЙ 57
	0,00345
	0
	0
	304,9
	1
	0,9
	0,999859
	0,97
	0,0018

	30363
	ЛЕСНОЙ 65
	0,01
	0
	0
	269,9
	1
	0,9
	0,999855
	0,97
	0,0052

	30310
	ЛЕСНОЙ 123Б
	0,0115
	0
	0
	269,1
	1
	0,9
	0,999855
	0,97
	0,006

	30309
	ЛЕСНОЙ 123
	0,00445
	0
	0
	266,3
	1
	0,9
	0,999855
	0,97
	0,0023

	30314
	ЛЕСНОЙ 145
	0,0076
	0
	0
	259,7
	1
	0,9
	0,999854
	0,97
	0,004

	30307
	ЛЕСНОЙ 123
	0,00445
	0
	0
	259,9
	1
	0,9
	0,999854
	0,97
	0,0023

	30718
	ЛЕСНОЙ 60
	0,0076
	0
	0
	277,7
	1
	0,9
	0,999853
	0,97
	0,004

	30348
	ЛЕСНОЙ 123А
	0,0057
	0
	0
	278
	1
	0,9
	0,999853
	0,97
	0,003

	30318
	ЛЕСНОЙ 1
	0,0071
	0
	0
	241,4
	1
	0,9
	0,999851
	0,97
	0,0037

	30289
	ЛЕСНОЙ 101
	0,0081
	0
	0
	257,5
	1
	0,9
	0,999851
	0,97
	0,0042

	30282
	ЛЕСНОЙ 90
	0,0061
	0
	0
	251
	1
	0,9
	0,999851
	0,97
	0,0032

	30339
	ЛЕСНОЙ 137
	0,0077
	0
	0
	260,2
	1
	0,9
	0,999851
	0,97
	0,004

	30301
	ЛЕСНОЙ 87
	0,0075
	0
	0
	239,2
	1
	0,9
	0,99985
	0,97
	0,0039

	30266
	ЛЕСНОЙ 107А
	0,0085
	0
	0
	255,5
	1
	0,9
	0,99985
	0,97
	0,0044

	30353
	ЛЕСНОЙ 42А
	0,0131
	0
	0
	230,6
	1
	0,9
	0,999849
	0,97
	0,0068

	30322
	ЛЕСНОЙ 143А
	0,0068
	0
	0
	229,8
	1
	0,9
	0,999849
	0,97
	0,0035

	30346
	ЛЕСНОЙ 113
	0,0068
	0
	0
	218,5
	1
	0,9
	0,999848
	0,97
	0,0035

	30717
	ЛЕСНОЙ 13
	0,0068
	0
	0
	241,4
	1
	0,9
	0,999848
	0,97
	0,0035

	30299
	ЛЕСНОЙ 117
	0,0093
	0
	0
	214,2
	1
	0,9
	0,999847
	0,97
	0,0048

	30716
	ЛЕСНОЙ 14
	0,0086
	0
	0
	226,9
	1
	0,9
	0,999847
	0,97
	0,0045

	30719
	ЛЕСНОЙ 16
	0,0079
	0
	0
	220,5
	1
	0,9
	0,999844
	0,97
	0,0041

	30715
	ЛЕСНОЙ 15
	0,0069
	0
	0
	207,2
	1
	0,9
	0,999844
	0,97
	0,0036

	30720
	ЛЕСНОЙ 41
	0,0125
	0
	0
	200
	1
	0,9
	0,999843
	0,97
	0,0065

	30706
	ЛЕСНОЙ 3
	0,0072
	0
	0
	175,8
	1
	0,9
	0,999841
	0,97
	0,0038

	30707
	ЛЕСНОЙ 41
	0,0125
	0
	0
	164,9
	1
	0,9
	0,99984
	0,97
	0,0065

	30713
	ЛЕСНОЙ 96
	0,0044
	0
	0
	154,4
	1
	0,9
	0,999838
	0,97
	0,0023

	30277
	ЛЕСНОЙ 133
	0,0103
	0
	0
	149,5
	1
	0,9
	0,999835
	0,97
	0,0054

	30278
	ЛЕСНОЙ 134
	0,007
	0
	0
	151
	1
	0,9
	0,999835
	0,97
	0,0036

	30280
	ЛЕСНОЙ 5
	0,0122
	0
	0
	126,2
	1
	0,9
	0,999833
	0,97
	0,0064

	68169
	ЛЕСНОЙ 28
	0,0113
	0
	0
	148,8
	1
	0,9
	0,999833
	0,97
	0,0059

	30272
	ЛЕСНОЙ 8
	0,0119
	0
	0
	116
	1
	0,9
	0,999832
	0,97
	0,0062

	30749
	ЛЕСНОЙ 22
	0,0085
	0
	0
	134,6
	1
	0,9
	0,999831
	0,97
	0,0044

	30270
	ЛЕСНОЙ 39
	0,00575
	0
	0
	111,6
	1
	0,9
	0,999831
	0,97
	0,003

	30229
	ЛЕСНОЙ 14
	0,0062
	0
	0
	117,9
	1
	0,9
	0,999831
	0,97
	0,0032

	30230
	ЛЕСНОЙ 70
	0,0094
	0
	0
	99,5
	1
	0,9
	0,999829
	0,97
	0,0049

	30241
	ЛЕСНОЙ 18
	0,0028
	0
	0
	81,4
	1
	0,9
	0,999827
	0,97
	0,0015

	30243
	ЛЕСНОЙ 18
	0,0028
	0
	0
	83,5
	1
	0,9
	0,999827
	0,97
	0,0015



Показатели надежности тепловых сетей от котельнойЗАО «Сургутспецстрой»
	Sys
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутpеннийдиаметp подающего тpубопpовода, м
	Температура в конце участка под.тр-да,°C
	Температура в начале участка обр.тр-да,°C
	Время восстановления, ч
	Относительное кол.отключ. нагрузки
	Вероятность отказа

	30349
	
	
	64,15
	0,025
	90,32
	78,81
	3,63513
	0
	0,0000053

	30345
	
	
	2,99
	0,025
	93,87
	79,05
	3,63513
	0
	0,0000002

	30347
	
	
	4,68
	0,025
	93,66
	82,1
	3,63513
	0
	0,0000004

	19615
	
	
	3,59
	0,025
	92,77
	79,66
	3,636205
	0
	0,0000003

	19629
	
	
	6,19
	0,025
	93,8
	80,69
	3,636205
	0
	0,0000005

	19614
	
	
	10,73
	0,025
	94,18
	80,01
	3,636205
	0
	0,0000009

	19608
	
	
	11,81
	0,025
	93,97
	79,77
	3,636205
	0
	0,000001

	19610
	
	
	23,07
	0,025
	92,93
	79,52
	3,636205
	0
	0,0000019

	19662
	
	
	3,46
	0,025
	91,59
	79,82
	3,63656
	0
	0,0000003

	19673
	
	
	35,77
	0,025
	92,12
	79,33
	3,63656
	0
	0,0000029

	19672
	
	
	10,74
	0,025
	91,72
	79,7
	3,63656
	0
	0,0000009

	68170
	
	
	33,53
	0,025
	92,96
	81,4
	3,636709
	0
	0,0000028

	68167
	
	
	14,16
	0,025
	93,22
	82
	3,636709
	0
	0,0000012

	19687
	
	
	26,48
	0,025
	92,94
	79,46
	3,637895
	0
	0,0000022

	30325
	
	
	3,09
	0,025
	93,67
	78,78
	3,637895
	0
	0,0000003

	19643
	
	
	22,05
	0,025
	91,4
	80,23
	3,638387
	0
	0,0000018

	19666
	
	
	14,12
	0,025
	92,64
	80,49
	3,63852
	0
	0,0000012

	19667
	
	
	5,9
	0,025
	92,41
	80,71
	3,63852
	0
	0,0000005

	30240
	
	
	7,37
	0,025
	94,19
	82,23
	3,638792
	0
	0,0000006

	30244
	
	
	5,27
	0,025
	93,64
	82,55
	3,638792
	0
	0,0000004

	30242
	
	
	3,21
	0,025
	93,85
	82,75
	3,638792
	0
	0,0000003

	19590
	
	
	14,96
	0,025
	93,38
	82,25
	3,638851
	0
	0,0000012

	19684
	
	
	3,99
	0,025
	91,57
	80,5
	3,638881
	0
	0,0000003

	19682
	
	
	10,51
	0,025
	91,01
	79,98
	3,638881
	0
	0,0000009

	19620
	
	
	4,21
	0,025
	92,21
	81,11
	3,638872
	0
	0,0000003

	19621
	
	
	10,43
	0,025
	92,38
	80,95
	3,638872
	0
	0,0000009

	19585
	
	
	10,08
	0,025
	94,02
	82,79
	3,63917
	0
	0,0000008

	30323
	
	
	7,95
	0,025
	93,11
	81,66
	3,639309
	0
	0,0000007

	30319
	
	
	6,24
	0,025
	92,85
	81,43
	3,639421
	0
	0,0000005

	19652
	
	
	3,94
	0,025
	94,37
	83,04
	3,639572
	0
	0,0000003

	30340
	
	
	3,78
	0,025
	92,64
	81,28
	3,639582
	0
	0,0000003

	30315
	
	
	3,57
	0,025
	92,13
	80,79
	3,639596
	0
	0,0000003

	19627
	
	
	2,92
	0,025
	93,82
	82,39
	3,639638
	0
	0,0000002

	19623
	
	
	2,2
	0,025
	94,3
	82,97
	3,639686
	0
	0,0000002

	19665
	
	
	11,97
	0,032
	93,18
	79,99
	3,887031
	0
	0,000001

	19664
	
	
	14,7
	0,032
	93,65
	80,25
	3,887031
	0
	0,0000013

	19689
	
	
	13,65
	0,032
	93,09
	81,51
	3,887031
	0
	0,0000012

	19676
	
	
	5,34
	0,032
	92,36
	81,02
	3,888313
	0
	0,0000005

	19671
	
	
	5,86
	0,032
	92,61
	80,65
	3,888313
	0
	0,0000005

	19694
	
	
	5,86
	0,032
	92,21
	80,83
	3,888313
	0
	0,0000005

	30255
	
	
	8,69
	0,032
	92,38
	80,94
	3,888313
	0
	0,0000008

	19642
	
	
	21,04
	0,032
	93,34
	82
	3,888728
	0
	0,0000018

	19611
	
	
	10,21
	0,032
	92,8
	81,16
	3,889681
	0
	0,0000009

	19693
	
	
	4,39
	0,032
	93,75
	82,27
	3,890193
	0
	0,0000004

	30251
	
	
	6,17
	0,05
	94,45
	81,85
	4,570175
	0
	0,0000006

	30252
	
	
	23,74
	0,05
	93,91
	81,84
	4,570175
	0
	0,0000024

	30250
	
	
	4,22
	0,05
	94,54
	82,1
	4,570175
	0
	0,0000004

	19655
	
	
	6,74
	0,05
	94,7
	78,56
	4,570175
	0
	0,0000007

	19654
	
	
	8,18
	0,05
	94,19
	82,84
	4,570175
	0
	0,0000008

	19653
	
	
	4,14
	0,05
	94,4
	83,05
	4,570175
	0
	0,0000004

	30253
	
	
	9,23
	0,05
	93,39
	82,09
	4,570175
	0
	0,000001

	30249
	
	
	17,76
	0,05
	94,58
	82,16
	4,570175
	0
	0,0000018

	19659
	
	
	7,7
	0,05
	93,61
	82,29
	4,570175
	0
	0,0000008

	68030
	
	
	1,64
	0,05
	93,78
	81
	4,583139
	0
	0,0000002

	19602
	
	
	19,54
	0,065
	94,11
	80,63
	5,171696
	0
	0,0000023

	19604
	
	
	21,26
	0,065
	91,52
	80,29
	5,171696
	0
	0,0000025

	19607
	
	
	4,84
	0,065
	93,06
	81,7
	5,171696
	0
	0,0000006

	19626
	
	
	19,94
	0,065
	92,79
	80,11
	5,171696
	0
	0,0000023

	30727
	ТК-4
	
	12,18
	0,065
	94,45
	80,29
	5,171696
	0
	0,0000014

	19624
	
	
	13,5
	0,065
	93,95
	80,55
	5,171696
	0
	0,0000016

	19625
	
	
	19,68
	0,065
	93,65
	80,45
	5,171696
	0
	0,0000023

	19628
	
	
	2,93
	0,065
	93,49
	82,1
	5,171696
	0
	0,0000003

	19631
	
	
	19,04
	0,065
	94,32
	80,24
	5,171696
	0
	0,0000022

	19603
	
	
	12,54
	0,065
	93,39
	80,11
	5,171696
	0
	0,0000015

	19683
	
	
	5,58
	0,065
	91,91
	79,66
	5,189407
	0
	0,0000007

	19681
	
	
	13,69
	0,065
	91,64
	80,57
	5,189407
	0
	0,0000016

	19677
	
	
	34,01
	0,065
	92,44
	79,46
	5,189407
	0
	0,000004

	19680
	
	
	6,17
	0,065
	92,27
	79,69
	5,189407
	0
	0,0000007

	19593
	
	
	18,59
	0,065
	94,34
	81,17
	5,195026
	0
	0,0000022

	19592
	
	
	13,58
	0,065
	94,1
	80,91
	5,195026
	0
	0,0000016

	19651
	ТК-1
	
	68,09
	0,1
	94,73
	79,64
	6,600723
	0
	0,0000101

	19618
	
	
	23,9
	0,1
	92,81
	81,14
	6,600723
	0
	0,0000036

	68031
	ТК-2
	ТК-3
	33,92
	0,1
	94,78
	79,67
	6,600723
	0
	0,0000051

	19597
	ТК-1
	ТК-2
	24,31
	0,1
	94,9
	79,81
	6,600723
	0
	0,0000036

	19595
	ТК-2
	
	24,72
	0,1
	94,58
	81,07
	6,600723
	0
	0,0000037

	19630
	
	
	17,15
	0,1
	93,11
	79,45
	6,600723
	0
	0,0000026

	19633
	
	
	15,24
	0,1
	93,82
	79,83
	6,600723
	0
	0,0000023

	19635
	
	
	29,86
	0,1
	93,44
	80,54
	6,600723
	0
	0,0000044

	19636
	
	
	3,78
	0,1
	92,66
	81,62
	6,600723
	0
	0,0000006

	19586
	котельная п. Лесной (СуСпСт)
	ТК-1
	24,41
	0,1
	94,97
	79,52
	6,600723
	0
	0,0000036

	19612
	ТК-3
	
	53,16
	0,1
	94,56
	79,87
	6,600723
	0
	0,0000079

	19613
	
	ТК-4
	6,86
	0,1
	94,53
	79,77
	6,600723
	0
	0,000001

	30731
	
	
	28,38
	0,1
	93,38
	79,19
	6,600723
	0
	0,0000042

	19601
	ТК-3
	
	27,36
	0,1
	94,22
	80,19
	6,600723
	0
	0,0000041

	19616
	ТК-4
	
	54,31
	0,1
	93,98
	79,69
	6,600723
	0
	0,0000081

	19690
	
	
	16,21
	0,1
	93,94
	79,25
	6,660266
	0
	0,0000024

	30740
	
	
	20,56
	0,1
	94,59
	78,65
	6,660266
	0
	0,0000031

	30254
	
	
	5,79
	0,1
	93,74
	79,61
	6,660266
	0
	0,0000009

	19647
	
	
	64,85
	0,1
	94,26
	78,97
	6,660266
	0
	0,0000097

	30324
	
	
	39,83
	0,1
	93,47
	79,11
	6,660266
	0
	0,000006

	30321
	
	
	13,28
	0,1
	93,12
	78,69
	6,660266
	0
	0,000002

	19670
	
	
	10,51
	0,1
	92,73
	80,57
	6,660266
	0
	0,0000016

	19669
	
	
	28,51
	0,1
	93
	80,31
	6,660266
	0
	0,0000043

	19668
	
	
	15,14
	0,1
	93,9
	80,3
	6,660266
	0
	0,0000023

	30317
	
	
	21
	0,1
	92,27
	78,13
	6,660266
	0
	0,0000032

	19674
	
	
	10,85
	0,1
	93,46
	78,1
	6,660266
	0
	0,0000016

	19675
	
	
	3,89
	0,1
	93,76
	78,7
	6,660266
	0
	0,0000006

	19661
	
	
	12,62
	0,1
	94,17
	79,26
	6,660266
	0
	0,0000019

	19695
	
	
	6,73
	0,105
	92,33
	80,44
	6,980093
	0
	0,0000011

	30352
	
	
	4,56
	0,105
	92,56
	81,39
	6,980888
	0
	0,0000007



Показатели надежности теплоснабжения потребителей от котельнойОАО «Горремстрой» котельная Нефтеюганское шоссе, 21
	№ потребителя
	Адрес узла ввода
	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Путь, пройденный от источника, м
	Вероятность безотказной работы
	Коэффициент готовности
	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период

	
	
	отопление
	вентиляция
	ГВС
	
	факт
	норматив
	факт
	норматив
	

	35743
	НЕФТЕЮГАНСКОЕ ШОССЕ 21А
	0,3765
	0
	0,024
	311,2
	1
	0,9
	0,999987
	0,97
	0,0978

	35747
	НЕФТЕЮГАНСКОЕ ШОССЕ 21
	0,15
	0
	0
	296,6
	1
	0,9
	0,999985
	0,97
	0,0393

	68377
	НЕФТЕЮГАНСКОЕ ШОССЕ 21
	0,0967
	0
	0
	183,1
	1
	0,9
	0,999963
	0,97
	0,0254

	68373
	НЕФТЕЮГАНСКОЕ ШОССЕ 21
	0,0565
	0
	0
	174,8
	1
	0,9
	0,999961
	0,97
	0,0148

	35741
	НЕФТЕЮГАНСКОЕ ШОССЕ 21
	0,2091
	0
	0
	162,8
	1
	0,9
	0,999957
	0,97
	0,0549



Показатели надежности тепловых сетей от котельнойОАО «Горремстрой» котельная Нефтеюганское шоссе, 21
	Sys
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутpеннийдиаметp подающего тpубопpовода, м
	Температура в конце участка под.тр-да,°C
	Температура в начале участка обр.тр-да,°C
	Время восстановления, ч
	Относительное кол.отключ. нагрузки
	Вероятность отказа

	68378
	
	склад 1,2,3
	8,13
	0,08
	94,75
	81,25
	5,847216
	0
	0,0000011

	68374
	
	склад №7
	8,25
	0,08
	94,73
	81,26
	5,847185
	0
	0,0000011

	68385
	
	маг. "Керама" ООО ''Керама-Н''
	65,37
	0,1
	94,57
	79,85
	6,710999
	0
	0,0000099

	68386
	
	АБК
	50,77
	0,1
	94,47
	80,67
	6,710999
	0
	0,0000077

	68370
	
	склад
	21,6
	0,1
	94,79
	81,24
	6,743649
	0
	0,0000033

	68382
	
	
	16,61
	0,15
	94,77
	79,88
	9,120082
	0
	0,0000034

	68384
	
	
	48,67
	0,15
	94,69
	79,96
	9,120082
	0
	0,00001

	68380
	
	
	5,5
	0,2
	94,79
	79,86
	11,588007
	0
	0,0000014

	68372
	
	
	25,29
	0,2
	94,82
	80,16
	11,588007
	0
	0,0000066

	68376
	
	
	8,51
	0,2
	94,8
	80,07
	11,588007
	0
	0,0000022

	68369
	котельная ОАО "Горремстрой"
	
	141,21
	0,2
	94,85
	80,38
	11,588007
	0
	0,0000369



Показатели надежности теплоснабжения потребителей от котельнойООО «ТВС-сервис» котельная Инженерная 20
	№ потребителя
	Адрес узла ввода
	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Путь, пройденный от источника, м
	Вероятность безотказной работы
	Коэффициент готовности
	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период

	
	
	отопление
	вентиляция
	ГВС
	
	факт
	норматив
	факт
	норматив
	

	58398
	ИНЖЕНЕРНАЯ 15
	0,159
	0
	0
	303,8
	1
	0,9
	0,999917
	0,97
	0,0541

	36857
	ИНЖЕНЕРНАЯ 20
	0,066
	0
	0
	152,8
	1
	0,9
	0,999904
	0,97
	0,0223

	37829
	ИНЖЕНЕРНАЯ 20
	0,265
	0
	0
	135,7
	1
	0,9
	0,999902
	0,97
	0,0896

	58407
	ИНЖЕНЕРНАЯ 20/1
	0,15
	0
	0
	130,4
	1
	0,9
	0,999901
	0,97
	0,0507

	36814
	ИНЖЕНЕРНАЯ 20
	0,104
	0
	0
	128,1
	1
	0,9
	0,9999
	0,97
	0,0351

	37825
	ИНЖЕНЕРНАЯ 20
	0,15
	0
	0
	113,7
	1
	0,9
	0,999899
	0,97
	0,0507

	36817
	ИНЖЕНЕРНАЯ 20
	0,115
	0
	0
	104,9
	1
	0,9
	0,999898
	0,97
	0,0388

	36793
	ИНЖЕНЕРНАЯ 20
	0,037
	0
	0
	93,5
	1
	0,9
	0,999897
	0,97
	0,0125

	37814
	ИНЖЕНЕРНАЯ 20/7
	0,455
	0
	0
	76
	1
	0,9
	0,999896
	0,97
	0,1536

	37817
	ИНЖЕНЕРНАЯ 20
	0,4
	0
	0
	77,7
	1
	0,9
	0,999894
	0,97
	0,135



Показатели надежности тепловых сетей от котельнойООО «ТВС-сервис» котельная Инженерная 20
	Sys
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутpеннийдиаметp подающего тpубопpовода, м
	Температура в конце участка под.тр-да,°C
	Температура в начале участка обр.тр-да,°C
	Время восстановления, ч
	Относительное кол.отключ. нагрузки
	Вероятность отказа

	37742
	
	ООО Запсибагранс
	143,76
	0,05
	93,52
	68,81
	4,392739
	0
	0,0000142

	58412
	
	
	82,7
	0,05
	94,35
	68,11
	4,392739
	0
	0,0000082

	58414
	
	ООО "Ремистр"
	5,57
	0,05
	94,74
	69,79
	4,392739
	0
	0,0000006

	27792
	
	склад ООО "База Север"
	32,78
	0,05
	94,36
	69,48
	4,418542
	0
	0,0000033

	58379
	
	ООО "Пакер-Сервис"
	9,54
	0,05
	94,57
	69,66
	4,418542
	0
	0,000001

	58381
	
	ООО "Уют" (корпус №2)
	3,76
	0,05
	94,7
	69,76
	4,423787
	0
	0,0000004

	37824
	
	
	45,62
	0,08
	94,86
	69,38
	5,608174
	0
	0,0000058

	27790
	
	
	24,89
	0,08
	94,72
	69,38
	5,608174
	0
	0,0000031

	27791
	Шайба
	ООО "Уют" (корпус №3)
	30,5
	0,08
	93,98
	69,19
	5,608174
	0
	0,0000039

	58410
	
	ООО "Уют" (корпус №1)
	45,32
	0,08
	94,51
	69,61
	5,608174
	0
	0,0000057

	27778
	
	
	55,86
	0,08
	94,65
	69,42
	5,608174
	0
	0,0000071

	37830
	
	ИП Давыдов С.Н.
	50,63
	0,08
	94,64
	69,71
	5,608174
	0
	0,0000064

	37828
	
	Шайба
	12,32
	0,08
	94,51
	68,74
	5,608174
	0
	0,0000016

	36295
	
	
	23,36
	0,1
	94,83
	68,24
	6,559921
	0
	0,0000035

	27780
	Коллектор
	
	48
	0,105
	94,84
	69,71
	6,768523
	0
	0,0000073

	37818
	
	ИП Криштанович Т.М. (1 корпус)
	9,17
	0,105
	94,81
	69,85
	6,768523
	0
	0,0000014

	27797
	
	ИП Криштанович Т.М. (2 корпус)
	24,93
	0,105
	94,01
	69,21
	6,768523
	0
	0,0000038

	37815
	
	ООО "Спецстроймаш"
	14,2
	0,15
	94,88
	69,91
	8,866892
	0
	0,0000028

	27754
	
	
	7,83
	0,15
	94,93
	69,87
	8,866892
	0
	0,0000016

	58388
	
	УУТЭ
	10,32
	0,15
	94,96
	69,84
	8,866892
	0
	0,0000021

	27751
	Котельная ТВС-сервис
	
	49,89
	0,15
	94,97
	69,67
	8,866892
	0
	0,00001

	36294
	
	
	4,11
	0,15
	94,96
	69,29
	8,866892
	0
	0,0000008

	58391
	УУТЭ
	ООО "Главснабинвест"
	80,21
	0,15
	94,88
	69,91
	8,866892
	0
	0,000016

	37820
	Коллектор
	
	18,87
	0,15
	94,94
	69,28
	8,947215
	0
	0,0000038

	58374
	Котельная ТВС-сервис
	Коллектор
	20,58
	0,2
	94,97
	69,37
	11,504067
	0
	0,0000053


Показатели надежности теплоснабжения потребителей от котельной№5 СГМУП «ГТС»
	№ потребителя
	Адрес узла ввода
	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Путь, пройденный от источника, м
	Вероятность безотказной работы
	Коэффициент готовности
	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период

	
	
	отопление
	вентиляция
	ГВС
	
	факт
	норматив
	факт
	норматив
	

	30676
	СТРОИТЕЛЕЙ 17
	0,0042
	0
	0
	1006,3
	1
	0,9
	0,999145
	0,97
	0,0471

	30677
	СТРОИТЕЛЕЙ 17
	0,0042
	0
	0
	988,5
	1
	0,9
	0,999119
	0,97
	0,0471

	30666
	ДОРОЖНЫЙ 35
	0,056
	0
	0
	666,5
	1
	0,9
	0,998823
	0,97
	0,5888

	30665
	ДОРОЖНЫЙ 34
	0,0522
	0
	0
	626,5
	1
	0,9
	0,998777
	0,97
	0,5531

	30664
	ДОРОЖНЫЙ 33
	0,0486
	0
	0
	586,5
	1
	0,9
	0,998737
	0,97
	0,5133

	30663
	ДОРОЖНЫЙ 27
	0,0451
	0
	0
	561,5
	1
	0,9
	0,99871
	0,97
	0,4743

	30662
	ДОРОЖНЫЙ 26
	0,0451
	0
	0
	546,5
	1
	0,9
	0,998705
	0,97
	0,4745

	30638
	ДОРОЖНЫЙ 16
	0,0458
	0
	0
	460
	1
	0,9
	0,99864
	0,97
	0,4974

	30661
	ДОРОЖНЫЙ 25
	0,0524
	0
	0
	493,1
	1
	0,9
	0,99864
	0,97
	0,5374

	30660
	ДОРОЖНЫЙ 24
	0,0523
	0
	0
	486,5
	1
	0,9
	0,998638
	0,97
	0,5362

	30645
	ДОРОЖНЫЙ 2/1
	0,0253
	0
	0
	500,5
	1
	0,9
	0,998633
	0,97
	0,2882

	30594
	ЗАМЯТИНСКАЯ 4
	0,099625
	0,2354
	0,04285
	684,8
	1
	0,9
	0,998625
	0,97
	3,0039

	30595
	ЗАМЯТИНСКАЯ 4
	0,099625
	0,2354
	0,04285
	673,2
	1
	0,9
	0,998615
	0,97
	2,1682

	30639
	ДОРОЖНЫЙ 3
	0,0727
	0
	0
	409,8
	1
	0,9
	0,998609
	0,97
	0,733

	30623
	ДОРОЖНЫЙ 15
	0,0337
	0
	0
	325
	1
	0,9
	0,998593
	0,97
	0,3661

	30628
	ДОРОЖНЫЙ 23
	0,0733
	0
	0
	243
	1
	0,9
	0,998577
	0,97
	0,7379

	30629
	ДОРОЖНЫЙ 14
	0,01
	0
	0
	101
	1
	0,9
	0,998573
	0,97
	0,1125

	30630
	ДОРОЖНЫЙ 14
	0,04
	0
	0
	98,2
	1
	0,9
	0,998568
	0,97
	0,3619

	30597
	ДОРОЖНЫЙ
	0,05
	0
	0
	594,9
	1
	0,9
	0,998565
	0,97
	0,2894

	30620
	ДОРОЖНЫЙ 14
	0,0385
	0
	0
	142
	1
	0,9
	0,998558
	0,97
	0,4047

	30655
	ДОРОЖНЫЙ 32
	0,0381
	0
	0
	606
	1
	0,9
	0,998555
	0,97
	0,3862

	30599
	ДОРОЖНЫЙ
	0,05
	0
	0
	570,2
	1
	0,9
	0,998554
	0,97
	0,2952

	30640
	ДОРОЖНЫЙ 17
	0,0464
	0
	0
	502
	1
	0,9
	0,998553
	0,97
	0,5036

	30659
	ДОРОЖНЫЙ 28
	0,0492
	0
	0
	468
	1
	0,9
	0,998552
	0,97
	0,5042

	30658
	ДОРОЖНЫЙ 29
	0,052
	0
	0
	503
	1
	0,9
	0,998551
	0,97
	0,5216

	30625
	ДОРОЖНЫЙ 4
	0,042
	0
	0
	341
	1
	0,9
	0,998549
	0,97
	0,456

	30614
	ДОРОЖНЫЙ 13
	0,0772
	0
	0
	197
	1
	0,9
	0,998546
	0,97
	0,6763

	30598
	ДОРОЖНЫЙ 19
	0,0754
	0
	0
	526,2
	1
	0,9
	0,998546
	0,97
	0,6891

	30607
	ДОРОЖНЫЙ 22
	0,0737
	0
	0
	427
	1
	0,9
	0,998545
	0,97
	0,6597

	30637
	ДОРОЖНЫЙ 7
	0,0725
	0
	0
	346,4
	1
	0,9
	0,998545
	0,97
	0,7456

	30609
	ЗАМЯТИНСКАЯ 4
	0,099625
	0,2354
	0,04285
	772,9
	1
	0,9
	0,998545
	0,97
	3,3768

	30641
	ДОРОЖНЫЙ 2
	0,0828
	0
	0
	529,6
	1
	0,9
	0,998544
	0,97
	0,8479

	68465
	ДОРОЖНЫЙ 1
	0,0844
	0
	0
	446
	1
	0,9
	0,998544
	0,97
	0,8474

	30634
	ДОРОЖНЫЙ 18
	0,0739
	0
	0
	188
	1
	0,9
	0,998543
	0,97
	0,6522

	30656
	ДОРОЖНЫЙ 31
	0,0524
	0
	0
	566
	1
	0,9
	0,998543
	0,97
	0,5165

	30633
	ДОРОЖНЫЙ 12
	0,0731
	0
	0
	221
	1
	0,9
	0,998543
	0,97
	0,7365

	30636
	ДОРОЖНЫЙ 8
	0,0734
	0
	0
	316,2
	1
	0,9
	0,998543
	0,97
	0,7524

	30626
	ДОРОЖНЫЙ 4
	0,042
	0
	0
	290
	1
	0,9
	0,998543
	0,97
	0,4565

	30606
	ДОРОЖНЫЙ 21
	0,0717
	0
	0
	464,2
	1
	0,9
	0,998543
	0,97
	0,6437

	30635
	ДОРОЖНЫЙ 10
	0,0732
	0
	0
	285,9
	1
	0,9
	0,998543
	0,97
	0,7508

	30605
	ДОРОЖНЫЙ 20
	0,0803
	0
	0
	493,2
	1
	0,9
	0,998542
	0,97
	0,7426

	30632
	ДОРОЖНЫЙ 11
	0,0739
	0
	0
	254
	1
	0,9
	0,998542
	0,97
	0,7429

	30657
	ДОРОЖНЫЙ 30
	0,0497
	0
	0
	524,8
	1
	0,9
	0,998541
	0,97
	0,5003

	30627
	ДОРОЖНЫЙ 9
	0,094
	0
	0
	249,4
	1
	0,9
	0,998541
	0,97
	0,8419

	30643
	ДОРОЖНЫЙ 2/1
	0,025
	0
	0
	416,8
	1
	0,9
	0,998541
	0,97
	0,284



Показатели надежности тепловых сетейот котельной №5 СГМУП «ГТС»
	Sys
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутpеннийдиаметp подающего тpубопpовода, м
	Температура в конце участка под.тр-да,°C
	Температура в начале участка обр.тр-да,°C
	Время восстановления, ч
	Относительное кол.отключ. нагрузки
	Вероятность отказа

	19445
	
	СТРОИТЕЛЕЙ 17
	7,89
	0,025
	95
	65,13
	3,639313
	0
	0,0000006

	19446
	
	
	5,87
	0,025
	95
	65,13
	3,639445
	0
	0,0000005

	19526
	
	склад
	35,94
	0,032
	95
	68,77
	3,887416
	0
	0,0000032

	19509
	УТ 24
	
	25,46
	0,032
	95
	69,81
	3,888339
	0
	0,0000022

	19493
	
	закусочная "Бистро"
	8,83
	0,032
	95
	71,51
	3,889802
	0
	0,0000008

	30650
	УТ-11
	
	33,03
	0,05
	95
	70,16
	4,565023
	0
	0,0000034

	19486
	
	
	25,23
	0,05
	95
	69,81
	4,565023
	0
	0,0000026

	30187
	
	
	26,58
	0,05
	95
	69,81
	4,565023
	0
	0,0000027

	68234
	
	Дорожный 2/1
	7,41
	0,05
	95
	69,81
	4,565023
	0
	0,0000008

	19497
	
	УТ-26
	29,9
	0,05
	95
	69,81
	4,565023
	0
	0,0000031

	19473
	ТК
	
	27,48
	0,05
	95
	65,93
	4,572684
	0
	0,0000028

	19471
	ТК
	
	22,2
	0,05
	95
	65,94
	4,572684
	0
	0,0000023

	19472
	
	ТК
	21,51
	0,05
	95
	65,93
	4,572684
	0
	0,0000022

	19468
	ТК4
	ДОРОЖНЫЙ 27
	27,27
	0,05
	95
	65,41
	4,576187
	0
	0,0000028

	19466
	ТК4
	
	20,62
	0,05
	95
	65,41
	4,576187
	0
	0,0000021

	19575
	
	
	30,91
	0,05
	95
	69,9
	4,578739
	0
	0,0000032

	30653
	
	ТК 14
	15,85
	0,05
	95
	67,55
	4,579316
	0
	0,0000016

	19508
	ТК 14
	ДОРОЖНЫЙ 32
	11,22
	0,05
	95
	67,55
	4,579316
	0
	0,0000012

	19512
	УТ-25
	
	23,5
	0,05
	95
	69,81
	4,579853
	0
	0,0000024

	19544
	УТ22
	
	18,39
	0,05
	95
	69,81
	4,580621
	0
	0,0000019

	19562
	
	УТ-3
	6,88
	0,05
	95
	70,08
	4,580738
	0
	0,0000007

	19574
	УТ-3
	
	10,73
	0,05
	95
	70,08
	4,580738
	0
	0,0000011

	19521
	ТК
	МБОУ СОШ №22 имени Геннадия Фе
	15,33
	0,05
	95
	68,63
	4,581081
	0
	0,0000016

	19576
	УТ-14А
	
	14,76
	0,05
	95
	69,8
	4,581167
	0
	0,0000015

	19532
	УТ-20
	ДОРОЖНЫЙ 19
	14,69
	0,05
	95
	69,18
	4,581177
	0
	0,0000015

	19540
	УТ-17
	
	12,52
	0,05
	95
	69,52
	4,581504
	0
	0,0000013

	19477
	ТК5
	
	11,92
	0,05
	95
	65,15
	4,581594
	0
	0,0000012

	30601
	
	школа №22
	11,95
	0,05
	95
	68,77
	4,581589
	0
	0,0000012

	19461
	
	
	12,02
	0,05
	95
	65,13
	4,581579
	0
	0,0000012

	19519
	УТ 25Б
	
	11,24
	0,05
	95
	69,81
	4,581696
	0
	0,0000012

	19503
	УТ-5
	
	10,41
	0,05
	95
	70,08
	4,581821
	0
	0,0000011

	19484
	УТ-8
	ДОРОЖНЫЙ 8
	10,2
	0,05
	95
	70,07
	4,581852
	0
	0,0000011

	19546
	УТ21Б
	
	9,98
	0,05
	95
	69,8
	4,581885
	0
	0,000001

	19459
	ТК 13
	
	10,05
	0,05
	95
	67,38
	4,581875
	0
	0,000001

	19501
	УТ-7
	
	9,86
	0,05
	95
	70,07
	4,581904
	0
	0,000001

	19536
	УТ-18
	
	9,66
	0,05
	95
	69,47
	4,581934
	0
	0,000001

	19569
	УТ-4
	
	9,59
	0,05
	95
	70,08
	4,581944
	0
	0,000001

	19566
	
	отдельный пост ПЧ-118 ОГПС №1
	9,26
	0,05
	95
	69,97
	4,581994
	0
	0,000001

	19478
	ТК6
	
	9,13
	0,05
	95
	65,13
	4,582013
	0
	0,0000009

	19534
	УТ-19
	
	8,73
	0,05
	95
	69,43
	4,582073
	0
	0,0000009

	19504
	УТ-6
	
	8,02
	0,05
	95
	70,07
	4,58218
	0
	0,0000008

	19553
	УТ21
	
	6,9
	0,05
	95
	69,8
	4,582348
	0
	0,0000007

	19552
	
	
	6,32
	0,05
	95
	69,8
	4,582436
	0
	0,0000007

	19567
	
	отдельный пост ПЧ-118 ОГПС №1
	6,22
	0,05
	95
	69,97
	4,582451
	0
	0,0000006

	19563
	УТ1
	
	34,78
	0,065
	95
	69,97
	5,193907
	0
	0,0000041

	19573
	
	
	2,82
	0,065
	95
	69,97
	5,193907
	0
	0,0000003

	30647
	УТ22А
	
	86,25
	0,08
	95
	69,8
	5,814899
	0
	0,0000113

	19513
	
	
	44,19
	0,08
	95
	69,8
	5,814899
	0
	0,0000058

	19479
	
	
	86,11
	0,08
	95
	71,59
	5,826612
	0
	0,0000113

	19520
	ТК
	МБОУ СОШ №22 имени Геннадия Фе
	26,93
	0,08
	95
	68,44
	5,842249
	0
	0,0000035

	19492
	ТК 10
	
	20,02
	0,08
	95
	66,66
	5,844075
	0
	0,0000026

	19491
	ТК11
	
	18,71
	0,08
	95
	66,9
	5,844421
	0
	0,0000025

	30610
	
	МБОУ СОШ №22 имени Геннадия Фе
	11,85
	0,08
	95
	68,19
	5,846233
	0
	0,0000016

	19482
	УТ-9
	
	11,25
	0,08
	95
	70,07
	5,846392
	0
	0,0000015

	68466
	
	
	10,35
	0,08
	95
	69,81
	5,84663
	0
	0,0000014

	30667
	ТК 12
	
	6,84
	0,08
	95
	67,2
	5,847557
	0
	0,0000009

	19458
	ТК 13
	
	41,44
	0,1
	95
	67,93
	6,523439
	0
	0,0000061

	19507
	
	
	113,91
	0,1
	95
	68,19
	6,523439
	0
	0,0000168

	30202
	
	
	59,16
	0,1
	95
	68,19
	6,523439
	0
	0,0000087

	19542
	
	TK-20Б
	43,71
	0,1
	95
	68,43
	6,523439
	0
	0,0000064

	19462
	ТК11
	ТК 12
	51,83
	0,1
	95
	67,6
	6,523439
	0
	0,0000076

	30373
	
	
	10,35
	0,1
	95
	68,77
	6,523439
	0
	0,0000015

	19463
	ТК 12
	ТК 13
	36,99
	0,1
	95
	67,73
	6,523439
	0
	0,0000054

	19533
	УТ-19
	УТ-20
	26,19
	0,1
	95
	68,52
	6,523439
	0
	0,0000039

	19531
	УТ-20
	
	40,95
	0,1
	95
	68,47
	6,523439
	0
	0,000006

	19525
	TK-20Б
	
	62,03
	0,1
	95
	68,19
	6,523439
	0
	0,0000091

	19524
	TK-20Б
	ТК
	75,8
	0,1
	95
	68,53
	6,523439
	0
	0,0000111

	19495
	ТК 10
	ТК11
	37,97
	0,1
	95
	67,45
	6,523439
	0
	0,0000056

	19490
	ТК-1
	ТК 10
	58,9
	0,1
	95
	67,32
	6,523439
	0
	0,0000087

	68283
	
	
	95,39
	0,1
	95
	65,13
	6,665194
	0
	0,0000143

	19444
	
	
	11,33
	0,1
	95
	65,13
	6,665194
	0
	0,0000017

	57535
	
	
	15,78
	0,1
	95
	65,13
	6,665194
	0
	0,0000024

	19457
	
	
	32,47
	0,1
	95
	65,13
	6,665194
	0
	0,0000049

	19449
	
	
	45,6
	0,1
	95
	65,13
	6,665194
	0
	0,0000069

	19456
	
	
	48,2
	0,1
	95
	65,13
	6,665194
	0
	0,0000072

	19548
	УТ21А
	
	62,26
	0,1
	95
	69,8
	6,729607
	0
	0,0000094

	19487
	УТ-11
	
	30,16
	0,1
	95
	71,59
	6,740693
	0
	0,0000046

	19467
	
	
	6,61
	0,105
	95
	65,94
	6,980137
	0
	0,000001

	72380
	ТК5
	Комплексное освоение в целях ж
	100
	0,15
	95
	70
	8,594961
	0
	0,0000118

	72381
	Комплексное освоение в целях ж
	Перспектива по ГП
	100
	0,15
	95
	70
	8,594961
	0
	0,0000118

	19561
	УТ-4
	
	29,46
	0,15
	95
	70,08
	8,594961
	0
	0,0000057

	19483
	УТ-8
	УТ-9
	39,71
	0,15
	95
	70,3
	8,594961
	0
	0,0000077

	19485
	УТ-7
	УТ-8
	39,56
	0,15
	95
	70,24
	8,594961
	0
	0,0000077

	19488
	УТ-9
	УТ-11
	39,3
	0,15
	95
	70,41
	8,594961
	0
	0,0000076

	19489
	УТ-4А
	ТК-1
	278,23
	0,15
	95
	69,14
	8,594961
	0
	0,0000539

	19502
	УТ-6
	УТ-7
	46,95
	0,15
	95
	70,21
	8,594961
	0
	0,0000091

	19505
	УТ-5
	УТ-6
	36,24
	0,15
	95
	70,18
	8,594961
	0
	0,000007

	19506
	УТ-4
	УТ-5
	41,57
	0,15
	95
	70,17
	8,594961
	0
	0,0000081

	72379
	ТК6
	пос.Дорожный
	100
	0,15
	95
	70
	8,594961
	0
	0,0000118

	19455
	
	
	33,72
	0,15
	95
	65,13
	8,594961
	0
	0,0000065

	30668
	
	ТК4
	90,02
	0,15
	95
	69,51
	8,594961
	0
	0,0000174

	19460
	ТК6
	
	45,1
	0,15
	95
	65,13
	8,594961
	0
	0,0000087

	19465
	
	
	65,21
	0,15
	95
	65,13
	8,594961
	0
	0,0000126

	19469
	ТК-1
	
	68,5
	0,15
	95
	69,36
	8,594961
	0
	0,0000133

	19474
	ТК5
	ТК6
	43,41
	0,15
	95
	69,22
	8,594961
	0
	0,0000084

	19476
	ТК4
	ТК5
	38,11
	0,15
	95
	69,67
	8,594961
	0
	0,0000074

	19570
	УТ-4А
	УТ-4
	17,94
	0,15
	95
	70,15
	8,594961
	0
	0,0000035

	68423
	
	
	29,83
	0,15
	95
	69,07
	8,689781
	0
	0,0000058

	19556
	УТ22
	УТ22А
	4,34
	0,15
	95
	69,81
	8,689781
	0
	0,0000009

	19557
	УТ22А
	УТ 24А
	80,55
	0,15
	95
	69,81
	8,689781
	0
	0,0000158

	19559
	УТ1
	
	22,05
	0,15
	95
	69,07
	8,689781
	0
	0,0000043

	30184
	УТ 24А
	
	8,78
	0,15
	95
	69,81
	8,689781
	0
	0,0000017

	19578
	УТ-15
	УТ-16'
	171,53
	0,15
	95
	68,69
	8,689781
	0
	0,0000336

	19555
	УТ21
	УТ21А
	27,3
	0,15
	95
	69,81
	8,689781
	0
	0,0000053

	19551
	ДК-1
	УТ21
	32,19
	0,15
	95
	69,8
	8,689781
	0
	0,0000063

	19550
	УТ-14А
	ДК-1
	18,08
	0,15
	95
	69,8
	8,689781
	0
	0,0000035

	19549
	
	УТ-14А
	75,8
	0,15
	95
	69,06
	8,689781
	0
	0,0000149

	19547
	УТ21А
	УТ21Б
	18,72
	0,15
	95
	69,81
	8,689781
	0
	0,0000037

	19498
	УТ-26
	УТ 25Б
	56,81
	0,15
	95
	69,81
	8,689781
	0
	0,0000111

	19545
	УТ21Б
	УТ22
	50,54
	0,15
	95
	69,81
	8,689781
	0
	0,0000099

	19541
	УТ-16'
	УТ-17
	49,43
	0,15
	95
	68,69
	8,689781
	0
	0,0000097

	19579
	УТ-14А
	УТ-15
	13,12
	0,15
	95
	68,69
	8,689781
	0
	0,0000026

	19535
	УТ-18
	УТ-19
	34,07
	0,15
	95
	68,58
	8,689781
	0
	0,0000067

	19510
	
	УТ 24
	10,7
	0,15
	95
	69,81
	8,689781
	0
	0,0000021

	19511
	УТ 24
	УТ-25
	60,19
	0,15
	95
	69,81
	8,689781
	0
	0,0000118

	19516
	УТ 25Б
	УТ-25
	28,79
	0,15
	95
	69,81
	8,689781
	0
	0,0000056

	19537
	УТ-17
	УТ-18
	38,4
	0,15
	95
	68,64
	8,689781
	0
	0,0000075

	19560
	Котельная №5 (ГТС)
	УТ1
	92,21
	0,2
	95
	69,1
	11,658066
	0
	0,0000242

	19564
	Котельная №5 (ГТС)
	ТКO
	31,64
	0,25
	95
	69,36
	14,24401
	0
	0,0000102

	19571
	ТКO
	УТ-4А
	156,38
	0,25
	95
	69,36
	14,24401
	0
	0,0000502








































ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Результаты расчета перспективных показателей надежности теплоснабжения города Сургутас учетом реконструкции ненадежных участков тепловой сети
























1. [bookmark: OLE_LINK41][bookmark: OLE_LINK42][bookmark: OLE_LINK44][bookmark: OLE_LINK43]Показатели надежности теплоснабжения потребителей от тепломагистрали СГРЭС-2-Промзона
	№ потребителя
	Адрес узла ввода
	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Путь, пройденный от источника, м
	Вероятность безотказной работы
	Коэффициент готовности
	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период

	
	
	отопление
	вентиляция
	ГВС
	
	факт
	норматив
	факт
	норматив
	

	37013
	СОСНОВАЯ 28
	0,1606
	0
	0
	0
	1
	0,9
	0,985278
	0,97
	8,1645

	35792
	имени ГЛУХОВА 1
	0,08
	0,4
	0
	703,1
	1
	0,9
	0,99089
	0,97
	15,2018

	35800
	ГЛУХОВА
	0,055
	0
	0
	1200,2
	1
	0,9
	0,990963
	0,97
	1,7418

	67952
	 
	0,458
	0
	0
	930,8
	1
	0,9
	0,990853
	0,97
	14,5208

	38025
	ЭНЕРГОСТРОИТЕЛЕЙ 17
	0,581
	0
	0
	882
	1
	0,9
	0,990847
	0,97
	18,4203

	67921
	ЭНЕРГОСТРОИТЕЛЕЙ 17/1
	0,017
	0
	0,01
	874
	1
	0,9
	0,990843
	0,97
	0,813

	50460
	ЭНЕРГОСТРОИТЕЛЕЙ 21
	0,109
	0
	0
	879,6
	1
	0,9
	0,99085
	0,97
	3,4559

	50464
	имени ГЛУХОВА 2
	1,283
	2
	0,682
	932,1
	1
	0,9
	0,990849
	0,97
	127,1045

	50470
	ЭНЕРГОСТРОИТЕЛЕЙ
	0,009
	0
	0
	1631,2
	1
	0,9
	0,990839
	0,97
	0,2858

	59045
	 
	0,032
	0
	0
	1754,6
	1
	0,9
	0,99086
	0,97
	1,0163

	59039
	 
	0,112
	0
	0
	1675,5
	1
	0,9
	0,990849
	0,97
	3,5571

	59059
	 
	0,029
	0
	0
	1939,3
	1
	0,9
	0,990902
	0,97
	0,921

	59051
	 
	0,511
	0
	0
	1802,3
	1
	0,9
	0,990875
	0,97
	16,229

	50478
	ЭНЕРГОСТРОИТЕЛЕЙ 14
	0,065
	0
	0
	1644,8
	1
	0,9
	0,990838
	0,97
	2,0643

	50484
	ЭНЕРГОСТРОИТЕЛЕЙ 14
	0,173
	0
	0
	1665,9
	1
	0,9
	0,990839
	0,97
	5,4944

	50488
	ЗАО "АТП" Насосная
	0,006
	0
	0
	1705,4
	1
	0,9
	0,990837
	0,97
	0,1906

	50498
	ЭНЕРГОСТРОИТЕЛЕЙ 22
	0,168
	0
	0
	1889
	1
	0,9
	0,990859
	0,97
	5,3539

	59068
	 
	0,195
	0
	0,015
	1997,2
	1
	0,9
	0,990874
	0,97
	6,7726

	50506
	ЗАО "Электротех. комп."
	0,061
	0
	0
	1788,9
	1
	0,9
	0,990839
	0,97
	1,938

	50510
	 
	0,43
	0
	0
	1908,6
	1
	0,9
	0,990845
	0,97
	13,6615

	50514
	ЭНЕРГОСТРОИТЕЛЕЙ, 13/1
	0,061
	0
	0
	1864,5
	1
	0,9
	0,990838
	0,97
	1,938

	50530
	Энергостроителей 13/3
	0,139
	0
	0
	2073,1
	1
	0,9
	0,990845
	0,97
	4,4164

	50528
	Энергостроителей 13/3
	0,165
	0
	0
	2064,2
	1
	0,9
	0,990843
	0,97
	5,2424

	50534
	ЭНЕРГОСТРОИТЕЛЕЙ 11/1
	1,05
	0
	0
	2176,4
	1
	0,9
	0,990844
	0,97
	33,3611

	59086
	 
	0,88
	0
	0,066
	1910,1
	1
	0,9
	0,99084
	0,97
	30,3926

	50587
	ЭНЕРГОСТРОИТЕЛЕЙ 8
	0,252
	0
	0,022
	2137,8
	1
	0,9
	0,990849
	0,97
	8,8147

	67962
	 
	0,4
	0
	0
	2278,7
	1
	0,9
	0,990879
	0,97
	12,7159

	50579
	ЭНЕРГОСТРОИТЕЛЕЙ 6
	0,388
	0
	0
	2144
	1
	0,9
	0,99084
	0,97
	12,3354

	50581
	ЭНЕРГОСТРОИТЕЛЕЙ 6
	0,198
	0
	0
	2127,4
	1
	0,9
	0,990838
	0,97
	6,2949

	36190
	 
	0,474
	0
	0
	2394,9
	1
	0,9
	0,990838
	0,97
	15,0774

	35799
	ЭНЕРГОСТРОИТЕЛЕЙ 4
	0,393
	0
	0,078
	2666,1
	1,000000
	0,9
	0,990848
	0,97
	15,1628

	50769
	Энергостроителей, 4Т
	0,098
	0
	0,12
	2759,5
	0,998246
	0,9
	0,990839
	0,97
	5,6567

	50597
	ПИОНЕРНАЯ 7
	0,331
	0
	0,031
	2990,6
	0,986239
	0,9
	0,990838
	0,97
	11,6709

	68118
	 
	0,133
	0
	0
	3242,7
	0,984412
	0,9
	0,990851
	0,97
	4,2359

	59100
	 
	0,111
	0,02
	0
	3047,3
	0,984053
	0,9
	0,990839
	0,97
	4,1714

	36199
	ПИОНЕРНАЯ 11
	0,228
	0,161
	0
	3093,1
	0,982643
	0,9
	0,990842
	0,97
	12,3874

	68111
	 
	0,758
	0
	0
	3416,3
	0,977006
	0,9
	0,990886
	0,97
	24,1419

	35870
	КЕДРОВЫЙ-2 10
	0,03171
	0
	0
	3465,9
	0,976825
	0,9
	0,990899
	0,97
	1,2229

	36222
	КЕДРОВЫЙ-2 7
	0,12333
	0
	0
	3604,3
	0,976825
	0,9
	0,990923
	0,97
	4,7562

	35982
	КЕДРОВЫЙ-2 15
	0,06407
	0
	0
	3676,4
	0,976825
	0,9
	0,990932
	0,97
	2,4709

	35872
	КЕДРОВЫЙ-2 9
	0,03181
	0
	0
	3420,4
	0,976825
	0,9
	0,990889
	0,97
	1,2268

	35864
	КЕДРОВЫЙ-2 9
	0,03181
	0
	0
	3405,9
	0,976825
	0,9
	0,990888
	0,97
	1,2267

	35859
	КЕДРОВЫЙ-2 10
	0,03171
	0
	0
	3453,5
	0,976825
	0,9
	0,990897
	0,97
	1,2229

	35856
	КЕДРОВЫЙ-2 9
	0,03181
	0
	0
	3387,5
	0,976825
	0,9
	0,990886
	0,97
	1,2268

	35853
	КЕДРОВЫЙ-2 13
	0,1784
	0
	0
	3304,1
	0,976825
	0,9
	0,990869
	0,97
	6,88

	35848
	КЕДРОВЫЙ-2 10
	0,03171
	0
	0
	3435,1
	0,976825
	0,9
	0,990895
	0,97
	1,2229

	35938
	КЕДРОВЫЙ-2 4
	0,03153
	0
	0
	3529,4
	0,976825
	0,9
	0,990912
	0,97
	1,216

	68107
	 
	0,095
	0
	0
	3719,5
	0,976825
	0,9
	0,990936
	0,97
	3,6638

	35889
	КЕДРОВЫЙ-2 14
	0,0994
	0
	0
	3568,9
	0,976825
	0,9
	0,990922
	0,97
	3,8333

	35891
	КЕДРОВЫЙ-2 3
	0,033595
	0
	0
	3461,2
	0,976825
	0,9
	0,9909
	0,97
	1,2956

	35906
	КЕДРОВЫЙ-2 3
	0,033595
	0
	0
	3478,9
	0,976825
	0,9
	0,990904
	0,97
	1,2956

	35921
	КЕДРОВЫЙ-2 6
	0,021413
	0
	0
	3605,4
	0,976825
	0,9
	0,990924
	0,97
	0,8258

	35936
	КЕДРОВЫЙ-2 4
	0,03153
	0
	0
	3539,6
	0,976825
	0,9
	0,990914
	0,97
	1,2159

	35937
	КЕДРОВЫЙ-2 4
	0,03153
	0
	0
	3510,9
	0,976825
	0,9
	0,99091
	0,97
	1,2159

	35983
	КЕДРОВЫЙ-2 15
	0,06407
	0
	0
	3691,3
	0,976825
	0,9
	0,990933
	0,97
	2,4709

	50566
	ЭНЕРГОСТРОИТЕЛЕЙ 5/1
	0,341
	0
	0
	3296,4
	0,966150
	0,9
	0,990839
	0,97
	10,8494

	50558
	ЭНЕРГОСТРОИТЕЛЕЙ 5/3
	0,275
	0
	0
	3364,2
	0,966147
	0,9
	0,99084
	0,97
	8,7508

	50554
	ЭНЕРГОСТРОИТЕЛЕЙ 5/1
	0,476
	0,5
	0,666
	3366,8
	0,966147
	0,9
	0,990839
	0,97
	48,6933

	50550
	 
	0,069
	0,084
	0
	3400,2
	0,966145
	0,9
	0,990838
	0,97
	4,8688

	50546
	ЭНЕРГОСТРОИТЕЛЕЙ 7/4
	0,106
	0
	0
	3486,3
	0,966143
	0,9
	0,990842
	0,97
	3,3733

	50760
	 
	0,023
	0
	0
	3480,2
	0,966142
	0,9
	0,990839
	0,97
	0,7319

	50753
	 
	0,221
	0,084
	0
	3540,1
	0,966141
	0,9
	0,990846
	0,97
	9,7062

	50747
	ЭНЕРГОСТРОИТЕЛЕЙ
	0,114
	0
	0
	3495,2
	0,966141
	0,9
	0,990838
	0,97
	3,6279

	50542
	ЭНЕРГОСТРОИТЕЛЕЙ
	1,02
	0,02
	0,3
	3564
	0,966139
	0,9
	0,990841
	0,97
	42,8798

	68098
	 
	0,155
	0
	0
	3645,6
	0,966139
	0,9
	0,990851
	0,97
	4,9363

	36084
	имени ГЛУХОВА 8
	0,427
	0
	0
	3603
	0,958309
	0,9
	0,990849
	0,97
	13,606

	36117
	имени ГЛУХОВА 10
	0,204
	0
	0
	3838,6
	0,954293
	0,9
	0,990866
	0,97
	6,5012

	59088
	 
	0,857
	0
	0
	3710,8
	0,954293
	0,9
	0,990855
	0,97
	27,3106

	36865
	ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ 768
	0,0059
	0
	0
	7079,9
	0,934395
	0,9
	0,991569
	0,97
	0,1909

	36863
	ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ 754
	0,0091
	0
	0
	7236,9
	0,934395
	0,9
	0,991602
	0,97
	0,2938

	36855
	ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ 760
	0,0053
	0
	0
	7144,1
	0,934395
	0,9
	0,991584
	0,97
	0,1714

	36837
	СОСНОВАЯ 35/1
	0,094
	0
	0
	7234,7
	0,934395
	0,9
	0,991601
	0,97
	3,0382

	36776
	ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ 774
	0,0075
	0
	0
	6977,7
	0,934395
	0,9
	0,991544
	0,97
	0,2432

	36774
	ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ 779
	0,0069
	0
	0
	7019,8
	0,934395
	0,9
	0,991547
	0,97
	0,2233

	36872
	ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ 757
	0,0071
	0
	0
	7222,2
	0,934395
	0,9
	0,991602
	0,97
	0,2294

	36873
	СОСНОВАЯ 35
	0,11878333
	0,0275
	0
	7184,7
	0,934395
	0,9
	0,991594
	0,97
	4,7751

	36882
	ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ 750
	0,0081
	0
	0
	7239,8
	0,934395
	0,9
	0,991608
	0,97
	0,2615

	36894
	СОСНОВАЯ 35
	0,11878333
	0,0275
	0
	7246,7
	0,934395
	0,9
	0,991611
	0,97
	4,7521

	36906
	СОСНОВАЯ 35
	0,11878333
	0,0275
	0
	7282,9
	0,934395
	0,9
	0,991616
	0,97
	4,7534

	37675
	ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ 777
	0,0126
	0
	0
	6919,8
	0,934395
	0,9
	0,99153
	0,97
	0,4086

	38076
	СОСНОВАЯ 35
	0,11878333
	0,0275
	0
	7329,4
	0,934395
	0,9
	0,991618
	0,97
	4,6083

	37678
	Гидростроителей 5
	0,1558
	0
	0
	6977,4
	0,934395
	0,9
	0,99154
	0,97
	5,0584

	38073
	СОСНОВАЯ 35
	0,11878333
	0,0275
	0
	7287
	0,934395
	0,9
	0,991616
	0,97
	4,6322

	36435
	ГИДРОМЕХАНИЗАТОРОВ 7/2
	0,2
	0
	0
	6174,1
	0,934395
	0,9
	0,991346
	0,97
	6,4981

	59242
	СОСНОВАЯ 31
	0,422
	0
	0
	7078,9
	0,934395
	0,9
	0,991566
	0,97
	13,5717

	7502
	ГИДРОМЕХАНИЗАТОРОВ 14
	0,103
	0
	0
	6315,3
	0,934395
	0,9
	0,991384
	0,97
	3,3995

	36879
	ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ 752А
	0,0076
	0
	0
	7244,5
	0,934395
	0,9
	0,991607
	0,97
	0,2455

	36147
	Нижневартовское шоссе
	1,638
	0
	0
	4262,7
	0,929693
	0,9
	0,99084
	0,97
	52,2897

	36189
	имени ГЛУХОВА 12
	0,46
	0
	0
	4596,3
	0,928790
	0,9
	0,99086
	0,97
	14,6796

	50599
	имени ГЛУХОВА 9
	0,311
	0
	0
	4433,2
	0,928790
	0,9
	0,990841
	0,97
	9,9236

	36509
	МОНТАЖНИКОВ 30
	0,0132
	0
	0
	6648,8
	0,927748
	0,9
	0,99134
	0,97
	0,4382

	36524
	ТЮМЕНСКАЯ 24/1
	0,045
	0
	0
	6774
	0,927748
	0,9
	0,991379
	0,97
	1,4915

	36588
	МОСТОСТРОИТЕЛЕЙ 2/2
	0,112
	0
	0
	6551,7
	0,927748
	0,9
	0,991342
	0,97
	3,6254

	36669
	МОНТАЖНИКОВ 2/1
	0,0242
	0
	0
	6705,9
	0,927748
	0,9
	0,991374
	0,97
	0,7961

	36676
	МОНТАЖНИКОВ 1
	0,0488
	0
	0
	6843,2
	0,927748
	0,9
	0,991393
	0,97
	1,615

	36689
	МОСТОСТРОИТЕЛЬНАЯ 19
	0,0365
	0
	0
	6936,7
	0,927748
	0,9
	0,991397
	0,97
	1,2002

	36707
	ГИДРОСТРОИТЕЛЕЙ 5/1
	0,007
	0
	0
	6883,8
	0,927748
	0,9
	0,991397
	0,97
	0,2323

	37891
	ТЮМЕНСКАЯ 119
	0,0074
	0
	0
	6835,6
	0,927748
	0,9
	0,991356
	0,97
	0,2451

	59259
	МОСТОСТРОИТЕЛЕЙ 2/2
	0,112
	0
	0
	6577,6
	0,927748
	0,9
	0,991344
	0,97
	3,5983

	37879
	ТЮМЕНСКАЯ 22
	0,0277
	0
	0
	6773,3
	0,927748
	0,9
	0,991379
	0,97
	0,9157

	36547
	МОНТАЖНИКОВ 27
	0,0224
	0
	0
	6641,2
	0,927748
	0,9
	0,991364
	0,97
	0,7423

	68122
	 
	0,062
	0
	0
	4559,9
	0,926559
	0,9
	0,99084
	0,97
	1,9788

	36849
	СОСНОВАЯ 37
	0,195
	0
	0
	7207,2
	0,923946
	0,9
	0,991352
	0,97
	6,3959

	36829
	СОСНОВАЯ 37
	0,195
	0
	0
	7232,9
	0,923946
	0,9
	0,991352
	0,97
	6,3989

	59269
	ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ 10А
	0,0264
	0
	0
	7315,6
	0,923946
	0,9
	0,991364
	0,97
	0,8391

	36836
	ГИДРОСТРОИТЕЛЕЙ 2
	0,025
	0
	0
	7130,8
	0,923946
	0,9
	0,991343
	0,97
	0,8267

	36737
	ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ 10А
	0,0264
	0
	0
	7324,2
	0,923946
	0,9
	0,991365
	0,97
	0,8382

	59092
	СГМУП "Горводоканал"
	0,108
	0
	0
	4865,2
	0,923880
	0,9
	0,990839
	0,97
	3,4541

	36980
	СОСНОВАЯ 28
	0,1606
	0
	0
	7803,1
	0,923372
	0,9
	0,99147
	0,97
	5,2833

	57918
	СОСНОВАЯ
	0,01
	0
	0
	8167,9
	0,923372
	0,9
	0,991561
	0,97
	0,3299

	57914
	СОСНОВАЯ
	0,01
	0
	0
	8195,8
	0,923372
	0,9
	0,991565
	0,97
	0,3299

	37211
	СОСНОВАЯ 20
	0,0207
	0
	0
	8333,5
	0,923372
	0,9
	0,991611
	0,97
	0,6828

	37222
	СОСНОВАЯ 20
	0,0207
	0
	0
	8314,9
	0,923372
	0,9
	0,991611
	0,97
	0,683

	36880
	СОСНОВАЯ 42
	0,47
	0
	0
	7291,3
	0,923372
	0,9
	0,991335
	0,97
	15,5352

	59254
	СОСНОВАЯ 37
	0,004
	0
	0
	7546,7
	0,923372
	0,9
	0,991414
	0,97
	0,132

	36907
	СОСНОВАЯ 35
	0,05
	0,0275
	0
	7625
	0,923372
	0,9
	0,991434
	0,97
	2,5881

	36924
	СОСНОВАЯ 28
	0,1606
	0
	0
	7641,4
	0,923372
	0,9
	0,991438
	0,97
	5,2926

	36941
	СОСНОВАЯ 28
	0,1606
	0
	0
	7711,3
	0,923372
	0,9
	0,991452
	0,97
	5,2866

	58007
	ПСО-34 1
	0,005
	0
	0
	7128,9
	0,923108
	0,9
	0,991304
	0,97
	0,1674

	58005
	ПСО-34 1
	0,005
	0
	0
	7156,3
	0,923108
	0,9
	0,991306
	0,97
	0,1674

	37910
	СОСНОВАЯ 56
	0,017
	0
	0
	7741,9
	0,923108
	0,9
	0,991407
	0,97
	0,5565

	57999
	ПСО-34 6
	0,005
	0
	0
	7115,5
	0,923108
	0,9
	0,991302
	0,97
	0,1674

	50612
	имени ГЛУХОВА 16
	0,013
	0
	0
	5334,5
	0,923108
	0,9
	0,990915
	0,97
	0,4171

	38083
	СОСНОВАЯ 56
	0,017
	0
	0
	7632,7
	0,923108
	0,9
	0,99139
	0,97
	0,5573

	36779
	СОСНОВАЯ 56/1
	0,15
	0
	0
	7511,7
	0,923108
	0,9
	0,991373
	0,97
	5,0011

	57938
	СОСНОВАЯ
	0,1
	0
	0
	7607,7
	0,923108
	0,9
	0,991388
	0,97
	3,27

	50620
	 
	0,663
	0,215
	0,045
	5266,1
	0,923108
	0,9
	0,990899
	0,97
	29,8638

	50618
	Пожарное депо
	0,6
	0,119
	0,138
	5516
	0,923108
	0,9
	0,990949
	0,97
	27,8852

	57934
	СОСНОВАЯ 54
	0,4
	0
	0
	7405,7
	0,923108
	0,9
	0,991357
	0,97
	12,1726

	36763
	СОСНОВАЯ 56/1
	0,15
	0
	0
	7444,8
	0,923108
	0,9
	0,991364
	0,97
	5,0215

	36760
	СОСНОВАЯ 56/1
	0,15
	0
	0
	7497
	0,923108
	0,9
	0,991371
	0,97
	5,0161

	36745
	СОСНОВАЯ 56
	0,017
	0
	0
	7643
	0,923108
	0,9
	0,991392
	0,97
	0,5586

	50610
	имени ГЛУХОВА 16
	0,177
	0
	0,075
	5326,4
	0,923108
	0,9
	0,990915
	0,97
	7,9923

	36714
	СОСНОВАЯ 56
	0,17325714
	0
	0
	7580
	0,923108
	0,9
	0,991383
	0,97
	5,5904

	36708
	СОСНОВАЯ 56
	0,0173
	0
	0
	7617,8
	0,923108
	0,9
	0,991389
	0,97
	0,5663

	36403
	ПСО-34 33
	0,029
	0
	0
	7405,6
	0,923108
	0,9
	0,991349
	0,97
	0,9707

	36418
	ПСО-34 34
	0,028
	0
	0
	7463,9
	0,923108
	0,9
	0,991355
	0,97
	0,9372

	36421
	ПСО-34 33
	0,029
	0
	0
	7389,9
	0,923108
	0,9
	0,991347
	0,97
	0,9707

	36683
	ПСО-34 4
	0,0141
	0
	0
	7114,1
	0,923108
	0,9
	0,991302
	0,97
	0,472

	36426
	ПСО-34 34
	0,028
	0
	0
	7450,5
	0,923108
	0,9
	0,991354
	0,97
	0,9372

	36432
	ПСО-34 33
	0,029
	0
	0
	7370,1
	0,923108
	0,9
	0,991344
	0,97
	0,9707

	36652
	ПСО-34 6
	0,0193
	0
	0
	7106,7
	0,923108
	0,9
	0,991302
	0,97
	0,646

	36629
	ПСО-34 1
	0,0194
	0
	0
	7124,7
	0,923108
	0,9
	0,991303
	0,97
	0,6494

	36625
	ПСО-34 2
	0,0194
	0
	0
	7127
	0,923108
	0,9
	0,991304
	0,97
	0,6494

	57928
	СОСНОВАЯ
	0,3292
	0
	0
	7456,4
	0,923108
	0,9
	0,991364
	0,97
	10,5287

	36559
	ПСО-34 29
	0,0103
	0
	0
	7100,2
	0,923108
	0,9
	0,991302
	0,97
	0,3448

	36556
	ПСО-34 30
	0,0099
	0
	0
	7109,5
	0,923108
	0,9
	0,991303
	0,97
	0,3314

	36442
	ПСО-34 33
	0,029
	0
	0
	7357,8
	0,923108
	0,9
	0,991342
	0,97
	0,9707

	36522
	ПСО-34 35
	0,029
	0
	0
	7222,8
	0,923108
	0,9
	0,991323
	0,97
	0,9707

	36515
	ПСО-34 35
	0,029
	0
	0
	7233,3
	0,923108
	0,9
	0,991325
	0,97
	0,9707

	36513
	ПСО-34 35
	0,029
	0
	0
	7243,2
	0,923108
	0,9
	0,991326
	0,97
	0,9707

	36450
	ПСО-34 34
	0,028
	0
	0
	7419,4
	0,923108
	0,9
	0,99135
	0,97
	0,9372

	36508
	ПСО-34 35
	0,029
	0
	0
	7255,9
	0,923108
	0,9
	0,991327
	0,97
	0,9707

	36482
	ПСО-34 32
	0,039
	0
	0
	7339,6
	0,923108
	0,9
	0,99134
	0,97
	1,3054

	36468
	ПСО-34 32
	0,039
	0
	0
	7379,7
	0,923108
	0,9
	0,991345
	0,97
	1,3055

	36141
	ЗАГОРОДНАЯ 1
	0,196
	0
	0
	5660,1
	0,923108
	0,9
	0,990975
	0,97
	6,2842

	36133
	ЗАГОРОДНАЯ 3
	0,196
	0
	0
	5716,5
	0,923108
	0,9
	0,990983
	0,97
	6,284

	58009
	ПСО-34 1
	0,005
	0
	0
	7121,3
	0,923108
	0,9
	0,991303
	0,97
	0,1674

	58015
	ПСО-34 6
	0,005
	0
	0
	7083,3
	0,923108
	0,9
	0,991299
	0,97
	0,1674

	58017
	ПСО-34 6
	0,005
	0
	0
	7092,7
	0,923108
	0,9
	0,9913
	0,97
	0,1674

	37905
	СОСНОВАЯ 56
	0,17325714
	0
	0
	7564,8
	0,923108
	0,9
	0,991382
	0,97
	5,6509

	58023
	ПСО-34 32
	0,039
	0
	0
	7390,7
	0,923108
	0,9
	0,991346
	0,97
	1,3054

	58027
	ПСО-34 34
	0,03
	0
	0
	7474,1
	0,923108
	0,9
	0,991356
	0,97
	1,0042

	59090
	СГРЭС-2 Обьекты УПТК. Блок теплых складов
	1,476
	0,538
	0
	5350,5
	0,923108
	0,9
	0,990918
	0,97
	64,6199

	36473
	ПСО-34 32
	0,039
	0
	0
	7360,1
	0,923108
	0,9
	0,991342
	0,97
	1,3055

	36437
	ПСО-34 34
	0,028
	0
	0
	7434,4
	0,923108
	0,9
	0,991352
	0,97
	0,9372

	36994
	СОСНОВАЯ 28
	0,1606
	0
	0
	7825,5
	0,921364
	0,9
	0,991463
	0,97
	5,268



1. Показатели надежности тепловых сетейот тепломагистрали СГРЭС-2-Промзона
	Sys
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутpеннийдиаметp подающего тpубопpовода, м
	Температура в конце участка под.тр-да,°C
	Температура в начале участка обр.тр-да,°C
	Время восстановления, ч
	Относительное кол.отключ. нагрузки
	Вероятность отказа

	57922
	
	
	22,76
	0,2
	70,51
	59,41
	10,937805
	0
	0,0067019

	68001
	
	ТК
	1253,34
	0,2
	82
	66,6
	10,937805
	0
	0,00038

	72740
	
	
	300,44
	0,2
	82
	66,6
	10,937805
	0
	0,00038

	19904
	
	
	783,12
	0,2
	82
	68
	10,860825
	0
	0,0001902

	50779
	d
	
	735,34
	0,2
	82
	68
	10,860825
	0
	0,0001786

	50466
	
	
	719,51
	0,8
	82
	56,5
	36,813093
	0,9274888
	0,0005332

	27739
	
	
	570,84
	0,2
	70,51
	59,28
	10,937805
	0
	0,0001396

	19713
	
	
	522,07
	0,1
	82
	58,63
	6,447733
	0
	0,0000753

	24924
	
	Бывший ЦТП
	419,64
	0,3
	82
	49,78
	16,223537
	0,1514814
	0,0001522

	19715
	
	
	356,37
	0,1
	82
	58,63
	6,447733
	0
	0,0000514

	71771
	
	
	387
	0,8
	82
	52,27
	45,96534
	0,0594253
	0,0003581

	19708
	
	
	381,34
	0,8
	82
	56,4
	36,813093
	0,6563622
	0,0002826

	37867
	
	
	364,01
	0,8
	82
	56,37
	36,813093
	0,9919578
	0,0002698

	67971
	
	ООО "ТЛК Север" (+ другие орг.
	295,13
	0,2
	82
	49,78
	11,396491
	0,1514814
	0,0000752

	57280
	СГРЭС-2 (Промзона)
	
	321,79
	0,8
	82
	56,39
	36,813093
	0,9997007
	0,0002385

	50896
	
	
	282,9
	0,3
	82
	49,78
	16,223537
	0,1514814
	0,0001026

	36280
	
	
	336,83
	0,4
	82
	59,27
	22,134504
	0,1592586
	0,0001364

	27995
	
	TK 89-6 (УТ-5)
	275,57
	0,3
	70,51
	59,62
	16,461445
	0,0259824
	0,0001014

	50619
	
	Филиал СГРЭС-2 ПАО "Юнипро"
	262,15
	0,15
	82
	54,99
	8,815106
	0
	0,0000517

	68115
	
	ООО "Защита Югры"
	246,36
	0,15
	82
	59,09
	9,018352
	0
	0,0000497

	50767
	
	
	269,06
	0,8
	82
	56,91
	36,813093
	0,7455114
	0,0001994

	50609
	
	
	241,17
	0,2
	82
	57,02
	10,937805
	0,0116396
	0,000059

	19899
	
	d
	241,47
	0,2
	82
	68
	10,860825
	0
	0,0000586

	19228
	
	
	257,59
	0,8
	82
	56,46
	36,813093
	0,8259416
	0,0001909

	50595
	
	
	241,13
	0,8
	82
	56,97
	36,813093
	0,7440855
	0,0001787

	50605
	
	
	211,11
	0,3
	82
	59,27
	16,782382
	0,1471049
	0,0000792

	19931
	
	
	211,31
	0,15
	82
	59,63
	8,815106
	0
	0,0000416

	19231
	
	
	233,57
	0,8
	82
	52,43
	45,96534
	0,0651398
	0,0002161

	35770
	
	
	223,62
	0,8
	82
	56,29
	36,813093
	0,6346841
	0,0001657

	19226
	
	
	213,4
	0,8
	82
	52,27
	45,96534
	0,0594253
	0,0001975

	35761
	
	
	189,69
	0,1
	82
	59,14
	6,685598
	0
	0,0000284

	36292
	
	
	183,2
	0,2
	82
	57,27
	10,937805
	0
	0,0000448

	28137
	
	
	179,65
	0,2
	70,51
	59,25
	11,363921
	0
	0,0000456

	28049
	ТП-2
	
	175,34
	0,1
	73,27
	57,52
	6,457223
	0
	0,0000253

	27935
	ТК
	ЦТП-101
	343,51
	0,2
	82
	66,6
	10,937805
	0
	0,0000424

	67960
	
	
	185,8
	0,8
	82
	56,5
	36,813093
	0,8439318
	0,0001377

	27982
	
	
	164,41
	0,2
	70,51
	59,43
	11,352146
	0
	0,0000417

	67963
	
	ООО "ЮТА"
	165,78
	0,15
	82
	58,93
	9,063622
	0
	0,0000336

	50870
	
	ТП-3
	213,06
	0,5
	82
	49,78
	27,325843
	0,3348907
	0,0000977

	27731
	
	
	157,36
	0,3
	82
	59,27
	16,782382
	0,1455254
	0,000059

	57932
	
	
	158,35
	0,1
	73,27
	55,82
	6,457223
	0
	0,0000229

	59235
	
	
	157,49
	0,2
	70,51
	59,41
	10,937805
	0
	0,0000385

	19859
	
	
	173,95
	0,8
	82
	56,29
	36,813093
	0,6346841
	0,0001289

	19871
	
	
	156,5
	0,15
	82
	72,26
	8,87401
	0
	0,0000311

	27974
	
	
	154,32
	0,08
	70,51
	54,95
	5,808589
	0
	0,00002

	57926
	ТП-2
	
	151,35
	0,1
	73,27
	52,93
	6,457223
	0
	0,0000219

	68119
	
	ООО "Ковчег"
	144,16
	0,05
	82
	59,09
	4,561715
	0
	0,0000147

	59054
	
	
	145,04
	0,15
	82
	58,86
	8,968706
	0
	0,0000291

	50585
	
	
	159,03
	0,8
	82
	56,51
	36,813093
	0,856714
	0,0001179

	50499
	
	
	139,74
	0,1
	82
	53,49
	6,694529
	0,0093673
	0,0000209

	28027
	TK 89-6 (УТ-5)
	ТК-89-7 (ТК 6)
	140,43
	0,3
	70,51
	59,72
	16,461445
	0,0189758
	0,0000517

	19893
	
	
	185,71
	0,5
	82
	50,54
	27,325843
	0,411567
	0,0000852

	57942
	
	склад
	134,14
	0,1
	73,27
	56,62
	6,457223
	0
	0,0000194

	37923
	
	ПАО ФСК ЕЭС ЦПМЭС (врезка 1)
	126,54
	0,05
	82
	49,78
	4,564364
	0,0056806
	0,0000129

	58910
	
	
	129,9
	0,2
	70,51
	59,26
	10,937805
	0
	0,0000318

	57989
	ТК-101-1(ТК-1)
	ТК-101-2(ТК-2)
	128,41
	0,2
	73,27
	56,88
	11,618237
	0
	0,0000334

	37622
	Бывший ЦТП
	
	125,36
	0,2
	82
	49,78
	11,396491
	0,1514814
	0,0000319

	27920
	ТК-101-5-1
	ТК-101-6(ТК-6)
	121,75
	0,1
	73,27
	59,71
	6,69016
	0
	0,0000182

	50500
	
	
	129,13
	0,8
	82
	56,5
	36,813093
	0,8992296
	0,0000957

	19714
	
	
	129,67
	0,8
	82
	56,37
	36,813093
	0,9919578
	0,0000961

	67983
	
	ЦТП (Кедровый-2)
	114,07
	0,2
	82
	69,52
	11,640722
	0
	0,0000297

	19900
	
	
	133,86
	0,4
	82
	59,27
	22,134504
	0,1480097
	0,0000542

	50879
	
	
	140,67
	0,5
	82
	49,78
	27,325843
	0,3819781
	0,0000645

	19359
	
	
	139,27
	0,5
	82
	49,78
	27,325843
	0,3496825
	0,0000639

	50525
	
	
	125,84
	0,25
	82
	58,89
	14,016804
	0,0196634
	0,0000323

	27855
	
	
	100,93
	0,2
	82
	68
	10,860825
	0
	0,0000245

	19229
	
	
	114,62
	0,8
	82
	57,29
	36,813093
	0,6852078
	0,0000849

	19929
	
	Общежитие (СГМУП Тепловик)
	98,71
	0,1
	82
	59,63
	6,696211
	0
	0,0000148

	57915
	
	
	96,11
	0,08
	70,51
	59,26
	5,81465
	0
	0,0000125

	68008
	
	ИП Цуканов А.Н.
	95,46
	0,08
	82
	57,14
	5,815277
	0
	0,0000124

	50533
	
	
	119,27
	0,25
	82
	58,89
	14,016804
	0,0152486
	0,0000306

	28146
	
	
	99,62
	0,2
	70,51
	59,24
	11,545408
	0
	0,0000257

	27900
	ТК-89-2 (УТ-2)
	
	115,19
	0,4
	70,51
	59,53
	22,257963
	0,0328059
	0,0000469

	27800
	
	ДЕПО с помещениями дежурного п
	86,51
	0,1
	70,51
	59,16
	6,721232
	0
	0,000013

	37890
	
	
	87,86
	0,032
	70,51
	60,8
	3,873031
	0
	0,0000076

	59050
	
	
	89,17
	0,15
	82
	58,86
	8,968706
	0
	0,0000179

	68094
	
	ОПАО "ОГК-2" СГРЭС-1 (Электром
	90,67
	0,08
	82
	59,08
	5,825407
	0
	0,0000118

	28031
	
	
	90,11
	0,3
	70,51
	59,62
	16,461445
	0,0259824
	0,0000332

	27997
	
	
	87,66
	0,3
	70,51
	59,62
	16,461445
	0,0259824
	0,0000323

	36309
	ТК-101-6(ТК-6)
	
	90
	0,08
	73,27
	59,71
	5,776504
	0
	0,0000116

	37674
	
	
	83,66
	0,05
	82
	59,26
	4,561604
	0
	0,0000085

	19833
	
	
	84,54
	0,1
	82
	72,26
	6,668762
	0
	0,0000126

	28035
	ТК-101-3(ТК-3)
	ТК-3
	84,35
	0,15
	73,27
	55,38
	9,004599
	0
	0,000017

	19745
	ТК
	
	83,19
	0,15
	82
	72,26
	8,87401
	0
	0,0000165

	37946
	
	
	99,39
	0,5
	82
	49,78
	27,325843
	0,3876586
	0,0000456

	50617
	
	ООО "Техсервисинжиниринг", ООО
	75,07
	0,2
	82
	49,78
	10,937805
	0,0116396
	0,0000184

	50591
	ТП-1
	
	85,21
	0,8
	82
	56,84
	36,813093
	0,7539097
	0,0000631

	27847
	
	
	74,88
	0,15
	70,51
	59,94
	8,984532
	0
	0,000015

	38078
	
	
	74,94
	0,08
	70,51
	58,55
	5,827785
	0
	0,0000098

	27812
	
	ЦТП-89
	75,88
	0,2
	82
	68
	10,860825
	0
	0,0000184

	57991
	ТК-101-2(ТК-2)
	ТК-101-3(ТК-3)
	76,84
	0,15
	73,27
	55,38
	9,004599
	0
	0,0000155

	19759
	
	
	83,68
	0,8
	82
	56,37
	36,813093
	0,6501419
	0,000062

	27981
	
	
	76,81
	0,2
	70,51
	59,43
	11,352146
	0
	0,0000195

	36345
	
	
	76,31
	0,15
	70,51
	58,98
	9,050228
	0
	0,0000154

	27762
	
	Складской комплекс
	76,37
	0,1
	70,51
	59,32
	6,724734
	0
	0,0000115

	57948
	
	цех №1
	68,8
	0,08
	73,27
	59,58
	5,807973
	0
	0,0000089

	57945
	
	цех №3
	71,24
	0,08
	73,27
	59,16
	5,807973
	0
	0,0000093

	27893
	
	
	70
	0,15
	70,51
	60,21
	8,984532
	0
	0,0000141

	19729
	
	
	71,45
	0,1
	82
	72,26
	6,668762
	0
	0,0000107

	59089
	
	ОАО ЭЗСМ з-д Эми
	72,11
	0,2
	82
	59,13
	11,674014
	0
	0,0000188

	28026
	TK 89-6 (УТ-5)
	
	71,04
	0,2
	70,51
	59,18
	11,648752
	0
	0,0000185

	67953
	
	ООО "Строительное производство
	71,56
	0,1
	82
	58,72
	6,726395
	0
	0,0000108

	68108
	
	КНС
	65,92
	0,05
	82
	72,27
	4,573476
	0
	0,0000067

	27923
	ТК-101-6(ТК-6)
	
	66,83
	0,08
	73,27
	59,71
	5,776504
	0
	0,0000086

	19905
	
	
	85,75
	0,5
	82
	49,78
	27,325843
	0,3819781
	0,0000393

	28132
	ТК-89-9
	
	67,49
	0,2
	70,51
	59,43
	11,352146
	0
	0,0000171

	59083
	
	Филиал ПАО "ОГК-2" ГРЭС-1 (пож
	65,32
	0,1
	82
	59,02
	6,72855
	0
	0,0000098

	59105
	
	
	79,41
	0,25
	82
	50,31
	14,349404
	0,0464898
	0,0000208

	36343
	
	
	67,48
	0,15
	70,51
	58,88
	9,050228
	0
	0,0000137

	50606
	
	
	65,09
	0,2
	82
	57,13
	10,937805
	0,0116396
	0,0000159

	19925
	
	АБК ОАО "Фирма Энергозащита"
	61,24
	0,05
	82
	59,26
	4,561604
	0
	0,0000062

	27806
	
	
	119,37
	0,15
	70,51
	61
	9,028217
	0
	0,0000122

	28129
	
	
	61,12
	0,2
	70,51
	59,39
	11,363921
	0
	0,0000155

	19926
	ЭУ
	
	62,4
	0,15
	82
	59,63
	8,815106
	0
	0,0000123

	50462
	
	
	68,86
	0,8
	82
	56,33
	36,813093
	0,9750776
	0,000051

	50509
	
	
	73,48
	0,25
	82
	56,29
	14,016804
	0,0416298
	0,0000188

	24909
	ТП-3
	
	61,14
	0,3
	82
	49,78
	16,223537
	0,26732
	0,0000222

	50511
	
	Филиал ПАО "ОГК-2" ГРЭС-1 (скл
	62,04
	0,08
	82
	58,89
	5,832972
	0
	0,0000081

	27892
	
	
	62,57
	0,2
	70,51
	59,09
	11,662264
	0
	0,0000163

	68135
	
	ПСРЭ Лесопильный цех
	60,47
	0,1
	82
	58,72
	6,730225
	0
	0,0000091

	59243
	
	База Комплект
	63,01
	0,1
	70,51
	58,38
	6,729348
	0
	0,0000095

	72477
	ТК-89-1  (УТ-1)
	Черный Мыс
	100
	0,15
	70,51
	60,51
	9,100577
	0
	0,0000124

	57920
	
	
	60,01
	0,2
	70,51
	59,24
	11,178101
	0
	0,000015

	36220
	ТК
	ТК
	58,92
	0,15
	82
	72,26
	8,87401
	0
	0,0000117

	27983
	ТК-89-7 (ТК 6)
	
	58,31
	0,2
	70,51
	59,43
	11,352146
	0
	0,0000148

	19922
	
	
	56,77
	0,1
	82
	59,26
	6,731503
	0
	0,0000085

	27838
	ТК-89-4
	
	73
	0,4
	70,51
	59,62
	22,257963
	0,0259824
	0,0000297

	27821
	
	
	55,55
	0,032
	70,51
	60,8
	3,873031
	0
	0,0000048

	37892
	
	
	56,02
	0,032
	70,51
	60,8
	3,873031
	0
	0,0000049

	28019
	ТК
	
	112,64
	0,15
	70,51
	59,67
	8,984532
	0
	0,0000114

	50475
	
	
	57,78
	0,15
	82
	58,86
	8,968706
	0
	0,0000116

	19232
	
	ООО СК "СпецКомпрессорМаш"
	57,55
	0,15
	82
	54,09
	9,124425
	0
	0,0000117

	27926
	ТК-101-5(УТ-8)
	ТК-101-5-1
	53,46
	0,15
	73,27
	59,71
	9,004599
	0
	0,0000108

	27959
	
	
	108,75
	0,04
	70,51
	59,72
	4,176611
	0
	0,0000051

	27907
	ТК-101-5-1
	
	54,73
	0,1
	73,27
	59,71
	6,69016
	0
	0,0000082

	68132
	
	Автономная некоммерческая орга
	55
	0,15
	82
	58,72
	9,120739
	0
	0,0000112

	27795
	
	
	51,32
	0,032
	70,51
	59,08
	3,886063
	0
	0,0000045

	36301
	
	
	54,08
	0,2
	70,51
	59,27
	10,937805
	0
	0,0000132

	59046
	
	ЗАО "Сибэнергокомплектмонтаж"
	54,26
	0,05
	82
	58,85
	4,575229
	0
	0,0000056

	19860
	
	
	54,16
	0,15
	82
	72,26
	8,87401
	0
	0,0000107

	27841
	
	TK-89-3 (УТ-3)
	65,53
	0,4
	70,51
	59,53
	22,257963
	0,0328059
	0,0000267

	28017
	
	
	48,24
	0,032
	70,51
	54,95
	3,885584
	0
	0,0000042

	50549
	
	
	60,68
	0,25
	82
	54,77
	14,101084
	0,0253747
	0,0000157

	50465
	
	ООО "Кварц-Групп", "Компания С
	47,74
	0,2
	82
	53,62
	11,69335
	0
	0,0000125

	50602
	
	
	61,19
	0,4
	82
	59,27
	22,134504
	0,1471049
	0,0000248

	19760
	
	"ЭЗСМ" АТП
	48,01
	0,2
	82
	59,13
	11,693136
	0
	0,0000126

	68130
	
	ЗАО "Сибпромстрой 28"
	49,37
	0,032
	82
	46,94
	3,886235
	0
	0,0000043

	28086
	ТК
	
	48,6
	0,1
	73,27
	56,98
	6,457223
	0
	0,000007

	57935
	
	РММ ЗАО ''МТА-Сервис''
	48,59
	0,05
	73,27
	46,88
	4,576081
	0
	0,000005

	59091
	
	Филиал СГРЭС-2 ПАО "Юнипро" (С
	48,5
	0,08
	82
	59,7
	5,830116
	0
	0,0000063

	27840
	
	ТК-89-2 (УТ-2)
	58,15
	0,4
	70,51
	59,53
	22,257963
	0,0328059
	0,0000237

	28127
	
	
	46,19
	0,2
	70,51
	59,25
	11,363921
	0
	0,0000117

	59252
	
	ТК-89-9
	42,85
	0,2
	70,51
	59,43
	11,352146
	0
	0,0000109

	27990
	
	
	86,53
	0,15
	70,51
	60,38
	9,068161
	0
	0,0000089

	27782
	
	
	45,41
	0,025
	70,51
	59,01
	3,636525
	0
	0,0000037

	59240
	
	
	43,99
	0,2
	70,51
	60,02
	10,937805
	0
	0,0000108

	50531
	
	ООО СК "СТЭМ" (Цех металоконст
	44,9
	0,1
	82
	58,89
	6,723169
	0
	0,0000067

	50545
	
	
	52,7
	0,25
	82
	53,11
	14,101084
	0,0174026
	0,0000136

	50547
	
	ООО Севергидромехстрой
	43,41
	0,08
	82
	59,02
	5,837894
	0
	0,0000057

	19730
	ТК
	
	45,27
	0,15
	82
	72,26
	8,87401
	0
	0,000009

	36224
	
	
	42,71
	0,065
	82
	72,26
	5,181027
	0
	0,0000049

	19928
	
	Общежитие (СГМУП Тепловик)
	42,38
	0,1
	82
	59,64
	6,696211
	0
	0,0000063

	37904
	
	ТК
	43,78
	0,1
	73,27
	55,08
	6,457223
	0
	0,0000063

	28147
	
	
	43,12
	0,2
	70,51
	59,24
	11,545408
	0
	0,0000111

	68028
	
	ПАО ФСК ЕЭС ЦПМЭС (врезка 2)
	46,13
	0,1
	82
	49,78
	6,735177
	0,0083983
	0,0000069

	50681
	
	
	41,18
	0,2
	70,51
	59,43
	11,352146
	0
	0,0000105

	50629
	
	ОАО "ЗЖБИ"
	37,78
	0,3
	82
	49,78
	16,223537
	0,1158387
	0,0000137

	50873
	
	ПАО ФСК ЕЭС ЦПМЭС (врезка 3)
	41,2
	0,15
	82
	49,78
	9,13361
	0,0147917
	0,0000084

	50600
	
	ПСК "Маритекс" (ремонтно-экспл
	38,5
	0,05
	82
	59,24
	4,577598
	0
	0,0000039

	68221
	
	ЭУ
	40,91
	0,15
	82
	59,63
	8,815106
	0
	0,0000081

	50569
	
	
	51,27
	0,25
	82
	52,53
	14,101084
	0,0507597
	0,0000132

	50487
	
	
	50,57
	0,25
	82
	53,53
	14,299937
	0,0147447
	0,0000132

	28156
	
	автобокс
	39,95
	0,08
	70,51
	60,74
	5,838809
	0
	0,0000052

	36198
	
	АО "Э.ОН Россия" СГРЭС-2 (стан
	37,78
	0,08
	82
	59,07
	5,839382
	0
	0,0000049

	59261
	
	МБДОУ детский сад комбинирован
	40,14
	0,05
	70,51
	56,58
	4,570691
	0
	0,0000041

	68129
	
	
	38,5
	0,08
	82
	58,72
	5,839192
	0
	0,000005

	28021
	
	
	39,2
	0,1
	70,51
	59,67
	6,729707
	0
	0,0000059

	59107
	
	Логопарк "Югорские ворота"  (в
	35,22
	0,1
	82
	49,78
	6,738945
	0,0221709
	0,0000053

	28189
	
	АБК ОАО "Стройиндустрия-2"
	35,24
	0,05
	70,51
	59,22
	4,578088
	0
	0,0000036

	27766
	
	
	33,74
	0,2
	70,51
	59,27
	10,937805
	0
	0,0000083

	27770
	
	
	33,33
	0,2
	70,51
	60,03
	10,937805
	0
	0,0000082

	57939
	
	
	35,87
	0,08
	73,27
	56,47
	5,839887
	0
	0,0000047

	57936
	
	
	35,9
	0,1
	73,27
	56,61
	6,457223
	0
	0,0000052

	57916
	
	зверинец
	35,27
	0,08
	70,51
	59,26
	5,81465
	0
	0,0000046

	50517
	
	
	40,67
	0,25
	82
	55,68
	14,016804
	0,0344997
	0,0000104

	50529
	
	ООО "МДМ-Трейд"
	36
	0,1
	82
	58,89
	6,723169
	0
	0,0000054

	50535
	
	ООО "СТЭМ", ООО "СЭСК, ООО " Э
	36,34
	0,15
	82
	58,89
	9,13634
	0
	0,0000074

	68010
	
	ООО "ПВ Профи"
	33,55
	0,08
	82
	49,78
	5,815277
	0,0093673
	0,0000044

	50889
	
	Логопарк "Югорские ворота" (вр
	33,6
	0,05
	82
	49,78
	4,578335
	0,0017264
	0,0000034

	27798
	
	склад-автосалон
	35,04
	0,1
	70,51
	61,19
	6,739007
	0
	0,0000053

	50561
	
	
	44,19
	0,25
	82
	51,95
	14,101084
	0,0458002
	0,0000114

	27823
	
	
	33,95
	0,1
	70,51
	60,71
	6,708757
	0
	0,0000051

	50575
	
	
	39,63
	0,8
	82
	56,48
	36,813093
	0,8344575
	0,0000294

	50588
	
	
	35,09
	0,2
	82
	58,01
	11,703387
	0
	0,0000092

	50594
	
	ЗАО "ТЭПС"
	32,79
	0,1
	82
	49,78
	6,739784
	0,0083983
	0,0000049

	59282
	
	
	28,89
	0,2
	70,51
	59,36
	10,937805
	0
	0,0000071

	50571
	
	ООО "Авторемонтное предприятие
	32,54
	0,1
	82
	49,78
	6,739871
	0,0086656
	0,0000049

	27953
	
	
	30,45
	0,1
	70,51
	60,26
	6,707393
	0
	0,0000046

	27988
	
	
	30,86
	0,15
	70,51
	60,38
	9,068161
	0
	0,0000063

	28000
	
	
	36,13
	0,4
	70,51
	59,62
	22,257963
	0,0259824
	0,0000147

	50613
	
	Филиал СГРЭС-2 ПАО "Юнипро" (К
	32,5
	0,05
	82
	59,69
	4,5785
	0
	0,0000033

	28023
	ТК
	склад
	60,23
	0,08
	70,51
	59,58
	5,83345
	0
	0,000004

	50761
	
	КНС-1
	29,22
	0,032
	82
	59,02
	3,888008
	0
	0,0000025

	27777
	
	
	31,11
	0,032
	70,51
	59,17
	3,887842
	0
	0,0000027

	28075
	
	
	31,91
	0,1
	73,27
	59,49
	6,457223
	0
	0,0000046

	28082
	
	
	32,61
	0,065
	73,27
	53,44
	5,188095
	0
	0,0000038

	28083
	
	
	33,21
	0,065
	73,27
	53,44
	5,188095
	0
	0,0000039

	28087
	
	гараж
	29,95
	0,065
	73,27
	57,14
	5,195483
	0
	0,0000035

	28135
	
	склад №1
	33,85
	0,8
	70,51
	58,55
	49,316011
	0,0024132
	0,0000336

	28140
	
	
	31,46
	0,2
	70,51
	59,25
	11,363921
	0
	0,000008

	57943
	
	
	32,94
	0,1
	73,27
	56,29
	6,457223
	0
	0,0000048

	59044
	
	
	29,92
	0,15
	82
	58,86
	8,968706
	0
	0,000006

	28197
	
	
	30,61
	0,15
	70,51
	58,97
	9,050228
	0
	0,0000062

	36193
	
	
	36,66
	0,8
	82
	56,97
	36,813093
	0,7392675
	0,0000272

	68123
	
	ООО "Мармитекс"
	31,35
	0,05
	82
	59,26
	4,578673
	0
	0,0000032

	58021
	
	
	30,79
	0,08
	73,27
	59,71
	5,776504
	0
	0,000004

	19930
	
	
	31,37
	0,15
	82
	59,63
	8,815106
	0
	0,0000062

	36303
	
	
	30,36
	0,2
	70,51
	60,74
	11,70714
	0
	0,0000079

	36319
	
	АБК ОАО ''Управление комплекта
	31,5
	0,08
	70,51
	59,52
	5,841041
	0
	0,0000041

	58006
	
	
	33,13
	0,025
	73,27
	59,71
	3,637662
	0
	0,0000027

	68120
	
	
	37,59
	0,4
	82
	59,27
	22,134504
	0,1471049
	0,0000152

	50503
	
	
	40,15
	0,25
	82
	56,35
	14,016804
	0,0425156
	0,0000103

	59093
	
	
	26,78
	0,032
	82
	59,43
	3,888223
	0
	0,0000023

	19712
	
	АБК
	24,9
	0,05
	82
	58,63
	4,579643
	0
	0,0000025

	59085
	
	ООО ПСРЭ (абк. общежитие)
	24,91
	0,08
	82
	56,62
	5,842783
	0
	0,0000033

	50627
	ТП-3
	АО "Спецжелезобетонстрой", ООО
	28,25
	0,1
	82
	49,78
	6,741352
	0,0030853
	0,0000043

	36296
	
	
	27,97
	0,2
	70,51
	60,04
	10,937805
	0
	0,0000068

	59098
	
	
	28,57
	0,8
	82
	57,31
	36,813093
	0,6908707
	0,0000212

	68125
	
	ИП Юсифов В.М.
	27,76
	0,1
	82
	49,78
	6,741521
	0,0374248
	0,0000042

	27874
	
	общежитие
	27,5
	0,05
	70,51
	58,31
	4,579252
	0
	0,0000028

	36304
	
	ТК-89-4
	32,6
	0,4
	70,51
	59,53
	22,257963
	0,0328059
	0,0000133

	27769
	
	
	27,01
	0,2
	70,51
	60,03
	10,937805
	0
	0,0000066

	38084
	
	склад
	24,84
	0,032
	73,27
	56,82
	3,888393
	0
	0,0000022

	50680
	
	
	28,43
	0,065
	70,51
	57,63
	5,183832
	0
	0,0000033

	27903
	ТК-89-1  (УТ-1)
	
	31,91
	0,4
	70,51
	59,53
	22,257963
	0,0328059
	0,000013

	27922
	
	
	25,94
	0,08
	73,27
	59,71
	5,84251
	0
	0,0000034

	19845
	
	
	23,68
	0,15
	82
	72,26
	8,87401
	0
	0,0000047

	27796
	
	
	23,83
	0,032
	70,51
	59,22
	3,888482
	0
	0,0000021

	50389
	
	
	19,99
	0,025
	70,51
	59,18
	3,638522
	0
	0,0000016

	50543
	
	
	20,1
	0,1
	82
	53,11
	6,741045
	0
	0,000003

	19849
	
	
	21,18
	0,065
	82
	72,26
	5,181027
	0
	0,0000025

	19851
	
	КЕДРОВЫЙ-2 9
	23,76
	0,065
	82
	72,26
	5,190686
	0
	0,0000028

	28036
	
	
	23,19
	0,05
	73,27
	59,71
	4,567378
	0
	0,0000024

	59250
	
	
	23,72
	0,2
	70,51
	59,38
	10,937805
	0
	0,0000058

	50553
	
	
	27,27
	0,25
	82
	55,08
	14,101084
	0,0276003
	0,000007

	59264
	
	ТК-89-5
	22,77
	0,1
	70,51
	59,67
	6,729707
	0
	0,0000034

	27954
	
	
	23,06
	0,1
	70,51
	60,26
	6,707393
	0
	0,0000035

	50559
	
	ЗАО ПСК "Мармитэкс"
	21,21
	0,1
	82
	59,02
	6,743784
	0
	0,0000032

	27904
	
	ТК-89-1  (УТ-1)
	26,27
	0,4
	70,51
	59,65
	22,257963
	0,0376226
	0,0000107

	58013
	
	
	20,09
	0,05
	73,27
	59,71
	4,567378
	0
	0,0000021

	27952
	
	
	20,78
	0,1
	70,51
	60,26
	6,707393
	0
	0,0000031

	27951
	ТК
	
	40,82
	0,1
	70,51
	60,26
	6,707393
	0
	0,0000031

	27950
	
	
	21,32
	0,025
	70,51
	59,78
	3,638435
	0
	0,0000017

	28143
	
	
	21,94
	0,2
	70,51
	59,25
	11,363921
	0
	0,0000056

	27844
	
	
	23,51
	0,1
	70,51
	60,71
	6,708757
	0
	0,0000035

	27943
	
	
	21,11
	0,08
	73,27
	59,71
	5,776504
	0
	0,0000027

	27909
	
	
	23,2
	0,08
	73,27
	59,71
	5,837527
	0
	0,000003

	50578
	
	ЗАО СПК "Геракл", ООО "МЕТАЛЛО
	21,66
	0,08
	82
	58,94
	5,842291
	0
	0,0000028

	27942
	ТК-101-2(ТК-2)
	ТК-101-5(УТ-8)
	47,09
	0,15
	73,27
	59,71
	9,004599
	0
	0,0000048

	27941
	
	
	20,32
	0,05
	73,27
	59,71
	4,579184
	0
	0,0000021

	28006
	
	
	22,79
	0,1
	70,51
	59,63
	6,725027
	0
	0,0000034

	27857
	
	
	20,15
	0,2
	82
	68
	10,860825
	0
	0,0000049

	28142
	
	
	20,89
	0,2
	70,51
	59,39
	11,363921
	0
	0,0000053

	50471
	
	ФСК ЕЭС ЦПМЭС насосная АЗС
	20,88
	0,05
	82
	58,86
	4,580247
	0
	0,0000021

	27884
	
	
	43,87
	0,1
	70,51
	60,71
	6,708757
	0
	0,0000033

	59101
	
	Филиал ОГК-2 СГРЭС-1 (станция
	20,49
	0,05
	82
	59,07
	4,580306
	0
	0,0000021

	28138
	
	
	21,4
	0,2
	70,51
	59,25
	11,363921
	0
	0,0000054

	27767
	
	
	23,39
	0,2
	70,51
	59,27
	10,937805
	0
	0,0000057

	59067
	
	
	24,09
	0,1
	82
	52,06
	6,694529
	0,0093673
	0,0000036

	38075
	
	
	43,02
	0,065
	70,51
	57,35
	5,183832
	0
	0,0000025

	27763
	
	
	21,43
	0,2
	70,51
	59,28
	10,937805
	0
	0,0000052

	50683
	
	
	39,9
	0,15
	70,51
	61
	9,028217
	0
	0,0000041

	50491
	
	
	27,32
	0,25
	82
	53,49
	14,299937
	0,0146576
	0,0000071

	27875
	
	
	26,28
	0,4
	70,51
	59,53
	22,257963
	0,0328059
	0,0000107

	28085
	ТК
	АБК ЗАО "МТА-Сервис"
	20,79
	0,05
	73,27
	54,64
	4,58026
	0
	0,0000021

	27830
	
	
	21,73
	0,2
	70,51
	59,09
	11,662264
	0
	0,0000057

	50611
	
	Филиал СГРЭС-2 ПАО "Юнипро" (А
	24,35
	0,08
	82
	50,63
	5,830116
	0
	0,0000032

	50749
	
	
	23,81
	0,25
	82
	54,47
	14,101084
	0,0234981
	0,0000061

	50625
	ТП-3
	"Спецремсервис", "Тепломир", З
	15,59
	0,2
	82
	49,78
	11,718858
	0,0623747
	0,0000041

	50623
	ТП-3
	ЗАО Логопарк Югорские ворота в
	16,13
	0,15
	82
	49,78
	9,147694
	0,0021107
	0,0000033

	68105
	
	
	16,53
	0,065
	82
	72,26
	5,181027
	0
	0,0000019

	27885
	
	
	18,59
	0,1
	70,51
	60,71
	6,708757
	0
	0,0000028

	19865
	
	
	15,7
	0,065
	82
	72,26
	5,191308
	0
	0,0000018

	50574
	
	
	21,69
	0,25
	82
	52,27
	14,101084
	0,0594253
	0,0000056

	19756
	
	ТК
	18,36
	0,15
	82
	72,26
	8,87401
	0
	0,0000036

	59270
	
	
	15,94
	0,02
	70,51
	55,02
	3,468183
	0
	0,0000012

	27975
	
	
	15,97
	0,02
	70,51
	54,87
	3,468182
	0
	0,0000012

	27977
	
	ТК
	16,75
	0,15
	70,51
	59,96
	8,984532
	0
	0,0000034

	27829
	
	
	37,98
	0,15
	70,51
	61
	9,028217
	0
	0,0000039

	50551
	
	Филиал ПАО "ОГК-2" ГРЭС-1
	18,03
	0,05
	82
	59,02
	4,580675
	0
	0,0000018

	19861
	
	
	17,17
	0,15
	82
	72,26
	8,87401
	0
	0,0000034

	27832
	
	
	18,55
	0,15
	70,51
	60,21
	8,984532
	0
	0,0000037

	28014
	
	
	15,54
	0,1
	70,51
	59,55
	6,725027
	0
	0,0000023

	59255
	ТК-89-9
	
	17,58
	0,02
	70,51
	59,54
	3,468101
	0
	0,0000014

	19832
	
	
	18,67
	0,1
	82
	72,26
	6,668762
	0
	0,0000028

	50507
	
	ЗАО "Электротех. комп."
	15,76
	0,08
	82
	58,88
	5,8452
	0
	0,0000021

	28121
	
	
	18,96
	0,025
	70,51
	59,06
	3,638589
	0
	0,0000015

	27776
	
	
	17,48
	0,032
	70,51
	59,16
	3,887967
	0
	0,0000015

	59087
	
	ООО "Автоуниверсал Трак", ООО
	18,09
	0,15
	82
	56,9
	9,146593
	0
	0,0000037

	50485
	
	Участок №3 СТС (Собств. нужды
	16,32
	0,08
	82
	58,86
	5,845052
	0
	0,0000021

	28131
	
	
	19,25
	0,2
	70,51
	59,39
	11,363921
	0
	0,0000049

	50483
	
	
	20,14
	0,25
	82
	54,43
	14,299937
	0,017256
	0,0000053

	28148
	
	
	19,94
	0,2
	70,51
	59,24
	11,545408
	0
	0,0000051

	19927
	
	
	17,87
	0,1
	82
	59,63
	6,696211
	0
	0,0000027

	57995
	ТК-101-2(ТК-2)
	
	34,02
	0,08
	73,27
	59,71
	5,840375
	0
	0,0000022

	28194
	
	склад №12
	16,89
	0,08
	70,51
	58,98
	5,844902
	0
	0,0000022

	35769
	
	БПСМЭ, Фабрика комфорта, Сталь
	19,15
	0,15
	82
	59,28
	9,145998
	0
	0,0000039

	19822
	
	
	17,67
	0,15
	82
	72,26
	8,87401
	0
	0,0000035

	58028
	
	
	17,44
	0,032
	73,27
	59,71
	3,886637
	0
	0,0000015

	36305
	TK-89-3 (УТ-3)
	
	23,44
	0,4
	70,51
	59,53
	22,257963
	0,0328059
	0,0000095

	36307
	
	
	18,61
	0,1
	73,27
	59,71
	6,740095
	0
	0,0000028

	36310
	
	
	18,59
	0,08
	73,27
	59,71
	5,776504
	0
	0,0000024

	36313
	
	
	15,67
	0,08
	73,27
	59,71
	5,776504
	0
	0,000002

	36320
	ТК-89-7 (ТК 6)
	
	18,8
	0,15
	70,51
	60,38
	9,068161
	0
	0,0000038

	19896
	
	
	21,59
	0,8
	82
	56,29
	36,813093
	0,6346841
	0,000016

	50770
	
	ООО "Стройпромбетон"
	18,09
	0,1
	82
	40,35
	6,744861
	0
	0,0000027

	19831
	
	
	15,62
	0,1
	82
	72,26
	6,668762
	0
	0,0000023

	50479
	
	ОМТС СТС (склад) (Собств. нужд
	15,38
	0,05
	82
	58,85
	4,581074
	0
	0,0000016

	50748
	
	ООО "Югра-ПГС" (кислородная ст
	13,06
	0,05
	82
	59,02
	4,581422
	0
	0,0000013

	27996
	
	
	13,21
	0,3
	70,51
	59,62
	16,461445
	0,0259824
	0,0000049

	59258
	
	
	14,99
	0,05
	70,51
	57,11
	4,570691
	0
	0,0000015

	59256
	ТК-89-4
	
	13,16
	0,15
	70,51
	59,18
	9,028217
	0
	0,0000027

	28008
	
	
	13,19
	0,2
	70,51
	59,18
	11,648752
	0
	0,0000034

	27883
	
	
	24,02
	0,05
	70,51
	60,85
	4,579775
	0
	0,0000012

	68042
	
	
	11,22
	0,15
	82
	72,26
	8,87401
	0
	0,0000022

	28122
	
	
	13,21
	0,2
	70,51
	59,41
	10,937805
	0
	0,0000032

	19840
	
	
	13,43
	0,065
	82
	72,26
	5,181027
	0
	0,0000016

	27834
	
	МБДОУ детский сад комбинирован
	14,26
	0,05
	70,51
	57,6
	4,570691
	0
	0,0000015

	28088
	
	
	12,26
	0,1
	73,27
	56,29
	6,457223
	0
	0,0000018

	28022
	
	
	12
	0,2
	70,51
	59,43
	11,352146
	0
	0,000003

	28037
	
	
	14,08
	0,05
	73,27
	59,71
	4,567378
	0
	0,0000014

	19830
	
	
	14,84
	0,1
	82
	72,26
	6,668762
	0
	0,0000022

	36342
	
	
	14,73
	0,2
	70,51
	59,91
	11,352146
	0
	0,0000037

	37909
	
	
	11,19
	0,1
	73,27
	56,5
	6,457223
	0
	0,0000016

	36340
	
	
	12,51
	0,2
	70,51
	59,25
	11,363921
	0
	0,0000032

	36314
	
	
	13,12
	0,032
	73,27
	59,71
	3,886637
	0
	0,0000011

	36312
	
	
	14,82
	0,08
	73,27
	59,71
	5,776504
	0
	0,0000019

	36311
	
	
	11,31
	0,08
	73,27
	59,71
	5,776504
	0
	0,0000015

	36308
	
	
	13,28
	0,1
	73,27
	59,71
	6,740095
	0
	0,000002

	27916
	
	
	14,79
	0,032
	73,27
	59,7
	3,887724
	0
	0,0000013

	27908
	
	
	11,36
	0,08
	73,27
	59,71
	5,837527
	0
	0,0000015

	58000
	
	
	14,36
	0,025
	73,27
	59,71
	3,638526
	0
	0,0000012

	27913
	ТК-101-5(УТ-8)
	
	12,21
	0,032
	73,27
	59,7
	3,887724
	0
	0,0000011

	36191
	
	ЗАО "ЗЭСМ" (ИЛК, Мат.склад, бы
	13,65
	0,08
	82
	58,98
	5,845758
	0
	0,0000018

	19863
	
	
	15,42
	0,065
	82
	72,26
	5,191308
	0
	0,0000018

	57946
	
	
	12,28
	0,08
	73,27
	59,45
	5,807973
	0
	0,0000016

	19738
	
	
	14,63
	0,065
	82
	72,26
	5,190686
	0
	0,0000017

	27817
	
	
	12,69
	0,08
	70,51
	61,11
	5,846011
	0
	0,0000017

	50567
	
	ООО "Золотой век", АО "ЭК Вост
	14,44
	0,1
	82
	59
	6,746122
	0
	0,0000022

	50565
	
	
	16,86
	0,25
	82
	51,95
	14,101084
	0,0458002
	0,0000044

	37095
	
	
	11,51
	0,2
	70,51
	59,26
	11,545408
	0
	0,000003

	27955
	
	
	11,47
	0,1
	70,51
	60,26
	6,707393
	0
	0,0000017

	27822
	
	
	13,87
	0,032
	70,51
	60,83
	3,889359
	0
	0,0000012

	28153
	
	КПП
	13,59
	0,05
	70,51
	62,3
	4,581343
	0
	0,0000014

	27978
	
	
	12,7
	0,15
	70,51
	59,94
	8,984532
	0
	0,0000026

	50555
	
	ИП Кулдашев Т.Б., ООО "Кварц-Г
	11,86
	0,15
	82
	45,99
	9,150093
	0
	0,0000024

	59052
	
	ООО "Янтарь", ООО "Сургутэнерг
	12,82
	0,15
	82
	58,86
	8,968706
	0
	0,0000026

	59263
	
	
	23,36
	0,032
	70,51
	60,48
	3,888523
	0
	0,000001

	27985
	
	ТК
	30,21
	0,1
	70,51
	59,55
	6,725027
	0
	0,0000023

	50621
	
	ИП Томилова
	12,22
	0,1
	82
	58,28
	6,746888
	0
	0,0000018

	28141
	
	
	12,21
	0,2
	70,51
	59,25
	11,363921
	0
	0,0000031

	59260
	
	
	15,06
	0,05
	70,51
	57,11
	4,570691
	0
	0,0000015

	28139
	
	
	14
	0,2
	70,51
	59,25
	11,363921
	0
	0,0000036

	50477
	
	
	16,85
	0,25
	82
	54,69
	14,299937
	0,0181995
	0,0000044

	59065
	
	000 "Авто-Маз-Глобал"
	11,37
	0,05
	82
	59,14
	4,581677
	0
	0,0000012

	28136
	
	
	11,22
	0,2
	70,51
	59,24
	11,178101
	0
	0,0000028

	28018
	
	
	8,53
	0,032
	70,51
	54,87
	3,885584
	0
	0,0000007

	27891
	
	
	10,91
	0,15
	70,51
	61
	9,028217
	0
	0,0000022

	50527
	
	
	7,34
	0,15
	82
	58,89
	9,152632
	0
	0,0000015

	28024
	
	гараж
	8,63
	0,15
	70,51
	60,38
	9,068161
	0
	0,0000017

	59244
	
	
	7
	0,2
	70,51
	59,36
	10,937805
	0
	0,0000017

	59238
	
	
	8,47
	0,032
	70,51
	59,29
	3,888912
	0
	0,0000007

	28028
	
	
	10,56
	0,2
	70,51
	59,18
	11,648752
	0
	0,0000028

	28032
	
	
	10,15
	0,3
	70,51
	59,62
	16,461445
	0,0259824
	0,0000037

	57919
	
	АБК ООО ''Вариа''
	7,38
	0,05
	70,51
	59,26
	4,582276
	0
	0,0000008

	27888
	
	
	7,48
	0,15
	70,51
	61
	9,028217
	0
	0,0000015

	19829
	
	
	9,3
	0,1
	82
	72,26
	6,668762
	0
	0,0000014

	27781
	
	
	9,41
	0,025
	70,51
	59,18
	3,638846
	0
	0,0000008

	28056
	
	
	8,43
	0,05
	73,27
	59,71
	4,567378
	0
	0,0000009

	28055
	
	
	9,94
	0,05
	73,27
	59,71
	4,567378
	0
	0,000001

	28050
	ТК-3
	ТП-2
	9,1
	0,15
	73,27
	55,38
	9,004599
	0
	0,0000018

	50515
	
	ЗАО "Электротех.комп." (СЭТК)
	10,22
	0,08
	82
	58,88
	5,846664
	0
	0,0000013

	28043
	
	
	10,17
	0,025
	73,27
	59,71
	3,639164
	0
	0,0000008

	28039
	
	
	10,3
	0,025
	73,27
	59,7
	3,638634
	0
	0,0000008

	28038
	
	
	7,97
	0,025
	73,27
	59,71
	3,638634
	0
	0,0000006

	50495
	
	
	10,44
	0,25
	82
	53,49
	14,299937
	0,0146576
	0,0000027

	50523
	
	АО "ТЭСС"
	10,36
	0,15
	82
	49,78
	9,150936
	0,0148363
	0,0000021

	59102
	
	
	7,59
	0,8
	82
	57,31
	36,813093
	0,6927777
	0,0000056

	28033
	ТК-89-5
	маг. ООО "Форс-Сервис"
	7,87
	0,032
	70,51
	60,95
	3,889886
	0
	0,0000007

	28013
	
	
	9,16
	0,2
	70,51
	59,18
	11,648752
	0
	0,0000024

	28130
	
	
	8,05
	0,2
	70,51
	59,39
	11,363921
	0
	0,000002

	19848
	
	
	10,99
	0,1
	82
	72,26
	6,668762
	0
	0,0000016

	27902
	
	
	9,83
	0,4
	70,51
	59,53
	22,257963
	0,0328059
	0,000004

	28133
	
	
	8,83
	0,065
	70,51
	57,63
	5,183832
	0
	0,000001

	57929
	
	АБК ОАО "Плавстройотряд-34"
	9,54
	0,05
	73,27
	53,44
	4,581952
	0
	0,000001

	27989
	
	
	7,11
	0,15
	70,51
	60,38
	9,068161
	0
	0,0000014

	57940
	
	РММ
	10,05
	0,05
	73,27
	56,61
	4,581875
	0
	0,000001

	68100
	
	АО ТЭСС
	9,04
	0,1
	82
	52,37
	6,741045
	0
	0,0000014

	68039
	ЦТП (Кедровый-2)
	
	6,94
	0,15
	82
	72,26
	8,87401
	0
	0,0000014

	68041
	
	
	9,46
	0,05
	82
	72,26
	4,581964
	0
	0,000001

	27969
	
	маг.
	10,86
	0,05
	70,51
	60,57
	4,581753
	0
	0,0000011

	27967
	
	
	6,98
	0,1
	70,51
	59,55
	6,725027
	0
	0,000001

	19758
	
	ОАО "ТЭ" филиал "СЭС" (Локомот
	10,25
	0,08
	82
	59,14
	5,846656
	0
	0,0000013

	28154
	
	
	8,84
	0,1
	70,51
	59,41
	6,748056
	0
	0,0000013

	27956
	
	
	15,31
	0,04
	70,51
	60,62
	4,176611
	0
	0,0000007

	50557
	
	
	11,93
	0,25
	82
	51,4
	14,101084
	0,0417999
	0,0000031

	27946
	
	
	10,25
	0,032
	73,27
	59,71
	3,889677
	0
	0,0000009

	27945
	
	
	9,07
	0,032
	73,27
	59,71
	3,889781
	0
	0,0000008

	27944
	
	
	10,06
	0,032
	73,27
	59,71
	3,889694
	0
	0,0000009

	27940
	
	
	7,63
	0,05
	73,27
	59,71
	4,579184
	0
	0,0000008

	27938
	
	
	10,24
	0,08
	73,27
	59,71
	5,837527
	0
	0,0000013

	19864
	
	
	8,5
	0,065
	82
	72,26
	5,191308
	0
	0,000001

	27934
	
	
	8,8
	0,032
	73,27
	59,71
	3,889805
	0
	0,0000008

	27933
	
	
	7,78
	0,032
	73,27
	59,71
	3,889894
	0
	0,0000007

	27932
	
	
	6,96
	0,032
	73,27
	59,71
	3,886637
	0
	0,0000006

	19739
	
	
	9,32
	0,065
	82
	72,26
	5,190686
	0
	0,0000011

	27925
	
	
	8,38
	0,032
	73,27
	59,71
	3,889842
	0
	0,0000007

	19826
	
	
	10,21
	0,15
	82
	72,26
	8,87401
	0
	0,000002

	27765
	
	
	10,47
	0,032
	70,51
	59,16
	3,888912
	0
	0,0000009

	27912
	
	
	8
	0,05
	73,27
	59,71
	4,582183
	0
	0,0000008

	36223
	
	
	6,9
	0,05
	82
	72,26
	4,582348
	0
	0,0000007

	58025
	
	
	7,28
	0,032
	73,27
	59,71
	3,886637
	0
	0,0000006

	58024
	
	
	8,5
	0,032
	73,27
	59,71
	3,889831
	0
	0,0000007

	37903
	
	
	10,6
	0,1
	73,27
	59,49
	6,457223
	0
	0,0000015

	38074
	
	РММ
	6,8
	0,05
	70,51
	57,91
	4,582364
	0
	0,0000007

	58002
	
	
	8,8
	0,05
	73,27
	59,71
	4,567378
	0
	0,0000009

	28191
	
	
	8,89
	0,15
	70,51
	58,97
	9,050228
	0
	0,0000018

	28192
	
	
	6,73
	0,08
	70,51
	58,55
	5,827785
	0
	0,0000009

	28193
	
	склад
	7,68
	0,08
	70,51
	59,08
	5,847335
	0
	0,000001

	50598
	
	ООО "Сибирь Инвест Партнер" (п
	8,11
	0,1
	82
	56,6
	6,748308
	0
	0,0000012

	19847
	
	
	7,38
	0,1
	82
	72,26
	6,668762
	0
	0,0000011

	58011
	
	
	8,99
	0,05
	73,27
	59,71
	4,567378
	0
	0,0000009

	27911
	
	
	8,85
	0,05
	73,27
	59,71
	4,582055
	0
	0,0000009

	58016
	
	
	8,44
	0,032
	73,27
	59,71
	3,889836
	0
	0,0000007

	58018
	
	
	8,88
	0,025
	73,27
	59,7
	3,639249
	0
	0,0000007

	27734
	
	
	9,84
	0,2
	82
	57,27
	10,937805
	0,5225438
	0,0000024

	27736
	
	
	9,84
	0,2
	82
	57,27
	10,937805
	0,5225438
	0,0000024

	58004
	
	
	7,58
	0,05
	73,27
	59,71
	4,567378
	0
	0,0000008

	50756
	
	
	8,07
	0,25
	82
	54,53
	14,101084
	0,0238327
	0,0000021

	37906
	
	котельная ЗАО "МТА-Сервис"
	4,11
	0,05
	73,27
	56,11
	4,582768
	0
	0,0000004

	28078
	
	АБК ООО "Стройреммонтаж"
	4,33
	0,08
	73,27
	59,73
	5,807973
	0
	0,0000006

	28076
	
	
	4,6
	0,1
	73,27
	59,49
	6,457223
	0
	0,0000007

	68116
	
	ТПУ ОАО Сургутнефтегаз, СГМУП
	6,98
	0,25
	82
	49,78
	14,349404
	0,0445533
	0,0000018

	27887
	
	
	2,71
	0,1
	70,51
	60,71
	6,708757
	0
	0,0000004

	27764
	
	
	4,65
	0,2
	70,51
	59,28
	10,937805
	0
	0,0000011

	28195
	
	РММ
	5,23
	0,08
	70,51
	59,25
	5,847983
	0
	0,0000007

	19747
	
	
	5,65
	0,1
	82
	72,26
	6,668762
	0
	0,0000008

	50513
	
	
	7,7
	0,25
	82
	55,77
	14,016804
	0,0353855
	0,000002

	27738
	
	
	4,79
	0,1
	70,51
	60,61
	6,749454
	0
	0,0000007

	28155
	
	
	3,05
	0,2
	70,51
	59,41
	11,363921
	0
	0,0000008

	57997
	
	
	5,56
	0,025
	73,27
	59,71
	3,638526
	0
	0,0000005

	28041
	
	
	5,39
	0,05
	73,27
	59,71
	4,567378
	0
	0,0000006

	19862
	
	
	5,44
	0,065
	82
	72,26
	5,191308
	0
	0,0000006

	19230
	
	
	6,21
	0,8
	82
	56,87
	36,813093
	0,7608018
	0,0000046

	27775
	
	
	5,53
	0,2
	70,51
	59,38
	10,937805
	0
	0,0000014

	71340
	
	
	6
	0,2
	73,27
	56,88
	11,618237
	0
	0,0000016

	38085
	
	
	5,21
	0,05
	73,27
	57,14
	4,582603
	0
	0,0000005

	27793
	
	
	3,7
	0,2
	70,51
	59,27
	10,937805
	0
	0,0000009

	37676
	
	
	5,62
	0,025
	70,51
	59,18
	3,638846
	0
	0,0000005

	67984
	
	ООО "СибПромСервис"
	5,11
	0,08
	82
	58,94
	5,842291
	0
	0,0000007

	50743
	
	
	7,37
	0,25
	82
	53,55
	14,101084
	0,0190611
	0,0000019

	36299
	
	
	6,08
	0,2
	70,51
	59,4
	10,937805
	0
	0,0000015

	27848
	
	
	2,62
	0,2
	70,51
	59,09
	11,662264
	0
	0,0000007

	50582
	
	
	4,88
	0,15
	82
	58,94
	9,154014
	0
	0,000001

	28025
	
	
	5,77
	0,15
	70,51
	60,38
	9,068161
	0
	0,0000012

	38077
	
	АБК ООО "Новотех"
	6,24
	0,065
	70,51
	57,35
	5,183832
	0
	0,0000007

	58008
	
	
	5,82
	0,032
	73,27
	59,71
	3,890067
	0
	0,0000005

	50489
	
	ФСК ЕЭС ЦПМЭС (операторная)
	5,26
	0,05
	82
	58,86
	4,582595
	0
	0,0000005

	28120
	
	
	12,2
	0,032
	70,51
	59,16
	3,887967
	0
	0,0000005

	68133
	
	
	3,08
	0,15
	82
	56,59
	9,120739
	0
	0,0000006

	27936
	ЦТП-101
	
	6
	0,2
	73,27
	56,88
	11,618237
	0
	0,0000016

	68029
	
	ООО Югра-Нестастройком (АБК БР
	4,81
	0,05
	82
	58,86
	4,582663
	0
	0,0000005

	50877
	
	
	3,94
	0,5
	82
	49,78
	27,325843
	0,3735798
	0,0000018

	58010
	
	
	5,71
	0,025
	73,27
	59,71
	3,639456
	0
	0,0000005

	19737
	
	
	5,53
	0,065
	82
	72,26
	5,190686
	0
	0,0000006

	19842
	
	
	6,29
	0,065
	82
	72,26
	5,181027
	0
	0,0000007

	37677
	
	
	5,09
	0,025
	70,51
	59,01
	3,636525
	0
	0,0000004

	59040
	
	ООО "Уралспецстрой"
	5,07
	0,08
	82
	58,86
	5,848025
	0
	0,0000007

	27744
	
	школа №21
	6,36
	0,08
	70,51
	60,61
	5,847684
	0
	0,0000008

	68113
	
	
	3,69
	0,8
	82
	57,26
	36,813093
	0,6741713
	0,0000027

	27931
	
	
	6,6
	0,05
	73,27
	59,71
	4,582394
	0
	0,0000007

	27930
	
	
	6,35
	0,032
	73,27
	59,71
	3,89002
	0
	0,0000006

	19823
	
	
	6,11
	0,1
	82
	72,26
	6,748998
	0
	0,0000009

	50469
	
	
	6,51
	0,25
	82
	56,31
	14,299937
	0,0282592
	0,0000017

	27986
	ТК
	
	3,07
	0,05
	70,51
	59,52
	4,582924
	0
	0,0000003

	67986
	
	ТП-1
	5,88
	0,8
	82
	56,84
	36,813093
	0,7539097
	0,0000044

	27924
	
	
	6,63
	0,08
	73,27
	59,71
	5,776504
	0
	0,0000009

	37096
	
	компрессорная
	5,1
	0,05
	70,51
	59,26
	4,582619
	0
	0,0000005

	28144
	
	
	4,36
	0,1
	70,51
	59,39
	6,749603
	0
	0,0000007

	50461
	
	
	5,31
	0,15
	82
	58,47
	9,120739
	0
	0,0000011

	19866
	
	
	5,16
	0,065
	82
	72,26
	5,191308
	0
	0,0000006

	36344
	
	
	6,33
	0,15
	70,51
	58,77
	9,050228
	0
	0,0000013

	50678
	
	гараж
	3,77
	0,05
	70,51
	60,71
	4,582819
	0
	0,0000004

	19821
	
	
	6,05
	0,1
	82
	72,26
	6,749019
	0
	0,0000009

	27915
	
	
	5,45
	0,032
	73,27
	59,7
	3,887724
	0
	0,0000005

	68076
	
	
	44,7
	0,1
	62,5
	51,2
	6,668762
	0
	0

	68072
	
	
	5,41
	0,05
	62,5
	51,19
	6,668762
	0
	0

	68068
	
	
	109,77
	0,065
	62,5
	51,19
	6,668762
	0
	0

	68066
	
	
	89,81
	0,05
	62,5
	51,2
	6,668762
	0
	0

	68064
	
	
	9,72
	0,05
	62,5
	51,19
	6,668762
	0
	0

	68062
	
	
	18,89
	0,05
	62,5
	51,19
	6,668762
	0
	0

	68060
	
	
	31,26
	0,1
	62,5
	51,19
	6,668762
	0
	0

	71773
	НС ЦТП-89
	
	1
	0,4
	70,51
	59,53
	22,257963
	0,0638586
	0,0000004

	68058
	
	
	6,98
	0,04
	62,5
	51,19
	6,668762
	0
	0

	68056
	
	
	89,03
	0,1
	62,5
	51,19
	6,668762
	0
	0

	68052
	
	
	60,71
	0,1
	62,5
	51,19
	6,668762
	0
	0

	70620
	
	ТК-101-1(ТК-1)
	2
	0,2
	73,27
	56,88
	11,618237
	0
	0,0000003

	68050
	
	
	8,02
	0,05
	62,5
	51,19
	6,668762
	0
	0

	68048
	
	
	15,89
	0,1
	62,5
	51,2
	6,668762
	0
	0

	68005
	
	
	1,4
	0,2
	82
	49,78
	11,396491
	0,1514814
	0,0000004

	68078
	
	КЕДРОВЫЙ-2 9
	42,64
	0,1
	62,5
	51,19
	6,668762
	0
	0

	68083
	
	
	53,07
	0,1
	62,5
	51,2
	6,668762
	0
	0

	67922
	
	
	0,72
	0,15
	82
	58,32
	9,120739
	0
	0,0000001

	58029
	
	
	132,87
	0,08
	62,5
	51,18
	6,751108
	0
	0

	57996
	
	
	33,92
	0,05
	62,5
	51,12
	6,751108
	0
	0

	68085
	
	
	38,02
	0,1
	62,5
	51,19
	6,668762
	0
	0

	68093
	
	
	158,09
	0,1
	62,5
	51,2
	6,668762
	0
	0

	56875
	
	
	47,19
	0,032
	62,5
	51,19
	6,751108
	0
	0

	56874
	
	ПСО-34 1
	4,71
	0,02
	62,5
	51,19
	6,751108
	0
	0

	56872
	
	ПСО-34 2
	6,84
	0,02
	62,5
	51,19
	6,751108
	0
	0

	56869
	
	ПСО-34 6
	22,09
	0,025
	62,5
	51,19
	6,751108
	0
	0

	56867
	
	ПСО-34 4
	3,11
	0,025
	62,5
	50,81
	6,751108
	0
	0

	56865
	
	
	40,98
	0,05
	62,5
	51,04
	6,751108
	0
	0

	56856
	
	ТК-101-5-1
	52,84
	0,05
	62,5
	51,2
	6,751108
	0
	0

	56855
	
	ПСО-34 32
	7,04
	0,05
	62,5
	51,19
	6,751108
	0
	0

	56852
	
	ПСО-34 34
	133,3
	0,05
	62,5
	51,2
	6,751108
	0
	0

	56851
	
	
	73,31
	0,05
	62,5
	51,2
	6,751108
	0
	0

	56849
	
	ПСО-34 33
	142,88
	0,05
	62,5
	51,2
	6,751108
	0
	0

	56847
	ТК-101-5-1
	
	121,74
	0,05
	62,5
	51,2
	6,751108
	0
	0

	56845
	ТК-101-5-1
	ПСО-34 35
	81,93
	0,05
	62,5
	51,2
	6,751108
	0
	0

	56842
	
	ПСО-34 30
	12,69
	0,015
	62,5
	50,59
	6,751108
	0
	0

	56840
	
	ПСО-34 29
	3,89
	0,015
	62,5
	50,59
	6,751108
	0
	0

	56838
	
	
	9,86
	0,015
	62,5
	50,59
	6,751108
	0
	0

	56836
	
	
	47,28
	0,05
	62,5
	51,19
	6,751108
	0
	0

	50784
	ЦТП-89
	НС ЦТП-89
	1
	0,4
	70,51
	59,53
	22,257963
	0,0638586
	0,0000004

	68103
	
	
	26,18
	0,1
	62,5
	51,19
	6,741045
	0
	0

	50473
	
	
	2,26
	0,25
	82
	56,3
	14,299937
	0,0281285
	0,0000006

	36346
	
	СОСНОВАЯ 28
	122,91
	0,08
	0
	0
	0
	0
	0

	36339
	
	
	5,08
	0,2
	70,51
	59,41
	0
	0
	0

	68070
	
	
	49,99
	0,065
	62,5
	51,19
	6,668762
	0
	0

	28157
	
	
	92,59
	0,2
	70,51
	59,41
	0
	0
	0

	28034
	ТК-89-5
	ТК
	66,25
	0,1
	70,51
	59,55
	0
	0
	0

	27831
	
	
	1,04
	0,15
	70,51
	60,21
	8,984532
	0
	0,0000002

	27842
	
	
	1,41
	0,4
	70,51
	59,53
	22,257963
	0,0328059
	0,0000006

	27947
	
	
	29,82
	0,065
	70,51
	59,55
	0
	0
	0

	27962
	ТК
	
	40,21
	0,065
	70,51
	59,55
	0
	0
	0

	27963
	
	
	34,89
	0,065
	70,51
	59,55
	0
	0
	0

	28004
	
	
	59,45
	0,1
	70,51
	59,55
	0
	0
	0

	27794
	
	
	1,41
	0,2
	70,51
	60,26
	10,937805
	0
	0,0000003



1. Показатели надежности теплоснабжения потребителей от котельной №2 СГМУП «ГТС»
	№ потребителя
	Адрес узла ввода
	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Путь, пройденный от источника, м
	Вероятность безотказной работы
	Коэффициент готовности
	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период

	
	
	отопление
	вентиляция
	ГВС
	
	факт
	норматив
	факт
	норматив
	

	43319
	НЕФТЯНИКОВ 24
	0,03177
	0
	0
	134,5
	0,994913
	0,9
	0,997466
	0,97
	0,2262

	43344
	НЕФТЯНИКОВ 24
	0,03177
	0
	0,0035
	145,9
	0,994913
	0,9
	0,997467
	0,97
	0,2376

	46118
	АРТЕМА 22А
	0,0893
	0
	0
	863
	0,993141
	0,9
	0,997564
	0,97
	0,6575

	46276
	ЭНТУЗИАСТОВ 6
	0,706
	0
	0
	1202,5
	0,993141
	0,9
	0,997633
	0,97
	5,1156

	46427
	НЕФТЯНИКОВ 31
	0,0677
	0,0692
	0
	392
	0,993141
	0,9
	0,997472
	0,97
	0,9989

	50166
	ЭНТУЗИАСТОВ 36
	0,6299
	0,3185
	0
	694,2
	0,993141
	0,9
	0,997532
	0,97
	6,9061

	46099
	АРТЕМА 30
	0,0476
	0
	0
	917,3
	0,993141
	0,9
	0,997572
	0,97
	0,3547

	46095
	АРТЕМА 22
	0,0472
	0
	0
	859,2
	0,993141
	0,9
	0,997562
	0,97
	0,3518

	46091
	АРТЕМА 34
	0,0472
	0
	0
	938,1
	0,993141
	0,9
	0,997574
	0,97
	0,3518

	46090
	АРТЕМА 24
	0,0576
	0
	0
	830,1
	0,993141
	0,9
	0,99756
	0,97
	0,4264

	46082
	АРТЕМА 28
	0,0576
	0
	0
	892,2
	0,993141
	0,9
	0,997569
	0,97
	0,4264

	46079
	АРТЕМА 38
	0,0472
	0
	0
	949,9
	0,993141
	0,9
	0,997576
	0,97
	0,3518

	46069
	АРТЕМА 32
	0,0472
	0
	0
	975,4
	0,993141
	0,9
	0,997579
	0,97
	0,3518

	46068
	АРТЕМА 36
	0,0568
	0
	0
	973,7
	0,993141
	0,9
	0,997578
	0,97
	0,4207

	46038
	ЭНТУЗИАСТОВ 30/1
	0,247
	0
	0
	738,2
	0,993141
	0,9
	0,997538
	0,97
	1,793

	58403
	
	0,01
	0
	0
	369,3
	0,993141
	0,9
	0,997468
	0,97
	0,0728

	58385
	НЕФТЯНИКОВ 29А
	0,3426
	0
	0
	433,1
	0,993141
	0,9
	0,997485
	0,97
	2,5154

	7987
	ЭНТУЗИАСТОВ 40
	0,3849
	0
	0
	693,5
	0,993141
	0,9
	0,997522
	0,97
	2,799

	7988
	ГУБКИНА 16
	0,554
	0
	0
	560,9
	0,993141
	0,9
	0,997504
	0,97
	4,0726

	7989
	ГУБКИНА 16а
	0,3
	0
	0
	656,4
	0,993141
	0,9
	0,997522
	0,97
	2,1895

	7990
	ЭНТУЗИАСТОВ 38
	0,208
	0
	0,108
	744,2
	0,993141
	0,9
	0,99754
	0,97
	1,5216

	7991
	ЭНТУЗИАСТОВ 31
	0,594
	0,111
	0
	562,8
	0,993141
	0,9
	0,997502
	0,97
	5,1312

	7993
	НЕФТЯНИКОВ 27/1
	0,208
	0,246
	0
	524,5
	0,993141
	0,9
	0,997501
	0,97
	3,2821

	7994
	ЭНТУЗИАСТОВ 30
	0,0697
	0
	0
	739,4
	0,993141
	0,9
	0,997537
	0,97
	0,506

	7995
	ЭНТУЗИАСТОВ 28
	0,227
	0,145
	0
	793
	0,993141
	0,9
	0,997552
	0,97
	2,6878

	7996
	НЕФТЯНИКОВ 20
	0,0284
	0
	0
	964
	0,993141
	0,9
	0,997578
	0,97
	0,2097

	8004
	ЭНТУЗИАСТОВ 8
	1,036
	0
	0
	898,7
	0,993141
	0,9
	0,997574
	0,97
	7,6413

	7992
	НЕФТЯНИКОВ 29/2
	0,727
	0
	0
	578,5
	0,993141
	0,9
	0,997508
	0,97
	5,2826

	43350
	НЕФТЯНИКОВ 29
	0,126
	0,421
	0
	435,9
	0,993141
	0,9
	0,997478
	0,97
	3,951

	50897
	ГУБКИНА 18
	0,554
	0
	0
	495,5
	0,993141
	0,9
	0,997494
	0,97
	4,0713

	50168
	ГУБКИНА 14
	0,376
	0
	0
	583,6
	0,993141
	0,9
	0,997507
	0,97
	2,7621

	5850
	ГУБКИНА 17А
	0,2
	0,084
	0
	716
	0,991057
	0,9
	0,997526
	0,97
	2,0342

	5849
	ГРИГОРИЯ КУКУЕВИЦКОГО 5
	0,2
	0
	0
	655,2
	0,991057
	0,9
	0,997505
	0,97
	1,4364

	5848
	ГРИГОРИЯ КУКУЕВИЦКОГО 7
	0,5177
	0
	0
	592,5
	0,991057
	0,9
	0,9975
	0,97
	3,7419

	5846
	МАГИСТРАЛЬНАЯ 9
	0,121
	0
	0
	648
	0,991057
	0,9
	0,997504
	0,97
	0,8758

	5844
	ГРИГОРИЯ КУКУЕВИЦКОГО 9
	0,489
	0
	0
	589,3
	0,991057
	0,9
	0,997498
	0,97
	3,5331

	5841
	ГРИГОРИЯ КУКУЕВИЦКОГО 9/1
	0,488
	0
	0
	578,8
	0,991057
	0,9
	0,997498
	0,97
	3,526

	5840
	ГУБКИНА 23
	0,19311111
	0
	0
	450,6
	0,991057
	0,9
	0,997469
	0,97
	1,3974

	5839
	ГУБКИНА 23
	0,19311111
	0
	0
	474,2
	0,991057
	0,9
	0,997473
	0,97
	1,3973

	5836
	ГУБКИНА 23
	0,19311111
	0
	0
	492,6
	0,991057
	0,9
	0,997475
	0,97
	1,3973

	5825
	ГУБКИНА 23
	0,19311111
	0
	0
	456,5
	0,991057
	0,9
	0,997476
	0,97
	1,3973

	5835
	ГУБКИНА 23
	0,19311111
	0
	0
	530,2
	0,991057
	0,9
	0,99748
	0,97
	1,3973

	5834
	ГУБКИНА 23
	0,19311111
	0
	0
	553,8
	0,991057
	0,9
	0,997483
	0,97
	1,3973

	5826
	ГУБКИНА 23
	0,19311111
	0
	0
	466,8
	0,991057
	0,9
	0,997477
	0,97
	1,3974

	5833
	ГУБКИНА 23
	0,19311111
	0
	0
	586,5
	0,991057
	0,9
	0,997487
	0,97
	1,3974

	5832
	ГУБКИНА 23
	0,19311111
	0
	0
	611,3
	0,991057
	0,9
	0,99749
	0,97
	1,3973

	46122
	НАБЕРЕЖНЫЙ ПР-КТ 31
	0,125
	0,12
	0,4
	2032,1
	0,990849
	0,9
	0,386702
	0,97
	613,3336

	8154
	АРТЕМА 15
	0,048
	0
	0
	1290,7
	0,990716
	0,9
	0,386639
	0,97
	87,303

	8153
	ЭНТУЗИАСТОВ 35
	0,138
	0
	0
	1294,9
	0,990707
	0,9
	0,38664
	0,97
	246,8127

	46066
	НАБЕРЕЖНЫЙ ПР-КТ 33
	0,1375
	0,964
	0,458
	1946,1
	0,990473
	0,9
	0,386698
	0,97
	2465,6873

	43777
	НЕФТЯНИКОВ 9
	0,07
	0
	0,003
	552,9
	0,988396
	0,9
	0,997508
	0,97
	0,9302

	43747
	НЕФТЯНИКОВ 9А
	0,0565
	0
	0
	525,8
	0,988396
	0,9
	0,997505
	0,97
	0,4259

	43675
	НЕФТЯНИКОВ 11А
	0,0558
	0
	0
	552,9
	0,988396
	0,9
	0,997509
	0,97
	0,4208

	43618
	Нефтяников, 11/1
	0,004
	0
	0
	622,1
	0,988396
	0,9
	0,997521
	0,97
	0,0519

	43818
	НЕФТЯНИКОВ 7А
	0,0549
	0
	0
	583,5
	0,988396
	0,9
	0,99752
	0,97
	0,4142

	43585
	НЕФТЯНИКОВ 17
	0,0582
	0
	0
	717,4
	0,988396
	0,9
	0,997534
	0,97
	0,4384

	43566
	НЕФТЯНИКОВ 19
	0,0498
	0
	0
	689,9
	0,988396
	0,9
	0,997531
	0,97
	0,377

	43510
	НЕФТЯНИКОВ 23
	0,0571
	0
	0
	752
	0,988396
	0,9
	0,997542
	0,97
	0,4303

	43464
	НЕФТЯНИКОВ 25
	0,0498
	0
	0
	733,6
	0,988396
	0,9
	0,99754
	0,97
	0,377

	43940
	НЕФТЯНИКОВ 3
	0,0592
	0
	0
	699,8
	0,988396
	0,9
	0,997538
	0,97
	0,4458

	43855
	НЕФТЯНИКОВ 7
	0,068
	0
	0
	634,5
	0,988396
	0,9
	0,997529
	0,97
	0,5106

	46146
	НЕФТЯНИКОВ 18
	0,0474
	0
	0
	822,3
	0,988396
	0,9
	0,997555
	0,97
	0,3595

	46149
	НЕФТЯНИКОВ 16
	0,0557
	0
	0
	823
	0,988396
	0,9
	0,997555
	0,97
	0,4201

	46151
	НЕФТЯНИКОВ 13
	0,0876
	0
	0
	649,9
	0,988396
	0,9
	0,997523
	0,97
	0,6566

	46163
	НЕФТЯНИКОВ 14
	0,0567
	0
	0
	801,5
	0,988396
	0,9
	0,997552
	0,97
	0,4274

	46195
	НЕФТЯНИКОВ 12А
	0,0591
	0
	0
	758,9
	0,988396
	0,9
	0,99755
	0,97
	0,445

	7997
	НЕФТЯНИКОВ 27
	0,0574
	0
	0
	710,5
	0,988396
	0,9
	0,997538
	0,97
	0,4325

	7998
	НЕФТЯНИКОВ 21
	0,0592
	0
	0
	671,3
	0,988396
	0,9
	0,99753
	0,97
	0,4458

	8000
	НЕФТЯНИКОВ 11
	0,316
	0
	0
	517,2
	0,988396
	0,9
	0,997501
	0,97
	2,3688

	8001
	НЕФТЯНИКОВ 13а
	0,136
	0
	0
	633,6
	0,988396
	0,9
	0,997521
	0,97
	1,0084

	8002
	НЕФТЯНИКОВ 12
	0,0573
	0
	0
	788,2
	0,988396
	0,9
	0,99755
	0,97
	0,4248

	8003
	НЕФТЯНИКОВ 10
	0,0578
	0
	0
	732,1
	0,988396
	0,9
	0,997545
	0,97
	0,4355

	46234
	НЕФТЯНИКОВ 6
	0,0582
	0
	0
	672,4
	0,988396
	0,9
	0,99754
	0,97
	0,4384

	46249
	НЕФТЯНИКОВ 4
	0,0582
	0
	0
	714,1
	0,988396
	0,9
	0,997538
	0,97
	0,4384

	46457
	НЕФТЯНИКОВ 5
	0,0583
	0
	0
	650,9
	0,988396
	0,9
	0,997531
	0,97
	0,4392

	45929
	ГУБКИНА 15А
	0,756
	0,393
	0
	598,5
	0,987317
	0,9
	0,99748
	0,97
	8,2243

	45897
	ГУБКИНА 13
	0,708
	0,385
	0,085
	612,3
	0,987317
	0,9
	0,997483
	0,97
	7,9102

	58238
	ГУБКИНА 15
	0,3541
	0
	0
	514,1
	0,987317
	0,9
	0,997468
	0,97
	2,5692

	48477
	ГУБКИНА 17
	0,3408
	0
	0
	562,7
	0,987317
	0,9
	0,997475
	0,97
	2,4849

	48480
	Губкина 15а
	0,756
	0,393
	0
	502,5
	0,987314
	0,9
	0,997465
	0,97
	8,1933

	5852
	ГУБКИНА 13А
	0,15
	0
	0,0347
	559
	0,987305
	0,9
	0,997465
	0,97
	1,0737

	5873
	ЭНТУЗИАСТОВ 50
	0,4269
	0,1566
	0
	765,8
	0,987293
	0,9
	0,99749
	0,97
	4,1851

	5863
	ГРИГОРИЯ КУКУЕВИЦКОГО 5/3
	0,233
	0
	0
	868,2
	0,987293
	0,9
	0,997511
	0,97
	1,6874

	5859
	ГРИГОРИЯ КУКУЕВИЦКОГО 3
	0,3065
	0
	0
	899,7
	0,987293
	0,9
	0,997516
	0,97
	2,2207

	5855
	ГУБКИНА 21
	0,2881
	0
	0
	717,2
	0,987293
	0,9
	0,997482
	0,97
	2,0716

	48483
	ГРИГОРИЯ КУКУЕВИЦКОГО 3
	0,3065
	0
	0,03
	936,2
	0,987293
	0,9
	0,997528
	0,97
	2,222

	47959
	ГУБКИНА 21/1
	0,317
	0
	0,055
	855
	0,987293
	0,9
	0,997508
	0,97
	2,4455

	47941
	ЭНТУЗИАСТОВ 48
	0,3258
	0,3624
	0
	834,1
	0,987293
	0,9
	0,997497
	0,97
	4,9259

	47926
	ЭНТУЗИАСТОВ 50/1
	0,321
	0,2
	0
	696,3
	0,987293
	0,9
	0,997475
	0,97
	3,7327

	5858
	ГРИГОРИЯ КУКУЕВИЦКОГО 5/1
	0,17
	0
	0
	795,6
	0,987293
	0,9
	0,997502
	0,97
	1,2318

	5865
	ЭНТУЗИАСТОВ 52
	0,3838
	0
	0,04485
	822
	0,987293
	0,9
	0,997502
	0,97
	2,7471

	5866
	ЭНТУЗИАСТОВ 52
	0,3838
	0
	0,04485
	826,4
	0,987293
	0,9
	0,9975
	0,97
	2,7471

	5868
	ЭНТУЗИАСТОВ 54
	0,4
	0,0376
	0
	949,4
	0,987293
	0,9
	0,997516
	0,97
	3,1537

	5871
	ЭНТУЗИАСТОВ 52/1
	0,45
	0
	0,05
	884,9
	0,987293
	0,9
	0,99751
	0,97
	3,221

	5869
	ЭНТУЗИАСТОВ 50Б
	0,032
	0,032
	0
	772,4
	0,987293
	0,9
	0,997491
	0,97
	0,4614

	5872
	ЭНТУЗИАСТОВ 50
	0,4269
	0,1566
	0
	818,3
	0,987293
	0,9
	0,997498
	0,97
	4,1852

	57642
	Этузиастов 42
	0,186
	0
	0,035
	613,6
	0,983489
	0,9
	0,997466
	0,97
	1,4052

	7986
	ЭНТУЗИАСТОВ 44
	0,2366
	0,178
	0,0746
	657
	0,983489
	0,9
	0,997472
	0,97
	3,2205

	7199
	НАБЕРЕЖНЫЙ ПР-КТ 64
	0,5411
	0
	0
	1323,5
	0,982594
	0,9
	0,997558
	0,97
	3,8322

	45915
	ЭНТУЗИАСТОВ 49а
	0,017
	0
	0
	855,2
	0,982594
	0,9
	0,997467
	0,97
	0,1204

	45925
	ЭНТУЗИАСТОВ 47а
	0,208
	0,136
	0
	940,3
	0,982594
	0,9
	0,997479
	0,97
	2,4269

	7211
	ЭНТУЗИАСТОВ 47/1
	0,109
	0
	0
	1035,3
	0,982594
	0,9
	0,997503
	0,97
	0,772

	50160
	ЭНТУЗИАСТОВ 49
	0,29
	0,046
	0
	880,4
	0,982594
	0,9
	0,997471
	0,97
	2,3848

	72620
	 
	0,127
	0,431
	0,06
	971,7
	0,982594
	0,9
	0,997483
	0,97
	7,173

	50162
	ЭНТУЗИАСТОВ 47
	0,554
	0
	0
	865,1
	0,982594
	0,9
	0,997471
	0,97
	3,9429

	50164
	60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 3
	0,1664
	0
	0
	1032,5
	0,982594
	0,9
	0,997505
	0,97
	1,1785

	8143
	60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 16
	0,1
	0
	0
	0
	0,981216
	0,9
	0,997478
	0,97
	0,755

	8135
	60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 8
	0,0587
	0
	0
	1191,8
	0,981216
	0,9
	0,997477
	0,97
	0,4159

	8144
	60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 18
	0,0572
	0
	0
	1223,1
	0,981216
	0,9
	0,997473
	0,97
	0,3753

	46000
	ЭНТУЗИАСТОВ 45
	0,276
	0
	0
	1253,4
	0,981216
	0,9
	0,997486
	0,97
	1,7743

	46024
	60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 8а
	0,178
	0
	0,091
	1293,3
	0,981216
	0,9
	0,997496
	0,97
	1,4611

	46028
	ЭНТУЗИАСТОВ 39
	0,2943
	0
	0
	1317,5
	0,981216
	0,9
	0,997506
	0,97
	1,8394

	8145
	60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 6
	0,0729
	0
	0
	1232,2
	0,981216
	0,9
	0,997484
	0,97
	0,5142

	8136
	60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 2
	0,3014
	0
	0,0575
	1155,3
	0,981216
	0,9
	0,997468
	0,97
	2,2995

	46061
	ЭНТУЗИАСТОВ 37
	0,2913
	0
	0
	1407,5
	0,981216
	0,9
	0,997529
	0,97
	1,7832

	8134
	60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 4
	0,0587
	0
	0
	1200,8
	0,981216
	0,9
	0,997478
	0,97
	0,4158

	8133
	60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 12
	0,057
	0
	0
	1224,2
	0,981216
	0,9
	0,997473
	0,97
	0,3744

	8146
	60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 10
	0,07
	0
	0
	1248,1
	0,981216
	0,9
	0,997488
	0,97
	0,494

	8148
	ЭНТУЗИАСТОВ 43А
	0,028
	0
	0,0048
	1407,1
	0,981216
	0,9
	0,997489
	0,97
	0,1944

	8149
	ЭНТУЗИАСТОВ 41
	0,07
	0
	0
	1411,6
	0,981216
	0,9
	0,99749
	0,97
	0,4569

	8138
	НАБЕРЕЖНЫЙ ПР-КТ 56
	0,097
	0
	0
	1236
	0,981216
	0,9
	0,99748
	0,97
	0,6807

	8137
	60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 14
	0,1242
	0
	0
	1215,5
	0,981216
	0,9
	0,997478
	0,97
	0,8028

	8142
	60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 20
	0,057
	0
	0,0104
	1292,7
	0,981216
	0,9
	0,997481
	0,97
	0,3946

	50352
	ЭНТУЗИАСТОВ 4
	1,096
	0
	0,1285
	807,1
	0,977108
	0,9
	0,997466
	0,97
	9,0724

	70142
	Нефтяников 6
	0
	0
	0,017
	664,2
	0,932098
	0,9
	0,950548
	0,97
	12,1529

	70140
	Нефтяников 7А
	0
	0
	0,0081
	576,1
	0,932098
	0,9
	0,950452
	0,97
	10,4643



1. Показатели надежности тепловых сетей от котельной №2 СГМУП «ГТС»
	Sys
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутpеннийдиаметp подающего тpубопpовода, м
	Температура в конце участка под.тр-да,°C
	Температура в начале участка обр.тр-да,°C
	Время восстановления, ч
	Относительное кол.отключ. нагрузки
	Вероятность отказа

	70738
	
	(УТ2) ТК-28-2
	1
	0,25
	140
	70,99
	14,431735
	0,067409
	0,0000002

	70719
	
	
	1
	0,25
	140
	71,48
	14,432772
	0,1623684
	0,0000002

	70722
	
	
	3
	0,3
	140
	70,65
	17,243757
	0,1743394
	0,0000007

	20514
	ЦТП-4
	
	5
	0,25
	140
	71,48
	14,432772
	0,1623684
	0,0000013

	20625
	ЦТП-28
	
	6
	0,25
	140
	70,99
	14,431735
	0,067409
	0,0000019

	20543
	
	4ТК2
	3,55
	0,6
	140
	65,2
	35,859095
	0,9998791
	0,0000022

	57078
	ЦТП-15
	
	8
	0,3
	140
	70,65
	17,097963
	0,1743394
	0,0000031

	48482
	
	
	11,2
	0,25
	140
	70,49
	14,293943
	0,1027299
	0,0000036

	20404
	
	
	15,98
	0,25
	140
	70,45
	14,293943
	0,1228023
	0,0000051

	20669
	4ТК2
	4ТК-2а
	24,02
	0,5
	140
	65,49
	27,376376
	0,7632844
	0,0000111

	46735
	
	
	37,9
	0,25
	140
	70,49
	14,293943
	0,1027299
	0,0000122

	57235
	ТК-94-1 (4ТК14)
	ЦТП-94
	43,05
	0,3
	140
	57,8
	17,202391
	0,0631965
	0,0000136

	20633
	4ТК-38Б
	4ТК-38А (ТК)
	56,23
	0,25
	140
	49,11
	14,283843
	0,067409
	0,0000148

	20572
	4ТК-2а
	4ТК38
	39,63
	0,5
	140
	65,49
	27,376376
	0,7632844
	0,0000183

	20555
	4ТК2
	4 ТК4
	41,29
	0,5
	140
	65,01
	27,376376
	0,2354859
	0,0000191

	20348
	
	ТК-15-3 (ТК-10)
	74,79
	0,25
	140
	70,48
	14,293943
	0,100106
	0,0000197

	20631
	Котельная №2 (ГТС)
	4ТК1
	32,07
	0,7
	140
	65,2
	42,198048
	0,9998791
	0,0000229

	20403
	4ТК-38А (ТК)
	ЦТП-28
	93,38
	0,25
	140
	49,11
	14,276583
	0,067409
	0,0000246

	20048
	4ТК-35A
	ТК-1-7 (4ТК35)
	90,12
	0,3
	140
	73,03
	16,577721
	0,3486834
	0,0000275

	21049
	4ТК8
	4ТК9
	76,39
	0,4
	140
	65,53
	23,033293
	0,0200075
	0,0000324

	20670
	4ТК38
	4ТК-38Б
	75,98
	0,5
	140
	67,54
	27,376376
	0,600916
	0,0000351

	20571
	4ТК38
	ЦТП-4
	146,25
	0,25
	140
	58,69
	14,281105
	0,1623684
	0,0000385

	20087
	ТК-1-7 (4ТК35)
	ТК-21 (ТК94-21) (4ТК33)
	105,88
	0,3
	140
	69,68
	16,577721
	0,2993766
	0,0000395

	20352
	4ТК37
	ЦТП-15
	112,96
	0,3
	140
	66
	17,097963
	0,1743394
	0,0000435

	20058
	4ТК-36
	4ТК-35A
	142,99
	0,3
	140
	73,03
	16,577721
	0,3486834
	0,0000437

	57630
	4ТК1
	
	71,16
	0,7
	140
	65,2
	42,198048
	0,9998791
	0,0000507

	20421
	4ТК-38Б
	4ТК37
	109,84
	0,5
	140
	70,34
	27,376376
	0,533507
	0,0000508

	20047
	ТК-1-7 (4ТК35)
	ТК-1-7 (4ТК35)
	188,05
	0,3
	140
	69,68
	16,577721
	0,2993766
	0,0000702

	20654
	4 ТК4
	4ТК5
	196,46
	0,5
	140
	65,01
	27,376376
	0,2354859
	0,0000909

	20353
	4ТК37
	4ТК-36
	237,35
	0,4
	140
	72,74
	22,739894
	0,3591675
	0,0000994

	20606
	4ТК5
	4ТК8
	359,36
	0,5
	140
	64,06
	27,376376
	0,0200075
	0,0001662



1. Показатели надежности теплоснабжения потребителей от котельной№3 СГМУП «ГТС»
	№ потребителя
	Адрес узла ввода
	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Путь, пройденный от источника, м
	Вероятность безотказной работы
	Коэффициент готовности
	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период

	
	
	отопление
	вентиляция
	ГВС
	
	факт
	норматив
	факт
	норматив
	

	7490
	МАЙСКАЯ 14
	0,24404
	0
	0,0596
	2430,4
	0,995633
	0,9
	0,996099
	0,97
	3,8465

	7484
	МАЙСКАЯ 10
	0,16141333
	0
	0,044643333
	2267,7
	0,995633
	0,9
	0,996076
	0,97
	2,5653

	7494
	МАЙСКАЯ 10
	0,02
	0
	0
	2266,3
	0,995633
	0,9
	0,996076
	0,97
	0,2862

	7486
	МАЙСКАЯ 10
	0,16141333
	0
	0,044643333
	2282,5
	0,995633
	0,9
	0,996077
	0,97
	2,5653

	7492
	МАЙСКАЯ 14
	0,01088
	0
	0
	2305,9
	0,995633
	0,9
	0,996082
	0,97
	0,1561

	7493
	МАЙСКАЯ 14
	0,24404
	0
	0,0596
	2306,7
	0,995633
	0,9
	0,996082
	0,97
	3,8452

	59134
	МАЙСКАЯ 10/1
	0,12
	0
	0
	2328,4
	0,995633
	0,9
	0,996082
	0,97
	1,7911

	7485
	МАЙСКАЯ 10
	0,16141333
	0
	0,044643333
	2282,9
	0,995633
	0,9
	0,996077
	0,97
	2,5653

	7489
	МАЙСКАЯ 14
	0,05424
	0
	0
	2430,4
	0,995633
	0,9
	0,996099
	0,97
	0,7758

	44786
	РЕСПУБЛИКИ 82А
	0,083466667
	0,10826667
	0
	2901,4
	0,991893
	0,9
	0,996098
	0,97
	4,7641

	44752
	РЕСПУБЛИКИ 88
	0,3288
	0
	0
	3053,2
	0,991893
	0,9
	0,99613
	0,97
	9,6222

	44780
	РЕСПУБЛИКИ 86/1
	0,01616
	0
	0
	3096,4
	0,991893
	0,9
	0,996128
	0,97
	0,473

	44785
	РЕСПУБЛИКИ 82А
	0,083466667
	0,10826667
	0,087
	3026,9
	0,991893
	0,9
	0,996117
	0,97
	5,164

	44834
	РЕСПУБЛИКИ 86
	0,2824
	0
	0
	3000,9
	0,991893
	0,9
	0,996119
	0,97
	8,2645

	44769
	ЭНЕРГЕТИКОВ 49/1
	0,2072
	0,0384
	0
	2983,7
	0,991893
	0,9
	0,99612
	0,97
	6,8863

	44838
	РЕСПУБЛИКИ 82А
	0,083466667
	0,10826667
	0
	2982,7
	0,991893
	0,9
	0,996113
	0,97
	4,7641

	50910
	МАЙСКАЯ 13/1
	0,2616
	0
	0
	2680,1
	0,99189
	0,9
	0,996087
	0,97
	7,6558

	44721
	Энергетиков, 55
	0,2136
	0
	0
	2759,8
	0,99189
	0,9
	0,996107
	0,97
	6,7251

	44741
	МАЙСКАЯ 8А
	0,008
	0
	0
	2695,6
	0,99189
	0,9
	0,996089
	0,97
	0,2341

	44717
	МАЙСКАЯ 2
	0,2112
	0,0456
	0
	2631,2
	0,99189
	0,9
	0,996075
	0,97
	7,158

	44742
	МАЙСКАЯ 13/2
	0,2464
	0
	0
	2711,7
	0,99189
	0,9
	0,996092
	0,97
	7,2107

	44729
	ЭНЕРГЕТИКОВ 53
	0,3696
	0
	0
	2816
	0,99189
	0,9
	0,996116
	0,97
	10,8147

	44707
	МАЙСКАЯ 1
	0,2136
	0
	0
	2713,2
	0,99189
	0,9
	0,996098
	0,97
	6,2501

	45707
	МАЙСКАЯ 3
	0,2136
	0
	0
	2568
	0,99189
	0,9
	0,996061
	0,97
	6,2504

	44737
	РЕСПУБЛИКИ 90А
	0,1648
	0,048
	0
	2699,2
	0,991887
	0,9
	0,996088
	0,97
	5,8516

	45711
	МАЙСКАЯ 5
	0,2136
	0
	0
	2596,3
	0,991887
	0,9
	0,996068
	0,97
	6,2511

	44749
	РЕСПУБЛИКИ 90
	0,532
	0
	0
	2862,8
	0,991887
	0,9
	0,996137
	0,97
	15,5671

	45715
	МАЙСКАЯ 7
	0,2136
	0
	0
	2715,7
	0,991887
	0,9
	0,996099
	0,97
	6,2506

	44746
	РЕСПУБЛИКИ 92
	0,1472
	0
	0
	2864,9
	0,991887
	0,9
	0,996136
	0,97
	4,3073

	44994
	РЕСПУБЛИКИ 82
	0,3288
	0
	0
	3030
	0,991874
	0,9
	0,996094
	0,97
	9,6217

	5661
	Республики 84
	0,42312
	0
	0
	3203,8
	0,991873
	0,9
	0,996127
	0,97
	12,3827

	45020
	РЕСПУБЛИКИ 80
	0,3288
	0
	0
	3082,6
	0,991873
	0,9
	0,996105
	0,97
	9,6225

	58989
	РЕСПУБЛИКИ 78/1
	0,4096
	0
	0
	3157,1
	0,991873
	0,9
	0,996125
	0,97
	11,9852

	45118
	РЕСПУБЛИКИ 70
	0,4664
	0
	0
	3248,5
	0,991865
	0,9
	0,996139
	0,97
	13,6474

	45103
	РЕСПУБЛИКИ 78А
	0,08376
	0
	0
	3298,2
	0,991865
	0,9
	0,996145
	0,97
	2,4512

	44757
	РЕСПУБЛИКИ 83
	0,205
	0
	0,0338
	908,1
	0,987839
	0,9
	0,99606
	0,97
	3,6429

	50862
	ЭНЕРГЕТИКОВ 29
	0,12928571
	0
	0
	1298,4
	0,987839
	0,9
	0,99606
	0,97
	2,1389

	45486
	ПРОСВЕЩЕНИЯ 33/2
	0,0055
	0
	0
	2084,8
	0,987839
	0,9
	0,996059
	0,97
	0,162

	45442
	ЭНЕРГЕТИКОВ 7/1
	0,439
	0
	0,0538
	1768,3
	0,987839
	0,9
	0,996059
	0,97
	7,7926

	45141
	ЭНЕРГЕТИКОВ 33
	0,194
	0
	0,0669
	1123,2
	0,987839
	0,9
	0,996057
	0,97
	3,6871

	45179
	ЭНЕРГЕТИКОВ 31
	0,639
	0
	0,1133
	1196,8
	0,987839
	0,9
	0,996057
	0,97
	11,3953

	45771
	ЭНЕРГЕТИКОВ 10
	0,434
	0
	0,0417
	1767,8
	0,987839
	0,9
	0,996085
	0,97
	7,6384

	45280
	РЕСПУБЛИКИ
	0,027
	0
	0
	1869,6
	0,987839
	0,9
	0,996085
	0,97
	0,4542

	51357
	ЭНЕРГЕТИКОВ 29
	0,12928571
	0
	0
	1467,7
	0,987839
	0,9
	0,996086
	0,97
	2,139

	51265
	С.Безверхова, 19
	0,0392
	0
	0,0003
	1459,2
	0,987839
	0,9
	0,996151
	0,97
	1,156

	45216
	ЭНГЕЛЬСА 10
	0,46
	0,055
	0,138
	1962,4
	0,987839
	0,9
	0,996087
	0,97
	9,7019

	45444
	ГАГАРИНА 36
	0,138
	0
	0
	2094,8
	0,987839
	0,9
	0,996087
	0,97
	2,3143

	45295
	РЕСПУБЛИКИ
	0,027
	0
	0
	1891,1
	0,987839
	0,9
	0,996089
	0,97
	0,4542

	57738
	Энгельса, 12
	0,212
	0
	0,004
	1976,2
	0,987839
	0,9
	0,996089
	0,97
	3,6018

	44776
	С.Безверхова, 6
	0,304
	0
	0
	1273,4
	0,987839
	0,9
	0,996119
	0,97
	5,0043

	45200
	ЭНГЕЛЬСА 8
	0,202
	0
	0,1344
	1343,8
	0,987839
	0,9
	0,99609
	0,97
	4,0767

	45439
	ПРОСВЕЩЕНИЯ 44
	0,261
	0
	0,0549
	1863,5
	0,987839
	0,9
	0,99609
	0,97
	4,7626

	45195
	ЭНГЕЛЬСА 8
	0,045
	0
	0
	1344,9
	0,987839
	0,9
	0,99609
	0,97
	0,7539

	44797
	СЕРГЕЯ БЕЗВЕРХОВА 2
	0,11707
	0,053
	0
	1385,9
	0,987839
	0,9
	0,996143
	0,97
	2,7916

	45637
	Гагрина,12
	0,93
	0
	0
	2811,5
	0,987839
	0,9
	0,996093
	0,97
	27,395

	45190
	8-ой микрарайон, гаражи
	0,206
	0
	0
	2016,9
	0,987839
	0,9
	0,996093
	0,97
	3,4683

	45445
	Энергетиков, 11
	0,354
	0
	0,0763
	1854,8
	0,987839
	0,9
	0,996094
	0,97
	11,6242

	51314
	ГАГАРИНА 3
	0,023
	0
	0
	2616,3
	0,987839
	0,9
	0,996094
	0,97
	0,3896

	45425
	ЭНЕРГЕТИКОВ 15
	0,25096667
	0,002
	0
	1769,4
	0,987839
	0,9
	0,996095
	0,97
	4,2047

	45451
	ПРОСВЕЩЕНИЯ 42
	0,1344
	0
	0,023063333
	1872,6
	0,987839
	0,9
	0,996096
	0,97
	2,417

	44772
	Республики 81
	0,264
	0
	0
	1138,8
	0,987839
	0,9
	0,996097
	0,97
	4,3439

	45236
	ЭНГЕЛЬСА 8
	0,201
	0
	0,0118
	1388,8
	0,987839
	0,9
	0,996097
	0,97
	3,3633

	45328
	Энергетиков, 10/1
	0,094
	0
	0,007
	1846,1
	0,987839
	0,9
	0,996097
	0,97
	2,8816

	44970
	ЭНЕРГЕТИКОВ 47
	0,247
	2,798
	0,195
	894,5
	0,987839
	0,9
	0,996098
	0,97
	52,0206

	45792
	СЕРГЕЯ БЕЗВЕРХОВА 2
	0,11707
	0,0883
	0
	1352,6
	0,987839
	0,9
	0,996139
	0,97
	3,3674

	45043
	ФПСК "Самсунг"
	0,11707
	0,0243
	0
	1655,5
	0,987839
	0,9
	0,996201
	0,97
	2,3236

	45359
	ЭНЕРГЕТИКОВ 8
	0,267
	0,713
	0,292
	1741,1
	0,987839
	0,9
	0,996082
	0,97
	18,4324

	44739
	Набережный, 1А
	0,28
	0
	0
	1627,2
	0,987839
	0,9
	0,996181
	0,97
	4,6103

	45395
	Просвещения, 46
	0,354
	0
	0
	1817,5
	0,987839
	0,9
	0,996102
	0,97
	5,8784

	45452
	Энергетиков, 9
	0,354
	0
	0,07
	1898,6
	0,987839
	0,9
	0,996103
	0,97
	6,4361

	45457
	ПРОСВЕЩЕНИЯ 42
	0,1344
	0
	0,023063333
	1916,4
	0,987839
	0,9
	0,996103
	0,97
	2,4192

	45469
	ПРОСВЕЩЕНИЯ 42
	0,1344
	0
	0,023063333
	1915,8
	0,987839
	0,9
	0,996105
	0,97
	2,4215

	45471
	Энергетиков, 7
	0,354
	0
	0,0817
	1942,2
	0,987839
	0,9
	0,99611
	0,97
	11,7144

	45258
	РЕСПУБЛИКИ 4
	0,46745
	0
	0,0105
	1811,9
	0,987839
	0,9
	0,996061
	0,97
	7,8333

	45408
	ЭНЕРГЕТИКОВ 11/1
	0,432
	0
	0,056
	1715
	0,987839
	0,9
	0,996061
	0,97
	7,6839

	44755
	РЕСПУБЛИКИ 85
	0,35
	0
	0,118
	916,1
	0,987839
	0,9
	0,996061
	0,97
	6,5717

	44792
	СЕРГЕЯ БЕЗВЕРХОВА 2/1
	0,021
	0
	0
	1459,3
	0,987839
	0,9
	0,996159
	0,97
	0,368

	51347
	ЭНЕРГЕТИКОВ 29
	0,12928571
	0
	0
	1328,6
	0,987839
	0,9
	0,996065
	0,97
	2,139

	45320
	РЕСПУБЛИКИ 63
	0,04
	0
	0
	1794,5
	0,987839
	0,9
	0,996067
	0,97
	0,6657

	72632
	 
	0,291
	0,142
	0,023
	1872,9
	0,987839
	0,9
	0,996068
	0,97
	12,7487

	45397
	ГАГАРИНА 11
	0,36
	0,278
	0,162
	2093,1
	0,987839
	0,9
	0,996068
	0,97
	11,9282

	45558
	Гагарина, 5/1
	0,0055
	0
	0
	2423,5
	0,987839
	0,9
	0,996068
	0,97
	0,0918

	45245
	РЕСПУБЛИКИ 4
	0,46745
	0
	0,0105
	1864,2
	0,987839
	0,9
	0,996069
	0,97
	7,8341

	44774
	ЭНЕРГЕТИКОВ 51
	0,2725
	0,052
	0,0475
	769
	0,987839
	0,9
	0,996069
	0,97
	5,6757

	51349
	ЭНЕРГЕТИКОВ 29
	0,12928571
	0
	0
	1355
	0,987839
	0,9
	0,996069
	0,97
	2,1391

	45260
	ЭНГЕЛЬСА 18
	0,28
	1,35
	0,26
	1841,5
	0,987839
	0,9
	0,99607
	0,97
	29,211

	45394
	ЭНЕРГЕТИКОВ 15
	0,25096667
	0,002
	0
	1707,7
	0,987839
	0,9
	0,996084
	0,97
	4,2051

	45740
	РЕСПУБЛИКИ
	0,027
	0
	0
	1807,4
	0,987839
	0,9
	0,996072
	0,97
	0,4542

	45323
	РЕСПУБЛИКИ
	0,027
	0
	0
	1835,5
	0,987839
	0,9
	0,996072
	0,97
	0,4542

	51351
	ЭНЕРГЕТИКОВ 29
	0,12928571
	0
	0
	1381,2
	0,987839
	0,9
	0,996073
	0,97
	2,1388

	4457
	ЭНЕРГЕТИКОВ 15
	0,25096667
	0,002
	0
	1654,1
	0,987839
	0,9
	0,996073
	0,97
	4,2049

	45790
	 Республики, 70
	0,006
	0
	0
	1918,6
	0,987839
	0,9
	0,996074
	0,97
	0,0999

	45747
	РЕСПУБЛИКИ
	0,027
	0
	0
	1865,4
	0,987839
	0,9
	0,996084
	0,97
	0,4542

	45460
	ЭНЕРГЕТИКОВ 4
	0,2413
	0,2199
	0
	1934,5
	0,987839
	0,9
	0,996074
	0,97
	7,6541

	51278
	ул. Дзержинского
	0,006
	0
	0
	1557,2
	0,987839
	0,9
	0,996173
	0,97
	0,0988

	44759
	Никольская ул.
	0,12
	0,2
	0
	1508,3
	0,987839
	0,9
	0,996177
	0,97
	5,2383

	44743
	Набережный, 1
	0,103
	0
	0
	1609,3
	0,987839
	0,9
	0,996179
	0,97
	1,6961

	51353
	ЭНЕРГЕТИКОВ 29
	0,12928571
	0
	0
	1407,4
	0,987839
	0,9
	0,996077
	0,97
	2,1388

	44779
	Никольская ул.
	0,226
	0
	0
	1540,8
	0,987839
	0,9
	0,996179
	0,97
	3,7219

	45432
	ГАГАРИНА 9/3
	0,09
	0
	0
	1989,7
	0,987839
	0,9
	0,996078
	0,97
	1,5088

	45743
	РЕСПУБЛИКИ
	0,027
	0
	0
	1842,8
	0,987839
	0,9
	0,996079
	0,97
	0,4542

	45441
	ГАГАРИНА 9/4
	0,0055
	0
	0
	2013,5
	0,987839
	0,9
	0,99608
	0,97
	0,1532

	45175
	СОВЕТОВ ПР-Д 4
	0,188
	0
	0
	1237
	0,987839
	0,9
	0,99608
	0,97
	3,1238

	51355
	ЭНЕРГЕТИКОВ 29
	0,12928571
	0
	0
	1434,2
	0,987839
	0,9
	0,996081
	0,97
	2,139

	45433
	Энергетиков, 13
	0,382
	0
	0,0687
	1810,3
	0,987839
	0,9
	0,996081
	0,97
	12,3355

	51280
	ул. Дзержинского
	0,005
	0
	0
	1598
	0,987839
	0,9
	0,996179
	0,97
	0,0823

	45378
	ЭНЕРГЕТИКОВ 15/1
	0,246
	0,053
	0,014
	1714,6
	0,987839
	0,9
	0,996085
	0,97
	5,0762

	45364
	ПРОСВЕЩЕНИЯ 48
	0,242
	0
	0
	1815,1
	0,987839
	0,9
	0,996101
	0,97
	4,0186

	51333
	Энергетиков, 19
	0,224
	0
	0
	1470,3
	0,987838
	0,9
	0,996063
	0,97
	6,5891

	4460
	ЭНЕРГЕТИКОВ 23
	0,2139
	0
	0
	1479,6
	0,987838
	0,9
	0,996065
	0,97
	3,5472

	4459
	Энергетиков, 19
	0,224
	0
	0
	1515,3
	0,987838
	0,9
	0,996069
	0,97
	6,5891

	45356
	ЭНГЕЛЬСА 11
	0,259
	0
	0,189
	2285,3
	0,987833
	0,9
	0,996079
	0,97
	5,5432

	51303
	Энгельса,11
	0,219
	0,013
	0,014
	2362,3
	0,987833
	0,9
	0,996091
	0,97
	7,0798

	45362
	ЭНГЕЛЬСА 11
	0,154
	0,086
	0,04
	2206,4
	0,987833
	0,9
	0,996067
	0,97
	4,3283

	4823
	ПРОСВЕЩЕНИЯ 25
	0,122
	0
	0
	2501,8
	0,987832
	0,9
	0,996115
	0,97
	2,0249

	4796
	ПРОСВЕЩЕНИЯ 37
	0,118
	0
	0
	2321,1
	0,987832
	0,9
	0,996088
	0,97
	1,9585

	4818
	ПРОСВЕЩЕНИЯ 27
	0,118
	0
	0
	2335,1
	0,987832
	0,9
	0,996088
	0,97
	1,9585

	4803
	ГАГАРИНА 16
	0,1454
	0
	0
	2301,9
	0,987832
	0,9
	0,996082
	0,97
	2,4133

	4819
	ПРОСВЕЩЕНИЯ 29
	0,1295
	0
	0
	2420,4
	0,987832
	0,9
	0,996093
	0,97
	2,1494

	4711
	ПРОСВЕЩЕНИЯ 31
	0,239
	0,134
	0
	2369,4
	0,987832
	0,9
	0,996093
	0,97
	6,1909

	4450
	ПРОСВЕЩЕНИЯ 54
	0,242
	0
	0
	1673,3
	0,987832
	0,9
	0,996092
	0,97
	3,9831

	4800
	ГАГАРИНА 24
	0,18933333
	0
	0
	2327,5
	0,987832
	0,9
	0,996087
	0,97
	3,1425

	4787
	ПРОСВЕЩЕНИЯ 41
	0,122
	0
	0
	2449,8
	0,987832
	0,9
	0,996113
	0,97
	2,0249

	4809
	ПРОСВЕЩЕНИЯ 29/1
	0,171
	0
	0
	2334,4
	0,987832
	0,9
	0,996081
	0,97
	2,8382

	4810
	ПРОСВЕЩЕНИЯ 33/1
	0,0244
	0
	0
	2375,7
	0,987832
	0,9
	0,996087
	0,97
	0,405

	4808
	ПРОСВЕЩЕНИЯ 33
	0,167675
	0
	0
	2291,9
	0,987832
	0,9
	0,996075
	0,97
	2,783

	4807
	ПРОСВЕЩЕНИЯ 33
	0,167675
	0
	0
	2264,5
	0,987832
	0,9
	0,996071
	0,97
	2,783

	4801
	ГАГАРИНА 24
	0,18933333
	0
	0
	2317,3
	0,987832
	0,9
	0,996086
	0,97
	3,1425

	4795
	ГАГАРИНА 26
	0,1425
	0
	0
	2425,3
	0,987832
	0,9
	0,996103
	0,97
	2,3652

	4814
	ГАГАРИНА 14
	0,13533333
	0
	0
	2338,4
	0,987832
	0,9
	0,996085
	0,97
	2,2462

	4792
	ПРОСВЕЩЕНИЯ 39
	0,118
	0
	0
	2422,3
	0,987832
	0,9
	0,996106
	0,97
	1,9585

	4797
	ПРОСВЕЩЕНИЯ 37
	0,118
	0
	0
	2285,6
	0,987832
	0,9
	0,996081
	0,97
	1,9585

	4788
	ПРОСВЕЩЕНИЯ 35
	0,04
	0
	0
	2522,2
	0,987832
	0,9
	0,996123
	0,97
	0,6639

	4461
	ЭНЕРГЕТИКОВ 25
	0,353
	0
	0
	1559
	0,987832
	0,9
	0,996075
	0,97
	5,8103

	4799
	ГАГАРИНА 24
	0,18933333
	0
	0
	2371,6
	0,987832
	0,9
	0,996093
	0,97
	3,1425

	4820
	ПРОСВЕЩЕНИЯ 25
	0,122
	0
	0
	2403,5
	0,987832
	0,9
	0,996102
	0,97
	2,0249

	4789
	ПРОСВЕЩЕНИЯ 35
	0,1623
	0,0158
	0
	2521,5
	0,987832
	0,9
	0,996123
	0,97
	2,956

	4822
	ПРОСВЕЩЕНИЯ 25
	0,122
	0
	0
	2458,6
	0,987832
	0,9
	0,996111
	0,97
	2,0249

	4794
	ГАГАРИНА 26
	0,1425
	0
	0
	2431,2
	0,987832
	0,9
	0,996106
	0,97
	2,3652

	4455
	ПРОСВЕЩЕНИЯ 50
	0,068
	0,01225
	0
	1787,8
	0,987832
	0,9
	0,996107
	0,97
	1,3189

	4462
	ЭНЕРГЕТИКОВ 27
	0,247
	0,246
	0
	1674,1
	0,987832
	0,9
	0,99609
	0,97
	8,0761

	4791
	ПРОСВЕЩЕНИЯ 39
	0,118
	0
	0
	2391,4
	0,987832
	0,9
	0,996102
	0,97
	1,9585

	4458
	ЭНЕРГЕТИКОВ 17
	0,1527
	0
	0
	1604,1
	0,987832
	0,9
	0,996079
	0,97
	2,5135

	4790
	ПРОСВЕЩЕНИЯ 35
	0,1623
	0,0158
	0
	2556,4
	0,987832
	0,9
	0,996128
	0,97
	2,9561

	4793
	ПРОСВЕЩЕНИЯ 39
	0,118
	0
	0
	2434,2
	0,987832
	0,9
	0,996107
	0,97
	1,9585

	4456
	ЭНЕРГЕТИКОВ 21
	0,337
	0
	0
	1537,7
	0,987832
	0,9
	0,99607
	0,97
	5,5468

	4805
	ПРОСВЕЩЕНИЯ 33
	0,167675
	0
	0
	2211,2
	0,987832
	0,9
	0,996062
	0,97
	2,783

	4811
	ПРОСВЕЩЕНИЯ 29
	0,05
	0
	0
	2396,5
	0,987832
	0,9
	0,99609
	0,97
	0,8299

	4804
	ГАГАРИНА 14
	0,13533333
	0
	0
	2265,7
	0,987832
	0,9
	0,996077
	0,97
	2,2462

	4452
	ПРОСВЕЩЕНИЯ 50
	0,068
	0,01225
	0
	1714,8
	0,987832
	0,9
	0,996097
	0,97
	1,319

	4449
	ПРОСВЕЩЕНИЯ 52
	0,338
	0
	0
	1756,8
	0,987832
	0,9
	0,996101
	0,97
	5,5636

	4806
	ПРОСВЕЩЕНИЯ 33
	0,167675
	0
	0
	2232,7
	0,987832
	0,9
	0,996066
	0,97
	2,783

	4454
	ПРОСВЕЩЕНИЯ 50
	0,068
	0,01225
	0
	1791,8
	0,987832
	0,9
	0,996108
	0,97
	1,3191

	4816
	ПРОСВЕЩЕНИЯ 23
	0,272
	0,049
	0
	2337,2
	0,987832
	0,9
	0,996084
	0,97
	5,3278

	4453
	ПРОСВЕЩЕНИЯ 50
	0,068
	0,01225
	0
	1795,5
	0,987832
	0,9
	0,996108
	0,97
	1,319

	4786
	ПРОСВЕЩЕНИЯ 41
	0,122
	0
	0
	2480,6
	0,987832
	0,9
	0,996117
	0,97
	2,0249

	4821
	ПРОСВЕЩЕНИЯ 25
	0,122
	0
	0
	2433,6
	0,987832
	0,9
	0,996107
	0,97
	2,0249

	4813
	ГАГАРИНА 14
	0,13533333
	0
	0
	2307,4
	0,987832
	0,9
	0,996082
	0,97
	2,2462

	4817
	ПРОСВЕЩЕНИЯ 27
	0,118
	0
	0
	2295,3
	0,987832
	0,9
	0,99608
	0,97
	1,9585

	4785
	ПРОСВЕЩЕНИЯ 41/1
	0,038
	0
	0
	2493,1
	0,987832
	0,9
	0,996118
	0,97
	0,6307

	4815
	ПРОСВЕЩЕНИЯ 27
	0,118
	0
	0
	2259,3
	0,987832
	0,9
	0,996073
	0,97
	1,9585

	4798
	ПРОСВЕЩЕНИЯ 37
	0,118
	0
	0
	2249
	0,987832
	0,9
	0,996074
	0,97
	1,9585

	4812
	ПРОСВЕЩЕНИЯ 29
	0,1295
	0
	0
	2384,8
	0,987832
	0,9
	0,996089
	0,97
	2,1494

	4802
	ГАГАРИНА 24/1
	0,0067
	0
	0
	2289,1
	0,987832
	0,9
	0,996078
	0,97
	0,1112

	4592
	ГАГАРИНА 34
	0,10425
	0
	0
	2582,3
	0,987827
	0,9
	0,996107
	0,97
	1,7626

	4584
	ПРОСВЕЩЕНИЯ 47
	0,132
	0
	0
	2533,6
	0,987827
	0,9
	0,996096
	0,97
	2,2318

	4578
	ПРОСВЕЩЕНИЯ 49
	0,271
	0
	0
	2422,3
	0,987827
	0,9
	0,99607
	0,97
	4,582

	4577
	ЭНГЕЛЬСА 7
	0,227
	0
	0
	2442,9
	0,987827
	0,9
	0,996077
	0,97
	3,8381

	4588
	ПРОСВЕЩЕНИЯ 43
	0,35466667
	0
	0
	2714,2
	0,987827
	0,9
	0,996132
	0,97
	5,9966

	4587
	ПРОСВЕЩЕНИЯ 45
	0,134
	0
	0
	2589,9
	0,987827
	0,9
	0,99611
	0,97
	2,2656

	4589
	ПРОСВЕЩЕНИЯ 43
	0,35466667
	0
	0
	2646,9
	0,987827
	0,9
	0,996122
	0,97
	5,9966

	4597
	ГАГАРИНА 30
	0,16206
	0
	0
	2656,2
	0,987827
	0,9
	0,996124
	0,97
	2,7401

	4579
	ЭНГЕЛЬСА 9
	0,1886
	0
	0
	2465
	0,987827
	0,9
	0,996076
	0,97
	3,1888

	4581
	ЭНГЕЛЬСА 9
	0,1886
	0
	0
	2414,4
	0,987827
	0,9
	0,99607
	0,97
	3,1888

	4596
	ГАГАРИНА 30
	0,16206
	0
	0
	2613,2
	0,987827
	0,9
	0,996118
	0,97
	2,74

	4585
	ПРОСВЕЩЕНИЯ 47
	0,132
	0
	0
	2499,2
	0,987827
	0,9
	0,996091
	0,97
	2,2318

	4573
	ЭНГЕЛЬСА 7
	0,227
	0
	0
	2423,8
	0,987827
	0,9
	0,996075
	0,97
	3,838

	4580
	ЭНГЕЛЬСА 9
	0,1886
	0
	0
	2440,3
	0,987827
	0,9
	0,996073
	0,97
	3,1888

	4598
	ГАГАРИНА 30
	0,16206
	0
	0
	2715,3
	0,987827
	0,9
	0,996131
	0,97
	2,7401

	4586
	ПРОСВЕЩЕНИЯ 45
	0,134
	0
	0
	2621,1
	0,987827
	0,9
	0,996114
	0,97
	2,2656

	4593
	ГАГАРИНА 32
	0,3017
	0
	0
	2635,8
	0,987827
	0,9
	0,996114
	0,97
	5,101

	4590
	ПРОСВЕЩЕНИЯ 43
	0,35466667
	0
	0
	2593,7
	0,987827
	0,9
	0,996114
	0,97
	5,9966

	4576
	ЭНГЕЛЬСА 7
	0,227
	0
	0
	2417,8
	0,987827
	0,9
	0,996074
	0,97
	3,838

	4595
	ГАГАРИНА 30
	0,16206
	0
	0
	2596,8
	0,987827
	0,9
	0,996115
	0,97
	2,74

	4591
	ГАГАРИНА 34
	0,10425
	0
	0
	2560,8
	0,987827
	0,9
	0,996105
	0,97
	1,7626

	4572
	ЭНГЕЛЬСА 7
	0,29
	0,061
	0
	2513,5
	0,987827
	0,9
	0,996089
	0,97
	5,9345

	4582
	ЭНГЕЛЬСА 9
	0,1886
	0
	0
	2416,4
	0,987827
	0,9
	0,99607
	0,97
	3,1888

	4594
	ГАГАРИНА 30
	0,16206
	0
	0
	2667,6
	0,987827
	0,9
	0,996117
	0,97
	2,7401

	4583
	ЭНГЕЛЬСА 9
	0,1886
	0
	0
	2442,4
	0,987827
	0,9
	0,996073
	0,97
	3,1888

	4575
	ЭНГЕЛЬСА 7
	0,155
	0,033
	0
	2440,1
	0,987827
	0,9
	0,996079
	0,97
	3,1787

	45112
	РЕСПУБЛИКИ 73/3
	0,0165
	0
	0
	1572,5
	0,987825
	0,9
	0,996106
	0,97
	0,2741

	45165
	РЕСПУБЛИКИ 71/3
	0,119
	0
	0
	1524,6
	0,987825
	0,9
	0,996092
	0,97
	1,9769

	45101
	Гагарина
	0,0055
	0
	0
	1570,2
	0,987825
	0,9
	0,996106
	0,97
	0,0914

	45124
	РЕСПУБЛИКИ 73/2
	0,0165
	0
	0
	1601,5
	0,987825
	0,9
	0,996109
	0,97
	0,2741

	45098
	РЕСПУБЛИКИ 73А
	0,0222
	0
	0
	1398,6
	0,987825
	0,9
	0,996065
	0,97
	0,3688

	45116
	Гагарина
	0,0055
	0
	0
	1588,5
	0,987825
	0,9
	0,996109
	0,97
	0,0914

	45071
	Гагарина
	0,0055
	0
	0
	1594,9
	0,987825
	0,9
	0,99611
	0,97
	0,0914

	45095
	Гагарина
	0,0055
	0
	0
	1611,2
	0,987825
	0,9
	0,996111
	0,97
	0,0914

	45055
	РЕСПУБЛИКИ 75/3
	0,059
	0
	0
	1599,1
	0,987825
	0,9
	0,996111
	0,97
	0,9801

	45106
	Гагарина
	0,0055
	0
	0
	1604,4
	0,987825
	0,9
	0,996111
	0,97
	0,0914

	45133
	РЕСПУБЛИКИ 71А/1
	0,002
	0
	0
	1459,5
	0,987825
	0,9
	0,996081
	0,97
	0,0332

	45119
	РЕСПУБЛИКИ 73/1
	0,249
	0
	0
	1480,7
	0,987825
	0,9
	0,996086
	0,97
	4,1366

	69540
	РЕСПУБЛИКИ 75/2
	0,015
	0
	0
	1661
	0,987825
	0,9
	0,996119
	0,97
	0,2492

	45019
	РЕСПУБЛИКИ 75/1
	0,073
	0
	0
	1642,5
	0,987825
	0,9
	0,996116
	0,97
	1,2127

	45077
	РЕСПУБЛИКИ 73/1
	0,014
	0
	0
	1530,6
	0,987825
	0,9
	0,9961
	0,97
	0,2326

	7261
	ЭНЕРГЕТИКОВ 6
	0,206
	0
	0
	1933,5
	0,987822
	0,9
	0,996088
	0,97
	3,4634

	4515
	ЭНЕРГЕТИКОВ 26/1
	0,1721
	0
	0
	1723,8
	0,987822
	0,9
	0,996081
	0,97
	2,8607

	4517
	ЭНЕРГЕТИКОВ 26/1
	0,1721
	0
	0
	1770,3
	0,987822
	0,9
	0,996087
	0,97
	2,8606

	4522
	ЭНЕРГЕТИКОВ 16
	0,353
	0
	0
	1783,7
	0,987822
	0,9
	0,996075
	0,97
	5,9307

	45204
	ЭНЕРГЕТИКОВ
	0,079
	0
	0
	1637,1
	0,987822
	0,9
	0,996062
	0,97
	1,3274

	4523
	ЭНЕРГЕТИКОВ 16А
	0,109
	0
	0
	1738,1
	0,987822
	0,9
	0,996069
	0,97
	1,8351

	4521
	ЭНЕРГЕТИКОВ 16
	0,353
	0
	0
	1854,5
	0,987822
	0,9
	0,996084
	0,97
	5,9307

	4516
	ЭНЕРГЕТИКОВ 26/1
	0,1721
	0
	0
	1731,2
	0,987822
	0,9
	0,996082
	0,97
	2,8606

	4524
	ЭНЕРГЕТИКОВ 18
	0,386
	0
	0
	1699,9
	0,987822
	0,9
	0,996069
	0,97
	6,493

	4511
	ЭНЕРГЕТИКОВ 26
	0,2883
	0
	0
	1674,7
	0,987822
	0,9
	0,996069
	0,97
	4,7922

	4518
	ЭНЕРГЕТИКОВ 26/1
	0,1721
	0
	0
	1804,4
	0,987822
	0,9
	0,99609
	0,97
	2,8606

	4505
	Энергетиков 22
	0,2
	0
	0
	1793,1
	0,987822
	0,9
	0,996093
	0,97
	3,3645

	4503
	ЭНЕРГЕТИКОВ 22
	0,2075
	0,617
	0
	1784,8
	0,987822
	0,9
	0,996093
	0,97
	13,7121

	45205
	ЭНЕРГЕТИКОВ 22
	0,2
	0
	0
	1795,1
	0,987822
	0,9
	0,996094
	0,97
	3,3646

	4514
	ЭНЕРГЕТИКОВ 26
	0,2883
	0
	0
	1681,1
	0,987822
	0,9
	0,99607
	0,97
	4,7919

	4506
	Энергетиков 22
	0,2
	0
	0
	1729,1
	0,987822
	0,9
	0,996082
	0,97
	3,3644

	51328
	ЭНЕРГЕТИКОВ 20
	0,185
	0
	0
	1677,2
	0,987822
	0,9
	0,996072
	0,97
	3,1145

	4520
	ЭНЕРГЕТИКОВ 16/1
	0,119
	0,118
	0
	1728,3
	0,987822
	0,9
	0,99608
	0,97
	3,9619

	4510
	ЭНЕРГЕТИКОВ 26
	0,2883
	0
	0
	1701,6
	0,987822
	0,9
	0,996072
	0,97
	4,792

	72634
	 
	0,21
	0,14
	0
	1791,3
	0,987822
	0,9
	0,996089
	0,97
	10,3008

	4519
	ЭНЕРГЕТИКОВ 26/1
	0,1721
	0
	0
	1801,2
	0,987822
	0,9
	0,99609
	0,97
	2,8606

	72633
	 
	0,05
	0,242
	0
	1808,4
	0,987822
	0,9
	0,996091
	0,97
	8,5936

	4507
	ЭНЕРГЕТИКОВ 20
	0,185
	0
	0
	1728,7
	0,987822
	0,9
	0,996079
	0,97
	3,1145

	4613
	РЕСПУБЛИКИ 69
	0,384
	0
	0
	1705,3
	0,987819
	0,9
	0,996067
	0,97
	6,4122

	4615
	РЕСПУБЛИКИ 65
	0,384
	0
	0
	1908
	0,987819
	0,9
	0,996088
	0,97
	6,5361

	45143
	РЕСПУБЛИКИ 71/1
	0,0351
	0
	0
	1673,1
	0,987819
	0,9
	0,996073
	0,97
	0,5833

	4614
	РЕСПУБЛИКИ 67
	0,4624
	0
	0,1348
	1810,6
	0,987819
	0,9
	0,996083
	0,97
	9,2316

	4609
	РЕСПУБЛИКИ 71
	0,4496
	0
	0
	1608,4
	0,987819
	0,9
	0,996061
	0,97
	7,4726

	4608
	РЕСПУБЛИКИ 71
	0,4496
	0
	0
	1658,1
	0,987819
	0,9
	0,996067
	0,97
	7,473

	45733
	 Республики 67
	0,0784
	0
	0
	1824
	0,987819
	0,9
	0,996084
	0,97
	1,3383

	4906
	ЭНЕРГЕТИКОВ 5
	0,17114286
	0
	0
	2138,9
	0,987793
	0,9
	0,996076
	0,97
	2,8346

	4942
	ПРОСВЕЩЕНИЯ 17
	0,222
	0
	0
	2153,7
	0,987793
	0,9
	0,996071
	0,97
	3,6769

	4943
	ПРОСВЕЩЕНИЯ 17
	0,006
	0
	0
	2191,3
	0,987793
	0,9
	0,996074
	0,97
	0,0994

	4909
	ЭНЕРГЕТИКОВ 5
	0,17114286
	0
	0
	2074,3
	0,987793
	0,9
	0,996068
	0,97
	2,8345

	4908
	ЭНЕРГЕТИКОВ 5
	0,17114286
	0
	0
	2089,4
	0,987793
	0,9
	0,996072
	0,97
	2,8346

	4907
	ЭНЕРГЕТИКОВ 5
	0,17114286
	0
	0
	2115,1
	0,987793
	0,9
	0,996076
	0,97
	2,8345

	4911
	ЭНЕРГЕТИКОВ 5
	0,17114286
	0
	0
	2122,6
	0,987793
	0,9
	0,996076
	0,97
	2,8345

	4910
	ЭНЕРГЕТИКОВ 5
	0,17114286
	0
	0
	2098,1
	0,987793
	0,9
	0,996072
	0,97
	2,8345

	4904
	ЭНЕРГЕТИКОВ 5/1
	0,525
	0,102
	0
	2098,2
	0,987793
	0,9
	0,996072
	0,97
	10,3847

	4905
	Энергетиков 5
	0,019
	0
	0
	2158,3
	0,987793
	0,9
	0,99608
	0,97
	0,3147

	4912
	ЭНЕРГЕТИКОВ 5
	0,17114286
	0
	0
	2142,3
	0,987793
	0,9
	0,996078
	0,97
	2,8345

	44753
	НАБЕРЕЖНЫЙ ПР-КТ 3/1
	0,405
	0
	0
	1676,6
	0,987539
	0,9
	0,996211
	0,97
	6,7164

	4919
	ЭНЕРГЕТИКОВ 2
	0,017285714
	0
	0
	2575,1
	0,987238
	0,9
	0,99616
	0,97
	0,2864

	4920
	ЭНЕРГЕТИКОВ 2
	0,017285714
	0
	0
	2601,2
	0,987238
	0,9
	0,996162
	0,97
	0,2864

	45491
	ЭНЕРГЕТИКОВ 2
	0,017285714
	0
	0
	2604,2
	0,987238
	0,9
	0,996163
	0,97
	0,2864

	4914
	ЭНЕРГЕТИКОВ 2
	0,017285714
	0
	0,005642857
	2616,9
	0,987238
	0,9
	0,996166
	0,97
	0,2865

	4916
	ЭНЕРГЕТИКОВ 2
	0,017285714
	0
	0
	2621,7
	0,987238
	0,9
	0,996166
	0,97
	0,2864

	4918
	ЭНЕРГЕТИКОВ 2
	0,017285714
	0
	0,005642857
	2567,6
	0,987238
	0,9
	0,99616
	0,97
	0,2864

	4924
	ЭНЕРГЕТИКОВ 2
	0,017285714
	0
	0,005642857
	2558,5
	0,987238
	0,9
	0,996156
	0,97
	0,2866

	4922
	ЭНЕРГЕТИКОВ 2
	0,017285714
	0
	0,005642857
	2531,8
	0,987238
	0,9
	0,996154
	0,97
	0,2865

	4925
	ЭНЕРГЕТИКОВ 2
	0,017285714
	0
	0,005642857
	2517
	0,987238
	0,9
	0,996149
	0,97
	0,2865

	4926
	ЭНЕРГЕТИКОВ 2
	0,017285714
	0
	0,005642857
	2510,4
	0,987238
	0,9
	0,996148
	0,97
	0,2865

	4936
	ЭНЕРГЕТИКОВ 1
	0,03
	0
	0
	2424,9
	0,987238
	0,9
	0,996127
	0,97
	0,497

	4934
	ЭНЕРГЕТИКОВ 1
	0,2112
	0
	0
	2415,3
	0,987238
	0,9
	0,996126
	0,97
	3,4988

	4933
	ЭНЕРГЕТИКОВ 1
	0,2112
	0
	0
	2399,2
	0,987238
	0,9
	0,996124
	0,97
	3,4988

	4935
	ЭНЕРГЕТИКОВ 1
	0,03
	0
	0
	2414,8
	0,987238
	0,9
	0,996124
	0,97
	0,497

	4932
	ЭНЕРГЕТИКОВ 1
	0,2112
	0
	0
	2367,3
	0,987238
	0,9
	0,99612
	0,97
	3,4988

	4931
	ЭНЕРГЕТИКОВ 1
	0,2112
	0
	0
	2354,1
	0,987238
	0,9
	0,996118
	0,97
	3,4988

	4930
	ЭНЕРГЕТИКОВ 1
	0,2112
	0
	0
	2330,7
	0,987238
	0,9
	0,996114
	0,97
	3,4988

	4923
	ЭНЕРГЕТИКОВ 2
	0,017285714
	0
	0
	2645,5
	0,987238
	0,9
	0,996166
	0,97
	0,2864

	45482
	ЭНЕРГЕТИКОВ 2
	0,017285714
	0
	0
	2638,7
	0,987238
	0,9
	0,996168
	0,97
	0,2864

	4913
	ЭНЕРГЕТИКОВ 2
	0,017285714
	0
	0
	2674,7
	0,987238
	0,9
	0,996171
	0,97
	0,2864

	4927
	ЭНЕРГЕТИКОВ 3
	0,0305
	0
	0
	2300
	0,987238
	0,9
	0,996098
	0,97
	0,5052

	57558
	ЭНЕРГЕТИКОВ 3
	0,7318
	0
	0
	2239,4
	0,987238
	0,9
	0,996092
	0,97
	12,1217

	4921
	ЭНЕРГЕТИКОВ 2
	0,017285714
	0
	0,005642857
	2549,5
	0,987238
	0,9
	0,996155
	0,97
	0,2866

	4929
	ЭНЕРГЕТИКОВ 3/3
	0,262
	0,048
	0
	2284,2
	0,987238
	0,9
	0,996104
	0,97
	5,1351

	4945
	ЭНЕРГЕТИКОВ 3/1
	0,182
	0
	0
	2184,9
	0,987234
	0,9
	0,996066
	0,97
	3,0145

	4947
	ЭНЕРГЕТИКОВ 3/2
	0,639
	0
	0
	2328,9
	0,987234
	0,9
	0,996089
	0,97
	10,5837

	4946
	ЭНЕРГЕТИКОВ 3/1
	0,182
	0
	0
	2230,6
	0,987234
	0,9
	0,996074
	0,97
	3,0145

	4944
	ПРОСВЕЩЕНИЯ 19
	0,378
	0,041
	0
	2259
	0,987226
	0,9
	0,996062
	0,97
	6,9398

	4961
	ГАГАРИНА 4
	0,176
	0,026666667
	0
	2435,1
	0,987217
	0,9
	0,996083
	0,97
	3,3567

	4962
	ГАГАРИНА 4
	0,05
	0
	0
	2430,6
	0,987217
	0,9
	0,996082
	0,97
	0,8281

	4940
	ЭНЕРГЕТИКОВ 1/1
	0,19
	0
	0
	2438,6
	0,987217
	0,9
	0,996084
	0,97
	3,1469

	4939
	ЭНЕРГЕТИКОВ 1/1
	0,19
	0
	0
	2443,8
	0,987217
	0,9
	0,996085
	0,97
	3,1469

	4948
	ГАГАРИНА 10
	0,182
	0
	0
	2768,7
	0,987217
	0,9
	0,996153
	0,97
	3,0145

	4949
	ГАГАРИНА 10
	0,182
	0
	0
	2721,9
	0,987217
	0,9
	0,996147
	0,97
	3,0144

	45688
	ГАГАРИНА 8
	0,1713
	0
	0
	2677
	0,987217
	0,9
	0,99614
	0,97
	2,8372

	45694
	ГАГАРИНА 8
	0,1713
	0
	0
	2676,5
	0,987217
	0,9
	0,996139
	0,97
	2,8373

	45696
	ГАГАРИНА 8
	0,1713
	0
	0
	2615,6
	0,987217
	0,9
	0,996127
	0,97
	2,8372

	4960
	ГАГАРИНА 4
	0,176
	0,026666667
	0
	2459,7
	0,987217
	0,9
	0,996088
	0,97
	3,3567

	4950
	ПРОСВЕЩЕНИЯ 7/1
	0,009
	0
	0
	2639,6
	0,987217
	0,9
	0,996115
	0,97
	0,1491

	4953
	ПРОСВЕЩЕНИЯ 13
	0,305
	0
	0
	2537,1
	0,987217
	0,9
	0,996112
	0,97
	5,0517

	4951
	ПРОСВЕЩЕНИЯ 7
	0,027
	0,0399
	0
	2609,9
	0,987217
	0,9
	0,996112
	0,97
	1,1081

	4954
	ПРОСВЕЩЕНИЯ 15
	0,118
	0
	0
	2524,8
	0,987217
	0,9
	0,996104
	0,97
	1,9544

	4956
	ПРОСВЕЩЕНИЯ 15
	0,118
	0
	0
	2515,4
	0,987217
	0,9
	0,996102
	0,97
	1,9544

	4955
	ПРОСВЕЩЕНИЯ 15
	0,118
	0
	0
	2498,6
	0,987217
	0,9
	0,9961
	0,97
	1,9544

	4937
	ЭНЕРГЕТИКОВ 1/1
	0,19
	0
	0
	2520,4
	0,987217
	0,9
	0,996098
	0,97
	3,1469

	4957
	ГАГАРИНА 6
	0,318
	0
	0
	2509,5
	0,987217
	0,9
	0,996097
	0,97
	5,267

	4938
	ЭНЕРГЕТИКОВ 1/1
	0,19
	0
	0
	2495,4
	0,987217
	0,9
	0,996095
	0,97
	3,1469

	4958
	ГАГАРИНА 4/1
	0,0189
	0
	0
	2498,9
	0,987217
	0,9
	0,996095
	0,97
	0,313

	4959
	ГАГАРИНА 4
	0,176
	0,026666667
	0
	2491,2
	0,987217
	0,9
	0,996094
	0,97
	3,3567

	4941
	ПРОСВЕЩЕНИЯ 2
	0,317
	0
	0
	2398,2
	0,985864
	0,9
	0,996071
	0,97
	5,2504

	4952
	ПРОСВЕЩЕНИЯ 19
	0,142
	0
	0
	2557
	0,98262
	0,9
	0,996098
	0,97
	2,3519


1. Показатели надежности тепловых сетей от котельной№3 СГМУП «ГТС»
	Sys
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутpеннийдиаметp подающего тpубопpовода, м
	Температура в конце участка под.тр-да,°C
	Температура в начале участка обр.тр-да,°C
	Время восстановления, ч
	Относительное кол.отключ. нагрузки
	Вероятность отказа

	58150
	5ТК2
	5ТК3
	433,19
	0,5
	140
	67,98
	26,128304
	0
	0,0001906

	23586
	5ТК-4
	Задвижка 5ТК-4
	1
	0,3
	140
	50,63
	17,182773
	0,1667832
	0,0001085

	22780
	6ТК27
	6 ТК 25
	335,09
	0,4
	140
	72,2
	20,438328
	0
	0,0001257

	23631
	6ТК19
	6 ТК 17
	325,29
	0,4
	140
	90,3
	20,438328
	0
	0,0001221

	51315
	
	ГСК-83 "Берег"
	234,16
	0,08
	140
	70
	5,787493
	0
	0,0000304

	45795
	
	
	227,95
	0,15
	140
	69,8
	8,983161
	0
	0,0000459

	23346
	6 ТК 24
	6 ТК 22
	260,89
	0,4
	140
	75,03
	20,438328
	0
	0,0000979

	57680
	
	5ТК2А
	190,18
	0,3
	93,93
	61,87
	17,012495
	0,1310181
	0,0000726

	21331
	
	6ТК28
	225,01
	0,4
	140
	72,04
	20,438328
	0
	0,0000844

	22771
	5ТК1
	Сильфонный компенсатор
	229,3
	0,4
	140
	72,04
	20,438328
	0
	0,000086

	23957
	6ТК15
	
	184,61
	0,15
	140
	105,89
	9,053043
	0
	0,0000375

	22868
	
	спорткомплекс "Энергетик"
	169,02
	0,15
	140
	73,35
	9,039515
	0
	0,0000343

	57651
	5ТК8
	ЦТП-69
	184,09
	0,25
	140
	67,9
	14,182523
	0,0915888
	0,0000479

	23344
	6 ТК 25
	6 ТК 24
	181,86
	0,4
	140
	72,26
	20,438328
	0
	0,0000682

	23495
	5ТК-4
	5ТК-6
	201,44
	0,5
	140
	67,5
	26,128304
	0
	0,0000886

	21335
	6 ТК 27д
	УТ-2
	141,49
	0,08
	140
	70
	5,797087
	0
	0,0000184

	45717
	
	ТК
	143,2
	0,2
	93,93
	76,11
	11,523565
	0
	0,000037

	23723
	6ТК20
	6ТК19
	165,49
	0,4
	140
	72,59
	20,438328
	0
	0,0000621

	21359
	6ТК27
	6 ТК 27а
	136,67
	0,2
	140
	69,82
	11,192097
	0
	0,0000343

	24115
	ТК-66-4 (ТК7-3*)
	УТ1
	135,53
	0,15
	95
	70
	8,970875
	0
	0,0000273

	22731
	5ТК2А
	УТ1
	166,86
	0,25
	93,93
	60,48
	13,966808
	0,0685879
	0,0000428

	23816
	5ТК8
	5ТК9
	170,59
	0,5
	140
	67,27
	26,128304
	0
	0,0000751

	23731
	
	ТК-67-3  (ТК8г)
	126,99
	0,1
	140
	69,94
	6,670329
	0
	0,000019

	57215
	
	(ТК-1) ТК-67-4
	125,4
	0,1
	140
	70
	6,700714
	0
	0,0000189

	23956
	6ТК16
	6ТК15
	153,37
	0,4
	140
	90,46
	20,438328
	0
	0,0000576

	22809
	УТ1
	ЦТП-71
	244,48
	0,25
	93,93
	60,48
	13,777921
	0
	0,0000382

	23737
	6ТК19
	6ТК-19а
	152,33
	0,25
	140
	63,78
	14,09424
	0,0929151
	0,0000394

	57649
	5ТК3А
	5ТК-4
	157,98
	0,5
	140
	67,5
	26,128304
	0
	0,0000695

	21340
	6 ТК 27е
	6 ТК 27ж
	119,4
	0,2
	140
	67,4
	11,192097
	0
	0,00003

	23449
	ТК-71-1(ТК2-1)
	ТК-71-2 (ТК2-1а)
	146,11
	0,25
	93,93
	76,43
	14,250108
	0,0412641
	0,0000382

	23917
	6 ТК 17
	6ТК16
	145,02
	0,4
	140
	90,46
	20,438328
	0
	0,0000544

	23869
	5ТК12А
	
	108,63
	0,1
	140
	69,45
	6,708529
	0
	0,0000163

	23901
	5ТК13
	ЦТП-66
	136,07
	0,25
	140
	58,04
	14,297884
	0,1456464
	0,0000357

	23461
	5 ТК 6а
	5ТК-6б
	111,89
	0,15
	140
	77,15
	9,025886
	0
	0,0000227

	23628
	6ТК22Б
	6ТК22В
	112,27
	0,1
	140
	75,04
	6,712335
	0
	0,0000169

	58177
	
	
	131,26
	0,4
	93,93
	61,87
	22,918894
	0,1310181
	0,0000552

	21337
	6 ТК 29
	
	132,44
	0,4
	140
	72,04
	20,438328
	0
	0,0000497

	23355
	ТК-74-3 (УТ-1)
	ТК-74-4 (УТ-2)
	106,24
	0,08
	140
	74,87
	5,771322
	0
	0,0000138

	23824
	5ТК-10
	5ТК-10Б
	108,12
	0,15
	140
	80,76
	9,082947
	0
	0,000022

	23438
	
	
	100,84
	0,1
	93,93
	75,72
	6,716283
	0
	0,0000152

	24086
	
	
	103,25
	0,1
	95
	70
	6,703
	0
	0,0000155

	57688
	ШО (УТ-1)
	5ТК1
	98,69
	0,7
	140
	69,43
	41,877028
	0,8522262
	0,0000927

	23463
	5ТК7
	5ТК8
	121,05
	0,5
	140
	66,99
	26,128304
	0
	0,0000533

	45710
	
	ТК-70-4 (ТК70-5)
	95,13
	0,2
	93,93
	77,36
	11,558984
	0
	0,0000247

	24114
	ТК-66-7 (ТК7-7)
	
	94,91
	0,2
	95
	70
	11,561039
	0
	0,0000246

	23900
	
	УТ-1
	111,16
	0,4
	140
	55,34
	20,438328
	0
	0,0000417

	23645
	6ТК-19а
	ЦТП-68
	180,11
	0,25
	140
	57,24
	14,092166
	0,0806842
	0,0000288

	51304
	
	торговый центр "Сибирь" Блок Б
	93,29
	0,1
	140
	105,56
	6,693869
	0
	0,000014

	23823
	5ТК-10
	5ТК10В
	180,57
	0,2
	140
	96,77
	11,55055
	0
	0,0000236

	44902
	
	ТК-69-4 (ТК69-4)
	94,72
	0,15
	140
	82,87
	8,959633
	0
	0,000019

	24120
	
	маг. "Лабаз"
	90,05
	0,065
	95
	70
	5,183105
	0
	0,0000105

	23990
	
	(ТК7-1) ТК-66-1
	88,5
	0,3
	95
	70
	17,138568
	0,1146989
	0,000034

	23991
	(ТК7-1) ТК-66-1
	(ТК7-2) ТК-66-2
	83,4
	0,2
	95
	70
	11,604336
	0
	0,0000217

	23980
	ТК-66-6 (ТК7-5)
	ТК7-6
	102,26
	0,25
	95
	70
	14,197654
	0,0571567
	0,0000267

	44837
	
	
	85,72
	0,05
	93,93
	76,13
	4,567862
	0
	0,0000088

	23735
	(ТК5-1) ТК-68-1
	(ТК5-2) ТК-68-2
	86,37
	0,2
	95
	70
	11,583905
	0
	0,0000224

	22784
	ТК-71-8 (ТК2-3)
	ТК
	82,5
	0,2
	93,93
	74,66
	11,66577
	0
	0,0000216

	57751
	
	
	84,08
	0,1
	93,93
	46,79
	6,665336
	0
	0,0000126

	23837
	
	АОЗТ "Гелеум"
	78,79
	0,1
	140
	105,48
	6,70682
	0
	0,0000119

	21339
	6 ТК 27в
	6 ТК 27г
	81,89
	0,2
	140
	69,79
	11,192097
	0
	0,0000206

	24035
	ТК-66-9 (УТ)
	гараж
	78,8
	0,65
	95
	70
	38,934988
	0,002121
	0,0000688

	21334
	6 ТК 27д
	6 ТК 27е
	80,06
	0,2
	140
	67,94
	11,192097
	0
	0,0000201

	23590
	6ТК22А
	
	79,74
	0,1
	140
	70
	6,706091
	0
	0,000012

	23647
	
	МБДОУ детский сад общеразвиваю
	79,08
	0,065
	140
	69,43
	5,185365
	0
	0,0000092

	23632
	5ТК10В
	
	73,23
	0,1
	140
	76,49
	6,718904
	0
	0,000011

	23989
	(ТК7-2) ТК-66-2
	ТК-66-3 (ТК-7-3)
	76,53
	0,2
	95
	70
	11,604336
	0
	0,0000199

	23446
	6 ТК 24
	ЦТП-74
	92,84
	0,25
	140
	56,26
	14,342715
	0,0338521
	0,0000244

	22708
	Сильфонный компенсатор
	6 ТК 29
	93,53
	0,4
	140
	72,04
	20,438328
	0
	0,0000351

	23677
	
	
	73,29
	0,1
	95
	70
	6,707442
	0
	0,000011

	23882
	5ТК9
	5ТК9-1
	74,31
	0,15
	140
	70,34
	9,062105
	0
	0,0000151

	22762
	
	
	74,63
	0,1
	93,93
	47,51
	6,665336
	0
	0,0000112

	23915
	(6ТК-16) ТК-65-2
	ТК-65-3 (ТК6-5)
	74,9
	0,15
	95
	70
	9,079689
	0
	0,0000153

	23611
	
	
	75,29
	0,05
	140
	70
	4,562244
	0
	0,0000077

	23841
	
	
	74,14
	0,15
	140
	70
	8,959633
	0
	0,0000149

	23965
	УТ-1
	6ТК14
	89,58
	0,4
	140
	55,22
	20,438328
	0
	0,0000336

	23627
	6 ТК 21
	6ТК20
	86
	0,4
	140
	72,56
	20,438328
	0
	0,0000323

	69968
	ТК-71-4 (ТК2-16)
	ТК-71-5 (ТК2-16*)
	73,06
	0,2
	93,93
	76,93
	11,542806
	0
	0,0000189

	23766
	ТК-69-1 (ТК69-1)
	ТК-69-2 (ТК69-2)
	70,67
	0,15
	140
	86,89
	9,019341
	0
	0,0000143

	23757
	
	Художественно-промышленный кол
	71,96
	0,08
	95
	70
	5,830351
	0
	0,0000094

	23755
	ТК-19а'
	
	72,45
	0,1
	140
	95,73
	6,693869
	0
	0,0000109

	45794
	
	
	70,07
	0,15
	140
	69,8
	8,983161
	0
	0,0000141

	23411
	ТК-71-3 (ТК2-1*)
	
	69,34
	0,2
	93,93
	75,72
	11,542806
	0
	0,000018

	23832
	5ТК8А (ТК-67-1)
	
	69,96
	0,08
	140
	70
	5,816024
	0
	0,0000091

	23850
	
	
	70,29
	0,08
	140
	70
	5,818505
	0
	0,0000092

	44828
	
	
	66,62
	0,08
	93,93
	46,84
	5,831762
	0
	0,0000087

	23369
	ТК
	ТК
	64,61
	0,2
	95
	70
	11,584223
	0
	0,0000168

	45791
	
	маг. "Дары природы"
	65,97
	0,05
	140
	70
	4,573469
	0
	0,0000068

	22765
	ТК-70-6
	
	67,07
	0,1
	93,93
	76,1
	6,727945
	0
	0,0000101

	24038
	
	кафе "Рябинушка"
	66,92
	0,05
	95
	70
	4,573326
	0
	0,0000069

	24037
	(ТК7-2) ТК-66-2
	
	67,98
	0,15
	95
	70
	9,118565
	0
	0,0000139

	23397
	ТК-74-2 (ТК 2)
	
	66,74
	0,1
	140
	70
	6,720807
	0
	0,0000101

	23903
	
	
	65,53
	0,1
	95
	70
	6,716338
	0
	0,0000099

	23570
	5ТК-6
	5ТК6*
	86,04
	0,5
	140
	67,22
	26,128304
	0
	0,0000379

	23572
	5ТК6*
	5ТК7
	86,01
	0,5
	140
	67,06
	26,128304
	0
	0,0000378

	23902
	
	
	64,66
	0,08
	95
	70
	5,826868
	0
	0,0000085

	24113
	
	ТК
	66,47
	0,05
	95
	70
	4,559603
	0
	0,0000068

	24109
	
	ТК-66-10 (ТК7-8)
	65,18
	0,15
	95
	70
	9,0877
	0
	0,0000133

	23625
	6ТК20
	
	65
	0,1
	140
	70,64
	6,72338
	0
	0,0000098

	23630
	(ТК5-2') ТК-68-3
	(ТК5-4) ТК-68-5
	64,57
	0,15
	95
	70
	9,004981
	0
	0,000013

	21298
	6 ТК 27г
	6 ТК 27д
	67,38
	0,2
	140
	68,29
	11,192097
	0
	0,0000169

	24102
	ТК-66-12 (ТК7)
	
	64,57
	0,1
	95
	70
	6,668002
	0
	0,0000097

	45782
	5ТК13
	
	83,7
	0,4
	140
	55,34
	20,438328
	0
	0,0000314

	57223
	
	
	59,83
	0,1
	95
	70
	6,730446
	0
	0,000009

	23339
	ТК-74-4 (УТ-2)
	
	122,26
	0,08
	140
	70
	5,771322
	0
	0,000008

	23643
	(ТК5-2') ТК-68-3
	(ТК5-3) ТК-68-4
	60,56
	0,15
	95
	70
	9,004981
	0
	0,0000122

	21299
	6ТК27б
	6 ТК 27в
	124,2
	0,2
	140
	69,8
	11,192097
	0
	0,0000158

	24103
	ТК-66-12 (ТК7)
	
	122,16
	0,1
	95
	70
	6,668002
	0
	0,0000092

	72417
	ТК-69-2 (ТК69-2)
	Учебно-проищзводствен-ный цент
	100
	0,15
	140
	105,89
	9,019341
	0
	0,0000123

	23588
	6ТК22А
	6ТК22Б
	60,52
	0,15
	140
	75,17
	9,062065
	0
	0,0000123

	22721
	6ТК28
	6ТК27
	76,6
	0,4
	140
	71,86
	20,438328
	0
	0,0000287

	22805
	
	
	60,08
	0,15
	93,93
	76,12
	9,056728
	0
	0,0000122

	23982
	ТК7-6
	ТК-66-7 (ТК7-7)
	60,76
	0,2
	95
	70
	11,561039
	0
	0,0000158

	23414
	ТК-71-7 (ТК2-2*)
	АБК ОАО "Сургутбытсервис"
	60,18
	0,08
	93,93
	77,63
	5,833463
	0
	0,0000079

	23398
	
	ГСК-6 "Энергостроитель"
	61,49
	0,08
	95
	70
	5,833117
	0
	0,000008

	72413
	ТК-69-4 (ТК69-4)
	ГБОУ ВПО "СурГУ-ХМАО-Югра" бл.
	100
	0,15
	140
	105,89
	8,959633
	0
	0,0000123

	72412
	6ТК22А
	Офисное здание ООО "Югра-конса
	100
	0,15
	140
	105,89
	9,062065
	0
	0,0000124

	23911
	(6ТК-16) ТК-65-2
	
	58,15
	0,1
	95
	70
	6,728315
	0
	0,0000088

	57205
	
	
	56,09
	0,2
	95
	70
	11,583905
	0
	0,0000146

	44840
	
	бассейн д/с №25 ''Родничок''
	57,9
	0,05
	93,93
	62,57
	4,574682
	0
	0,0000059

	21358
	6 ТК 27д
	КНС-6
	59,13
	0,05
	140
	72,84
	4,574497
	0
	0,0000061

	23886
	
	ЗапСибЗНИЭП, филиал "Сургутнеф
	56
	0,08
	140
	70
	5,833392
	0
	0,0000073

	23745
	
	
	57,85
	0,065
	95
	70
	5,189737
	0
	0,0000067

	24090
	ТК-66-10 (ТК7-8)
	ТК-66-1 (ТК7-9)
	57,74
	0,15
	95
	70
	9,0877
	0
	0,0000118

	51266
	
	
	59,22
	0,05
	140
	105,8
	4,574483
	0
	0,0000061

	22763
	
	
	58,32
	0,2
	93,93
	76,11
	11,523565
	0
	0,0000151

	23831
	5ТК8А (ТК-67-1)
	
	56,22
	0,08
	140
	105,89
	5,816024
	0
	0,0000073

	23363
	6 ТК 25
	ПС-6
	68,47
	0,25
	140
	70
	14,367988
	0,0091791
	0,0000181

	23717
	6ТК19
	
	57,22
	0,1
	140
	77,45
	6,731347
	0
	0,0000086

	23880
	5ТК-10
	5 ТК 11
	70
	0,4
	140
	58,37
	20,438328
	0
	0,0000263

	23948
	
	
	57,44
	0,15
	95
	70
	9,037481
	0
	0,0000116

	50908
	
	
	55,19
	0,15
	93,93
	76,12
	9,119627
	0
	0,0000113

	22782
	ТК-71-8 (ТК2-3)
	ТК-71-9 (ТК2-4)
	52,06
	0,15
	93,93
	73,9
	9,056728
	0
	0,0000106

	23977
	(ТК6-1) ТК-65-6
	
	53,4
	0,1
	95
	70
	6,681668
	0
	0,000008

	45774
	5ТК12
	5ТК12А
	67,3
	0,4
	140
	57,42
	20,438328
	0
	0,0000253

	22781
	ТК-71-9 (ТК2-4)
	
	51,53
	0,15
	93,93
	76,12
	9,056728
	0
	0,0000105

	23975
	
	
	54
	0,08
	95
	70
	5,833661
	0
	0,0000071

	24032
	
	
	52,53
	0,08
	95
	70
	5,833963
	0
	0,0000069

	23912
	6ТК15
	6ТК14
	64,22
	0,4
	140
	55,22
	20,438328
	0
	0,0000241

	23719
	5ТК9-4
	
	51,81
	0,08
	140
	70
	5,822617
	0
	0,0000068

	23971
	
	
	53,33
	0,15
	95
	70
	9,037481
	0
	0,0000108

	23385
	ТК
	ТК
	52,94
	0,2
	95
	70
	11,584223
	0
	0,0000138

	45776
	5 ТК 11
	5ТК12
	64,14
	0,4
	140
	57,91
	20,438328
	0
	0,0000241

	23829
	5ТК9-1
	5ТК9-2
	54,73
	0,15
	140
	70,4
	9,062105
	0
	0,0000111

	23967
	УТ8
	УТ9
	53,72
	0,032
	95
	70
	3,883561
	0
	0,0000047

	24054
	
	
	51,26
	0,15
	95
	70
	9,029818
	0
	0,0000104

	45713
	
	
	53,8
	0,2
	93,93
	75,75
	11,523565
	0
	0,0000139

	23985
	ТК-66-4 (ТК7-3*)
	
	51,31
	0,15
	95
	70
	8,970875
	0
	0,0000103

	23459
	5ТК-6б
	5 ТК-6в
	105,63
	0,15
	140
	78,85
	9,025886
	0
	0,0000108

	24148
	УТ1
	УТ2
	52
	0,15
	95
	70
	8,970875
	0
	0,0000105

	57689
	
	
	54,17
	0,7
	140
	69,43
	41,877028
	0,8522262
	0,0000509

	21297
	6 ТК 27а
	
	52,07
	0,08
	140
	70
	5,835606
	0
	0,0000068

	21332
	УТ-2
	ТК-1
	51,52
	0,065
	140
	70
	5,184024
	0
	0,000006

	23692
	
	
	51,62
	0,08
	95
	70
	5,828023
	0
	0,0000067

	69967
	ТК-71-5 (ТК2-16*)
	ТК-71-6 (ТК2-2)
	55,05
	0,2
	93,93
	76,36
	11,542806
	0
	0,0000143

	23606
	
	
	54,94
	0,05
	140
	70
	4,575127
	0
	0,0000056

	22698
	
	МБДОУ детский сад комбинирован
	54,97
	0,08
	93,93
	73,87
	5,83484
	0
	0,0000072

	51313
	6 ТК 17
	
	53,67
	0,1
	140
	70
	6,732573
	0
	0,0000081

	23744
	
	
	53,15
	0,1
	95
	70
	6,707442
	0
	0,000008

	23650
	
	
	53,25
	0,1
	140
	70
	6,731251
	0
	0,000008

	51281
	
	Магазин "Мясная лавка"
	48,66
	0,08
	140
	70
	5,797087
	0
	0,0000063

	51331
	
	
	49,47
	0,065
	140
	105,89
	5,191463
	0
	0,0000058

	23979
	
	ТК-66-6 (ТК7-5)
	61,46
	0,25
	95
	70
	14,197654
	0,0634149
	0,000016

	23340
	ТК-74-1 (ТК-1)
	
	49,97
	0,065
	140
	70
	5,179847
	0
	0,0000058

	22759
	
	
	49,08
	0,065
	93,93
	47,51
	5,191543
	0
	0,0000057

	22757
	
	
	50,13
	0,1
	93,93
	46,75
	6,665336
	0
	0,0000075

	23595
	6 ТК 22
	
	48,57
	0,15
	140
	70
	9,12947
	0
	0,0000099

	23728
	(ТК6-2) ТК-65-4
	(ТК6-3) ТК-65-5
	46,83
	0,15
	95
	70
	9,059992
	0
	0,0000095

	23722
	5ТК9-4
	
	49,42
	0,08
	140
	70
	5,822617
	0
	0,0000065

	22787
	ТК-70-4 (ТК70-5)
	ТК-70-6
	49,08
	0,15
	93,93
	77,77
	9,129183
	0
	0,0000101

	23806
	ТК-69-4 (ТК69-4)
	ТК-69-5 (ТК69-5)
	50
	0,15
	140
	69,42
	8,959633
	0
	0,0000101

	23662
	
	
	48,65
	0,08
	95
	70
	5,834301
	0
	0,0000064

	23969
	ТК-66-9 (УТ)
	
	50,74
	0,2
	95
	70
	11,561039
	0
	0,0000132

	23655
	
	
	48,6
	0,08
	140
	69,83
	5,826118
	0
	0,0000064

	51326
	ТК-65-1 (6ТК-15)
	(6ТК-16) ТК-65-2
	47,13
	0,2
	95
	70
	11,662176
	0
	0,0000123

	23822
	5ТК10В
	5ТК10Г
	47,15
	0,2
	140
	95,96
	11,55055
	0
	0,0000122

	59135
	
	гаражи
	50,2
	0,05
	93,93
	53,1
	4,574479
	0
	0,0000052

	22719
	6ТК28
	маг. "Ярославна"
	42,6
	0,08
	140
	79,04
	5,828958
	0
	0,0000056

	23891
	
	
	46,5
	0,08
	140
	70
	5,818505
	0
	0,0000061

	23663
	(ТК5-2) ТК-68-2
	
	43,16
	0,08
	95
	70
	5,82955
	0
	0,0000056

	23890
	
	
	44,76
	0,15
	140
	70
	9,019341
	0
	0,0000091

	23593
	6 ТК 22
	6ТК22А
	44,98
	0,2
	140
	81,22
	11,69554
	0
	0,0000118

	23591
	6 ТК 22
	6ТК22А
	44,98
	0,2
	140
	81,22
	11,69554
	0
	0,0000118

	22789
	5ТК1
	5ТК2
	59,37
	0,5
	140
	67,98
	26,128304
	0
	0,0000261

	23849
	
	
	44,76
	0,15
	140
	70
	9,019341
	0
	0,0000091

	24105
	УТ7
	Дом общества "Старожилы Сургут
	44,63
	0,025
	95
	70
	3,635103
	0
	0,0000036

	23353
	ТК-74-1 (ТК-1)
	ТК-74-3 (УТ-1)
	88,06
	0,1
	140
	73,64
	6,720696
	0
	0,0000067

	23898
	5ТК-10Б
	
	45,69
	0,1
	140
	85,27
	6,70682
	0
	0,0000069

	23642
	(ТК5-3) ТК-68-4
	
	45,14
	0,15
	95
	70
	9,004981
	0
	0,0000091

	23897
	
	
	43,7
	0,05
	95
	70
	4,576817
	0
	0,0000045

	23484
	6ТК22Г
	гараж
	45,09
	0,05
	140
	70
	4,576608
	0
	0,0000046

	23986
	ТК-66-3 (ТК-7-3)
	МБДОУ детский сад общеразвиваю
	42,54
	0,1
	95
	70
	6,736417
	0
	0,0000064

	23984
	ТК
	
	42,17
	0,05
	95
	70
	4,559603
	0
	0,0000043

	23851
	
	ЭНЕРГЕТИКОВ 6
	83,88
	0,05
	140
	70
	4,570058
	0
	0,0000043

	24083
	ТК-66-6 (ТК7-5)
	
	43,32
	0,08
	95
	70
	5,836988
	0
	0,0000057

	23683
	
	
	44,42
	0,08
	95
	70
	5,837628
	0
	0,0000058

	22729
	ТК-70-1 (ТК70-2)
	ТК-70-2 (ТК70-3)
	43,71
	0,2
	93,93
	75,9
	11,558984
	0
	0,0000113

	22861
	
	МБОУ лицей №2
	43,57
	0,08
	140
	74,89
	5,837852
	0
	0,0000057

	23821
	5ТК10Г
	5ТК10Д
	44,2
	0,15
	140
	92,67
	9,131925
	0
	0,0000091

	23727
	(ТК6-4) ТК-65-4
	
	44,99
	0,1
	95
	70
	6,715229
	0
	0,0000068

	22769
	
	
	39,52
	0,1
	93,93
	47,07
	6,665336
	0
	0,0000059

	23875
	5ТК10Е
	
	41,73
	0,1
	140
	104,73
	6,724336
	0
	0,0000063

	66018
	
	
	39,07
	0,1
	93,93
	76,12
	6,720828
	0
	0,0000059

	23589
	6ТК22А
	АБК ОАО ''Уралсвязьинформ'
	39,03
	0,1
	140
	70
	6,706091
	0
	0,0000059

	23754
	
	
	39,22
	0,065
	95
	70
	5,190196
	0
	0,0000046

	23848
	
	
	38,33
	0,1
	140
	70
	6,737871
	0
	0,0000058

	23358
	ТК
	ТК
	37,96
	0,08
	95
	70
	5,839334
	0
	0,000005

	23412
	ТК-71-3 (ТК2-1*)
	ТК-71-4 (ТК2-16)
	40,03
	0,2
	93,93
	76,73
	11,542806
	0
	0,0000104

	51316
	
	ГСК "Каскад-81"
	41,39
	0,05
	140
	70
	4,577164
	0
	0,0000043

	21296
	6 ТК 27а
	6ТК27б
	39,92
	0,2
	140
	69,8
	11,192097
	0
	0,00001

	23742
	
	
	41,14
	0,1
	140
	69,67
	6,670329
	0
	0,0000062

	24091
	ТК-66-1 (ТК7-9)
	
	38
	0,1
	95
	70
	6,728909
	0
	0,0000057

	23566
	5 ТК-6в
	
	37,76
	0,1
	140
	72,21
	6,738068
	0
	0,0000057

	24024
	
	
	38,22
	0,05
	95
	70
	4,574715
	0
	0,0000039

	51262
	
	
	37,84
	0,08
	140
	105,8
	5,826395
	0
	0,0000049

	24016
	
	
	39,46
	0,065
	95
	70
	5,193524
	0
	0,0000046

	24030
	
	Здание пункта командного управ
	41,72
	0,032
	95
	70
	3,886908
	0
	0,0000036

	23741
	
	
	41,4
	0,1
	140
	69,43
	6,670329
	0
	0,0000062

	23691
	
	
	37,68
	0,065
	95
	70
	5,193891
	0
	0,0000044

	23826
	5ТК9
	5ТК-10
	46,08
	0,4
	140
	67,07
	20,438328
	0
	0,0000173

	45709
	
	
	41,69
	0,2
	93,93
	76,77
	11,558984
	0
	0,0000108

	22827
	5ТК3
	5ТК3А
	54,76
	0,5
	140
	67,5
	26,128304
	0
	0,0000241

	22826
	5ТК3
	
	39,67
	0,15
	140
	73,51
	9,039515
	0
	0,000008

	23760
	6ТК-19а
	ТК-19а'
	41,05
	0,2
	140
	91,71
	11,698658
	0
	0,0000108

	24011
	
	
	39,75
	0,15
	95
	70
	9,037481
	0
	0,0000081

	23635
	5ТК9-2
	5ТК9-3
	39,44
	0,15
	140
	70
	9,062105
	0
	0,000008

	23634
	(ТК6-3) ТК-65-5
	(ТК6-4) ТК-65-4
	40,18
	0,1
	95
	70
	6,715229
	0
	0,0000061

	23889
	
	
	38,33
	0,1
	140
	70
	6,737871
	0
	0,0000058

	23934
	
	(ТК6-2) ТК-65-4
	38,24
	0,15
	95
	70
	9,059992
	0
	0,0000078

	24173
	УТ12
	
	40,08
	0,032
	95
	70
	3,884482
	0
	0,0000035

	23857
	
	
	38,31
	0,065
	140
	70
	5,193761
	0
	0,0000045

	23609
	
	АЗС №196 ООО "Фобос"
	39,35
	0,05
	140
	97,34
	4,57747
	0
	0,000004

	21324
	ТК-1
	Соборная мечеть
	34,07
	0,065
	140
	70
	5,184024
	0
	0,000004

	24110
	(ТК7-1) ТК-66-1
	(ТК7-4) ТК-66-5
	44,64
	0,25
	95
	70
	14,197654
	0,078396
	0,0000116

	24095
	ТК-66-7 (ТК7-7)
	
	36,37
	0,15
	95
	70
	9,029818
	0
	0,0000074

	24134
	УТ-1
	Спортивный комплекс "Пионер"
	36,8
	0,05
	140
	105,89
	4,577854
	0
	0,0000038

	23916
	
	
	35,63
	0,08
	95
	70
	5,832885
	0
	0,0000047

	22720
	6ТК28
	
	34,63
	0,08
	140
	76,18
	5,828958
	0
	0,0000045

	24087
	
	
	36,05
	0,1
	95
	70
	6,703
	0
	0,0000054

	23852
	ТК-69-2 (ТК69-2)
	учебно-производственный центр
	37,02
	0,05
	140
	69,43
	4,577821
	0
	0,0000038

	23932
	
	
	36,99
	0,15
	95
	70
	9,059992
	0
	0,0000075

	58168
	
	
	45,2
	0,6
	0
	0
	35,735595
	0,147533
	0,0000272

	57746
	
	
	36,23
	0,1
	140
	71,57
	6,733274
	0
	0,0000055

	24175
	УТ6
	УТ7
	34,54
	0,1
	95
	70
	6,72328
	0
	0,0000052

	23825
	5ТК12А
	5ТК13
	41,97
	0,4
	140
	57,12
	20,438328
	0
	0,0000157

	23820
	5ТК10Г
	корп. В
	35,11
	0,08
	140
	75,55
	5,840087
	0
	0,0000046

	22796
	5ТК2А
	ЦТП-70
	43,98
	0,25
	93,93
	63,31
	13,931964
	0,0624301
	0,0000112

	23804
	ТК-69-5 (ТК69-5)
	Сургутский государственный уни
	34,68
	0,08
	140
	70
	5,830515
	0
	0,0000045

	23866
	5 ТК 11
	
	35,26
	0,1
	140
	75,27
	6,738931
	0
	0,0000053

	23803
	ТК-69-5 (ТК69-5)
	Сургутский государственный уни
	36,66
	0,08
	140
	70
	5,830515
	0
	0,0000048

	23336
	ТК
	
	33,39
	0,065
	140
	69,64
	5,194774
	0
	0,0000039

	23954
	
	
	34,42
	0,05
	95
	70
	4,577687
	0
	0,0000035

	23377
	
	гостиница "Южная"
	34,7
	0,05
	95
	70
	4,574256
	0
	0,0000036

	23972
	
	
	36,8
	0,08
	95
	70
	5,83085
	0
	0,0000048

	23749
	
	
	37,22
	0,15
	95
	70
	9,13279
	0
	0,0000076

	23981
	ТК-66-7 (ТК7-7)
	
	33,63
	0,15
	95
	70
	9,029818
	0
	0,0000068

	51343
	
	
	33,8
	0,1
	140
	70
	6,692736
	0
	0,0000051

	23732
	(ТК5-4) ТК-68-5
	
	34,39
	0,15
	95
	70
	9,004981
	0
	0,0000069

	23729
	ТК-67-3  (ТК8г)
	
	36,46
	0,08
	140
	69,83
	5,839731
	0
	0,0000048

	23721
	5ТК9-3
	5ТК9-4
	33,53
	0,1
	140
	70
	6,739529
	0
	0,0000051

	23720
	5ТК9-3
	Центр аллергологии и имуннолог
	37,27
	0,08
	140
	69,99
	5,839517
	0
	0,0000049

	23660
	
	
	36,84
	0,05
	140
	70
	4,577848
	0
	0,0000038

	23653
	
	
	35,45
	0,08
	140
	69,83
	5,826118
	0
	0,0000046

	23702
	
	
	30,87
	0,065
	95
	70
	5,195293
	0
	0,0000036

	24014
	
	МБДОУ детский сад  №7 "Колокол
	30,31
	0,08
	95
	70
	5,83085
	0
	0,000004

	23695
	
	
	29,07
	0,065
	95
	70
	5,192944
	0
	0,0000034

	23672
	
	
	30,8
	0,08
	95
	70
	5,841226
	0
	0,000004

	23603
	
	ПГК №1
	31,46
	0,15
	140
	70
	9,076947
	0
	0,0000064

	23604
	
	ГСК-6 "Энергостроитель"
	29,67
	0,15
	140
	70
	9,076947
	0
	0,000006

	24045
	
	
	32,35
	0,15
	95
	70
	9,129464
	0
	0,0000066

	23665
	
	
	31,83
	0,08
	95
	70
	5,82955
	0
	0,0000042

	24141
	УТ3
	УТ4
	29,9
	0,15
	95
	70
	8,970875
	0
	0,000006

	51260
	6 ТК 27г
	
	29,35
	0,08
	140
	105,8
	5,826395
	0
	0,0000038

	23978
	(ТК7-4) ТК-66-5
	
	29,2
	0,15
	95
	70
	9,121217
	0
	0,000006

	23640
	(ТК5-4) ТК-68-5
	
	32,68
	0,08
	95
	70
	5,838399
	0
	0,0000043

	45786
	
	
	32,71
	0,08
	140
	77,45
	5,840722
	0
	0,0000043

	23371
	ТК
	
	30,92
	0,1
	95
	70
	6,70185
	0
	0,0000046

	23753
	
	
	28,9
	0,065
	95
	70
	5,195699
	0
	0,0000034

	24002
	
	
	30,89
	0,1
	95
	70
	6,681668
	0
	0,0000046

	23739
	
	
	32,01
	0,05
	140
	70
	4,577147
	0
	0,0000033

	23362
	ТК
	ТК
	30,22
	0,1
	95
	70
	6,70185
	0
	0,0000045

	23765
	ТК-69-1 (ТК69-1)
	
	29,17
	0,15
	140
	70
	9,019341
	0
	0,0000059

	24143
	УТ2
	УТ3
	30,35
	0,15
	95
	70
	8,970875
	0
	0,0000061

	23359
	
	ТК
	30,96
	0,1
	95
	70
	6,70185
	0
	0,0000047

	24144
	УТ4
	УТ5
	33,03
	0,1
	95
	70
	6,72328
	0
	0,000005

	21357
	УТ1
	
	31,74
	0,05
	140
	70
	4,574273
	0
	0,0000033

	23351
	ТК-71-6 (ТК2-2)
	ТК-71-7 (ТК2-2*)
	36,2
	0,25
	93,93
	76,36
	14,401454
	0,0111254
	0,0000096

	23930
	
	
	31,58
	0,15
	95
	70
	9,059992
	0
	0,0000064

	23782
	
	
	31,27
	0,05
	140
	70
	4,578033
	0
	0,0000032

	24154
	УТ3
	
	29,24
	0,04
	95
	70
	4,187036
	0
	0,0000027

	44914
	
	
	29,15
	0,065
	95
	70
	5,19006
	0
	0,0000034

	24075
	
	МБОУ средняя общеобразовательн
	30,04
	0,1
	95
	70
	6,668002
	0
	0,0000045

	24172
	
	
	32,95
	0,08
	95
	70
	5,837662
	0
	0,0000043

	21301
	6 ТК 27ж
	ЦТП-73
	29,98
	0,2
	140
	67,4
	11,192097
	0
	0,0000075

	23938
	
	
	30,87
	0,08
	95
	70
	5,836267
	0
	0,000004

	23908
	(6ТК-16) ТК-65-2
	
	31,92
	0,15
	95
	70
	9,079689
	0
	0,0000065

	57211
	
	ТК-67-2 (ТК-8Б)
	30,09
	0,15
	140
	69,84
	9,121728
	0
	0,0000062

	44873
	
	
	30,58
	0,1
	140
	70
	6,692736
	0
	0,0000046

	23951
	
	
	33,14
	0,1
	95
	70
	6,681668
	0
	0,000005

	24064
	
	
	30,93
	0,15
	95
	70
	9,029818
	0
	0,0000063

	57685
	
	
	40,26
	0,6
	0
	0
	35,616217
	0,147533
	0,0000241

	23636
	ТК-67-2 (ТК-8Б)
	
	28,04
	0,15
	140
	69,81
	9,121728
	0
	0,0000057

	23867
	5ТК12
	
	24,41
	0,1
	140
	75,08
	6,742678
	0
	0,0000037

	21302
	6 ТК 27з
	Пождепо и АБК ГУ ОГПС№1 УВД ХМ
	26,77
	0,3
	140
	70
	17,181586
	0,0060527
	0,0000103

	22699
	
	МБДОУ детский сад компенсирующ
	26,49
	0,1
	93,93
	74,43
	6,74196
	0
	0,000004

	23646
	(ТК5-1) ТК-68-1
	
	25,52
	0,1
	95
	70
	6,73565
	0
	0,0000039

	23752
	
	
	26,07
	0,08
	95
	70
	5,842476
	0
	0,0000034

	21360
	6 ТК 27е
	Торгово-офисный центр
	28,14
	0,08
	140
	69,28
	5,841929
	0
	0,0000037

	57687
	
	
	27,16
	0,7
	140
	69,43
	41,877028
	0,8522262
	0,0000255

	24043
	
	
	25,52
	0,08
	95
	70
	5,842621
	0
	0,0000033

	23864
	5ТК8А (ТК-67-1)
	ЦТП-67
	31,36
	0,25
	140
	48,44
	14,188922
	0,0332703
	0,0000082

	24131
	
	
	24,39
	0,15
	95
	70
	9,121217
	0
	0,000005

	23688
	
	
	25,71
	0,1
	95
	70
	6,739536
	0
	0,0000039

	45756
	
	
	27,45
	0,08
	140
	70
	5,836782
	0
	0,0000036

	24176
	УТ7
	Дом природопользования
	27,61
	0,025
	95
	70
	3,635103
	0
	0,0000023

	24097
	ТК-66-1 (ТК7-9)
	
	25,15
	0,08
	95
	70
	5,836209
	0
	0,0000033

	23768
	ТК-69-5 (ТК69-5)
	Сургутский государственный уни
	26,39
	0,1
	140
	69,14
	6,741995
	0
	0,000004

	22723
	ТК-71-9 (ТК2-4)
	
	27,35
	0,08
	93,93
	65,44
	5,838502
	0
	0,0000036

	24146
	УТ4
	УТ13
	26,03
	0,05
	95
	70
	4,579473
	0
	0,0000027

	24049
	
	
	26,3
	0,1
	95
	70
	6,741034
	0
	0,000004

	44843
	ТК
	
	28,49
	0,1
	95
	70
	6,70185
	0
	0,0000043

	24098
	ТК-66-1 (ТК7-9)
	
	24,64
	0,08
	95
	70
	5,836209
	0
	0,0000032

	24124
	
	
	25,86
	0,15
	95
	70
	9,029818
	0
	0,0000052

	24139
	УТ6
	УТ14
	26,11
	0,032
	95
	70
	3,885278
	0
	0,0000023

	23415
	
	
	27,79
	0,065
	140
	70
	5,179847
	0
	0,0000032

	23443
	ТК-74-5
	
	25,13
	0,05
	140
	70
	4,576188
	0
	0,0000026

	24140
	УТ11
	УТ12
	24,73
	0,032
	95
	70
	3,884482
	0
	0,0000022

	24055
	
	
	25,04
	0,08
	95
	70
	5,839268
	0
	0,0000033

	23712
	
	
	28,79
	0,065
	95
	70
	5,195722
	0
	0,0000034

	23578
	6ТК22В
	6ТК22Г
	26,08
	0,08
	140
	70,39
	5,836885
	0
	0,0000034

	23676
	
	
	25,85
	0,15
	95
	70
	9,004981
	0
	0,0000052

	23921
	
	
	25,3
	0,1
	95
	70
	6,716338
	0
	0,0000038

	24001
	
	
	27,52
	0,1
	95
	70
	6,681668
	0
	0,0000041

	51335
	
	
	25,78
	0,1
	140
	70
	6,692736
	0
	0,0000039

	51337
	
	
	26,3
	0,1
	140
	70
	6,692736
	0
	0,0000039

	51339
	
	
	26,23
	0,1
	140
	70
	6,692736
	0
	0,0000039

	51341
	
	
	26,33
	0,1
	140
	70
	6,692736
	0
	0,000004

	23343
	ТК
	Федеральное учреждение центра
	25,89
	0,05
	95
	70
	4,579494
	0
	0,0000027

	23858
	
	
	27,4
	0,05
	140
	70
	4,575892
	0
	0,0000028

	23651
	
	
	23,7
	0,1
	140
	69,83
	6,742924
	0
	0,0000036

	23399
	
	Гаражно-строительный кооперати
	21
	0,1
	140
	70
	6,720807
	0
	0,0000032

	23375
	ТК
	
	20,32
	0,05
	95
	70
	4,574256
	0
	0,0000021

	23374
	ТК
	ТК
	22,04
	0,1
	95
	70
	6,70185
	0
	0,0000033

	21293
	ЦТП-73
	6 ТК 27з
	20,2
	0,3
	140
	70
	17,181586
	0,0236475
	0,0000078

	44932
	
	
	21,78
	0,1
	95
	70
	6,738244
	0
	0,0000033

	21356
	6 ТК 27е
	УТ1
	22,51
	0,05
	140
	70
	4,574273
	0
	0,0000023

	24127
	
	
	24,25
	0,08
	95
	70
	5,842957
	0
	0,0000032

	23896
	
	
	20,1
	0,08
	95
	70
	5,842931
	0
	0,0000026

	24099
	ТК-66-10 (ТК7-8)
	
	21,48
	0,08
	95
	70
	5,843689
	0
	0,0000028

	23605
	
	
	23,29
	0,15
	140
	70
	9,076947
	0
	0,0000047

	24044
	
	
	23,68
	0,1
	95
	70
	6,734687
	0
	0,0000036

	23682
	
	
	23,75
	0,15
	95
	70
	9,004981
	0
	0,0000048

	24029
	
	
	23,87
	0,1
	95
	70
	6,668002
	0
	0,0000036

	24053
	
	
	23,38
	0,15
	95
	70
	9,029818
	0
	0,0000047

	24065
	
	
	23,75
	0,05
	95
	70
	4,559603
	0
	0,0000024

	23830
	(ТК-1) ТК-67-4
	
	20,52
	0,1
	140
	70
	6,700714
	0
	0,0000031

	23865
	
	
	20,1
	0,08
	95
	70
	5,842931
	0
	0,0000026

	44900
	
	МП "Наше время"
	21,42
	0,05
	95
	70
	4,580166
	0
	0,0000022

	23767
	
	
	21,25
	0,15
	140
	82,43
	8,959633
	0
	0,0000043

	23661
	
	
	24,15
	0,065
	140
	70
	5,196677
	0
	0,0000028

	23983
	ТК-66-7 (ТК7-7)
	подземные гаражи ГСК-99
	23,04
	0,65
	95
	70
	39,116995
	0,0047348
	0,0000202

	23769
	ТК-69-4 (ТК69-4)
	Сургутский государственный уни
	20,71
	0,08
	140
	70
	5,843892
	0
	0,0000027

	23987
	ТК-66-3 (ТК-7-3)
	ТК-66-4 (ТК7-3*)
	24,07
	0,15
	95
	70
	8,970875
	0
	0,0000048

	24010
	
	
	22,23
	0,15
	95
	70
	9,037481
	0
	0,0000045

	23933
	(6ТК-16) ТК-65-2
	
	20,25
	0,2
	95
	70
	11,662176
	0
	0,0000053

	44847
	5ТК7
	
	20,4
	0,15
	140
	70
	9,145295
	0
	0,0000042

	23608
	
	
	23,76
	0,15
	140
	70
	9,076947
	0
	0,0000048

	22724
	
	общежитие
	23,68
	0,1
	93,93
	76,11
	6,720828
	0
	0,0000036

	24155
	УТ3
	
	23,08
	0,032
	95
	70
	3,888221
	0
	0,000002

	23827
	5ТК9-2
	Сургутское отделение Шадринско
	21,91
	0,08
	140
	71,79
	5,839617
	0
	0,0000029

	23874
	5ТК-10Б
	отделение Сургутскогогосударс
	23,26
	0,15
	140
	78,32
	9,082947
	0
	0,0000047

	23380
	
	
	21,44
	0,08
	95
	70
	5,83651
	0
	0,0000028

	23366
	ПС-6
	ТК
	17,24
	0,2
	95
	70
	11,584223
	0
	0,0000045

	23633
	(ТК6-3) ТК-65-5
	
	18,72
	0,1
	95
	70
	6,715229
	0
	0,0000028

	45784
	
	
	15,57
	0,05
	95
	70
	4,581045
	0
	0,0000016

	23878
	5ТК10Д
	корп. Б
	34,71
	0,08
	140
	75,55
	5,840193
	0
	0,0000023

	23382
	
	ТК
	15,59
	0,08
	95
	70
	5,83651
	0
	0,000002

	23730
	ТК-67-3  (ТК8г)
	
	19,54
	0,1
	140
	70
	6,670329
	0
	0,0000029

	23384
	ТК
	
	16,04
	0,05
	95
	70
	4,57959
	0
	0,0000016

	24107
	
	(ТК6-1) ТК-65-6
	19,81
	0,1
	95
	70
	6,681668
	0
	0,000003

	23390
	ТК
	ТК
	17,23
	0,2
	95
	70
	11,584223
	0
	0,0000045

	23400
	
	
	19,94
	0,05
	95
	70
	4,580388
	0
	0,000002

	50922
	
	СТО
	15,72
	0,05
	140
	70
	4,562244
	0
	0,0000016

	51255
	6 ТК 27в
	
	18,03
	0,08
	140
	70
	5,843417
	0
	0,0000024

	24136
	ТК
	Дом Г.С. Клепикова
	19,14
	0,05
	95
	70
	4,559603
	0
	0,000002

	24142
	УТ13
	мастерская по обработке дерева
	18,97
	0,032
	95
	70
	3,88891
	0
	0,0000017

	23718
	
	(ТК5-1) ТК-68-1
	19,16
	0,2
	95
	70
	11,583905
	0
	0,000005

	23746
	
	
	15,9
	0,15
	95
	70
	9,004981
	0
	0,0000032

	23715
	
	
	16,4
	0,065
	95
	70
	5,190196
	0
	0,0000019

	24026
	
	
	18,76
	0,1
	95
	70
	6,74463
	0
	0,0000028

	23560
	6ТК22В
	Районная администрация
	16,7
	0,08
	140
	77,74
	5,836885
	0
	0,0000022

	23709
	
	маг. "Двина"
	17,53
	0,04
	95
	70
	4,188863
	0
	0,0000016

	23893
	
	
	19,88
	0,08
	140
	70
	5,844112
	0
	0,0000026

	23594
	6 ТК 22
	6 ТК 21
	23,75
	0,4
	140
	72,56
	20,438328
	0
	0,0000089

	23892
	
	
	15,85
	0,05
	140
	70
	4,581003
	0
	0,0000016

	23598
	
	ОАО ''Промсвязьбанк" (Магазин)
	17,96
	0,05
	140
	70
	4,580686
	0
	0,0000018

	51300
	
	торговый центр "Сибирь" Блок А
	16,28
	0,08
	140
	83,91
	5,845063
	0
	0,0000021

	23600
	ТК-74-5
	общежитие №124
	17,2
	0,05
	140
	78,2
	4,576188
	0
	0,0000018

	23995
	
	
	15,76
	0,1
	95
	70
	6,681668
	0
	0,0000024

	23602
	
	
	17,73
	0,15
	140
	70
	9,076947
	0
	0,0000036

	51321
	ТК-65-1 (6ТК-15)
	
	19,65
	0,2
	95
	70
	11,662176
	0
	0,0000051

	24137
	УТ14
	Дом художественной обработки д
	18,55
	0,032
	95
	70
	3,885278
	0
	0,0000016

	23955
	
	
	19,74
	0,15
	95
	70
	9,079689
	0
	0,000004

	23877
	5ТК10Д
	5ТК10Е
	18,86
	0,1
	140
	100,87
	6,724336
	0
	0,0000028

	45742
	
	
	16,15
	0,15
	140
	70
	9,076947
	0
	0,0000033

	23773
	
	ТК-69-1 (ТК69-1)
	17,4
	0,2
	140
	78,06
	11,717422
	0
	0,0000046

	23779
	ТК-69-1 (ТК69-1)
	
	18,84
	0,1
	140
	70
	6,744602
	0
	0,0000029

	23354
	ТК-74-3 (УТ-1)
	общежитие №123
	36,94
	0,08
	140
	70
	5,771322
	0
	0,0000024

	23780
	
	
	19,81
	0,065
	140
	70
	5,191648
	0
	0,0000023

	23914
	ТК-65-3 (ТК6-5)
	
	16,64
	0,1
	95
	70
	6,739574
	0
	0,0000025

	24150
	УТ5
	УТ10
	17,39
	0,05
	95
	70
	4,578927
	0
	0,0000018

	23350
	ТК-74-4 (УТ-2)
	ТК-74-5
	18,75
	0,08
	140
	77,35
	5,771322
	0
	0,0000024

	23338
	ТК-74-1 (ТК-1)
	
	16,13
	0,065
	140
	70
	5,179847
	0
	0,0000019

	23783
	
	
	17,72
	0,065
	140
	70
	5,191648
	0
	0,0000021

	44926
	
	
	16,23
	0,15
	95
	70
	9,129464
	0
	0,0000033

	24156
	
	маг. "Лабаз"
	18,64
	0,05
	95
	70
	4,579901
	0
	0,0000019

	23924
	
	МБДОУ детский сад общеразвиваю
	18,77
	0,08
	95
	70
	5,826868
	0
	0,0000025

	44925
	
	
	19,72
	0,08
	95
	70
	5,844154
	0
	0,0000026

	22732
	
	маг. "Продукты" ЧП Азизов
	17,55
	0,05
	93,93
	76,13
	4,567862
	0
	0,0000018

	23904
	(ТК6-2) ТК-65-4
	
	18,7
	0,08
	95
	70
	5,836267
	0
	0,0000024

	23802
	ТК-69-3 (ТК69-3)
	КНС-5
	19,5
	0,05
	140
	70
	4,579865
	0
	0,000002

	23853
	ТК-69-2 (ТК69-2)
	
	16,71
	0,1
	140
	70
	6,745338
	0
	0,0000025

	21361
	ТК-1
	Молельный дом
	16,14
	0,05
	140
	70
	4,580959
	0
	0,0000017

	24129
	
	
	19,51
	0,1
	95
	70
	6,734687
	0
	0,0000029

	24092
	(ТК7-4) ТК-66-5
	
	24,36
	0,25
	95
	70
	14,197654
	0,0634149
	0,0000063

	23335
	6 ТК 27г
	ТК
	19,74
	0,08
	140
	69,64
	5,826395
	0
	0,0000026

	23905
	6ТК14
	ЦТП-65
	32,43
	0,25
	140
	55,22
	14,405363
	0,0823547
	0,0000053

	23818
	5ТК10Д
	
	16,93
	0,1
	140
	76,19
	6,724336
	0
	0,0000026

	23819
	5ТК10Г
	
	17,32
	0,1
	140
	104,8
	6,745127
	0
	0,0000026

	57201
	
	ТК-74-2 (ТК 2)
	17,04
	0,2
	140
	70
	11,717708
	0
	0,0000045

	24067
	
	
	16,48
	0,1
	95
	70
	6,740592
	0
	0,0000025

	24071
	
	
	16,93
	0,08
	95
	70
	5,840249
	0
	0,0000022

	57652
	5ТК9-1
	Центр аллергологии и имуннолог
	16,13
	0,1
	140
	69,99
	6,745538
	0
	0,0000024

	23939
	
	
	15,86
	0,065
	95
	70
	5,198385
	0
	0,0000018

	22764
	ТК-70-1 (ТК70-2)
	
	36,56
	0,2
	93,93
	76,66
	11,558984
	0
	0,0000048

	45760
	
	
	11,47
	0,05
	140
	70
	4,562244
	0
	0,0000012

	23876
	5ТК10Е
	корп. А
	15,32
	0,08
	140
	75,55
	5,845317
	0
	0,000002

	45718
	ТК
	
	14,46
	0,2
	95
	70
	11,584223
	0
	0,0000038

	23870
	
	
	14,66
	0,1
	140
	69,45
	6,708529
	0
	0,0000022

	44916
	УТ7
	УТ8
	11,85
	0,05
	95
	70
	4,581604
	0
	0,0000012

	24063
	
	
	13,45
	0,1
	95
	70
	6,746464
	0
	0,000002

	44890
	
	
	11,45
	0,1
	140
	71,57
	6,72338
	0
	0,0000017

	44887
	
	
	15,41
	0,1
	140
	71,57
	6,733274
	0
	0,0000023

	44839
	
	МБДОУ центр развития ребенка-д
	13,76
	0,08
	93,93
	67,36
	5,838502
	0
	0,0000018

	24171
	
	
	15,47
	0,1
	95
	70
	6,738244
	0
	0,0000023

	24170
	
	
	11,34
	0,08
	95
	70
	5,837662
	0
	0,0000015

	23828
	5ТК9-2
	Центр аллергологии и имуннолог
	14,98
	0,08
	140
	69,99
	5,839617
	0
	0,000002

	23833
	5ТК8
	5ТК8А (ТК-67-1)
	16,55
	0,25
	140
	63,93
	14,198401
	0,0455553
	0,0000043

	24152
	УТ10
	УТ11
	12,27
	0,05
	95
	70
	4,578927
	0
	0,0000013

	24147
	УТ4
	
	12,52
	0,032
	95
	70
	3,888968
	0
	0,0000011

	24088
	
	
	12,32
	0,1
	95
	70
	6,728909
	0
	0,0000019

	24145
	УТ5
	УТ6
	13,01
	0,1
	95
	70
	6,72328
	0
	0,000002

	24132
	
	
	12,14
	0,1
	95
	70
	6,728909
	0
	0,0000018

	24121
	
	маг. "Дарья"
	11,39
	0,05
	95
	70
	4,581132
	0
	0,0000012

	45788
	
	АБК ОАО ''Уралсвязьинформ'
	11,58
	0,1
	140
	70
	6,706091
	0
	0,0000017

	50411
	ТК-71-8 (ТК2-3)
	прачечная
	11,9
	0,05
	93,93
	67,36
	4,581597
	0
	0,0000012

	50874
	
	МБОУ гимназия №4
	15,22
	0,05
	140
	69,83
	4,581098
	0
	0,0000016

	23748
	
	
	13,21
	0,065
	95
	70
	5,192944
	0
	0,0000015

	51185
	Котельная №3 (ГТС)
	
	11,89
	0,7
	140
	69,43
	41,877028
	0,9997592
	0,0000112

	24028
	
	
	12,08
	0,08
	95
	70
	5,842851
	0
	0,0000016

	24027
	
	
	12,57
	0,08
	95
	70
	5,842851
	0
	0,0000016

	24025
	
	
	12,19
	0,05
	95
	70
	4,574715
	0
	0,0000013

	23743
	
	
	15,17
	0,15
	95
	70
	9,148234
	0
	0,0000031

	23710
	
	
	12,39
	0,08
	95
	70
	5,846091
	0
	0,0000016

	23703
	
	
	12,46
	0,08
	95
	70
	5,846072
	0
	0,0000016

	23697
	
	
	14,93
	0,1
	95
	70
	6,745952
	0
	0,0000023

	24013
	
	
	14
	0,15
	95
	70
	9,037481
	0
	0,0000028

	24012
	
	
	12,97
	0,15
	95
	70
	9,037481
	0
	0,0000026

	23644
	(ТК5-2) ТК-68-2
	(ТК5-2') ТК-68-3
	11,31
	0,2
	95
	70
	11,583905
	0
	0,0000029

	24004
	
	сбербанк № 5940/062
	15,51
	0,05
	95
	70
	4,581054
	0
	0,0000016

	23618
	
	маг. "Автозапчасти" ООО "Автос
	15,51
	0,08
	140
	70
	5,845266
	0
	0,000002

	24000
	
	
	13,3
	0,1
	95
	70
	6,681668
	0
	0,000002

	23616
	
	
	13,11
	0,08
	140
	70
	5,836782
	0
	0,0000017

	23614
	
	
	12,89
	0,05
	140
	70
	4,562244
	0
	0,0000013

	23612
	
	
	15,09
	0,05
	140
	70
	4,562244
	0
	0,0000015

	23601
	
	общежитие №125
	11,17
	0,08
	140
	70
	5,771322
	0
	0,0000014

	23551
	5 ТК-6в
	гараж
	12,05
	0,05
	140
	70
	4,581574
	0
	0,0000012

	23462
	5ТК-6
	5 ТК 6а
	15,43
	0,15
	140
	77,83
	9,025886
	0
	0,0000031

	23458
	
	
	13,74
	0,08
	140
	72,21
	5,844577
	0
	0,0000018

	23450
	ТК-71-1(ТК2-1)
	ТК-71-8 (ТК2-3)
	14,38
	0,15
	93,93
	73,46
	9,056728
	0
	0,0000029

	23439
	
	ТК-74-1 (ТК-1)
	12,03
	0,15
	140
	72,29
	9,149998
	0
	0,0000025

	23416
	
	
	11,98
	0,065
	140
	70
	5,179847
	0
	0,0000014

	23976
	(ТК6-1) ТК-65-6
	
	14,04
	0,08
	95
	70
	5,845655
	0
	0,0000018

	23388
	ТК
	гараж
	11,74
	0,032
	95
	70
	3,889546
	0
	0,000001

	23379
	
	
	12,09
	0,05
	95
	70
	4,581568
	0
	0,0000012

	23961
	
	
	12,23
	0,15
	95
	70
	9,149885
	0
	0,0000025

	23960
	ТК-65-3 (ТК6-5)
	
	13,03
	0,1
	95
	70
	6,739574
	0
	0,000002

	23378
	ТК
	
	11,62
	0,08
	95
	70
	5,83651
	0
	0,0000015

	23370
	ТК
	Районная налоговая инспекция м
	14,83
	0,065
	95
	70
	5,198597
	0
	0,0000017

	23365
	ТК
	
	14,52
	0,05
	95
	70
	4,581203
	0
	0,0000015

	23361
	ТК
	филиал №9 Регистрационной пала
	12,76
	0,05
	95
	70
	4,581468
	0
	0,0000013

	22788
	
	
	12,67
	0,1
	93,93
	76,11
	6,720828
	0
	0,0000019

	57392
	ЦТП-69
	РД кот ЦТП 69
	13,31
	0,25
	140
	79,07
	14,182523
	0,0915888
	0,0000042

	22785
	ТК-70-4 (ТК70-5)
	
	13,36
	0,1
	93,93
	76,1
	6,746495
	0
	0,000002

	22783
	ТК
	школа русской культуры им. Зна
	11,62
	0,1
	93,93
	74,66
	6,747096
	0
	0,0000018

	23931
	
	
	14,73
	0,15
	95
	70
	9,059992
	0
	0,000003

	22697
	ТК
	
	12,71
	0,1
	93,93
	76,11
	6,746719
	0
	0,0000019

	23922
	
	
	12,23
	0,15
	95
	70
	9,149885
	0
	0,0000025

	70195
	6 ТК 27з
	Доп. нагрузка
	12,2
	0,3
	140
	70
	17,181586
	0,0175948
	0,0000047

	23919
	
	
	14,04
	0,065
	95
	70
	5,19006
	0
	0,0000016

	24070
	
	
	11,38
	0,08
	95
	70
	5,840249
	0
	0,0000015

	24178
	
	
	7,56
	0,05
	95
	70
	4,582249
	0
	0,0000008

	57209
	
	
	8,48
	0,2
	95
	70
	11,583905
	0
	0,0000022

	23567
	5 ТК-6в
	Городская администрация
	10,87
	0,08
	140
	83,32
	5,846492
	0
	0,0000014

	23856
	
	
	7,58
	0,05
	140
	70
	4,575892
	0
	0,0000008

	23569
	5 ТК 6а
	
	7,81
	0,08
	140
	79,79
	5,847301
	0
	0,000001

	22725
	ТК-70-1
	ТК-70-1 (ТК70-2)
	19,18
	0,25
	93,93
	76,22
	14,40415
	0,0624301
	0,0000031

	23333
	
	
	7,45
	0,105
	140
	69,8
	6,97753
	0
	0,0000012

	23839
	
	
	8,03
	0,08
	140
	70
	5,847243
	0
	0,0000011

	24149
	УТ6
	МБУ историко-культурный центр
	8,11
	0,05
	95
	70
	4,582167
	0
	0,0000008

	23337
	6 ТК 27г
	
	10,98
	0,15
	140
	69,63
	8,983161
	0
	0,0000022

	22726
	ЦТП-70
	РД ЦТП 70
	12,42
	0,25
	93,93
	76,22
	14,40415
	0,0624301
	0,0000033

	69962
	ТК-71-5 (ТК2-16*)
	Центральная городская библиоте
	10,37
	0,1
	93,93
	77,64
	6,747527
	0
	0,0000016

	24138
	УТ14
	
	10,37
	0,032
	95
	70
	3,885278
	0
	0,0000009

	22727
	ТК-70-2 (ТК70-3)
	
	20,23
	0,25
	93,93
	75,81
	14,418015
	0,0264182
	0,0000033

	24126
	
	
	10,58
	0,15
	95
	70
	9,029818
	0
	0,0000021

	24125
	
	
	8,63
	0,15
	95
	70
	9,029818
	0
	0,0000017

	24122
	
	общежитие №5
	8,16
	0,1
	95
	70
	6,74829
	0
	0,0000012

	23629
	6ТК22Б
	МАУ "Сургутская филармония"
	8,03
	0,15
	140
	75,24
	9,062065
	0
	0,0000016

	24119
	
	
	8,85
	0,05
	95
	70
	4,582055
	0
	0,0000009

	23381
	
	
	8,89
	0,05
	95
	70
	4,582049
	0
	0,0000009

	23966
	УТ9
	
	10,43
	0,032
	95
	70
	3,883561
	0
	0,0000009

	23700
	
	
	8,31
	0,1
	95
	70
	6,73565
	0
	0,0000013

	24015
	
	
	7,98
	0,05
	95
	70
	4,582186
	0
	0,0000008

	57561
	ПС-6
	
	9,15
	0,2
	95
	70
	11,584223
	0
	0,0000024

	23964
	
	маг. "Первый, компьютерный"
	7,85
	0,1
	95
	70
	6,728315
	0
	0,0000012

	22700
	
	маг. "Успех"
	7,53
	0,1
	93,93
	76,11
	6,720828
	0
	0,0000011

	23690
	
	
	10,76
	0,08
	95
	70
	5,828023
	0
	0,0000014

	23689
	
	
	10,55
	0,08
	95
	70
	5,828023
	0
	0,0000014

	23668
	
	
	8,82
	0,08
	95
	70
	5,838399
	0
	0,0000012

	23736
	(ТК5-1) ТК-68-1
	
	8,36
	0,08
	95
	70
	5,834301
	0
	0,0000011

	23666
	
	
	7,03
	0,05
	95
	70
	4,582329
	0
	0,0000007

	23659
	
	
	9,49
	0,05
	140
	70
	4,577147
	0
	0,000001

	23926
	
	
	9,85
	0,1
	95
	70
	6,716338
	0
	0,0000015

	22728
	ТК-70-2 (ТК70-3)
	
	10,9
	0,15
	93,93
	76,12
	9,119627
	0
	0,0000022

	23638
	ЦТП-67
	РД кот ЦТП 67
	7,14
	0,25
	140
	69,85
	14,429516
	0,0332703
	0,0000023

	23968
	УТ8
	
	7,29
	0,032
	95
	70
	3,883561
	0
	0,0000006

	24022
	
	
	7,27
	0,05
	95
	70
	4,574715
	0
	0,0000007

	24023
	
	
	6,89
	0,05
	95
	70
	4,58235
	0
	0,0000007

	51279
	
	Столовая
	7,91
	0,05
	140
	70
	4,582197
	0
	0,0000008

	23383
	ТК
	
	9,21
	0,05
	95
	70
	4,57959
	0
	0,0000009

	51277
	УТ-2
	
	7,7
	0,08
	140
	70
	5,797087
	0
	0,000001

	22701
	ТК
	
	10,61
	0,15
	93,93
	76,11
	9,150795
	0
	0,0000022

	23389
	ТК
	мастерская по пошиву чехлов
	10,88
	0,032
	95
	70
	3,889622
	0
	0,0000009

	23747
	
	
	10,55
	0,08
	95
	70
	5,828023
	0
	0,0000014

	23973
	
	
	8,49
	0,1
	95
	70
	6,740592
	0
	0,0000013

	23409
	ТК-71-4 (ТК2-16)
	
	8,86
	0,1
	93,93
	76,12
	6,748049
	0
	0,0000013

	57387
	ЦТП-71
	РД ЦТП 71
	11,92
	0,25
	93,93
	75,4
	14,250108
	0,0685879
	0,0000031

	24033
	
	Центр патриотического наследия
	6,68
	0,05
	95
	70
	4,559603
	0
	0,0000007

	23751
	
	
	10,93
	0,1
	95
	70
	6,73565
	0
	0,0000017

	24036
	
	
	9,67
	0,15
	95
	70
	9,121217
	0
	0,000002

	50674
	УТ13
	Украинская  родына
	10,03
	0,025
	95
	70
	3,639173
	0
	0,0000008

	23413
	ТК-71-2 (ТК2-1а)
	ТК-71-3 (ТК2-1*)
	12,39
	0,25
	93,93
	76,49
	14,250108
	0,0346149
	0,0000032

	45793
	
	офисные помещения, цех металло
	8,83
	0,05
	140
	69,51
	4,582058
	0
	0,0000009

	23879
	5ТК10В
	
	20,02
	0,1
	140
	104,96
	6,718904
	0
	0,0000015

	23942
	
	
	7,46
	0,08
	95
	70
	5,832885
	0
	0,000001

	45763
	
	
	10,18
	0,05
	140
	70
	4,562244
	0
	0,000001

	23944
	
	
	9,14
	0,08
	95
	70
	5,832885
	0
	0,0000012

	45757
	
	
	7,06
	0,08
	140
	70
	5,836782
	0
	0,0000009

	45751
	
	
	8,41
	0,08
	140
	71,57
	5,847142
	0
	0,0000011

	23440
	ЦТП-74
	
	8,4
	0,25
	140
	72,26
	14,430283
	0,0338521
	0,0000027

	23445
	ТК-71-7 (ТК2-2*)
	
	10,49
	0,15
	93,93
	76,1
	9,150863
	0
	0,0000022

	45716
	
	
	6,77
	0,1
	93,93
	76,11
	6,74877
	0
	0,000001

	44928
	
	ТК-66-9 (УТ)
	8,09
	0,2
	95
	70
	11,561039
	0
	0,0000021

	23448
	ТК-71-2 (ТК2-1а)
	
	8,72
	0,25
	93,93
	76,11
	14,250108
	0,0066493
	0,0000023

	44927
	
	
	8,53
	0,08
	95
	70
	5,847111
	0
	0,0000011

	23784
	
	
	7,53
	0,05
	140
	70
	4,579794
	0
	0,0000008

	44923
	
	
	10,07
	0,15
	95
	70
	9,037481
	0
	0,000002

	57220
	
	ТК-66-12 (ТК7)
	10,37
	0,15
	95
	70
	9,15093
	0
	0,0000021

	24057
	
	стоматологическая клиника ЗАО
	8,49
	0,08
	95
	70
	5,847121
	0
	0,0000011

	44915
	
	
	7,1
	0,08
	95
	70
	5,847488
	0
	0,0000009

	44911
	
	
	10,14
	0,08
	95
	70
	5,832885
	0
	0,0000013

	23810
	
	
	11,04
	0,065
	140
	70
	5,191648
	0
	0,0000013

	23456
	5ТК6*
	
	10,8
	0,1
	140
	75,69
	6,747379
	0
	0,0000016

	44895
	
	МБОУ гимназия №4
	7,87
	0,05
	140
	69,83
	4,581565
	0
	0,0000008

	23946
	
	
	10,62
	0,15
	95
	70
	9,079689
	0
	0,0000022

	23947
	
	подземные гаражи ГСК-45
	7,6
	0,065
	95
	70
	5,19006
	0
	0,0000009

	23547
	5ТК-6
	5 ТК 6а
	15,43
	0,15
	140
	77,83
	9,025886
	0
	0,0000016

	23862
	
	
	6,92
	0,05
	140
	70
	4,579794
	0
	0,0000007

	23861
	
	
	9,44
	0,05
	140
	70
	4,579794
	0
	0,000001

	23549
	5ТК-6б
	МКУ "УИТС г.Сургута", "Комитет
	9,77
	0,08
	140
	71,09
	5,846783
	0
	0,0000013

	44835
	
	
	7,76
	0,1
	93,93
	76,12
	6,748429
	0
	0,0000012

	23859
	
	
	10,8
	0,05
	140
	70
	4,575892
	0
	0,0000011

	23714
	
	
	4,27
	0,05
	95
	70
	4,582744
	0
	0,0000004

	23708
	
	
	3,04
	0,05
	95
	70
	4,582929
	0
	0,0000003

	23705
	
	
	4,25
	0,05
	95
	70
	4,582747
	0
	0,0000004

	23704
	
	
	4,42
	0,05
	95
	70
	4,582721
	0
	0,0000005

	23701
	
	
	4,84
	0,05
	95
	70
	4,582658
	0
	0,0000005

	23699
	
	
	6,38
	0,05
	95
	70
	4,58169
	0
	0,0000007

	23698
	
	
	2,84
	0,15
	95
	70
	9,13279
	0
	0,0000006

	23696
	
	
	4,27
	0,2
	95
	70
	11,583905
	0
	0,0000011

	23694
	
	
	4,03
	0,05
	95
	70
	4,58278
	0
	0,0000004

	23693
	
	
	5,45
	0,05
	95
	70
	4,582566
	0
	0,0000006

	23687
	
	
	3,82
	0,08
	95
	70
	5,828023
	0
	0,0000005

	23686
	
	
	4,02
	0,08
	95
	70
	5,828023
	0
	0,0000005

	23685
	
	
	5,88
	0,05
	95
	70
	4,582502
	0
	0,0000006

	23681
	
	
	4,92
	0,05
	95
	70
	4,582646
	0
	0,0000005

	23680
	
	
	4,39
	0,05
	95
	70
	4,582726
	0
	0,0000005

	23679
	
	
	3,53
	0,05
	95
	70
	4,582855
	0
	0,0000004

	23678
	
	
	4,79
	0,05
	95
	70
	4,582666
	0
	0,0000005

	23675
	
	
	5,95
	0,05
	95
	70
	4,582491
	0
	0,0000006

	23674
	
	
	6,02
	0,05
	95
	70
	4,582481
	0
	0,0000006

	23670
	
	
	6,16
	0,05
	95
	70
	4,58246
	0
	0,0000006

	23669
	
	
	5,73
	0,05
	95
	70
	4,582524
	0
	0,0000006

	23664
	
	
	4,46
	0,05
	95
	70
	4,582715
	0
	0,0000005

	23658
	
	
	4,83
	0,1
	140
	70
	6,670329
	0
	0,0000007

	23657
	
	МБОУ гимназия №4
	4,15
	0,05
	140
	69,83
	4,582762
	0
	0,0000004

	23656
	
	МБОУ гимназия №4
	4,24
	0,05
	140
	69,83
	4,581565
	0
	0,0000004

	23648
	
	
	5,44
	0,05
	140
	70
	4,582568
	0
	0,0000006

	23637
	ТК-67-2 (ТК-8Б)
	
	4,25
	0,1
	140
	70
	6,731251
	0
	0,0000006

	23619
	
	
	3,84
	0,1
	140
	70
	6,72338
	0
	0,0000006

	23376
	
	учебно-тренажерный центр
	5,71
	0,05
	95
	70
	4,574256
	0
	0,0000006

	23334
	
	ГСК "Светофор"
	6,28
	0,105
	140
	69,8
	6,97753
	0
	0,000001

	22860
	
	центр культурных инициатив "По
	4,68
	0,05
	93,93
	45,02
	4,574479
	0
	0,0000005

	57559
	
	
	6,33
	0,08
	95
	70
	5,847692
	0
	0,0000008

	57566
	
	
	5,05
	0,05
	95
	70
	4,582627
	0
	0,0000005

	57670
	
	Городская администрация
	4,38
	0,08
	140
	72,21
	5,844577
	0
	0,0000006

	57699
	
	
	6,49
	0,4
	93,93
	60,87
	22,918894
	0,147533
	0,0000027

	57739
	6ТК22Г
	Центральный коммерческий банк
	4,45
	0,08
	140
	70,75
	5,836885
	0
	0,0000006

	22761
	
	
	5,5
	0,05
	93,93
	46,29
	4,581857
	0
	0,0000006

	22760
	
	
	5,45
	0,05
	93,93
	46,3
	4,581746
	0
	0,0000006

	22758
	
	
	6,01
	0,08
	93,93
	45,02
	5,847776
	0
	0,0000008

	22702
	ТК-70-6
	
	10,89
	0,08
	93,93
	79,98
	5,846487
	0
	0,0000007

	69538
	
	строение общественногоназначе
	4,67
	0,05
	93,93
	54,31
	4,581857
	0
	0,0000005

	69539
	
	строение общественногоназначе
	4,59
	0,05
	93,93
	53,81
	4,582696
	0
	0,0000005

	69541
	ТК
	
	6,46
	0,05
	95
	70
	4,582415
	0
	0,0000007

	70585
	РД ЦТП 71
	ТК-71-1(ТК2-1)
	3
	0,25
	93,93
	75,4
	14,250108
	0,0685879
	0,0000008

	70779
	ЦТП-65
	РД ЦТП-65
	5
	0,25
	95
	70
	14,432772
	0,0823547
	0,0000016

	21300
	
	
	4,48
	0,08
	140
	70
	5,843417
	0
	0,0000006

	24031
	
	
	5,76
	0,08
	95
	70
	5,833963
	0
	0,0000008

	24019
	
	
	2,52
	0,15
	95
	70
	9,037481
	0
	0,0000005

	24008
	
	
	6,03
	0,05
	95
	70
	4,582479
	0
	0,0000006

	24007
	
	
	5,98
	0,05
	95
	70
	4,582487
	0
	0,0000006

	23894
	
	
	4,07
	0,05
	140
	70
	4,575892
	0
	0,0000004

	24006
	
	
	6,25
	0,05
	95
	70
	4,582446
	0
	0,0000006

	24005
	
	
	2,96
	0,08
	95
	70
	5,83085
	0
	0,0000004

	24003
	
	
	3,09
	0,1
	95
	70
	6,681668
	0
	0,0000005

	23999
	
	
	3,93
	0,05
	95
	70
	4,582795
	0
	0,0000004

	23998
	
	
	4,78
	0,05
	95
	70
	4,582667
	0
	0,0000005

	23997
	
	
	4,74
	0,05
	95
	70
	4,582673
	0
	0,0000005

	23994
	
	маг. №101 "Смешанные товары"
	5,43
	0,08
	95
	70
	5,833661
	0
	0,0000007

	23953
	
	
	5,49
	0,065
	95
	70
	5,19006
	0
	0,0000006

	23952
	
	
	3,49
	0,05
	95
	70
	4,577687
	0
	0,0000004

	23945
	
	
	6,25
	0,08
	95
	70
	5,847713
	0
	0,0000008

	23937
	
	
	3,87
	0,05
	95
	70
	4,582804
	0
	0,0000004

	23936
	
	
	3,94
	0,05
	95
	70
	4,582793
	0
	0,0000004

	23929
	
	
	5,59
	0,05
	95
	70
	4,582545
	0
	0,0000006

	23928
	
	
	5,27
	0,05
	95
	70
	4,582594
	0
	0,0000005

	23927
	
	
	5,3
	0,05
	95
	70
	4,582589
	0
	0,0000005

	51358
	
	
	6,25
	0,04
	140
	70
	4,19016
	0
	0,0000006

	51356
	
	
	6,55
	0,04
	140
	70
	4,190125
	0
	0,0000006

	51354
	
	
	6,14
	0,04
	140
	70
	4,190173
	0
	0,0000006

	23733
	
	
	3,48
	0,1
	95
	70
	6,739536
	0
	0,0000005

	51352
	
	
	6,14
	0,04
	140
	70
	4,190173
	0
	0,0000006

	51350
	
	
	6,21
	0,04
	140
	70
	4,190165
	0
	0,0000006

	51348
	
	
	5,58
	0,04
	140
	70
	4,190237
	0
	0,0000005

	51334
	
	
	4,44
	0,05
	140
	105,89
	4,582718
	0
	0,0000005

	51329
	
	ЗапСибЗНИЭП, филиал "Сургутнеф
	4,45
	0,08
	140
	70
	5,833392
	0
	0,0000006

	51282
	
	ГКНС
	6,37
	0,05
	140
	70
	4,574273
	0
	0,0000007

	50911
	
	
	4,73
	0,1
	93,93
	76,12
	6,720828
	0
	0,0000007

	23750
	
	МБОУ ДОД "Детская художественн
	4,9
	0,05
	95
	70
	4,58169
	0
	0,0000005

	50863
	
	
	6,03
	0,04
	140
	70
	4,190185
	0
	0,0000006

	45773
	
	
	3,76
	0,1
	140
	105,48
	6,70682
	0
	0,0000006

	45772
	
	
	4,27
	0,08
	140
	74,33
	5,848236
	0
	0,0000006

	45767
	
	
	4,22
	0,15
	140
	69,81
	9,121728
	0
	0,0000009

	23756
	ТК-19а'
	торговый центр "Сибирь" 2-ая о
	9,88
	0,065
	140
	75,42
	5,199616
	0
	0,0000006

	45748
	
	ГСК-6 "Энергостроитель"
	3,97
	0,1
	140
	70
	6,749737
	0
	0,0000006

	45744
	
	ПГК №1
	4,65
	0,05
	140
	70
	4,582687
	0
	0,0000005

	45741
	
	ПГК №1
	3,11
	0,05
	140
	70
	4,582918
	0
	0,0000003

	45737
	
	
	4,03
	0,2
	140
	70
	11,72803
	0
	0,0000011

	45734
	
	
	5,55
	0,05
	140
	70
	4,576188
	0
	0,0000006

	23777
	
	
	4,66
	0,15
	140
	78,06
	8,959633
	0
	0,0000009

	23778
	
	
	6,11
	0,15
	140
	77,43
	8,959633
	0
	0,0000012

	45720
	ТК
	ТК
	5,65
	0,2
	95
	70
	11,584223
	0
	0,0000015

	45714
	
	
	6,41
	0,2
	93,93
	76,11
	11,523565
	0
	0,0000017

	23781
	
	
	4,34
	0,05
	140
	70
	4,578033
	0
	0,0000004

	45712
	
	
	5,83
	0,1
	93,93
	76,12
	6,749095
	0
	0,0000009

	45708
	
	
	4,94
	0,05
	93,93
	76,11
	4,582643
	0
	0,0000005

	44924
	
	
	4,12
	0,08
	95
	70
	5,848276
	0
	0,0000005

	44922
	
	
	4,16
	0,1
	95
	70
	6,681668
	0
	0,0000006

	44912
	
	
	3,73
	0,1
	95
	70
	6,739574
	0
	0,0000006

	44910
	
	
	3,87
	0,15
	95
	70
	9,059992
	0
	0,0000008

	44907
	
	
	4,25
	0,08
	95
	70
	5,842931
	0
	0,0000006

	44901
	(ТК5-3) ТК-68-4
	
	4,32
	0,1
	95
	70
	6,739536
	0
	0,0000007

	23811
	
	ТК-69-3 (ТК69-3)
	3,92
	0,05
	140
	70
	4,579865
	0
	0,0000004

	44896
	
	
	2,6
	0,15
	95
	70
	9,13279
	0
	0,0000005

	44894
	
	
	3,93
	0,08
	140
	69,83
	5,826118
	0
	0,0000005

	44893
	(ТК5-3) ТК-68-4
	
	4,32
	0,1
	95
	70
	6,739536
	0
	0,0000007

	43195
	
	
	4,37
	0,05
	93,93
	45,02
	4,574479
	0
	0,0000004

	43151
	
	маг. "Техника"
	5,46
	0,05
	93,93
	54,24
	4,581746
	0
	0,0000006

	24177
	
	
	5,33
	0,05
	95
	70
	4,582584
	0
	0,0000005

	24169
	
	
	4,54
	0,05
	95
	70
	4,579901
	0
	0,0000005

	24168
	
	
	4,54
	0,08
	95
	70
	5,848165
	0
	0,0000006

	24167
	
	сторожка
	3,72
	0,032
	95
	70
	3,888221
	0
	0,0000003

	24166
	
	Центр культуры коренных народо
	4,17
	0,04
	95
	70
	4,187036
	0
	0,0000004

	24165
	
	Дом творческой интеллигенции
	4,48
	0,032
	95
	70
	3,884482
	0
	0,0000004

	24164
	
	Центр ремесел
	5,79
	0,032
	95
	70
	3,888968
	0
	0,0000005

	24160
	
	кафе "Трактир на Сайме"
	4,99
	0,025
	95
	70
	3,639097
	0
	0,0000004

	24159
	
	
	5,21
	0,032
	95
	70
	3,885278
	0
	0,0000005

	24157
	
	
	4,32
	0,05
	95
	70
	4,582736
	0
	0,0000004

	24151
	УТ10
	
	6,21
	0,025
	95
	70
	3,639097
	0
	0,0000005

	24135
	
	
	6,58
	0,08
	95
	70
	5,839268
	0
	0,0000009

	23844
	
	
	4,78
	0,05
	140
	70
	4,570058
	0
	0,0000005

	23845
	
	
	4,27
	0,05
	140
	70
	4,582744
	0
	0,0000004

	23846
	
	
	5,22
	0,05
	140
	70
	4,582601
	0
	0,0000005

	23847
	
	
	5,4
	0,065
	140
	70
	5,200539
	0
	0,0000006

	24130
	
	
	2,86
	0,15
	95
	70
	8,970875
	0
	0,0000006

	24085
	
	
	4,9
	0,05
	95
	70
	4,582649
	0
	0,0000005

	24084
	
	военный комиссариат
	3,52
	0,08
	95
	70
	5,836988
	0
	0,0000005

	24082
	
	
	4,85
	0,15
	95
	70
	8,970875
	0
	0,000001

	23854
	
	
	3,32
	0,05
	140
	70
	4,582887
	0
	0,0000003

	24078
	
	
	4,36
	0,1
	95
	70
	6,734687
	0
	0,0000007

	24077
	
	
	2,87
	0,1
	95
	70
	6,741034
	0
	0,0000004

	24074
	
	школа-музей Знаменского
	4,66
	0,032
	95
	70
	3,883561
	0
	0,0000004

	24073
	
	
	3,66
	0,032
	95
	70
	3,883561
	0
	0,0000003

	24069
	
	
	3,04
	0,08
	95
	70
	5,840249
	0
	0,0000004

	24068
	
	
	3,15
	0,08
	95
	70
	5,840249
	0
	0,0000004

	24066
	
	
	5,48
	0,1
	95
	70
	6,740592
	0
	0,0000008

	24060
	
	
	3,6
	0,05
	95
	70
	4,581132
	0
	0,0000004

	24059
	
	
	4,3
	0,08
	95
	70
	5,848228
	0
	0,0000006

	24058
	
	
	3,09
	0,05
	95
	70
	4,582921
	0
	0,0000003

	24056
	
	
	5,31
	0,15
	95
	70
	9,029818
	0
	0,0000011

	24052
	
	
	6,31
	0,08
	95
	70
	5,847697
	0
	0,0000008

	24051
	
	
	6,45
	0,08
	95
	70
	5,84766
	0
	0,0000008

	24050
	
	
	6,59
	0,08
	95
	70
	5,839268
	0
	0,0000009

	24047
	
	
	3,46
	0,05
	95
	70
	4,582866
	0
	0,0000004

	24046
	
	
	3,97
	0,05
	95
	70
	4,582789
	0
	0,0000004

	24042
	
	
	5,82
	0,05
	95
	70
	4,582511
	0
	0,0000006

	24041
	
	
	5,12
	0,05
	95
	70
	4,582616
	0
	0,0000005

	24040
	
	
	5,03
	0,05
	95
	70
	4,58263
	0
	0,0000005

	24021
	
	
	5,57
	0,05
	95
	70
	4,582548
	0
	0,0000006

	55521
	
	Просвещения 19
	29,06
	0,05
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	70234
	
	Энгельса 7
	70,37
	0,05
	62,5
	45,08
	6,751108
	0
	0

	55523
	
	
	162,28
	0,15
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	55525
	
	Гагарина 4
	37,5
	0,08
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	24089
	
	
	1,82
	0,1
	95
	70
	6,728909
	0
	0,0000003

	55527
	
	Энергетиков 1/1
	34,46
	0,08
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	55529
	
	
	94,76
	0,15
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	55531
	
	Просвещения 15
	8,61
	0,08
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	55533
	
	
	58,98
	0,15
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	55535
	
	Просвещения 13
	2,13
	0,1
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	55537
	
	
	65,07
	0,1
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	55539
	
	Гагарина 8а
	14,32
	0,08
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	55541
	
	
	57,55
	0,1
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	55543
	
	Гагарина 8б
	17,96
	0,08
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	55545
	
	Гагарина 8в
	19,89
	0,08
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	55547
	
	Гагарина 10
	38,2
	0,05
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	55549
	
	
	9,63
	0,08
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	55551
	
	
	52,24
	0,1
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	55553
	
	
	83,35
	0,15
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	55555
	
	Энергетиков 3
	20,57
	0,1
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	55557
	
	
	77,15
	0,15
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	55559
	
	Энергетиков 3/3
	16,01
	0,05
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	55561
	
	
	24,74
	0,15
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	55563
	
	Энергетиков 1
	51,77
	0,15
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	55565
	
	Энергетиков 2
	41,88
	0,02
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	55567
	
	Энергетиков 2
	77,02
	0,02
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	55570
	
	Просвещения 27
	2,99
	0,05
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	55572
	
	Просвещения 23
	42,9
	0,05
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	55574
	
	Просвещения 25
	131,97
	0,05
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	70235
	
	МБУ ДО Детская художественная
	12,36
	0,05
	62,5
	45,08
	6,751108
	0
	0

	55576
	
	
	280,47
	0,08
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	55580
	
	
	17,14
	0,032
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	55582
	
	Энергетиков 2
	7,37
	0,015
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	70238
	
	Художественно-промышленный кол
	12,36
	0,05
	62,5
	45,08
	6,751108
	0
	0

	55584
	
	Энергетиков 2
	77,76
	0,032
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	55586
	
	
	13,35
	0,032
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	55587
	
	
	34,15
	0,032
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	55589
	
	
	26,58
	0,032
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	55591
	
	Энергетиков 2
	10,6
	0,02
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	55593
	
	Энергетиков 2
	15,14
	0,02
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	55595
	
	Энергетиков 2
	24,56
	0,025
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	70239
	
	Энергетиков 5
	52,24
	0,05
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	70242
	
	Энергетиков 5
	52,24
	0,05
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	70579
	РД ЦТП 70
	ТК-70-1
	2
	0,25
	93,93
	76,22
	14,40415
	0,0624301
	0,0000005

	70811
	ЦТП-68
	
	2
	0,25
	95
	70
	14,43692
	0,0806842
	0,0000006

	57708
	1ТК35Г (ТК-1)
	
	5,25
	0,7
	93,93
	60,87
	0
	0
	0

	71775
	РД ЦТП-65
	ТК-65-1 (6ТК-15)
	1
	0,25
	95
	70
	14,432772
	0,0823547
	0,0000003

	58170
	
	ШО (УТ-1)
	1,3
	0,7
	140
	69,43
	41,877028
	0,8522262
	0,0000012

	58172
	
	
	1,4
	0,4
	93,93
	60,87
	22,918894
	0,147533
	0,0000006

	58949
	
	Просвещения 33/1
	71,67
	0,08
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	58952
	
	
	18,95
	0,08
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	53632
	
	Набережный 3/1
	32,33
	0,1
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	54671
	
	
	25,63
	0,15
	62,5
	51,22
	6,751108
	0
	0

	54673
	
	
	81,16
	0,15
	62,5
	51,2
	6,751108
	0
	0

	54675
	
	Майская 3
	1,78
	0,1
	62,5
	51,2
	6,751108
	0
	0

	54678
	
	Майская 1
	7,14
	0,05
	62,5
	51,2
	6,751108
	0
	0

	54681
	
	
	43,49
	0,08
	62,5
	51,24
	6,751108
	0
	0

	54684
	
	
	24,29
	0,08
	62,5
	51,25
	6,751108
	0
	0

	54686
	
	Майская 5
	2,16
	0,05
	62,5
	51,21
	6,751108
	0
	0

	54689
	
	Майская 7
	3,37
	0,05
	62,5
	51,25
	6,751108
	0
	0

	54691
	
	
	92,99
	0,075
	62,5
	51,26
	6,751108
	0
	0

	54693
	
	Республики 92
	10,83
	0,063
	62,5
	51,26
	6,751108
	0
	0

	70783
	ЦТП-66
	РД ЦТП-66
	2
	0,3
	95
	70
	17,138568
	0,1456464
	0,0000008

	54695
	
	Республики 90
	6,18
	0,075
	62,5
	51,26
	6,751108
	0
	0

	54699
	
	
	56,92
	0,1
	62,5
	51,2
	6,751108
	0
	0

	54701
	
	Республики 88
	51,69
	0,063
	62,5
	51,2
	6,751108
	0
	0

	58954
	
	
	56,38
	0,08
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	70785
	РД кот ЦТП 67
	
	2
	0,25
	140
	69,85
	14,429516
	0,0332703
	0,0000006

	54703
	
	
	50,72
	0,09
	62,5
	51,19
	6,751108
	0
	0

	54704
	
	Энергетиков 55
	6
	0,075
	62,5
	51,18
	6,751108
	0
	0

	58956
	
	
	13,09
	0,05
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	54707
	
	Энергетиков 53
	63,2
	0,09
	62,5
	51,2
	6,751108
	0
	0

	58957
	
	Просвещения 41
	18,59
	0,08
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	58960
	
	
	90,24
	0,08
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	54708
	
	
	53,73
	0,065
	62,5
	51,26
	6,751108
	0
	0

	55428
	
	Энергетиков 22
	18,28
	0,05
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	55426
	
	Энергетиков 22
	10,69
	0,065
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	55424
	
	
	50,12
	0,063
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	55422
	
	Энергетиков 22
	18,48
	0,05
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	55420
	
	
	94,88
	0,063
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	55418
	
	
	27,51
	0,063
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	55416
	
	Энергетиков 20
	71,37
	0,08
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	55412
	
	Просвещения 52
	53,21
	0,05
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	55410
	
	Просвещения 54
	2,24
	0,05
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	55408
	
	
	23,64
	0,08
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	55406
	
	Просвещения 50
	38,65
	0,05
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	55404
	
	
	126,41
	0,1
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	55402
	
	Энергетиков 27
	104,43
	0,05
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	55400
	
	Энергетиков 25
	1,76
	0,05
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	55398
	
	
	40,97
	0,08
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	55396
	
	
	32,82
	0,15
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	55394
	
	Энергетиков 21
	7
	0,08
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	55392
	
	
	33,43
	0,15
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	55390
	
	
	47,52
	0,1
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	55388
	
	Просвещения 43
	34,15
	0,075
	62,5
	45,08
	6,751108
	0
	0

	55386
	
	Просвещения 45
	32,75
	0,05
	62,5
	45,08
	6,751108
	0
	0

	55384
	
	
	65,46
	0,075
	62,5
	45,08
	6,751108
	0
	0

	55382
	
	Гагарина 30а,б
	46,42
	0,08
	62,5
	45,08
	6,751108
	0
	0

	55380
	
	
	70,75
	0,09
	62,5
	45,08
	6,751108
	0
	0

	55378
	
	
	60,16
	0,1
	62,5
	45,08
	6,751108
	0
	0

	55376
	
	
	12,12
	0,15
	62,5
	45,08
	6,751108
	0
	0

	55374
	
	Просвещения 47
	22,65
	0,063
	62,5
	45,08
	6,751108
	0
	0

	55372
	
	
	82,56
	0,15
	62,5
	45,08
	6,751108
	0
	0

	55370
	
	Просвещения 49
	12,19
	0,04
	62,5
	45,08
	6,751108
	0
	0

	55368
	
	Энгельса 9
	27,65
	0,075
	62,5
	45,08
	6,751108
	0
	0

	55366
	
	
	16,46
	0,15
	62,5
	45,08
	6,751108
	0
	0

	55364
	
	
	70,37
	0,08
	62,5
	45,08
	6,751108
	0
	0

	55359
	
	Республики 65/1
	51,38
	0,05
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	55356
	
	Республики 65а,б
	2,91
	0,05
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	70807
	
	ПС-6
	2
	0,2
	95
	70
	11,584223
	0
	0,0000005

	55303
	
	
	128,19
	0,05
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	55298
	
	Республики 75/3
	9,06
	0,05
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	55296
	
	Республики 75/2
	40,31
	0,05
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	55293
	
	Республики 75/1
	23,45
	0,05
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	55292
	
	
	29,4
	0,08
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	55288
	
	
	122,24
	0,15
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	55285
	
	Республики 73/2
	14,68
	0,05
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	55284
	
	
	0,59
	0,15
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	55281
	
	Республики 73/1
	9,29
	0,05
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	55280
	
	
	17,76
	0,15
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	55277
	
	Республики 73а
	76,9
	0,05
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	71777
	РД ЦТП-66
	
	2
	0,3
	95
	70
	17,138568
	0,1456464
	0,0000008

	55273
	
	
	94,84
	0,15
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	55267
	
	Республики 71
	50,16
	0,05
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	55265
	
	Республики 71
	16,36
	0,05
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	55263
	
	Республики 67
	47,61
	0,05
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	55261
	
	
	106,67
	0,08
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	55259
	
	Республики 69а,б
	24,92
	0,05
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	55257
	
	
	87,44
	0,1
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	55255
	
	
	12,22
	0,15
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	70805
	
	
	2
	0,2
	95
	70
	11,584223
	0
	0,0000005

	55250
	
	Республики 78а
	53,75
	0,032
	62,5
	51,38
	6,751108
	0
	0

	55248
	
	Республики 70
	7,76
	0,1
	62,5
	51,35
	6,751108
	0
	0

	55246
	
	
	73,92
	0,08
	62,5
	51,33
	6,751108
	0
	0

	55244
	
	Республики 80
	4,14
	0,05
	62,5
	51,24
	6,751108
	0
	0

	66020
	
	Майская 13/2
	70,7
	0,08
	62,5
	51,22
	6,720828
	0
	0

	66017
	
	Майская 2
	25
	0,08
	62,5
	51,2
	6,751108
	0
	0

	66015
	
	
	116,2
	0,05
	62,5
	45,08
	6,751108
	0
	0

	55242
	
	
	39,63
	0,1
	62,5
	51,32
	6,751108
	0
	0

	55240
	
	Республики 84
	22,47
	0,05
	62,5
	51,25
	6,751108
	0
	0

	55238
	
	
	12,37
	0,1
	62,5
	51,3
	6,751108
	0
	0

	55236
	
	Республики 82
	3,44
	0,05
	62,5
	51,23
	6,751108
	0
	0

	55234
	
	
	146,54
	0,1
	62,5
	51,29
	6,751108
	0
	0

	66012
	
	
	12,36
	0,08
	62,5
	45,08
	6,751108
	0
	0

	55231
	
	
	13,06
	0,1
	62,5
	51,21
	6,751108
	0
	0

	54743
	
	Республики 82а
	31,21
	0,05
	62,5
	51,23
	6,751108
	0
	0

	54742
	
	
	52,2
	0,1
	62,5
	51,22
	6,751108
	0
	0

	58994
	
	Центральная городская библиоте
	7,45
	0,05
	62,5
	51,28
	6,751108
	0
	0

	58991
	
	
	90,68
	0,08
	62,5
	51,35
	6,751108
	0
	0

	54741
	
	Энергетиков 49/1
	89,99
	0,08
	62,5
	51,2
	6,751108
	0
	0

	70793
	РД кот ЦТП 69
	
	2
	0,25
	140
	79,07
	14,423117
	0,0915888
	0,0000006

	58988
	
	прачечная
	8,51
	0,05
	62,5
	51,2
	6,751108
	0
	0

	54726
	
	
	49,85
	0,1
	62,5
	51,22
	6,751108
	0
	0

	54723
	
	Майская 13/1
	4,5
	0,05
	62,5
	51,21
	6,751108
	0
	0

	58984
	
	
	9,02
	0,08
	62,5
	45,08
	6,751108
	0
	0

	58981
	
	Гагарина 34
	4,75
	0,08
	62,5
	45,08
	6,751108
	0
	0

	58980
	
	
	3,35
	0,05
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	58977
	
	Энергетиков 16а
	44,84
	0,08
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	54722
	
	
	12,53
	0,05
	62,5
	51,22
	6,751108
	0
	0

	54718
	
	
	47,02
	0,1
	62,5
	51,19
	6,751108
	0
	0

	58976
	
	
	3
	0,05
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	58973
	
	
	93,19
	0,08
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	58968
	
	
	123,53
	0,05
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	54717
	
	
	44,1
	0,15
	62,5
	51,19
	6,751108
	0
	0

	54716
	
	Республики 86/1
	103,38
	0,05
	62,5
	51,2
	6,751108
	0
	0

	54714
	
	Республики 86
	2,18
	0,05
	62,5
	51,2
	6,751108
	0
	0

	54713
	
	
	2,57
	0,05
	62,5
	51,2
	6,751108
	0
	0

	54712
	
	Республики 90а
	54,22
	0,065
	62,5
	51,26
	6,751108
	0
	0

	58965
	
	Энергетиков 5/1
	69,18
	0,08
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	58964
	
	
	69,03
	0,08
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	54709
	
	
	112,26
	0,15
	62,5
	51,25
	6,751108
	0
	0

	58961
	
	
	39,94
	0,15
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	55519
	
	
	85,79
	0,15
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	55517
	
	Энергетиков 3/1
	32,09
	0,1
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	55515
	
	
	45,06
	0,15
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	55513
	
	
	89,36
	0,2
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	55506
	
	Гагарина 14
	33,19
	0,1
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	55505
	
	Просвещения 39
	10,46
	0,08
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	55503
	
	
	50
	0,15
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	55501
	
	Просвещения 31
	68,2
	0,08
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	55499
	
	
	3,88
	0,15
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	55497
	
	Просвещения 37
	3,42
	0,1
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	55495
	
	
	57,27
	0,15
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	55493
	
	Гагарина 24
	45,96
	0,05
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	55491
	
	Гагарина 24
	1,72
	0,05
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	55489
	
	
	20,11
	0,08
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	55487
	
	Гагарина 24
	14,46
	0,05
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	55485
	
	
	74,08
	0,1
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	55483
	
	Гагарина 24
	60
	0,08
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	55480
	
	
	50,27
	0,15
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	55478
	
	Просвещения 33
	3,33
	0,05
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	55476
	
	
	19,59
	0,15
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	55471
	
	
	104,89
	0,08
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	55470
	
	
	71,39
	0,08
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	55468
	
	Энергетиков 15
	13,24
	0,075
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	55467
	
	
	90,11
	0,1
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	55466
	
	
	100,13
	0,08
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	55463
	
	Энергетиков 18
	3,54
	0,05
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	55462
	
	Энергетиков 16/1
	33,72
	0,05
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	55460
	
	Энергетиков 26/1
	8,94
	0,065
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	55453
	
	Энергетиков 19
	5,11
	0,05
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	55451
	
	
	31,75
	0,08
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	55448
	
	Энергетиков 17
	22,8
	0,08
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	55446
	
	
	122,72
	0,1
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	55436
	
	
	32,86
	0,08
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	55435
	
	
	72,24
	0,08
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	55434
	
	Энергетиков 26
	13,49
	0,05
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	55432
	
	
	20,7
	0,1
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	55430
	
	Энергетиков 22
	32,48
	0,05
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	23925
	
	
	1,71
	0,08
	95
	70
	5,826868
	0
	0,0000002

	55455
	
	Энергетиков 23
	19,56
	0,05
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0



1. Показатели надежности теплоснабжения потребителей от котельной№14 СГМУП «ГТС»
	№ потребителя
	Адрес узла ввода
	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Путь, пройденный от источника, м
	Вероятность безотказной работы
	Коэффициент готовности
	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период

	
	
	отопление
	вентиляция
	ГВС
	
	факт
	норматив
	факт
	норматив
	

	8954
	КРЫЛОВА 7
	0,14
	0
	0
	2203,5
	0,961182
	0,9
	0,995756
	0,97
	1,7596

	8955
	КРЫЛОВА 7
	0,14
	0
	0
	2181
	0,961182
	0,9
	0,995754
	0,97
	1,7854

	8956
	КРЫЛОВА 7
	0,14
	0
	0
	2153,5
	0,961182
	0,9
	0,995748
	0,97
	1,7596

	8957
	КРЫЛОВА 7
	0,14
	0
	0
	2123,3
	0,961182
	0,9
	0,995742
	0,97
	1,7853

	8958
	КРЫЛОВА 7
	0,14
	0
	0
	2073,3
	0,961182
	0,9
	0,995732
	0,97
	1,7596

	8959
	КРЫЛОВА 7
	0,14
	0
	0
	2032,3
	0,961182
	0,9
	0,995724
	0,97
	1,7851

	8946
	КРЫЛОВА 5
	0,1616
	0
	0
	2045,3
	0,961182
	0,9
	0,99572
	0,97
	2,06

	8960
	КРЫЛОВА 7
	0,14
	0
	0
	1993,8
	0,961182
	0,9
	0,995716
	0,97
	1,7849

	8947
	КРЫЛОВА 5
	0,1616
	0
	0
	2006
	0,961182
	0,9
	0,995716
	0,97
	2,06

	8948
	КРЫЛОВА 5
	0,1616
	0
	0
	1966,6
	0,961182
	0,9
	0,99571
	0,97
	2,06

	8940
	КРЫЛОВА 9
	0,1981
	0
	0
	2478,4
	0,947601
	0,9
	0,99571
	0,97
	2,5626

	68812
	ул. Привокзальная, 13
	0,074
	0
	0
	2241,8
	0,949324
	0,9
	0,995709
	0,97
	0,9316

	68811
	ул. Привокзальная
	0,016
	0
	0
	2239,6
	0,949324
	0,9
	0,995709
	0,97
	0,2014

	8950
	КРЫЛОВА 7/1
	0,071075
	0
	0
	1978,3
	0,961182
	0,9
	0,995708
	0,97
	0,9055

	8949
	КРЫЛОВА 7/1
	0,071075
	0
	0
	1959,1
	0,961182
	0,9
	0,995706
	0,97
	0,9055

	9201
	КРЫЛОВА 41/1
	0,1753
	0
	0
	3224,5
	0,929442
	0,9
	0,995705
	0,97
	1,8833

	8952
	КРЫЛОВА 7/1
	0,071075
	0
	0
	1941,2
	0,961182
	0,9
	0,995704
	0,97
	0,9055

	9202
	КРЫЛОВА 41/1
	0,1753
	0
	0
	3209,7
	0,929442
	0,9
	0,995703
	0,97
	1,8837

	33026
	ГРИБОЕДОВА 2
	0,2203
	0
	0
	2820,8
	0,935406
	0,9
	0,995703
	0,97
	2,8435

	8951
	КРЫЛОВА 7/1
	0,071075
	0
	0
	1925,6
	0,961182
	0,9
	0,995702
	0,97
	0,9055

	32972
	ГРИБОЕДОВА 1
	0,1389
	0
	0
	2430
	0,947601
	0,9
	0,995699
	0,97
	1,7968

	9136
	ГРИБОЕДОВА 8
	0,1418
	0,0248
	0
	2837,7
	0,935406
	0,9
	0,995698
	0,97
	1,5318

	8941
	ТОЛСТОГО 28
	0,23755
	0
	0
	1918,9
	0,961182
	0,9
	0,995697
	0,97
	2,9857

	33023
	ГРИБОЕДОВА 1
	0,1389
	0
	0
	2401,2
	0,947601
	0,9
	0,995695
	0,97
	1,7968

	9142
	ГРИБОЕДОВА 8
	0,1418
	0,0248
	0
	2803,2
	0,935406
	0,9
	0,995693
	0,97
	1,5324

	8962
	КРЫЛОВА 6А
	0,17232
	0
	0
	1888,1
	0,961182
	0,9
	0,995693
	0,97
	2,1659

	33045
	ГРИБОЕДОВА 1
	0,1389
	0
	0
	2373,4
	0,947601
	0,9
	0,995691
	0,97
	1,7968

	9250
	КРЫЛОВА 41/1
	0,1753
	0
	0
	3128,3
	0,929442
	0,9
	0,995691
	0,97
	1,8909

	9143
	ГРИБОЕДОВА 8
	0,1418
	0,0248
	0
	2779,1
	0,935406
	0,9
	0,995689
	0,97
	1,5309

	33075
	МЕЧНИКОВА 3
	0,7
	0
	0
	2364,7
	0,947601
	0,9
	0,995688
	0,97
	9,055

	33165
	ТОЛСТОГО 28
	0,23755
	0
	0
	1851,5
	0,961182
	0,9
	0,995687
	0,97
	2,9857

	32679
	ГРИБОЕДОВА 8/1
	0,177
	0
	0,051
	2361,1
	0,940258
	0,9
	0,995687
	0,97
	2,4436

	8933
	КРЫЛОВА 17
	0,126
	0
	0
	2352,9
	0,947601
	0,9
	0,995686
	0,97
	1,6299

	8930
	ГРИБОЕДОВА 1
	0,1389
	0
	0
	2340,8
	0,947601
	0,9
	0,995686
	0,97
	1,7967

	33318
	ГРИБОЕДОВА 2/1
	0,382
	0
	0
	2735,9
	0,935406
	0,9
	0,995685
	0,97
	4,9307

	32198
	ПРИВОКЗАЛЬНАЯ 15
	0,095
	0
	0
	2091
	0,949324
	0,9
	0,995685
	0,97
	1,1959

	9221
	ГРИБОЕДОВА 4
	0,13246667
	0
	0
	2761,5
	0,935406
	0,9
	0,995685
	0,97
	1,7098

	9220
	ГРИБОЕДОВА 4
	0,13246667
	0
	0
	2748,1
	0,935406
	0,9
	0,995683
	0,97
	1,7098

	9138
	ГРИБОЕДОВА 8
	0,1418
	0,0248
	0
	2752,2
	0,935406
	0,9
	0,995683
	0,97
	1,5313

	9244
	КРЫЛОВА 39/1
	0,07
	0
	0
	3143,7
	0,929442
	0,9
	0,995683
	0,97
	0,8876

	8944
	ТОЛСТОГО 30
	0,069725
	0
	0
	1823
	0,961182
	0,9
	0,995682
	0,97
	0,8764

	9219
	ГРИБОЕДОВА 4
	0,13246667
	0
	0
	2736,1
	0,935406
	0,9
	0,995681
	0,97
	1,7098

	8945
	ТОЛСТОГО 30
	0,069725
	0
	0
	1809,5
	0,961182
	0,9
	0,99568
	0,97
	0,8764

	32541
	ПРИВОКЗАЛЬНАЯ 17
	0,307
	0
	0,0983
	2067
	0,949324
	0,9
	0,995679
	0,97
	4,5522

	9211
	КРЫЛОВА 19
	0,463
	0
	0
	3693,2
	0,926666
	0,9
	0,995679
	0,97
	5,9502

	9144
	ГРИБОЕДОВА 8
	0,1418
	0,0248
	0
	2730,1
	0,935406
	0,9
	0,995679
	0,97
	1,5321

	9223
	ПРИВОКЗАЛЬНАЯ 3/1
	0,102
	0
	0
	2724,8
	0,935406
	0,9
	0,995678
	0,97
	1,3124

	9218
	ГРИБОЕДОВА 4/1
	0,11975
	0
	0
	2737,3
	0,935406
	0,9
	0,995677
	0,97
	1,5457

	33244
	ГРИБОЕДОВА 8/2
	0,258
	0
	0,0798
	2296
	0,940258
	0,9
	0,995677
	0,97
	3,0738

	33058
	ТОЛСТОГО 20А
	0,094
	0
	0
	2193,2
	0,947972
	0,9
	0,995676
	0,97
	0,9956

	9106
	КРЫЛОВА 21/1
	0,013
	0
	0
	3669,3
	0,926666
	0,9
	0,995675
	0,97
	0,1671

	9217
	ГРИБОЕДОВА 4/1
	0,11975
	0
	0
	2709,4
	0,935406
	0,9
	0,995674
	0,97
	1,5457

	9208
	КРЫЛОВА 35
	0,3694
	0
	0
	3699
	0,926666
	0,9
	0,995673
	0,97
	4,7474

	33040
	ТОЛСТОГО 20А
	0,111525
	0,15975
	0
	2159,6
	0,947972
	0,9
	0,995673
	0,97
	3,1256

	9247
	КРЫЛОВА 39/1
	0,07
	0
	0
	3074
	0,929442
	0,9
	0,995673
	0,97
	0,8774

	9207
	КРЫЛОВА 23/1
	0,226
	0,215
	0
	3694,4
	0,926666
	0,9
	0,995673
	0,97
	5,6849

	32769
	КРЫЛОВА 49
	0,408
	0
	0,0871
	3457,5
	0,92726
	0,9
	0,995672
	0,97
	5,8965

	32590
	ГРИБОЕДОВА 8/3
	0,258
	0
	0,0844
	2264,1
	0,940258
	0,9
	0,995672
	0,97
	3,07

	8971
	ТОЛСТОГО 20А
	0,111525
	0,15975
	0
	2160,7
	0,947972
	0,9
	0,995672
	0,97
	2,9465

	33212
	ТОЛСТОГО 20А
	0,111525
	0,15975
	0
	2148,9
	0,947972
	0,9
	0,995672
	0,97
	3,444

	8970
	МЕЧНИКОВА 5А
	0,328
	0
	0
	2169,9
	0,947972
	0,9
	0,995671
	0,97
	4,2588

	8926
	КРЫЛОВА 15
	0,3186
	0
	0
	2256,7
	0,947601
	0,9
	0,99567
	0,97
	4,1213

	9216
	ГРИБОЕДОВА 4/1
	0,11975
	0
	0
	2676,2
	0,935406
	0,9
	0,995669
	0,97
	1,5457

	9246
	КРЫЛОВА 39/1
	0,07
	0
	0
	3052,3
	0,929442
	0,9
	0,995669
	0,97
	0,8876

	9087
	КРЫЛОВА 21
	0,463
	0
	0
	3631
	0,926666
	0,9
	0,995668
	0,97
	5,9502

	32407
	ПРИВОКЗАЛЬНАЯ 29
	0,4
	0
	0
	2700
	0,935632
	0,9
	0,995667
	0,97
	5,1235

	8972
	ТОЛСТОГО 20А
	0,111525
	0,15975
	0
	2104,7
	0,947972
	0,9
	0,995666
	0,97
	3,5327

	9215
	ГРИБОЕДОВА 4/1
	0,11975
	0
	0
	2647,8
	0,935406
	0,9
	0,995665
	0,97
	1,5457

	72604
	 
	0,177
	0
	0,203
	2695,1
	0,935406
	0,9
	0,995665
	0,97
	2,2776

	9245
	КРЫЛОВА 39/1
	0,07
	0
	0
	3022,3
	0,929442
	0,9
	0,995665
	0,97
	0,8774

	32902
	КРЫЛОВА 21/2
	0,049
	0
	0
	3613,7
	0,926666
	0,9
	0,995662
	0,97
	0,6316

	68840
	ПРИВОКЗАЛЬНАЯ 17
	0,034
	0
	0
	1918,9
	0,949324
	0,9
	0,995662
	0,97
	0,4283

	9243
	КРЫЛОВА 39/1
	0,07
	0
	0
	2996,7
	0,929442
	0,9
	0,995661
	0,97
	0,8875

	9210
	КРЫЛОВА 23
	0,368
	0
	0
	3616,9
	0,926666
	0,9
	0,995661
	0,97
	4,7293

	9212
	ГРИБОЕДОВА 4/2
	0,119775
	0
	0
	2667,3
	0,935406
	0,9
	0,995661
	0,97
	1,5447

	9242
	ПРИВОКЗАЛЬНАЯ 22
	0,19346667
	0
	0
	3059,1
	0,929442
	0,9
	0,995661
	0,97
	2,4519

	8938
	КРЫЛОВА 11
	0,072
	0
	0
	2225,5
	0,947601
	0,9
	0,99566
	0,97
	0,9314

	32550
	
	0,0023
	0
	0
	2652,5
	0,935406
	0,9
	0,995659
	0,97
	0,0296

	8937
	МЕЧНИКОВА 1
	0,032
	0
	0
	2205,2
	0,947601
	0,9
	0,995657
	0,97
	0,4139

	9213
	ГРИБОЕДОВА 4/2
	0,119775
	0
	0
	2641,8
	0,935406
	0,9
	0,995657
	0,97
	1,5447

	8921
	ГРИБОЕДОВА 5
	0,5836
	0
	0
	2232,6
	0,947601
	0,9
	0,995657
	0,97
	7,5493

	8925
	ГРИБОЕДОВА 3
	0,1305
	0
	0
	2212,3
	0,947601
	0,9
	0,995654
	0,97
	1,6881

	8906
	ПРИВОКЗАЛЬНАЯ 6
	0,152
	0
	0
	1669,4
	0,961195
	0,9
	0,995653
	0,97
	1,7804

	72605
	 
	0,1
	0,334
	0
	2065,6
	0,947972
	0,9
	0,995653
	0,97
	5,635

	9082
	КРЫЛОВА 27
	0,368
	0
	0
	3581,7
	0,926666
	0,9
	0,995652
	0,97
	4,7293

	9214
	ГРИБОЕДОВА 4/2
	0,119775
	0
	0
	2608,4
	0,935406
	0,9
	0,995652
	0,97
	1,5447

	8891
	ТОЛСТОГО 22
	0,345
	0
	0
	1698,1
	0,961182
	0,9
	0,995651
	0,97
	4,3363

	32612
	ГРИБОЕДОВА 8/4
	0,177
	0
	0,0474
	2155,8
	0,940258
	0,9
	0,99565
	0,97
	2,1057

	9240
	ПРИВОКЗАЛЬНАЯ 22
	0,19346667
	0
	0
	2957,4
	0,929442
	0,9
	0,99565
	0,97
	2,4519

	8922
	КРЫЛОВА 13
	0,26835
	0
	0
	2154,4
	0,947601
	0,9
	0,99565
	0,97
	3,4712

	9084
	КРЫЛОВА 25
	0,368
	0
	0
	3566,5
	0,926666
	0,9
	0,99565
	0,97
	4,7293

	9241
	ПРИВОКЗАЛЬНАЯ 22
	0,19346667
	0
	0
	2952,3
	0,929442
	0,9
	0,995649
	0,97
	2,4519

	8905
	ПРИВОКЗАЛЬНАЯ 6
	0,152
	0
	0
	1635,3
	0,961195
	0,9
	0,995649
	0,97
	1,8741

	9222
	ГРИБОЕДОВА 4/2
	0,119775
	0
	0
	2582,7
	0,935406
	0,9
	0,995648
	0,97
	1,5447

	8924
	ГРИБОЕДОВА 3
	0,1305
	0
	0
	2208,5
	0,947601
	0,9
	0,995648
	0,97
	1,6881

	32627
	
	0,048
	0,786
	0
	3567,9
	0,926666
	0,9
	0,995647
	0,97
	10,727

	8790
	ГРИБОЕДОВА 9
	0,5885
	0
	0
	2075,4
	0,947962
	0,9
	0,995647
	0,97
	7,6193

	32442
	Привокзальная 23
	0,10475
	0
	0
	0
	0,949324
	0,9
	0,995646
	0,97
	1,7081

	32881
	
	0,0082
	0
	0
	1997
	0,947972
	0,9
	0,995646
	0,97
	0,1065

	32785
	ГРИБОЕДОВА 4/3
	0,0379
	0
	0
	2633,3
	0,935406
	0,9
	0,995645
	0,97
	0,3697

	33208
	МЕЧНИКОВА 9А
	0,1145
	0,035
	0
	2003
	0,947972
	0,9
	0,995645
	0,97
	1,9411

	10617
	ПРИВОКЗАЛЬНАЯ 24
	0,18095
	0
	0
	2924,2
	0,929442
	0,9
	0,995645
	0,97
	2,2932

	8907
	ПРИВОКЗАЛЬНАЯ 6
	0,152
	0
	0
	1599,9
	0,961195
	0,9
	0,995645
	0,97
	1,9171

	8807
	ГРИБОЕДОВА 7/1
	0,04
	0
	0
	2066,4
	0,947962
	0,9
	0,995645
	0,97
	0,3703

	32753
	ГРИБОЕДОВА 7
	0,1294
	0
	0
	2054,9
	0,947962
	0,9
	0,995644
	0,97
	1,6738

	8809
	ГРИБОЕДОВА 7
	0,1294
	0
	0
	2052,5
	0,947962
	0,9
	0,995644
	0,97
	1,675

	9228
	ПРИВОКЗАЛЬНАЯ 16/1
	0,3669
	0
	0
	2502,5
	0,935632
	0,9
	0,995644
	0,97
	4,7144

	32670
	ГРИБОЕДОВА 4/4
	0,15
	0,16
	0
	2593,5
	0,935406
	0,9
	0,995644
	0,97
	2,7742

	32903
	КРЫЛОВА 47
	0,4027
	0,01
	0
	3375,6
	0,926682
	0,9
	0,995643
	0,97
	4,1273

	8932
	КРЫЛОВА 17
	0,126
	0
	0
	2364,4
	0,947581
	0,9
	0,995643
	0,97
	1,6299

	8923
	КРЫЛОВА 13
	0,26835
	0
	0
	2121,2
	0,947601
	0,9
	0,995643
	0,97
	3,4712

	9238
	ПРИВОКЗАЛЬНАЯ 24
	0,18095
	0
	0
	2907
	0,929442
	0,9
	0,995643
	0,97
	2,2933

	68879
	ул. Привокзальная, 23
	0,10475
	0,32
	0
	0
	0,949324
	0,9
	0,995643
	0,97
	6,86

	9095
	КРЫЛОВА 29
	0,1054
	0
	0
	3539,5
	0,926666
	0,9
	0,995642
	0,97
	1,3545

	9099
	КРЫЛОВА 29
	0,1054
	0
	0
	3544,4
	0,926666
	0,9
	0,995642
	0,97
	1,3545

	8931
	КРЫЛОВА 17
	0,12
	0
	0
	2357,1
	0,947581
	0,9
	0,995642
	0,97
	1,5523

	9249
	КРЫЛОВА 43/1
	0,24305
	0
	0
	2976,2
	0,929442
	0,9
	0,995642
	0,97
	3,0798

	33061
	
	0,01
	0
	0
	2115,5
	0,947601
	0,9
	0,995642
	0,97
	0,1294

	8917
	ГРИБОЕДОВА 13
	0,146
	0
	0
	1908,2
	0,948675
	0,9
	0,995641
	0,97
	1,8882

	8908
	ПРИВОКЗАЛЬНАЯ 6
	0,152
	0
	0
	1569,5
	0,961195
	0,9
	0,995641
	0,97
	1,9629

	32646
	КРЫЛОВА 29/1
	0,18
	0,079
	0
	3544,6
	0,926666
	0,9
	0,995641
	0,97
	2,3979

	8920
	МЕЧНИКОВА 2
	0,263
	0
	0
	2113,3
	0,947601
	0,9
	0,99564
	0,97
	3,402

	31899
	ул. Привокзальная
	0,029
	0
	0
	1768,4
	0,949324
	0,9
	0,99564
	0,97
	0,3647

	68875
	ул. Привокзальная, 23
	0,10475
	0
	0
	0
	0,949324
	0,9
	0,99564
	0,97
	1,733

	8895
	ПРИВОКЗАЛЬНАЯ 2
	0,1186
	0
	0
	1581,7
	0,961195
	0,9
	0,995639
	0,97
	1,3669

	9098
	КРЫЛОВА 29
	0,1054
	0
	0
	3518,3
	0,926666
	0,9
	0,995639
	0,97
	1,3545

	9096
	КРЫЛОВА 29
	0,1054
	0
	0
	3512
	0,926666
	0,9
	0,995638
	0,97
	1,3545

	9248
	КРЫЛОВА 43/1
	0,24305
	0
	0
	2937,8
	0,929442
	0,9
	0,995638
	0,97
	3,0798

	8894
	ПРИВОКЗАЛЬНАЯ 2
	0,1186
	0
	0
	1556,4
	0,961195
	0,9
	0,995637
	0,97
	1,4076

	9097
	КРЫЛОВА 29
	0,1054
	0
	0
	3500,3
	0,926666
	0,9
	0,995637
	0,97
	1,3545

	32589
	ГРИБОЕДОВА 13
	0,146
	0
	0
	1886,4
	0,948675
	0,9
	0,995637
	0,97
	1,8882

	58928
	ПРИВОКЗАЛЬНАЯ 32
	0,2053
	0,3335
	0
	2853,6
	0,929442
	0,9
	0,995636
	0,97
	5,093

	9227
	ПРИВОКЗАЛЬНАЯ 16/2
	0,2375
	0
	0
	2438,4
	0,935632
	0,9
	0,995636
	0,97
	3,0516

	8939
	МЕЧНИКОВА 5
	0,232
	0,041
	0
	2002,1
	0,947962
	0,9
	0,995636
	0,97
	3,5313

	9236
	ПРИВОКЗАЛЬНАЯ 26
	0,160025
	0
	0
	2868,6
	0,929442
	0,9
	0,995634
	0,97
	2,028

	9237
	ПРИВОКЗАЛЬНАЯ 26
	0,160025
	0
	0
	2871,3
	0,929442
	0,9
	0,995634
	0,97
	2,028

	9229
	 ПРИВОКЗАЛЬНАЯ 16 а
	0,024
	0
	0
	2450,3
	0,935632
	0,9
	0,995634
	0,97
	0,3084

	8896
	ПРИВОКЗАЛЬНАЯ 2А
	0,015
	0
	0
	1516,9
	0,961195
	0,9
	0,995633
	0,97
	0,1885

	9225
	ПРИВОКЗАЛЬНАЯ 16/2
	0,2375
	0
	0
	2415,1
	0,935632
	0,9
	0,995633
	0,97
	3,0516

	8893
	ПРИВОКЗАЛЬНАЯ 2
	0,1186
	0
	0
	1522,5
	0,961195
	0,9
	0,995633
	0,97
	1,5327

	8910
	ПРИВОКЗАЛЬНАЯ 4А
	0,12833333
	0
	0
	1467,1
	0,961195
	0,9
	0,995633
	0,97
	1,613

	9209
	КРЫЛОВА 45
	0,4145
	0
	0
	3322,1
	0,926682
	0,9
	0,995633
	0,97
	5,3326

	32443
	ПРИВОКЗАЛЬНАЯ 30
	0,041
	0
	0
	2846,1
	0,929442
	0,9
	0,995633
	0,97
	0,4455

	32571
	ГРИБОЕДОВА 13
	0,146
	0
	0
	1860,2
	0,948675
	0,9
	0,995633
	0,97
	1,8882

	31903
	ПРИВОКЗАЛЬНАЯ 19/1
	0,087
	0
	0
	1722,2
	0,949324
	0,9
	0,995633
	0,97
	1,0934

	33037
	Мечникова 3
	0,13
	0
	0
	2070,7
	0,947601
	0,9
	0,995632
	0,97
	1,6816

	8797
	МЕЧНИКОВА 9А
	0,1145
	0,035
	0
	1932,9
	0,947972
	0,9
	0,995631
	0,97
	1,9373

	8904
	ПРИВОКЗАЛЬНАЯ 4
	0,12833333
	0
	0
	1498,8
	0,961195
	0,9
	0,995631
	0,97
	1,6637

	9232
	ПРИВОКЗАЛЬНАЯ 16
	0,13023333
	0
	0
	2415,1
	0,935632
	0,9
	0,995631
	0,97
	1,6734

	9224
	ПРИВОКЗАЛЬНАЯ 16/3
	0,2575
	0
	0
	2400,4
	0,935632
	0,9
	0,995631
	0,97
	3,3086

	68863
	ул. Привокзальная, 23
	0,10475
	0,832
	0
	1691,9
	0,949324
	0,9
	0,99563
	0,97
	11,1551

	8892
	ПРИВОКЗАЛЬНАЯ 2
	0,1186
	0
	0
	1491
	0,961195
	0,9
	0,99563
	0,97
	1,5399

	8912
	ПРИВОКЗАЛЬНАЯ 4Б
	0,12833333
	0
	0
	1491,9
	0,961195
	0,9
	0,99563
	0,97
	1,613

	9234
	ПРИВОКЗАЛЬНАЯ 26
	0,160025
	0
	0
	2834,9
	0,929442
	0,9
	0,995629
	0,97
	2,028

	9235
	ПРИВОКЗАЛЬНАЯ 26
	0,160025
	0
	0
	2830,5
	0,929442
	0,9
	0,995628
	0,97
	2,028

	8897
	ПРИВОКЗАЛЬНАЯ 4
	0,12833333
	0
	0
	1473
	0,961195
	0,9
	0,995628
	0,97
	1,6511

	9231
	ПРИВОКЗАЛЬНАЯ 16
	0,13023333
	0
	0
	2392,4
	0,935632
	0,9
	0,995628
	0,97
	1,6734

	8788
	МЕЧНИКОВА 6
	0,262
	0
	0
	1950,1
	0,947962
	0,9
	0,995628
	0,97
	3,3896

	8801
	МЕЧНИКОВА 13
	0,191
	0
	0
	1836,8
	0,948555
	0,9
	0,995627
	0,97
	2,4703

	8902
	ТОЛСТОГО 16
	0,1315
	0
	0
	1500,9
	0,961195
	0,9
	0,995627
	0,97
	1,6734

	8919
	МЕЧНИКОВА 4
	0,282
	0
	0
	2060,8
	0,947601
	0,9
	0,995627
	0,97
	3,6478

	32525
	ПРИВОКЗАЛЬНАЯ 19
	0,084
	0
	0
	1688,8
	0,949324
	0,9
	0,995627
	0,97
	1,0552

	9252
	ПРИВОКЗАЛЬНАЯ 28
	0,14566667
	0
	0
	2851,9
	0,929442
	0,9
	0,995627
	0,97
	1,8458

	8909
	ПРИВОКЗАЛЬНАЯ 4А
	0,12833333
	0
	0
	1441
	0,961195
	0,9
	0,995627
	0,97
	1,613

	8890
	ТОЛСТОГО 26
	0,186
	0
	0
	1649,6
	0,961182
	0,9
	0,995627
	0,97
	2,368

	32724
	
	0,01
	0
	0
	3484,1
	0,926666
	0,9
	0,995627
	0,97
	0,1286

	8911
	ПРИВОКЗАЛЬНАЯ 4Б
	0,12833333
	0
	0
	1464,3
	0,961195
	0,9
	0,995626
	0,97
	1,613

	8916
	ГРИБОЕДОВА 11
	0,2727
	0
	0
	1940,3
	0,947972
	0,9
	0,995626
	0,97
	3,5274

	9230
	ПРИВОКЗАЛЬНАЯ 16
	0,13023333
	0
	0
	2368
	0,935632
	0,9
	0,995625
	0,97
	1,6734

	8901
	ТОЛСТОГО 16
	0,1315
	0
	0
	1488,7
	0,961195
	0,9
	0,995625
	0,97
	1,6528

	8898
	ПРИВОКЗАЛЬНАЯ 4
	0,12833333
	0
	0
	1447,1
	0,961195
	0,9
	0,995625
	0,97
	1,6424

	8915
	ПРИВОКЗАЛЬНАЯ 10
	0,17663333
	0
	0
	1805,2
	0,948675
	0,9
	0,995625
	0,97
	2,2844

	33240
	ПРИВОКЗАЛЬНАЯ 16/3
	0,2575
	0
	0
	2363,7
	0,935632
	0,9
	0,995625
	0,97
	3,3086

	32446
	ПРИВОКЗАЛЬНАЯ 18/1
	0,183
	0
	0
	2400
	0,935415
	0,9
	0,995624
	0,97
	1,8498

	8903
	ТОЛСТОГО 16
	0,1315
	0
	0
	1466,5
	0,961195
	0,9
	0,995623
	0,97
	1,6734

	9206
	КРЫЛОВА 37
	0,3878
	0
	0
	3283,3
	0,926682
	0,9
	0,995623
	0,97
	4,9869

	59124
	Привокзальная ул. 19/3
	0,0395
	0
	0
	1646,3
	0,949324
	0,9
	0,995623
	0,97
	0,4961

	68901
	ул. Привокзальная, 3А
	0,004
	0
	0,002
	1988,7
	0,942583
	0,9
	0,995623
	0,97
	0,0853

	9253
	ПРИВОКЗАЛЬНАЯ 28
	0,14566667
	0
	0
	2813,9
	0,929442
	0,9
	0,995622
	0,97
	1,8458

	8900
	ПРИВОКЗАЛЬНАЯ 4Б
	0,12833333
	0
	0
	1434,2
	0,961195
	0,9
	0,995622
	0,97
	1,613

	8899
	ПРИВОКЗАЛЬНАЯ 4А
	0,12833333
	0
	0
	1411,8
	0,961195
	0,9
	0,995621
	0,97
	1,613

	32451
	ПРИВОКЗАЛЬНАЯ 18
	0,188
	0
	0
	2350,4
	0,935632
	0,9
	0,995621
	0,97
	2,4156

	9251
	ПРИВОКЗАЛЬНАЯ 28
	0,14566667
	0
	0
	2810
	0,929442
	0,9
	0,995621
	0,97
	1,8458

	8889
	ТОЛСТОГО 26
	0,186
	0
	0
	1596,3
	0,961182
	0,9
	0,995621
	0,97
	2,3679

	32501
	ПРИВОКЗАЛЬНАЯ 18/2
	1,088
	0
	0,3594
	2315,1
	0,935792
	0,9
	0,99562
	0,97
	16,3223

	32607
	ПРИВОКЗАЛЬНАЯ 20/1
	0,541
	0
	0
	2460,2
	0,935406
	0,9
	0,99562
	0,97
	6,9667

	9205
	КРЫЛОВА 41
	0,3756
	0
	0
	3276,5
	0,926682
	0,9
	0,99562
	0,97
	4,8299

	8821
	ПРИВОКЗАЛЬНАЯ 10
	0,17663333
	0
	0
	1764,5
	0,948675
	0,9
	0,995619
	0,97
	2,2844

	32628
	
	0,1629
	0
	0
	3458,5
	0,926666
	0,9
	0,995619
	0,97
	2,0935

	8967
	ТОЛСТОГО 26
	0,186
	0
	0
	1573,8
	0,961182
	0,9
	0,995618
	0,97
	2,3378

	9101
	КРЫЛОВА 31
	0,377
	0,058
	0
	3417,6
	0,926666
	0,9
	0,995618
	0,97
	5,5903

	32544
	ПРИВОКЗАЛЬНАЯ 18/3
	0,378
	0
	0
	2452,4
	0,935406
	0,9
	0,995617
	0,97
	3,7862

	33001
	ТОЛСТОГО 20
	0,168
	0,045
	0
	1563
	0,961182
	0,9
	0,995617
	0,97
	2,6805

	8802
	МЕЧНИКОВА 11
	0,197
	0
	0
	1768,1
	0,948555
	0,9
	0,995617
	0,97
	2,5478

	32465
	Привокзальная 23
	0,10475
	0
	0
	0
	0,942583
	0,9
	0,995617
	0,97
	1,5247

	68895
	ул. Привокзальная 23
	0,10475
	0
	0
	1914,2
	0,942583
	0,9
	0,995616
	0,97
	0,9225

	8820
	ПРИВОКЗАЛЬНАЯ 10
	0,17663333
	0
	0
	1747,1
	0,948675
	0,9
	0,995616
	0,97
	2,2844

	9203
	КРЫЛОВА 43
	0,3805
	0
	0
	3184,7
	0,926686
	0,9
	0,995612
	0,97
	4,8874

	68899
	ул. Привокзальная, 25
	0,1786
	0
	0
	0
	0,942583
	0,9
	0,995611
	0,97
	2,7898

	8803
	МЕЧНИКОВА 9
	0,188
	0
	0
	1735,5
	0,948555
	0,9
	0,995611
	0,97
	2,4314

	33248
	Привокзальная, 25
	0,1786
	0
	0
	0
	0,942583
	0,9
	0,995611
	0,97
	3,0906

	68888
	ул. Привокзальная, 25
	0,1786
	0
	0,0707
	1846,8
	0,942583
	0,9
	0,99561
	0,97
	2,1738

	32843
	ТОЛСТОГО 16/1
	0,093
	0,017
	0
	1369,9
	0,961195
	0,9
	0,995608
	0,97
	1,3838

	33228
	МЕЧНИКОВА 8
	0,263
	0
	0
	1845,1
	0,947962
	0,9
	0,995607
	0,97
	3,402

	9204
	КРЫЛОВА 39
	0,3823
	0
	0
	3198,7
	0,926682
	0,9
	0,995607
	0,97
	4,9118

	32924
	ТОЛСТОГО 24
	0,218
	0
	0
	1493,7
	0,961182
	0,9
	0,995607
	0,97
	2,74

	8781
	МЕЧНИКОВА 10
	0,116
	0
	0
	1747,9
	0,948307
	0,9
	0,995607
	0,97
	1,5003

	32504
	ПРИВОКЗАЛЬНАЯ 18/4
	0,5376
	0
	0
	2483,4
	0,9354
	0,9
	0,995607
	0,97
	6,9118

	32919
	ТОЛСТОГО 18
	0,10133333
	0
	0
	1444,7
	0,961182
	0,9
	0,995606
	0,97
	1,2736

	32918
	ТОЛСТОГО 18
	0,10133333
	0
	0
	1429,5
	0,961182
	0,9
	0,995605
	0,97
	1,2895

	8965
	ТОЛСТОГО 18
	0,10133333
	0
	0
	1452,8
	0,961182
	0,9
	0,995605
	0,97
	1,2895



1. Показатели надежности тепловых сетей от котельной№14 СГМУП «ГТС»
	Sys
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутpеннийдиаметp подающего тpубопpовода, м
	Температура в конце участка под.тр-да,°C
	Температура в начале участка обр.тр-да,°C
	Время восстановления, ч
	Относительное кол.отключ. нагрузки
	Вероятность отказа

	15986
	Котельная №14 (ГТС)
	
	161,09
	0,6
	115
	63,19
	32,850956
	0,9997694
	0,0000892

	16084
	
	УОСП Узел федеральной почтовой
	142,66
	0,08
	95,66
	72,38
	5,750998
	0
	0,0000184

	16085
	
	
	39,26
	0,08
	95,66
	72,38
	5,750998
	0
	0,0000051

	16087
	
	
	40,82
	0,08
	95,31
	71,58
	5,814339
	0
	0,0000053

	16098
	ТК 6
	ЦТП-46
	69,78
	0,25
	115
	60
	14,362481
	0,0727656
	0,0000184

	16099
	
	
	4,77
	0,05
	95,31
	71,58
	4,582669
	0
	0,0000005

	16100
	
	
	8,99
	0,15
	95,31
	71,57
	9,151706
	0
	0,0000018

	16102
	
	
	7,09
	0,05
	95,31
	71,56
	4,58232
	0
	0,0000007

	16103
	
	
	5,08
	0,15
	95,31
	71,58
	9,153902
	0
	0,000001

	16104
	ТК-4
	ТК 5
	313,73
	0,3
	115
	58,95
	16,704233
	0,1497202
	0,0001177

	16105
	ТК-4
	
	3,34
	0,3
	115
	69,94
	0
	0
	0

	16112
	
	
	197,91
	0,1
	115
	71,14
	6,500075
	0
	0,0000289

	16119
	
	кафе
	14
	0,04
	0
	0
	0
	0
	0

	16120
	
	ВЧД-20 Сургутского отделения с
	22,14
	0,032
	115
	71,02
	3,888631
	0
	0,0000019

	16123
	
	2ТК-2
	446,43
	0,5
	115
	61,64
	27,535003
	0,6530154
	0,0002073

	16125
	2ТК-1
	ЦТП-82
	234,82
	0,25
	115
	60,42
	14,190083
	0,1316985
	0,0000613

	16127
	
	
	4,86
	0,05
	95,4
	64,73
	4,559292
	0
	0,0000005

	16128
	
	
	6,03
	0,05
	95,4
	73,36
	4,559292
	0
	0,0000006

	16129
	
	
	4,63
	0,05
	95,4
	73,86
	4,559292
	0
	0,0000005

	16130
	
	
	6,44
	0,1
	95,4
	71,28
	6,712812
	0
	0,000001

	16131
	
	
	5,45
	0,05
	95,4
	71,73
	4,582566
	0
	0,0000006

	16132
	
	
	32,37
	0,05
	95,4
	70,32
	4,559292
	0
	0,0000033

	16133
	
	маг. "Смешанные товары"
	7,6
	0,05
	95,4
	70,32
	4,559292
	0
	0,0000008

	16134
	
	
	47,55
	0,08
	95,4
	69,61
	5,781178
	0
	0,0000062

	16135
	
	
	7,05
	0,05
	95,4
	72,33
	4,582326
	0
	0,0000007

	16136
	
	
	6,21
	0,05
	95,4
	72,89
	4,582452
	0
	0,0000006

	16137
	
	
	6,28
	0,05
	95,4
	73,69
	4,582442
	0
	0,0000006

	16138
	
	
	23,19
	0,08
	95,4
	69,55
	5,781178
	0
	0,000003

	16140
	ЦТП-82
	
	3
	0,25
	95,4
	70,89
	14,323364
	0,1316985
	0,000001

	16141
	
	
	36,76
	0,05
	95,4
	70,32
	4,57786
	0
	0,0000038

	16143
	
	ТК-16
	31,61
	0,2
	95,4
	70,49
	11,697737
	0
	0,0000083

	16147
	ТК-16
	
	28,02
	0,1
	95,4
	70,32
	6,731934
	0
	0,0000042

	16149
	
	
	23,44
	0,15
	95,4
	70,32
	9,109661
	0
	0,0000048

	16150
	
	
	5,34
	0,05
	95,4
	70,32
	4,582583
	0
	0,0000005

	16151
	
	
	5,12
	0,05
	95,4
	70,32
	4,582616
	0
	0,0000005

	16152
	
	
	27,5
	0,1
	95,4
	70,32
	6,731934
	0
	0,0000042

	16153
	
	
	5,95
	0,05
	95,4
	70,32
	4,582491
	0
	0,0000006

	16154
	
	
	5,69
	0,05
	95,4
	70,32
	4,58253
	0
	0,0000006

	16155
	
	
	6,49
	0,05
	95,4
	71,73
	4,58241
	0
	0,0000007

	16156
	
	
	2,46
	0,2
	95,4
	71,02
	11,409796
	0
	0,0000006

	16157
	
	
	5,75
	0,1
	95,4
	70,32
	6,744896
	0
	0,0000009

	16158
	
	
	5,44
	0,08
	95,4
	70,83
	5,781178
	0
	0,0000007

	16159
	
	
	4,49
	0,08
	95,4
	73,29
	5,781178
	0
	0,0000006

	16160
	
	
	5,32
	0,05
	95,4
	68,5
	4,576656
	0
	0,0000005

	16161
	ТК-16
	
	6,32
	0,2
	95,4
	70,52
	11,697737
	0
	0,0000017

	16162
	
	
	5,25
	0,08
	95,4
	71,73
	5,847977
	0
	0,0000007

	16163
	
	ТК
	75,28
	0,2
	95,4
	71,06
	11,409796
	0
	0,0000193

	16164
	ТК
	ТК
	42,03
	0,2
	95,4
	71,1
	11,409796
	0
	0,0000054

	16165
	ТК
	
	37,28
	0,1
	95,4
	70,64
	6,706578
	0
	0,0000056

	16167
	
	МБОУ для детей дошкольного и м
	7,97
	0,08
	95,4
	70,64
	5,847259
	0
	0,000001

	16168
	
	
	18,98
	0,1
	95,4
	70,32
	6,706578
	0
	0,0000029

	16169
	ТК
	
	77,18
	0,08
	96,22
	71,94
	5,828971
	0
	0,0000101

	16170
	ТК
	
	20,8
	0,1
	96,22
	71,1
	6,743925
	0
	0,0000032

	16172
	
	МБОУ средняя общеобразовательн
	16,98
	0,05
	96,22
	73,57
	4,569865
	0
	0,0000017

	16173
	
	
	37,17
	0,1
	95,4
	70,57
	6,735191
	0
	0,0000056

	16174
	ТК
	ТК
	85,27
	0,15
	96,22
	71,56
	8,942161
	0
	0,0000171

	16175
	ТК
	общежитие
	89,42
	0,1
	96,22
	72,83
	6,691652
	0
	0,0000134

	16180
	
	
	22,4
	0,08
	95,4
	69,55
	5,781178
	0
	0,0000029

	16186
	
	
	57,51
	0,1
	115
	67,32
	6,500075
	0
	0,0000084

	16193
	
	d
	31,01
	0,1
	115
	67,13
	6,500075
	0
	0,0000045

	16194
	
	ПТО Сургутского отделения свер
	10,92
	0,032
	115
	71,06
	3,889618
	0
	0,000001

	16196
	
	
	28,08
	0,1
	115
	71,14
	6,500075
	0
	0,0000041

	16197
	
	СОХР, пожарная часть Сургутско
	57,69
	0,05
	115
	71,14
	4,574713
	0
	0,0000059

	16200
	2ТК-2
	ТК
	55,64
	0,15
	115
	69,7
	9,125498
	0
	0,0000114

	16201
	ТК
	
	8,06
	0,1
	115
	70,94
	6,500075
	0
	0,0000012

	16203
	ТК
	
	43
	0,1
	115
	68,27
	6,500075
	0
	0,0000063

	16204
	
	СДСС (РЦС-5)
	31,28
	0,032
	115
	70,98
	3,887827
	0
	0,0000027

	16206
	ТК -7
	
	8,55
	0,15
	96,22
	72,73
	9,093661
	0
	0,0000017

	16208
	ТК
	
	31,4
	0,065
	96,22
	73,04
	5,193098
	0
	0,0000037

	16209
	ТК
	ТК-18
	74,19
	0,15
	96,22
	72,34
	8,942161
	0
	0,0000149

	16210
	ТК-18
	ТК
	16,06
	0,15
	96,22
	71,57
	8,942161
	0
	0,0000032

	16211
	
	
	14
	0,1
	96,22
	72,85
	6,679195
	0
	0,0000021

	16212
	
	
	34,47
	0,15
	96,22
	72,7
	9,093661
	0
	0,000007

	16213
	ТК -7
	ТК-8
	55,55
	0,2
	96,22
	72,86
	11,687153
	0
	0,0000146

	16215
	ТК-6
	
	71,94
	0,1
	96,22
	72,85
	6,726264
	0
	0,0000109

	16216
	ТК-6
	ТК
	106,46
	0,15
	96,22
	72,39
	8,942161
	0
	0,0000214

	16217
	ТК -4
	ТК
	42,38
	0,3
	96,22
	72,72
	17,076061
	0,1655857
	0,0000163

	16218
	ТК
	пивной бар "Мираж"
	20,12
	0,05
	96,22
	72,84
	4,580361
	0
	0,0000021

	16219
	ТК
	ТК-6
	57,22
	0,3
	96,22
	72,72
	17,076061
	0,1633554
	0,000022

	16220
	ТК -4
	ТК-13
	27,32
	0,1
	96,22
	72,83
	6,691652
	0
	0,0000041

	16221
	ТК-13
	общежитие
	22,78
	0,065
	96,22
	72,83
	5,19696
	0
	0,0000027

	16223
	ТК-13
	ТК
	34,71
	0,1
	96,22
	72,83
	6,691652
	0
	0,0000052

	16226
	
	
	31,63
	0,15
	96,22
	72,7
	9,093661
	0
	0,0000065

	16227
	
	
	37,66
	0,15
	96,22
	72,7
	9,093661
	0
	0,0000077

	16228
	
	
	14,01
	0,1
	96,22
	72,64
	6,691317
	0
	0,0000021

	16229
	
	
	10,11
	0,1
	96,22
	72,64
	6,691317
	0
	0,0000015

	16230
	
	
	4,76
	0,08
	96,22
	72,87
	5,848107
	0
	0,0000006

	16232
	
	
	13,02
	0,105
	96,22
	72,85
	6,97779
	0
	0,000002

	16233
	
	
	43,25
	0,1
	96,22
	72,93
	6,691317
	0
	0,0000065

	16234
	
	
	8,78
	0,065
	96,22
	72,85
	5,199843
	0
	0,000001

	16235
	
	
	5,59
	0,1
	96,22
	72,93
	6,691317
	0
	0,0000008

	16236
	ТК-8
	
	88,03
	0,1
	96,22
	72,85
	6,679195
	0
	0,0000132

	16237
	
	МБДОУ детский сад комбинирован
	10,13
	0,065
	96,22
	73,04
	5,193098
	0
	0,0000012

	16239
	ТК
	общежитие
	20,71
	0,1
	96,22
	72,83
	6,691652
	0
	0,0000031

	16240
	ТК-6
	ТК -7
	48,05
	0,25
	96,22
	72,83
	14,389165
	0,1152707
	0,0000127

	16241
	
	
	38,3
	0,08
	96,22
	63,74
	5,837649
	0
	0,000005

	16242
	
	маг. ООО "ГИВИ"
	6,04
	0,08
	96,22
	63,74
	5,837649
	0
	0,0000008

	16243
	ТК
	склад школы №20
	15,29
	0,05
	96,22
	73,28
	4,581087
	0
	0,0000016

	16251
	2ТК-2
	ЦТП-81
	101,54
	0,3
	115
	62,51
	16,945007
	0,1952694
	0,0000387

	16254
	
	
	8,52
	0,05
	96,22
	72,83
	4,582105
	0
	0,0000009

	16255
	
	
	8,35
	0,05
	96,22
	72,83
	4,582131
	0
	0,0000009

	16256
	
	
	8,5
	0,05
	96,22
	72,84
	4,582108
	0
	0,0000009

	16257
	
	
	6,34
	0,05
	96,22
	72,84
	4,582433
	0
	0,0000007

	16258
	
	
	5,96
	0,05
	96,22
	72,84
	4,58249
	0
	0,0000006

	16260
	ЦТП-81
	
	13
	0,3
	96,22
	72,74
	17,076061
	0,1952694
	0,0000041

	16261
	
	
	83,43
	0,08
	96,22
	72,85
	5,82732
	0
	0,0000109

	16262
	ТК -9
	
	8,04
	0,15
	96,22
	72,86
	9,065571
	0
	0,0000016

	16263
	ТК -9
	детская ж/д  поликлиника
	61,77
	0,15
	96,22
	72,85
	9,065571
	0
	0,0000126

	16265
	ТК-8
	
	106,2
	0,1
	96,22
	72,85
	6,679195
	0
	0,0000159

	16266
	ТК-8
	ТК -9
	120,34
	0,3
	96,22
	72,86
	17,102636
	0,0829618
	0,0000234

	16268
	
	
	4,47
	0,08
	96,22
	72,85
	5,83893
	0
	0,0000006

	16269
	
	МБОУ для детей дошкольного и м
	7,33
	0,08
	96,22
	72,85
	5,847428
	0
	0,000001

	16270
	ТК -9
	
	36,86
	0,2
	96,22
	72,86
	11,701982
	0
	0,0000097

	16271
	
	
	15,1
	0,1
	96,22
	72,86
	6,732411
	0
	0,0000023

	16272
	
	
	28,76
	0,15
	96,22
	72,86
	9,065571
	0
	0,0000059

	16274
	
	
	20,08
	0,15
	96,22
	72,86
	9,065571
	0
	0,0000041

	16275
	
	
	39,26
	0,15
	96,22
	72,86
	9,065571
	0
	0,000008

	16276
	
	
	67,88
	0,065
	96,22
	72,86
	5,17004
	0
	0,0000079

	16277
	
	
	0,19
	0,065
	0
	0
	0
	0
	0

	16278
	
	
	13,05
	0,065
	96,22
	72,86
	5,17004
	0
	0,0000015

	16279
	
	
	37,86
	0,065
	96,22
	72,86
	5,17004
	0
	0,0000044

	16280
	
	
	6,25
	0,1
	96,22
	72,86
	6,732411
	0
	0,0000009

	16281
	
	
	69
	0,08
	96,22
	72,87
	5,819797
	0
	0,000009

	16282
	
	
	3,86
	0,08
	96,22
	72,85
	5,848345
	0
	0,0000005

	16283
	2ТК-2
	2ТК-3
	255,55
	0,5
	115
	60,61
	27,535003
	0,4121942
	0,0001186

	16291
	
	
	8,19
	0,05
	95,66
	72,7
	4,575462
	0
	0,0000008

	16293
	ТК
	пож. водоем
	57,46
	0,05
	95,66
	72,84
	4,574748
	0
	0,0000059

	16294
	ТК
	ТК
	67,18
	0,15
	95,66
	72,84
	8,993094
	0
	0,0000136

	16297
	ТК
	
	124,14
	0,15
	95,66
	72,84
	8,993094
	0
	0,0000251

	16299
	
	
	30,35
	0,15
	95,66
	62,98
	9,112223
	0
	0,0000062

	16300
	
	
	4,73
	0,105
	95,66
	63
	6,980826
	0
	0,0000007

	16301
	2ТК-4
	КРП ПИКС
	74,76
	0,2
	115
	60,45
	11,671912
	0
	0,0000196

	16308
	ТК
	
	37,01
	0,1
	95,4
	71,32
	6,706578
	0
	0,0000056

	16310
	
	
	5,83
	0,04
	95,4
	71,78
	4,190208
	0
	0,0000005

	16311
	ТК-24
	ТК-25
	84,54
	0,2
	95,4
	71,2
	11,409796
	0
	0,0000217

	16312
	ТК-26
	
	15,43
	0,08
	95,4
	70,32
	5,838132
	0
	0,000002

	16313
	ТК-26
	
	72,22
	0,1
	95,4
	70,32
	6,699906
	0
	0,0000109

	16314
	ТК-25
	ТК
	193,17
	0,15
	95,4
	71,51
	8,815207
	0
	0,0000383

	16315
	ТК
	
	25,68
	0,15
	95,4
	71,29
	8,815207
	0
	0,0000051

	16316
	ТК
	общежитие
	22,09
	0,05
	96,22
	53,61
	4,575286
	0
	0,0000023

	16317
	ТК
	ТК-24
	135,1
	0,2
	95,4
	71,1
	11,409796
	0
	0,0000346

	16318
	ТК-24
	
	13,66
	0,1
	95,4
	70,32
	6,735485
	0
	0,0000021

	16319
	ТК-25
	ТК-26
	37,54
	0,2
	95,4
	70,32
	11,409796
	0
	0,0000096

	16320
	ТК-25
	ТК-27
	109,85
	0,15
	95,4
	71,31
	8,815207
	0
	0,0000218

	16321
	ТК-27
	ТК-28
	59,49
	0,15
	95,4
	71,87
	8,815207
	0
	0,0000118

	16322
	ТК-27
	МУ "Дирекция единого заказчика
	40,84
	0,08
	95,4
	70,32
	5,838573
	0
	0,0000054

	16323
	ТК-27
	
	35,81
	0,05
	0
	0
	0
	0
	0

	16324
	ТК-26
	КНС-8
	27,14
	0,05
	0
	0
	0
	0
	0

	16325
	
	
	31,58
	0,1
	95,4
	70,32
	6,735485
	0
	0,0000048

	16326
	
	
	4,34
	0,1
	95,4
	70,32
	6,699906
	0
	0,0000007

	16327
	
	
	13,62
	0,08
	95,4
	70,32
	5,838132
	0
	0,0000018

	16329
	
	
	5,53
	0,05
	95,4
	70,32
	4,582554
	0
	0,0000006

	16330
	
	
	5,5
	0,05
	95,4
	70,32
	4,582559
	0
	0,0000006

	16331
	
	
	17,37
	0,1
	95,4
	71,94
	6,726823
	0
	0,0000026

	16332
	
	
	5,07
	0,05
	95,4
	71,94
	4,575948
	0
	0,0000005

	16333
	
	
	7,19
	0,05
	95,4
	71,94
	4,582305
	0
	0,0000007

	16334
	
	
	32,32
	0,15
	95,4
	71,29
	8,815207
	0
	0,0000064

	16335
	
	
	5,19
	0,05
	95,4
	71,95
	4,582606
	0
	0,0000005

	16338
	ТК
	
	11,49
	0,1
	95,4
	71,94
	6,726823
	0
	0,0000017

	16340
	
	
	0,1
	0,05
	0
	0
	0
	0
	0

	16341
	ТК
	
	4,55
	0,08
	96,22
	71,72
	5,848162
	0
	0,0000006

	16343
	ТК
	ТК
	16,03
	0,05
	96,22
	53,61
	4,575286
	0
	0,0000016

	16347
	
	
	18,03
	0,05
	0
	0
	0
	0
	0

	16348
	
	
	4,98
	0,05
	95,4
	71,99
	4,578509
	0
	0,0000005

	16349
	
	
	4,53
	0,05
	95,4
	70,32
	4,582705
	0
	0,0000005

	16350
	
	
	4,33
	0,05
	95,4
	71,98
	4,582735
	0
	0,0000004

	16351
	
	
	4,18
	0,05
	95,4
	70,32
	4,582757
	0
	0,0000004

	16352
	
	
	4,07
	0,05
	95,4
	71,97
	4,582774
	0
	0,0000004

	16353
	
	
	6,23
	0,05
	95,4
	71,87
	4,578625
	0
	0,0000006

	16354
	
	
	6,01
	0,05
	95,4
	71,87
	4,582482
	0
	0,0000006

	16355
	
	
	6,29
	0,05
	95,4
	71,87
	4,58244
	0
	0,0000006

	16356
	
	спортивная школа "Локомотив"
	11,58
	0,1
	96,22
	73,25
	6,680569
	0
	0,0000017

	16357
	
	Дом быта
	33,83
	0,065
	96,22
	72,86
	5,191891
	0
	0,0000039

	16358
	
	
	48,61
	0,15
	96,22
	72,86
	8,842488
	0
	0,0000097

	16359
	
	
	78,03
	0,1
	96,22
	72,86
	6,719422
	0
	0,0000118

	16361
	ТК-10
	
	7,62
	0,15
	96,22
	72,86
	8,842488
	0
	0,0000015

	16362
	ТК-10
	
	18,94
	0,15
	96,22
	72,86
	8,842488
	0
	0,0000038

	16364
	ТК-11
	
	124,55
	0,15
	96,22
	72,86
	8,842488
	0
	0,0000247

	16365
	ТК-11
	
	31,61
	0,08
	96,22
	72,86
	5,841012
	0
	0,0000041

	16367
	ТК-10
	
	233,86
	0,25
	96,22
	72,86
	14,196472
	0,0047301
	0,000061

	16368
	
	
	19,62
	0,15
	96,22
	72,86
	8,842488
	0
	0,0000039

	16369
	
	лыжная база, баня
	13,56
	0,065
	96,22
	72,86
	5,191891
	0
	0,0000016

	16370
	
	
	13,72
	0,1
	96,22
	72,86
	6,719422
	0
	0,0000021

	16371
	
	поликлиника железнодорожная
	31,65
	0,1
	96,22
	72,87
	6,723428
	0
	0,0000048

	16373
	
	
	6,11
	0,05
	96,22
	72,86
	4,582467
	0
	0,0000006

	16374
	
	
	4,88
	0,05
	96,22
	72,86
	4,582652
	0
	0,0000005

	16380
	
	центр санэпидемнадзора
	4,15
	0,05
	96,22
	72,86
	4,582762
	0
	0,0000004

	16381
	
	КНС-4
	8,64
	0,05
	96,22
	72,86
	4,582087
	0
	0,0000009

	16382
	
	
	49,3
	0,15
	96,22
	72,86
	8,842488
	0
	0,0000098

	16383
	
	
	9,64
	0,15
	96,22
	72,86
	8,842488
	0
	0,0000019

	16384
	
	
	9,25
	0,05
	96,22
	72,86
	4,581995
	0
	0,000001

	16385
	
	
	5,85
	0,05
	96,22
	72,86
	4,582506
	0
	0,0000006

	16386
	
	
	3,66
	0,05
	96,22
	72,86
	4,582836
	0
	0,0000004

	16387
	
	
	87,31
	0,08
	95,66
	72,38
	5,750998
	0
	0,0000113

	16388
	ТК-83-14
	
	36,82
	0,08
	95,66
	72,38
	5,750998
	0
	0,0000048

	16389
	
	
	55,16
	0,1
	95,66
	72,7
	6,732059
	0
	0,0000083

	16391
	ТК-83-14
	
	19
	0,1
	95,66
	72,7
	6,739166
	0
	0,0000029

	16392
	
	
	22,81
	0,05
	95,66
	72,7
	4,575462
	0
	0,0000023

	16393
	
	
	6,49
	0,08
	95,66
	72,7
	5,835234
	0
	0,0000009

	16394
	
	
	21,71
	0,05
	95,66
	72,7
	4,575462
	0
	0,0000022

	16395
	
	
	5,74
	0,05
	95,66
	72,7
	4,582523
	0
	0,0000006

	16396
	
	
	5,8
	0,05
	95,66
	72,7
	4,582514
	0
	0,0000006

	16397
	
	
	5,88
	0,05
	95,66
	72,7
	4,582502
	0
	0,0000006

	16399
	ТК-83-13
	ТК-83-14
	13,46
	0,2
	95,66
	72,61
	11,720548
	0
	0,0000035

	16401
	
	УТ-1
	56,57
	0,35
	115
	62,26
	20,056696
	0,1585871
	0,0000255

	16403
	
	ТК-83-13
	52,68
	0,15
	95,66
	72,64
	9,10252
	0
	0,0000108

	16406
	ТК-83-14а (УТ-14а)
	ТК-83-14 (УТ-2)
	42,87
	0,25
	95,66
	70,95
	14,213168
	0,0894024
	0,0000112

	16408
	ТК-83-14
	
	22,71
	0,065
	95,66
	72,69
	5,196974
	0
	0,0000027

	16409
	ТК-83-14 (УТ-2)
	ТК-83-14б (УТ-14б)
	121,16
	0,25
	95,66
	72,76
	14,213168
	0,0103077
	0,0000317

	16410
	
	
	39,29
	0,15
	95,66
	72,69
	9,10252
	0
	0,000008

	16411
	
	
	12,7
	0,1
	95,66
	72,69
	6,70242
	0
	0,0000019

	16412
	
	
	35,98
	0,1
	95,66
	72,69
	6,70242
	0
	0,0000054

	16413
	
	
	31,57
	0,08
	95,66
	72,7
	5,841023
	0
	0,0000041

	16414
	
	
	42,31
	0,1
	95,66
	72,69
	6,70242
	0
	0,0000064

	16415
	
	ТК-83-14а (УТ-14а)
	35,41
	0,3
	95,66
	70,86
	17,205799
	0,0925627
	0,0000137

	16417
	ТК-83-14а (УТ-14а)
	ТК-83-14в (УТ-14)
	77,11
	0,15
	95,66
	68,11
	9,113436
	0
	0,0000158

	16419
	
	
	14,51
	0,1
	95,31
	71,58
	6,699267
	0
	0,0000022

	16420
	
	
	5,49
	0,05
	95,31
	71,58
	4,58256
	0
	0,0000006

	16421
	ТК-83-14б (УТ-14б)
	
	22,38
	0,08
	95,66
	72,76
	5,843451
	0
	0,0000029

	16422
	ТК-83-14в (УТ-14)
	
	25,96
	0,075
	95,66
	68,11
	5,624156
	0
	0,0000033

	16423
	ТК-46-12(УТ-12)
	
	53,75
	0,1
	95,31
	71,58
	6,699267
	0
	0,0000081

	16424
	
	
	28,9
	0,1
	95,31
	71,59
	6,699267
	0
	0,0000043

	16425
	
	
	5,32
	0,05
	95,31
	71,58
	4,582586
	0
	0,0000005

	16426
	
	
	3,63
	0,1
	95,31
	71,58
	6,699267
	0
	0,0000005

	16427
	
	
	5,89
	0,08
	95,31
	71,58
	5,841718
	0
	0,0000008

	16428
	
	
	5,53
	0,1
	95,31
	71,59
	6,699267
	0
	0,0000008

	16429
	
	
	3,95
	0,05
	95,31
	71,59
	4,566585
	0
	0,0000004

	16430
	ТК-80-5 (УТ-5)
	
	42,35
	0,15
	95,93
	72,41
	9,084245
	0
	0,0000086

	16431
	ТК
	ТК-80-5 (УТ-5)
	56,06
	0,15
	95,93
	72,46
	9,084245
	0
	0,0000114

	16432
	ТК-80-4 (УТ-4)
	
	10,01
	0,08
	95,93
	72,41
	5,816141
	0
	0,0000013

	16433
	ТК-80-4 (УТ-4)
	ТК-80-6 (УТ-6)
	63,6
	0,15
	95,93
	72,63
	9,08997
	0
	0,000013

	16434
	ТК-80-7 (УТ-7)
	
	16,07
	0,08
	95,93
	72,41
	5,841163
	0
	0,0000021

	16435
	ТК
	бассейн
	45,13
	0,15
	95,93
	72,5
	9,039493
	0
	0,0000092

	16436
	ТК
	
	29,58
	0,04
	95,93
	72,46
	4,187477
	0
	0,0000028

	16437
	ТК-80-5 (УТ-5)
	ООО "Механизированное карьерно
	40,97
	0,065
	95,93
	73,32
	5,193213
	0
	0,0000048

	16438
	ТК-80-4 (УТ-4)
	ТК
	49,64
	0,2
	95,93
	72,46
	11,606272
	0
	0,0000129

	16439
	ТК-80-6 (УТ-6)
	
	23,37
	0,08
	95,93
	72,41
	5,839873
	0
	0,0000031

	16440
	ТК-80-6 (УТ-6)
	
	36,46
	0,065
	95,93
	72,42
	5,194142
	0
	0,0000043

	16441
	ТК-80-3
	ТК-80-4 (УТ-4)
	68,11
	0,2
	95,93
	72,55
	11,606272
	0
	0,0000178

	16442
	ТК-80-6 (УТ-6)
	ТК-80-7 (УТ-7)
	55,28
	0,15
	95,93
	72,77
	9,08997
	0
	0,0000113

	16443
	ТК-80-2 (УТ-2)
	ТК
	95,36
	0,15
	95,93
	70,97
	9,039493
	0
	0,0000194

	16444
	ТК
	ТК
	68,24
	0,15
	95,93
	70,96
	9,039493
	0
	0,0000139

	16445
	ТК
	МБОУ СОШ №29
	21,8
	0,1
	95,93
	62,57
	6,74358
	0
	0,0000033

	16446
	
	
	12,55
	0,08
	95,93
	72,41
	5,839873
	0
	0,0000016

	16447
	
	
	8,42
	0,15
	95,93
	72,41
	9,084245
	0
	0,0000017

	16448
	
	
	7,53
	0,1
	95,93
	72,41
	6,748508
	0
	0,0000011

	16449
	
	
	26,07
	0,08
	95,93
	72,41
	5,816141
	0
	0,0000034

	16450
	
	
	3,66
	0,08
	95,93
	72,41
	5,816141
	0
	0,0000005

	16451
	
	
	4,85
	0,04
	95,93
	72,41
	4,190321
	0
	0,0000005

	16452
	
	
	5,03
	0,04
	95,93
	72,41
	4,1903
	0
	0,0000005

	16453
	
	
	5,49
	0,04
	95,93
	72,41
	4,190247
	0
	0,0000005

	16454
	
	
	5,52
	0,04
	95,93
	72,41
	4,190244
	0
	0,0000005

	16455
	ТК-80-2 (УТ-2)
	бассейн
	99,28
	0,1
	95,93
	72,41
	6,716821
	0
	0,000015

	16456
	
	
	7,03
	0,1
	95,93
	72,41
	6,728097
	0
	0,0000011

	16457
	
	
	12,12
	0,1
	95,93
	72,41
	6,728097
	0
	0,0000018

	16458
	
	маг. "Виктория"
	4,39
	0,05
	95,93
	72,41
	4,582726
	0
	0,0000005

	16463
	ТК-83-14 (УТ-2)
	ТК-83-15 (УТ-15)
	53,73
	0,25
	95,66
	70,68
	14,213168
	0,0790947
	0,000014

	16465
	ТК-83-15 (УТ-15)
	ТК-83-16 (УТ-16)
	53,58
	0,2
	95,66
	70,8
	11,458465
	0
	0,0000138

	16466
	ТК-83-15 (УТ-15)
	ТК
	134,34
	0,2
	95,66
	72,84
	11,458465
	0
	0,0000346

	16468
	ТК-83-16 (УТ-16)
	ТК-83-17 (УТ-17)
	52,57
	0,2
	95,66
	70,37
	11,458465
	0
	0,0000135

	16472
	ТК-83-16 (УТ-16)
	
	13,11
	0,1
	95,66
	72,93
	6,746581
	0
	0,000002

	16475
	ТК
	
	40,04
	0,1
	95,66
	73,18
	6,684741
	0
	0,000006

	16477
	ТК-83-18 (УТ-18)
	ТК
	67,39
	0,2
	95,66
	70,63
	11,458465
	0
	0,0000173

	16479
	ТК
	
	91,75
	0,1
	95,66
	62,98
	6,684741
	0
	0,0000138

	16480
	
	
	5,18
	0,05
	95,66
	62,97
	4,582607
	0
	0,0000005

	16481
	
	
	5
	0,05
	95,66
	63
	4,582634
	0
	0,0000005

	16482
	
	
	5,09
	0,05
	95,66
	62,96
	4,582621
	0
	0,0000005

	16484
	ТК-83-20 (УТ-20)
	ТК-83-21 (УТ-21)
	36,22
	0,15
	95,66
	73,18
	9,034375
	0
	0,0000074

	16485
	ТК-83-21 (УТ-21)
	
	44,57
	0,1
	95,66
	73,18
	6,719633
	0
	0,0000067

	16486
	ТК-83-18 (УТ-18)
	
	7,32
	0,08
	95,66
	73,09
	5,84743
	0
	0,000001

	16487
	ТК-83-20 (УТ-20)
	
	12,53
	0,032
	0
	0
	0
	0
	0

	16488
	ТК
	ТК-83-20 (УТ-20)
	24,69
	0,15
	95,66
	73,18
	9,034375
	0
	0,000005

	16489
	
	
	34,2
	0,1
	95,66
	73,09
	6,709631
	0
	0,0000052

	16490
	
	
	4,24
	0,05
	95,66
	73,09
	4,582748
	0
	0,0000004

	16491
	
	
	4,91
	0,05
	95,66
	73,09
	4,582648
	0
	0,0000005

	16492
	
	
	5,54
	0,05
	95,66
	73,09
	4,582553
	0
	0,0000006

	16493
	
	
	4,99
	0,05
	95,66
	73,09
	4,582636
	0
	0,0000005

	16495
	
	
	4,77
	0,05
	95,66
	73,18
	4,582669
	0
	0,0000005

	16496
	
	
	4,61
	0,05
	95,66
	73,18
	4,582693
	0
	0,0000005

	16497
	
	
	5,99
	0,05
	95,66
	73,18
	4,577391
	0
	0,0000006

	16498
	
	
	21,81
	0,1
	95,66
	73,18
	6,719633
	0
	0,0000033

	16499
	
	
	6,47
	0,05
	95,66
	73,18
	4,582413
	0
	0,0000007

	16500
	
	
	5,5
	0,05
	95,66
	73,18
	4,582559
	0
	0,0000006

	16501
	
	ГРИБОЕДОВА 4
	5,81
	0,05
	95,66
	73,18
	4,582512
	0
	0,0000006

	16502
	ТК-83-21 (УТ-21)
	
	66,11
	0,15
	95,66
	73,18
	9,034375
	0
	0,0000134

	16506
	
	
	22,49
	0,1
	95,93
	72,41
	6,728097
	0
	0,0000034

	16507
	ТК-80-7 (УТ-7)
	ТК
	80,07
	0,1
	95,93
	72,92
	6,723456
	0
	0,0000121

	16508
	
	
	14,97
	0,08
	95,93
	72,41
	5,841163
	0
	0,000002

	16509
	
	
	15,73
	0,1
	95,93
	72,41
	6,728097
	0
	0,0000024

	16510
	ТК-83-13
	
	4,57
	0,15
	95,66
	72,69
	9,10252
	0
	0,0000009

	16511
	
	
	5,02
	0,05
	95,31
	71,58
	4,566585
	0
	0,0000005

	16514
	
	Боулинг-центр
	35,07
	0,15
	95,66
	73,17
	9,034375
	0
	0,0000071

	16515
	
	
	10,24
	0,1
	95,31
	71,59
	6,699267
	0
	0,0000015

	16516
	
	
	55,75
	0,15
	95,66
	73,17
	9,034375
	0
	0,0000113

	16517
	ТК-83-15 (УТ-15)
	
	58,82
	0,15
	95,66
	67,66
	9,123711
	0
	0,0000121

	16518
	ТК-83-17 (УТ-17)
	маг.
	133,64
	0,05
	95,66
	66,35
	4,563296
	0
	0,0000137

	16519
	УТ1
	УТ 2
	111,31
	0,15
	115
	70,83
	9,02797
	0
	0,0000226

	16520
	УТ1
	
	15,88
	0,065
	115
	72,94
	5,198381
	0
	0,0000019

	16521
	УТ 2
	
	39,78
	0,1
	115
	69,75
	6,708713
	0
	0,000006

	16522
	УТ 2
	
	12,84
	0,1
	115
	72,96
	6,708713
	0
	0,0000019

	16523
	УТ 3
	
	36,66
	0,1
	115
	66,27
	6,708713
	0
	0,0000055

	16524
	
	
	38,4
	0,1
	95,66
	72,69
	6,70242
	0
	0,0000058

	16526
	КРП ПИКС
	УТ1
	117,93
	0,15
	115
	71,24
	9,02797
	0
	0,0000239

	16527
	ТК-83-17 (УТ-17)
	дет.сад
	93,77
	0,08
	95,66
	59,41
	5,824588
	0
	0,0000123

	16528
	УТ-1
	
	76,77
	0,15
	115
	65,07
	9,113627
	0
	0,0000157

	16529
	
	УТ 3
	6,51
	0,1
	115
	66,27
	6,708713
	0
	0,000001

	16530
	
	ТК-46-12 (УТ-12А)
	71,69
	0,2
	95,31
	70,4
	11,674347
	0
	0,0000188

	16531
	ТК-46-12 (УТ-12А)
	ТК-46-12(УТ-12)
	39,76
	0,15
	95,31
	71,6
	8,933493
	0
	0,000008

	16532
	ТК-46-12 (УТ-12А)
	
	15,9
	0,08
	95,31
	71,58
	5,814339
	0
	0,0000021

	16533
	ТК-46-12б
	ТК-46-12в
	135,6
	0,15
	95,31
	71,29
	8,933493
	0
	0,0000272

	16534
	ТК-46-12в
	
	22,81
	0,1
	95,31
	71,1
	6,690516
	0
	0,0000017

	16535
	ТК-46-12в
	
	95,65
	0,15
	95,31
	71,43
	8,933493
	0
	0,0000192

	16536
	
	
	5,39
	0,05
	95,31
	71,58
	4,582575
	0
	0,0000006

	16537
	
	
	4,56
	0,1
	95,31
	71,1
	6,690516
	0
	0,0000007

	16538
	
	
	5,73
	0,05
	95,31
	71,63
	4,582524
	0
	0,0000006

	16539
	
	
	17,41
	0,08
	95,31
	71,57
	5,844764
	0
	0,0000023

	16540
	
	
	6,98
	0,05
	95,31
	71,57
	4,575525
	0
	0,0000007

	16541
	
	
	63,3
	0,15
	95,31
	71,43
	8,933493
	0
	0,0000127

	16542
	
	
	11,33
	0,15
	95,31
	71,57
	9,125211
	0
	0,0000023

	16543
	
	
	12,49
	0,15
	95,31
	71,57
	9,125211
	0
	0,0000026

	16544
	
	
	6
	0,05
	95,31
	71,56
	4,582484
	0
	0,0000006

	16545
	
	
	6,95
	0,05
	95,31
	71,56
	4,582341
	0
	0,0000007

	16546
	ТК-46-12 (УТ-12А)
	ТК-46-12б
	37,52
	0,15
	95,31
	68,7
	8,933493
	0
	0,0000075

	16548
	
	
	6,18
	0,05
	95,31
	70,25
	4,582457
	0
	0,0000006

	16549
	
	
	59,51
	0,065
	95,31
	71,57
	5,189395
	0
	0,0000069

	16550
	
	
	4,58
	0,05
	95,31
	71,64
	4,582697
	0
	0,0000005

	16551
	
	
	5,74
	0,05
	95,31
	70,25
	4,582523
	0
	0,0000006

	16552
	
	
	6,43
	0,05
	95,31
	71,64
	4,582419
	0
	0,0000007

	16553
	
	
	5,72
	0,1
	95,31
	71,57
	6,711938
	0
	0,0000009

	16554
	ТК-80-2 (УТ-2)
	ТК-80-3
	39,74
	0,2
	95,93
	72,53
	11,606272
	0
	0,0000104

	16555
	ТК-80-3
	МБДОУ детский сад комбинирован
	18,7
	0,1
	95,93
	72,41
	6,74465
	0
	0,0000028

	16556
	
	
	14,65
	0,08
	95,93
	72,42
	5,845494
	0
	0,0000019

	16557
	
	
	4,86
	0,04
	95,93
	72,41
	4,19032
	0
	0,0000005

	16561
	ТК
	
	8,62
	0,065
	95,93
	72,42
	5,199876
	0
	0,000001

	16562
	ТК
	
	3,8
	0,08
	95,93
	73,32
	5,841852
	0
	0,0000005

	16563
	
	гостиничный комплекс "Медвежий
	24,63
	0,08
	95,93
	73,32
	5,841852
	0
	0,0000032

	16564
	
	
	24,42
	0,08
	95,93
	72,42
	5,842912
	0
	0,0000032

	16565
	ТК-80-10 (УТ-10)
	
	63,44
	0,15
	95,93
	70,38
	9,057655
	0
	0,0000129

	16566
	ТК-80-10 (УТ-10)
	
	34,15
	0,08
	95,93
	72,47
	5,833122
	0
	0,0000045

	16567
	ТК-80-10 (УТ-10)
	
	27,32
	0,08
	95,93
	72,47
	5,833122
	0
	0,0000018

	16568
	
	ТК-80-1 (УТ-1)
	51,33
	0,25
	95,93
	72,06
	14,19922
	0,1345839
	0,0000134

	16569
	
	
	20,51
	0,08
	95,93
	72,35
	5,834367
	0
	0,0000027

	16570
	ТК-80-1 (УТ-1)
	ТК-80-1А (УТ-1А)
	88,55
	0,25
	95,93
	72,22
	14,19922
	0,0975891
	0,0000231

	16571
	ТК-80-1 (УТ-1)
	
	19,37
	0,08
	95,93
	72,38
	5,844246
	0
	0,0000025

	16572
	ТК-80-1 (УТ-1)
	ТК-80-10 (УТ-10)
	69,86
	0,15
	95,93
	71,46
	9,057655
	0
	0,0000142

	16573
	ТК 5
	ТК
	294,04
	0,1
	115
	68,15
	6,594731
	0
	0,0000436

	16574
	
	
	29,74
	0,1
	95,31
	71,36
	6,711938
	0
	0,0000045

	16575
	
	
	8,98
	0,1
	95,31
	71,36
	6,711938
	0
	0,0000014

	16576
	
	
	5,77
	0,1
	95,31
	71,36
	6,711938
	0
	0,0000009

	16581
	
	
	4,29
	0,15
	95,93
	70,38
	9,057655
	0
	0,0000009

	16582
	
	
	5,17
	0,1
	95,93
	72,52
	6,749323
	0
	0,0000008

	16584
	
	
	19,86
	0,1
	95,93
	67,46
	6,74425
	0
	0,000003

	16586
	
	ТК
	92,33
	0,1
	115
	68,15
	6,594731
	0
	0,0000137

	16587
	ТК
	
	30,45
	0,1
	115
	68,15
	6,594731
	0
	0,0000045

	16589
	ТК 5
	
	4,62
	0,25
	0
	0
	0
	0
	0

	16600
	ТК 5
	ЦТП-80
	115,29
	0,3
	115
	58,42
	16,693907
	0,1418762
	0,0000432

	16601
	ТК-46-12(УТ-12)
	хореографическая школа
	15,84
	0,08
	95,31
	71,96
	5,845179
	0
	0,0000021

	16602
	
	
	38,58
	0,15
	96,22
	72,86
	8,842488
	0
	0,0000077

	16603
	
	
	13
	0,15
	96,22
	72,86
	8,842488
	0
	0,0000026

	16604
	
	
	5,65
	0,05
	96,22
	72,86
	4,582536
	0
	0,0000006

	16606
	
	
	38,83
	0,05
	96,22
	72,86
	4,577549
	0
	0,000004

	16607
	
	
	13,59
	0,05
	96,22
	72,86
	4,580403
	0
	0,0000014

	16608
	
	
	29,1
	0,1
	96,22
	72,86
	6,741059
	0
	0,0000044

	16609
	
	
	4,41
	0,05
	96,22
	72,86
	4,582723
	0
	0,0000005

	16610
	
	
	5,34
	0,05
	96,22
	72,86
	4,582583
	0
	0,0000005

	16611
	
	
	6,48
	0,05
	96,22
	72,86
	4,582412
	0
	0,0000007

	16613
	
	
	3,55
	0,1
	96,22
	72,86
	6,709887
	0
	0,0000005

	16813
	ТК
	КРЫЛОВА 49
	35,98
	0,1
	115
	68,15
	6,594731
	0
	0,0000053

	31854
	
	
	4,31
	0,1
	115
	67,13
	6,500075
	0
	0,0000006

	32132
	УТ-1
	ЦТП-83
	18,24
	0,35
	115
	61,77
	20,056696
	0,1377809
	0,0000042

	32187
	
	
	794,35
	0,6
	115
	63,19
	32,850956
	0,9997694
	0,00044

	32210
	
	
	18,73
	0,08
	95,31
	71,58
	5,814339
	0
	0,0000024

	32211
	
	
	23,72
	0,08
	95,31
	71,58
	5,814339
	0
	0,0000031

	32212
	
	
	33,39
	0,08
	95,31
	71,58
	5,814339
	0
	0,0000044

	32214
	
	
	40,95
	0,1
	95,31
	71,57
	6,715955
	0
	0,0000062

	32215
	
	
	29,01
	0,1
	95,31
	71,57
	6,715955
	0
	0,0000044

	32216
	
	
	31,83
	0,1
	95,31
	71,56
	6,715955
	0
	0,0000048

	32217
	
	2ТК-1
	5,2
	0,25
	115
	60,42
	14,190083
	0,1316985
	0,0000014

	32218
	
	
	62,6
	0,6
	115
	63,19
	32,850956
	0,9997694
	0,0000347

	32219
	
	
	9,44
	0,05
	95,4
	69,59
	4,559292
	0
	0,000001

	32220
	
	
	30,11
	0,05
	95,4
	67,7
	4,559292
	0
	0,0000031

	32221
	
	
	35,08
	0,05
	95,4
	63,39
	4,559292
	0
	0,0000036

	32222
	
	
	30,16
	0,05
	95,4
	61,91
	4,559292
	0
	0,0000031

	32223
	
	
	9,04
	0,065
	95,4
	71,73
	5,191564
	0
	0,0000011

	32224
	
	
	39,94
	0,065
	95,4
	71,73
	5,191564
	0
	0,0000047

	32225
	
	
	10,65
	0,08
	95,4
	71,02
	5,781178
	0
	0,0000014

	32226
	
	
	26,76
	0,08
	95,4
	70,81
	5,781178
	0
	0,0000035

	32227
	
	
	25,71
	0,08
	95,4
	70,4
	5,781178
	0
	0,0000033

	32228
	
	
	26,97
	0,08
	95,4
	69,55
	5,781178
	0
	0,0000035

	32229
	
	
	29,38
	0,08
	95,4
	67,96
	5,781178
	0
	0,0000038

	32230
	
	
	35,52
	0,08
	95,4
	66,22
	5,781178
	0
	0,0000046

	32231
	
	
	39,45
	0,05
	95,4
	63,45
	4,576656
	0
	0,0000041

	32233
	ТК
	
	12,24
	0,1
	95,4
	70,32
	6,744896
	0
	0,0000019

	32235
	
	
	8,92
	0,1
	95,4
	70,57
	6,735191
	0
	0,0000013

	32236
	
	
	4,28
	0,2
	95,4
	70,52
	11,697737
	0
	0,0000011

	32237
	
	
	28,98
	0,15
	95,4
	70,32
	9,109661
	0
	0,0000059

	32238
	
	
	31,41
	0,15
	95,4
	70,32
	9,109661
	0
	0,0000064

	32239
	
	
	30,44
	0,08
	95,4
	70,32
	5,832536
	0
	0,000004

	32240
	
	
	33,25
	0,08
	95,4
	70,32
	5,832536
	0
	0,0000044

	32241
	
	
	24,55
	0,25
	95,4
	71,09
	14,323364
	0
	0,0000065

	32242
	
	
	18,32
	0,2
	95,4
	71,06
	11,409796
	0
	0,0000047

	32243
	
	
	19,25
	0,05
	95,4
	70,32
	4,580492
	0
	0,000002

	32245
	
	МБОУ средняя общеобразовательн
	72,96
	0,05
	96,22
	67,88
	4,569865
	0
	0,0000075

	32247
	
	
	107,92
	0,1
	115
	71,14
	6,500075
	0
	0,0000158

	32254
	
	
	9,2
	0,105
	0
	0
	0
	0
	0

	32255
	
	
	34,18
	0,1
	96,22
	72,64
	6,691317
	0
	0,0000051

	32256
	
	
	18,43
	0,1
	96,22
	72,58
	6,691317
	0
	0,0000028

	32257
	
	
	47,56
	0,1
	96,22
	72,95
	6,691317
	0
	0,0000071

	32258
	
	
	5,77
	0,08
	96,22
	72,95
	5,84784
	0
	0,0000008

	32260
	
	
	17,57
	0,1
	96,22
	72,84
	6,669128
	0
	0,0000026

	32261
	
	
	40,55
	0,1
	96,22
	72,84
	6,669128
	0
	0,0000061

	32262
	
	
	57,23
	0,1
	96,22
	72,84
	6,669128
	0
	0,0000086

	32263
	
	
	26,58
	0,1
	96,22
	72,84
	6,669128
	0
	0,000004

	32264
	
	
	21,92
	0,1
	96,22
	72,84
	6,669128
	0
	0,0000033

	32265
	
	
	5,82
	0,05
	96,22
	72,84
	4,582511
	0
	0,0000006

	32267
	ТК-18
	
	192,67
	0,1
	96,22
	73,25
	6,680569
	0
	0,0000289

	32268
	
	
	4,4
	0,15
	96,22
	72,86
	9,065571
	0
	0,0000009

	32269
	
	
	35,02
	0,08
	96,22
	72,85
	5,83893
	0
	0,0000046

	32270
	
	
	0,03
	0,105
	0
	0
	0
	0
	0

	32273
	
	
	36,88
	0,08
	96,22
	72,86
	5,819797
	0
	0,0000048

	32275
	
	
	32,79
	0,1
	96,22
	72,86
	6,732411
	0
	0,000005

	32277
	
	
	14,51
	0,065
	96,22
	72,86
	5,17004
	0
	0,0000017

	32278
	
	
	6,02
	0,08
	96,22
	72,86
	5,819797
	0
	0,0000008

	32280
	
	Государственное учреждение ХМА
	5,56
	0,05
	95,66
	72,84
	4,58255
	0
	0,0000006

	32281
	
	
	21,93
	0,15
	95,66
	62,98
	9,112223
	0
	0,0000045

	32282
	
	
	26,99
	0,15
	95,66
	62,98
	9,112223
	0
	0,0000055

	32283
	
	
	24,44
	0,1
	95,66
	63
	6,72912
	0
	0,0000037

	32284
	
	
	39,23
	0,1
	95,66
	62,99
	6,72912
	0
	0,0000059

	32286
	
	
	35,67
	0,1
	95,4
	71,79
	6,706578
	0
	0,0000054

	32287
	
	
	59,13
	0,05
	95,4
	71,79
	4,574497
	0
	0,0000061

	32290
	
	
	71,7
	0,1
	95,4
	70,32
	6,699906
	0
	0,0000108

	32291
	
	
	13,46
	0,08
	95,4
	70,32
	5,838132
	0
	0,0000018

	32292
	
	
	16,88
	0,08
	0
	0
	0
	0
	0

	32294
	
	
	41,46
	0,1
	95,4
	71,94
	6,726823
	0
	0,0000063

	32295
	
	
	44,41
	0,05
	95,4
	71,94
	4,575948
	0
	0,0000046

	32296
	
	
	39,62
	0,15
	95,4
	71,18
	8,815207
	0
	0,0000078

	32297
	
	
	40,94
	0,15
	95,4
	71,02
	8,815207
	0
	0,0000081

	32298
	
	
	49,84
	0,15
	95,4
	71,18
	8,815207
	0
	0,0000099

	32299
	
	
	29,95
	0,15
	95,4
	70,9
	8,815207
	0
	0,0000059

	32300
	
	
	27,1
	0,15
	95,4
	71,18
	8,815207
	0
	0,0000054

	32301
	
	КРЫЛОВА 7
	27,46
	0,05
	95,4
	70,32
	4,578509
	0
	0,0000028

	32303
	ТК-28
	
	12,57
	0,08
	95,4
	71,87
	5,837176
	0
	0,0000016

	32304
	
	
	15,87
	0,08
	95,4
	71,87
	5,837176
	0
	0,0000021

	32305
	
	
	17,69
	0,08
	95,4
	71,87
	5,837176
	0
	0,0000023

	32306
	
	
	25,44
	0,05
	95,4
	71,87
	4,578625
	0
	0,0000026

	32308
	
	
	15,4
	0,15
	96,22
	72,86
	8,842488
	0
	0,0000031

	32310
	
	
	20,19
	0,065
	96,22
	72,86
	5,17004
	0
	0,0000023

	32311
	
	
	34,42
	0,15
	96,22
	72,86
	8,842488
	0
	0,0000068

	32312
	
	
	47,48
	0,15
	96,22
	72,86
	8,842488
	0
	0,0000094

	32313
	
	
	24,92
	0,1
	96,22
	72,86
	6,709887
	0
	0,0000038

	32314
	
	
	31,43
	0,1
	96,22
	72,86
	6,709887
	0
	0,0000047

	32315
	
	
	29,93
	0,1
	96,22
	72,86
	6,709887
	0
	0,0000045

	32316
	
	
	29,53
	0,1
	96,22
	72,86
	6,709887
	0
	0,0000045

	32317
	
	
	11,66
	0,08
	95,66
	72,7
	5,835234
	0
	0,0000015

	32318
	
	
	10,98
	0,08
	95,66
	72,7
	5,835234
	0
	0,0000014

	32319
	
	
	24,35
	0,08
	95,66
	72,7
	5,835234
	0
	0,0000032

	32320
	
	
	15,58
	0,1
	95,66
	72,7
	6,739166
	0
	0,0000024

	32321
	
	
	5,94
	0,1
	95,66
	72,69
	6,70242
	0
	0,0000009

	32322
	
	
	20,06
	0,1
	95,31
	71,59
	6,699267
	0
	0,000003

	32323
	
	
	102,79
	0,05
	95,31
	71,59
	4,566585
	0
	0,0000105

	32325
	
	
	13,49
	0,1
	95,31
	71,58
	6,699267
	0
	0,000002

	32326
	
	
	23,05
	0,08
	95,31
	71,58
	5,841718
	0
	0,000003

	32327
	
	
	9,26
	0,1
	95,93
	72,41
	6,728097
	0
	0,0000014

	32328
	
	
	17,5
	0,08
	95,93
	72,41
	5,816141
	0
	0,0000023

	32329
	
	
	14,58
	0,08
	95,93
	72,41
	5,816141
	0
	0,0000019

	32330
	
	
	26,48
	0,08
	95,93
	72,41
	5,816141
	0
	0,0000035

	32331
	
	
	27,44
	0,08
	95,93
	72,41
	5,816141
	0
	0,0000036

	32333
	
	
	26,26
	0,1
	95,66
	73,09
	6,709631
	0
	0,000004

	32334
	
	
	33,55
	0,1
	95,66
	73,09
	6,709631
	0
	0,0000051

	32335
	
	
	26,09
	0,1
	95,66
	73,09
	6,709631
	0
	0,0000039

	32337
	
	
	8,32
	0,1
	95,66
	73,18
	6,684741
	0
	0,0000012

	32338
	
	
	31,84
	0,1
	95,66
	73,18
	6,684741
	0
	0,0000048

	32339
	
	
	33,89
	0,05
	95,66
	73,18
	4,577391
	0
	0,0000035

	32340
	
	
	12,33
	0,1
	95,66
	73,18
	6,719633
	0
	0,0000019

	32341
	
	
	12,43
	0,1
	95,66
	73,18
	6,719633
	0
	0,0000019

	32342
	
	
	25,12
	0,1
	95,31
	70,96
	6,690516
	0
	0,0000038

	32343
	
	
	29,74
	0,1
	95,31
	71,19
	6,690516
	0
	0,0000045

	32344
	
	
	22,4
	0,1
	95,31
	70,96
	6,690516
	0
	0,0000034

	32345
	
	
	24,59
	0,1
	95,31
	71,64
	6,690516
	0
	0,0000037

	32346
	
	
	46,23
	0,1
	95,31
	71,64
	6,690516
	0
	0,0000069

	32347
	
	
	45,31
	0,05
	95,31
	71,58
	4,575525
	0
	0,0000047

	32348
	
	
	42,62
	0,1
	95,31
	71,36
	6,711938
	0
	0,0000064

	32350
	ТК-80-1А (УТ-1А)
	ТК-80-2 (УТ-2)
	91,33
	0,25
	95,93
	72,22
	14,19922
	0,0975891
	0,0000238

	32351
	
	
	20,59
	0,1
	95,31
	71,35
	6,711938
	0
	0,0000031

	32352
	
	
	38,81
	0,15
	95,93
	67,46
	9,057655
	0
	0,0000079

	32354
	
	
	36,9
	0,15
	96,22
	72,86
	8,842488
	0
	0,0000073

	32356
	
	
	6,25
	0,05
	96,22
	72,86
	4,580403
	0
	0,0000006

	33209
	ТК-18
	склад д/с № 22 "Сказка"
	37,41
	0,05
	96,22
	73,25
	4,577762
	0
	0,0000038

	33211
	ТК-18
	маг. "Кама" ИП Гайданова
	42,52
	0,05
	0
	0
	0
	0
	0

	33213
	
	
	4,78
	0,05
	96,22
	75
	4,575286
	0
	0,0000005

	33214
	
	ТК
	10,98
	0,05
	96,22
	68,88
	4,575286
	0
	0,0000011

	33215
	
	ТК-10
	42,14
	0,15
	96,22
	72,86
	8,842488
	0
	0,0000084

	33216
	
	
	48,5
	0,1
	96,22
	72,87
	6,723428
	0
	0,0000073

	33218
	
	котлопункт
	7,89
	0,05
	0
	0
	0
	0
	0

	33220
	
	ветеринарная клиника
	9,09
	0,05
	0
	0
	0
	0
	0

	33223
	
	ТК-11
	53,2
	0,15
	96,22
	72,86
	8,842488
	0
	0,0000106

	33229
	
	
	3,55
	0,05
	96,22
	72,85
	4,582852
	0
	0,0000004

	33234
	
	
	42,51
	0,1
	96,22
	72,85
	6,736427
	0
	0,0000064

	33235
	2ТК-3
	2ТК-4
	149,19
	0,4
	115
	60,49
	21,544935
	0,39718
	0,0000591

	33237
	2ТК-4
	
	234,51
	0,4
	115
	60,5
	21,544935
	0,3810729
	0,0000929

	33238
	
	ТК 6
	463,32
	0,4
	115
	59,28
	21,544935
	0,2224858
	0,0001835

	33239
	ТК 6
	ТК-4
	45,89
	0,4
	115
	58,95
	21,544935
	0,1497202
	0,0000182

	33241
	
	
	5,65
	0,1
	95,66
	72,69
	6,70242
	0
	0,0000009

	33243
	ТК-83-17 (УТ-17)
	ТК-83-18 (УТ-18)
	35,9
	0,2
	95,66
	71,11
	11,458465
	0
	0,0000092

	33245
	
	
	4,99
	0,05
	115
	73,03
	4,582636
	0
	0,0000005

	33246
	
	
	26,97
	0,1
	115
	66,27
	6,708713
	0
	0,0000041

	33249
	2ТК-3
	
	35,38
	0,08
	115
	71,46
	5,840016
	0
	0,0000046

	33279
	
	
	10,41
	0,05
	0
	0
	0
	0
	0

	33280
	
	
	66,23
	0,08
	95,66
	72,38
	5,750998
	0
	0,0000086

	33319
	
	
	5,88
	0,105
	95,66
	73,18
	6,980405
	0
	0,0000009

	50449
	
	ТК-3
	16,76
	0,5
	115
	63,19
	27,535003
	0,9997694
	0,0000078

	50450
	
	ТК
	9,85
	0,2
	95,4
	71,06
	11,409796
	0
	0,0000025

	50451
	
	ТК-28
	9,04
	0,05
	0
	0
	0
	0
	0

	51367
	
	Привокзальная 28
	2,43
	0,075
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51369
	
	
	85,47
	0,08
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51370
	
	
	103,98
	0,05
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51371
	ТК-23
	Толстого 26
	47,12
	0,1
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51374
	ТК-14
	Мечникова 13
	85,03
	0,08
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51378
	
	Привокзальная 19/1
	63,7
	0,08
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51382
	
	Привокзальная 2
	41,87
	0,065
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51385
	
	Привокзальная 2а
	35,43
	0,05
	62,5
	45,01
	6,751108
	0
	0

	51386
	
	
	47,98
	0,065
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51388
	
	
	45,79
	0,1
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51391
	
	Привокзальная 4а
	54,69
	0,05
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51392
	
	
	44,3
	0,1
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51393
	
	
	11,1
	0,1
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51396
	
	Привокзальная 4б
	87,44
	0,065
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51398
	
	Привокзальная 6
	168,71
	0,065
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51401
	
	
	20,68
	0,05
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51403
	
	Толстого 20а
	14,38
	0,05
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51405
	
	Толстого 20а
	69,22
	0,05
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51407
	
	
	9,25
	0,1
	62,5
	44,97
	6,751108
	0
	0

	51408
	
	Толстого 16
	123,28
	0,1
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51411
	
	Толстого 16/1
	3,72
	0,05
	62,5
	44,2
	6,751108
	0
	0

	51412
	
	
	93,52
	0,2
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51415
	
	Толстого 18
	2,52
	0,05
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51417
	ТК-23
	Толстого 20
	42,8
	0,065
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51418
	
	ТК-22
	28,62
	0,15
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51419
	ТК-22
	ТК-23
	42,3
	0,15
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51422
	ТК-22
	Толстого 24
	17,47
	0,065
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51431
	
	Грибоедова 3
	159,69
	0,05
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51434
	
	ТК-9
	120,14
	0,2
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51437
	
	Грибоедова 7
	162,48
	0,05
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51438
	
	
	55,01
	0,2
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51441
	ТК-6
	
	48,67
	0,2
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51444
	ТК-6
	Грибоедова 11
	142,76
	0,075
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51447
	
	
	3,49
	0,2
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51449
	
	Грибоедова 5
	120,82
	0,1
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51452
	
	Мечникова 2
	1,48
	0,05
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51453
	ТК-9
	
	11,35
	0,1
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51454
	
	
	87,74
	0,1
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51457
	
	Мечникова 4
	38,62
	0,05
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51459
	
	Мечникова 5
	110,72
	0,05
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51461
	
	Грибоедова 9
	126,33
	0,1
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51464
	
	Мечникова 6
	1,93
	0,05
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51465
	
	
	11,54
	0,1
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51466
	
	
	99,86
	0,1
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51469
	
	Мечникова 8
	2,19
	0,05
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51470
	
	ТК-4
	25,18
	0,2
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51473
	ТК-6
	ТК-17
	105,7
	0,1
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51474
	ТК-17
	Мечникова 9а
	38,96
	0,05
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51476
	ТК-4
	
	41,52
	0,2
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51477
	
	ТК-6
	57,3
	0,2
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51480
	
	Мечникова 10
	17,01
	0,05
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51481
	ТК-4
	
	27,36
	0,08
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51482
	
	Мечникова 9
	18,82
	0,05
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51485
	
	ТК-14
	35,02
	0,08
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51487
	ТК-14
	Мечникова 11
	17,29
	0,05
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51488
	
	
	80,54
	0,1
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51492
	
	Привокзальная 19
	26,78
	0,08
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51493
	
	
	53,56
	0,08
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51496
	
	Привокзальная 23
	124,27
	0,08
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51497
	
	
	25,51
	0,08
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51498
	
	
	33,12
	0,08
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51501
	
	Привокзальная 19/3
	14,16
	0,05
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51503
	ТК-17
	
	70,81
	0,1
	62,5
	44,99
	6,751108
	0
	0

	51504
	
	Мечникова 5а
	196,25
	0,04
	62,5
	45,01
	6,751108
	0
	0

	51507
	
	
	20,43
	0,08
	62,5
	44,99
	6,751108
	0
	0

	51509
	
	Толстого 20а
	11,18
	0,05
	62,5
	44,6
	6,751108
	0
	0

	51510
	
	Привокзальная 10
	56,32
	0,08
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51512
	ТК-9
	
	37,43
	0,15
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51513
	ТК-9
	Мечникова 3
	58,27
	0,1
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51517
	ТК-29
	Крылова 5
	32,56
	0,08
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51519
	ТК-29
	Крылова 7
	60,86
	0,1
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51520
	
	ТК-29
	193,46
	0,15
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51523
	
	
	109,9
	0,1
	62,5
	44,99
	6,751108
	0
	0

	51524
	
	Крылова 6а
	38,35
	0,065
	62,5
	44,74
	6,751108
	0
	0

	51526
	
	ТК-28
	59,09
	0,08
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51529
	
	Толстого 20а
	18,7
	0,05
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51531
	
	Толстого 20а
	10,94
	0,05
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51533
	ТК-23
	
	129,27
	0,15
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51536
	
	Толстого 22
	42,91
	0,05
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51537
	
	
	75,71
	0,15
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51538
	
	
	1,96
	0,15
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51541
	
	
	36,89
	0,15
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51543
	
	Толстого 30
	45,29
	0,05
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51545
	
	Толстого 28
	140,12
	0,08
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51549
	ТК-10
	
	27,21
	0,1
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51551
	
	Крылова 13
	4,02
	0,05
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51552
	
	
	136,35
	0,1
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51555
	ТК-28
	Крылова 7/2
	33,71
	0,05
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51557
	ТК-28
	Крылова 7/1
	32,08
	0,05
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51558
	
	ТК-10
	41,74
	0,15
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51560
	ТК-10
	ТК-12
	105,22
	0,08
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51561
	ТК-12
	Крылова 11
	29,92
	0,05
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51564
	ТК-12
	Мечникова 1
	10,59
	0,05
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51567
	ТК-10
	Крылова 17
	265,22
	0,1
	62,5
	45,01
	6,751108
	0
	0

	51568
	
	
	35,6
	0,063
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51572
	
	Привокзальная 24
	3,33
	0,063
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51574
	
	Привокзальная 22
	42,05
	0,063
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51615
	
	Грибоедова 2
	70,61
	0,05
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51618
	
	Грибоедова 2/1
	4,59
	0,05
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51619
	ТК-83-19 (УТ-19)
	
	62,9
	0,1
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51620
	
	
	77,17
	0,08
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51623
	
	Грибоедова 4
	69,83
	0,08
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51625
	ТК-83-19 (УТ-19)
	Грибоедова 8
	123,43
	0,1
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51627
	ТК-83-19 (УТ-19)
	Грибоедова 4/1
	45,8
	0,08
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51628
	
	ТК-83-19 (УТ-19)
	61,64
	0,15
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51631
	
	Грибоедова 4/2
	73,16
	0,08
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51632
	
	
	33,63
	0,15
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51635
	
	
	10,13
	0,15
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51636
	
	Грибоедова 4/3
	115,51
	0,15
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51639
	
	Грибоедова 4/4
	82,12
	0,05
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51643
	
	
	47,67
	0,15
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51645
	
	
	12,76
	0,15
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51647
	
	Привокзальная 18
	18,76
	0,1
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51650
	
	
	44,47
	0,1
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51652
	
	Привокзальная 16/3
	3,2
	0,05
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51654
	
	Привокзальная 16/2
	52,35
	0,05
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51655
	
	
	33,99
	0,08
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51656
	
	Привокзальная 16
	3,17
	0,05
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51659
	
	
	34,59
	0,2
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51662
	
	Привокзальная 18/1
	100,87
	0,1
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51663
	
	
	36,67
	0,2
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51666
	
	
	12,35
	0,08
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51668
	
	Привокзальная 18/4
	127,41
	0,08
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51669
	
	
	47,9
	0,15
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51671
	
	
	47,88
	0,15
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51672
	
	
	45,09
	0,15
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51675
	
	Привокзальная 18/3
	53,47
	0,1
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51677
	
	Привокзальная 20/1
	11,43
	0,05
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51682
	
	
	54,8
	0,075
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51684
	
	Крылова 43/1
	141,56
	0,063
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51688
	
	
	77,58
	0,1
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51690
	
	Привокзальная 26
	16,56
	0,05
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51692
	
	
	38,73
	0,08
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51694
	
	Крылова 41/1
	99,97
	0,08
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51729
	
	Крылова 15
	3,03
	0,05
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51733
	
	
	59,07
	0,1
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	51734
	
	Крылова 17
	39,8
	0,05
	62,5
	45,01
	6,751108
	0
	0

	51737
	
	Грибоедова 1
	60,36
	0,05
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	56898
	
	ТК -4
	20,33
	0,3
	96,22
	72,73
	17,076061
	0,1766601
	0,0000078

	56900
	
	
	73,53
	0,1
	96,22
	72,84
	6,669128
	0
	0,000011

	56902
	
	
	9,78
	0,1
	95,4
	71,13
	6,712812
	0
	0,0000015

	56908
	
	ГОМ-4 УВД г. Сургута и Сургутс
	19,03
	0,05
	95,4
	70,55
	4,580525
	0
	0,000002

	56909
	
	
	81,95
	0,25
	95,4
	71,08
	14,323364
	0,0794308
	0,0000216

	57409
	
	
	32,33
	0,15
	95,31
	71,57
	9,125211
	0
	0,0000066

	57411
	ЦТП-46
	
	3
	0,25
	95,31
	70,69
	14,434846
	0,0727656
	0,000001

	57420
	
	
	36,25
	0,08
	95,93
	72,35
	5,834367
	0
	0,0000048

	57422
	ЦТП-80
	
	6
	0,3
	95,93
	72,08
	16,693907
	0,1418762
	0,0000018

	58920
	
	
	57,15
	0,063
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	58923
	
	хореографическая школа
	21,21
	0,05
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	58925
	
	
	28,96
	0,11
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	58926
	
	
	134,33
	0,08
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	58929
	ТК-46-12б
	школа исскуств
	25,58
	0,15
	95,31
	61,8
	8,933493
	0
	0,0000051

	58931
	
	школа исскуств
	21,86
	0,05
	62,5
	45
	6,751108
	0
	0

	59002
	
	
	22,24
	0,15
	95,93
	72,41
	9,084245
	0
	0,0000045

	59007
	
	
	6,32
	0,065
	62,5
	45
	6,748508
	0
	0

	59022
	
	
	20,22
	0,1
	95,66
	73,18
	6,684741
	0
	0,000003

	59118
	
	
	94,67
	0,1
	95,4
	71,28
	6,712812
	0
	0,0000143

	59120
	ЦТП-83
	
	3
	0,3
	95,66
	71,48
	17,205799
	0,1377809
	0,0000012

	68809
	ТК-3
	
	61,26
	0,5
	115
	61,43
	27,535003
	0,7847139
	0,0000284

	68814
	
	Станция "Сургут"
	10,63
	0,05
	115
	71,14
	4,580519
	0
	0,0000011

	68815
	
	Гаражи
	8,44
	0,05
	115
	71,13
	4,580519
	0
	0,0000009

	68834
	
	Яхтклуб
	64,48
	0,05
	0
	0
	0
	0
	0

	68835
	d
	
	104,44
	0,1
	115
	67,13
	6,500075
	0
	0,0000153

	68837
	
	
	12,27
	0,065
	115
	65,22
	5,166693
	0
	0,0000014

	68838
	
	Отделение милиции Сургутского
	157,47
	0,065
	115
	64,64
	5,166693
	0
	0,0000183

	68841
	
	Гаражи полиции
	9,34
	0,05
	115
	71,19
	4,581982
	0
	0,000001

	68843
	d
	
	8,87
	0,05
	0
	0
	0
	0
	0

	68844
	
	
	42,49
	0,1
	115
	67,78
	6,500075
	0
	0,0000062

	68847
	
	
	16,4
	0,1
	115
	68,13
	6,500075
	0
	0,0000024

	68849
	
	ОАО ФПК "Здание склада" (СТО "
	5,22
	0,05
	115
	70,98
	4,582601
	0
	0,0000005

	68851
	
	АБК Сургутского отделения свер
	10,19
	0,05
	0
	0
	0
	0
	0

	68854
	
	
	41,53
	0,1
	115
	70,94
	6,500075
	0
	0,0000061

	68856
	
	
	5,57
	0,05
	0
	0
	0
	0
	0

	68858
	
	
	20,11
	0,1
	115
	70,94
	6,500075
	0
	0,0000029

	68860
	
	
	4,1
	0,1
	115
	70,94
	6,500075
	0
	0,0000006

	68862
	
	
	15,33
	0,1
	115
	70,94
	6,500075
	0
	0,0000022

	68864
	
	
	4,68
	0,1
	115
	70,94
	6,500075
	0
	0,0000007

	68866
	
	
	4,91
	0,05
	0
	0
	0
	0
	0

	68868
	
	
	4,91
	0,05
	0
	0
	0
	0
	0

	68870
	
	
	39,78
	0,08
	0
	0
	5,82222
	0
	0,0000052

	68872
	
	
	5,02
	0,05
	0
	0
	0
	0
	0

	68874
	
	
	45,86
	0,08
	0
	0
	5,82222
	0
	0,000006

	68876
	
	
	3,09
	0,05
	0
	0
	4,582921
	0
	0,0000003

	68878
	
	
	17,09
	0,08
	0
	0
	5,82222
	0
	0,0000022

	68880
	
	
	4,65
	0,05
	0
	0
	4,577652
	0
	0,0000005

	68881
	
	гостиница
	33,49
	0,05
	0
	0
	4,577652
	0
	0,0000034

	68882
	
	АБК Сургутского отделения ЖД
	17,03
	0,05
	0
	0
	4,577965
	0
	0,0000018

	68885
	
	
	8,03
	0,05
	115
	71,46
	4,577965
	0
	0,0000008

	68887
	
	
	2,7
	0,05
	115
	71,21
	4,577965
	0
	0,0000003

	68889
	
	НОД-8
	2,62
	0,05
	115
	71,22
	4,577965
	0
	0,0000003

	68891
	
	
	63,18
	0,032
	115
	71,21
	3,88289
	0
	0,0000055

	68893
	
	маг. "Продукты" (киоск)
	17,32
	0,032
	0
	0
	3,88289
	0
	0,0000015

	68896
	
	Киоск
	6,88
	0,032
	115
	71,21
	3,88289
	0
	0,0000006

	68898
	
	
	2,58
	0,05
	115
	78,86
	4,577965
	0
	0,0000003

	68900
	
	НОД-8
	3,1
	0,05
	0
	0
	4,577965
	0
	0,0000003

	68902
	
	Кафе
	144,63
	0,032
	115
	78,86
	3,877853
	0
	0,0000126

	70636
	
	
	1
	0,25
	95,31
	70,69
	14,434846
	0,0727656
	0,0000002

	70645
	
	
	2
	0,3
	95,93
	72,08
	17,247629
	0,1418762
	0,0000005

	70650
	
	
	2
	0,25
	95,4
	70,89
	14,323364
	0,1316985
	0,0000004

	70655
	
	
	8
	0,3
	96,22
	72,74
	17,076061
	0,1952694
	0,0000019

	70662
	
	
	2
	0,3
	95,66
	71,48
	17,205799
	0,1377809
	0,0000005

	72332
	ТК-3
	кв. 43 Перспектива по ГП
	100
	0,25
	115
	70
	14,33529
	0,2150555
	0,0000196

	72333
	ТК-18
	Детская школа исскуств
	100
	0,15
	96,22
	73,25
	8,942161
	0
	0,0000122

	72334
	
	Детская школа исскуств
	100
	0,15
	62,5
	44,99
	6,751108
	0
	0

	72335
	ТК
	9-ти этажный жилой дом №5
	100
	0,15
	95,66
	72,85
	8,993094
	0
	0,0000123

	72336
	кв. 43 Перспектива по ГП
	кв. 43 Перспектива по ГП
	100
	0,2
	115
	70
	11,572543
	0
	0,0000159

	72337
	кв. 43 Перспектива по ГП
	кв. 43 Перспектива по ГП
	100
	0,15
	115
	70
	9,100577
	0
	0,0000125

	72338
	кв. 43 Перспектива по ГП
	кв. 48 Перспектива по ГП
	100
	0,2
	115
	70
	11,572543
	0
	0,0000159


























ПРИЛОЖЕНИЕ В
Результаты расчета перспективных показателей надежности теплоснабжения города Сургутас учетом реконструкции ненадежных участков тепловой сети и мероприятий по резервированию тепловой нагрузки






















Показатели надежности теплоснабжения потребителей от СГРЭС-1
	№ потребителя
	Адрес узла ввода
	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Путь, пройденный от источника, м
	Вероятность безотказной работы
	Коэффициент готовности
	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период

	
	
	отопление
	вентиляция
	ГВС
	
	факт
	норматив
	факт
	норматив
	

	49310
	МИРА ПР-КТ 41
	0,00744
	0
	0
	59,8
	0,99939
	0,9
	0,99980
	0,97
	2,775

	49332
	МИРА ПР-КТ 43
	0,34
	0
	0
	136,8
	0,99860
	0,9
	0,99955
	0,97
	216,549

	49283
	 Пушкина
	0,00744
	0
	0
	180,3
	0,99816
	0,9
	0,99941
	0,97
	4,738

	68271
	ООО "Благо"
	0,036
	0
	0
	244,6
	0,99750
	0,9
	0,99920
	0,97
	22,924

	68275
	 
	0,008
	0
	0
	250,2
	0,99744
	0,9
	0,99918
	0,97
	5,094

	49247
	Пушкина 4А
	0,5032
	0
	0
	314,9
	0,99678
	0,9
	0,99896
	0,97
	320,437

	54397
	Мира 34а
	0
	0
	0,1576
	441,1
	0,99549
	0,9
	0,99855
	0,97
	0,000

	54401
	Мира 32
	0
	0
	0,0814
	444,6
	0,99545
	0,9
	0,99854
	0,97
	0,000

	6915
	МИРА ПР-КТ 34А
	0,17706667
	0
	0
	457
	0,99532
	0,9
	0,99850
	0,97
	65,356

	6841
	МИРА ПР-КТ 32
	0,27804
	0
	0
	480,4
	0,99509
	0,9
	0,99842
	0,97
	102,976

	54364
	Мира 32/2
	0
	0
	0,0871
	502,3
	0,99486
	0,9
	0,99835
	0,97
	0,000

	54368
	Мира 34/3
	0
	0
	0,118
	505,9
	0,99482
	0,9
	0,99834
	0,97
	0,000

	6843
	МИРА ПР-КТ 32
	0,27804
	0
	0
	514,8
	0,99473
	0,9
	0,99831
	0,97
	103,032

	6832
	МИРА ПР-КТ 32/2
	0,096
	0
	0
	518
	0,99470
	0,9
	0,99830
	0,97
	35,646

	6918
	МИРА ПР-КТ 34А
	0,17706667
	0
	0
	518,5
	0,99470
	0,9
	0,99829
	0,97
	66,003

	6830
	МИРА ПР-КТ 32/2
	0,096
	0
	0
	527,5
	0,99460
	0,9
	0,99826
	0,97
	35,799

	6828
	МИРА ПР-КТ 34/3
	0,2056
	0
	0
	534,7
	0,99453
	0,9
	0,99824
	0,97
	76,592

	6919
	МИРА ПР-КТ 34А
	0,17706667
	0
	0
	539,9
	0,99448
	0,9
	0,99822
	0,97
	66,435

	54372
	50 лет ВЛКСМ 2а
	0
	0
	0,0694
	545,3
	0,99442
	0,9
	0,99821
	0,97
	0,000

	6911
	МИРА ПР-КТ 34
	0,04792
	0
	0
	558,9
	0,99428
	0,9
	0,99816
	0,97
	18,074

	54393
	Мира 36
	0
	0
	0,1836
	561,7
	0,99425
	0,9
	0,99815
	0,97
	0,000

	54376
	Мира 34/1
	0
	0
	0,074
	568,4
	0,99419
	0,9
	0,99813
	0,97
	0,000

	6834
	МИРА ПР-КТ 32/2
	0,096
	0
	0
	570
	0,99417
	0,9
	0,99812
	0,97
	35,999

	6924
	МИРА ПР-КТ 34/1
	0,066133333
	0
	0
	574,4
	0,99412
	0,9
	0,99811
	0,97
	24,762

	6922
	МИРА ПР-КТ 34/1
	0,066133333
	0
	0
	575
	0,99412
	0,9
	0,99811
	0,97
	24,707

	54307
	Мира 30
	0
	0
	0,1536
	578,7
	0,99408
	0,9
	0,99810
	0,97
	0,000

	6826
	50 ЛЕТ ВЛКСМ 2А
	0,2128
	0,0536
	0
	585,2
	0,99401
	0,9
	0,99807
	0,97
	99,210

	6845
	МИРА ПР-КТ 30
	0,1518
	0
	0
	598,2
	0,99388
	0,9
	0,99803
	0,97
	56,705

	54304
	Мира 32/1
	0
	0
	0,0503
	599,2
	0,99387
	0,9
	0,99803
	0,97
	0,000

	6921
	МИРА ПР-КТ 34/1
	0,066133333
	0
	0
	601,3
	0,99385
	0,9
	0,99802
	0,97
	25,129

	54310
	Мира 30/1
	0
	0
	0,0576
	606,5
	0,99380
	0,9
	0,99800
	0,97
	0,000

	6848
	МИРА ПР-КТ 30
	0,1518
	0
	0
	606,6
	0,99379
	0,9
	0,99800
	0,97
	56,694

	54380
	Мира 36/1
	0
	0
	0,0545
	610,4
	0,99376
	0,9
	0,99799
	0,97
	0,000

	6850
	МИРА ПР-КТ 30
	0,076
	0
	0
	612,8
	0,99373
	0,9
	0,99798
	0,97
	28,562

	6838
	МИРА ПР-КТ 32/1
	0,066133333
	0
	0
	619,4
	0,99366
	0,9
	0,99796
	0,97
	25,070

	6887
	50 ЛЕТ ВЛКСМ 4
	0,16744
	0
	0
	624,1
	0,99362
	0,9
	0,99795
	0,97
	61,865

	54386
	50 лет ВЛКСМ 4/1
	0
	0
	0,0773
	625,1
	0,99361
	0,9
	0,99794
	0,97
	0,000

	6901
	МИРА ПР-КТ 36
	0,22048
	0
	0
	627,6
	0,99358
	0,9
	0,99793
	0,97
	82,434

	54382
	Мира 36/2
	0
	0
	0,1037
	632,2
	0,99353
	0,9
	0,99792
	0,97
	0,000

	54411
	Маяковского 39
	0
	0
	0,0972
	635,9
	0,99349
	0,9
	0,99791
	0,97
	0,000

	6822
	МИРА ПР-КТ 36/1
	0,16
	0
	0
	650,2
	0,99335
	0,9
	0,99786
	0,97
	59,868

	6839
	МИРА ПР-КТ 32/1
	0,066133333
	0
	0
	650,6
	0,99334
	0,9
	0,99786
	0,97
	25,353

	6840
	МИРА ПР-КТ 32/1
	0,066133333
	0
	0
	651,4
	0,99334
	0,9
	0,99786
	0,97
	25,364

	6933
	50 ЛЕТ ВЛКСМ 4/1
	0,096
	0
	0
	653,6
	0,99331
	0,9
	0,99785
	0,97
	35,818

	7768
	МИРА ПР-КТ 30
	0,1518
	0
	0
	657,2
	0,99328
	0,9
	0,99784
	0,97
	57,008

	7023
	МАЯКОВСКОГО 39
	0,3728
	0
	0
	659,3
	0,99326
	0,9
	0,99783
	0,97
	139,310

	54388
	50 лет ВЛКСМ 2
	0
	0
	0,2317
	669,8
	0,99315
	0,9
	0,99780
	0,97
	0,000

	6884
	50 ЛЕТ ВЛКСМ 4
	0,16744
	0
	0
	674,9
	0,99310
	0,9
	0,99778
	0,97
	61,918

	7766
	МИРА ПР-КТ 30
	0,1518
	0
	0
	678,2
	0,99306
	0,9
	0,99777
	0,97
	57,201

	54413
	Маяковского 37
	0
	0
	0,0946
	678,4
	0,99306
	0,9
	0,99777
	0,97
	0,000

	54424
	Мира 45
	0
	0
	0,002
	680,8
	0,99304
	0,9
	0,99776
	0,97
	0,000

	54314
	50 лет ВЛКСМ 6в
	0
	0
	0,085
	685,1
	0,99299
	0,9
	0,99775
	0,97
	0,000

	54238
	Маяковского 41
	0
	0
	0,295
	690,1
	0,99294
	0,9
	0,99773
	0,97
	0,000

	6931
	50 ЛЕТ ВЛКСМ 4/1
	0,096
	0
	0
	691,7
	0,99292
	0,9
	0,99772
	0,97
	36,190

	54237
	Маяковского 41
	0
	0
	0,001
	694,6
	0,99289
	0,9
	0,99771
	0,97
	0,000

	7024
	МИРА ПР-КТ 45
	0,12
	0
	0
	696,2
	0,99288
	0,9
	0,99771
	0,97
	45,189

	6892
	50 ЛЕТ ВЛКСМ 2
	0,3032
	0
	0
	703,1
	0,99281
	0,9
	0,99769
	0,97
	112,565

	7025
	МАЯКОВСКОГО 37
	0,3728
	0
	0
	703,6
	0,99280
	0,9
	0,99768
	0,97
	139,721

	54329
	Мира 28/1
	0
	0
	0,002
	706,4
	0,99277
	0,9
	0,99768
	0,97
	0,000

	6903
	МИРА ПР-КТ 36
	0,22048
	0
	0
	709,7
	0,99274
	0,9
	0,99766
	0,97
	82,984

	7021
	Маяковского 41
	0,1512
	0
	0
	710,1
	0,99274
	0,9
	0,99766
	0,97
	97,790

	6929
	50 ЛЕТ ВЛКСМ 4/1
	0,096
	0
	0
	710,5
	0,99273
	0,9
	0,99766
	0,97
	36,513

	7772
	МИРА ПР-КТ 28/1
	0,008
	0
	0
	715,8
	0,99268
	0,9
	0,99764
	0,97
	4,486

	6881
	50 ЛЕТ ВЛКСМ 4
	0,16744
	0
	0
	718,4
	0,99265
	0,9
	0,99764
	0,97
	61,992

	6824
	МИРА ПР-КТ 36/2
	0,3376
	0
	0
	723,4
	0,99260
	0,9
	0,99762
	0,97
	127,725

	7020
	Маяковского 41
	0,08
	0
	0
	732,8
	0,99250
	0,9
	0,99759
	0,97
	51,743

	7022
	МАЯКОВСКОГО 41
	0,3008
	0,0544
	0
	738
	0,99245
	0,9
	0,99757
	0,97
	128,647

	54240
	Маяковского 41
	0
	0
	0,048
	750,7
	0,99232
	0,9
	0,99753
	0,97
	0,000

	59000
	50 лет ВЛКСМ 2/1
	0
	0
	0,0696
	760,1
	0,99222
	0,9
	0,99750
	0,97
	0,000

	6908
	МИРА ПР-КТ 36
	0,22048
	0
	0
	762,9
	0,99220
	0,9
	0,99749
	0,97
	83,317

	6894
	50 ЛЕТ ВЛКСМ 2/1
	0,2184
	0
	0
	764,8
	0,99218
	0,9
	0,99748
	0,97
	81,718

	6879
	50 ЛЕТ ВЛКСМ 4
	0,16744
	0
	0
	778
	0,99204
	0,9
	0,99744
	0,97
	62,096

	54320
	50 лет ВЛКСМ 4
	0
	0
	0,2979
	781
	0,99201
	0,9
	0,99743
	0,97
	0,000

	7019
	МАЯКОВСКОГО 41
	0,3008
	0,0544
	0
	786,6
	0,99195
	0,9
	0,99741
	0,97
	128,427

	54272
	Мира 26а
	0
	0
	0,1493
	793,7
	0,99188
	0,9
	0,99739
	0,97
	0,000

	6877
	50 ЛЕТ ВЛКСМ 4
	0,16744
	0
	0
	819,4
	0,99162
	0,9
	0,99730
	0,97
	62,160

	54318
	50 лет ВЛКСМ 6в
	0
	0
	0,0838
	819,9
	0,99161
	0,9
	0,99730
	0,97
	0,000

	54288
	Мира 28
	0
	0
	0,101
	823,6
	0,99157
	0,9
	0,99729
	0,97
	0,000

	54282
	Студенческая 15
	0
	0
	0,211
	825,5
	0,99156
	0,9
	0,99728
	0,97
	0,000

	6906
	МИРА ПР-КТ 36
	0,22048
	0
	0
	830,8
	0,99150
	0,9
	0,99727
	0,97
	84,024

	54294
	Студенческая 17
	0
	0
	0,0869
	832
	0,99149
	0,9
	0,99726
	0,97
	0,000

	6896
	50 ЛЕТ ВЛКСМ 2/1
	0,2184
	0
	0
	834,2
	0,99147
	0,9
	0,99725
	0,97
	82,598

	54169
	Пушкина 5
	0
	0
	0,1054
	836
	0,99145
	0,9
	0,99725
	0,97
	0,000

	6970
	МИРА ПР-КТ 26А
	0,18186667
	0
	0
	840,9
	0,99140
	0,9
	0,99723
	0,97
	65,243

	6972
	МИРА ПР-КТ 26А
	0,18186667
	0
	0
	842,1
	0,99139
	0,9
	0,99723
	0,97
	65,171

	6980
	СТУДЕНЧЕСКАЯ 17
	0,2624
	0
	0
	846,1
	0,99134
	0,9
	0,99722
	0,97
	99,117

	54263
	Пушкина 5/1
	0
	0
	0,115
	847,4
	0,99133
	0,9
	0,99721
	0,97
	0,000

	6976
	МИРА ПР-КТ 28
	0,278
	0
	0
	847,5
	0,99133
	0,9
	0,99721
	0,97
	105,347

	6676
	ПУШКИНА 5/1
	0,056
	0,196
	0
	848,8
	0,99132
	0,9
	0,99721
	0,97
	96,255

	54429
	50 лет ВЛКСМ 2/2
	0
	0
	0,164
	850,3
	0,99130
	0,9
	0,99720
	0,97
	0,000

	6967
	МИРА ПР-КТ 26А
	0,01376
	0
	0
	854,9
	0,99125
	0,9
	0,99719
	0,97
	5,099

	6897
	50 ЛЕТ ВЛКСМ 2/2
	0,29616
	0
	0
	859,4
	0,99121
	0,9
	0,99717
	0,97
	104,133

	6904
	МИРА ПР-КТ 36
	0,22048
	0
	0
	861,5
	0,99119
	0,9
	0,99716
	0,97
	84,614

	54300
	Студенческая 19
	0
	0
	0,0796
	862,8
	0,99117
	0,9
	0,99716
	0,97
	0,000

	6875
	50 ЛЕТ ВЛКСМ 4
	0,16744
	0
	0
	863,1
	0,99117
	0,9
	0,99716
	0,97
	62,255

	6968
	МИРА ПР-КТ 26А
	0,0144
	0
	0
	865,3
	0,99115
	0,9
	0,99715
	0,97
	5,409

	49103
	ПУШКИНА 7
	0,2648
	0
	0
	867,3
	0,99113
	0,9
	0,99715
	0,97
	100,850

	6966
	СТУДЕНЧЕСКАЯ 15
	0,2872
	0,0808
	0
	871,9
	0,99108
	0,9
	0,99713
	0,97
	139,710

	54274
	Студенческая 13
	0
	0
	0,1663
	877,1
	0,99103
	0,9
	0,99711
	0,97
	0,000

	6994
	МИРА ПР-КТ 26
	0,0144
	0
	0
	878,8
	0,99101
	0,9
	0,99711
	0,97
	9,341

	6674
	ПУШКИНА 5
	0,2036
	0
	0
	889,2
	0,99090
	0,9
	0,99707
	0,97
	78,267

	6973
	МИРА ПР-КТ 26А
	0,18186667
	0
	0
	893,1
	0,99086
	0,9
	0,99706
	0,97
	65,590

	54302
	Студенческая 21
	0
	0
	0,1016
	896,8
	0,99083
	0,9
	0,99705
	0,97
	0,000

	54296
	Студенческая 21
	0
	0
	0,1016
	897
	0,99082
	0,9
	0,99705
	0,97
	0,000

	6982
	СТУДЕНЧЕСКАЯ 19
	0,2624
	0
	0
	900,4
	0,99079
	0,9
	0,99704
	0,97
	99,744

	49694
	ОСТРОВСКОГО 14/1
	0,4736
	0,6528
	0,088
	905,4
	0,99074
	0,9
	0,99702
	0,97
	403,861

	6965
	СТУДЕНЧЕСКАЯ 13
	0,1756
	0
	0
	907,9
	0,99071
	0,9
	0,99701
	0,97
	66,477

	54046
	Пушкина 7
	0
	0
	0,0775
	913,2
	0,99066
	0,9
	0,99699
	0,97
	0,000

	6997
	СТУДЕНЧЕСКАЯ 13
	0,1756
	0
	0
	914,7
	0,99064
	0,9
	0,99699
	0,97
	66,478

	54322
	50 лет ВЛКСМ 6/1
	0
	0
	0,174
	920,6
	0,99058
	0,9
	0,99697
	0,97
	0,000

	54058
	Пушкина 18
	0
	0
	0,0814
	921,4
	0,99057
	0,9
	0,99697
	0,97
	0,000

	54353
	Мира 22
	0
	0
	0,04
	921,6
	0,99057
	0,9
	0,99697
	0,97
	0,000

	6869
	50 ЛЕТ ВЛКСМ 4
	0,16744
	0
	0
	922,5
	0,99056
	0,9
	0,99696
	0,97
	62,393

	6977
	МИРА ПР-КТ 28
	0,278
	0
	0
	925,3
	0,99053
	0,9
	0,99696
	0,97
	107,067

	6983
	СТУДЕНЧЕСКАЯ 21
	0,3106
	0
	0
	928
	0,99051
	0,9
	0,99695
	0,97
	119,248

	54242
	Маяковского 27
	0
	0
	0,1006
	929,4
	0,99049
	0,9
	0,99694
	0,97
	0,000

	6963
	СТУДЕНЧЕСКАЯ 13
	0,1756
	0
	0
	931,8
	0,99047
	0,9
	0,99693
	0,97
	66,471

	54357
	Мира 24
	0
	0
	0,0584
	938,4
	0,99040
	0,9
	0,99691
	0,97
	0,000

	6937
	МИРА ПР-КТ 22
	0,048
	0,048
	0
	942,5
	0,99036
	0,9
	0,99690
	0,97
	37,053

	6631
	ПУШКИНА 5
	0,2036
	0
	0
	942,6
	0,99036
	0,9
	0,99690
	0,97
	79,211

	6990
	СТУДЕНЧЕСКАЯ 21
	0,3106
	0
	0
	955,6
	0,99022
	0,9
	0,99686
	0,97
	118,122

	6867
	50 ЛЕТ ВЛКСМ 4
	0,16744
	0
	0
	956,6
	0,99021
	0,9
	0,99685
	0,97
	62,509

	6871
	50 ЛЕТ ВЛКСМ 6/1
	0,2232
	0,2808
	0
	959,1
	0,99019
	0,9
	0,99684
	0,97
	187,230

	6961
	СТУДЕНЧЕСКАЯ 13
	0,1756
	0
	0
	963,9
	0,99014
	0,9
	0,99683
	0,97
	66,528

	54182
	Маяковского 45/1
	0
	0
	0,1103
	964,1
	0,99014
	0,9
	0,99683
	0,97
	0,000

	7017
	МАЯКОВСКОГО 27
	0,3432
	0
	0
	965,9
	0,99012
	0,9
	0,99682
	0,97
	129,973

	54064
	Пушкина 3
	0
	0
	0,108
	971,3
	0,99006
	0,9
	0,99680
	0,97
	0,000

	6865
	50 ЛЕТ ВЛКСМ 4
	0,16744
	0
	0
	976,8
	0,99001
	0,9
	0,99679
	0,97
	62,582

	7014
	МАЯКОВСКОГО 45/1
	0,3904
	0
	0
	977,4
	0,99000
	0,9
	0,99678
	0,97
	146,142

	6939
	МИРА ПР-КТ 24
	0,3824
	0
	0
	977,8
	0,99000
	0,9
	0,99678
	0,97
	145,262

	54062
	Пушкина 11
	0
	0
	0,146
	979,2
	0,98998
	0,9
	0,99678
	0,97
	0,000

	6959
	СТУДЕНЧЕСКАЯ 13
	0,1756
	0
	0
	988,2
	0,98989
	0,9
	0,99675
	0,97
	66,579

	6988
	СТУДЕНЧЕСКАЯ 21
	0,3106
	0
	0
	992,5
	0,98985
	0,9
	0,99673
	0,97
	118,821

	6633
	ПУШКИНА 18
	0,2696
	0
	0
	997,5
	0,98980
	0,9
	0,99672
	0,97
	104,231

	7016
	Маяковского 45А
	0
	0
	0,004
	998,4
	0,98979
	0,9
	0,99671
	0,97
	0,000

	6677
	ПУШКИНА 3
	0,1772
	0
	0
	1001,8
	0,98975
	0,9
	0,99670
	0,97
	68,008

	54280
	Студенческая 11
	0
	0
	0,0769
	1005,6
	0,98971
	0,9
	0,99669
	0,97
	0,000

	6987
	СТУДЕНЧЕСКАЯ 21
	0,3106
	0
	0
	1007
	0,98970
	0,9
	0,99669
	0,97
	119,771

	6957
	СТУДЕНЧЕСКАЯ 13
	0,1756
	0
	0
	1013,9
	0,98963
	0,9
	0,99666
	0,97
	66,646

	6679
	ПУШКИНА 11
	0,1888
	0,0472
	0
	1018,2
	0,98958
	0,9
	0,99665
	0,97
	90,870

	54184
	Маяковского 45
	0
	0
	0,2615
	1022,2
	0,98954
	0,9
	0,99664
	0,97
	0,000

	54048
	Пушкина 15
	0
	0
	0,1046
	1025,8
	0,98951
	0,9
	0,99662
	0,97
	0,000

	54187
	Пушкина 18/1
	0
	0
	0,1078
	1034,8
	0,98941
	0,9
	0,99659
	0,97
	0,000

	54104
	Островского 16/1
	0
	0
	0,015
	1036,5
	0,98940
	0,9
	0,99659
	0,97
	0,000

	54072
	Мира 37/1
	0
	0
	0,0824
	1042,2
	0,98934
	0,9
	0,99657
	0,97
	0,000

	7015
	МАЯКОВСКОГО 45
	0,52992
	0,04056
	0
	1042,3
	0,98934
	0,9
	0,99657
	0,97
	205,378

	6863
	50 ЛЕТ ВЛКСМ 4
	0,16744
	0
	0
	1044,5
	0,98931
	0,9
	0,99656
	0,97
	62,909

	6943
	СТУДЕНЧЕСКАЯ 11/1
	0,016
	0
	0
	1045,4
	0,98931
	0,9
	0,99656
	0,97
	6,742

	6948
	СТУДЕНЧЕСКАЯ 9/1
	0,06
	0
	0
	1047,4
	0,98929
	0,9
	0,99655
	0,97
	23,525

	55699
	Маяковского 9а
	0
	0
	0,003
	1048,7
	0,98927
	0,9
	0,99655
	0,97
	0,000

	7007
	ПУШКИНА 18/1
	0,3728
	0
	0,1078
	1051,1
	0,98925
	0,9
	0,99654
	0,97
	140,420

	58270
	Маяковского 45Б
	0
	0
	0,122
	1051,4
	0,98924
	0,9
	0,99654
	0,97
	0,000

	6954
	СТУДЕНЧЕСКАЯ 11
	0,18346667
	0
	0
	1051,9
	0,98924
	0,9
	0,99654
	0,97
	69,790

	58274
	Маяковского  47/2
	0
	0
	0,001
	1052,9
	0,98923
	0,9
	0,99654
	0,97
	0,000

	54112
	Мира 33
	0
	0
	0,155
	1055
	0,98921
	0,9
	0,99653
	0,97
	0,000

	41826
	МАЯКОВСКОГО 9А
	0,0632
	0
	0
	1056,1
	0,98920
	0,9
	0,99652
	0,97
	26,418

	41767
	МАЯКОВСКОГО 14
	0,0936
	0
	0,01739
	1059,5
	0,98916
	0,9
	0,99651
	0,97
	41,336

	54130
	Островского 18
	0
	0
	0,1138
	1060
	0,98916
	0,9
	0,99651
	0,97
	0,000

	54108
	Мира 33/1
	0
	0
	0,0021
	1064,4
	0,98911
	0,9
	0,99650
	0,97
	0,000

	7028
	МАЯКОВСКОГО 45Б
	0,0944
	0
	0
	1065,8
	0,98910
	0,9
	0,99649
	0,97
	61,107

	54070
	Мира 35/3
	0
	0
	0,0822
	1067,1
	0,98908
	0,9
	0,99649
	0,97
	0,000

	7010
	МАЯКОВСКОГО 47/2
	0,072
	0
	0
	1069,5
	0,98906
	0,9
	0,99648
	0,97
	46,598

	41953
	МАЯКОВСКОГО 19
	0,1532
	0
	0
	1070,6
	0,98905
	0,9
	0,99648
	0,97
	54,108

	54185
	Маяковского 45в
	0
	0
	0,0255
	1076,9
	0,98898
	0,9
	0,99646
	0,97
	0,000

	6687
	МИРА ПР-КТ 37/1
	0,2888
	0
	0
	1077
	0,98898
	0,9
	0,99646
	0,97
	111,416

	6952
	СТУДЕНЧЕСКАЯ 11
	0,18346667
	0
	0
	1077,2
	0,98898
	0,9
	0,99646
	0,97
	69,937

	6643
	МИРА ПР-КТ 33
	0,372
	0
	0
	1077,5
	0,98898
	0,9
	0,99645
	0,97
	134,384

	7039
	ОСТРОВСКОГО 16/1
	0,0632
	0,264
	0
	1078,7
	0,98896
	0,9
	0,99645
	0,97
	118,012

	6860
	50 ЛЕТ ВЛКСМ 6В
	0,27496
	0,07168
	0
	1080
	0,98895
	0,9
	0,99645
	0,97
	129,703

	7038
	ОСТРОВСКОГО 16/1
	0,0632
	0,264
	0
	1081,5
	0,98894
	0,9
	0,99644
	0,97
	118,036

	54110
	Мира 33/2
	0
	0
	0,14
	1084,7
	0,98890
	0,9
	0,99643
	0,97
	0,000

	6950
	СТУДЕНЧЕСКАЯ 11
	0,18346667
	0
	0
	1084,8
	0,98890
	0,9
	0,99643
	0,97
	70,005

	8201
	МАЯКОВСКОГО 12А
	0,11016
	0
	0
	1084,8
	0,98890
	0,9
	0,99643
	0,97
	45,638

	6678
	ПУШКИНА 3
	0,1772
	0
	0
	1088,1
	0,98887
	0,9
	0,99642
	0,97
	68,826

	6630
	ПУШКИНА 15
	0,412
	0
	0
	1089,2
	0,98886
	0,9
	0,99642
	0,97
	158,872

	7050
	МИРА ПР-КТ 33/1
	0,0536
	0,00384
	0
	1089,9
	0,98885
	0,9
	0,99641
	0,97
	20,995

	54116
	Островского 16а
	0
	0
	0,02
	1090,6
	0,98884
	0,9
	0,99641
	0,97
	0,000

	49090
	МАЯКОВСКОГО 45В
	0,05072
	0
	0
	1091,7
	0,98883
	0,9
	0,99641
	0,97
	32,825

	54188
	Маяковского 47
	0
	0
	0,1026
	1094
	0,98881
	0,9
	0,99640
	0,97
	0,000

	41943
	МАЯКОВСКОГО 19
	0,1532
	0
	0
	1097,1
	0,98878
	0,9
	0,99639
	0,97
	54,948

	6686
	МИРА ПР-КТ 35/3
	0,2744
	0
	0
	1100,9
	0,98874
	0,9
	0,99638
	0,97
	106,123

	49255
	МИРА ПР-КТ 33/2
	0,0928
	0,3288
	0
	1104,3
	0,98870
	0,9
	0,99637
	0,97
	152,251

	54054
	Пушкина 13
	0
	0
	0,14
	1105,5
	0,98869
	0,9
	0,99636
	0,97
	0,000

	49256
	МИРА ПР-КТ 31/1
	0,0416
	0
	0
	1107,7
	0,98867
	0,9
	0,99635
	0,97
	26,699

	58276
	Маяковского 33/2
	0
	0
	0,0075
	1108,1
	0,98866
	0,9
	0,99635
	0,97
	0,000

	54403
	Маяковского 16/1
	0
	0
	0,032
	1111,1
	0,98863
	0,9
	0,99634
	0,97
	0,000

	6854
	МИРА ПР-КТ 30/1
	0,2184
	0
	0
	1112,6
	0,98862
	0,9
	0,99634
	0,97
	82,698

	54984
	Маяковского 21а
	0
	0
	0,018
	1114,4
	0,98860
	0,9
	0,99633
	0,97
	0,000

	6651
	ОСТРОВСКОГО 18
	0,2036
	0
	0
	1116,5
	0,98858
	0,9
	0,99633
	0,97
	73,345

	49011
	МАЯКОВСКОГО 33/2
	0,2212
	0
	0
	1123,2
	0,98851
	0,9
	0,99630
	0,97
	84,669

	54131
	Пушкина 9
	0
	0
	0,048
	1125,3
	0,98849
	0,9
	0,99630
	0,97
	0,000

	54076
	Мира 35/4
	0
	0
	0,026
	1125,3
	0,98849
	0,9
	0,99630
	0,97
	0,000

	7077
	МИРА ПР-КТ 35/4
	0,0296
	0
	0
	1126,4
	0,98848
	0,9
	0,99629
	0,97
	12,778

	54190
	Маяковского 33/1
	0
	0
	0,002
	1126,9
	0,98847
	0,9
	0,99629
	0,97
	0,000

	54124
	Мира 31
	0
	0
	0,0914
	1130,4
	0,98844
	0,9
	0,99628
	0,97
	0,000

	41900
	МАЯКОВСКОГО 21А
	0,1024
	0
	0,009
	1131,1
	0,98843
	0,9
	0,99628
	0,97
	38,967

	54078
	Мира 37
	0
	0
	0,0758
	1132,1
	0,98842
	0,9
	0,99627
	0,97
	0,000

	8580
	МАЯКОВСКОГО 21А
	0,1024
	0
	0
	1132,8
	0,98841
	0,9
	0,99627
	0,97
	37,793

	7012
	МАЯКОВСКОГО 47
	0,4664
	0
	0
	1136,3
	0,98838
	0,9
	0,99626
	0,97
	177,073

	7041
	ОСТРОВСКОГО 16А
	0,0632
	0,264
	0
	1141,5
	0,98832
	0,9
	0,99624
	0,97
	209,991

	7884
	МАЯКОВСКОГО 33/1
	0,0256
	0
	0
	1141,5
	0,98832
	0,9
	0,99624
	0,97
	10,158

	54405
	Маяковского 16
	0
	0
	0,1006
	1143,3
	0,98830
	0,9
	0,99624
	0,97
	0,000

	7042
	ОСТРОВСКОГО 16А
	0,0632
	0,264
	0
	1144,4
	0,98829
	0,9
	0,99623
	0,97
	209,990

	8202
	МАЯКОВСКОГО 16/1
	0,2176
	0
	0
	1145,8
	0,98828
	0,9
	0,99623
	0,97
	89,213

	7048
	МИРА ПР-КТ 31
	0,4144
	0,0576
	0
	1145,9
	0,98828
	0,9
	0,99623
	0,97
	170,612

	41893
	МАЯКОВСКОГО 21
	0,2032
	0,396
	0
	1150,5
	0,98823
	0,9
	0,99621
	0,97
	222,005

	6672
	ПУШКИНА 13
	0,1888
	0,0456
	0
	1152,6
	0,98821
	0,9
	0,99621
	0,97
	91,296

	54171
	Пушкина 15а
	0
	0
	0,05
	1156,1
	0,98817
	0,9
	0,99620
	0,97
	0,000

	41865
	Маяковского, 9а к1
	0,0632
	0
	0
	1158,6
	0,98815
	0,9
	0,99619
	0,97
	41,641

	6623
	ПУШКИНА 15А
	0,5576
	0,104
	0
	1160,3
	0,98813
	0,9
	0,99618
	0,97
	255,217

	6639
	МИРА ПР-КТ 37
	0,4432
	0
	0
	1160,3
	0,98813
	0,9
	0,99618
	0,97
	170,359

	54192
	Маяковского 49/1
	0
	0
	0,0962
	1163,1
	0,98810
	0,9
	0,99617
	0,97
	0,000

	7053
	ПУШКИНА 9
	0,0948
	0
	0
	1164,1
	0,98809
	0,9
	0,99617
	0,97
	35,413

	54135
	Островского 20/1
	0
	0
	0,197
	1169,5
	0,98804
	0,9
	0,99615
	0,97
	0,000

	54126
	Мира 31
	0
	0
	0,01
	1173,2
	0,98800
	0,9
	0,99614
	0,97
	0,000

	58280
	Маяковского 33
	0
	0
	0,056
	1173,4
	0,98800
	0,9
	0,99614
	0,97
	0,000

	8198
	МАЯКОВСКОГО 16
	0,47016
	0
	0
	1177,7
	0,98795
	0,9
	0,99612
	0,97
	194,950

	54979
	Маяковского 19
	0
	0
	0,105
	1179,3
	0,98794
	0,9
	0,99612
	0,97
	0,000

	54193
	Маяковского 47/1
	0
	0
	0,1066
	1179,5
	0,98793
	0,9
	0,99612
	0,97
	0,000

	57090
	БЫСТРИНСКАЯ 1а
	0,0424
	0
	0
	1179,6
	0,98793
	0,9
	0,99612
	0,97
	14,788

	7003
	ПУШКИНА 14/1
	0,4032
	0
	0
	1180,7
	0,98792
	0,9
	0,99611
	0,97
	152,994

	6652
	ОСТРОВСКОГО 18
	0,2036
	0
	0
	1181,8
	0,98791
	0,9
	0,99611
	0,97
	73,699

	54167
	Островского 20
	0
	0
	0,0893
	1182,5
	0,98790
	0,9
	0,99611
	0,97
	0,000

	54120
	Островского 16
	0
	0
	0,381
	1182,9
	0,98790
	0,9
	0,99611
	0,97
	0,000

	54082
	Мира 37/2
	0
	0
	0,0884
	1185,4
	0,98787
	0,9
	0,99610
	0,97
	0,000

	52514
	Пушкина 25а
	0
	0
	0,1142
	1189,6
	0,98783
	0,9
	0,99609
	0,97
	0,000

	7004
	МАЯКОВСКОГО 47/1
	0,348
	0
	0
	1190,2
	0,98782
	0,9
	0,99608
	0,97
	131,458

	54091
	Мира 35/2
	0
	0
	0,0848
	1190,5
	0,98782
	0,9
	0,99608
	0,97
	0,000

	54960
	Дружбы 14
	0
	0
	0,0743
	1196,5
	0,98776
	0,9
	0,99606
	0,97
	0,000

	41958
	МАЯКОВСКОГО 19
	0,1532
	0
	0
	1197,2
	0,98775
	0,9
	0,99606
	0,97
	56,408

	54198
	Маяковского 49
	0
	0
	0,025
	1198,3
	0,98774
	0,9
	0,99606
	0,97
	0,000

	6857
	МИРА ПР-КТ 30/1
	0,2184
	0
	0
	1199,9
	0,98773
	0,9
	0,99605
	0,97
	83,850

	6999
	МАЯКОВСКОГО 33
	0,3976
	0,7576
	0
	1200,7
	0,98772
	0,9
	0,99605
	0,97
	442,792

	6647
	ОСТРОВСКОГО 16
	0,093706667
	0
	0
	1204,2
	0,98768
	0,9
	0,99604
	0,97
	34,284

	54414
	Маяковского 31
	0
	0
	0,014
	1204,7
	0,98768
	0,9
	0,99604
	0,97
	0,000

	54093
	Мира 35
	0
	0
	0,0982
	1207,3
	0,98765
	0,9
	0,99603
	0,97
	0,000

	7046
	Мира 31
	0,0416
	0
	0
	1207,5
	0,98765
	0,9
	0,99603
	0,97
	26,697

	6648
	ОСТРОВСКОГО 16
	0,093706667
	0
	0
	1213,4
	0,98759
	0,9
	0,99601
	0,97
	34,374

	52524
	Пушкина 23
	0
	0
	0,1068
	1215,3
	0,98757
	0,9
	0,99600
	0,97
	0,000

	7005
	ПУШКИНА 14
	0,4024
	0
	0
	1217,6
	0,98754
	0,9
	0,99599
	0,97
	153,404

	6641
	МИРА ПР-КТ 35
	0,464
	0
	0
	1218,5
	0,98753
	0,9
	0,99599
	0,97
	180,034

	52526
	Пушкина 25
	0
	0
	0,0551
	1219,5
	0,98752
	0,9
	0,99599
	0,97
	0,000

	8581
	МАЯКОВСКОГО 31
	0,2472
	0
	0
	1224,3
	0,98748
	0,9
	0,99597
	0,97
	90,882

	7000
	Маяковского 49
	0,028
	0
	0
	1224,5
	0,98747
	0,9
	0,99597
	0,97
	18,127

	54095
	Мира 35/1
	0
	0
	0,1024
	1225,2
	0,98747
	0,9
	0,99597
	0,97
	0,000

	41969
	ДРУЖБЫ ПР-Д 14
	0,38632
	0
	0
	1226,4
	0,98745
	0,9
	0,99596
	0,97
	248,812

	29584
	МИРА ПР-КТ 42
	0,0336
	0
	0,02
	1226,9
	0,98745
	0,9
	0,99596
	0,97
	17,667

	7045
	ОСТРОВСКОГО 16
	0,093706667
	0
	0
	1229,8
	0,98742
	0,9
	0,99595
	0,97
	34,545

	55667
	Маяковского 18
	0
	0
	0,1068
	1235,7
	0,98736
	0,9
	0,99593
	0,97
	0,000

	6658
	ОСТРОВСКОГО 20/1
	0,268
	0,0704
	0
	1239,2
	0,98732
	0,9
	0,99592
	0,97
	122,838

	54086
	Пушкина 1
	0
	0
	0,1005
	1239,6
	0,98732
	0,9
	0,99592
	0,97
	0,000

	49028
	МАЯКОВСКОГО 38
	0,0824
	0
	0,005
	1240,8
	0,98731
	0,9
	0,99592
	0,97
	30,598

	54139
	Пушкина 19
	0
	0
	0,0913
	1241,3
	0,98730
	0,9
	0,99592
	0,97
	0,000

	49472
	50 ЛЕТ ВЛКСМ 6В
	0,27496
	0,07168
	0
	1241,8
	0,98730
	0,9
	0,99591
	0,97
	130,763

	6620
	ПУШКИНА 25А
	0,1974
	0
	0
	1242,6
	0,98729
	0,9
	0,99591
	0,97
	75,822

	54417
	50 лет ВЛКСМ
	0
	0
	0,033
	1243,9
	0,98727
	0,9
	0,99591
	0,97
	0,000

	6688
	МИРА ПР-КТ 37/2
	0,2888
	0
	0
	1246,6
	0,98725
	0,9
	0,99590
	0,97
	112,689

	54325
	Мира 39
	0
	0
	0,0515
	1253,5
	0,98718
	0,9
	0,99587
	0,97
	0,000

	8583
	50 лет ВЛКСМ 1
	0,2472
	0
	0
	1257,3
	0,98714
	0,9
	0,99586
	0,97
	159,198

	55671
	Мира 40
	0
	0
	0,1009
	1257,9
	0,98713
	0,9
	0,99586
	0,97
	0,000

	54196
	Пушкина 14
	0
	0
	0,1236
	1258,2
	0,98713
	0,9
	0,99586
	0,97
	0,000

	54211
	Пушкина 24
	0
	0
	0,0875
	1263,3
	0,98708
	0,9
	0,99584
	0,97
	0,000

	54195
	Пушкина 14/1
	0
	0
	0,1217
	1264,1
	0,98707
	0,9
	0,99584
	0,97
	0,000

	54986
	50 лет ВЛКСМ
	0
	0
	0,129
	1264,8
	0,98706
	0,9
	0,99584
	0,97
	0,000

	55659
	Мира 44
	0
	0
	0,0856
	1265,8
	0,98705
	0,9
	0,99583
	0,97
	0,000

	6656
	ОСТРОВСКОГО 20
	0,236
	0
	0
	1265,9
	0,98705
	0,9
	0,99583
	0,97
	86,267

	54141
	Пушкина 21
	0
	0
	0,0771
	1266
	0,98705
	0,9
	0,99583
	0,97
	0,000

	6636
	ПУШКИНА 1
	0,2036
	0
	0
	1267,7
	0,98703
	0,9
	0,99583
	0,97
	78,975

	7033
	ПУШКИНА 23
	0,176
	0
	0
	1268,2
	0,98703
	0,9
	0,99583
	0,97
	67,585

	6660
	ПУШКИНА 19
	0,2888
	0
	0
	1268,8
	0,98702
	0,9
	0,99582
	0,97
	104,579

	58284
	Пушкина 10
	0
	0
	0,146
	1275,4
	0,98695
	0,9
	0,99580
	0,97
	0,000

	6685
	МИРА ПР-КТ 35/2
	0,2656
	0
	0
	1277,8
	0,98693
	0,9
	0,99579
	0,97
	104,701

	8582
	50 лет ВЛКСМ 1
	0,1256
	0
	0
	1278,6
	0,98692
	0,9
	0,99579
	0,97
	80,887

	54972
	Дружбы 15
	0
	0
	0,0493
	1278,8
	0,98692
	0,9
	0,99579
	0,97
	0,000

	8199
	Маяковского 18
	0,04408
	0
	0
	1279,1
	0,98691
	0,9
	0,99579
	0,97
	29,045

	6691
	МИРА ПР-КТ 39
	0,2078
	0
	0
	1282,1
	0,98688
	0,9
	0,99578
	0,97
	80,877

	6621
	ПУШКИНА 25А
	0,1974
	0
	0
	1283,1
	0,98687
	0,9
	0,99578
	0,97
	76,508

	8575
	50 ЛЕТ ВЛКСМ 1А
	0,092
	0,3032
	0
	1285,1
	0,98685
	0,9
	0,99577
	0,97
	145,230

	55597
	Маяковского 49
	0
	0
	0,1174
	1285,2
	0,98685
	0,9
	0,99577
	0,97
	0,000

	54964
	Дружбы 12а
	0
	0
	0,123
	1286,3
	0,98684
	0,9
	0,99577
	0,97
	0,000

	6708
	ПУШКИНА 25
	0,1896
	0
	0
	1289,2
	0,98681
	0,9
	0,99576
	0,97
	73,349

	6690
	МИРА ПР-КТ 39
	0,2078
	0
	0
	1289,5
	0,98681
	0,9
	0,99576
	0,97
	80,983

	54948
	Маяковского 17/1
	0
	0
	0,194
	1289,6
	0,98681
	0,9
	0,99576
	0,97
	0,000

	42489
	МИРА ПР-КТ 44
	0,276
	0,0288
	0
	1289,7
	0,98681
	0,9
	0,99576
	0,97
	117,859

	41974
	МАЯКОВСКОГО 19
	0,1532
	0
	0
	1290,6
	0,98680
	0,9
	0,99575
	0,97
	56,817

	6682
	МИРА ПР-КТ 35/1
	0,1984
	0
	0
	1294,6
	0,98676
	0,9
	0,99574
	0,97
	71,931

	54956
	30 лет Победы 13
	0
	0
	0,03695
	1294,7
	0,98676
	0,9
	0,99574
	0,97
	0,000

	7002
	МАЯКОВСКОГО 49
	0,4152
	0
	0
	1295,8
	0,98674
	0,9
	0,99574
	0,97
	150,203

	6662
	ПУШКИНА 21
	0,268
	0
	0
	1296,3
	0,98674
	0,9
	0,99573
	0,97
	97,286

	55675
	Мира 42/1
	0
	0
	0,188
	1304,8
	0,98665
	0,9
	0,99571
	0,97
	0,000

	54145
	Островского 28
	0
	0
	0,1087
	1306,3
	0,98664
	0,9
	0,99570
	0,97
	0,000

	49066
	БЫСТРИНСКАЯ 1б
	0,0088
	0
	0
	1310,3
	0,98660
	0,9
	0,99569
	0,97
	3,798

	41692
	МИРА ПР-КТ 42
	0,0336
	0
	0,02
	1313,9
	0,98656
	0,9
	0,99568
	0,97
	17,554

	7078
	ПУШКИНА 24
	0,3472
	0
	0
	1315,7
	0,98654
	0,9
	0,99567
	0,97
	130,237

	7034
	ПУШКИНА 23
	0,176
	0
	0
	1317,1
	0,98653
	0,9
	0,99567
	0,97
	68,047

	52520
	Пушкина 27
	0
	0
	0,0641
	1317,5
	0,98652
	0,9
	0,99566
	0,97
	0,000

	6681
	МИРА ПР-КТ 35/1
	0,1984
	0
	0
	1323,3
	0,98646
	0,9
	0,99565
	0,97
	72,143

	54958
	Маяковского 15
	0
	0
	0,0137
	1326,6
	0,98643
	0,9
	0,99563
	0,97
	0,000

	8197
	Мира 40
	0,0224
	0
	0
	1327,3
	0,98642
	0,9
	0,99563
	0,97
	14,762

	6654
	ОСТРОВСКОГО 20
	0,236
	0
	0
	1327,6
	0,98642
	0,9
	0,99563
	0,97
	87,367

	42006
	МАЯКОВСКОГО 17/1
	0,8432
	0,0856
	0
	1328,9
	0,98641
	0,9
	0,99563
	0,97
	325,779

	7106
	ПУШКИНА 10
	0,09856
	0
	0
	1329,4
	0,98640
	0,9
	0,99563
	0,97
	35,599

	11217
	ДРУЖБЫ ПР-Д 12А
	0,468
	0
	0
	1329,6
	0,98640
	0,9
	0,99562
	0,97
	301,415

	52518
	Пушкина 33
	0
	0
	0,1162
	1331,4
	0,98638
	0,9
	0,99562
	0,97
	0,000

	54149
	Пушкина 17
	0
	0
	0,0802
	1332,4
	0,98637
	0,9
	0,99562
	0,97
	0,000

	54218
	Пушкина 10
	0
	0
	0,146
	1339,5
	0,98630
	0,9
	0,99559
	0,97
	0,000

	7116
	ПУШКИНА 14/3
	0,0192
	0
	0
	1340,5
	0,98629
	0,9
	0,99559
	0,97
	7,952

	41728
	МАЯКОВСКОГО 12/1
	0,028
	0
	0
	1341,4
	0,98628
	0,9
	0,99559
	0,97
	12,054

	41995
	МАЯКОВСКОГО 17
	0,014
	0
	0
	1342
	0,98627
	0,9
	0,99558
	0,97
	9,018

	41973
	МАЯКОВСКОГО 17
	0,014
	0
	0
	1345,5
	0,98624
	0,9
	0,99557
	0,97
	9,018

	8200
	МИРА ПР-КТ 42
	0,0336
	0
	0
	1345,6
	0,98623
	0,9
	0,99557
	0,97
	15,256

	8573
	50 ЛЕТ ВЛКСМ
	0,0104
	0
	0
	1345,9
	0,98623
	0,9
	0,99557
	0,97
	6,698

	8578
	ДРУЖБЫ ПР-Д 15
	0,26864
	0
	0
	1346,5
	0,98623
	0,9
	0,99557
	0,97
	173,010

	52534
	Пушкина 16
	0
	0
	0,1008
	1346,6
	0,98622
	0,9
	0,99557
	0,97
	0,000

	42048
	30 ЛЕТ ПОБЕДЫ 13
	0,39048
	0
	0
	1349,3
	0,98620
	0,9
	0,99556
	0,97
	145,872

	6637
	ПУШКИНА 1
	0,2036
	0
	0
	1349,9
	0,98619
	0,9
	0,99556
	0,97
	81,104

	54974
	50 лет ВЛКСМ 3
	0
	0
	0,1469
	1354,7
	0,98614
	0,9
	0,99554
	0,97
	0,000

	52459
	Пушкина 29
	0
	0
	0,0676
	1362
	0,98607
	0,9
	0,99552
	0,97
	0,000

	49847
	ПУШКИНА 10
	0,09856
	0
	0
	1362,7
	0,98606
	0,9
	0,99552
	0,97
	35,779

	6668
	ОСТРОВСКОГО 28
	0,2036
	0
	0
	1365,2
	0,98603
	0,9
	0,99551
	0,97
	74,172

	6667
	ОСТРОВСКОГО 28
	0,2036
	0
	0
	1369,6
	0,98599
	0,9
	0,99549
	0,97
	74,241

	42014
	МАЯКОВСКОГО 15
	0,1136
	0
	0
	1371,6
	0,98597
	0,9
	0,99549
	0,97
	43,483

	7110
	ПУШКИНА 10
	0,09856
	0
	0
	1384
	0,98584
	0,9
	0,99545
	0,97
	35,914

	54930
	30 лет Победы 13
	0
	0
	0,03695
	1384,5
	0,98584
	0,9
	0,99544
	0,97
	0,000

	7088
	ПУШКИНА 10
	0,09856
	0
	0
	1386,8
	0,98581
	0,9
	0,99544
	0,97
	35,810

	7109
	ПУШКИНА 10
	0,09856
	0
	0
	1389,8
	0,98578
	0,9
	0,99543
	0,97
	35,970

	6706
	ПУШКИНА 27
	0,1896
	0
	0
	1390,8
	0,98577
	0,9
	0,99542
	0,97
	73,526

	54266
	Пушкина 8/1
	0
	0
	0,1007
	1393,2
	0,98575
	0,9
	0,99542
	0,97
	0,000

	7081
	ПУШКИНА 16
	0,2504
	0
	0
	1397,1
	0,98571
	0,9
	0,99540
	0,97
	95,111

	6659
	ПУШКИНА 17
	0,2888
	0
	0
	1398,3
	0,98570
	0,9
	0,99540
	0,97
	105,543

	6710
	ПУШКИНА 33
	0,194
	0
	0
	1402,2
	0,98566
	0,9
	0,99539
	0,97
	75,103

	54155
	Островского 24
	0
	0
	0,0738
	1408,2
	0,98559
	0,9
	0,99537
	0,97
	0,000

	52538
	Профсоюзов 50
	0
	0
	0,055
	1414,4
	0,98553
	0,9
	0,99535
	0,97
	0,000

	42044
	Маяковского, 17
	0,028
	0
	0
	1415
	0,98552
	0,9
	0,99534
	0,97
	17,813

	8574
	50 ЛЕТ ВЛКСМ 3/1
	0,1168
	0,0468
	0
	1421,5
	0,98546
	0,9
	0,99532
	0,97
	61,735

	52540
	Профсоюзов 50
	0
	0
	0,0982
	1422,4
	0,98545
	0,9
	0,99532
	0,97
	0,000

	54225
	Пушкина 8/2
	0
	0
	0,0926
	1424,2
	0,98543
	0,9
	0,99531
	0,97
	0,000

	54161
	Островского 26
	0
	0
	0,055
	1425,1
	0,98542
	0,9
	0,99531
	0,97
	0,000

	52463
	Островского 46
	0
	0
	0,0794
	1425,9
	0,98541
	0,9
	0,99531
	0,97
	0,000

	41938
	50 ЛЕТ ВЛКСМ 3/1
	0,1168
	0,0468
	0
	1427,9
	0,98539
	0,9
	0,99530
	0,97
	60,809

	49051
	ПУШКИНА 8/1
	0,2856
	0
	0
	1430,9
	0,98536
	0,9
	0,99529
	0,97
	107,186

	6704
	ПУШКИНА 29
	0,1896
	0
	0
	1434,1
	0,98533
	0,9
	0,99528
	0,97
	73,573

	6711
	ПУШКИНА 33
	0,194
	0
	0
	1435,3
	0,98532
	0,9
	0,99528
	0,97
	75,675

	52542
	Пушкина 22
	0
	0
	0,0683
	1437,3
	0,98530
	0,9
	0,99527
	0,97
	0,000

	8572
	50 ЛЕТ ВЛКСМ 3/1
	0,1168
	0,0468
	0
	1438,3
	0,98529
	0,9
	0,99527
	0,97
	60,989

	52552
	Профсоюзов 56
	0
	0
	0,065
	1442,3
	0,98525
	0,9
	0,99525
	0,97
	0,000

	58127
	ОСТРОВСКОГО 26
	0,1992
	0
	0
	1442,8
	0,98524
	0,9
	0,99525
	0,97
	72,296

	54157
	Островского 22
	0
	0
	0,1087
	1443
	0,98524
	0,9
	0,99525
	0,97
	0,000

	7084
	Профсоюзов 50
	0,048
	0
	0
	1446,3
	0,98520
	0,9
	0,99524
	0,97
	31,043

	6712
	ПУШКИНА 33/1
	0,0296
	0
	0
	1450
	0,98517
	0,9
	0,99523
	0,97
	12,113

	54222
	Пушкина 8
	0
	0
	0,0991
	1457
	0,98509
	0,9
	0,99521
	0,97
	0,000

	48894
	ПРОФСОЮЗОВ 56
	0,0544
	0
	0
	1457,5
	0,98509
	0,9
	0,99520
	0,97
	22,435

	7083
	ПРОФСОЮЗОВ 50
	0,396
	0
	0
	1461
	0,98505
	0,9
	0,99519
	0,97
	150,194

	54229
	Пушкина 8/3
	0
	0
	0,0879
	1464,9
	0,98501
	0,9
	0,99518
	0,97
	0,000

	52494
	Пушкина 15/1
	0
	0
	0,355
	1466,2
	0,98500
	0,9
	0,99517
	0,97
	0,000

	7086
	ПУШКИНА 22
	0,2944
	0
	0
	1469,4
	0,98497
	0,9
	0,99516
	0,97
	111,444

	52465
	Островского 36
	0
	0
	0,153
	1469,5
	0,98497
	0,9
	0,99516
	0,97
	0,000

	7090
	ПУШКИНА 8/2
	0,2808
	0
	0
	1471,2
	0,98495
	0,9
	0,99516
	0,97
	105,652

	55616
	Маяковского 30
	0
	0
	0,1031
	1473,4
	0,98493
	0,9
	0,99515
	0,97
	0,000

	7072
	ОСТРОВСКОГО 22
	0,2824
	0
	0
	1475,4
	0,98491
	0,9
	0,99514
	0,97
	102,986

	55604
	Маяковского 34а
	0
	0
	0,021
	1479,9
	0,98486
	0,9
	0,99513
	0,97
	0,000

	48845
	Островского 36
	0,208
	0,0496
	0
	1480,8
	0,98485
	0,9
	0,99513
	0,97
	167,316

	55618
	Маяковского 32
	0
	0
	0,1158
	1488,3
	0,98477
	0,9
	0,99510
	0,97
	0,000

	52502
	Островского 26/3
	0
	0
	0,013
	1489,3
	0,98476
	0,9
	0,99510
	0,97
	0,000

	52504
	Островского 26/2
	0
	0
	0,019
	1490,9
	0,98475
	0,9
	0,99509
	0,97
	0,000

	54151
	Пушкина 15/2
	0
	0
	0,248
	1492,2
	0,98473
	0,9
	0,99509
	0,97
	0,000

	54940
	30 лет Победы 28
	0
	0
	0,0868
	1495,4
	0,98470
	0,9
	0,99508
	0,97
	0,000

	6629
	ПУШКИНА 15/1
	0,2968
	0,6048
	0
	1497,1
	0,98468
	0,9
	0,99507
	0,97
	327,086

	52506
	Островского 26/2
	0
	0
	0,0179
	1498,5
	0,98467
	0,9
	0,99507
	0,97
	0,000

	49850
	Пушкина 4
	0,05016
	0
	0
	1502,6
	0,98463
	0,9
	0,99506
	0,97
	32,435

	55620
	Маяковского 28
	0
	0
	0,1287
	1506,6
	0,98459
	0,9
	0,99504
	0,97
	0,000

	42049
	МАЯКОВСКОГО 13
	0,05072
	0
	0
	1509,8
	0,98455
	0,9
	0,99503
	0,97
	17,331

	48940
	ПУШКИНА 15/2
	0,152
	0,1776
	0
	1510,4
	0,98455
	0,9
	0,99503
	0,97
	120,322

	6248
	МАЯКОВСКОГО 34А
	0,3008
	0,0544
	0
	1511,2
	0,98454
	0,9
	0,99503
	0,97
	128,486

	52469
	Островского 40
	0
	0
	0,0751
	1512,1
	0,98453
	0,9
	0,99502
	0,97
	0,000

	7069
	ОСТРОВСКОГО 24
	0,2888
	0
	0
	1512,9
	0,98452
	0,9
	0,99502
	0,97
	106,426

	6249
	МАЯКОВСКОГО 32
	0,4056
	0
	0
	1515,3
	0,98450
	0,9
	0,99501
	0,97
	146,331

	44805
	30 ЛЕТ ПОБЕДЫ 28
	0,23576
	0
	0
	1515,3
	0,98450
	0,9
	0,99501
	0,97
	80,503

	7092
	ПУШКИНА 8/3
	0,2728
	0
	0
	1520,6
	0,98444
	0,9
	0,99500
	0,97
	102,952

	7060
	ОСТРОВСКОГО 26/3
	0,124
	0
	0
	1526
	0,98439
	0,9
	0,99498
	0,97
	45,421

	49167
	Маяковского 32/1
	0,4
	0
	0
	1528,1
	0,98437
	0,9
	0,99497
	0,97
	256,451

	42107
	30 ЛЕТ ПОБЕДЫ 34
	0,0792
	0
	0
	1528,7
	0,98436
	0,9
	0,99497
	0,97
	50,409

	7089
	ПУШКИНА 8
	0,2704
	0
	0
	1529,5
	0,98435
	0,9
	0,99497
	0,97
	102,570

	42105
	30 ЛЕТ ПОБЕДЫ 32
	0,092
	0
	0,067
	1531,3
	0,98433
	0,9
	0,99496
	0,97
	54,354

	49852
	ПУШКИНА 4
	0,15733333
	0,053333333
	0
	1531,9
	0,98433
	0,9
	0,99496
	0,97
	80,034

	53754
	Лермонтова 4/1
	0
	0
	0,1155
	1532
	0,98433
	0,9
	0,99496
	0,97
	0,000

	7066
	ОСТРОВСКОГО 26/2
	0,056426667
	0,064
	0
	1537
	0,98428
	0,9
	0,99494
	0,97
	42,838

	72614
	 
	0
	0
	0,085
	1537,6
	0,98427
	0,9
	0,99494
	0,97
	0,000

	51113
	30 ЛЕТ ПОБЕДЫ 34
	0,0792
	0
	0
	1538,5
	0,98426
	0,9
	0,99494
	0,97
	50,408

	42040
	50 ЛЕТ ВЛКСМ 11А
	0,2184
	0
	0
	1538,8
	0,98426
	0,9
	0,99494
	0,97
	76,671

	8564
	50 ЛЕТ ВЛКСМ 9
	0,2668
	0
	0
	1539
	0,98426
	0,9
	0,99494
	0,97
	94,299

	6702
	ОСТРОВСКОГО 46
	0,2664
	0
	0
	1540
	0,98425
	0,9
	0,99493
	0,97
	103,257

	6250
	МАЯКОВСКОГО 30
	0,3848
	0
	0
	1540
	0,98425
	0,9
	0,99493
	0,97
	139,081

	52498
	Островского 26/1
	0
	0
	0,0851
	1543,4
	0,98421
	0,9
	0,99492
	0,97
	0,000

	55608
	Быстринская 6а,б,в,г
	0
	0
	0,2325
	1544,1
	0,98420
	0,9
	0,99492
	0,97
	0,000

	55628
	Быстринская 2
	0
	0
	0,1097
	1545,7
	0,98419
	0,9
	0,99491
	0,97
	0,000

	55626
	Маяковского 34
	0
	0
	0,1109
	1546,2
	0,98418
	0,9
	0,99491
	0,97
	0,000

	49170
	БЫСТРИНСКАЯ 10
	0,876
	0
	0
	1546,4
	0,98418
	0,9
	0,99491
	0,97
	310,334

	54231
	Маяковского 27/1
	0
	0
	0,088
	1547,9
	0,98417
	0,9
	0,99491
	0,97
	0,000

	54970
	50 лет ВЛКСМ 3/1
	0
	0
	0,2006
	1548,8
	0,98416
	0,9
	0,99490
	0,97
	0,000

	7063
	ОСТРОВСКОГО 26/2
	0,056426667
	0,064
	0
	1552,7
	0,98412
	0,9
	0,99489
	0,97
	42,785

	7073
	ОСТРОВСКОГО 22
	0,2824
	0
	0
	1556,1
	0,98408
	0,9
	0,99488
	0,97
	104,659

	7064
	ОСТРОВСКОГО 26/2
	0,056426667
	0,064
	0
	1557,4
	0,98407
	0,9
	0,99487
	0,97
	42,823

	49164
	БЫСТРИНСКАЯ 8
	0,24544
	0
	0,1304
	1558,3
	0,98406
	0,9
	0,99487
	0,97
	102,439

	54202
	Пушкина 4/1
	0
	0
	0,0191
	1559,9
	0,98404
	0,9
	0,99487
	0,97
	0,000

	41998
	50 ЛЕТ ВЛКСМ 9А
	0,496
	0
	0
	1560
	0,98404
	0,9
	0,99487
	0,97
	175,317

	42158
	МАЯКОВСКОГО 11
	0,21586667
	0
	0,0754
	1560,6
	0,98404
	0,9
	0,99486
	0,97
	95,310

	42170
	МАЯКОВСКОГО 11
	0,21586667
	0
	0,0754
	1561,8
	0,98402
	0,9
	0,99486
	0,97
	95,324

	41916
	50 ЛЕТ ВЛКСМ 3/1
	0,1168
	0,0468
	0
	1562
	0,98402
	0,9
	0,99486
	0,97
	63,720

	49143
	ПУШКИНА 4/1
	0,08
	0
	0
	1562,5
	0,98402
	0,9
	0,99486
	0,97
	30,269

	8569
	50 ЛЕТ ВЛКСМ 3
	0,3518
	0
	0
	1563,2
	0,98401
	0,9
	0,99486
	0,97
	134,647

	6252
	МАЯКОВСКОГО 28
	0,2256
	0
	0
	1563,5
	0,98401
	0,9
	0,99485
	0,97
	82,520

	52473
	Островского 38
	0
	0
	0,0869
	1573,4
	0,98390
	0,9
	0,99482
	0,97
	0,000

	49148
	ПУШКИНА 4/1
	0,2744
	0,112
	0
	1574,4
	0,98389
	0,9
	0,99482
	0,97
	145,516

	48911
	МАЯКОВСКОГО
	0,008
	0
	0
	1574,9
	0,98389
	0,9
	0,99482
	0,97
	5,172

	54942
	30 лет Победы 28/1
	0
	0
	0,03
	1576
	0,98388
	0,9
	0,99481
	0,97
	0,000

	55610
	Быстринская 6/1
	0
	0
	0,005
	1578,7
	0,98385
	0,9
	0,99480
	0,97
	0,000

	6230
	МАЯКОВСКОГО 34
	0,1924
	0
	0
	1578,9
	0,98385
	0,9
	0,99480
	0,97
	69,765

	42188
	МАЯКОВСКОГО 9/2
	0,22872
	0
	0,0661
	1579,8
	0,98384
	0,9
	0,99480
	0,97
	101,581

	9722
	ЛЕРМОНТОВА 4/1
	0,1524
	0
	0
	1581,4
	0,98382
	0,9
	0,99480
	0,97
	57,569

	49874
	БЫСТРИНСКАЯ 3
	0,504
	0,2192
	0
	1584,8
	0,98379
	0,9
	0,99478
	0,97
	256,834

	55647
	Маяковского 51
	0
	0
	0,025
	1585,8
	0,98378
	0,9
	0,99478
	0,97
	0,000

	7058
	ОСТРОВСКОГО 26/1
	0,16746667
	0
	0
	1585,9
	0,98378
	0,9
	0,99478
	0,97
	61,596

	42570
	30 ЛЕТ ПОБЕДЫ 19
	0,5672
	0
	0
	1588,6
	0,98375
	0,9
	0,99477
	0,97
	196,996

	6228
	БЫСТРИНСКАЯ 2
	0,3848
	0
	0
	1590
	0,98373
	0,9
	0,99477
	0,97
	139,502

	6245
	БЫСТРИНСКАЯ 6
	0,23824
	0
	0
	1590,9
	0,98373
	0,9
	0,99476
	0,97
	86,214

	7094
	МАЯКОВСКОГО 27/1
	0,3728
	0
	0
	1591,2
	0,98372
	0,9
	0,99476
	0,97
	142,344

	55638
	Маяковского 36
	0
	0
	0,007
	1592,9
	0,98370
	0,9
	0,99476
	0,97
	0,000

	8567
	ДРУЖБЫ ПР-Д 17
	0,55024
	0
	0
	1595,8
	0,98368
	0,9
	0,99475
	0,97
	356,620

	42140
	30 ЛЕТ ПОБЕДЫ 28/1
	0,05104
	0
	0
	1596,7
	0,98367
	0,9
	0,99475
	0,97
	17,428

	49221
	МАЯКОВСКОГО 28
	0,2256
	0
	0,06435
	1598,6
	0,98365
	0,9
	0,99474
	0,97
	82,090

	52530
	Профсоюзов 54
	0
	0
	0,098
	1598,8
	0,98364
	0,9
	0,99474
	0,97
	0,000

	50153
	30 ЛЕТ ПОБЕДЫ 30
	0,3064
	0
	0,152997
	1598,8
	0,98364
	0,9
	0,99474
	0,97
	125,608

	6231
	МАЯКОВСКОГО 34
	0,1924
	0
	0
	1599
	0,98364
	0,9
	0,99474
	0,97
	70,157

	49217
	БЫСТРИНСКАЯ 6/1
	0,0088
	0
	0
	1600,5
	0,98363
	0,9
	0,99473
	0,97
	4,545

	9724
	ЛЕРМОНТОВА 4/1
	0,1524
	0
	0
	1602,2
	0,98361
	0,9
	0,99473
	0,97
	57,715

	52477
	Островского 44
	0
	0
	0,065
	1605,1
	0,98358
	0,9
	0,99472
	0,97
	0,000

	6236
	БЫСТРИНСКАЯ 2/1
	0,004
	0
	0
	1605,6
	0,98357
	0,9
	0,99472
	0,97
	2,512

	8563
	50 ЛЕТ ВЛКСМ 11
	0,31304
	0
	0
	1606,9
	0,98356
	0,9
	0,99471
	0,97
	110,988

	55631
	Быстринская 4
	0
	0
	0,0538
	1608,1
	0,98355
	0,9
	0,99471
	0,97
	0,000

	7057
	ОСТРОВСКОГО 26/1
	0,16746667
	0
	0
	1612
	0,98351
	0,9
	0,99470
	0,97
	61,828

	7104
	МАЯКОВСКОГО 51
	0,2888
	0
	0
	1614,2
	0,98349
	0,9
	0,99469
	0,97
	110,765

	6697
	ОСТРОВСКОГО 40
	0,2752
	0
	0
	1614,6
	0,98348
	0,9
	0,99469
	0,97
	107,605

	48893
	ПРОФСОЮЗОВ 54
	0,1216
	0,4176
	0
	1619,9
	0,98343
	0,9
	0,99467
	0,97
	202,308

	6254
	МАЯКОВСКОГО 36
	0,0256
	0
	0
	1621
	0,98342
	0,9
	0,99467
	0,97
	10,100

	54934
	Маяковского 15
	0
	0
	0,0024
	1623,7
	0,98339
	0,9
	0,99466
	0,97
	0,000

	9723
	ЛЕРМОНТОВА 4/1
	0,1524
	0
	0
	1628,8
	0,98334
	0,9
	0,99464
	0,97
	58,005

	72639
	 
	0,114
	0,508
	0,172
	1630
	0,98333
	0,9
	0,99464
	0,97
	0,000

	72636
	 
	1,313
	0,279
	0,917
	1630
	0,98333
	0,9
	0,99464
	0,97
	0,000

	49870
	ПУШКИНА 4А
	0,05016
	0
	0
	1630,3
	0,98332
	0,9
	0,99463
	0,97
	32,426

	42207
	МАЯКОВСКОГО 9/1
	0,212
	0
	0,0792
	1632,2
	0,98330
	0,9
	0,99463
	0,97
	100,566

	55633
	Быстринская 4/1
	0
	0
	0,011
	1634
	0,98328
	0,9
	0,99462
	0,97
	0,000

	6670
	ОСТРОВСКОГО 26/1
	0,16746667
	0
	0
	1634,1
	0,98328
	0,9
	0,99462
	0,97
	62,233

	6233
	БЫСТРИНСКАЯ 4
	0,16304
	0
	0
	1638,2
	0,98324
	0,9
	0,99461
	0,97
	57,637

	6244
	БЫСТРИНСКАЯ 6
	0,23824
	0
	0
	1638,8
	0,98324
	0,9
	0,99461
	0,97
	86,370

	57136
	Профсоюзов ул.
	0,04672
	0
	0
	1639
	0,98323
	0,9
	0,99461
	0,97
	29,822

	42025
	МАЯКОВСКОГО 15
	0,06992
	0
	0
	1639,1
	0,98323
	0,9
	0,99461
	0,97
	23,891

	42197
	МАЯКОВСКОГО 11
	0,21586667
	0
	0,0754
	1639,6
	0,98323
	0,9
	0,99460
	0,97
	102,037

	54235
	Пушкина 4
	0
	0
	0,0522
	1641,3
	0,98321
	0,9
	0,99460
	0,97
	0,000

	42076
	30 ЛЕТ ПОБЕДЫ 32
	0,092
	0
	0,067
	1642,9
	0,98319
	0,9
	0,99459
	0,97
	55,601

	57138
	Профсоюзов ул.
	0,08576
	0
	0
	1645,5
	0,98317
	0,9
	0,99458
	0,97
	54,744

	53779
	Мира 23/1
	0
	0
	0,1346
	1647,9
	0,98314
	0,9
	0,99458
	0,97
	0,000

	53783
	Островского 9/1
	0
	0
	0,116
	1649,5
	0,98313
	0,9
	0,99457
	0,97
	0,000

	70178
	Профсоюзов 54
	0
	0,06536
	0,155
	1651,5
	0,98311
	0,9
	0,99457
	0,97
	0,000

	11277
	БЫСТРИНСКАЯ 4/1
	0,05968
	0
	0
	1652,7
	0,98309
	0,9
	0,99456
	0,97
	38,273

	54903
	30 лет Победы 11
	0
	0
	0,0848
	1652,9
	0,98309
	0,9
	0,99456
	0,97
	0,000

	52489
	Островского 32
	0
	0
	0,0868
	1653,2
	0,98309
	0,9
	0,99456
	0,97
	0,000

	54901
	30 лет Победы 9а
	0
	0
	0,0666
	1654,8
	0,98307
	0,9
	0,99455
	0,97
	0,000

	42162
	30 ЛЕТ ПОБЕДЫ 28А
	0,0096
	0
	0
	1658,6
	0,98303
	0,9
	0,99454
	0,97
	3,278

	6700
	ОСТРОВСКОГО 44
	0,1928
	0
	0
	1664,2
	0,98298
	0,9
	0,99452
	0,97
	74,448

	42714
	ДРУЖБЫ ПР-Д 7
	0,3352
	0
	0
	1664,6
	0,98297
	0,9
	0,99452
	0,97
	218,721

	9718
	ЛЕРМОНТОВА 4/1
	0,1524
	0
	0
	1665,6
	0,98296
	0,9
	0,99452
	0,97
	58,795

	42567
	30 ЛЕТ ПОБЕДЫ 21
	0,2256
	0
	0
	1667,9
	0,98294
	0,9
	0,99451
	0,97
	79,291

	53768
	Лермонтова 4/2
	0
	0
	0,1215
	1668,1
	0,98294
	0,9
	0,99451
	0,97
	0,000

	41313
	30 ЛЕТ ПОБЕДЫ 50
	0,577
	0,233
	0,497
	1669,3
	0,98292
	0,9
	0,99451
	0,97
	287,978

	52487
	Островского 42
	0
	0
	0,0811
	1669,6
	0,98292
	0,9
	0,99451
	0,97
	0,000

	53762
	Лермонтова 2/2
	0
	0
	0,182
	1671,4
	0,98290
	0,9
	0,99450
	0,97
	0,000

	52550
	Профсоюзов 54
	0
	0
	0,155
	1671,4
	0,98290
	0,9
	0,99450
	0,97
	0,000

	9802
	ОСТРОВСКОГО 9/1
	0,3008
	0
	0
	1671,7
	0,98290
	0,9
	0,99450
	0,97
	112,579

	70180
	ПРОФСОЮЗОВ 54
	0,1168
	0,2616
	0
	1672,1
	0,98289
	0,9
	0,99450
	0,97
	142,188

	6234
	БЫСТРИНСКАЯ 4
	0,16304
	0
	0
	1672,4
	0,98289
	0,9
	0,99450
	0,97
	58,002

	6240
	БЫСТРИНСКАЯ 6
	0,23824
	0
	0
	1674,3
	0,98287
	0,9
	0,99449
	0,97
	86,548

	51118
	Маяковского 12
	0,056
	0
	0
	1674,8
	0,98287
	0,9
	0,99449
	0,97
	35,625

	53764
	Лермонтова 2/1
	0
	0
	0,667
	1675,8
	0,98286
	0,9
	0,99449
	0,97
	0,000

	6696
	ОСТРОВСКОГО 38
	0,2624
	0
	0
	1679,7
	0,98282
	0,9
	0,99447
	0,97
	103,149

	49229
	Маяковского 28/1
	0,012
	0
	0
	1686
	0,98275
	0,9
	0,99445
	0,97
	7,696

	49236
	Маяковского 28/1
	0,012
	0
	0
	1686,1
	0,98275
	0,9
	0,99445
	0,97
	7,696

	11215
	ПРОФСОЮЗОВ 54
	0,1128
	0,36
	0
	1687,3
	0,98274
	0,9
	0,99445
	0,97
	177,682

	7101
	ПУШКИНА 4
	0,15733333
	0,053333333
	0
	1687,6
	0,98274
	0,9
	0,99445
	0,97
	81,140

	53720
	Лермонтова 2
	0
	0
	0,1131
	1688
	0,98273
	0,9
	0,99445
	0,97
	0,000

	9872
	МИРА ПР-КТ 23/1
	0,2166
	0
	0
	1688,4
	0,98273
	0,9
	0,99444
	0,97
	81,167

	52481
	Островского 34
	0
	0
	0,0869
	1692,1
	0,98269
	0,9
	0,99443
	0,97
	0,000

	9758
	ЛЕРМОНТОВА 2/2
	0,3288
	0,0832
	0
	1693,6
	0,98267
	0,9
	0,99443
	0,97
	155,565

	9735
	ЛЕРМОНТОВА 4/2
	0,11792
	0
	0
	1695,7
	0,98265
	0,9
	0,99442
	0,97
	44,506

	9759
	ЛЕРМОНТОВА 2/1
	0,2952
	0,0824
	0
	1696,5
	0,98264
	0,9
	0,99442
	0,97
	142,630

	42062
	
	0,008
	0
	0
	1696,7
	0,98264
	0,9
	0,99442
	0,97
	5,181

	58885
	50 лет ВЛКСМ
	0
	0
	0,0017
	1696,8
	0,98264
	0,9
	0,99442
	0,97
	0,000

	7100
	ПУШКИНА 4
	0,15733333
	0,053333333
	0
	1697,8
	0,98263
	0,9
	0,99441
	0,97
	81,305

	9743
	ЛЕРМОНТОВА 2
	0,12048
	0
	0
	1697,8
	0,98263
	0,9
	0,99441
	0,97
	45,377

	54774
	50 лет ВЛКСМ 10
	0
	0
	0,0863
	1698,3
	0,98263
	0,9
	0,99441
	0,97
	0,000

	55694
	Маяковского 20
	0
	0
	0,1161
	1698,6
	0,98262
	0,9
	0,99441
	0,97
	0,000

	58887
	50 ЛЕТ ВЛКСМ 10
	0,08
	0
	0
	1698,8
	0,98262
	0,9
	0,99441
	0,97
	29,446

	6261
	МАЯКОВСКОГО 20/1
	0,3848
	0
	0
	1702,5
	0,98258
	0,9
	0,99440
	0,97
	151,396

	6265
	МИРА ПР-КТ 49
	0,3904
	0
	0
	1704
	0,98257
	0,9
	0,99439
	0,97
	153,943

	6241
	БЫСТРИНСКАЯ 6
	0,23824
	0
	0
	1704,2
	0,98257
	0,9
	0,99439
	0,97
	86,813

	9873
	МИРА ПР-КТ 23/1
	0,2166
	0
	0
	1704,7
	0,98256
	0,9
	0,99439
	0,97
	81,286

	72644
	 
	0,967
	0
	0,2
	1705
	0,98256
	0,9
	0,99439
	0,97
	0,000

	6617
	ОСТРОВСКОГО 34
	0,2752
	0
	0
	1705,8
	0,98255
	0,9
	0,99439
	0,97
	107,804

	55692
	Маяковского 20/1
	0
	0
	0,1045
	1706,3
	0,98254
	0,9
	0,99438
	0,97
	0,000

	58865
	50 лет влксм 6А
	0
	0
	0,3066
	1708,5
	0,98252
	0,9
	0,99438
	0,97
	0,000

	42561
	30 ЛЕТ ПОБЕДЫ 21/2
	0,088
	0,152
	0
	1709,5
	0,98251
	0,9
	0,99437
	0,97
	85,085

	6693
	ОСТРОВСКОГО 42
	0,2624
	0
	0
	1709,9
	0,98251
	0,9
	0,99437
	0,97
	102,235

	55682
	Мира 49
	0
	0
	0,1227
	1710
	0,98251
	0,9
	0,99437
	0,97
	0,000

	9736
	ЛЕРМОНТОВА 4/2
	0,11792
	0
	0
	1710
	0,98251
	0,9
	0,99437
	0,97
	44,722

	54784
	50 лет ВЛКСМ 8
	0
	0
	0,0742
	1710,6
	0,98250
	0,9
	0,99437
	0,97
	0,000

	49854
	ПУШКИНА 2
	0,030666667
	0
	0
	1711,9
	0,98249
	0,9
	0,99437
	0,97
	12,215

	6260
	МАЯКОВСКОГО 22
	0,3464
	0
	0
	1712,1
	0,98249
	0,9
	0,99437
	0,97
	137,137

	6616
	ОСТРОВСКОГО 32
	0,2624
	0
	0
	1712,7
	0,98248
	0,9
	0,99436
	0,97
	102,314

	6723
	50 ЛЕТ ВЛКСМ 8
	0,43704
	0
	0
	1714,9
	0,98246
	0,9
	0,99436
	0,97
	160,545

	49152
	БЫСТРИНСКАЯ 11
	0,0632
	0,0408
	0
	1715,8
	0,98245
	0,9
	0,99435
	0,97
	38,004

	55688
	Маяковского 22
	0
	0
	0,1146
	1716,6
	0,98244
	0,9
	0,99435
	0,97
	0,000

	42108
	ЛЕНИНА ПР-КТ 30/1
	0,66184
	0,20216
	0
	1716,9
	0,98244
	0,9
	0,99435
	0,97
	304,762

	53772
	Лермонтова 6/3
	0
	0
	0,0519
	1716,9
	0,98244
	0,9
	0,99435
	0,97
	0,000

	52491
	Островского 30
	0
	0
	0,1829
	1717,4
	0,98243
	0,9
	0,99435
	0,97
	0,000

	51117
	Маяковского 12
	0,056
	0
	0
	1718,4
	0,98242
	0,9
	0,99435
	0,97
	35,626

	52483
	Островского 36/1
	0
	0
	0,003
	1720,3
	0,98240
	0,9
	0,99434
	0,97
	0,000

	6790
	50 ЛЕТ ВЛКСМ 10
	0,1514
	0
	0
	1721,2
	0,98239
	0,9
	0,99434
	0,97
	55,691

	49234
	Быстринская 8/1
	0,33112
	0
	0
	1721,8
	0,98239
	0,9
	0,99433
	0,97
	142,932

	8565
	50 ЛЕТ ВЛКСМ 7
	0,31112
	0
	0
	1727,9
	0,98232
	0,9
	0,99431
	0,97
	111,295

	6819
	50 ЛЕТ ВЛКСМ
	0,0236
	0
	0
	1728,2
	0,98232
	0,9
	0,99431
	0,97
	15,213

	7096
	 Пушкина 4
	0,00512
	0
	0
	1728,6
	0,98232
	0,9
	0,99431
	0,97
	3,310

	42028
	МАЯКОВСКОГО
	0,3248
	0
	0
	1728,7
	0,98232
	0,9
	0,99431
	0,97
	110,640

	54907
	30 лет Победы 9
	0
	0
	0,0243
	1729,1
	0,98231
	0,9
	0,99431
	0,97
	0,000

	50668
	50 ЛЕТ ВЛКСМ 13
	0,69848
	0
	0
	1729,9
	0,98230
	0,9
	0,99431
	0,97
	245,779

	53774
	Лермонтова 6/2
	0
	0
	0,0817
	1731
	0,98229
	0,9
	0,99430
	0,97
	0,000

	9734
	ЛЕРМОНТОВА 4/2
	0,11792
	0
	0
	1731,4
	0,98229
	0,9
	0,99430
	0,97
	44,899

	6692
	ОСТРОВСКОГО 30
	0,18826667
	0
	0
	1736,9
	0,98223
	0,9
	0,99428
	0,97
	73,121

	9744
	ЛЕРМОНТОВА 2
	0,12048
	0
	0
	1737
	0,98223
	0,9
	0,99428
	0,97
	45,461

	6263
	МАЯКОВСКОГО 20
	0,41792
	0
	0
	1738,3
	0,98222
	0,9
	0,99428
	0,97
	165,313

	7036
	ОСТРОВСКОГО 36/1
	0,008
	0
	0
	1738,5
	0,98222
	0,9
	0,99428
	0,97
	4,506

	42557
	30 ЛЕТ ПОБЕДЫ 19А
	0,192
	0
	0
	1740,2
	0,98220
	0,9
	0,99427
	0,97
	67,842

	53799
	Островского 21/2
	0
	0
	0,255
	1743,5
	0,98216
	0,9
	0,99426
	0,97
	0,000

	42099
	30 ЛЕТ ПОБЕДЫ 11
	0,2696
	0
	0
	1743,6
	0,98216
	0,9
	0,99426
	0,97
	92,909

	42037
	ЛЕНИНА ПР-КТ 23
	0,2112
	0
	0
	1745,1
	0,98215
	0,9
	0,99426
	0,97
	74,704

	6237
	БЫСТРИНСКАЯ 6
	0,23824
	0
	0
	1749,2
	0,98211
	0,9
	0,99424
	0,97
	87,529

	42142
	30 ЛЕТ ПОБЕДЫ 9А
	0,28424
	0
	0
	1751,1
	0,98209
	0,9
	0,99424
	0,97
	100,740

	55642
	Маяковского 26
	0
	0
	0,1202
	1754,9
	0,98205
	0,9
	0,99422
	0,97
	0,000

	49375
	МИРА ПР-КТ 47/2
	0,06488
	0
	0
	1756,1
	0,98204
	0,9
	0,99422
	0,97
	26,153

	53717
	Мира 19
	0
	0
	0,2916
	1758,1
	0,98201
	0,9
	0,99421
	0,97
	0,000

	55752
	30 лет Победы 37/1
	0
	0
	0,01
	1758,4
	0,98201
	0,9
	0,99421
	0,97
	0,000

	49251
	Генерала Иванова 7/2
	0,2328
	0,0856
	0
	1758,8
	0,98201
	0,9
	0,99421
	0,97
	138,013

	49270
	МАЯКОВСКОГО 26/1
	0,048
	0
	0
	1759
	0,98201
	0,9
	0,99421
	0,97
	19,610

	6306
	30 ЛЕТ ПОБЕДЫ 37/1
	0,008
	0
	0
	1759,7
	0,98200
	0,9
	0,99421
	0,97
	4,245

	42560
	30 ЛЕТ ПОБЕДЫ 21А
	0,07544
	0
	0
	1759,8
	0,98200
	0,9
	0,99421
	0,97
	48,009

	9763
	ЛЕРМОНТОВА 6/3
	0,1324
	0
	0
	1761,9
	0,98198
	0,9
	0,99420
	0,97
	50,379

	42463
	30 ЛЕТ ПОБЕДЫ 34А
	0,1592
	0
	0
	1762,4
	0,98197
	0,9
	0,99420
	0,97
	56,034

	55644
	Маяковского 24
	0
	0
	0,103
	1762,6
	0,98197
	0,9
	0,99420
	0,97
	0,000

	49857
	ПУШКИНА 2
	0,030666667
	0
	0
	1763,3
	0,98196
	0,9
	0,99420
	0,97
	12,615

	57100
	АЗС "Простор"
	0,0056
	0
	0
	1765,2
	0,98194
	0,9
	0,99419
	0,97
	3,575

	42546
	30 ЛЕТ ПОБЕДЫ 21/1
	0,288
	0
	0
	1766,2
	0,98193
	0,9
	0,99419
	0,97
	99,091

	9728
	ЛЕРМОНТОВА 4/2
	0,11792
	0
	0
	1766,2
	0,98193
	0,9
	0,99419
	0,97
	45,713

	58266
	 Маяковского 26/1
	0
	0
	0,01
	1767
	0,98192
	0,9
	0,99419
	0,97
	0,000

	9768
	ЛЕРМОНТОВА 6/2
	0,14106667
	0
	0
	1767,1
	0,98192
	0,9
	0,99418
	0,97
	53,625

	9730
	ЛЕРМОНТОВА 4/2
	0,11792
	0
	0
	1769,3
	0,98190
	0,9
	0,99418
	0,97
	45,571

	42065
	30 ЛЕТ ПОБЕДЫ 11А
	0,11464
	0,0944
	0
	1769,4
	0,98190
	0,9
	0,99418
	0,97
	73,851

	54332
	50 лет ВЛКСМ 6а
	0
	0
	0,3089
	1771
	0,98188
	0,9
	0,99417
	0,97
	0,000

	54778
	50 лет ВЛКСМ 8/1
	0
	0
	0,119
	1772,6
	0,98187
	0,9
	0,99417
	0,97
	0,000

	53789
	Мира 23
	0
	0
	0,076
	1773,7
	0,98186
	0,9
	0,99416
	0,97
	0,000

	9805
	ОСТРОВСКОГО 21/2
	0,3024
	0,0784
	0
	1776,3
	0,98183
	0,9
	0,99415
	0,97
	143,729

	48977
	Профсоюзов ул.
	0,09728
	0
	0
	1776,7
	0,98182
	0,9
	0,99415
	0,97
	62,131

	54911
	Дружбы 12
	0
	0
	0,1028
	1777,2
	0,98182
	0,9
	0,99415
	0,97
	0,000

	6307
	30 ЛЕТ ПОБЕДЫ 37/1
	0,16133333
	0
	0
	1777,6
	0,98182
	0,9
	0,99415
	0,97
	59,585

	9803
	ОСТРОВСКОГО 9/1
	0,3008
	0
	0
	1778,4
	0,98181
	0,9
	0,99415
	0,97
	114,753

	53722
	Лермонтова 4
	0
	0
	0,1152
	1779
	0,98180
	0,9
	0,99415
	0,97
	0,000

	57162
	Профсоюзов ул.
	0,0016
	0
	0
	1780,2
	0,98179
	0,9
	0,99414
	0,97
	1,022

	9874
	МИРА ПР-КТ 23/1
	0,2166
	0
	0
	1780,2
	0,98179
	0,9
	0,99414
	0,97
	82,144

	57099
	Профсоюзов ул.
	0,0176
	0
	0
	1781,1
	0,98178
	0,9
	0,99414
	0,97
	11,234

	72643
	 
	0,275
	0,071
	0,327
	1781,2
	0,98178
	0,9
	0,99414
	0,97
	0,000

	6612
	ОСТРОВСКОГО 30
	0,18826667
	0
	0
	1784,6
	0,98174
	0,9
	0,99413
	0,97
	73,535

	6258
	МАЯКОВСКОГО 24
	0,4176
	0
	0
	1785,4
	0,98174
	0,9
	0,99412
	0,97
	165,663

	6264
	МИРА ПР-КТ 51
	0,3904
	0
	0
	1785,6
	0,98173
	0,9
	0,99412
	0,97
	155,723

	55684
	Мира 51
	0
	0
	0,113
	1787,7
	0,98171
	0,9
	0,99412
	0,97
	0,000

	9859
	МИРА ПР-КТ 19
	0,20845333
	0
	0
	1787,8
	0,98171
	0,9
	0,99412
	0,97
	78,775

	8566
	50 ЛЕТ ВЛКСМ 5
	0,27336
	0
	0
	1787,9
	0,98171
	0,9
	0,99412
	0,97
	98,725

	6801
	50 ЛЕТ ВЛКСМ 6а
	0,04904
	0
	0
	1790,4
	0,98168
	0,9
	0,99411
	0,97
	31,621

	6256
	МАЯКОВСКОГО 26
	0,4128
	0
	0
	1791,1
	0,98168
	0,9
	0,99411
	0,97
	163,889

	9746
	ЛЕРМОНТОВА 2
	0,12048
	0
	0
	1792,5
	0,98166
	0,9
	0,99410
	0,97
	45,743

	51164
	ЛЕНИНА ПР-КТ 32
	0,27448
	0
	0
	1792,6
	0,98166
	0,9
	0,99410
	0,97
	96,488

	52401
	Лермонтова 6
	0
	0
	0,2796
	1792,8
	0,98166
	0,9
	0,99410
	0,97
	0,000

	54788
	Ленина 34
	0
	0
	0,1675
	1793,1
	0,98166
	0,9
	0,99410
	0,97
	0,000

	55206
	Юности 17/1
	0
	0
	0,0142
	1797,1
	0,98162
	0,9
	0,99409
	0,97
	0,000

	6736
	ЛЕНИНА ПР-КТ 34
	0,462
	0
	0
	1797,8
	0,98161
	0,9
	0,99408
	0,97
	170,093

	53805
	Островского 21/1
	0
	0
	0,1001
	1800,9
	0,98158
	0,9
	0,99407
	0,97
	0,000

	9765
	ЛЕРМОНТОВА 6/2
	0,14106667
	0
	0
	1803,1
	0,98155
	0,9
	0,99407
	0,97
	54,735

	9875
	МИРА ПР-КТ 23/1
	0,2166
	0
	0
	1803,6
	0,98155
	0,9
	0,99406
	0,97
	82,575

	9761
	ЛЕРМОНТОВА 6/3
	0,1324
	0
	0
	1805,8
	0,98153
	0,9
	0,99406
	0,97
	51,149

	49212
	ПУШКИНА 2
	0,030666667
	0
	0
	1806,3
	0,98152
	0,9
	0,99406
	0,97
	13,595

	6785
	50 ЛЕТ ВЛКСМ 6A
	0,1096
	0,0896
	0
	1806,6
	0,98152
	0,9
	0,99405
	0,97
	128,403

	9864
	МИРА ПР-КТ 19
	0,20845333
	0
	0
	1808,1
	0,98150
	0,9
	0,99405
	0,97
	78,893

	55709
	30 лет Победы 39/1
	0
	0
	0,038
	1810
	0,98148
	0,9
	0,99404
	0,97
	0,000

	6780
	50 ЛЕТ ВЛКСМ 8/1
	0,1672
	0,1968
	0
	1810,4
	0,98148
	0,9
	0,99404
	0,97
	134,513

	9766
	ЛЕРМОНТОВА 6/2
	0,14106667
	0
	0
	1811,1
	0,98147
	0,9
	0,99404
	0,97
	54,398

	55198
	Юности 1
	0
	0
	0,481
	1814,1
	0,98144
	0,9
	0,99403
	0,97
	0,000

	54855
	Юности 19
	0
	0
	0,0135
	1817,2
	0,98141
	0,9
	0,99402
	0,97
	0,000

	52403
	Писателей 19б
	0
	0
	0,083
	1817,5
	0,98141
	0,9
	0,99402
	0,97
	0,000

	9745
	ЛЕРМОНТОВА 2
	0,12048
	0
	0
	1819,7
	0,98138
	0,9
	0,99401
	0,97
	46,040

	9845
	МИРА ПР-КТ 23
	0,4432
	0,0864
	0
	1819,8
	0,98138
	0,9
	0,99401
	0,97
	199,275

	49238
	ГЕНЕРАЛА ИВАНОВА 7/1
	0,3456
	0
	0,113
	1821,8
	0,98136
	0,9
	0,99400
	0,97
	167,711

	55702
	30 лет Победы 37/1
	0
	0
	0,1228
	1821,9
	0,98136
	0,9
	0,99400
	0,97
	0,000

	47819
	МИРА ПР-КТ 23
	0,07632
	0,05856
	0
	1824,3
	0,98134
	0,9
	0,99400
	0,97
	51,741

	9790
	ЛЕРМОНТОВА 6
	0,1186
	0
	0
	1825,5
	0,98133
	0,9
	0,99399
	0,97
	45,019

	9753
	ЛЕРМОНТОВА 4
	0,15804
	0
	0
	1827,6
	0,98130
	0,9
	0,99399
	0,97
	60,076

	9843
	ОСТРОВСКОГО 21/1
	0,1776
	0
	0
	1828,8
	0,98129
	0,9
	0,99398
	0,97
	67,056

	54859
	Юности 19
	0
	0
	0,0135
	1834,3
	0,98124
	0,9
	0,99396
	0,97
	0,000

	53793
	Островского 9
	0
	0
	0,1926
	1834,5
	0,98123
	0,9
	0,99396
	0,97
	0,000

	9865
	МИРА ПР-КТ 19
	0,20845333
	0
	0
	1834,6
	0,98123
	0,9
	0,99396
	0,97
	79,053

	55210
	Юности 17
	0
	0
	0,01125
	1835
	0,98123
	0,9
	0,99396
	0,97
	0,000

	42059
	ДРУЖБЫ ПР-Д 12
	0,256
	0
	0
	1839,7
	0,98118
	0,9
	0,99395
	0,97
	94,803

	54863
	30 лет Победы 24
	0
	0
	0,0091
	1839,9
	0,98118
	0,9
	0,99395
	0,97
	0,000

	9877
	ПИСАТЕЛЕЙ Б-Р 19А
	0,108
	0
	0
	1840,5
	0,98117
	0,9
	0,99394
	0,97
	69,883

	54351
	50 лет ВЛКСМ 10/2
	0
	0
	0,241
	1841,1
	0,98117
	0,9
	0,99394
	0,97
	0,000

	6308
	30 ЛЕТ ПОБЕДЫ 37/1
	0,16133333
	0
	0
	1841,4
	0,98116
	0,9
	0,99394
	0,97
	59,734

	42191
	ЮНОСТИ 1
	0,2576
	0,1816
	0
	1841,8
	0,98116
	0,9
	0,99394
	0,97
	152,150

	9857
	МИРА ПР-КТ 19
	0,20845333
	0
	0
	1841,9
	0,98116
	0,9
	0,99394
	0,97
	79,099

	42165
	ЮНОСТИ 19
	0,042
	0
	0
	1844
	0,98114
	0,9
	0,99393
	0,97
	14,488

	6613
	ОСТРОВСКОГО 30
	0,18826667
	0
	0
	1844
	0,98114
	0,9
	0,99393
	0,97
	74,137

	42319
	ЮНОСТИ 8
	0,1088
	0
	0,4
	1846,1
	0,98111
	0,9
	0,99392
	0,97
	91,583

	55214
	Юности 17
	0
	0
	0,01125
	1847,5
	0,98110
	0,9
	0,99392
	0,97
	0,000

	9754
	ЛЕРМОНТОВА 4
	0,15804
	0
	0
	1848,3
	0,98109
	0,9
	0,99392
	0,97
	60,202

	42296
	УНИВЕРСИТЕТСКАЯ 11
	1,2808
	0,1904
	0,7051
	1849,2
	0,98108
	0,9
	0,99391
	0,97
	883,033

	42160
	ЮНОСТИ 19
	0,042
	0
	0
	1849,9
	0,98108
	0,9
	0,99391
	0,97
	14,488

	49205
	БЫСТРИНСКАЯ 12
	0,344
	0
	0,1064
	1853,6
	0,98104
	0,9
	0,99390
	0,97
	150,519

	9842
	ОСТРОВСКОГО 21/1
	0,1776
	0
	0
	1854,5
	0,98103
	0,9
	0,99390
	0,97
	67,149

	42300
	УНИВЕРСИТЕТСКАЯ 11
	1,2808
	0,1904
	0,7051
	1855,1
	0,98102
	0,9
	0,99390
	0,97
	911,394

	6301
	30 ЛЕТ ПОБЕДЫ 39/1
	0,2044
	0,038
	0
	1856,6
	0,98101
	0,9
	0,99389
	0,97
	90,560

	72645
	 
	2,4355
	0,1583
	1,2648
	1858,3
	0,98099
	0,9
	0,99388
	0,97
	0,000

	42194
	ЮНОСТИ 17/1
	0,0652
	0
	0
	1860,6
	0,98097
	0,9
	0,99388
	0,97
	22,491

	54867
	Парковая 26
	0
	0
	0,0137
	1861,4
	0,98096
	0,9
	0,99387
	0,97
	0,000

	70227
	30 лет победы 26
	0
	0
	0,2
	1862,3
	0,98095
	0,9
	0,99387
	0,97
	0,000

	55216
	Парковая 22
	0
	0
	0,01
	1862,7
	0,98094
	0,9
	0,99387
	0,97
	0,000

	9866
	МИРА ПР-КТ 19
	0,20845333
	0
	0
	1863,5
	0,98094
	0,9
	0,99387
	0,97
	79,355

	58881
	50 лет ВЛКСМ 6Б
	0
	0
	0,1369
	1866,2
	0,98091
	0,9
	0,99386
	0,97
	0,000

	42096
	ЛЕНИНА ПР-КТ 21
	0,3648
	0,2408
	0,047
	1867,9
	0,98089
	0,9
	0,99385
	0,97
	220,395

	9755
	ЛЕРМОНТОВА 4
	0,15804
	0
	0
	1868,1
	0,98089
	0,9
	0,99385
	0,97
	60,431

	9839
	ОСТРОВСКОГО 21/1
	0,1776
	0
	0
	1868,7
	0,98088
	0,9
	0,99385
	0,97
	68,421

	9738
	ЛЕРМОНТОВА 2
	0,12048
	0
	0
	1870,4
	0,98087
	0,9
	0,99384
	0,97
	47,029

	51102
	30 ЛЕТ ПОБЕДЫ 25
	0,14144
	0,27952
	0,0584
	1871,1
	0,98086
	0,9
	0,99384
	0,97
	155,089

	6778
	50 ЛЕТ ВЛКСМ 10/2
	0,3284
	0,812
	0
	1871,4
	0,98086
	0,9
	0,99384
	0,97
	420,428

	8604
	30 ЛЕТ ПОБЕДЫ 1А
	0,2648
	0
	0
	1871,5
	0,98085
	0,9
	0,99384
	0,97
	95,982

	9814
	ОСТРОВСКОГО 9
	0,144
	0
	0
	1872,7
	0,98084
	0,9
	0,99384
	0,97
	54,467

	42604
	30 ЛЕТ ПОБЕДЫ 25
	0,14144
	0,27952
	0,0584
	1873,3
	0,98084
	0,9
	0,99384
	0,97
	154,786

	9789
	ЛЕРМОНТОВА 6
	0,1186
	0
	0
	1874,5
	0,98082
	0,9
	0,99383
	0,97
	45,246

	53795
	Островского 19
	0
	0
	0,065
	1874,7
	0,98082
	0,9
	0,99383
	0,97
	0,000

	42195
	ЮНОСТИ 17
	0,04264
	0
	0
	1874,7
	0,98082
	0,9
	0,99383
	0,97
	14,708

	42157
	30 ЛЕТ ПОБЕДЫ 24
	0,03704
	0
	0
	1876,2
	0,98081
	0,9
	0,99383
	0,97
	12,777

	8605
	30 ЛЕТ ПОБЕДЫ 3А
	0,35104
	0
	0
	1876,5
	0,98080
	0,9
	0,99382
	0,97
	126,959

	42550
	30 ЛЕТ ПОБЕДЫ 27
	0,1104
	0
	0
	1877
	0,98080
	0,9
	0,99382
	0,97
	39,023

	9855
	МИРА ПР-КТ 19
	0,20845333
	0
	0
	1878,1
	0,98079
	0,9
	0,99382
	0,97
	79,311

	6309
	30 ЛЕТ ПОБЕДЫ 37/1
	0,16133333
	0
	0
	1879,8
	0,98077
	0,9
	0,99381
	0,97
	59,819

	54884
	30 лет Победы 9
	0
	0
	0,0243
	1880,9
	0,98076
	0,9
	0,99381
	0,97
	0,000

	42201
	ЮНОСТИ 17
	0,04264
	0
	0
	1884,9
	0,98072
	0,9
	0,99380
	0,97
	14,708

	41247
	30 ЛЕТ ПОБЕДЫ 41
	1,1328
	0
	0,3545
	1884,9
	0,98072
	0,9
	0,99380
	0,97
	473,723

	54989
	Парковая 26
	0
	0
	0,0137
	1885,1
	0,98072
	0,9
	0,99380
	0,97
	0,000

	42153
	30 ЛЕТ ПОБЕДЫ 26
	0,4144
	0,3488
	0
	1886,9
	0,98070
	0,9
	0,99379
	0,97
	263,259

	42029
	ДРУЖБЫ ПР-Д 12
	0,248
	0
	0
	1887,8
	0,98069
	0,9
	0,99379
	0,97
	92,351

	57098
	Профсоюзов ул.
	0,0056
	0
	0
	1888,6
	0,98068
	0,9
	0,99378
	0,97
	3,575

	9791
	ЛЕРМОНТОВА 6
	0,1186
	0
	0
	1889,3
	0,98067
	0,9
	0,99378
	0,97
	45,211

	42171
	ПАРКОВАЯ 26
	0,0418
	0
	0
	1890,4
	0,98066
	0,9
	0,99378
	0,97
	14,416

	42098
	ЛЕНИНА ПР-КТ 30/1
	0,21304
	0,02856
	0
	1894,9
	0,98062
	0,9
	0,99376
	0,97
	85,556

	54880
	Дружбы 4
	0
	0
	0,005
	1895,2
	0,98061
	0,9
	0,99376
	0,97
	0,000

	42215
	ПАРКОВАЯ 22
	0,03776
	0
	0
	1895,6
	0,98061
	0,9
	0,99376
	0,97
	13,025

	54876
	30 лет Победы 7
	0
	0
	0,003
	1896,7
	0,98060
	0,9
	0,99376
	0,97
	0,000

	9815
	ОСТРОВСКОГО 9
	0,144
	0
	0
	1897
	0,98059
	0,9
	0,99376
	0,97
	54,657

	58867
	Студенческая 14/1
	0
	0
	0,141
	1899,1
	0,98057
	0,9
	0,99375
	0,97
	0,000

	50194
	БЫСТРИНСКАЯ 13
	0,7712
	0
	0
	1899,5
	0,98057
	0,9
	0,99375
	0,97
	283,444

	9813
	ОСТРОВСКОГО 9
	0,144
	0
	0
	1900,1
	0,98056
	0,9
	0,99375
	0,97
	54,754

	42148
	30 ЛЕТ ПОБЕДЫ 9Б
	0,0084
	0
	0
	1901
	0,98055
	0,9
	0,99374
	0,97
	2,903

	6796
	50 ЛЕТ ВЛКСМ 6а
	0,05176
	0
	0
	1902,3
	0,98054
	0,9
	0,99374
	0,97
	33,390

	53813
	Мира 21
	0
	0
	0,002
	1902,5
	0,98054
	0,9
	0,99374
	0,97
	0,000

	9867
	МИРА ПР-КТ 19
	0,20845333
	0
	0
	1904
	0,98052
	0,9
	0,99373
	0,97
	80,133

	58938
	30 лет победы 44В
	0
	0
	0,016
	1907
	0,98049
	0,9
	0,99372
	0,97
	0,000

	51166
	ЛЕНИНА ПР-КТ 30
	0,396
	0
	0
	1907,4
	0,98049
	0,9
	0,99372
	0,97
	139,958

	9749
	ЛЕРМОНТОВА 4
	0,15804
	0
	0
	1907,6
	0,98049
	0,9
	0,99372
	0,97
	61,246

	54337
	Студенческая 7
	0
	0
	0,0836
	1907,8
	0,98048
	0,9
	0,99372
	0,97
	0,000

	55164
	30 лет Победы 22а
	0
	0
	0,388
	1912
	0,98044
	0,9
	0,99371
	0,97
	0,000

	9788
	ЛЕРМОНТОВА 6
	0,1186
	0
	0
	1913,2
	0,98043
	0,9
	0,99370
	0,97
	45,444

	9853
	МИРА ПР-КТ 19
	0,20845333
	0
	0
	1914,1
	0,98042
	0,9
	0,99370
	0,97
	79,690

	53807
	Островского 21
	0
	0
	0,1088
	1914,9
	0,98041
	0,9
	0,99370
	0,97
	0,000

	42179
	ПАРКОВАЯ 26
	0,0418
	0
	0
	1917
	0,98039
	0,9
	0,99369
	0,97
	14,410

	55178
	Юности 13
	0
	0
	0,0127
	1917,3
	0,98039
	0,9
	0,99369
	0,97
	0,000

	42543
	30 ЛЕТ ПОБЕДЫ 27/1
	0,068
	0
	0
	1917,4
	0,98039
	0,9
	0,99369
	0,97
	43,276

	50670
	ДРУЖБЫ ПР-Д 5
	0,372
	0
	0
	1917,4
	0,98039
	0,9
	0,99369
	0,97
	237,229

	55156
	Парковая 19/1
	0
	0
	0,0249
	1922,4
	0,98033
	0,9
	0,99367
	0,97
	0,000

	55158
	Парковая 19/2
	0
	0
	0,016
	1923,8
	0,98032
	0,9
	0,99367
	0,97
	0,000

	9816
	ОСТРОВСКОГО 9
	0,144
	0
	0
	1926,1
	0,98030
	0,9
	0,99366
	0,97
	54,991

	11766
	ДРУЖБЫ ПР-Д 11
	0,4432
	0
	0
	1927
	0,98029
	0,9
	0,99366
	0,97
	161,033

	42470
	МАЯКОВСКОГО 10
	0,5772
	0
	0,6023
	1927,1
	0,98029
	0,9
	0,99366
	0,97
	264,619

	42150
	30 ЛЕТ ПОБЕДЫ 7
	0,068
	0
	0
	1928,4
	0,98027
	0,9
	0,99365
	0,97
	23,499

	9792
	ЛЕРМОНТОВА 6
	0,1186
	0
	0
	1928,9
	0,98027
	0,9
	0,99365
	0,97
	45,375

	9823
	ОСТРОВСКОГО 19
	0,10533333
	0
	0
	1929,1
	0,98027
	0,9
	0,99365
	0,97
	40,491

	6300
	30 ЛЕТ ПОБЕДЫ 39/1
	0,2044
	0,038
	0
	1929,6
	0,98026
	0,9
	0,99365
	0,97
	91,875

	6614
	ОСТРОВСКОГО 30А
	0,1896
	0
	0
	1930,2
	0,98025
	0,9
	0,99365
	0,97
	76,388

	53811
	Островского 21а
	0
	0
	0,0707
	1930,9
	0,98025
	0,9
	0,99365
	0,97
	0,000

	6776
	СТУДЕНЧЕСКАЯ 14/1
	0,1184
	0,0208
	0
	1931,3
	0,98024
	0,9
	0,99364
	0,97
	53,185

	6807
	СТУДЕНЧЕСКАЯ 7
	0,096
	0
	0
	1933,1
	0,98022
	0,9
	0,99364
	0,97
	35,641

	6314
	30 ЛЕТ ПОБЕДЫ 37/2
	0,1464
	0
	0
	1936,3
	0,98019
	0,9
	0,99363
	0,97
	54,479

	50318
	ОСТРОВСКОГО 43
	0,128
	0
	0
	1937
	0,98018
	0,9
	0,99363
	0,97
	47,039

	54915
	Дружбы 11а
	0
	0
	0,1
	1937,2
	0,98018
	0,9
	0,99363
	0,97
	0,000

	42122
	ДРУЖБЫ ПР-Д 4
	0,0284
	0
	0
	1937,3
	0,98018
	0,9
	0,99362
	0,97
	19,758

	7521
	30 ЛЕТ ПОБЕДЫ 44В
	0,00392
	0
	0
	1937,6
	0,98018
	0,9
	0,99362
	0,97
	1,675

	29351
	30 ЛЕТ ПОБЕДЫ 22А
	0,2128
	0,0864
	0
	1940,9
	0,98014
	0,9
	0,99361
	0,97
	103,491

	9807
	ОСТРОВСКОГО 9
	0,144
	0
	0
	1941,1
	0,98014
	0,9
	0,99361
	0,97
	55,415

	54888
	Дружбы 10
	0
	0
	0,0269
	1941,1
	0,98014
	0,9
	0,99361
	0,97
	0,000

	55859
	30 лет Победы 44А
	0
	0
	0,221
	1941,8
	0,98014
	0,9
	0,99361
	0,97
	0,000

	6809
	50 ЛЕТ ВЛКСМ 6Б
	0,376
	0,026
	0
	1943
	0,98012
	0,9
	0,99361
	0,97
	150,104

	55707
	30 лет Победы 37/4
	0
	0
	0,0708
	1952,3
	0,98003
	0,9
	0,99358
	0,97
	0,000

	50320
	ОСТРОВСКОГО 43 А
	0,12
	0
	0
	1952,6
	0,98003
	0,9
	0,99357
	0,97
	77,186

	9796
	ЛЕРМОНТОВА 6
	0,1186
	0
	0
	1954,2
	0,98001
	0,9
	0,99357
	0,97
	45,731

	42022
	ДРУЖБЫ ПР-Д 11А
	0,1912
	0
	0
	1954,6
	0,98000
	0,9
	0,99357
	0,97
	64,600

	9851
	МИРА ПР-КТ 19
	0,20845333
	0
	0
	1955
	0,98000
	0,9
	0,99357
	0,97
	80,485

	42225
	ПАРКОВАЯ 19/1
	0,0386
	0
	0
	1955,2
	0,98000
	0,9
	0,99357
	0,97
	13,347

	9793
	ЛЕРМОНТОВА 6
	0,1186
	0
	0
	1955,3
	0,98000
	0,9
	0,99357
	0,97
	45,513

	55172
	Юности 7
	0
	0
	0,0215
	1956,9
	0,97998
	0,9
	0,99356
	0,97
	0,000

	9817
	ОСТРОВСКОГО 9
	0,144
	0
	0
	1957,4
	0,97998
	0,9
	0,99356
	0,97
	55,732

	49224
	ГЕНЕРАЛА ИВАНОВА 7
	0,4256
	0
	0,0825
	1958,5
	0,97996
	0,9
	0,99355
	0,97
	199,575

	42218
	ПАРКОВАЯ 19/2
	0,04624
	0
	0
	1958,7
	0,97996
	0,9
	0,99355
	0,97
	15,989

	6734
	ЛЕНИНА ПР-КТ 34
	0,462
	0
	0
	1959,6
	0,97995
	0,9
	0,99355
	0,97
	170,694

	55869
	30 лет Победы 44/4
	0
	0
	0,0465
	1959,7
	0,97995
	0,9
	0,99355
	0,97
	0,000

	55186
	Парковая 18
	0
	0
	0,0064
	1959,8
	0,97995
	0,9
	0,99355
	0,97
	0,000

	42091
	ДРУЖБЫ ПР-Д 10
	0,2184
	0
	0
	1960,7
	0,97994
	0,9
	0,99355
	0,97
	75,187

	134
	 
	0,008
	0
	0
	1961
	0,97994
	0,9
	0,99355
	0,97
	5,345

	55174
	Юности 6
	0
	0
	0,0175
	1965,6
	0,97989
	0,9
	0,99353
	0,97
	0,000

	9821
	ОСТРОВСКОГО 19
	0,10533333
	0
	0
	1966,2
	0,97989
	0,9
	0,99353
	0,97
	40,875

	55760
	Быстринская 20/2б
	0
	0
	0,1133
	1967,5
	0,97987
	0,9
	0,99353
	0,97
	0,000

	55871
	30 лет Победы 46/1
	0
	0
	0,0581
	1968,5
	0,97986
	0,9
	0,99352
	0,97
	0,000

	6805
	СТУДЕНЧЕСКАЯ 7
	0,096
	0
	0
	1969,3
	0,97985
	0,9
	0,99352
	0,97
	35,709

	55800
	Быстринская 20/3
	0
	0
	0,1081
	1970,3
	0,97984
	0,9
	0,99352
	0,97
	0,000

	41225
	30 ЛЕТ ПОБЕДЫ 37/4
	0,3952
	0
	0
	1971,8
	0,97983
	0,9
	0,99351
	0,97
	147,208

	55024
	30 лет Победы 7/1
	0
	0
	0,059
	1973,8
	0,97981
	0,9
	0,99350
	0,97
	0,000

	6315
	30 ЛЕТ ПОБЕДЫ 37/2
	0,1464
	0
	0
	1973,9
	0,97981
	0,9
	0,99350
	0,97
	54,664

	9836
	ОСТРОВСКОГО 21
	0,2504
	0
	0
	1977,2
	0,97977
	0,9
	0,99349
	0,97
	95,284

	42126
	ДРУЖБЫ ПР-Д 4
	0,0284
	0
	0
	1977,9
	0,97977
	0,9
	0,99349
	0,97
	43,109

	42230
	ПАРКОВАЯ 19/1
	0,0386
	0
	0
	1978,1
	0,97976
	0,9
	0,99349
	0,97
	13,398

	7520
	30 ЛЕТ ПОБЕДЫ 44 кор А
	0,2664
	0,1888
	0
	1978,9
	0,97976
	0,9
	0,99349
	0,97
	296,407

	54341
	Студенческая 18
	0
	0
	0,07
	1980,5
	0,97974
	0,9
	0,99348
	0,97
	0,000

	41173
	БЫСТРИНСКАЯ 20/2
	0,4144
	0
	0
	1983,9
	0,97970
	0,9
	0,99347
	0,97
	153,708

	41451
	БЫСТРИНСКАЯ 20/3
	0,2824
	0
	0
	1987,8
	0,97966
	0,9
	0,99346
	0,97
	114,471

	42634
	30 ЛЕТ ПОБЕДЫ 44/4
	0,184
	0
	0
	1987,8
	0,97966
	0,9
	0,99346
	0,97
	72,611

	9779
	ЛЕРМОНТОВА 6
	0,1186
	0
	0
	1990,1
	0,97964
	0,9
	0,99345
	0,97
	45,759

	55160
	Сибирская 26
	0
	0
	0,076
	1991
	0,97963
	0,9
	0,99345
	0,97
	0,000

	41224
	30 ЛЕТ ПОБЕДЫ 37/5
	0,04
	0
	0
	1991
	0,97963
	0,9
	0,99345
	0,97
	25,771

	58946
	30 ЛЕТ ПОБЕДЫ 44/3
	0,16
	0
	0
	1991,9
	0,97962
	0,9
	0,99345
	0,97
	61,834

	72647
	 
	0
	0
	0,007
	1993,1
	0,97961
	0,9
	0,99344
	0,97
	0,000

	42181
	30 лет Победы 7/1
	0,1408
	0
	0
	1994
	0,97960
	0,9
	0,99344
	0,97
	48,643

	55708
	30 лет Победы 37/2б
	0
	0
	0,1254
	1996,6
	0,97957
	0,9
	0,99343
	0,97
	0,000

	41454
	БЫСТРИНСКАЯ 20/1
	0,2632
	0
	0
	2000,4
	0,97954
	0,9
	0,99342
	0,97
	106,765

	58248
	Лермонтова 3/1
	0
	0
	0,023
	2000,9
	0,97953
	0,9
	0,99342
	0,97
	0,000

	50187
	ПРОФСОЮЗОВ 61
	0,03248
	0
	0
	2002,1
	0,97952
	0,9
	0,99341
	0,97
	16,234

	54919
	Дружбы 13
	0
	0
	0,1005
	2003,1
	0,97951
	0,9
	0,99341
	0,97
	0,000

	55190
	Парковая 20
	0
	0
	0,0084
	2003,7
	0,97950
	0,9
	0,99341
	0,97
	0,000

	9797
	ЛЕРМОНТОВА 6
	0,1186
	0
	0
	2003,8
	0,97950
	0,9
	0,99341
	0,97
	46,269

	55804
	Быстринская 20/1
	0
	0
	0,0916
	2005,2
	0,97949
	0,9
	0,99340
	0,97
	0,000

	47781
	ЛЕРМОНТОВА 3/1
	0,388
	0,064
	0
	2006
	0,97948
	0,9
	0,99340
	0,97
	160,245

	9837
	ОСТРОВСКОГО 21
	0,2504
	0
	0
	2009
	0,97945
	0,9
	0,99339
	0,97
	95,915

	42538
	30 лет Победы, 31
	0,1
	0
	0
	2009,4
	0,97944
	0,9
	0,99339
	0,97
	35,398

	72629
	 
	0,215
	0,628
	0
	2010,9
	0,97943
	0,9
	0,99338
	0,97
	0,000

	53685
	Лермонтова 1/1
	0
	0
	0,0607
	2011,5
	0,97942
	0,9
	0,99338
	0,97
	0,000

	49289
	ГЕНЕРАЛА ИВАНОВА 5/1
	0,18656
	0
	0,0395
	2012,8
	0,97941
	0,9
	0,99338
	0,97
	88,313

	9780
	ЛЕРМОНТОВА 6
	0,1186
	0
	0
	2013,1
	0,97941
	0,9
	0,99338
	0,97
	46,018

	9835
	ОСТРОВСКОГО 21А
	0,079
	0
	0
	2015,1
	0,97939
	0,9
	0,99337
	0,97
	30,447

	9819
	ОСТРОВСКОГО 19
	0,10533333
	0
	0
	2015,3
	0,97938
	0,9
	0,99337
	0,97
	41,760

	72630
	 
	0
	0
	0,22
	2015,8
	0,97938
	0,9
	0,99337
	0,97
	0,000

	53679
	Лермонтова 3а,б
	0
	0
	0,167
	2017,4
	0,97936
	0,9
	0,99336
	0,97
	0,000

	72646
	 
	0,03
	0,151
	0
	2018,2
	0,97935
	0,9
	0,99336
	0,97
	0,000

	72628
	 
	0
	0
	0,085
	2021,5
	0,97932
	0,9
	0,99335
	0,97
	0,000

	6803
	СТУДЕНЧЕСКАЯ 7
	0,096
	0
	0
	2026,5
	0,97927
	0,9
	0,99333
	0,97
	35,855

	42548
	30 ЛЕТ ПОБЕДЫ 29
	0,3384
	0
	0
	2028,3
	0,97925
	0,9
	0,99333
	0,97
	116,321

	54345
	Студенческая 16
	0
	0
	0,0791
	2028,8
	0,97925
	0,9
	0,99332
	0,97
	0,000

	54892
	Дружбы 11
	0
	0
	0,0729
	2028,9
	0,97924
	0,9
	0,99332
	0,97
	0,000

	51106
	30 ЛЕТ ПОБЕДЫ 25
	0,14144
	0,27952
	0,0584
	2029,6
	0,97924
	0,9
	0,99332
	0,97
	148,909

	42516
	30 ЛЕТ ПОБЕДЫ 27А
	0,0586
	0
	0
	2030,3
	0,97923
	0,9
	0,99332
	0,97
	20,914

	51168
	ЛЕНИНА ПР-КТ 28
	0,276
	0
	0
	2031,1
	0,97922
	0,9
	0,99332
	0,97
	98,599

	42264
	СИБИРСКАЯ 26
	0,22
	0,08496
	0
	2031,4
	0,97922
	0,9
	0,99332
	0,97
	106,156

	55192
	Юности 15
	0
	0
	0,0167
	2031,5
	0,97922
	0,9
	0,99331
	0,97
	0,000

	58252
	ЛЕРМОНТОВА 1/1
	0,2632
	0
	0
	2033,3
	0,97920
	0,9
	0,99331
	0,97
	96,246

	42515
	30 ЛЕТ ПОБЕДЫ 29Б
	0,11432
	0
	0
	2033,5
	0,97920
	0,9
	0,99331
	0,97
	40,467

	55711
	Быстринская 18а,б,в
	0
	0
	0,009
	2034,1
	0,97919
	0,9
	0,99331
	0,97
	0,000

	6321
	30 ЛЕТ ПОБЕДЫ 37/2
	0,1464
	0
	0
	2034,4
	0,97919
	0,9
	0,99331
	0,97
	55,036

	6772
	СТУДЕНЧЕСКАЯ 18
	0,3424
	0,3056
	0
	2036,9
	0,97916
	0,9
	0,99330
	0,97
	240,119

	9798
	ЛЕРМОНТОВА 6
	0,1186
	0
	0
	2038,2
	0,97915
	0,9
	0,99329
	0,97
	46,877

	42606
	30 ЛЕТ ПОБЕДЫ 25
	0,14144
	0,27952
	0,0584
	2038,3
	0,97915
	0,9
	0,99329
	0,97
	149,162

	72627
	 
	0,266
	0,057
	0
	2039,1
	0,97914
	0,9
	0,99329
	0,97
	0,000

	7523
	30 ЛЕТ ПОБЕДЫ 46/1
	0,1308
	0
	0
	2040
	0,97913
	0,9
	0,99329
	0,97
	51,073

	52426
	Нефтеюганское шоссе 20
	0
	0
	0,155
	2046,1
	0,97907
	0,9
	0,99327
	0,97
	0,000

	59492
	30 ЛЕТ ПОБЕДЫ 44 кор Б
	0,1424
	0
	0
	2046,1
	0,97907
	0,9
	0,99327
	0,97
	92,726

	55796
	30 лет Победы 39
	0
	0
	0,1536
	2046,4
	0,97907
	0,9
	0,99327
	0,97
	0,000

	55794
	Быстринская 20/4
	0
	0
	0,142
	2046,9
	0,97906
	0,9
	0,99326
	0,97
	0,000

	49311
	ГЕНЕРАЛА ИВАНОВА 5
	0,2232
	0
	0,0291
	2047,3
	0,97906
	0,9
	0,99326
	0,97
	102,957

	55182
	Рабочая 43/1
	0
	0
	0,016
	2050,9
	0,97902
	0,9
	0,99325
	0,97
	0,000

	72640
	 
	0
	0
	0,831
	2051
	0,97902
	0,9
	0,99325
	0,97
	0,000

	42506
	30 ЛЕТ ПОБЕДЫ 27А
	0,07808
	0
	0
	2051,3
	0,97902
	0,9
	0,99325
	0,97
	20,844

	54896
	Дружбы 8
	0
	0
	0,1052
	2053,1
	0,97900
	0,9
	0,99324
	0,97
	0,000

	42608
	30 ЛЕТ ПОБЕДЫ 25
	0,14144
	0,27952
	0,0584
	2054,3
	0,97898
	0,9
	0,99324
	0,97
	149,138

	49538
	ОСТРОВСКОГО 47
	0,1304
	0
	0,020334667
	2054,9
	0,97898
	0,9
	0,99324
	0,97
	51,714

	8571
	ДРУЖБЫ ПР-Д 13
	0,176
	0
	0
	2057,7
	0,97895
	0,9
	0,99323
	0,97
	61,284

	49604
	НЕФТЕЮГАНСКОЕ ШОССЕ 20
	0,2552
	0,21104
	0,1772
	2058,1
	0,97895
	0,9
	0,99323
	0,97
	214,584

	42526
	30 ЛЕТ ПОБЕДЫ 27/2
	0,1368
	0
	0
	2059,6
	0,97893
	0,9
	0,99322
	0,97
	48,755

	55717
	Быстринская 18/2
	0
	0
	0,0386
	2060,4
	0,97892
	0,9
	0,99322
	0,97
	0,000

	6811
	50 ЛЕТ ВЛКСМ 6Б
	0,376
	0,026
	0,068425
	2060,4
	0,97892
	0,9
	0,99322
	0,97
	162,560

	49539
	ОСТРОВСКОГО 47
	0,1304
	0
	0,020334667
	2062,3
	0,97890
	0,9
	0,99321
	0,97
	51,896

	51015
	30 ЛЕТ ПОБЕДЫ 29/1
	0,01572
	0
	0
	2062,8
	0,97890
	0,9
	0,99321
	0,97
	6,176

	55790
	30 лет Победы 41/1
	0
	0
	0,1707
	2064,7
	0,97888
	0,9
	0,99321
	0,97
	0,000

	7522
	30 ЛЕТ ПОБЕДЫ 46/1
	0,1308
	0
	0
	2064,8
	0,97888
	0,9
	0,99321
	0,97
	51,492

	53699
	Лермонтова 5/1
	0
	0
	0,1123
	2066
	0,97886
	0,9
	0,99320
	0,97
	0,000

	41231
	30 ЛЕТ ПОБЕДЫ 39
	0,8512
	0
	0
	2066,5
	0,97886
	0,9
	0,99320
	0,97
	349,245

	49545
	ОСТРОВСКОГО 45/1
	0,128
	0,0832
	0
	2067,2
	0,97885
	0,9
	0,99320
	0,97
	78,177

	72631
	 
	0,31
	0,029
	0
	2068,1
	0,97884
	0,9
	0,99319
	0,97
	0,000

	6320
	30 ЛЕТ ПОБЕДЫ 37/2
	0,1464
	0
	0
	2070,7
	0,97882
	0,9
	0,99319
	0,97
	55,417

	6729
	ЛЕНИНА ПР-КТ 36
	0,1864
	0
	0
	2072,4
	0,97880
	0,9
	0,99318
	0,97
	66,815

	47693
	ЛЕРМОНТОВА 5/1
	0,4048
	0
	0
	2072,6
	0,97880
	0,9
	0,99318
	0,97
	148,160

	54031
	Ленина 36
	0
	0
	0,058
	2073,2
	0,97879
	0,9
	0,99318
	0,97
	0,000

	49541
	ОСТРОВСКОГО 47
	0,1304
	0
	0,020334667
	2073,5
	0,97879
	0,9
	0,99318
	0,97
	52,074

	41976
	50 ЛЕТ ВЛКСМ 5А
	0,2184
	0
	0
	2074,1
	0,97878
	0,9
	0,99317
	0,97
	74,765

	14552
	БЫСТРИНСКАЯ 20/4
	0,164
	0,2384
	0
	2074,1
	0,97878
	0,9
	0,99317
	0,97
	163,473

	49576
	НЕФТЕЮГАНСКОЕ ШОССЕ 20
	0,2552
	0,21104
	0
	2076,4
	0,97876
	0,9
	0,99317
	0,97
	206,940

	6730
	ЛЕНИНА ПР-КТ 36
	0,1864
	0
	0
	2077
	0,97875
	0,9
	0,99316
	0,97
	66,862

	55895
	30 лет Победы 46/2
	0
	0
	0,002
	2077,1
	0,97875
	0,9
	0,99316
	0,97
	0,000

	55792
	30 лет Победы 41/2
	0
	0
	0,105
	2079,5
	0,97873
	0,9
	0,99316
	0,97
	0,000

	48509
	МИРА ПР-КТ 3
	0,268
	0
	0,0383
	2079,9
	0,97872
	0,9
	0,99316
	0,97
	98,117

	50253
	СТУДЕНЧЕСКАЯ 16
	0,3784
	0
	0
	2083,2
	0,97869
	0,9
	0,99314
	0,97
	140,858

	55808
	Быстринская 20а
	0
	0
	0,0125
	2083,8
	0,97868
	0,9
	0,99314
	0,97
	0,000

	6413
	БЫСТРИНСКАЯ 18/2
	0,156
	0
	0
	2084,3
	0,97868
	0,9
	0,99314
	0,97
	58,210

	50326
	Островского, 37/1
	0,572
	0
	0
	2087,6
	0,97864
	0,9
	0,99313
	0,97
	367,922

	53688
	Мира 13
	0
	0
	0,055
	2087,6
	0,97864
	0,9
	0,99313
	0,97
	0,000

	41220
	30 ЛЕТ ПОБЕДЫ 41/1
	0,1704
	0
	0
	2087,9
	0,97864
	0,9
	0,99313
	0,97
	65,273

	9831
	ОСТРОВСКОГО 21А
	0,079
	0
	0
	2089,9
	0,97862
	0,9
	0,99312
	0,97
	30,972

	55721
	Быстринская 18/1
	0
	0
	0,0774
	2090,9
	0,97861
	0,9
	0,99312
	0,97
	0,000

	47841
	Мира,1
	0,076
	0,16
	0
	2091,3
	0,97861
	0,9
	0,99312
	0,97
	150,199

	72637
	 
	0,28
	0,92
	0,28
	2091,4
	0,97861
	0,9
	0,99312
	0,97
	0,000

	51013
	30 лет Победы, 29А
	0,096
	0
	0
	2096,7
	0,97855
	0,9
	0,99310
	0,97
	34,491

	54817
	30 лет Победы 5
	0
	0
	0,0445
	2096,9
	0,97855
	0,9
	0,99310
	0,97
	0,000

	54633
	Островского 2
	0
	0
	0,0809
	2097
	0,97855
	0,9
	0,99310
	0,97
	0,000

	8570
	ДРУЖБЫ ПР-Д 13
	0,176
	0
	0
	2098
	0,97854
	0,9
	0,99310
	0,97
	64,771

	9781
	ЛЕРМОНТОВА 6
	0,1186
	0
	0
	2099,5
	0,97852
	0,9
	0,99309
	0,97
	47,808

	41160
	БЫСТРИНСКАЯ 20
	0,20172
	0
	0
	2099,7
	0,97852
	0,9
	0,99309
	0,97
	82,522

	55817
	Быстринская 24/2
	0
	0
	0,0237
	2099,9
	0,97852
	0,9
	0,99309
	0,97
	0,000

	41219
	30 ЛЕТ ПОБЕДЫ 41/2
	0,1464
	0
	0
	2102
	0,97850
	0,9
	0,99308
	0,97
	62,113

	55729
	30 лет Победы 37/3
	0
	0
	0,0438
	2102,9
	0,97849
	0,9
	0,99308
	0,97
	0,000

	47696
	ЛЕРМОНТОВА 5
	0,40336
	0
	0
	2106,4
	0,97845
	0,9
	0,99307
	0,97
	148,005

	53703
	Лермонтова 5
	0
	0
	0,0987
	2106,9
	0,97845
	0,9
	0,99307
	0,97
	0,000

	6400
	БЫСТРИНСКАЯ 18
	0,2146
	0,0092
	0
	2110,7
	0,97841
	0,9
	0,99305
	0,97
	80,959

	6419
	БЫСТРИНСКАЯ 24/2
	0,1072
	0
	0
	2111,5
	0,97840
	0,9
	0,99305
	0,97
	40,087

	55893
	Пролетарский 2/1
	0
	0
	0,0485
	2111,9
	0,97840
	0,9
	0,99305
	0,97
	0,000

	51005
	30 лет Победы, 29А
	0,084
	0
	0
	2112
	0,97839
	0,9
	0,99305
	0,97
	30,822

	51068
	30 ЛЕТ ПОБЕДЫ 27А
	0,0586
	0
	0
	2112,2
	0,97839
	0,9
	0,99305
	0,97
	21,367

	6412
	БЫСТРИНСКАЯ 18/1
	0,162
	0
	0
	2112,9
	0,97839
	0,9
	0,99305
	0,97
	60,683

	58254
	МИРА ПР-КТ 13
	0,2592
	0
	0
	2113,8
	0,97838
	0,9
	0,99304
	0,97
	95,055

	54347
	Студенческая 14
	0
	0
	0,2293
	2115,5
	0,97836
	0,9
	0,99304
	0,97
	0,000

	52449
	Профсоюзов 29/1
	0
	0
	0,036
	2115,6
	0,97836
	0,9
	0,99304
	0,97
	0,000

	59128
	30 ЛЕТ ПОБЕДЫ 5
	0,32
	0
	0
	2115,9
	0,97835
	0,9
	0,99304
	0,97
	110,544

	55897
	Пролетарский 2
	0
	0
	0,2136
	2117
	0,97834
	0,9
	0,99303
	0,97
	0,000

	42600
	30 ЛЕТ ПОБЕДЫ 27А
	0,07808
	0
	0
	2118
	0,97833
	0,9
	0,99303
	0,97
	21,453

	6408
	БЫСТРИНСКАЯ 18/4
	0,1564
	0,0392
	0
	2118,3
	0,97833
	0,9
	0,99303
	0,97
	72,981

	6415
	30 ЛЕТ ПОБЕДЫ 37/3
	0,06
	0
	0
	2119,8
	0,97831
	0,9
	0,99302
	0,97
	23,221

	42588
	30 ЛЕТ ПОБЕДЫ 23
	0,1024
	0
	0
	2121,3
	0,97830
	0,9
	0,99302
	0,97
	36,476

	6407
	БЫСТРИНСКАЯ 18/4
	0,1564
	0,0392
	0
	2121,4
	0,97830
	0,9
	0,99302
	0,97
	73,022

	54815
	Дружбы 6
	0
	0
	0,0317
	2121,7
	0,97830
	0,9
	0,99302
	0,97
	0,000

	52420
	Нефтеюганское шоссе 20/1
	0
	0
	0,22
	2126,5
	0,97825
	0,9
	0,99300
	0,97
	0,000

	72638
	 
	0,28
	0,92
	0,28
	2127,2
	0,97824
	0,9
	0,99300
	0,97
	0,000

	49659
	ПРОФСОЮЗОВ 29/1
	0,0856
	0
	0
	2128,8
	0,97822
	0,9
	0,99299
	0,97
	33,664

	7383
	ЛЕРМОНТОВА 3
	0,32304
	0
	0
	2132,3
	0,97819
	0,9
	0,99298
	0,97
	120,369

	51087
	МИРА ПР-КТ 50
	0,0056
	0
	0
	2133,1
	0,97818
	0,9
	0,99298
	0,97
	0,307

	42534
	30 ЛЕТ ПОБЕДЫ 31
	0,6728
	0
	0
	2133,9
	0,97817
	0,9
	0,99298
	0,97
	240,209

	9832
	ОСТРОВСКОГО 21А
	0,079
	0
	0
	2134,5
	0,97816
	0,9
	0,99298
	0,97
	31,468

	58942
	30 лет победы 42
	0
	0
	0,01
	2135
	0,97816
	0,9
	0,99297
	0,97
	0,000

	6410
	БЫСТРИНСКАЯ 18/1
	0,162
	0
	0
	2137,2
	0,97814
	0,9
	0,99297
	0,97
	61,098

	58877
	ОСТРОВСКОГО 4
	0,4368
	0
	0
	2139,7
	0,97811
	0,9
	0,99296
	0,97
	161,822

	55651
	Быстринская 18
	0
	0
	0,2325
	2140,1
	0,97811
	0,9
	0,99296
	0,97
	0,000

	54032
	Островского 4
	0
	0
	0,0721
	2140,6
	0,97810
	0,9
	0,99296
	0,97
	0,000

	55932
	30 лет Победы 54/2
	0
	0
	0,39
	2140,6
	0,97810
	0,9
	0,99296
	0,97
	0,000

	42145
	ДРУЖБЫ ПР-Д 6
	0,19112
	0
	0
	2142,3
	0,97808
	0,9
	0,99295
	0,97
	67,876

	51093
	МИРА ПР-КТ 50
	0,0288
	0
	0
	2144
	0,97807
	0,9
	0,99294
	0,97
	10,262

	41393
	ПРОЛЕТАРСКИЙ ПР-КТ 2/1
	0,19856
	0
	0
	2144,8
	0,97806
	0,9
	0,99294
	0,97
	77,486

	50324
	ОСТРОВСКОГО 43/2
	0,26192
	0
	0
	2147,2
	0,97803
	0,9
	0,99293
	0,97
	98,120

	6322
	30 ЛЕТ ПОБЕДЫ 37/3
	0,06
	0
	0
	2147,2
	0,97803
	0,9
	0,99293
	0,97
	23,681

	7382
	ЛЕРМОНТОВА 3
	0,32304
	0
	0
	2147,3
	0,97803
	0,9
	0,99293
	0,97
	120,664

	55764
	30 лет Победы 45а,б,в,г
	0
	0
	0,3125
	2148
	0,97803
	0,9
	0,99293
	0,97
	0,000

	55813
	Быстринская 24/1
	0
	0
	0,0198
	2149,2
	0,97801
	0,9
	0,99293
	0,97
	0,000

	6732
	ОСТРОВСКОГО 2
	0,2624
	0
	0
	2149,5
	0,97801
	0,9
	0,99293
	0,97
	98,418

	55120
	Рабочая 47
	0
	0
	0,01145
	2150,2
	0,97800
	0,9
	0,99292
	0,97
	0,000

	54499
	Майская 8/1
	0
	0
	0,085
	2150,8
	0,97800
	0,9
	0,99292
	0,97
	0,000

	55220
	Сибирская 12/2
	0
	0
	0,001
	2151,8
	0,97799
	0,9
	0,99292
	0,97
	0,000

	55732
	Быстринская 20
	0
	0
	0,1433
	2152,1
	0,97798
	0,9
	0,99292
	0,97
	0,000

	55061
	Сибирская 15/1
	0
	0
	0,0126
	2152,5
	0,97798
	0,9
	0,99292
	0,97
	0,000

	72654
	 
	1,305
	1,46
	0,41
	2152,7
	0,97798
	0,9
	0,99292
	0,97
	0,000

	49354
	МИРА ПР-КТ 55/3
	0,13136
	0,0928
	0,2098
	2154,9
	0,97796
	0,9
	0,99291
	0,97
	131,476

	55938
	30 лет Победы 52/1
	0
	0
	0,0826
	2156,9
	0,97794
	0,9
	0,99290
	0,97
	0,000

	6417
	БЫСТРИНСКАЯ 24/1
	0,1072
	0
	0
	2160
	0,97790
	0,9
	0,99289
	0,97
	40,759

	6376
	30 ЛЕТ ПОБЕДЫ 52/1
	0,13466667
	0
	0
	2160,4
	0,97790
	0,9
	0,99289
	0,97
	52,938

	6769
	СТУДЕНЧЕСКАЯ 14
	0,3784
	0
	0
	2160,9
	0,97789
	0,9
	0,99289
	0,97
	141,664

	55934
	Пролетарский 1б
	0
	0
	0,2431
	2161,3
	0,97789
	0,9
	0,99289
	0,97
	0,000

	55065
	30 лет Победы 12/1
	0
	0
	0,2236
	2161,9
	0,97788
	0,9
	0,99289
	0,97
	0,000

	53687
	Мира 17а,б
	0
	0
	0,2005
	2162,6
	0,97788
	0,9
	0,99288
	0,97
	0,000

	55124
	Рабочая 45
	0
	0
	0,0152
	2162,9
	0,97787
	0,9
	0,99288
	0,97
	0,000

	51091
	МИРА ПР-КТ50
	0,1
	0
	0
	2163
	0,97787
	0,9
	0,99288
	0,97
	63,633

	7530
	ПРОЛЕТАРСКИЙ ПР-КТ 2
	0,19264
	0
	0
	2163,1
	0,97787
	0,9
	0,99288
	0,97
	75,031

	42571
	30 ЛЕТ ПОБЕДЫ 42
	0,0112
	0
	0
	2163,3
	0,97787
	0,9
	0,99288
	0,97
	4,457

	55132
	Сибирская 2
	0
	0
	0,131
	2164,8
	0,97785
	0,9
	0,99288
	0,97
	0,000

	52305
	Лермонтова 7/1
	0
	0
	0,1103
	2165
	0,97785
	0,9
	0,99288
	0,97
	0,000

	49621
	ПРОФСОЮЗОВ 29б
	0,04
	0
	0
	2165,9
	0,97784
	0,9
	0,99287
	0,97
	26,024

	51082
	МИРА ПР-КТ 48/2
	0,0912
	0
	0
	2166
	0,97784
	0,9
	0,99287
	0,97
	32,605

	47617
	ЛЕРМОНТОВА 7/1
	0,4064
	0
	0
	2170,1
	0,97780
	0,9
	0,99286
	0,97
	149,550

	6346
	30 ЛЕТ ПОБЕДЫ 54/2
	0,1376
	0,0624
	0
	2171,5
	0,97779
	0,9
	0,99285
	0,97
	79,259

	58368
	30 ЛЕТ ПОБЕДЫ 45
	1,11704
	0
	0
	2171,5
	0,97779
	0,9
	0,99285
	0,97
	413,802

	41215
	30 ЛЕТ ПОБЕДЫ 45/1
	0,06704
	0
	0,01
	2173,4
	0,97777
	0,9
	0,99285
	0,97
	26,338

	55655
	Быстринская 18/3
	0
	0
	0,1054
	2173,6
	0,97776
	0,9
	0,99285
	0,97
	0,000

	51080
	МИРА ПР-КТ 48/2
	0,0912
	0
	0
	2173,7
	0,97776
	0,9
	0,99285
	0,97
	32,721

	52303
	Лермонтова 7
	0
	0
	0,1047
	2174
	0,97776
	0,9
	0,99285
	0,97
	0,000

	55653
	Быстринская 18а,б,в
	0
	0
	0,009
	2174,3
	0,97776
	0,9
	0,99284
	0,97
	0,000

	44380
	МАЙСКАЯ 8/1
	0,07984
	0
	0
	2179,2
	0,97771
	0,9
	0,99283
	0,97
	31,301

	50179
	ЛЕРМОНТОВА 7
	0,4056
	0
	0
	2179,8
	0,97770
	0,9
	0,99283
	0,97
	149,216

	55128
	Рабочая 47
	0
	0
	0,01145
	2181,3
	0,97769
	0,9
	0,99282
	0,97
	0,000

	58875
	Островского 8
	0
	0
	0,0693
	2182,1
	0,97768
	0,9
	0,99282
	0,97
	0,000

	55063
	Сибирская 15/1
	0
	0
	0,0126
	2182,2
	0,97768
	0,9
	0,99282
	0,97
	0,000

	6386
	ПРОЛЕТАРСКИЙ ПР-КТ 1
	0,14765714
	0
	0
	2183,2
	0,97767
	0,9
	0,99282
	0,97
	58,105

	42626
	МИРА ПР-КТ 48/2
	0,18264
	0
	0
	2183,6
	0,97766
	0,9
	0,99281
	0,97
	64,649

	55912
	Пролетарский 3/1
	0
	0
	0,1441
	2183,6
	0,97766
	0,9
	0,99281
	0,97
	0,000

	7529
	ПРОЛЕТАРСКИЙ ПР-КТ 2
	0,19264
	0
	0
	2184,2
	0,97766
	0,9
	0,99281
	0,97
	75,123

	9828
	ОСТРОВСКОГО 21А
	0,079
	0
	0
	2185,7
	0,97764
	0,9
	0,99281
	0,97
	32,458

	42278
	СИБИРСКАЯ 15/1
	0,04084
	0
	0
	2185,9
	0,97764
	0,9
	0,99281
	0,97
	14,110

	42240
	СИБИРСКАЯ 12/2
	0,0048
	0
	0
	2186,9
	0,97763
	0,9
	0,99280
	0,97
	1,658

	7477
	ДЕКАБРИСТОВ 7/2
	0,27024
	0
	0
	2187,5
	0,97762
	0,9
	0,99280
	0,97
	102,317

	42591
	МИРА ПР-КТ 44/2
	0,0708
	0,0896
	0
	2188,2
	0,97761
	0,9
	0,99280
	0,97
	58,214

	54456
	Декабристов 7/2
	0
	0
	0,085
	2188,2
	0,97761
	0,9
	0,99280
	0,97
	0,000

	50927
	МИРА ПР-КТ 44/2
	0,0708
	0,0896
	0
	2190,9
	0,97759
	0,9
	0,99279
	0,97
	57,420

	52309
	Лермонтова 9/1
	0
	0
	0,081
	2191,3
	0,97758
	0,9
	0,99279
	0,97
	0,000

	7802
	БЫСТРИНСКАЯ 20
	0,20172
	0
	0
	2192,3
	0,97757
	0,9
	0,99279
	0,97
	83,482

	6742
	ОСТРОВСКОГО 8
	0,1772
	0
	0
	2193,1
	0,97756
	0,9
	0,99278
	0,97
	66,240

	44801
	ЛЕНИНА ПР-КТ 11
	0,29464
	0
	0,0977
	2195
	0,97755
	0,9
	0,99278
	0,97
	116,061

	51170
	30 ЛЕТ ПОБЕДЫ 1
	0,24704
	0
	0
	2195,3
	0,97754
	0,9
	0,99278
	0,97
	89,941

	53694
	Мира 11
	0
	0
	0,0577
	2196,1
	0,97753
	0,9
	0,99277
	0,97
	0,000

	47567
	ЛЕРМОНТОВА 9/1
	0,15976
	0,2112
	0
	2196,3
	0,97753
	0,9
	0,99277
	0,97
	136,379

	54002
	Островского 6
	0
	0
	0,0815
	2196,4
	0,97753
	0,9
	0,99277
	0,97
	0,000

	42221
	СИБИРСКАЯ 2
	0,2248
	0,0992
	0
	2199,4
	0,97750
	0,9
	0,99276
	0,97
	112,272

	55767
	30 лет Победы 43/2
	0
	0
	0,021
	2199,6
	0,97750
	0,9
	0,99276
	0,97
	0,000

	42517
	30 ЛЕТ ПОБЕДЫ 33А
	0,0944
	0
	0
	2199,6
	0,97750
	0,9
	0,99276
	0,97
	35,175

	47760
	МИРА ПР-КТ 3/1
	0,1464
	0,1624
	0,023
	2200,5
	0,97749
	0,9
	0,99276
	0,97
	112,385

	55910
	Пролетарский 3
	0
	0
	0,003
	2202,4
	0,97747
	0,9
	0,99275
	0,97
	0,000

	6343
	ПРОЛЕТАРСКИЙ ПР-КТ 3/1
	0,3
	0
	0
	2202,7
	0,97747
	0,9
	0,99275
	0,97
	117,635

	52453
	Профсоюзов 29
	0
	0
	0,257
	2202,8
	0,97747
	0,9
	0,99275
	0,97
	0,000

	6375
	30 ЛЕТ ПОБЕДЫ 52/1
	0,13466667
	0
	0
	2203,8
	0,97746
	0,9
	0,99275
	0,97
	53,210

	55138
	Сибирская 12/1
	0
	0
	0,002
	2205,9
	0,97743
	0,9
	0,99274
	0,97
	0,000

	6385
	ПРОЛЕТАРСКИЙ ПР-КТ 1
	0,14765714
	0
	0
	2208,2
	0,97741
	0,9
	0,99273
	0,97
	58,184

	55877
	30 лет Победы 44/1
	0
	0
	0,3861
	2208,4
	0,97741
	0,9
	0,99273
	0,97
	0,000

	55114
	Рабочая 43
	0
	0
	0,146
	2208,4
	0,97741
	0,9
	0,99273
	0,97
	0,000

	41174
	БЫСТРИНСКАЯ 22/2
	0,0864
	0
	0
	2209,6
	0,97740
	0,9
	0,99273
	0,97
	32,743

	6743
	ОСТРОВСКОГО 8
	0,1772
	0
	0
	2209,7
	0,97739
	0,9
	0,99273
	0,97
	66,505

	6295
	БЫСТРИНСКАЯ 18/3
	0,188
	0
	0
	2210
	0,97739
	0,9
	0,99273
	0,97
	71,396

	6336
	ПРОЛЕТАРСКИЙ ПР-КТ 3
	0,1144
	0
	0
	2212,8
	0,97736
	0,9
	0,99272
	0,97
	45,888

	52335
	Лермонтова 5/3
	0
	0
	0,0413
	2214,3
	0,97735
	0,9
	0,99271
	0,97
	0,000

	55880
	30 лет Победы 44/2
	0
	0
	0,1278
	2214,6
	0,97734
	0,9
	0,99271
	0,97
	0,000

	49416
	ГЕНЕРАЛА ИВАНОВА 3
	0,2992
	0
	0,1251
	2215,1
	0,97734
	0,9
	0,99271
	0,97
	154,677

	58262
	
	0
	0
	0,043
	2215,5
	0,97734
	0,9
	0,99271
	0,97
	0,000

	42304
	СИБИРСКАЯ 15/1
	0,04084
	0
	0
	2215,9
	0,97733
	0,9
	0,99271
	0,97
	14,110

	6405
	БЫСТРИНСКАЯ 18
	0,2146
	0,0092
	0
	2219,3
	0,97730
	0,9
	0,99270
	0,97
	78,535

	42508
	МИРА ПР-КТ 54/1
	0,1152
	0
	0
	2219,5
	0,97729
	0,9
	0,99270
	0,97
	44,011

	54821
	Дружбы 9
	0
	0
	0,0783
	2220,5
	0,97728
	0,9
	0,99269
	0,97
	0,000

	7531
	ПРОЛЕТАРСКИЙ ПР-КТ 2
	0,19264
	0
	0
	2221,2
	0,97728
	0,9
	0,99269
	0,97
	75,377

	54590
	Майская 8
	0
	0
	0,0506
	2221,4
	0,97728
	0,9
	0,99269
	0,97
	0,000

	6388
	ПРОЛЕТАРСКИЙ ПР-КТ 1
	0,14765714
	0
	0
	2222,1
	0,97727
	0,9
	0,99269
	0,97
	58,239

	47681
	ЛЕРМОНТОВА 5/3
	0,05568
	0,14432
	0
	2223,2
	0,97726
	0,9
	0,99268
	0,97
	73,699

	7425
	МАЙСКАЯ 8
	0,11052
	0
	0
	2223,6
	0,97725
	0,9
	0,99268
	0,97
	41,985

	47585
	ЛЕРМОНТОВА 9А
	0,1048
	0
	0
	2223,6
	0,97725
	0,9
	0,99268
	0,97
	67,487

	54840
	Дружбы 3
	0
	0
	0,0444
	2224,5
	0,97724
	0,9
	0,99268
	0,97
	0,000

	55150
	Сибирская 18/1
	0
	0
	0,0163
	2224,7
	0,97724
	0,9
	0,99268
	0,97
	0,000

	6421
	30 ЛЕТ ПОБЕДЫ 43/2
	0,1072
	0
	0
	2225,8
	0,97723
	0,9
	0,99268
	0,97
	40,223

	133
	 
	0,008
	0
	0
	2226
	0,97723
	0,9
	0,99267
	0,97
	5,377

	50987
	Мира, 56
	0,0568
	0
	0
	2229,5
	0,97719
	0,9
	0,99266
	0,97
	36,148

	7365
	МИРА ПР-КТ 11
	0,2592
	0
	0
	2230,8
	0,97718
	0,9
	0,99266
	0,97
	95,507

	70117
	Мира пр-кт 55
	0
	0
	0,751
	2231,1
	0,97718
	0,9
	0,99266
	0,97
	0,000

	54006
	Островского 10
	0
	0
	0,0686
	2232,4
	0,97716
	0,9
	0,99265
	0,97
	0,000

	53016
	Чехова 2
	0
	0
	0,437
	2234,2
	0,97714
	0,9
	0,99265
	0,97
	0,000

	7532
	ПРОЛЕТАРСКИЙ ПР-КТ 2
	0,19264
	0
	0
	2234,5
	0,97714
	0,9
	0,99265
	0,97
	75,508

	54614
	Ленина 33а
	0
	0
	0,057
	2237,6
	0,97711
	0,9
	0,99264
	0,97
	0,000

	6749
	ОСТРОВСКОГО 6
	0,2728
	0
	0
	2238,4
	0,97710
	0,9
	0,99263
	0,97
	102,147

	6763
	ОСТРОВСКОГО 10
	0,4368
	0
	0
	2239
	0,97710
	0,9
	0,99263
	0,97
	162,671

	55773
	Быстринская 22а,б,в,г
	0
	0
	0,2712
	2239,6
	0,97709
	0,9
	0,99263
	0,97
	0,000

	48790
	ПРОФСОЮЗОВ 29
	0,2488
	0,2304
	0
	2240,5
	0,97708
	0,9
	0,99263
	0,97
	203,229

	6389
	ПРОЛЕТАРСКИЙ ПР-КТ 1
	0,14765714
	0
	0
	2240,6
	0,97708
	0,9
	0,99263
	0,97
	58,331

	52314
	Лермонтова 5/2
	0
	0
	0,1011
	2241
	0,97707
	0,9
	0,99263
	0,97
	0,000

	49422
	ГЕНЕРАЛА ИВАНОВА 3/2
	0,28168
	0
	0,1009
	2242,2
	0,97706
	0,9
	0,99262
	0,97
	143,266

	6286
	БЫСТРИНСКАЯ 22
	0,13622857
	0
	0
	2242,8
	0,97706
	0,9
	0,99262
	0,97
	50,710

	11196
	30 ЛЕТ ПОБЕДЫ 52/1
	0,13466667
	0
	0
	2243,8
	0,97705
	0,9
	0,99262
	0,97
	53,725

	53696
	Мира 7а,б
	0
	0
	0,2016
	2244
	0,97704
	0,9
	0,99262
	0,97
	0,000

	42127
	ДРУЖБЫ ПР-Д 3
	0,17344
	0
	0
	2245,3
	0,97703
	0,9
	0,99261
	0,97
	59,914

	42265
	СИБИРСКАЯ 12/1
	0,0296
	0
	0
	2247,3
	0,97701
	0,9
	0,99260
	0,97
	10,227

	47641
	ЛЕРМОНТОВА 5/2
	0,348
	0
	0
	2249,9
	0,97698
	0,9
	0,99260
	0,97
	128,036

	55865
	30 лет Победы 42
	0
	0
	0,15
	2251,6
	0,97697
	0,9
	0,99259
	0,97
	0,000

	55142
	Сибирская 16/1
	0
	0
	0,0149
	2252,9
	0,97695
	0,9
	0,99259
	0,97
	0,000

	52322
	Лермонтова 9
	0
	0
	0,143
	2253,3
	0,97695
	0,9
	0,99258
	0,97
	0,000

	52436
	Нефтеюганское шоссе 20
	0
	0
	0,2953
	2253,8
	0,97694
	0,9
	0,99258
	0,97
	0,000

	6296
	БЫСТРИНСКАЯ 18/3
	0,188
	0
	0
	2254,7
	0,97693
	0,9
	0,99258
	0,97
	71,731

	6292
	БЫСТРИНСКАЯ 22
	0,13622857
	0
	0
	2254,9
	0,97693
	0,9
	0,99258
	0,97
	50,795

	52444
	Нефтеюганское шоссе 20
	0
	0
	0,2953
	2257
	0,97691
	0,9
	0,99257
	0,97
	0,000

	54809
	30 лет Победы 3а
	0
	0
	0,0964
	2257,5
	0,97691
	0,9
	0,99257
	0,97
	0,000

	7533
	ПРОЛЕТАРСКИЙ ПР-КТ 2
	0,19264
	0
	0
	2260,4
	0,97688
	0,9
	0,99256
	0,97
	76,047

	59490
	30 лет победы 42
	0
	0
	0,05
	2261,1
	0,97687
	0,9
	0,99256
	0,97
	0,000

	47637
	ЛЕРМОНТОВА 9
	0,1792
	0
	0
	2261,5
	0,97687
	0,9
	0,99256
	0,97
	66,091

	42241
	СИБИРСКАЯ 18/1
	0,04752
	0
	0
	2263,3
	0,97685
	0,9
	0,99255
	0,97
	16,417

	54616
	Ленина 33
	0
	0
	0,03312
	2265,2
	0,97683
	0,9
	0,99255
	0,97
	0,000

	42246
	СИБИРСКАЯ 18
	0,032
	0
	0
	2266,1
	0,97682
	0,9
	0,99254
	0,97
	11,055

	55007
	30 лет Победы 1
	0
	0
	0,0675
	2266,2
	0,97682
	0,9
	0,99254
	0,97
	0,000

	7424
	МАЙСКАЯ 8
	0,11052
	0
	0
	2269,1
	0,97679
	0,9
	0,99253
	0,97
	42,074

	42490
	МИРА ПР-КТ 44А/5
	0,05648
	0
	0
	2271,1
	0,97677
	0,9
	0,99253
	0,97
	35,940

	6344
	ПРОЛЕТАРСКИЙ ПР-КТ 3/1
	0,3
	0
	0
	2271,6
	0,97676
	0,9
	0,99252
	0,97
	119,213

	54605
	Ленина 29
	0
	0
	0,08425
	2272
	0,97676
	0,9
	0,99252
	0,97
	0,000

	54811
	30 лет Победы 1а
	0
	0
	0,0485
	2273
	0,97675
	0,9
	0,99252
	0,97
	0,000

	6402
	БЫСТРИНСКАЯ 18
	0,2146
	0,0092
	0
	2274,3
	0,97673
	0,9
	0,99252
	0,97
	78,783

	52440
	Нефтеюганское шоссе 20/2
	0
	0
	0,0279
	2274,3
	0,97673
	0,9
	0,99252
	0,97
	0,000

	52432
	Нефтеюганское шоссе 20
	0
	0
	0,2953
	2276,6
	0,97671
	0,9
	0,99251
	0,97
	0,000

	7535
	30 ЛЕТ ПОБЕДЫ 44/1
	0,4936
	0
	0
	2277,7
	0,97670
	0,9
	0,99250
	0,97
	193,331

	6489
	ЛЕНИНА ПР-КТ 29
	0,1242
	0
	0
	2278
	0,97670
	0,9
	0,99250
	0,97
	45,128

	53692
	Мира 7/3
	0
	0
	0,668
	2278,4
	0,97669
	0,9
	0,99250
	0,97
	0,000

	6393
	ПРОЛЕТАРСКИЙ ПР-КТ 1
	0,14765714
	0
	0
	2278,6
	0,97669
	0,9
	0,99250
	0,97
	58,565

	54452
	Декабристов 7/1
	0
	0
	0,0671
	2279,8
	0,97668
	0,9
	0,99250
	0,97
	0,000

	7475
	ДЕКАБРИСТОВ 7/1
	0,27008
	0
	0
	2280,8
	0,97667
	0,9
	0,99249
	0,97
	102,545

	53733
	Мира 15
	0
	0
	0,1018
	2281,4
	0,97666
	0,9
	0,99249
	0,97
	0,000

	52456
	Профсоюзов 33
	0
	0
	0,004
	2282,1
	0,97665
	0,9
	0,99249
	0,97
	0,000

	7515
	30 ЛЕТ ПОБЕДЫ 42
	0,072
	0,096
	0
	2282,2
	0,97665
	0,9
	0,99249
	0,97
	63,933

	7537
	30 ЛЕТ ПОБЕДЫ 44/2
	0,468
	0
	0
	2283
	0,97665
	0,9
	0,99249
	0,97
	182,777

	55916
	Пролетарский 5
	0
	0
	0,1718
	2283,1
	0,97664
	0,9
	0,99249
	0,97
	0,000

	55828
	30 лет Победы 54/1
	0
	0
	0,29
	2283,2
	0,97664
	0,9
	0,99249
	0,97
	0,000

	54842
	Дружбы 7
	0
	0
	0,144
	2284
	0,97663
	0,9
	0,99248
	0,97
	0,000

	54622
	Ленина 27
	0
	0
	0,114
	2285,7
	0,97662
	0,9
	0,99248
	0,97
	0,000

	49557
	НЕФТЕЮГАНСКОЕ ШОССЕ 20
	0,2552
	0,21104
	0
	2286,4
	0,97661
	0,9
	0,99248
	0,97
	205,578

	7517
	30 ЛЕТ ПОБЕДЫ 42
	0,032
	0,192
	0
	2287,2
	0,97660
	0,9
	0,99247
	0,97
	85,344

	53707
	Мира 9а,б
	0
	0
	0,118
	2288,4
	0,97659
	0,9
	0,99247
	0,97
	0,000

	57167
	МИРА ПР-КТ 55
	0,3544
	0
	0
	2288,8
	0,97659
	0,9
	0,99247
	0,97
	161,044

	6579
	ЛЕНИНА ПР-КТ 29
	0,1242
	0
	0
	2289,3
	0,97658
	0,9
	0,99247
	0,97
	45,301

	6369
	30 ЛЕТ ПОБЕДЫ 54/1
	0,212
	0,0728
	0
	2289,6
	0,97658
	0,9
	0,99247
	0,97
	114,199

	49628
	ПРОФСОЮЗОВ 33
	0,156
	0
	0
	2289,7
	0,97658
	0,9
	0,99247
	0,97
	59,139

	41838
	30 ЛЕТ ПОБЕДЫ 19Б
	0,22552
	0
	0
	2290,1
	0,97657
	0,9
	0,99246
	0,97
	81,698

	42311
	СВОБОДЫ Б-Р 1
	0,1984
	0,1304
	0
	2290,6
	0,97657
	0,9
	0,99246
	0,97
	117,864

	54825
	Дружбы 17
	0
	0
	0,104
	2291,5
	0,97656
	0,9
	0,99246
	0,97
	0,000

	6285
	БЫСТРИНСКАЯ 22
	0,13622857
	0
	0
	2291,5
	0,97656
	0,9
	0,99246
	0,97
	50,890

	6268
	30 ЛЕТ ПОБЕДЫ 43/1
	0,0728
	0
	0
	2293
	0,97654
	0,9
	0,99245
	0,97
	27,283

	7308
	МИРА ПР-КТ 7
	0,33306667
	0
	0
	2294,4
	0,97653
	0,9
	0,99245
	0,97
	123,063

	6486
	ЛЕНИНА ПР-КТ 29
	0,1242
	0
	0
	2294,8
	0,97652
	0,9
	0,99245
	0,97
	45,346

	42307
	СИБИРСКАЯ 16/1
	0,07232
	0
	0
	2296,6
	0,97651
	0,9
	0,99244
	0,97
	24,992

	52220
	Лермонтова 11
	0
	0
	0,1269
	2297
	0,97650
	0,9
	0,99244
	0,97
	0,000

	41419
	Университетская, 29
	1,608
	0
	0,1905
	2298
	0,97649
	0,9
	0,99244
	0,97
	588,636

	49485
	МИРА ПР-КТ 55
	0,87996
	0
	0
	2298
	0,97649
	0,9
	0,99244
	0,97
	399,822

	55902
	30 лет Победы 44/3
	0
	0
	0,0858
	2298,2
	0,97649
	0,9
	0,99244
	0,97
	0,000

	6574
	ЛЕНИНА ПР-КТ 27
	0,18694667
	0
	0
	2298,2
	0,97649
	0,9
	0,99244
	0,97
	72,660

	7324
	ЧЕХОВА 2
	0,3192
	0,1088
	0
	2299,7
	0,97647
	0,9
	0,99243
	0,97
	157,678

	5861
	ГРИГОРИЯ КУКУЕВИЦКОГО 1
	0,7568
	1,7112
	0,215
	2299,7
	0,97647
	0,9
	0,99243
	0,97
	1569,845

	52442
	Нефтеюганское шоссе 20
	0
	0
	0,062
	2301,5
	0,97646
	0,9
	0,99243
	0,97
	0,000

	49535
	НЕФТЕЮГАНСКОЕ ШОССЕ 20/2
	0,07
	0
	0
	2301,8
	0,97645
	0,9
	0,99243
	0,97
	27,776

	55779
	30 лет Победы 43/1
	0
	0
	0,0625
	2302,1
	0,97645
	0,9
	0,99242
	0,97
	0,000

	11091
	НЕФТЕЮГАНСКОЕ ШОССЕ 20
	0,2552
	0,21104
	0
	2303,3
	0,97644
	0,9
	0,99242
	0,97
	207,857

	54592
	Майская 6
	0
	0
	0,0818
	2304,2
	0,97643
	0,9
	0,99242
	0,97
	0,000

	52222
	Лермонтова 11/5
	0
	0
	0,064
	2304,6
	0,97642
	0,9
	0,99242
	0,97
	0,000

	6297
	БЫСТРИНСКАЯ 18/3
	0,188
	0
	0
	2304,7
	0,97642
	0,9
	0,99242
	0,97
	72,363

	7293
	МИРА ПР-КТ 15
	0,584
	0
	0
	2305
	0,97642
	0,9
	0,99241
	0,97
	205,656

	7421
	МАЙСКАЯ 6
	0,1052
	0
	0
	2306,7
	0,97640
	0,9
	0,99241
	0,97
	40,166

	47573
	ЛЕРМОНТОВА 9
	0,1792
	0
	0,0715
	2307
	0,97640
	0,9
	0,99241
	0,97
	67,093

	54997
	Ленина 13
	0
	0
	0,0944
	2307,2
	0,97640
	0,9
	0,99241
	0,97
	0,000

	54620
	Ленина 25
	0
	0
	0,0076
	2307,5
	0,97639
	0,9
	0,99241
	0,97
	0,000

	6289
	БЫСТРИНСКАЯ 22/1
	0,1472
	0
	0
	2308,4
	0,97639
	0,9
	0,99240
	0,97
	55,483

	52318
	Лермонтова 7/2
	0
	0
	0,1184
	2308,7
	0,97638
	0,9
	0,99240
	0,97
	0,000

	49548
	НЕФТЕЮГАНСКОЕ ШОССЕ 20
	0,2552
	0,21104
	0
	2309,2
	0,97638
	0,9
	0,99240
	0,97
	207,541

	51225
	МИРА ПР-КТ 9
	0,2408
	0
	0
	2311,7
	0,97635
	0,9
	0,99239
	0,97
	88,587

	51156
	ЛЕНИНА ПР-КТ 17
	0,2416
	0
	0
	2311,8
	0,97635
	0,9
	0,99239
	0,97
	86,885

	7295
	МИРА ПР-КТ 17
	0,9248
	0
	0
	2312,3
	0,97635
	0,9
	0,99239
	0,97
	343,625

	55775
	Быстринская 22/1
	0
	0
	0,0752
	2312,5
	0,97634
	0,9
	0,99239
	0,97
	0,000

	55852
	Быстринская 25
	0
	0
	0,02
	2312,5
	0,97634
	0,9
	0,99239
	0,97
	0,000

	6578
	ЛЕНИНА ПР-КТ 25
	0,188
	0
	0
	2313,1
	0,97634
	0,9
	0,99239
	0,97
	74,669

	55022
	Ленина 28
	0
	0
	0,0746
	2314,3
	0,97632
	0,9
	0,99238
	0,97
	0,000

	47577
	ЛЕРМОНТОВА 7/2
	0,348
	0
	0
	2314,4
	0,97632
	0,9
	0,99238
	0,97
	128,369

	8603
	30 ЛЕТ ПОБЕДЫ 3
	0,30168
	0
	0
	2315,3
	0,97631
	0,9
	0,99238
	0,97
	111,885

	54462
	Декабристов 5/1
	0
	0
	0,062
	2316,3
	0,97630
	0,9
	0,99238
	0,97
	0,000

	7360
	МИРА ПР-КТ 9
	0,2408
	0
	0
	2316,4
	0,97630
	0,9
	0,99238
	0,97
	89,134

	7291
	МИРА ПР-КТ 7/3
	0,3104
	0,0824
	0
	2316,4
	0,97630
	0,9
	0,99238
	0,97
	146,334

	57185
	ГЕНЕРАЛА ИВАНОВА 3
	0,1
	0
	0
	2316,5
	0,97630
	0,9
	0,99238
	0,97
	45,119

	51361
	ЛЕНИНА ПР-КТ 41
	0,4714
	0,0308
	0,10475
	2318,2
	0,97628
	0,9
	0,99237
	0,97
	190,503

	6269
	30 ЛЕТ ПОБЕДЫ 43/1
	0,0728
	0
	0
	2318,2
	0,97628
	0,9
	0,99237
	0,97
	27,360

	6392
	ПРОЛЕТАРСКИЙ ПР-КТ 1
	0,14765714
	0
	0
	2318,4
	0,97628
	0,9
	0,99237
	0,97
	58,967

	7800
	БЫСТРИНСКАЯ 18/3
	0,188
	0
	0
	2318,6
	0,97628
	0,9
	0,99237
	0,97
	72,652

	52228
	Лермонтова 11/1
	0
	0
	0,0899
	2319,6
	0,97627
	0,9
	0,99237
	0,97
	0,000

	6403
	БЫСТРИНСКАЯ 18
	0,2146
	0,0092
	0
	2319,8
	0,97627
	0,9
	0,99237
	0,97
	79,110

	54010
	Островского 12
	0
	0
	0,087
	2320,6
	0,97626
	0,9
	0,99236
	0,97
	0,000

	6554
	ЛЕНИНА ПР-КТ 13
	0,16902857
	0,018057143
	0
	2321,2
	0,97625
	0,9
	0,99236
	0,97
	68,666

	47432
	Лермонтова 11/5
	0,0184
	0
	0
	2321,2
	0,97625
	0,9
	0,99236
	0,97
	11,919

	55781
	30 лет Победы 43
	0
	0
	0,1309
	2322,2
	0,97624
	0,9
	0,99236
	0,97
	0,000

	53024
	Ленина 62а
	0
	0
	0,4224
	2322,3
	0,97624
	0,9
	0,99236
	0,97
	0,000

	7798
	БЫСТРИНСКАЯ 25
	0,108
	0
	0
	2324,3
	0,97622
	0,9
	0,99235
	0,97
	42,804

	52275
	Лермонтова 13/2
	0
	0
	0,0486
	2324,3
	0,97622
	0,9
	0,99235
	0,97
	0,000

	6491
	ЛЕНИНА ПР-КТ 29
	0,1242
	0
	0
	2324,4
	0,97622
	0,9
	0,99235
	0,97
	45,173

	8368
	СИБИРСКАЯ 14
	0,0296
	0
	0
	2324,7
	0,97622
	0,9
	0,99235
	0,97
	10,228

	55926
	Пролетарский 5/1
	0
	0
	0,6
	2325,6
	0,97621
	0,9
	0,99235
	0,97
	0,000

	72623
	 
	0,1
	0,854
	0
	2325,7
	0,97621
	0,9
	0,99235
	0,97
	0,000

	6333
	ПРОЛЕТАРСКИЙ ПР-КТ 5
	0,35
	0
	0
	2326,5
	0,97620
	0,9
	0,99234
	0,97
	138,335

	53709
	Мира 11/1
	0
	0
	0,0531
	2326,7
	0,97620
	0,9
	0,99234
	0,97
	0,000

	52137
	Чехова 4/1а,б,в
	0
	0
	0,1884
	2327,7
	0,97619
	0,9
	0,99234
	0,97
	0,000

	6284
	БЫСТРИНСКАЯ 22
	0,13622857
	0
	0
	2328,6
	0,97618
	0,9
	0,99234
	0,97
	51,073

	49534
	НЕФТЕЮГАНСКОЕ ШОССЕ 20/2
	0,07
	0
	0
	2328,7
	0,97618
	0,9
	0,99234
	0,97
	28,022

	53020
	Мира 1
	0
	0
	0,0927
	2329,1
	0,97617
	0,9
	0,99234
	0,97
	0,000

	6580
	ЛЕНИНА ПР-КТ 33А
	0,2152
	0,104
	0
	2329,9
	0,97617
	0,9
	0,99233
	0,97
	125,205

	58050
	Мира пр-кт 1
	0
	0
	0,0941
	2330
	0,97616
	0,9
	0,99233
	0,97
	0,000

	6556
	ЛЕНИНА ПР-КТ 13
	0,16902857
	0,018057143
	0
	2330,1
	0,97616
	0,9
	0,99233
	0,97
	68,705

	6290
	БЫСТРИНСКАЯ 22/1
	0,1472
	0
	0
	2330,6
	0,97616
	0,9
	0,99233
	0,97
	55,813

	42297
	СИБИРСКАЯ 12
	0,0224
	0
	0
	2332,3
	0,97614
	0,9
	0,99232
	0,97
	7,741

	42536
	30 ЛЕТ ПОБЕДЫ 21/3
	0,07784
	0
	0
	2334,7
	0,97612
	0,9
	0,99232
	0,97
	28,609

	7309
	МИРА ПР-КТ 7
	0,33306667
	0
	0
	2335,9
	0,97610
	0,9
	0,99231
	0,97
	123,489

	54995
	Свободы 2
	0
	0
	0,3164
	2336,5
	0,97610
	0,9
	0,99231
	0,97
	0,000

	55003
	30 лет Победы 3
	0
	0
	0,066
	2336,8
	0,97609
	0,9
	0,99231
	0,97
	0,000

	7420
	МАЙСКАЯ 6
	0,1052
	0
	0
	2338,3
	0,97608
	0,9
	0,99231
	0,97
	40,228

	6585
	ЛЕНИНА ПР-КТ 33
	0,46432
	0
	0
	2339,8
	0,97606
	0,9
	0,99230
	0,97
	169,067

	54013
	Островского 8/1
	0
	0
	0,1289
	2340,5
	0,97606
	0,9
	0,99230
	0,97
	0,000

	41297
	30 ЛЕТ ПОБЕДЫ 60/1
	0,2592
	0,076
	0,476
	2341
	0,97605
	0,9
	0,99230
	0,97
	163,738

	47342
	ЛЕРМОНТОВА 13/2
	0,2408
	0
	0
	2341,2
	0,97605
	0,9
	0,99230
	0,97
	91,178

	6572
	ЛЕНИНА ПР-КТ 27
	0,18694667
	0
	0
	2341,8
	0,97604
	0,9
	0,99229
	0,97
	72,924

	72652
	 
	0
	0
	0,19
	2342,3
	0,97604
	0,9
	0,99229
	0,97
	0,000

	47633
	ЧЕХОВА 4/1
	0,2066
	0
	0
	2343,4
	0,97603
	0,9
	0,99229
	0,97
	76,008

	6576
	ЛЕНИНА ПР-КТ 13А
	0,3056
	0,1096
	0
	2344,9
	0,97601
	0,9
	0,99228
	0,97
	164,518

	54849
	Северная 72а
	0
	0
	0,118
	2345,3
	0,97601
	0,9
	0,99228
	0,97
	0,000

	6756
	ОСТРОВСКОГО 14
	0,1792
	0
	0
	2347,8
	0,97598
	0,9
	0,99227
	0,97
	67,277

	58871
	Островского 14
	0
	0
	0,06959
	2349,2
	0,97597
	0,9
	0,99227
	0,97
	0,000

	6552
	ЛЕНИНА ПР-КТ 13
	0,16902857
	0,018057143
	0
	2351,2
	0,97595
	0,9
	0,99226
	0,97
	68,686

	6934
	СТУДЕНЧЕСКАЯ 12/1
	0,024
	0
	0
	2351,5
	0,97594
	0,9
	0,99226
	0,97
	9,423

	6758
	ОСТРОВСКОГО 8/1
	0,1432
	0,2224
	0
	2351,6
	0,97594
	0,9
	0,99226
	0,97
	135,690

	6381
	ПРОЛЕТАРСКИЙ ПР-КТ 1/1
	0,0128
	0
	0,0005
	2351,6
	0,97594
	0,9
	0,99226
	0,97
	6,105

	55884
	Университетская 27
	0
	0
	0,1479
	2353,1
	0,97593
	0,9
	0,99226
	0,97
	0,000

	57169
	МИРА ПР-КТ 55
	0,0416
	0
	0
	2353,2
	0,97593
	0,9
	0,99226
	0,97
	18,955

	6279
	30 ЛЕТ ПОБЕДЫ 43А
	0,036
	0
	0
	2354,1
	0,97592
	0,9
	0,99225
	0,97
	23,203

	49455
	МИРА ПР-КТ 55
	0,87996
	0
	0,3755
	2354,5
	0,97591
	0,9
	0,99225
	0,97
	459,878

	52142
	Чехова 4/2
	0
	0
	0,1201
	2356,6
	0,97589
	0,9
	0,99224
	0,97
	0,000

	54467
	Майская 6/2
	0
	0
	0,0602
	2356,6
	0,97589
	0,9
	0,99224
	0,97
	0,000

	55849
	Быстринская 23
	0
	0
	0,039
	2357,7
	0,97588
	0,9
	0,99224
	0,97
	0,000

	54837
	50 лет ВЛКСМ 9
	0
	0
	0,0768
	2358,3
	0,97587
	0,9
	0,99224
	0,97
	0,000

	7373
	ЧЕХОВА 4/1
	0,2066
	0
	0
	2359,1
	0,97587
	0,9
	0,99224
	0,97
	76,199

	6550
	ЛЕНИНА ПР-КТ 13
	0,16902857
	0,018057143
	0
	2360,9
	0,97585
	0,9
	0,99223
	0,97
	68,703

	43873
	ЛЕНИНА ПР-КТ 43
	0,59896
	0,976
	1,045
	2361
	0,97585
	0,9
	0,99223
	0,97
	678,704

	6382
	ПРОЛЕТАРСКИЙ ПР-КТ 1
	0,14765714
	0
	0
	2361,6
	0,97584
	0,9
	0,99223
	0,97
	59,767

	47513
	ПИСАТЕЛЕЙ Б-Р 2
	0,1632
	0
	0
	2362,4
	0,97583
	0,9
	0,99223
	0,97
	60,736

	7436
	ДЕКАБРИСТОВ 5/1
	0,428
	0,0912
	0
	2362,5
	0,97583
	0,9
	0,99223
	0,97
	199,013

	52339
	Писателей 2
	0
	0
	0,0231
	2363
	0,97583
	0,9
	0,99222
	0,97
	0,000

	49430
	МИРА ПР-КТ 53
	0,5696
	0
	0,32628
	2363,7
	0,97582
	0,9
	0,99222
	0,97
	317,980

	57187
	ГЕНЕРАЛА ИВАНОВА 3
	0,1
	0
	0
	2363,8
	0,97582
	0,9
	0,99222
	0,97
	45,619

	7358
	МИРА ПР-КТ 11/1
	0,128
	0
	0
	2364,6
	0,97581
	0,9
	0,99222
	0,97
	48,064

	52279
	Профсоюзов 24
	0
	0
	0,05835
	2365,8
	0,97580
	0,9
	0,99221
	0,97
	0,000

	6334
	ПРОЛЕТАРСКИЙ ПР-КТ 5
	0,35
	0
	0
	2365,9
	0,97580
	0,9
	0,99221
	0,97
	139,015

	54581
	Майская 6/1
	0
	0
	0,1375
	2366,3
	0,97579
	0,9
	0,99221
	0,97
	0,000

	6540
	СВОБОДЫ Б-Р 2
	0,3324
	0,01752
	0
	2367,6
	0,97578
	0,9
	0,99221
	0,97
	128,173

	55144
	Сибирская 14/1
	0
	0
	0,0174
	2367,7
	0,97578
	0,9
	0,99221
	0,97
	0,000

	7434
	МАЙСКАЯ 6/2
	0,14
	0
	0
	2368,3
	0,97577
	0,9
	0,99221
	0,97
	53,584

	52233
	Лермонтова 11/4
	0
	0
	0,0582
	2369,1
	0,97576
	0,9
	0,99220
	0,97
	0,000

	47824
	ЛЕНИНА ПР-КТ 62
	0,63546667
	0
	0
	2370,8
	0,97575
	0,9
	0,99220
	0,97
	237,218

	6277
	30 ЛЕТ ПОБЕДЫ 43
	0,0748
	0
	0
	2372,4
	0,97573
	0,9
	0,99219
	0,97
	28,339

	52324
	Мира 9/1
	0
	0
	0,0995
	2373,6
	0,97572
	0,9
	0,99219
	0,97
	0,000

	7419
	МАЙСКАЯ 6
	0,1052
	0
	0
	2373,8
	0,97572
	0,9
	0,99219
	0,97
	40,320

	48513
	ЧЕХОВА 4/2
	0,4296
	0
	0
	2375
	0,97570
	0,9
	0,99218
	0,97
	158,288

	42144
	ЛЕНИНА ПР-КТ 19
	0,5
	0
	0,096
	2375,3
	0,97570
	0,9
	0,99218
	0,97
	192,237

	55928
	30 лет Победы 56/2
	0
	0
	0,0702
	2377,4
	0,97568
	0,9
	0,99218
	0,97
	0,000

	6589
	СВОБОДЫ Б-Р 6
	0,4776
	0
	0
	2377,8
	0,97568
	0,9
	0,99218
	0,97
	173,310

	6493
	ЛЕНИНА ПР-КТ 29
	0,1242
	0
	0
	2378,1
	0,97567
	0,9
	0,99217
	0,97
	45,216

	7359
	МИРА ПР-КТ 11/1
	0,128
	0
	0
	2379
	0,97566
	0,9
	0,99217
	0,97
	48,200

	6759
	ОСТРОВСКОГО 14
	0,1792
	0
	0
	2379,5
	0,97566
	0,9
	0,99217
	0,97
	67,945

	50404
	БЫСТРИНСКАЯ 23
	0,08256
	0
	0
	2380,1
	0,97565
	0,9
	0,99217
	0,97
	32,375

	52239
	Профсоюзов 24/1
	0
	0
	0,0826
	2381,4
	0,97564
	0,9
	0,99216
	0,97
	0,000

	54624
	Ленина 27
	0
	0
	0,1034
	2382,5
	0,97563
	0,9
	0,99216
	0,97
	0,000

	54015
	Островского 14/2
	0
	0
	0,0669
	2382,7
	0,97563
	0,9
	0,99216
	0,97
	0,000

	7381
	ЛЕНИНА ПР-КТ 62
	0,63546667
	0
	0
	2383,6
	0,97562
	0,9
	0,99216
	0,97
	234,574

	47575
	ЧЕХОВА 4/3
	0,4016
	0
	0
	2384
	0,97561
	0,9
	0,99215
	0,97
	148,505

	49386
	МИРА ПР-КТ 55/1
	0,0792
	0
	0,0522
	2386,1
	0,97559
	0,9
	0,99215
	0,97
	44,493

	53026
	Мира 1/1
	0
	0
	0,0591
	2386,1
	0,97559
	0,9
	0,99215
	0,97
	0,000

	55100
	Сибирская 13
	0
	0
	0,006
	2387,8
	0,97557
	0,9
	0,99214
	0,97
	0,000

	6538
	СВОБОДЫ Б-Р 2
	0,3324
	0,01752
	0
	2388,2
	0,97557
	0,9
	0,99214
	0,97
	128,364

	6338
	ПРОЛЕТАРСКИЙ ПР-КТ 5/1
	0,44
	1,1648
	0
	2388,4
	0,97557
	0,9
	0,99214
	0,97
	630,344

	7427
	МАЙСКАЯ 6/1
	0,2676
	0,0512
	0
	2388,5
	0,97557
	0,9
	0,99214
	0,97
	122,222

	54833
	50 лет ВЛКСМ 11а
	0
	0
	0,0282
	2388,9
	0,97556
	0,9
	0,99214
	0,97
	0,000

	7432
	МАЙСКАЯ 6/2
	0,14
	0
	0
	2390,2
	0,97555
	0,9
	0,99213
	0,97
	53,822

	6276
	30 ЛЕТ ПОБЕДЫ 43
	0,0748
	0
	0
	2391
	0,97554
	0,9
	0,99213
	0,97
	28,459

	7310
	МИРА ПР-КТ 7
	0,33306667
	0
	0
	2391,2
	0,97554
	0,9
	0,99213
	0,97
	124,242

	6760
	ОСТРОВСКОГО 14/2
	0,0424
	0
	0
	2393,7
	0,97551
	0,9
	0,99212
	0,97
	17,289

	49432
	МИРА ПР-КТ 55/2
	0,1384
	0
	0,0965
	2393,7
	0,97551
	0,9
	0,99212
	0,97
	78,432

	6767
	ОСТРОВСКОГО 12
	0,2624
	0
	0
	2394,4
	0,97551
	0,9
	0,99212
	0,97
	99,591

	55904
	Университетская 23
	0
	0
	0,1
	2398,1
	0,97547
	0,9
	0,99211
	0,97
	0,000

	6548
	ЛЕНИНА ПР-КТ 13
	0,16902857
	0,018057143
	0
	2398,6
	0,97546
	0,9
	0,99211
	0,97
	68,849

	6583
	ЛЕНИНА ПР-КТ 33
	0,46432
	0
	0
	2399
	0,97546
	0,9
	0,99211
	0,97
	169,379

	6340
	30 ЛЕТ ПОБЕДЫ 56/2
	0,3592
	0
	0
	2399,2
	0,97546
	0,9
	0,99210
	0,97
	143,187

	49453
	ГЕНЕРАЛА ИВАНОВА 1
	0,7768
	1,7
	0,193
	2401,1
	0,97544
	0,9
	0,99210
	0,97
	1195,210

	47691
	МИРА ПР-КТ 1/1
	0,504
	0
	0
	2402,3
	0,97542
	0,9
	0,99209
	0,97
	186,556

	55920
	Пролетарский 7/1б
	0
	0
	0,0834
	2402,5
	0,97542
	0,9
	0,99209
	0,97
	0,000

	47686
	МИРА ПР-КТ 9/2
	0,096
	0
	0
	2402,5
	0,97542
	0,9
	0,99209
	0,97
	35,979

	55922
	Пролетарский 7/1а
	0
	0
	0,0834
	2402,8
	0,97542
	0,9
	0,99209
	0,97
	0,000

	54609
	Ленина 29
	0
	0
	0,08425
	2403,9
	0,97541
	0,9
	0,99209
	0,97
	0,000

	6542
	СВОБОДЫ Б-Р 2
	0,3324
	0,01752
	0
	2404,7
	0,97540
	0,9
	0,99209
	0,97
	128,285

	52160
	Чехова 8
	0
	0
	0,0952
	2405,1
	0,97540
	0,9
	0,99209
	0,97
	0,000

	7371
	ЧЕХОВА 4/1
	0,2066
	0
	0
	2406,6
	0,97538
	0,9
	0,99208
	0,97
	76,993

	54556
	Дзержинского 3б
	0
	0
	0,0477
	2409,5
	0,97535
	0,9
	0,99207
	0,97
	0,000

	6497
	ЛЕНИНА ПР-КТ 29
	0,1242
	0
	0
	2410,4
	0,97534
	0,9
	0,99207
	0,97
	45,249

	52289
	Профсоюзов 28а,б
	0
	0
	0,1394
	2410,5
	0,97534
	0,9
	0,99207
	0,97
	0,000

	52165
	Чехова 6
	0
	0
	0,12
	2411,1
	0,97533
	0,9
	0,99207
	0,97
	0,000

	54835
	50 лет ВЛКСМ 9а
	0
	0
	0,152
	2412,2
	0,97532
	0,9
	0,99206
	0,97
	0,000

	6275
	30 ЛЕТ ПОБЕДЫ 43
	0,0748
	0
	0
	2412,7
	0,97532
	0,9
	0,99206
	0,97
	28,671

	54747
	Свободы 4
	0
	0
	0,1156
	2414
	0,97530
	0,9
	0,99206
	0,97
	0,000

	55889
	Университетская 23/5
	0
	0
	0,1366
	2414,7
	0,97530
	0,9
	0,99205
	0,97
	0,000

	52148
	Чехова 4/3
	0
	0
	0,1143
	2415,1
	0,97529
	0,9
	0,99205
	0,97
	0,000

	42332
	СИБИРСКАЯ 14/1
	0,06024
	0
	0
	2415,1
	0,97529
	0,9
	0,99205
	0,97
	20,742

	54839
	50 лет ВЛКСМ 7
	0
	0
	0,08
	2415,7
	0,97529
	0,9
	0,99205
	0,97
	0,000

	54628
	Ленина 13а
	0
	0
	0,452
	2415,9
	0,97529
	0,9
	0,99205
	0,97
	0,000

	6533
	СВОБОДЫ Б-Р 4
	0,19912
	0
	0
	2416,6
	0,97528
	0,9
	0,99205
	0,97
	76,543

	7380
	МИРА ПР-КТ 1
	0,47264
	0,1672
	0
	2417,5
	0,97527
	0,9
	0,99204
	0,97
	226,752

	7540
	УНИВЕРСИТЕТСКАЯ 27
	0,488
	0
	0
	2419
	0,97525
	0,9
	0,99204
	0,97
	192,442

	52320
	Чехова 10/2
	0
	0
	0,166
	2419,3
	0,97525
	0,9
	0,99204
	0,97
	0,000

	47761
	ЛЕНИНА ПР-КТ 62
	0,63546667
	0
	0,13962667
	2420,1
	0,97524
	0,9
	0,99204
	0,97
	238,201

	54479
	Декабристов 7
	0
	0
	0,0702
	2423,3
	0,97521
	0,9
	0,99203
	0,97
	0,000

	52283
	Лермонтова 13/1
	0
	0
	0,0748
	2426,2
	0,97518
	0,9
	0,99202
	0,97
	0,000

	6326
	ПРОЛЕТАРСКИЙ ПР-КТ 7/1
	0,1932
	0
	0
	2426,8
	0,97517
	0,9
	0,99201
	0,97
	76,853

	53715
	Мира 7/2
	0
	0
	0,0502
	2427
	0,97517
	0,9
	0,99201
	0,97
	0,000

	47242
	ПРОФСОЮЗОВ 28
	0,77872
	0
	0
	2427,1
	0,97517
	0,9
	0,99201
	0,97
	295,454

	6428
	БЫСТРИНСКАЯ 22
	0,13622857
	0
	0
	2427,7
	0,97516
	0,9
	0,99201
	0,97
	51,743

	54550
	Декабристов 2
	0
	0
	0,0895
	2428
	0,97516
	0,9
	0,99201
	0,97
	0,000

	47590
	ЧЕХОВА 4/1
	0,2066
	0
	0
	2429,1
	0,97515
	0,9
	0,99201
	0,97
	77,782

	6329
	ПРОЛЕТАРСКИЙ ПР-КТ 7/1
	0,1932
	0
	0
	2429,2
	0,97515
	0,9
	0,99201
	0,97
	76,852

	58264
	МИРА ПР-КТ 7/2
	0,268
	0
	0
	2429,4
	0,97515
	0,9
	0,99201
	0,97
	99,161

	7474
	ДЕКАБРИСТОВ 7
	0,38976
	0
	0
	2430,2
	0,97514
	0,9
	0,99200
	0,97
	148,693

	42346
	СВОБОДЫ Б-Р 5
	0,12096
	0,29728
	0,2069
	2430,9
	0,97513
	0,9
	0,99200
	0,97
	176,495

	6531
	СВОБОДЫ Б-Р 4
	0,19912
	0
	0
	2431,6
	0,97512
	0,9
	0,99200
	0,97
	76,700

	49779
	НЕФТЕЮГАНСКОЕ ШОССЕ 27/1
	0,16157714
	0,010628571
	0
	2431,8
	0,97512
	0,9
	0,99200
	0,97
	63,929

	6274
	30 ЛЕТ ПОБЕДЫ 43
	0,0748
	0
	0
	2431,8
	0,97512
	0,9
	0,99200
	0,97
	28,954

	54831
	50 лет ВЛКСМ 11
	0
	0
	0,0644
	2432
	0,97512
	0,9
	0,99200
	0,97
	0,000

	41273
	30 ЛЕТ ПОБЕДЫ 60
	0,41552
	0
	0,58164
	2433,1
	0,97511
	0,9
	0,99199
	0,97
	203,523

	52237
	Лермонтова 11/3
	0
	0
	0,0532
	2433,3
	0,97511
	0,9
	0,99199
	0,97
	0,000

	6543
	СВОБОДЫ Б-Р 2
	0,70632
	0
	0
	2433,8
	0,97510
	0,9
	0,99199
	0,97
	258,820

	50176
	ЧЕХОВА 10/1
	0,3368
	0
	0
	2434,2
	0,97510
	0,9
	0,99199
	0,97
	125,515

	54440
	Декабристов 9
	0
	0
	0,0974
	2435,3
	0,97509
	0,9
	0,99199
	0,97
	0,000

	42331
	СИБИРСКАЯ 13
	0,0896
	0
	0
	2435,4
	0,97509
	0,9
	0,99199
	0,97
	30,838

	54554
	Дзержинского 1
	0
	0
	0,0692
	2435,8
	0,97508
	0,9
	0,99198
	0,97
	0,000

	54548
	Декабристов 4
	0
	0
	0,146
	2435,8
	0,97508
	0,9
	0,99198
	0,97
	0,000

	47566
	ЧЕХОВА 8
	0,3904
	0
	0
	2437,7
	0,97506
	0,9
	0,99198
	0,97
	144,357

	54598
	Майская 4
	0
	0
	0,0647
	2440,9
	0,97503
	0,9
	0,99197
	0,97
	0,000

	54766
	Свободы 4/1
	0
	0
	0,89
	2441
	0,97503
	0,9
	0,99197
	0,97
	0,000

	7542
	УНИВЕРСИТЕТСКАЯ 23
	0,25496
	0,0464
	0
	2441
	0,97503
	0,9
	0,99197
	0,97
	117,912

	7496
	МАЙСКАЯ 4
	0,27264
	0
	0
	2441,8
	0,97502
	0,9
	0,99196
	0,97
	104,697

	7277
	ЛЕРМОНТОВА 11
	0,8184
	0
	0
	2442
	0,97502
	0,9
	0,99196
	0,97
	312,998

	58948
	УНИВЕРСИТЕТСКАЯ 23/5
	0,4328
	0
	0
	2443,1
	0,97501
	0,9
	0,99196
	0,97
	171,761

	7361
	МИРА ПР-КТ 9/1
	0,4976
	0
	0
	2443,9
	0,97500
	0,9
	0,99196
	0,97
	185,732

	54647
	Декабристов 13
	0
	0
	0,1125
	2444,3
	0,97499
	0,9
	0,99196
	0,97
	0,000

	57168
	МИРА ПР-КТ 55
	0,4288
	0
	0
	2444,7
	0,97499
	0,9
	0,99195
	0,97
	195,640

	53029
	Мира 7/1
	0
	0
	0,0537
	2445,9
	0,97498
	0,9
	0,99195
	0,97
	0,000

	52285
	Лермонтова 13а
	0
	0
	0,021
	2446
	0,97498
	0,9
	0,99195
	0,97
	0,000

	54471
	Ленина 37/3
	0
	0
	0,894
	2446,5
	0,97497
	0,9
	0,99195
	0,97
	0,000

	54583
	Ленина 37/2
	0
	0
	0,1125
	2448,3
	0,97495
	0,9
	0,99194
	0,97
	0,000

	7431
	МАЙСКАЯ 6/2
	0,14
	0
	0
	2450,2
	0,97493
	0,9
	0,99194
	0,97
	55,121

	43890
	ЛЕНИНА ПР-КТ 41
	0,4714
	0,0308
	0,10475
	2450,2
	0,97493
	0,9
	0,99194
	0,97
	192,525

	6330
	ПРОЛЕТАРСКИЙ ПР-КТ 7/1
	0,1932
	0
	0
	2451
	0,97493
	0,9
	0,99193
	0,97
	77,431

	6325
	ПРОЛЕТАРСКИЙ ПР-КТ 7/1
	0,1932
	0
	0
	2451,4
	0,97492
	0,9
	0,99193
	0,97
	77,477

	5675
	ДЗЕРЖИНСКОГО 3Б
	0,1296
	0
	0
	2451,9
	0,97492
	0,9
	0,99193
	0,97
	48,193

	6545
	СВОБОДЫ Б-Р 4/1
	0,3056
	0,1136
	0
	2454,2
	0,97489
	0,9
	0,99192
	0,97
	163,095

	52214
	Лермонтова 13
	0
	0
	0,1061
	2456,9
	0,97487
	0,9
	0,99191
	0,97
	0,000

	54576
	Ленина 37
	0
	0
	0,0863
	2457,5
	0,97486
	0,9
	0,99191
	0,97
	0,000

	7509
	ЛЕНИНА ПР-КТ 37/3
	0,3104
	0,1144
	0
	2457,7
	0,97486
	0,9
	0,99191
	0,97
	162,373

	6496
	ЛЕНИНА ПР-КТ 29
	0,1242
	0
	0
	2459,8
	0,97484
	0,9
	0,99191
	0,97
	45,309

	52158
	Чехова 10
	0
	0
	0,1182
	2462
	0,97481
	0,9
	0,99190
	0,97
	0,000

	54438
	Декабристов 11
	0
	0
	0,0938
	2462,6
	0,97481
	0,9
	0,99190
	0,97
	0,000

	7299
	ЧЕХОВА 10/2
	0,4088
	0,077866667
	0
	2463
	0,97480
	0,9
	0,99189
	0,97
	180,532

	6529
	СВОБОДЫ Б-Р 4
	0,19912
	0
	0
	2463,8
	0,97480
	0,9
	0,99189
	0,97
	77,407

	5668
	ДЕКАБРИСТОВ 2
	0,14138
	0
	0
	2464,6
	0,97479
	0,9
	0,99189
	0,97
	52,754

	5667
	ДЕКАБРИСТОВ 2
	0,14138
	0
	0
	2465,1
	0,97478
	0,9
	0,99189
	0,97
	53,042

	47674
	ПИСАТЕЛЕЙ Б-Р 19
	0,0948
	0,2364
	0,0565
	2465,3
	0,97478
	0,9
	0,99189
	0,97
	127,735

	47259
	ЛЕРМОНТОВА 13А
	0,0208
	0
	0
	2466,1
	0,97477
	0,9
	0,99188
	0,97
	13,475

	6535
	СВОБОДЫ Б-Р 4
	0,19912
	0
	0
	2467,8
	0,97475
	0,9
	0,99188
	0,97
	77,097

	54925
	50 лет ВЛКСМ 5
	0
	0
	0,0813
	2468,9
	0,97474
	0,9
	0,99188
	0,97
	0,000

	6094
	ДЕКАБРИСТОВ 9
	0,1744
	0
	0
	2469,2
	0,97474
	0,9
	0,99187
	0,97
	70,575

	54792
	Ленина 30
	0
	0
	0,0791
	2469,4
	0,97474
	0,9
	0,99187
	0,97
	0,000

	6426
	БЫСТРИНСКАЯ 22
	0,13622857
	0
	0
	2470,3
	0,97473
	0,9
	0,99187
	0,97
	52,170

	52216
	Профсоюзов 30/1
	0
	0
	0,042
	2470,8
	0,97472
	0,9
	0,99187
	0,97
	0,000

	7350
	ПРОФСОЮЗОВ 24
	0,5
	0
	0
	2471,8
	0,97471
	0,9
	0,99187
	0,97
	191,795

	47529
	ЧЕХОВА 6
	0,3904
	0
	0
	2472,5
	0,97471
	0,9
	0,99186
	0,97
	144,906

	58863
	Бахилова 1
	0
	0
	0,1011
	2474,4
	0,97469
	0,9
	0,99186
	0,97
	0,000

	72650
	 
	0,089
	0,256
	0,03
	2474,4
	0,97469
	0,9
	0,99186
	0,97
	0,000

	54585
	Ленина 35/2
	0
	0
	0,086
	2474,9
	0,97468
	0,9
	0,99186
	0,97
	0,000

	6098
	ДЕКАБРИСТОВ 13
	0,17444
	0
	0
	2476,8
	0,97466
	0,9
	0,99185
	0,97
	70,681

	47502
	ЧЕХОВА 10
	0,3904
	0
	0
	2478,3
	0,97465
	0,9
	0,99184
	0,97
	144,271

	54444
	Декабристов 9а
	0
	0
	0,05
	2479,5
	0,97463
	0,9
	0,99184
	0,97
	0,000

	6095
	ДЕКАБРИСТОВ 9
	0,1744
	0
	0
	2480,3
	0,97463
	0,9
	0,99184
	0,97
	70,801

	5674
	ДЗЕРЖИНСКОГО 3Б
	0,1296
	0
	0
	2480,6
	0,97462
	0,9
	0,99184
	0,97
	48,698

	53845
	Бахилова 3
	0
	0
	0,1124
	2482,5
	0,97460
	0,9
	0,99183
	0,97
	0,000

	5671
	Декабристов 4
	0,308
	0,0432
	0
	2483,7
	0,97459
	0,9
	0,99183
	0,97
	226,379

	52329
	Лермонтова 11/2
	0
	0
	0,1091
	2486
	0,97457
	0,9
	0,99182
	0,97
	0,000

	52167
	Чехова 6/1
	0
	0
	0,065
	2486,5
	0,97456
	0,9
	0,99182
	0,97
	0,000

	55010
	Северная 71
	0
	0
	0,0218
	2487,1
	0,97456
	0,9
	0,99182
	0,97
	0,000

	47220
	ПРОФСОЮЗОВ 30/1
	0,07256
	0
	0
	2487,2
	0,97456
	0,9
	0,99182
	0,97
	28,268

	6581
	ЛЕНИНА ПР-КТ 33
	0,46432
	0
	0
	2488
	0,97455
	0,9
	0,99181
	0,97
	170,148

	54538
	Дзержинского 3/2
	0
	0
	0,0676
	2488,7
	0,97454
	0,9
	0,99181
	0,97
	0,000

	6061
	БАХИЛОВА 1
	0,3784
	0
	0
	2489,1
	0,97454
	0,9
	0,99181
	0,97
	142,755

	52249
	Чехова 14/3
	0
	0
	0,0816
	2489,5
	0,97453
	0,9
	0,99181
	0,97
	0,000

	7440
	ЛЕНИНА ПР-КТ 37/2
	0,194
	0
	0
	2490
	0,97453
	0,9
	0,99181
	0,97
	75,169

	54483
	Декабристов 5
	0
	0
	0,0702
	2490
	0,97453
	0,9
	0,99181
	0,97
	0,000

	6499
	ЛЕНИНА ПР-КТ 29
	0,1242
	0
	0
	2491
	0,97452
	0,9
	0,99180
	0,97
	45,361

	53032
	Мира 5
	0
	0
	0,2676
	2491,3
	0,97451
	0,9
	0,99180
	0,97
	0,000

	53027
	Мира 5/1
	0
	0
	0,1034
	2491,6
	0,97451
	0,9
	0,99180
	0,97
	0,000

	7792
	ЛЕРМОНТОВА 13
	0,5
	0
	0,1078
	2492,7
	0,97450
	0,9
	0,99180
	0,97
	196,371

	6424
	БЫСТРИНСКАЯ 22
	0,13622857
	0
	0
	2493,7
	0,97449
	0,9
	0,99179
	0,97
	52,516

	52187
	Чехова 6/2
	0
	0
	0,076
	2493,9
	0,97449
	0,9
	0,99179
	0,97
	0,000

	6023
	БАХИЛОВА 3
	0,3616
	0
	0
	2496,3
	0,97446
	0,9
	0,99179
	0,97
	135,989

	54600
	Ленина 35
	0
	0
	0,0978
	2497,4
	0,97445
	0,9
	0,99178
	0,97
	0,000

	5669
	ДЕКАБРИСТОВ 2
	0,14138
	0
	0
	2500,6
	0,97442
	0,9
	0,99177
	0,97
	53,154

	7497
	ДЕКАБРИСТОВ 9А
	0,048
	0
	0
	2501,1
	0,97441
	0,9
	0,99177
	0,97
	19,747

	47374
	Лермонтова, 13в
	0,0208
	0
	0
	2502
	0,97440
	0,9
	0,99177
	0,97
	13,475

	58258
	МИРА ПР-КТ 5
	0,6544
	0,12928
	0
	2502,1
	0,97440
	0,9
	0,99177
	0,97
	276,496

	6537
	СВОБОДЫ Б-Р 4
	0,19912
	0
	0
	2502,5
	0,97440
	0,9
	0,99176
	0,97
	77,859

	54649
	Декабристов 15
	0
	0
	0,0911
	2504,9
	0,97438
	0,9
	0,99176
	0,97
	0,000

	42353
	СЕВЕРНАЯ 71
	0,08448
	0
	0
	2506
	0,97436
	0,9
	0,99175
	0,97
	29,190

	55742
	30 лет Победы 56/1а,б
	0
	0
	0,1975
	2506,6
	0,97436
	0,9
	0,99175
	0,97
	0,000

	54540
	Дзержинского 3а
	0
	0
	0,0883
	2507,3
	0,97435
	0,9
	0,99175
	0,97
	0,000

	47538
	ЧЕХОВА 6/1
	0,0936
	0,1008
	0
	2507,4
	0,97435
	0,9
	0,99175
	0,97
	72,971

	42325
	СЕВЕРНАЯ 68
	0,0568
	0
	0
	2507,5
	0,97435
	0,9
	0,99175
	0,97
	19,626

	7274
	ЛЕРМОНТОВА 11/3
	0,2248
	0
	0
	2507,8
	0,97435
	0,9
	0,99175
	0,97
	87,887

	47439
	ЧЕХОВА 10/3
	0,0432
	0
	0
	2509,9
	0,97432
	0,9
	0,99174
	0,97
	16,783

	9617
	ПИСАТЕЛЕЙ Б-Р 15
	0,12832
	0
	0
	2510,1
	0,97432
	0,9
	0,99174
	0,97
	82,588

	7278
	ПРОФСОЮЗОВ 24/1
	0,5392
	0
	0
	2511,4
	0,97431
	0,9
	0,99174
	0,97
	206,775

	6096
	ДЕКАБРИСТОВ 13
	0,17444
	0
	0
	2512,3
	0,97430
	0,9
	0,99173
	0,97
	71,489

	5684
	ДЗЕРЖИНСКОГО 1
	0,134
	0
	0
	2512,8
	0,97429
	0,9
	0,99173
	0,97
	47,509

	7472
	ДЕКАБРИСТОВ 5
	0,14178667
	0
	0
	2512,8
	0,97429
	0,9
	0,99173
	0,97
	54,517

	47810
	МИРА ПР-КТ 7/1
	0,2592
	0
	0
	2513
	0,97429
	0,9
	0,99173
	0,97
	97,676

	50291
	НЕФТЕЮГАНСКОЕ ШОССЕ 27/1
	0,16157714
	0,010628571
	0
	2514
	0,97428
	0,9
	0,99173
	0,97
	64,234

	7441
	ЛЕНИНА ПР-КТ 37/2
	0,194
	0
	0
	2514,1
	0,97428
	0,9
	0,99173
	0,97
	75,750

	47468
	ЧЕХОВА 6/2
	0,1192
	0,1576
	0
	2514,3
	0,97428
	0,9
	0,99173
	0,97
	102,251

	52297
	Профсоюзов 22а
	0
	0
	0,0732
	2516,2
	0,97426
	0,9
	0,99172
	0,97
	0,000

	7298
	ЧЕХОВА 10/2
	0,4088
	0,077866667
	0
	2516,8
	0,97425
	0,9
	0,99172
	0,97
	181,091

	5683
	ДЗЕРЖИНСКОГО 1
	0,134
	0
	0
	2518,3
	0,97424
	0,9
	0,99171
	0,97
	47,558

	49785
	НЕФТЕЮГАНСКОЕ ШОССЕ 27/1
	0,16157714
	0,010628571
	0
	2519,7
	0,97422
	0,9
	0,99171
	0,97
	64,383

	53906
	Бахилова 5
	0
	0
	0,416
	2520,5
	0,97422
	0,9
	0,99171
	0,97
	0,000

	44095
	ДЗЕРЖИНСКОГО 3/2
	0,1604
	0
	0
	2521,1
	0,97421
	0,9
	0,99170
	0,97
	59,831

	54487
	Декабристов 3
	0
	0
	0,0757
	2522,2
	0,97420
	0,9
	0,99170
	0,97
	0,000

	47052
	ПРОФСОЮЗОВ 19
	0,121808
	0
	0
	2522,4
	0,97420
	0,9
	0,99170
	0,97
	45,184

	54923
	50 лет ВЛКСМ 5а
	0
	0
	0,0318
	2522,6
	0,97419
	0,9
	0,99170
	0,97
	0,000

	42326
	СЕВЕРНАЯ 68
	0,0568
	0
	0
	2522,8
	0,97419
	0,9
	0,99170
	0,97
	19,626

	9621
	ПИСАТЕЛЕЙ Б-Р 17
	0,3144
	0,0584
	0
	2522,9
	0,97419
	0,9
	0,99170
	0,97
	137,458

	52150
	Чехова 10/1
	0
	0
	0,0709
	2523,2
	0,97419
	0,9
	0,99170
	0,97
	0,000

	54587
	Ленина 37
	0
	0
	0,066
	2523,4
	0,97419
	0,9
	0,99170
	0,97
	0,000

	5681
	ДЗЕРЖИНСКОГО 3/2
	0,1604
	0
	0
	2523,8
	0,97418
	0,9
	0,99169
	0,97
	59,879

	6558
	ЛЕНИНА ПР-КТ 13
	0,16902857
	0,018057143
	0
	2523,9
	0,97418
	0,9
	0,99169
	0,97
	69,544

	41301
	ИОСИФА КАРОЛИНСКОГО 13/1
	0,41592
	0
	0,2486
	2524,9
	0,97417
	0,9
	0,99169
	0,97
	187,417

	7468
	ДЕКАБРИСТОВ 3
	0,45392
	0
	0
	2527,1
	0,97415
	0,9
	0,99168
	0,97
	174,311

	7362
	МИРА ПР-КТ 5/1
	0,1712
	0
	0
	2528,4
	0,97413
	0,9
	0,99168
	0,97
	64,334

	6101
	ДЕКАБРИСТОВ 15
	0,1744
	0
	0
	2528,7
	0,97413
	0,9
	0,99168
	0,97
	71,509

	47066
	ПРОФСОЮЗОВ 19
	0,121808
	0
	0
	2529,7
	0,97412
	0,9
	0,99168
	0,97
	45,290

	66098
	Ленина пр-кт 30/1
	0
	0
	0,0845
	2530,1
	0,97412
	0,9
	0,99167
	0,97
	0,000

	54744
	Ленина 13
	0
	0
	0,1054
	2530,9
	0,97411
	0,9
	0,99167
	0,97
	0,000

	54764
	Свободы 12
	0
	0
	0,1465
	2531
	0,97411
	0,9
	0,99167
	0,97
	0,000

	7414
	ЛЕНИНА ПР-КТ 35
	0,146
	0
	0
	2531,2
	0,97411
	0,9
	0,99167
	0,97
	53,526

	54474
	Ленина 37/1
	0
	0
	0,0584
	2533,3
	0,97408
	0,9
	0,99166
	0,97
	0,000

	47164
	ПРОФСОЮЗОВ 22
	0,3852
	0
	0
	2533,9
	0,97408
	0,9
	0,99166
	0,97
	147,514

	5689
	ДЗЕРЖИНСКОГО 3А
	0,1252
	0
	0
	2535,7
	0,97406
	0,9
	0,99166
	0,97
	46,526

	47037
	ПРОФСОЮЗОВ 19
	0,121808
	0
	0
	2536
	0,97406
	0,9
	0,99165
	0,97
	45,229

	47426
	ЛЕРМОНТОВА 11А
	0,0232
	0
	0
	2537,3
	0,97404
	0,9
	0,99165
	0,97
	15,030

	55016
	Береговая 72
	0
	0
	0,0238
	2538,2
	0,97403
	0,9
	0,99165
	0,97
	0,000

	47121
	ПРОФСОЮЗОВ 23
	0,1424
	0
	0
	2538,6
	0,97403
	0,9
	0,99165
	0,97
	52,546

	54534
	Дзержинского 3/3
	0
	0
	0,0576
	2540,2
	0,97401
	0,9
	0,99164
	0,97
	0,000

	53913
	Ленина 50/1
	0
	0
	0,003
	2543,2
	0,97398
	0,9
	0,99163
	0,97
	0,000

	52154
	Чехова 10/3
	0
	0
	0,006
	2544,1
	0,97397
	0,9
	0,99163
	0,97
	0,000

	6354
	30 ЛЕТ ПОБЕДЫ 56/1
	0,26133333
	0
	0
	2545,5
	0,97396
	0,9
	0,99162
	0,97
	102,793

	7446
	ЛЕНИНА ПР-КТ 35/2
	0,3304
	0,2376
	0,086
	2546,2
	0,97395
	0,9
	0,99162
	0,97
	220,522

	54507
	Декабристов 6
	0
	0
	0,0479
	2546,4
	0,97395
	0,9
	0,99162
	0,97
	0,000

	7455
	ЛЕНИНА ПР-КТ 37
	0,14213333
	0
	0
	2548,3
	0,97393
	0,9
	0,99161
	0,97
	51,742

	6501
	СВОБОДЫ Б-Р 12
	0,1902
	0
	0
	2549,2
	0,97392
	0,9
	0,99161
	0,97
	75,444

	52293
	Профсоюзов 26
	0
	0
	0,0657
	2549,3
	0,97392
	0,9
	0,99161
	0,97
	0,000

	52258
	Профсоюзов 18/2
	0
	0
	0,0868
	2549,3
	0,97392
	0,9
	0,99161
	0,97
	0,000

	55738
	30 лет Победы 62
	0
	0
	0,132
	2550,2
	0,97391
	0,9
	0,99161
	0,97
	0,000

	9606
	ЛЕРМОНТОВА 8/2
	0,4352
	0,0832
	0
	2550,8
	0,97391
	0,9
	0,99161
	0,97
	182,720

	54847
	Ленина 32
	0
	0
	0,0709
	2551,2
	0,97390
	0,9
	0,99160
	0,97
	0,000

	6570
	ЛЕНИНА ПР-КТ 27
	0,18694667
	0
	0
	2552
	0,97389
	0,9
	0,99160
	0,97
	74,254

	9619
	ПИСАТЕЛЕЙ Б-Р 15
	0,12832
	0
	0
	2553,8
	0,97387
	0,9
	0,99160
	0,97
	82,585

	52254
	Чехова 14/2
	0
	0
	0,0607
	2554
	0,97387
	0,9
	0,99160
	0,97
	0,000

	52299
	Профсоюзов 22б
	0
	0
	0,0634
	2555,2
	0,97386
	0,9
	0,99159
	0,97
	0,000

	14579
	УНИВЕРСИТЕТСКАЯ 29/1
	0,164
	0,2384
	0,142
	2556,1
	0,97385
	0,9
	0,99159
	0,97
	204,781

	55014
	Береговая 70
	0
	0
	0,023
	2556,3
	0,97385
	0,9
	0,99159
	0,97
	0,000

	7448
	ЛЕНИНА ПР-КТ 37/1
	0,1452
	0
	0
	2557,9
	0,97383
	0,9
	0,99158
	0,97
	56,731

	66094
	Бахилова 5
	0
	0
	0,29875
	2557,9
	0,97383
	0,9
	0,99158
	0,97
	0,000

	42345
	БЕРЕГОВАЯ 72
	0,09616
	0
	0
	2558
	0,97383
	0,9
	0,99158
	0,97
	33,226

	50293
	НЕФТЕЮГАНСКОЕ ШОССЕ 27/1
	0,16157714
	0,010628571
	0
	2558,3
	0,97383
	0,9
	0,99158
	0,97
	64,758

	5664
	ДЕКАБРИСТОВ 2
	0,14138
	0
	0
	2558,4
	0,97383
	0,9
	0,99158
	0,97
	54,417

	6022
	БАХИЛОВА 3
	0,3616
	0
	0
	2559,3
	0,97382
	0,9
	0,99158
	0,97
	136,177

	6059
	ЛЕНИНА ПР-КТ 50/1
	0,004
	0
	0
	2561,1
	0,97380
	0,9
	0,99157
	0,97
	2,590

	7452
	ЛЕНИНА ПР-КТ 37
	0,14213333
	0
	0
	2563,9
	0,97377
	0,9
	0,99156
	0,97
	52,028

	6099
	ДЕКАБРИСТОВ 15
	0,1744
	0
	0
	2564,4
	0,97377
	0,9
	0,99156
	0,97
	72,305

	47483
	ЧЕХОВА 10/2
	0,4088
	0,077866667
	0
	2564,7
	0,97376
	0,9
	0,99156
	0,97
	181,781

	6560
	ЛЕНИНА ПР-КТ 13
	0,16902857
	0,018057143
	0
	2564,8
	0,97376
	0,9
	0,99156
	0,97
	69,763

	48519
	ПРОФСОЮЗОВ 19
	0,121808
	0
	0
	2564,9
	0,97376
	0,9
	0,99156
	0,97
	45,425

	41271
	30 ЛЕТ ПОБЕДЫ 62
	0,34896
	0,0152
	0
	2564,9
	0,97376
	0,9
	0,99156
	0,97
	143,182

	47137
	ПРОФСОЮЗОВ 26
	0,236
	0
	0
	2566,3
	0,97375
	0,9
	0,99155
	0,97
	91,369

	7471
	ДЕКАБРИСТОВ 5
	0,14178667
	0
	0
	2567,5
	0,97373
	0,9
	0,99155
	0,97
	54,958

	7449
	ЛЕНИНА ПР-КТ 37/1
	0,1452
	0
	0
	2569,2
	0,97372
	0,9
	0,99155
	0,97
	56,934

	53914
	Ленина 50
	0
	0
	0,1602
	2570
	0,97371
	0,9
	0,99154
	0,97
	0,000

	43662
	БАХИЛОВА 5
	0,40132
	0,19268
	0
	2570,3
	0,97371
	0,9
	0,99154
	0,97
	215,407

	47127
	ПРОФСОЮЗОВ 22
	0,3852
	0
	0
	2570,7
	0,97370
	0,9
	0,99154
	0,97
	148,237

	5690
	ДЗЕРЖИНСКОГО 3А
	0,1252
	0
	0
	2571
	0,97370
	0,9
	0,99154
	0,97
	46,716

	6503
	СВОБОДЫ Б-Р 12
	0,1902
	0
	0
	2571,9
	0,97369
	0,9
	0,99154
	0,97
	75,575

	52352
	Писателей 15
	0
	0
	0,1399
	2572,7
	0,97368
	0,9
	0,99153
	0,97
	0,000

	5679
	ДЗЕРЖИНСКОГО 3/3
	0,1604
	0
	0
	2574,1
	0,97367
	0,9
	0,99153
	0,97
	59,854

	54752
	Свободы 8
	0
	0
	0,133
	2575,4
	0,97365
	0,9
	0,99152
	0,97
	0,000

	42365
	БЕРЕГОВАЯ 70
	0,10616
	0
	0
	2576,4
	0,97364
	0,9
	0,99152
	0,97
	36,681

	47785
	МИРА ПР-КТ 5/1
	0,1712
	0
	0
	2577,7
	0,97363
	0,9
	0,99152
	0,97
	64,728

	6353
	30 ЛЕТ ПОБЕДЫ 56/1
	0,26133333
	0
	0
	2579,2
	0,97361
	0,9
	0,99151
	0,97
	102,922

	52245
	Профсоюзов 18/1
	0
	0
	0,1139
	2579,5
	0,97361
	0,9
	0,99151
	0,97
	0,000

	52376
	Профсоюзов 40
	0
	0
	0,1486
	2581,1
	0,97360
	0,9
	0,99151
	0,97
	0,000

	46997
	ПРОФСОЮЗОВ 19А
	0,0608
	0
	0
	2582
	0,97359
	0,9
	0,99150
	0,97
	38,793

	6569
	ЛЕНИНА ПР-КТ 27
	0,18694667
	0
	0
	2582,1
	0,97359
	0,9
	0,99150
	0,97
	74,485

	9612
	ПИСАТЕЛЕЙ Б-Р 15
	0,12832
	0
	0
	2584
	0,97357
	0,9
	0,99150
	0,97
	82,583

	6527
	СВОБОДЫ Б-Р 8
	0,2192
	0
	0
	2585,1
	0,97355
	0,9
	0,99149
	0,97
	85,078

	47491
	ЛЕРМОНТОВА 8/2
	0,008
	0
	0
	2585,1
	0,97355
	0,9
	0,99149
	0,97
	3,483

	9641
	ПРОФСОЮЗОВ 34/1
	0,16933333
	0
	0
	2587,1
	0,97353
	0,9
	0,99149
	0,97
	62,854

	50287
	НЕФТЕЮГАНСКОЕ ШОССЕ 27/1
	0,16157714
	0,010628571
	0
	2587,2
	0,97353
	0,9
	0,99149
	0,97
	64,658

	55744
	30 лет Победы 58
	0
	0
	0,21
	2588,6
	0,97352
	0,9
	0,99148
	0,97
	0,000

	7415
	ЛЕНИНА ПР-КТ 35
	0,146
	0
	0
	2589,8
	0,97351
	0,9
	0,99148
	0,97
	53,540

	9679
	ПРОФСОЮЗОВ 36
	0,1046
	0
	0
	2590,1
	0,97350
	0,9
	0,99148
	0,97
	38,687

	5678
	ДЗЕРЖИНСКОГО 3/3
	0,1604
	0
	0
	2590,4
	0,97350
	0,9
	0,99148
	0,97
	60,156

	50336
	ПРОФСОЮЗОВ 21/1
	0,3984
	0
	0
	2590,5
	0,97350
	0,9
	0,99148
	0,97
	149,061

	5734
	ДЕКАБРИСТОВ 6
	0,13752
	0
	0
	2591,6
	0,97349
	0,9
	0,99147
	0,97
	52,352

	5691
	ДЗЕРЖИНСКОГО 3А
	0,1252
	0
	0
	2593,5
	0,97347
	0,9
	0,99147
	0,97
	46,947

	54571
	Декабристов 1/1
	0
	0
	0,0214
	2594,3
	0,97346
	0,9
	0,99146
	0,97
	0,000

	7363
	МИРА ПР-КТ 5/1
	0,1712
	0
	0
	2594,9
	0,97345
	0,9
	0,99146
	0,97
	65,023

	6525
	СВОБОДЫ Б-Р 8
	0,2192
	0
	0
	2597,7
	0,97343
	0,9
	0,99145
	0,97
	85,175

	53268
	Дзержинского 16а
	0
	0
	0,0707
	2597,8
	0,97342
	0,9
	0,99145
	0,97
	0,000

	5700
	ДЗЕРЖИНСКОГО 7/2
	0,082171429
	0
	0
	2599,2
	0,97341
	0,9
	0,99145
	0,97
	30,616

	5696
	ДЗЕРЖИНСКОГО 7/2
	0,082171429
	0
	0
	2599,7
	0,97341
	0,9
	0,99144
	0,97
	30,602

	6563
	ЛЕНИНА ПР-КТ 15
	0,188
	0
	0,0068
	2600,4
	0,97340
	0,9
	0,99144
	0,97
	76,330

	52354
	Писателей 17
	0
	0
	0,065
	2601,7
	0,97338
	0,9
	0,99144
	0,97
	0,000

	6566
	ЛЕНИНА ПР-КТ 27
	0,18694667
	0
	0
	2602,4
	0,97338
	0,9
	0,99144
	0,97
	74,698

	6063
	ЛЕНИНА ПР-КТ 50
	0,16928
	0
	0
	2603,4
	0,97337
	0,9
	0,99143
	0,97
	64,534

	5694
	ДЗЕРЖИНСКОГО 5
	0,1496
	0,0648
	0
	2603,5
	0,97337
	0,9
	0,99143
	0,97
	77,747

	47031
	ПРОФСОЮЗОВ 19
	0,121808
	0
	0
	2604
	0,97336
	0,9
	0,99143
	0,97
	46,961

	54511
	Декабристов 16
	0
	0
	0,474
	2604,1
	0,97336
	0,9
	0,99143
	0,97
	0,000

	7411
	ЛЕНИНА ПР-КТ 35
	0,146
	0
	0
	2606,2
	0,97334
	0,9
	0,99142
	0,97
	53,550

	7451
	ЛЕНИНА ПР-КТ 37
	0,14213333
	0
	0
	2606,5
	0,97334
	0,9
	0,99142
	0,97
	52,261

	6067
	ЛЕНИНА ПР-КТ 50
	0,16928
	0
	0
	2606,6
	0,97333
	0,9
	0,99142
	0,97
	64,371

	6055
	БАХИЛОВА 5
	0,416
	0,0808
	0
	2607,3
	0,97333
	0,9
	0,99142
	0,97
	179,936

	52247
	Профсоюзов 20/1
	0
	0
	0,003
	2607,6
	0,97332
	0,9
	0,99142
	0,97
	0,000

	53908
	Ленина 52
	0
	0
	0,2103
	2609,1
	0,97331
	0,9
	0,99141
	0,97
	0,000

	6356
	30 ЛЕТ ПОБЕДЫ 58
	0,104
	0
	0
	2609,8
	0,97330
	0,9
	0,99141
	0,97
	42,904

	54563
	Дзержинского 7/2
	0
	0
	0,1065
	2610,4
	0,97330
	0,9
	0,99141
	0,97
	0,000

	6352
	30 ЛЕТ ПОБЕДЫ 56/1
	0,26133333
	0
	0
	2611,5
	0,97328
	0,9
	0,99141
	0,97
	103,064

	55834
	Каролинского 15
	0
	0
	0,0575
	2613,8
	0,97326
	0,9
	0,99140
	0,97
	0,000

	53888
	Ленина 48
	0
	0
	0,003
	2615
	0,97325
	0,9
	0,99139
	0,97
	0,000

	9644
	ПРОФСОЮЗОВ 34/1
	0,16933333
	0
	0
	2617,3
	0,97323
	0,9
	0,99139
	0,97
	62,849

	9613
	ПИСАТЕЛЕЙ Б-Р 15
	0,12832
	0
	0
	2619,3
	0,97320
	0,9
	0,99138
	0,97
	82,583

	52256
	Чехова 14/1
	0
	0
	0,0568
	2620,5
	0,97319
	0,9
	0,99138
	0,97
	0,000

	7470
	ДЕКАБРИСТОВ 5
	0,14178667
	0
	0
	2621
	0,97319
	0,9
	0,99137
	0,97
	55,930

	5705
	ДЗЕРЖИНСКОГО 7/2
	0,082171429
	0
	0
	2621,2
	0,97319
	0,9
	0,99137
	0,97
	30,656

	9557
	ПРОФСОЮЗОВ 40
	0,1884
	0
	0
	2621,2
	0,97319
	0,9
	0,99137
	0,97
	72,619

	5699
	ДЗЕРЖИНСКОГО 7/2
	0,082171429
	0
	0
	2623,6
	0,97316
	0,9
	0,99137
	0,97
	30,691

	55832
	30 лет Победы 64
	0
	0
	0,1406
	2624,4
	0,97315
	0,9
	0,99136
	0,97
	0,000

	54529
	Дзержинского 7/3
	0
	0
	0,0882
	2624,8
	0,97315
	0,9
	0,99136
	0,97
	0,000

	72626
	 
	2,206
	0,138
	0
	2625
	0,97315
	0,9
	0,99136
	0,97
	0,000

	47154
	ПРОФСОЮЗОВ 20/1
	0,0304
	0
	0
	2625,9
	0,97314
	0,9
	0,99136
	0,97
	11,885

	47046
	ПРОФСОЮЗОВ 15
	0,04
	0
	0
	2626,3
	0,97313
	0,9
	0,99136
	0,97
	19,729

	54795
	50 лет ВЛКСМ 13
	0
	0
	0,1513
	2626,5
	0,97313
	0,9
	0,99136
	0,97
	0,000

	6523
	СВОБОДЫ Б-Р 8
	0,2192
	0
	0
	2626,5
	0,97313
	0,9
	0,99136
	0,97
	85,530

	6064
	ЛЕНИНА ПР-КТ 48
	0,0712
	0
	0
	2627
	0,97313
	0,9
	0,99136
	0,97
	27,796

	5736
	ДЕКАБРИСТОВ 16
	0,296
	0,0408
	0
	2627,7
	0,97312
	0,9
	0,99135
	0,97
	127,879

	6068
	ЛЕНИНА ПР-КТ 50
	0,16928
	0
	0
	2628,2
	0,97311
	0,9
	0,99135
	0,97
	64,501

	52373
	Лермонтова 8/2
	0
	0
	0,069
	2628,2
	0,97311
	0,9
	0,99135
	0,97
	0,000

	41264
	ИОСИФА КАРОЛИНСКОГО 15
	0,1808
	0
	0
	2629,5
	0,97310
	0,9
	0,99135
	0,97
	118,151

	52365
	Профсоюзов 34/1
	0
	0
	0,1153
	2630,6
	0,97309
	0,9
	0,99134
	0,97
	0,000

	9678
	ПРОФСОЮЗОВ 36
	0,1046
	0
	0
	2632,1
	0,97307
	0,9
	0,99134
	0,97
	38,970

	5452
	ДЗЕРЖИНСКОГО 16А
	0,4432
	0
	0
	2633,8
	0,97306
	0,9
	0,99133
	0,97
	163,595

	46973
	ПРОФСОЮЗОВ 17
	0,1536
	0
	0
	2638,2
	0,97301
	0,9
	0,99132
	0,97
	57,126

	54490
	Декабристов 1
	0
	0
	0,0446
	2640,7
	0,97299
	0,9
	0,99131
	0,97
	0,000

	6078
	ЛЕНИНА ПР-КТ 52
	0,1177
	0
	0
	2641,3
	0,97298
	0,9
	0,99131
	0,97
	44,731

	41256
	30 ЛЕТ ПОБЕДЫ 64
	0,3488
	0
	0
	2642,2
	0,97297
	0,9
	0,99130
	0,97
	137,645

	52363
	Профсоюзов 36
	0
	0
	0,0883
	2642,3
	0,97297
	0,9
	0,99130
	0,97
	0,000

	5706
	ДЗЕРЖИНСКОГО 7/2
	0,082171429
	0
	0
	2642,3
	0,97297
	0,9
	0,99130
	0,97
	30,706

	6505
	СВОБОДЫ Б-Р 12
	0,1902
	0
	0
	2643,8
	0,97295
	0,9
	0,99130
	0,97
	76,426

	6564
	ЛЕНИНА ПР-КТ 27
	0,18694667
	0
	0
	2643,8
	0,97295
	0,9
	0,99130
	0,97
	75,511

	53911
	Бажова 16
	0
	0
	0,27
	2644,3
	0,97295
	0,9
	0,99130
	0,97
	0,000

	53290
	Дзержинского 2/1
	0
	0
	0,0634
	2645,3
	0,97294
	0,9
	0,99129
	0,97
	0,000

	6086
	ЛЕНИНА ПР-КТ 52
	0,1177
	0
	0
	2647,2
	0,97292
	0,9
	0,99129
	0,97
	44,723

	53910
	Бахилова 5
	0
	0
	0,097
	2647,4
	0,97292
	0,9
	0,99129
	0,97
	0,000

	5733
	ДЕКАБРИСТОВ 6
	0,13752
	0
	0
	2647,5
	0,97292
	0,9
	0,99129
	0,97
	52,860

	9556
	ПРОФСОЮЗОВ 40
	0,1884
	0
	0
	2648,3
	0,97291
	0,9
	0,99128
	0,97
	72,822

	53839
	Бажова 15
	0
	0
	0,0862
	2648,5
	0,97291
	0,9
	0,99128
	0,97
	0,000

	6072
	ЛЕНИНА ПР-КТ 50
	0,16928
	0
	0
	2654,2
	0,97285
	0,9
	0,99127
	0,97
	64,761

	9645
	ПРОФСОЮЗОВ 34/1
	0,16933333
	0
	0
	2654,8
	0,97284
	0,9
	0,99126
	0,97
	63,479

	9664
	ПРОФСОЮЗОВ 32
	0,15072
	0
	0
	2656
	0,97283
	0,9
	0,99126
	0,97
	55,761

	9609
	ПИСАТЕЛЕЙ Б-Р 15
	0,12832
	0
	0
	2657
	0,97282
	0,9
	0,99126
	0,97
	82,579

	52333
	Чехова 14/4
	0
	0
	0,0995
	2657,1
	0,97282
	0,9
	0,99126
	0,97
	0,000

	5692
	ДЗЕРЖИНСКОГО 3А
	0,1252
	0
	0
	2658,7
	0,97280
	0,9
	0,99125
	0,97
	48,316

	7467
	ДЕКАБРИСТОВ 1
	0,3104
	0
	0
	2659,6
	0,97279
	0,9
	0,99125
	0,97
	121,056

	6077
	ЛЕНИНА ПР-КТ 52
	0,1177
	0
	0
	2660,2
	0,97279
	0,9
	0,99125
	0,97
	44,919

	6084
	ЛЕНИНА ПР-КТ 52
	0,1177
	0
	0
	2663,5
	0,97275
	0,9
	0,99123
	0,97
	44,811

	5707
	ДЗЕРЖИНСКОГО 7/2
	0,082171429
	0
	0
	2663,6
	0,97275
	0,9
	0,99123
	0,97
	30,763

	50279
	НЕФТЕЮГАНСКОЕ ШОССЕ 27/1
	0,16157714
	0,010628571
	0
	2664,5
	0,97274
	0,9
	0,99123
	0,97
	65,263

	9658
	ПРОФСОЮЗОВ 34
	0,0936
	0
	0
	2666
	0,97273
	0,9
	0,99123
	0,97
	34,716

	72653
	 
	2,168
	9,15
	1,276
	2667,2
	0,97271
	0,9
	0,99122
	0,97
	0,000

	52359
	Лермонтова 8/2
	0
	0
	0,002
	2667,3
	0,97271
	0,9
	0,99122
	0,97
	0,000

	6056
	Бахилова 5
	0,1736
	0,276
	0
	2667,9
	0,97271
	0,9
	0,99122
	0,97
	291,083

	6507
	СВОБОДЫ Б-Р 12
	0,1902
	0
	0
	2668,7
	0,97270
	0,9
	0,99122
	0,97
	77,023

	53891
	Бажова 10
	0
	0
	0,0674
	2669,9
	0,97269
	0,9
	0,99121
	0,97
	0,000

	6074
	ЛЕНИНА ПР-КТ 52
	0,1177
	0
	0
	2670,7
	0,97268
	0,9
	0,99121
	0,97
	45,101

	53273
	Ленина 45
	0
	0
	0,027325
	2671,3
	0,97267
	0,9
	0,99121
	0,97
	0,000

	54755
	Свободы 6
	0
	0
	0,435
	2671,7
	0,97267
	0,9
	0,99121
	0,97
	0,000

	5714
	ДЗЕРЖИНСКОГО 7/3
	0,14773333
	0
	0
	2671,7
	0,97267
	0,9
	0,99121
	0,97
	95,188

	5453
	ДЗЕРЖИНСКОГО 2/1
	0,3512
	0
	0
	2671,8
	0,97267
	0,9
	0,99121
	0,97
	129,416

	52407
	Островского 29а
	0
	0
	0,008
	2672,4
	0,97266
	0,9
	0,99121
	0,97
	0,000

	9677
	ПРОФСОЮЗОВ 36
	0,1046
	0
	0
	2672,9
	0,97266
	0,9
	0,99120
	0,97
	39,353

	9665
	ПРОФСОЮЗОВ 32
	0,15072
	0
	0
	2674,2
	0,97264
	0,9
	0,99120
	0,97
	55,845

	6071
	ЛЕНИНА ПР-КТ 50
	0,16928
	0
	0
	2676,1
	0,97262
	0,9
	0,99119
	0,97
	65,137

	6587
	СВОБОДЫ Б-Р 6
	0,7488
	0,9192
	0
	2676,1
	0,97262
	0,9
	0,99119
	0,97
	631,841

	53277
	Ленина 45
	0
	0
	0,027325
	2676,5
	0,97262
	0,9
	0,99119
	0,97
	0,000

	7407
	ЛЕНИНА ПР-КТ 35
	0,146
	0
	0
	2676,6
	0,97262
	0,9
	0,99119
	0,97
	53,612

	41322
	
	0,04
	0
	0
	2678,6
	0,97260
	0,9
	0,99119
	0,97
	26,134

	6085
	ЛЕНИНА ПР-КТ 52
	0,1177
	0
	0
	2679,5
	0,97259
	0,9
	0,99118
	0,97
	44,930

	53833
	Бажова 17
	0
	0
	0,1713
	2680,2
	0,97258
	0,9
	0,99118
	0,97
	0,000

	53262
	Дзержинского 16б
	0
	0
	0,0179
	2680,2
	0,97258
	0,9
	0,99118
	0,97
	0,000

	47136
	ПРОФСОЮЗОВ 18
	0,704
	0
	0
	2681,8
	0,97257
	0,9
	0,99117
	0,97
	270,833

	55746
	30 лет Победы 54а,б,в
	0
	0
	0,2833
	2682
	0,97256
	0,9
	0,99117
	0,97
	0,000

	9555
	ПРОФСОЮЗОВ 40
	0,1884
	0
	0
	2682,3
	0,97256
	0,9
	0,99117
	0,97
	73,205

	53491
	Дзержинского 2/3
	0
	0
	0,39
	2682,4
	0,97256
	0,9
	0,99117
	0,97
	0,000

	9657
	ПРОФСОЮЗОВ 34
	0,0936
	0
	0
	2682,5
	0,97256
	0,9
	0,99117
	0,97
	34,811

	7268
	ПРОФСОЮЗОВ 18/2
	0,5392
	0
	0
	2682,5
	0,97256
	0,9
	0,99117
	0,97
	208,686

	6025
	БАЖОВА 10
	0,4368
	0
	0
	2684,8
	0,97253
	0,9
	0,99116
	0,97
	165,177

	5708
	ДЗЕРЖИНСКОГО 7/2
	0,082171429
	0
	0
	2685,3
	0,97253
	0,9
	0,99116
	0,97
	30,831

	52383
	Писателей 21/1
	0
	0
	0,078
	2685,3
	0,97253
	0,9
	0,99116
	0,97
	0,000

	52398
	Островского 29
	0
	0
	0,0819
	2687,7
	0,97251
	0,9
	0,99116
	0,97
	0,000

	52264
	Профсоюзов 18
	0
	0
	0,109
	2688,7
	0,97249
	0,9
	0,99115
	0,97
	0,000

	49806
	ОСТРОВСКОГО 59
	0,04824
	0
	0
	2689,3
	0,97249
	0,9
	0,99115
	0,97
	21,405

	9676
	ПРОФСОЮЗОВ 36
	0,1046
	0
	0
	2691,6
	0,97247
	0,9
	0,99114
	0,97
	39,665

	9666
	ПРОФСОЮЗОВ 32
	0,15072
	0
	0
	2693,6
	0,97244
	0,9
	0,99114
	0,97
	55,989

	6521
	СВОБОДЫ Б-Р 8
	0,2192
	0
	0
	2694,2
	0,97244
	0,9
	0,99113
	0,97
	86,770

	5713
	ДЗЕРЖИНСКОГО 7/3
	0,14773333
	0
	0
	2694,5
	0,97244
	0,9
	0,99113
	0,97
	95,187

	7271
	ЧЕХОВА 14/4
	0,5296
	0
	0
	2694,9
	0,97243
	0,9
	0,99113
	0,97
	206,051

	52385
	Профсоюзов 40/1
	0
	0
	0,893
	2696,4
	0,97242
	0,9
	0,99113
	0,97
	0,000

	6601
	БАЖОВА 15
	0,2624
	0
	0
	2697
	0,97241
	0,9
	0,99112
	0,97
	98,625

	6083
	ЛЕНИНА ПР-КТ 52
	0,1177
	0
	0
	2697,3
	0,97241
	0,9
	0,99112
	0,97
	45,101

	6394
	30 ЛЕТ ПОБЕДЫ 54
	0,26832
	0
	0
	2697,7
	0,97240
	0,9
	0,99112
	0,97
	106,189

	13897
	ДЕКАБРИСТОВ 6
	0,13752
	0
	0
	2698,4
	0,97240
	0,9
	0,99112
	0,97
	53,696

	55836
	Каролинского 13
	0
	0
	0,3435
	2699
	0,97239
	0,9
	0,99112
	0,97
	0,000

	6057
	БАЖОВА 16
	0,168
	0
	0
	2699,5
	0,97238
	0,9
	0,99112
	0,97
	64,285

	9637
	ЛЕРМОНТОВА 12
	0,1264
	0
	0
	2700,2
	0,97238
	0,9
	0,99111
	0,97
	47,119

	14859
	ЧЕХОВА 14/1
	0,2248
	0
	0
	2700,3
	0,97238
	0,9
	0,99111
	0,97
	89,409

	9573
	ОСТРОВСКОГО 29
	0,12826667
	0
	0
	2700,6
	0,97237
	0,9
	0,99111
	0,97
	49,475

	9633
	ЛЕРМОНТОВА 12
	0,1264
	0
	0
	2701,8
	0,97236
	0,9
	0,99111
	0,97
	46,985

	9554
	ПРОФСОЮЗОВ 40
	0,1884
	0
	0
	2702,1
	0,97236
	0,9
	0,99111
	0,97
	73,587

	53938
	Бажова 13
	0
	0
	0,0876
	2702,7
	0,97235
	0,9
	0,99111
	0,97
	0,000

	7404
	ЛЕНИНА ПР-КТ 35/1
	0,1452
	0
	0
	2704,9
	0,97233
	0,9
	0,99110
	0,97
	57,519

	54638
	Ленина 35/1
	0
	0
	0,061
	2706,7
	0,97231
	0,9
	0,99109
	0,97
	0,000

	54761
	Свободы 10
	0
	0
	0,1379
	2707,5
	0,97230
	0,9
	0,99109
	0,97
	0,000

	52164
	Чехова 12
	0
	0
	0,0509
	2708
	0,97230
	0,9
	0,99109
	0,97
	0,000

	9656
	ПРОФСОЮЗОВ 34
	0,0936
	0
	0
	2709,1
	0,97229
	0,9
	0,99108
	0,97
	35,000

	6517
	СВОБОДЫ Б-Р 10
	0,17536
	0
	0
	2710,1
	0,97228
	0,9
	0,99108
	0,97
	68,332

	57562
	БАЖОВА 17
	0,33837334
	0
	0
	2711
	0,97227
	0,9
	0,99108
	0,97
	126,515

	52369
	Профсоюзов 32
	0
	0
	0,1545
	2711,3
	0,97226
	0,9
	0,99108
	0,97
	0,000

	58851
	Бажова 11
	0
	0
	0,0885
	2713,6
	0,97224
	0,9
	0,99107
	0,97
	0,000

	52387
	Профсоюзов 42
	0
	0
	0,1409
	2714,9
	0,97223
	0,9
	0,99107
	0,97
	0,000

	6081
	ЛЕНИНА ПР-КТ 52
	0,1177
	0
	0
	2715
	0,97223
	0,9
	0,99107
	0,97
	45,472

	5712
	ДЗЕРЖИНСКОГО 7/3
	0,14773333
	0
	0
	2715,9
	0,97222
	0,9
	0,99106
	0,97
	95,184

	9667
	ПРОФСОЮЗОВ 32
	0,15072
	0
	0
	2716,1
	0,97221
	0,9
	0,99106
	0,97
	56,232

	53281
	Ленина 45
	0
	0
	0,027325
	2716,3
	0,97221
	0,9
	0,99106
	0,97
	0,000

	47380
	ЧЕХОВА 14/5
	0,0184
	0
	0
	2716,8
	0,97221
	0,9
	0,99106
	0,97
	11,923

	41283
	ИОСИФА КАРОЛИНСКОГО 13
	0,79088
	0,06792
	0
	2719,6
	0,97218
	0,9
	0,99105
	0,97
	338,766

	54496
	Ленина 39
	0
	0
	0,1012
	2721,3
	0,97216
	0,9
	0,99104
	0,97
	0,000

	9598
	ПРОФСОЮЗОВ 40/1
	0,3104
	0,1144
	0
	2723,5
	0,97214
	0,9
	0,99104
	0,97
	164,063

	6442
	БАЖОВА 11
	0,2624
	0
	0
	2723,5
	0,97214
	0,9
	0,99104
	0,97
	98,173

	49753
	ОСТРОВСКОГО 59
	0,04824
	0
	0
	2723,9
	0,97213
	0,9
	0,99104
	0,97
	21,800

	54494
	Ленина 39/1
	0
	0
	0,0539
	2726,7
	0,97211
	0,9
	0,99103
	0,97
	0,000

	6515
	СВОБОДЫ Б-Р 10
	0,17536
	0
	0
	2727,7
	0,97210
	0,9
	0,99102
	0,97
	68,433

	9632
	ЛЕРМОНТОВА 12
	0,1264
	0
	0
	2729
	0,97208
	0,9
	0,99102
	0,97
	47,130

	47385
	ЧЕХОВА 12
	1,0416
	0
	0
	2731,7
	0,97205
	0,9
	0,99101
	0,97
	392,562

	53492
	Дзержинского 2
	0
	0
	0,072
	2732,3
	0,97205
	0,9
	0,99101
	0,97
	0,000

	9636
	ЛЕРМОНТОВА 12
	0,1264
	0
	0
	2733,7
	0,97203
	0,9
	0,99100
	0,97
	47,688

	9668
	ПРОФСОЮЗОВ 32
	0,15072
	0
	0
	2734,3
	0,97203
	0,9
	0,99100
	0,97
	56,548

	9655
	ПРОФСОЮЗОВ 34
	0,0936
	0
	0
	2735,7
	0,97201
	0,9
	0,99100
	0,97
	35,279

	5451
	ДЗЕРЖИНСКОГО 16Б
	0,088
	0
	0
	2737,1
	0,97200
	0,9
	0,99099
	0,97
	34,141

	52371
	Профсоюзов 34
	0
	0
	0,1253
	2738,2
	0,97199
	0,9
	0,99099
	0,97
	0,000

	7405
	ЛЕНИНА ПР-КТ 35/1
	0,1452
	0
	0
	2744,7
	0,97192
	0,9
	0,99097
	0,97
	58,232

	52358
	Лермонтова 12
	0
	0
	0,107
	2745,1
	0,97192
	0,9
	0,99097
	0,97
	0,000

	53283
	Ленина 45
	0
	0
	0,027325
	2746,4
	0,97190
	0,9
	0,99096
	0,97
	0,000

	9654
	ПРОФСОЮЗОВ 34
	0,0936
	0
	0
	2748,6
	0,97188
	0,9
	0,99095
	0,97
	35,500

	53942
	Бажова 9
	0
	0
	0,0841
	2749,3
	0,97187
	0,9
	0,99095
	0,97
	0,000

	54561
	Дзержинского 9/1
	0
	0
	0,0593
	2749,5
	0,97187
	0,9
	0,99095
	0,97
	0,000

	9566
	ПРОФСОЮЗОВ 42
	0,117
	0
	0
	2750,9
	0,97186
	0,9
	0,99095
	0,97
	45,460

	7462
	ЛЕНИНА ПР-КТ 39
	0,16392
	0,024266667
	0
	2751,2
	0,97186
	0,9
	0,99095
	0,97
	67,707

	7457
	ЛЕНИНА ПР-КТ 39/1
	0,16464
	0
	0
	2751,2
	0,97186
	0,9
	0,99095
	0,97
	65,140

	53747
	Мира 12
	0
	0
	0,0414
	2752,9
	0,97184
	0,9
	0,99094
	0,97
	0,000

	50409
	ГРИГОРИЯ КУКУЕВИЦКОГО 6
	0,13002667
	0,004533333
	0
	2753,3
	0,97183
	0,9
	0,99094
	0,97
	50,578

	52269
	Чехова 20
	0
	0
	0,0536
	2754,3
	0,97182
	0,9
	0,99094
	0,97
	0,000

	53483
	Дзержинского 7/1
	0
	0
	0,03495
	2754,6
	0,97182
	0,9
	0,99094
	0,97
	0,000

	9603
	ПИСАТЕЛЕЙ Б-Р 21/1
	0,1296
	0
	0
	2755
	0,97182
	0,9
	0,99093
	0,97
	50,296

	54565
	Дзержинского 9/2
	0
	0
	0,0629
	2755,1
	0,97182
	0,9
	0,99093
	0,97
	0,000

	5457
	ДЗЕРЖИНСКОГО 2
	0,2216
	0
	0
	2756,9
	0,97180
	0,9
	0,99093
	0,97
	81,943

	6368
	30 ЛЕТ ПОБЕДЫ 54
	0,26832
	0
	0
	2758,4
	0,97178
	0,9
	0,99092
	0,97
	106,488

	6446
	БАЖОВА 13
	0,2624
	0
	0
	2760,5
	0,97176
	0,9
	0,99092
	0,97
	98,880

	6513
	СВОБОДЫ Б-Р 10
	0,17536
	0
	0
	2761,4
	0,97175
	0,9
	0,99091
	0,97
	68,692

	58246
	ЧЕХОВА 20
	0,256
	0
	0
	2764
	0,97172
	0,9
	0,99090
	0,97
	100,767

	7458
	ЛЕНИНА ПР-КТ 39/1
	0,16464
	0
	0
	2764,1
	0,97172
	0,9
	0,99090
	0,97
	65,405

	53899
	Бажова 12
	0
	0
	0,0539
	2764,2
	0,97172
	0,9
	0,99090
	0,97
	0,000

	5744
	ДЗЕРЖИНСКОГО 9/1
	0,1604
	0
	0
	2765,8
	0,97171
	0,9
	0,99090
	0,97
	60,939

	7459
	ЛЕНИНА ПР-КТ 39
	0,16392
	0,024266667
	0
	2765,9
	0,97171
	0,9
	0,99090
	0,97
	67,825

	9572
	ОСТРОВСКОГО 29
	0,12826667
	0
	0
	2766,2
	0,97170
	0,9
	0,99090
	0,97
	49,695

	43206
	ГРИГОРИЯ КУКУЕВИЦКОГО 6
	0,13002667
	0,004533333
	0
	2767,8
	0,97169
	0,9
	0,99089
	0,97
	50,873

	58041
	Чехова 7
	0
	0
	0,1902
	2768,7
	0,97168
	0,9
	0,99089
	0,97
	0,000

	52266
	Профсоюзов 20
	0
	0
	0,002
	2770,3
	0,97166
	0,9
	0,99088
	0,97
	0,000

	9604
	ПИСАТЕЛЕЙ Б-Р 21/1
	0,1296
	0
	0
	2771,6
	0,97165
	0,9
	0,99088
	0,97
	50,395

	54515
	Декабристов 8
	0
	0
	0,121
	2771,8
	0,97164
	0,9
	0,99088
	0,97
	0,000

	52391
	Писателей 21
	0
	0
	0,1547
	2772,4
	0,97164
	0,9
	0,99088
	0,97
	0,000

	7265
	ПРОФСОЮЗОВ 20
	0,0568
	0
	0
	2774
	0,97162
	0,9
	0,99087
	0,97
	24,001

	9565
	ПРОФСОЮЗОВ 42
	0,117
	0
	0
	2774,8
	0,97161
	0,9
	0,99087
	0,97
	45,616

	5740
	ДЗЕРЖИНСКОГО 9/2
	0,1604
	0
	0
	2776,2
	0,97160
	0,9
	0,99086
	0,97
	61,051

	5461
	ДЗЕРЖИНСКОГО 2/3
	0,1568
	0,076
	0
	2779
	0,97157
	0,9
	0,99085
	0,97
	86,435

	6031
	БАЖОВА 12
	0,1808
	0
	0
	2779,1
	0,97157
	0,9
	0,99085
	0,97
	69,088

	53946
	Бажова 7
	0
	0
	0,1179
	2781
	0,97155
	0,9
	0,99085
	0,97
	0,000

	47437
	ЛЕРМОНТОВА 10
	0,13093333
	0
	0
	2783,9
	0,97152
	0,9
	0,99084
	0,97
	49,206

	5745
	ДЗЕРЖИНСКОГО 9/1
	0,1604
	0
	0
	2787,5
	0,97148
	0,9
	0,99083
	0,97
	61,306

	5747
	ДЕКАБРИСТОВ 8
	0,3888
	0,7152
	0
	2788,7
	0,97147
	0,9
	0,99082
	0,97
	417,408

	6511
	СВОБОДЫ Б-Р 10
	0,17536
	0
	0
	2791
	0,97145
	0,9
	0,99082
	0,97
	69,054

	52271
	Профсоюзов 16а
	0
	0
	0,1626
	2793,5
	0,97142
	0,9
	0,99081
	0,97
	0,000

	5728
	ДЗЕРЖИНСКОГО 7/1
	0,1114
	0
	0
	2794,1
	0,97142
	0,9
	0,99081
	0,97
	42,254

	53343
	Григория Кукуевицкого 6/1
	0
	0
	0,024
	2794,3
	0,97141
	0,9
	0,99080
	0,97
	0,000

	58037
	ЧЕХОВА 7
	0,16
	0
	0
	2794,4
	0,97141
	0,9
	0,99080
	0,97
	64,056

	5720
	ДЗЕРЖИНСКОГО 7/1
	0,1114
	0
	0
	2798
	0,97138
	0,9
	0,99079
	0,97
	42,710

	53749
	Мира 10
	0
	0
	0,0665
	2798,2
	0,97137
	0,9
	0,99079
	0,97
	0,000

	9564
	ПРОФСОЮЗОВ 42
	0,117
	0
	0
	2799,2
	0,97136
	0,9
	0,99079
	0,97
	45,857

	5741
	ДЗЕРЖИНСКОГО 9/2
	0,1604
	0
	0
	2800,9
	0,97135
	0,9
	0,99078
	0,97
	61,508

	57564
	БАЖОВА 17
	0,33837334
	0
	0
	2801
	0,97135
	0,9
	0,99078
	0,97
	127,502

	6367
	30 ЛЕТ ПОБЕДЫ 54
	0,26832
	0
	0
	2801,2
	0,97134
	0,9
	0,99078
	0,97
	106,815

	53347
	Магистральная 32
	0
	0
	0,0975
	2802,6
	0,97133
	0,9
	0,99078
	0,97
	0,000

	43216
	ГРИГОРИЯ КУКУЕВИЦКОГО 6/1
	0,0088
	0
	0
	2802,7
	0,97133
	0,9
	0,99078
	0,97
	4,634

	5417
	МАГИСТРАЛЬНАЯ 32
	0,3488
	0
	0
	2804,3
	0,97131
	0,9
	0,99077
	0,97
	131,820

	9600
	ПИСАТЕЛЕЙ Б-Р 21/1
	0,1296
	0
	0
	2804,9
	0,97131
	0,9
	0,99077
	0,97
	50,759

	72621
	 
	0,162
	0
	0
	2805,3
	0,97130
	0,9
	0,99077
	0,97
	0,000

	9571
	ОСТРОВСКОГО 29
	0,12826667
	0
	0
	2805,4
	0,97130
	0,9
	0,99077
	0,97
	49,817

	6509
	СВОБОДЫ Б-Р 10
	0,17536
	0
	0
	2805,4
	0,97130
	0,9
	0,99077
	0,97
	69,450

	6443
	БАЖОВА 9
	0,2624
	0
	0
	2807,4
	0,97128
	0,9
	0,99076
	0,97
	98,993

	9592
	ПИСАТЕЛЕЙ Б-Р 21
	0,12413333
	0
	0
	2808
	0,97127
	0,9
	0,99076
	0,97
	47,989

	53487
	Дзержинского 7/1
	0
	0
	0,03495
	2810,2
	0,97125
	0,9
	0,99075
	0,97
	0,000

	7460
	ЛЕНИНА ПР-КТ 39
	0,16392
	0,024266667
	0
	2810,9
	0,97124
	0,9
	0,99075
	0,97
	68,171

	52341
	Лермонтова 10
	0
	0
	0,0731
	2813,4
	0,97122
	0,9
	0,99074
	0,97
	0,000

	47484
	ЛЕРМОНТОВА 10
	0,13093333
	0
	0
	2814,1
	0,97121
	0,9
	0,99074
	0,97
	49,521

	5727
	ДЗЕРЖИНСКОГО 7/1
	0,1114
	0
	0
	2816
	0,97119
	0,9
	0,99073
	0,97
	42,448

	53300
	Григория Кукуевицкого 6
	0
	0
	0,02
	2816,3
	0,97119
	0,9
	0,99073
	0,97
	0,000

	53895
	Бажова 21
	0
	0
	0,0542
	2817,2
	0,97118
	0,9
	0,99073
	0,97
	0,000

	5459
	ДЗЕРЖИНСКОГО 2
	0,2216
	0
	0
	2817,2
	0,97118
	0,9
	0,99073
	0,97
	82,105

	53901
	Бажова 16/1
	0
	0
	0,033
	2818,4
	0,97117
	0,9
	0,99073
	0,97
	0,000

	53902
	Бажова 14
	0
	0
	0,0819
	2818,5
	0,97117
	0,9
	0,99072
	0,97
	0,000

	6598
	МИРА ПР-КТ 12
	0,2592
	0
	0
	2824,2
	0,97111
	0,9
	0,99071
	0,97
	98,271

	9563
	ПРОФСОЮЗОВ 42
	0,117
	0
	0
	2824,6
	0,97110
	0,9
	0,99070
	0,97
	46,299

	6032
	БАЖОВА 21
	0,1808
	0
	0
	2831
	0,97104
	0,9
	0,99068
	0,97
	68,799

	52447
	Островского 17
	0
	0
	0,1225
	2833,9
	0,97101
	0,9
	0,99067
	0,97
	0,000

	54757
	Свободы 10/1
	0
	0
	0,02
	2834,5
	0,97100
	0,9
	0,99067
	0,97
	0,000

	53319
	Магистральная 34
	0
	0
	0,0911
	2834,8
	0,97100
	0,9
	0,99067
	0,97
	0,000

	48153
	ГРИГОРИЯ КУКУЕВИЦКОГО 6
	0,13002667
	0,004533333
	0
	2836,3
	0,97098
	0,9
	0,99067
	0,97
	51,515

	9593
	ПИСАТЕЛЕЙ Б-Р 21
	0,12413333
	0
	0
	2838,5
	0,97096
	0,9
	0,99066
	0,97
	48,065

	6519
	СВОБОДЫ Б-Р 10/1
	0,0264
	0
	0
	2839,1
	0,97096
	0,9
	0,99066
	0,97
	12,781

	53307
	Григория Кукуевицкого 6/3
	0
	0
	0,0117
	2840,6
	0,97094
	0,9
	0,99065
	0,97
	0,000

	53752
	Мира 14
	0
	0
	0,1229
	2841,3
	0,97093
	0,9
	0,99065
	0,97
	0,000

	5416
	МАГИСТРАЛЬНАЯ 34
	0,38552
	0,0736
	0
	2841,8
	0,97093
	0,9
	0,99065
	0,97
	157,947

	69543
	 
	0
	0
	0,011
	2843,2
	0,97091
	0,9
	0,99064
	0,97
	0,000

	53313
	Ленина 49/1
	0
	0
	0,08
	2846
	0,97089
	0,9
	0,99063
	0,97
	0,000

	53897
	Бажова 19
	0
	0
	0,0949
	2847,9
	0,97087
	0,9
	0,99063
	0,97
	0,000

	6718
	БАЖОВА 16/1
	0,2712
	0
	0
	2848,1
	0,97086
	0,9
	0,99063
	0,97
	103,328

	47527
	ЛЕРМОНТОВА 10
	0,13093333
	0
	0
	2849,3
	0,97085
	0,9
	0,99062
	0,97
	50,117

	48184
	ГРИГОРИЯ КУКУЕВИЦКОГО 6/3
	0,0856
	0
	0
	2850
	0,97084
	0,9
	0,99062
	0,97
	33,513

	55822
	30 лет Победы 52
	0
	0
	0,01
	2851,6
	0,97083
	0,9
	0,99062
	0,97
	0,000

	35223
	ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 1
	0,0432
	0
	0
	2852,2
	0,97082
	0,9
	0,99061
	0,97
	20,813

	53311
	Ленина 49/4
	0
	0
	0,002
	2853,6
	0,97081
	0,9
	0,99061
	0,97
	0,000

	54799
	Дружбы 5
	0
	0
	0,1112
	2855,7
	0,97079
	0,9
	0,99060
	0,97
	0,000

	43244
	ЛЕНИНА ПР-КТ 49/1
	0,02136
	0
	0
	2855,8
	0,97079
	0,9
	0,99060
	0,97
	8,389

	53245
	Губкина 27
	0
	0
	0,0082
	2856,4
	0,97078
	0,9
	0,99060
	0,97
	0,000

	6454
	БАЖОВА 17
	0,33837333
	0
	0
	2859,2
	0,97075
	0,9
	0,99059
	0,97
	128,698

	54654
	Декабристов 14а
	0
	0
	0,19
	2859,4
	0,97075
	0,9
	0,99059
	0,97
	0,000

	6599
	МИРА ПР-КТ 10
	0,0408
	0
	0
	2859,6
	0,97075
	0,9
	0,99059
	0,97
	14,800

	53489
	Дзержинского 11
	0
	0
	0,045
	2859,7
	0,97075
	0,9
	0,99059
	0,97
	0,000

	5750
	ДЕКАБРИСТОВ 12/1
	0,1808
	0
	0
	2861,1
	0,97073
	0,9
	0,99058
	0,97
	69,348

	58853
	ГУБКИНА 27
	0,08
	0
	0
	2861,5
	0,97073
	0,9
	0,99058
	0,97
	30,516

	6041
	БАЖОВА 19
	0,18530667
	0
	0
	2861,6
	0,97073
	0,9
	0,99058
	0,97
	70,610

	5784
	ДЗЕРЖИНСКОГО 13/1
	0,082171429
	0
	0
	2863,3
	0,97071
	0,9
	0,99058
	0,97
	31,251

	54521
	Декабристов 12/1
	0
	0
	0,0608
	2863,4
	0,97071
	0,9
	0,99058
	0,97
	0,000

	43225
	ЛЕНИНА ПР-КТ 49/4
	0,032
	0
	0
	2863,4
	0,97071
	0,9
	0,99058
	0,97
	12,742

	6363
	30 ЛЕТ ПОБЕДЫ 52
	0,0384
	0
	0
	2863,5
	0,97071
	0,9
	0,99058
	0,97
	15,863

	5726
	ДЗЕРЖИНСКОГО 7/1
	0,1114
	0
	0
	2864,1
	0,97070
	0,9
	0,99057
	0,97
	43,288

	53321
	Магистральная 34/1
	0
	0
	0,001
	2864,6
	0,97070
	0,9
	0,99057
	0,97
	0,000

	5756
	ДЕКАБРИСТОВ 12
	0,1704
	0
	0
	2867,7
	0,97066
	0,9
	0,99056
	0,97
	65,765

	9594
	ПИСАТЕЛЕЙ Б-Р 21
	0,12413333
	0
	0
	2869,8
	0,97064
	0,9
	0,99056
	0,97
	48,145

	6361
	30 ЛЕТ ПОБЕДЫ 54
	0,26832
	0
	0
	2870,1
	0,97064
	0,9
	0,99056
	0,97
	107,628

	43325
	МАГИСТРАЛЬНАЯ 34/1
	0,336
	0
	0
	2871,4
	0,97063
	0,9
	0,99055
	0,97
	217,415

	6716
	МИРА ПР-КТ 14
	0,3616
	0
	0
	2872,2
	0,97062
	0,9
	0,99055
	0,97
	136,474

	6457
	МИРА ПР-КТ 10
	0,37064
	0
	0
	2873,2
	0,97061
	0,9
	0,99054
	0,97
	133,615

	53315
	Магистральная 36
	0
	0
	0,1125
	2873,6
	0,97060
	0,9
	0,99054
	0,97
	0,000

	9580
	ОСТРОВСКОГО 17
	0,1256
	0
	0
	2878
	0,97056
	0,9
	0,99053
	0,97
	49,103

	53622
	Дзержинского 13/1
	0
	0
	0,1046
	2879
	0,97055
	0,9
	0,99053
	0,97
	0,000

	5767
	ДЕКАБРИСТОВ 14А
	0,2832
	0,0784
	0
	2883,5
	0,97050
	0,9
	0,99051
	0,97
	137,759

	5716
	ДЗЕРЖИНСКОГО 11
	0,0744
	0
	0
	2884,1
	0,97050
	0,9
	0,99051
	0,97
	29,792

	5783
	ДЗЕРЖИНСКОГО 13/1
	0,082171429
	0
	0
	2884,3
	0,97049
	0,9
	0,99051
	0,97
	31,278

	5772
	ДЗЕРЖИНСКОГО 13/1
	0,082171429
	0
	0
	2888,5
	0,97045
	0,9
	0,99049
	0,97
	31,359

	9583
	ОСТРОВСКОГО 17
	0,1256
	0
	0
	2889,3
	0,97044
	0,9
	0,99049
	0,97
	49,250

	7590
	МАГИСТРАЛЬНАЯ 36
	0,0784
	0,2976
	0
	2891,2
	0,97042
	0,9
	0,99049
	0,97
	134,597

	52395
	Островского 15
	0
	0
	0,2607
	2891,8
	0,97042
	0,9
	0,99048
	0,97
	0,000

	6362
	30 ЛЕТ ПОБЕДЫ 54
	0,26832
	0
	0
	2896,3
	0,97037
	0,9
	0,99047
	0,97
	108,132

	53666
	Бажова 23
	0
	0
	0,0748
	2897,2
	0,97036
	0,9
	0,99047
	0,97
	0,000

	69552
	 
	0
	0
	0,257
	2898
	0,97035
	0,9
	0,99046
	0,97
	0,000

	6440
	БАЖОВА 7
	0,3696
	0
	0
	2902,9
	0,97030
	0,9
	0,99045
	0,97
	140,391

	5782
	ДЗЕРЖИНСКОГО 13/1
	0,082171429
	0
	0
	2905,5
	0,97028
	0,9
	0,99044
	0,97
	31,306

	53497
	Дзержинского 2/2
	0
	0
	0,39
	2905,9
	0,97027
	0,9
	0,99044
	0,97
	0,000

	49792
	ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 1
	0,1856
	0
	0
	2906,4
	0,97027
	0,9
	0,99044
	0,97
	88,633

	9581
	ОСТРОВСКОГО 17
	0,1256
	0
	0
	2907,1
	0,97026
	0,9
	0,99043
	0,97
	49,664

	54667
	Декабристов 12
	0
	0
	0,0752
	2907,6
	0,97026
	0,9
	0,99043
	0,97
	0,000

	69542
	 
	0
	0
	0,014
	2908,2
	0,97025
	0,9
	0,99043
	0,97
	0,000

	5771
	ДЗЕРЖИНСКОГО 13/1
	0,082171429
	0
	0
	2908,4
	0,97025
	0,9
	0,99043
	0,97
	31,414

	48617
	ОСТРОВСКОГО 15
	0,10308
	0,17204
	0
	2909,6
	0,97023
	0,9
	0,99043
	0,97
	107,504

	5755
	ДЕКАБРИСТОВ 12
	0,1704
	0
	0
	2909,7
	0,97023
	0,9
	0,99042
	0,97
	66,908

	54652
	Декабристов 14
	0
	0
	0,0745
	2911,2
	0,97022
	0,9
	0,99042
	0,97
	0,000

	53042
	Ленина 51/1
	0
	0
	0,0013
	2912,4
	0,97021
	0,9
	0,99042
	0,97
	0,000

	53951
	Бажова 5
	0
	0
	0,0885
	2914,9
	0,97018
	0,9
	0,99041
	0,97
	0,000

	6029
	БАЖОВА 14
	0,2624
	0
	0
	2915,8
	0,97017
	0,9
	0,99040
	0,97
	102,453

	35217
	ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 1
	0,0672
	0,1104
	0
	2918,2
	0,97015
	0,9
	0,99040
	0,97
	85,556

	53038
	Григория Кукуевицкого 4
	0
	0
	0,1087
	2918,6
	0,97014
	0,9
	0,99040
	0,97
	0,000

	6040
	БАЖОВА 19
	0,18530667
	0
	0
	2920,9
	0,97012
	0,9
	0,99039
	0,97
	70,965

	48616
	ОСТРОВСКОГО 15
	0,10308
	0,17204
	0
	2921,6
	0,97011
	0,9
	0,99039
	0,97
	107,667

	53096
	Григория Кукуевицкого 11
	0
	0
	0,144
	2922,4
	0,97010
	0,9
	0,99038
	0,97
	0,000

	53051
	Ленина 53
	0
	0
	0,1105
	2925,2
	0,97008
	0,9
	0,99037
	0,97
	0,000

	53513
	Дзержинского 13
	0
	0
	0,0985
	2926,9
	0,97006
	0,9
	0,99037
	0,97
	0,000

	5781
	ДЗЕРЖИНСКОГО 13/1
	0,082171429
	0
	0
	2928
	0,97005
	0,9
	0,99036
	0,97
	31,333

	53329
	Магистральная 36
	0
	0
	0,044
	2932,6
	0,97000
	0,9
	0,99035
	0,97
	0,000

	48088
	ЛЕНИНА ПР-КТ 51/1
	0,0792
	0
	0
	2933,5
	0,96999
	0,9
	0,99035
	0,97
	30,444

	11017
	ГРИГОРИЯ КУКУЕВИЦКОГО 11
	0,0464
	0,1184
	0
	2936,2
	0,96996
	0,9
	0,99034
	0,97
	62,389

	9595
	ПИСАТЕЛЕЙ Б-Р 21
	0,12413333
	0
	0
	2938,4
	0,96994
	0,9
	0,99033
	0,97
	48,387

	6036
	БАЖОВА 23
	0,2624
	0
	0
	2938,7
	0,96994
	0,9
	0,99033
	0,97
	101,259

	72648
	 
	1,915
	0,405
	0,91
	2939,5
	0,96993
	0,9
	0,99033
	0,97
	0,000

	7357
	ПРОФСОЮЗОВ 16
	0,9112
	0
	0,1632
	2944,9
	0,96987
	0,9
	0,99031
	0,97
	361,076

	53501
	Дзержинского 4
	0
	0
	0,0617
	2945,8
	0,96986
	0,9
	0,99031
	0,97
	0,000

	53668
	Бажова 25
	0
	0
	0,036
	2947,2
	0,96985
	0,9
	0,99030
	0,97
	0,000

	5420
	ГРИГОРИЯ КУКУЕВИЦКОГО 4
	0,3488
	0
	0
	2947,7
	0,96985
	0,9
	0,99030
	0,97
	131,268

	6717
	МИРА ПР-КТ 14
	0,3616
	0
	0
	2947,9
	0,96984
	0,9
	0,99030
	0,97
	138,031

	5780
	ДЗЕРЖИНСКОГО 13/1
	0,082171429
	0
	0
	2948,6
	0,96984
	0,9
	0,99030
	0,97
	31,357

	9577
	ОСТРОВСКОГО 17
	0,1256
	0
	0
	2950
	0,96982
	0,9
	0,99029
	0,97
	49,725

	48564
	ОСТРОВСКОГО 15/1
	0,008
	0
	0
	2950,7
	0,96981
	0,9
	0,99029
	0,97
	4,704

	50276
	НЕФТЕЮГАНСКОЕ ШОССЕ 27/1
	0,16157714
	0,010628571
	0
	2952,9
	0,96979
	0,9
	0,99028
	0,97
	68,712

	5789
	ДЗЕРЖИНСКОГО 13
	0,14773333
	0
	0
	2953,1
	0,96979
	0,9
	0,99028
	0,97
	56,787

	53046
	Ленина 51
	0
	0
	0,0957
	2959,2
	0,96973
	0,9
	0,99026
	0,97
	0,000

	5761
	ДЕКАБРИСТОВ 14
	0,1512
	0
	0
	2959,5
	0,96972
	0,9
	0,99026
	0,97
	59,127

	69550
	 
	0
	0
	0,097
	2964,5
	0,96967
	0,9
	0,99024
	0,97
	0,000

	53325
	Ленина 49
	0
	0
	0,2282
	2965,1
	0,96967
	0,9
	0,99024
	0,97
	0,000

	5463
	ДЗЕРЖИНСКОГО 4
	0,38136
	0
	0
	2971,4
	0,96960
	0,9
	0,99022
	0,97
	141,282

	49778
	ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 1
	0,0384
	0
	0
	2972,9
	0,96959
	0,9
	0,99022
	0,97
	18,694

	5460
	ДЗЕРЖИНСКОГО 2/2
	0,1568
	0,076
	0
	2974,1
	0,96958
	0,9
	0,99021
	0,97
	85,916

	5788
	ДЗЕРЖИНСКОГО 13
	0,14773333
	0
	0
	2974,1
	0,96958
	0,9
	0,99021
	0,97
	56,998

	5427
	ЛЕНИНА ПР-КТ 53
	0,3488
	0
	0
	2974,2
	0,96957
	0,9
	0,99021
	0,97
	133,067

	5435
	ЛЕНИНА ПР-КТ 49
	0,3488
	0
	0
	2974,6
	0,96957
	0,9
	0,99021
	0,97
	133,808

	9596
	ПИСАТЕЛЕЙ Б-Р 21
	0,12413333
	0
	0
	2976,6
	0,96955
	0,9
	0,99020
	0,97
	48,595

	9578
	ОСТРОВСКОГО 17
	0,1256
	0
	0
	2977
	0,96955
	0,9
	0,99020
	0,97
	50,417

	69548
	 
	0
	0
	0,05
	2978,6
	0,96953
	0,9
	0,99020
	0,97
	0,000

	69545
	 
	0
	0
	0,25
	2981,3
	0,96950
	0,9
	0,99019
	0,97
	0,000

	5429
	ЛЕНИНА ПР-КТ 51
	0,3488
	0
	0
	2981,8
	0,96950
	0,9
	0,99019
	0,97
	133,315

	53302
	Ленина 49/2
	0
	0
	0,001
	2982,1
	0,96949
	0,9
	0,99019
	0,97
	0,000

	6035
	БАЖОВА 25
	0,2128
	0,1408
	0
	2983,9
	0,96947
	0,9
	0,99018
	0,97
	134,459

	69546
	 
	0
	0
	0,013
	2986,7
	0,96945
	0,9
	0,99017
	0,97
	0,000

	49771
	ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 1
	0,3472
	0,4312
	0
	2987
	0,96944
	0,9
	0,99017
	0,97
	370,866

	53055
	Григория Кукуевицкого 2
	0
	0
	0,107
	2989,4
	0,96942
	0,9
	0,99016
	0,97
	0,000

	49765
	ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 1
	0,064
	0
	0
	2989,8
	0,96941
	0,9
	0,99016
	0,97
	30,777

	54029
	Бажова 1
	0
	0
	0,0826
	2990,5
	0,96941
	0,9
	0,99016
	0,97
	0,000

	49766
	ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 1
	0,048
	0
	0
	2995,2
	0,96936
	0,9
	0,99014
	0,97
	23,215

	6715
	БАЖОВА 1
	0,2624
	0
	0
	2997,2
	0,96934
	0,9
	0,99014
	0,97
	99,576

	9586
	ПИСАТЕЛЕЙ Б-Р 21
	0,12413333
	0
	0
	2997,6
	0,96933
	0,9
	0,99014
	0,97
	48,789

	53672
	Мира 8
	0
	0
	0,1098
	2998,2
	0,96933
	0,9
	0,99013
	0,97
	0,000

	5787
	ДЗЕРЖИНСКОГО 13
	0,14773333
	0
	0
	2999
	0,96932
	0,9
	0,99013
	0,97
	57,500

	5762
	ДЕКАБРИСТОВ 14
	0,1512
	0
	0
	3004,6
	0,96926
	0,9
	0,99011
	0,97
	59,866

	41432
	ИОСИФА КАРОЛИНСКОГО 11
	0,0628
	0,0264
	0,0445
	3005,5
	0,96925
	0,9
	0,99011
	0,97
	52,412

	5437
	МАГИСТРАЛЬНАЯ 36
	0,4272
	0,2976
	0
	3009,3
	0,96922
	0,9
	0,99010
	0,97
	257,104

	5433
	ЛЕНИНА ПР-КТ 49/2
	0,06248
	0
	0
	3009,5
	0,96921
	0,9
	0,99010
	0,97
	24,548

	53511
	Дзержинского 6
	0
	0
	0,1184
	3009,7
	0,96921
	0,9
	0,99010
	0,97
	0,000

	53626
	Дзержинского 15
	0
	0
	0,0848
	3011,7
	0,96919
	0,9
	0,99009
	0,97
	0,000

	6046
	МИРА ПР-КТ 8
	0,3616
	0
	0
	3013,4
	0,96917
	0,9
	0,99008
	0,97
	139,634

	53954
	Бажова 3
	0
	0
	0,0819
	3013,4
	0,96917
	0,9
	0,99008
	0,97
	0,000

	53822
	Бажова 22
	0
	0
	0,0564
	3020,6
	0,96910
	0,9
	0,99006
	0,97
	0,000

	5422
	ГРИГОРИЯ КУКУЕВИЦКОГО 2
	0,348
	0
	0
	3022,1
	0,96908
	0,9
	0,99005
	0,97
	133,142

	53059
	Ленина 55
	0
	0
	0,1094
	3025,8
	0,96905
	0,9
	0,99004
	0,97
	0,000

	69551
	 
	0
	0
	0,051
	3035
	0,96895
	0,9
	0,99001
	0,97
	0,000

	41346
	ИОСИФА КАРОЛИНСКОГО 11
	0,0628
	0,0264
	0,0445
	3037,4
	0,96893
	0,9
	0,99000
	0,97
	53,168

	54657
	Майская 24
	0
	0
	0,1039
	3042,4
	0,96888
	0,9
	0,98999
	0,97
	0,000

	49786
	ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 1
	0,12
	0
	0
	3043,4
	0,96887
	0,9
	0,98998
	0,97
	58,820

	6600
	БАЖОВА 3
	0,2624
	0
	0
	3043,7
	0,96886
	0,9
	0,98998
	0,97
	100,561

	53826
	Бажова 20
	0
	0
	0,0527
	3048,9
	0,96881
	0,9
	0,98997
	0,97
	0,000

	5799
	МАЙСКАЯ 24
	0,14346667
	0
	0
	3049,4
	0,96880
	0,9
	0,98996
	0,97
	54,880

	5796
	ДЗЕРЖИНСКОГО 15
	0,1114
	0
	0
	3049,7
	0,96880
	0,9
	0,98996
	0,97
	43,309

	53956
	Островского 11
	0
	0
	0,1093
	3053,3
	0,96876
	0,9
	0,98995
	0,97
	0,000

	53507
	Дзержинского 4/1
	0
	0
	0,0679
	3056,5
	0,96873
	0,9
	0,98994
	0,97
	0,000

	5795
	ДЗЕРЖИНСКОГО 15
	0,1114
	0
	0
	3059,7
	0,96870
	0,9
	0,98993
	0,97
	43,079

	5425
	ЛЕНИНА ПР-КТ 53/1
	0,00392
	0
	0
	3066,2
	0,96863
	0,9
	0,98991
	0,97
	2,597

	5960
	БАЖОВА 20
	0,1808
	0
	0
	3067,2
	0,96862
	0,9
	0,98991
	0,97
	68,302

	54661
	Майская 22
	0
	0
	0,1021
	3069
	0,96860
	0,9
	0,98990
	0,97
	0,000

	5471
	ДЗЕРЖИНСКОГО 6
	0,20358667
	0
	0
	3072,8
	0,96857
	0,9
	0,98989
	0,97
	76,758

	57550
	БАЖОВА 22
	0,1808
	0
	0
	3074,4
	0,96855
	0,9
	0,98988
	0,97
	68,720

	52067
	Ленина 70/1
	0
	0
	0,1511
	3075,1
	0,96854
	0,9
	0,98988
	0,97
	0,000

	5424
	ЛЕНИНА ПР-КТ 55
	0,3488
	0
	0
	3076,6
	0,96853
	0,9
	0,98988
	0,97
	134,642

	43389
	ЛЕНИНА ПР-КТ 47
	0,3136
	0,0904
	0
	3077,8
	0,96851
	0,9
	0,98987
	0,97
	153,321

	53509
	Дзержинского 4/2
	0
	0
	0,002
	3078,5
	0,96851
	0,9
	0,98987
	0,97
	0,000

	5801
	МАЙСКАЯ 24
	0,14346667
	0
	0
	3079,3
	0,96850
	0,9
	0,98987
	0,97
	55,176

	5477
	ДЗЕРЖИНСКОГО 6
	0,20358667
	0
	0
	3081,6
	0,96848
	0,9
	0,98986
	0,97
	76,054

	5468
	ДЗЕРЖИНСКОГО 4/1
	0,39272
	0
	0
	3081,8
	0,96847
	0,9
	0,98986
	0,97
	147,367

	5794
	ДЗЕРЖИНСКОГО 15
	0,1114
	0
	0
	3081,8
	0,96847
	0,9
	0,98986
	0,97
	43,336

	69544
	 
	0
	0
	0,01
	3081,8
	0,96847
	0,9
	0,98986
	0,97
	0,000

	5813
	МАЙСКАЯ 22
	0,14346667
	0
	0
	3082,2
	0,96847
	0,9
	0,98986
	0,97
	55,025

	53063
	Бажова 29
	0
	0
	0,1099
	3087,7
	0,96841
	0,9
	0,98984
	0,97
	0,000

	49762
	ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 1
	0,036
	0,0624
	0
	3090,3
	0,96839
	0,9
	0,98983
	0,97
	48,184

	53817
	Мира 20
	0
	0
	0,1486
	3097,4
	0,96831
	0,9
	0,98981
	0,97
	0,000

	5470
	ДЗЕРЖИНСКОГО 4/2
	0,04104
	0
	0
	3105,7
	0,96823
	0,9
	0,98978
	0,97
	16,271

	6129
	ЛЕНИНА ПР-КТ 70/1
	0,13668
	0
	0
	3106
	0,96823
	0,9
	0,98978
	0,97
	49,188

	53828
	Бажова 24
	0
	0
	0,0964
	3109,7
	0,96819
	0,9
	0,98977
	0,97
	0,000

	6045
	МИРА ПР-КТ 8
	0,3616
	0
	0
	3110,4
	0,96818
	0,9
	0,98976
	0,97
	141,349

	5814
	МАЙСКАЯ 22
	0,14346667
	0
	0
	3114
	0,96814
	0,9
	0,98975
	0,97
	55,085

	5793
	ДЗЕРЖИНСКОГО 15
	0,1114
	0
	0
	3114,8
	0,96814
	0,9
	0,98975
	0,97
	44,017

	53950
	Бажова 7а
	0
	0
	0,119
	3118,9
	0,96809
	0,9
	0,98974
	0,97
	0,000

	5798
	МАЙСКАЯ 24
	0,14346667
	0
	0
	3120,8
	0,96807
	0,9
	0,98973
	0,97
	55,991

	6130
	ЛЕНИНА ПР-КТ 70/1
	0,13668
	0
	0
	3121,8
	0,96806
	0,9
	0,98973
	0,97
	49,029

	72649
	 
	0,943
	2,089
	0,557
	3124
	0,96804
	0,9
	0,98972
	0,97
	0,000

	5988
	БАЖОВА 42
	0,2056
	0
	0
	3127,4
	0,96801
	0,9
	0,98971
	0,97
	77,902

	5957
	БАЖОВА 22/1
	0,0416
	0
	0
	3128,6
	0,96799
	0,9
	0,98970
	0,97
	16,401

	5478
	ДЗЕРЖИНСКОГО 6
	0,20358667
	0
	0
	3131,2
	0,96797
	0,9
	0,98970
	0,97
	76,470

	53819
	Мира 16
	0
	0
	0,07
	3133,9
	0,96794
	0,9
	0,98969
	0,97
	0,000

	6593
	БАЖОВА 7А
	0,2064
	0,2056
	0
	3137,3
	0,96791
	0,9
	0,98968
	0,97
	153,910

	5965
	БАЖОВА 24
	0,1848
	0
	0
	3138,1
	0,96790
	0,9
	0,98967
	0,97
	70,458

	14105
	МИРА ПР-КТ 16
	0,12712
	0
	0
	3144,2
	0,96784
	0,9
	0,98965
	0,97
	36,652

	5992
	БАЖОВА 29
	0,3784
	0
	0
	3150,8
	0,96777
	0,9
	0,98963
	0,97
	143,754

	5815
	МАЙСКАЯ 22
	0,14346667
	0
	0
	3160
	0,96767
	0,9
	0,98960
	0,97
	55,536

	54665
	Майская 20
	0
	0
	0,0929
	3162,1
	0,96765
	0,9
	0,98959
	0,97
	0,000

	53258
	Бажова 31
	0
	0
	0,0837
	3163,5
	0,96764
	0,9
	0,98959
	0,97
	0,000

	53674
	Мира 6
	0
	0
	0,202
	3168,9
	0,96758
	0,9
	0,98957
	0,97
	0,000

	6594
	МИРА ПР-КТ 16
	0,12712
	0
	0
	3169,8
	0,96757
	0,9
	0,98957
	0,97
	26,090

	14119
	МИРА ПР-КТ 16
	0,12712
	0
	0
	3170,8
	0,96756
	0,9
	0,98957
	0,97
	37,007

	5810
	МАЙСКАЯ 20
	0,14426667
	0
	0
	3170,9
	0,96756
	0,9
	0,98957
	0,97
	55,842

	53339
	Ленина 54
	0
	0
	0,2695
	3172,7
	0,96754
	0,9
	0,98956
	0,97
	0,000

	6131
	ЛЕНИНА ПР-КТ 70/1
	0,13668
	0
	0
	3175,1
	0,96752
	0,9
	0,98955
	0,97
	49,184

	5479
	ДЗЕРЖИНСКОГО 6
	0,20358667
	0
	0
	3179,4
	0,96747
	0,9
	0,98954
	0,97
	76,994

	53741
	Мира 4/1
	0
	0
	0,0477
	3184,4
	0,96742
	0,9
	0,98952
	0,97
	0,000

	5998
	МИРА ПР-КТ 4/1
	0,0904
	0
	0
	3184,9
	0,96742
	0,9
	0,98952
	0,97
	34,410

	5993
	БАЖОВА 31
	0,37832
	0
	0
	3185,2
	0,96742
	0,9
	0,98952
	0,97
	144,339

	6054
	МИРА ПР-КТ 6
	0,14613333
	0
	0
	3197,6
	0,96729
	0,9
	0,98948
	0,97
	51,992

	7633
	ЛЕНИНА ПР-КТ 74
	0,7016
	0
	0,26696
	3200,8
	0,96726
	0,9
	0,98947
	0,97
	278,665

	58857
	Мира пр-кт 6/1
	0
	0
	0,138
	3201,7
	0,96725
	0,9
	0,98946
	0,97
	0,000

	6132
	ЛЕНИНА ПР-КТ 70/1
	0,13668
	0
	0
	3202,8
	0,96724
	0,9
	0,98946
	0,97
	49,260

	6053
	МИРА ПР-КТ 6
	0,14613333
	0
	0
	3206,3
	0,96720
	0,9
	0,98945
	0,97
	51,987

	5997
	МИРА ПР-КТ 4/1
	0,0904
	0
	0
	3208,6
	0,96718
	0,9
	0,98944
	0,97
	34,487

	5807
	МАЙСКАЯ 20
	0,14426667
	0
	0
	3208,9
	0,96717
	0,9
	0,98944
	0,97
	56,488

	5966
	БАЖОВА 24
	0,1848
	0
	0
	3211,7
	0,96714
	0,9
	0,98943
	0,97
	71,816

	53743
	Мира 4
	0
	0
	0,05155
	3215,7
	0,96710
	0,9
	0,98942
	0,97
	0,000

	48038
	МИРА ПР-КТ 6/1
	0,1688
	0,0504
	0
	3217,7
	0,96708
	0,9
	0,98941
	0,97
	82,829

	51940
	Профсоюзов 12/2
	0
	0
	0,0618
	3220,6
	0,96705
	0,9
	0,98940
	0,97
	0,000

	5979
	ЛЕНИНА ПР-КТ 54
	0,1614
	0
	0
	3224
	0,96702
	0,9
	0,98939
	0,97
	61,068

	53067
	Мира 4
	0
	0
	0,05155
	3231,8
	0,96694
	0,9
	0,98936
	0,97
	0,000

	6052
	МИРА ПР-КТ 6
	0,14613333
	0
	0
	3234,1
	0,96692
	0,9
	0,98936
	0,97
	52,176

	5975
	ЛЕНИНА ПР-КТ 54
	0,1614
	0
	0
	3234,3
	0,96691
	0,9
	0,98936
	0,97
	61,144

	52085
	Профсоюзов 12/3
	0
	0
	0,094
	3235,4
	0,96690
	0,9
	0,98935
	0,97
	0,000

	5808
	МАЙСКАЯ 20
	0,14426667
	0
	0
	3236,3
	0,96689
	0,9
	0,98935
	0,97
	57,401

	51927
	Ленина 72
	0
	0
	0,2454
	3244,1
	0,96681
	0,9
	0,98932
	0,97
	0,000

	6133
	ЛЕНИНА ПР-КТ 70/1
	0,13668
	0
	0
	3247,9
	0,96677
	0,9
	0,98931
	0,97
	49,408

	5980
	ЛЕНИНА ПР-КТ 54
	0,1614
	0
	0
	3248,6
	0,96677
	0,9
	0,98931
	0,97
	61,142

	7642
	ПРОФСОЮЗОВ 12/2
	0,13544
	0
	0
	3249,6
	0,96676
	0,9
	0,98931
	0,97
	49,752

	52091
	Ленина 68/1
	0
	0
	0,065
	3250,1
	0,96675
	0,9
	0,98930
	0,97
	0,000

	7643
	ПРОФСОЮЗОВ 12/2
	0,13544
	0
	0
	3250,6
	0,96675
	0,9
	0,98930
	0,97
	49,387

	6437
	МИРА ПР-КТ 20
	0,72312
	0
	0
	3250,8
	0,96674
	0,9
	0,98930
	0,97
	274,510

	5480
	ДЗЕРЖИНСКОГО 6
	0,20358667
	0
	0
	3251,9
	0,96673
	0,9
	0,98930
	0,97
	78,182

	58861
	Ленина пр-кт 52/1
	0
	0
	0,042
	3252,4
	0,96673
	0,9
	0,98930
	0,97
	0,000

	6006
	МИРА ПР-КТ 4
	0,22482667
	0
	0
	3261,7
	0,96663
	0,9
	0,98927
	0,97
	85,937

	5974
	ЛЕНИНА ПР-КТ 54
	0,1614
	0
	0
	3263,9
	0,96661
	0,9
	0,98926
	0,97
	61,335

	7637
	ЛЕНИНА ПР-КТ 72
	0,11842
	0
	0
	3264,3
	0,96661
	0,9
	0,98926
	0,97
	43,288

	52068
	Ленина 70
	0
	0
	0,0815
	3267,3
	0,96658
	0,9
	0,98925
	0,97
	0,000

	52063
	Ленина 74/1
	0
	0
	0,12
	3269,7
	0,96655
	0,9
	0,98924
	0,97
	0,000

	5481
	ДЗЕРЖИНСКОГО 6
	0,20358667
	0
	0
	3271,6
	0,96653
	0,9
	0,98923
	0,97
	78,847

	5983
	ЛЕНИНА ПР-КТ 54
	0,1614
	0
	0
	3272,4
	0,96652
	0,9
	0,98923
	0,97
	61,243

	6003
	МИРА ПР-КТ 4
	0,22482667
	0
	0
	3276,6
	0,96648
	0,9
	0,98922
	0,97
	86,312

	6169
	ЛЕНИНА ПР-КТ 68/1
	0,3048
	0,0548
	0
	3278,9
	0,96646
	0,9
	0,98921
	0,97
	129,178

	7745
	ПРОФСОЮЗОВ 12/3
	0,1652
	0,0632
	0
	3279,3
	0,96645
	0,9
	0,98921
	0,97
	79,243

	7639
	ЛЕНИНА ПР-КТ 74/1
	0,2672
	0,064
	0
	3282
	0,96643
	0,9
	0,98920
	0,97
	121,119

	51933
	Профсоюзов 12
	0
	0
	0,2803
	3282
	0,96643
	0,9
	0,98920
	0,97
	0,000

	5967
	ЛЕНИНА ПР-КТ 52/1
	0,04032
	0
	0
	3288,4
	0,96636
	0,9
	0,98918
	0,97
	16,117

	7636
	ЛЕНИНА ПР-КТ 72
	0,11842
	0
	0
	3288,9
	0,96635
	0,9
	0,98918
	0,97
	43,358

	5971
	ЛЕНИНА ПР-КТ 54
	0,1614
	0
	0
	3290,3
	0,96634
	0,9
	0,98917
	0,97
	61,585

	55944
	Ивана Захарова 23
	0
	0
	0,2128
	3290,7
	0,96634
	0,9
	0,98917
	0,97
	0,000

	52175
	Чехова 5/2
	0
	0
	0,0084
	3292,8
	0,96631
	0,9
	0,98916
	0,97
	0,000

	6134
	ЛЕНИНА ПР-КТ 70/1
	0,13668
	0
	0
	3293,2
	0,96631
	0,9
	0,98916
	0,97
	49,601

	52177
	Чехова 5/2
	0
	0
	0,627
	3293,4
	0,96631
	0,9
	0,98916
	0,97
	0,000

	5985
	ЛЕНИНА ПР-КТ 54
	0,1614
	0
	0
	3294,3
	0,96630
	0,9
	0,98916
	0,97
	61,362

	7661
	ПРОФСОЮЗОВ 12
	0,15253333
	0
	0
	3299,9
	0,96624
	0,9
	0,98914
	0,97
	55,783

	52093
	Ленина 68/1
	0
	0
	0,032
	3300,9
	0,96623
	0,9
	0,98914
	0,97
	0,000

	41320
	ИВАНА ЗАХАРОВА 23
	0,376
	0
	0
	3309,2
	0,96615
	0,9
	0,98911
	0,97
	148,801

	5986
	ЛЕНИНА ПР-КТ 54
	0,1614
	0
	0
	3313,4
	0,96610
	0,9
	0,98910
	0,97
	61,544

	6002
	МИРА ПР-КТ 4
	0,22482667
	0
	0
	3315,9
	0,96608
	0,9
	0,98909
	0,97
	86,981

	47090
	ЛЕНИНА ПР-КТ 71
	0,1168
	0,2512
	0,16
	3316,3
	0,96607
	0,9
	0,98909
	0,97
	147,040

	51944
	Профсоюзов 12/1
	0
	0
	0,1294
	3318,2
	0,96606
	0,9
	0,98908
	0,97
	0,000

	53071
	Ленина 58
	0
	0
	0,061
	3321,9
	0,96602
	0,9
	0,98907
	0,97
	0,000

	6135
	ЛЕНИНА ПР-КТ 70
	0,17224
	0
	0
	3325,8
	0,96598
	0,9
	0,98906
	0,97
	62,670

	6167
	ЛЕНИНА ПР-КТ 68/1
	0,3048
	0,0548
	0
	3331,3
	0,96592
	0,9
	0,98904
	0,97
	130,105

	6171
	ЧЕХОВА 5/2
	0,10773333
	0,4944
	0
	3331,6
	0,96592
	0,9
	0,98904
	0,97
	208,655

	6119
	ЛЕНИНА ПР-КТ 72
	0,11842
	0
	0
	3333,9
	0,96589
	0,9
	0,98903
	0,97
	43,522

	58914
	Университетская 39/1
	0
	0
	0,142
	3337,6
	0,96586
	0,9
	0,98902
	0,97
	0,000

	51955
	Профсоюзов 12а
	0
	0
	0,008
	3340,1
	0,96583
	0,9
	0,98901
	0,97
	0,000

	7662
	ПРОФСОЮЗОВ 12
	0,15253333
	0
	0
	3340,7
	0,96582
	0,9
	0,98901
	0,97
	55,890

	48501
	ЛЕНИНА ПР-КТ 79
	0,1336
	0,0744
	0,012
	3345,7
	0,96577
	0,9
	0,98899
	0,97
	76,081

	7645
	ПРОФСОЮЗОВ 12А
	0,008
	0
	0
	3348,6
	0,96574
	0,9
	0,98898
	0,97
	4,333

	46980
	Ленина 75
	0,2552
	1,032
	0,177
	3349,8
	0,96573
	0,9
	0,98898
	0,97
	470,509

	6713
	ОСТРОВСКОГО 11
	0,3192
	0
	0
	3351,5
	0,96571
	0,9
	0,98897
	0,97
	122,615

	42377
	УНИВЕРСИТЕТСКАЯ 11
	1,2808
	0,1904
	0,7051
	3359,3
	0,96563
	0,9
	0,98895
	0,97
	610,751

	7651
	ПРОФСОЮЗОВ 12/1
	0,126144
	0
	0
	3360,2
	0,96563
	0,9
	0,98894
	0,97
	46,128

	7663
	ПРОФСОЮЗОВ 12
	0,15253333
	0
	0
	3365,7
	0,96557
	0,9
	0,98892
	0,97
	55,969

	41342
	УНИВЕРСИТЕТСКАЯ 39/1
	0,2056
	0,298
	0
	3365,7
	0,96557
	0,9
	0,98892
	0,97
	0,000

	6120
	ЛЕНИНА ПР-КТ 72
	0,11842
	0
	0
	3366,2
	0,96556
	0,9
	0,98892
	0,97
	43,698

	6136
	ЛЕНИНА ПР-КТ 70
	0,17224
	0
	0
	3368,6
	0,96554
	0,9
	0,98891
	0,97
	63,101

	41357
	синяя
	0,0044
	0
	0
	3370,4
	0,96552
	0,9
	0,98891
	0,97
	0,000

	52182
	Чехова 5/2
	0
	0
	0,808
	3384,3
	0,96538
	0,9
	0,98886
	0,97
	0,000

	7652
	ПРОФСОЮЗОВ 12/1
	0,126144
	0
	0
	3390,6
	0,96531
	0,9
	0,98884
	0,97
	46,162

	6137
	ЛЕНИНА ПР-КТ 70
	0,17224
	0
	0
	3391,2
	0,96531
	0,9
	0,98884
	0,97
	63,502

	55946
	Ивана Захарова 25
	0
	0
	0,085
	3391,3
	0,96531
	0,9
	0,98884
	0,97
	0,000

	7669
	ПРОФСОЮЗОВ 12
	0,15253333
	0
	0
	3393,9
	0,96528
	0,9
	0,98883
	0,97
	56,041

	6121
	ЛЕНИНА ПР-КТ 72
	0,11842
	0
	0
	3396,7
	0,96525
	0,9
	0,98882
	0,97
	43,829

	6176
	ЧЕХОВА 5/2
	0,10773333
	0,4944
	0
	3407,8
	0,96514
	0,9
	0,98879
	0,97
	208,765

	6214
	ЧЕХОВА 5/1
	0,098948571
	0
	0
	3408,8
	0,96513
	0,9
	0,98878
	0,97
	35,598

	52101
	Ленина 66/1
	0
	0
	0,1568
	3411,1
	0,96510
	0,9
	0,98877
	0,97
	0,000

	53077
	Ленина 60/1
	0
	0
	0,004
	3411,4
	0,96510
	0,9
	0,98877
	0,97
	0,000

	52113
	Чехова 3
	0
	0
	0,0632
	3413,2
	0,96508
	0,9
	0,98877
	0,97
	0,000

	41282
	ИВАНА ЗАХАРОВА 25
	0,1344
	0,1976
	0
	3413,3
	0,96508
	0,9
	0,98877
	0,97
	131,023

	52119
	Чехова 5/1
	0
	0
	0,0754
	3414
	0,96508
	0,9
	0,98877
	0,97
	0,000

	6018
	ЛЕНИНА ПР-КТ 56
	0,144912
	0
	0
	3416,3
	0,96505
	0,9
	0,98876
	0,97
	56,103

	53079
	Ленина 60
	0
	0
	0,004
	3420,6
	0,96501
	0,9
	0,98874
	0,97
	0,000

	6714
	ОСТРОВСКОГО 11
	0,3192
	0
	0
	3422,3
	0,96499
	0,9
	0,98874
	0,97
	124,467

	7673
	ПРОФСОЮЗОВ 12
	0,15253333
	0
	0
	3425
	0,96496
	0,9
	0,98873
	0,97
	56,194

	7653
	ПРОФСОЮЗОВ 12/1
	0,126144
	0
	0
	3428
	0,96493
	0,9
	0,98872
	0,97
	46,237

	52172
	Чехова 5/2
	0
	0
	0,068
	3429,7
	0,96491
	0,9
	0,98871
	0,97
	0,000

	6213
	ЧЕХОВА 5/1
	0,098948571
	0
	0
	3432,3
	0,96489
	0,9
	0,98870
	0,97
	35,615

	6210
	ЧЕХОВА 3
	0,4796
	0
	0
	3433,9
	0,96487
	0,9
	0,98870
	0,97
	172,792

	6122
	ЛЕНИНА ПР-КТ 72
	0,11842
	0
	0
	3434,8
	0,96486
	0,9
	0,98870
	0,97
	44,091

	6190
	ЛЕНИНА ПР-КТ 66/1
	0,15041333
	0
	0
	3438,3
	0,96483
	0,9
	0,98869
	0,97
	54,163

	55841
	Ивана Захарова 27
	0
	0
	0,1757
	3449
	0,96472
	0,9
	0,98865
	0,97
	0,000

	6178
	ЧЕХОВА 5/2
	0,10773333
	0,4944
	0
	3453,5
	0,96467
	0,9
	0,98864
	0,97
	209,147

	7671
	ПРОФСОЮЗОВ 12
	0,15253333
	0
	0
	3456,8
	0,96464
	0,9
	0,98862
	0,97
	56,379

	6191
	ЛЕНИНА ПР-КТ 66/1
	0,15041333
	0
	0
	3469,2
	0,96451
	0,9
	0,98858
	0,97
	54,270

	41258
	ИВАНА ЗАХАРОВА 27
	0,5608
	0
	0
	3470,9
	0,96449
	0,9
	0,98858
	0,97
	222,116

	6111
	ЛЕНИНА ПР-КТ 72
	0,11842
	0
	0
	3471,2
	0,96449
	0,9
	0,98858
	0,97
	44,461

	52115
	Чехова 3
	0
	0
	0,0632
	3472,6
	0,96448
	0,9
	0,98857
	0,97
	0,000

	6187
	ЛЕНИНА ПР-КТ 66/1
	0,15041333
	0
	0
	3478,6
	0,96441
	0,9
	0,98855
	0,97
	54,393

	7655
	ПРОФСОЮЗОВ 12/1
	0,126144
	0
	0
	3480,3
	0,96440
	0,9
	0,98855
	0,97
	46,291

	7678
	ПРОФСОЮЗОВ 12
	0,15253333
	0
	0
	3489,3
	0,96430
	0,9
	0,98852
	0,97
	56,585

	53335
	Ленина 56
	0
	0
	0,0812
	3491,4
	0,96428
	0,9
	0,98851
	0,97
	0,000

	7729
	ЧЕХОВА 5/1
	0,098948571
	0
	0
	3494,4
	0,96425
	0,9
	0,98850
	0,97
	35,691

	6112
	ЛЕНИНА ПР-КТ 72
	0,11842
	0
	0
	3497,9
	0,96422
	0,9
	0,98849
	0,97
	44,947

	6211
	ЧЕХОВА 3
	0,4796
	0
	0
	3498
	0,96422
	0,9
	0,98849
	0,97
	174,103

	6193
	ЛЕНИНА ПР-КТ 66/1
	0,15041333
	0
	0
	3501,7
	0,96418
	0,9
	0,98848
	0,97
	54,388

	52123
	Чехова 5/1
	0
	0
	0,0754
	3502
	0,96417
	0,9
	0,98848
	0,97
	0,000

	6113
	ЛЕНИНА ПР-КТ 72/1
	0,032
	0
	0
	3509,5
	0,96410
	0,9
	0,98845
	0,97
	12,619

	13982
	ЛЕНИНА ПР-КТ 56
	0,144912
	0
	0
	3512,7
	0,96407
	0,9
	0,98844
	0,97
	56,661

	7657
	ПРОФСОЮЗОВ 12/1
	0,126144
	0
	0
	3517,5
	0,96402
	0,9
	0,98842
	0,97
	46,347

	6188
	ЛЕНИНА ПР-КТ 66/1
	0,15041333
	0
	0
	3518,4
	0,96401
	0,9
	0,98842
	0,97
	54,564

	7676
	ПРОФСОЮЗОВ 12
	0,15253333
	0
	0
	3521
	0,96398
	0,9
	0,98841
	0,97
	56,981

	7727
	ЧЕХОВА 5/1
	0,098948571
	0
	0
	3528,5
	0,96390
	0,9
	0,98839
	0,97
	35,749

	51253
	ИОСИФА КАРОЛИНСКОГО 14/2
	1,1592
	0,112
	0,535
	3531,8
	0,96387
	0,9
	0,98838
	0,97
	530,378

	40469
	УНИВЕРСИТЕТСКАЯ 39
	0,791
	0
	0
	3535,2
	0,96384
	0,9
	0,98837
	0,97
	251,395

	52109
	Ленина 68
	0
	0
	0,0863
	3536,7
	0,96382
	0,9
	0,98836
	0,97
	0,000

	53337
	Ленина 56
	0
	0
	0,0812
	3538,6
	0,96380
	0,9
	0,98836
	0,97
	0,000

	55940
	Иосифа Каролинского 18
	0
	0
	0,2678
	3545
	0,96373
	0,9
	0,98833
	0,97
	0,000

	7725
	ЧЕХОВА 5/1
	0,098948571
	0
	0
	3550,8
	0,96368
	0,9
	0,98831
	0,97
	35,910

	6199
	ЛЕНИНА ПР-КТ 66/1
	0,15041333
	0
	0
	3551,8
	0,96367
	0,9
	0,98831
	0,97
	54,538

	51948
	Профсоюзов 14/1
	0
	0
	0,1548
	3554,5
	0,96364
	0,9
	0,98830
	0,97
	0,000

	40609
	ИОСИФА КАРОЛИНСКОГО 10
	1,0352
	0,1632
	0,051
	3555,7
	0,96363
	0,9
	0,98830
	0,97
	443,431

	52127
	Чехова 7
	0
	0
	0,0923
	3558,5
	0,96360
	0,9
	0,98829
	0,97
	0,000

	7674
	ПРОФСОЮЗОВ 12
	0,15253333
	0
	0
	3559,5
	0,96359
	0,9
	0,98829
	0,97
	57,999

	55845
	30 лет Победы 68/1
	0
	0
	0,1419
	3561,2
	0,96357
	0,9
	0,98828
	0,97
	0,000

	7681
	ПРОФСОЮЗОВ 14/1
	0,152672
	0
	0
	3563,6
	0,96354
	0,9
	0,98827
	0,97
	56,251

	41351
	ИОСИФА КАРОЛИНСКОГО 16
	0,5584
	0
	0
	3567
	0,96351
	0,9
	0,98826
	0,97
	221,361

	41382
	УНИВЕРСИТЕТСКАЯ 41
	0,805
	0
	0
	3567,6
	0,96350
	0,9
	0,98826
	0,97
	256,235

	41329
	ИОСИФА КАРОЛИНСКОГО 18
	0,57792
	0,99736
	0
	3569,2
	0,96349
	0,9
	0,98825
	0,97
	620,205

	7719
	ЧЕХОВА 7
	0,22664
	0
	0
	3574,1
	0,96344
	0,9
	0,98824
	0,97
	81,928

	6208
	ЛЕНИНА ПР-КТ 68
	0,16856
	0
	0
	3575,1
	0,96343
	0,9
	0,98823
	0,97
	61,399

	48496
	ЛЕНИНА ПР-КТ 69/1
	0,1027
	0,418
	0,142
	3580
	0,96338
	0,9
	0,98822
	0,97
	201,533

	7724
	ЧЕХОВА 5/1
	0,098948571
	0
	0
	3581,1
	0,96337
	0,9
	0,98822
	0,97
	36,186

	47082
	ЛЕНИНА ПР-КТ 69/1
	0,1027
	0,418
	0
	3583,9
	0,96334
	0,9
	0,98821
	0,97
	181,208

	41251
	30 ЛЕТ ПОБЕДЫ 68/1
	0,16448
	0,238
	0
	3585,6
	0,96332
	0,9
	0,98820
	0,97
	159,490

	6200
	ЛЕНИНА ПР-КТ 66
	0,20824
	0,013066667
	0
	3587,9
	0,96330
	0,9
	0,98819
	0,97
	80,241

	7718
	ЧЕХОВА 7
	0,22664
	0
	0
	3591
	0,96326
	0,9
	0,98818
	0,97
	82,001

	11314
	ЛЕНИНА ПР-КТ 66
	0,0392
	0
	0
	3596,4
	0,96321
	0,9
	0,98816
	0,97
	14,492

	42337
	УНИВЕРСИТЕТСКАЯ 11
	1,2808
	0,1904
	0,7051
	3597,9
	0,96319
	0,9
	0,98816
	0,97
	634,577

	52105
	Чехова 1
	0
	0
	0,0193
	3598,3
	0,96319
	0,9
	0,98816
	0,97
	0,000

	7695
	ПРОФСОЮЗОВ 14
	0,1548
	0
	0
	3602,8
	0,96314
	0,9
	0,98814
	0,97
	57,123

	7723
	ЧЕХОВА 5/1
	0,098948571
	0
	0
	3607,3
	0,96310
	0,9
	0,98813
	0,97
	36,686

	13980
	ЛЕНИНА ПР-КТ 56
	0,144912
	0
	0
	3608,3
	0,96309
	0,9
	0,98813
	0,97
	57,274

	7717
	ЧЕХОВА 7
	0,22664
	0
	0
	3610,1
	0,96307
	0,9
	0,98812
	0,97
	82,416

	7687
	ПРОФСОЮЗОВ 14/1
	0,152672
	0
	0
	3610,7
	0,96306
	0,9
	0,98812
	0,97
	56,525

	6014
	ЛЕНИНА ПР-КТ 56
	0,144912
	0
	0
	3611,6
	0,96305
	0,9
	0,98811
	0,97
	57,309

	6206
	ЛЕНИНА ПР-КТ 68
	0,16856
	0
	0
	3613,2
	0,96304
	0,9
	0,98811
	0,97
	61,817

	7696
	ПРОФСОЮЗОВ 14
	0,1548
	0
	0
	3613,4
	0,96304
	0,9
	0,98811
	0,97
	57,160

	6015
	ЛЕНИНА ПР-КТ 56
	0,144912
	0
	0
	3614,9
	0,96302
	0,9
	0,98810
	0,97
	57,377

	6196
	ЛЕНИНА ПР-КТ 66
	0,0752
	0
	0
	3617,2
	0,96300
	0,9
	0,98810
	0,97
	27,511

	55847
	Ивана Захарова 27/1
	0
	0
	0,1118
	3622,9
	0,96294
	0,9
	0,98808
	0,97
	0,000

	6195
	ЛЕНИНА ПР-КТ 66
	0,20824
	0,013066667
	0
	3624,2
	0,96292
	0,9
	0,98807
	0,97
	80,630

	7697
	ПРОФСОЮЗОВ 14
	0,1548
	0
	0
	3624,8
	0,96292
	0,9
	0,98807
	0,97
	57,201

	52107
	Ленина 66
	0
	0
	0,0982
	3629
	0,96288
	0,9
	0,98806
	0,97
	0,000

	6202
	ЧЕХОВА 1
	0,1968
	0
	0
	3629,2
	0,96287
	0,9
	0,98806
	0,97
	67,663

	51952
	Профсоюзов 14
	0
	0
	0,2441
	3634,9
	0,96282
	0,9
	0,98804
	0,97
	0,000

	7698
	ПРОФСОЮЗОВ 14
	0,1548
	0
	0
	3635,1
	0,96281
	0,9
	0,98804
	0,97
	57,242

	6205
	ЛЕНИНА ПР-КТ 68
	0,16856
	0
	0
	3636,5
	0,96280
	0,9
	0,98803
	0,97
	62,274

	7704
	ПРОФСОЮЗОВ 14
	0,1548
	0
	0
	3644,6
	0,96272
	0,9
	0,98801
	0,97
	57,298

	7686
	ПРОФСОЮЗОВ 14/1
	0,152672
	0
	0
	3647,1
	0,96269
	0,9
	0,98800
	0,97
	56,789

	41227
	ИВАНА ЗАХАРОВА 27/1
	0,35424
	0
	0
	3647,6
	0,96269
	0,9
	0,98800
	0,97
	147,238

	6194
	ЛЕНИНА ПР-КТ 66
	0,20824
	0,013066667
	0
	3647,9
	0,96268
	0,9
	0,98800
	0,97
	81,114

	7734
	ЧЕХОВА 5
	0,15504
	0
	0
	3649,2
	0,96267
	0,9
	0,98799
	0,97
	56,338

	72642
	 
	0,71
	0,081
	0,642
	3655,3
	0,96261
	0,9
	0,98797
	0,97
	0,000

	7705
	ПРОФСОЮЗОВ 14
	0,1548
	0
	0
	3665,8
	0,96250
	0,9
	0,98794
	0,97
	57,412

	7735
	ЧЕХОВА 5
	0,15504
	0
	0
	3666,9
	0,96249
	0,9
	0,98793
	0,97
	56,417

	7712
	ЧЕХОВА 7
	0,22664
	0
	0
	3684
	0,96231
	0,9
	0,98788
	0,97
	83,791

	7701
	ПРОФСОЮЗОВ 14
	0,1548
	0
	0
	3690,8
	0,96224
	0,9
	0,98785
	0,97
	57,577

	7736
	ЧЕХОВА 5
	0,15504
	0
	0
	3710,6
	0,96204
	0,9
	0,98779
	0,97
	56,564

	7689
	ПРОФСОЮЗОВ 14/1
	0,152672
	0
	0
	3718,6
	0,96196
	0,9
	0,98776
	0,97
	57,577

	7737
	ЧЕХОВА 5
	0,15504
	0
	0
	3737,4
	0,96177
	0,9
	0,98770
	0,97
	56,710

	7703
	ПРОФСОЮЗОВ 14
	0,1548
	0
	0
	3737,6
	0,96176
	0,9
	0,98770
	0,97
	57,978

	40621
	ИВАНА ЗАХАРОВА 11
	0,444
	0
	0,1165
	3741,7
	0,96172
	0,9
	0,98769
	0,97
	184,327

	7255
	ЛЕНИНА ПР-КТ 69/1
	0,1027
	0,418
	0
	3743,8
	0,96170
	0,9
	0,98768
	0,97
	182,973

	47055
	ЛЕНИНА ПР-КТ 69/1
	0,1027
	0,418
	0,142
	3746,9
	0,96167
	0,9
	0,98767
	0,97
	184,981

	7738
	ЧЕХОВА 5
	0,15504
	0
	0
	3753,7
	0,96160
	0,9
	0,98765
	0,97
	56,802

	42371
	УНИВЕРСИТЕТСКАЯ 9
	2,76
	0,5624
	0,3537
	3759,5
	0,96154
	0,9
	0,98763
	0,97
	1247,586

	40640
	ИВАНА ЗАХАРОВА 9
	0,444
	0
	0,1166
	3760,8
	0,96153
	0,9
	0,98762
	0,97
	169,896

	7740
	ЧЕХОВА 5
	0,15504
	0
	0
	3769,7
	0,96144
	0,9
	0,98759
	0,97
	57,006

	52134
	Чехова 5
	0
	0
	0,2481
	3783,2
	0,96130
	0,9
	0,98755
	0,97
	0,000

	7690
	ПРОФСОЮЗОВ 14/1
	0,152672
	0
	0
	3786,3
	0,96127
	0,9
	0,98754
	0,97
	58,788

	47015
	ЛЕНИНА ПР-КТ 69/1
	0,1027
	0,418
	0,142
	3790
	0,96123
	0,9
	0,98753
	0,97
	185,722

	7743
	ЧЕХОВА 5
	0,15504
	0
	0
	3793
	0,96120
	0,9
	0,98752
	0,97
	57,216

	40715
	ИОСИФА КАРОЛИНСКОГО 8
	0,5448
	0
	0
	3794,1
	0,96119
	0,9
	0,98751
	0,97
	201,819

	7742
	ЧЕХОВА 5
	0,15504
	0
	0
	3799,1
	0,96114
	0,9
	0,98750
	0,97
	57,339

	42393
	УНИВЕРСИТЕТСКАЯ 7
	0,864
	0
	0,196
	3800,9
	0,96112
	0,9
	0,98749
	0,97
	578,137

	52078
	Чехова 9
	0
	0
	0,0616
	3809,5
	0,96103
	0,9
	0,98746
	0,97
	0,000

	40607
	ИВАНА ЗАХАРОВА 13
	0,3544
	0,024
	0,0108
	3812,2
	0,96100
	0,9
	0,98745
	0,97
	141,679

	7706
	ЧЕХОВА 9
	0,12061333
	0
	0
	3816,6
	0,96096
	0,9
	0,98744
	0,97
	45,757

	42691
	УНИВЕРСИТЕТСКАЯ 7
	0,864
	0
	0,196
	3847
	0,96065
	0,9
	0,98734
	0,97
	580,079

	7711
	ЧЕХОВА 9
	0,12061333
	0
	0
	3873,7
	0,96037
	0,9
	0,98725
	0,97
	46,479

	7709
	ЧЕХОВА 9
	0,12061333
	0
	0
	3898,4
	0,96012
	0,9
	0,98717
	0,97
	46,914

	52132
	Чехова 7
	0
	0
	0,0923
	3911,4
	0,95999
	0,9
	0,98713
	0,97
	0,000

	7193
	НАБЕРЕЖНЫЙ ПР-КТ 76/1
	0,12344
	0
	0
	4094
	0,95812
	0,9
	0,98653
	0,97
	43,598

	47525
	НАБЕРЕЖНЫЙ ПР-КТ 45
	0,2688
	0
	0,2
	4167,3
	0,95737
	0,9
	0,98629
	0,97
	118,645

	42438
	УНИВЕРСИТЕТСКАЯ 4
	0,8648
	2,0016
	1,4699
	4221,9
	0,95681
	0,9
	0,98611
	0,97
	1224,943

	7197
	НАБЕРЕЖНЫЙ ПР-КТ 47
	0,0168
	0
	0
	4222,4
	0,95681
	0,9
	0,98610
	0,97
	7,129

	51876
	Губкина 1
	0
	0
	0,141
	4231,1
	0,95672
	0,9
	0,98608
	0,97
	0,000

	47507
	ГУБКИНА 1
	0,241088
	0
	0
	4235,5
	0,95667
	0,9
	0,98606
	0,97
	88,093

	47616
	НАБЕРЕЖНЫЙ ПР-КТ 43
	0,372
	0
	0,25
	4247,3
	0,95655
	0,9
	0,98602
	0,97
	138,699

	47470
	ГУБКИНА 1
	0,1616
	0,22344
	0
	4249,1
	0,95653
	0,9
	0,98602
	0,97
	142,378

	58115
	Губкина 1
	0
	0
	0,022
	4264,2
	0,95638
	0,9
	0,98597
	0,97
	0,000

	47505
	ГУБКИНА 1
	0,0424
	0,22344
	0
	4278,6
	0,95623
	0,9
	0,98592
	0,97
	98,795

	47474
	ГУБКИНА 1
	0,0648
	0,22344
	0,17048
	4297,5
	0,95604
	0,9
	0,98586
	0,97
	135,015

	42406
	ЛЕНИНА ПР-КТ 16
	0,456
	0
	0,1542
	4303,4
	0,95598
	0,9
	0,98584
	0,97
	184,629

	58111
	Губкина 1
	0
	0
	0,353
	4319,5
	0,95581
	0,9
	0,98579
	0,97
	0,000

	58117
	Энтузиастов 61А
	0
	0
	0,165
	4321,2
	0,95579
	0,9
	0,98578
	0,97
	0,000

	42426
	Ленина проспект, 1 ст
	0,044
	0
	0
	4322,9
	0,95578
	0,9
	0,98577
	0,97
	28,203

	47368
	ГУБКИНА 1
	0,241088
	0
	0
	4338,3
	0,95562
	0,9
	0,98572
	0,97
	88,026

	47353
	ГУБКИНА 1
	0,241088
	0
	0
	4342,3
	0,95558
	0,9
	0,98571
	0,97
	88,031

	51147
	УНИВЕРСИТЕТСКАЯ 1
	0,6228
	0,8712
	0,352
	4358
	0,95542
	0,9
	0,98566
	0,97
	595,574

	42417
	Университетская 3
	0,9304
	0,12784
	0,3688
	4364,6
	0,95535
	0,9
	0,98564
	0,97
	427,291

	51154
	УНИВЕРСИТЕТСКАЯ 1
	0,6228
	0,8712
	0,352
	4364,9
	0,95535
	0,9
	0,98564
	0,97
	596,463

	42430
	УНИВЕРСИТЕТСКАЯ 1/1
	0,0744
	0,2156
	0,028
	4366,5
	0,95533
	0,9
	0,98563
	0,97
	110,426

	58109
	Губкина 1/1
	0
	0
	0,06
	4368,7
	0,95531
	0,9
	0,98562
	0,97
	0,000

	42433
	УНИВЕРСИТЕТСКАЯ 1/1
	0,0744
	0,2156
	0,028
	4370,1
	0,95529
	0,9
	0,98562
	0,97
	110,466

	47471
	ЭНТУЗИАСТОВ 61А
	0,2624
	0,0488
	0
	4373,6
	0,95526
	0,9
	0,98561
	0,97
	120,785

	58113
	Губкина 1/1
	0
	0
	0,2
	4379,5
	0,95520
	0,9
	0,98559
	0,97
	0,000

	51882
	Губкина 1
	0
	0
	0,086
	4380,5
	0,95519
	0,9
	0,98558
	0,97
	0,000

	47411
	Губкина 1/1
	0,1496
	0
	0
	4382
	0,95517
	0,9
	0,98558
	0,97
	57,473

	58193
	30 ЛЕТ ПОБЕДЫ 76
	0,192
	0,848
	0
	4385,4
	0,95514
	0,9
	0,98557
	0,97
	688,511

	42416
	УНИВЕРСИТЕТСКАЯ 5
	0,808
	0,0832
	0,2681
	4390,4
	0,95509
	0,9
	0,98555
	0,97
	372,941

	59132
	ЭНТУЗИАСТОВ 53
	0,26768
	0,23824
	0
	4392,6
	0,95506
	0,9
	0,98554
	0,97
	220,379

	47496
	ГУБКИНА 1/1
	0,3416
	0
	0
	4393,8
	0,95505
	0,9
	0,98554
	0,97
	131,201

	51967
	Губкина 1
	0
	0
	0,34096
	4394,4
	0,95505
	0,9
	0,98554
	0,97
	0,000

	47520
	ГУБКИНА 1а
	0,2096
	0
	0
	4399,9
	0,95499
	0,9
	0,98552
	0,97
	80,500

	52707
	Энтузиастов 53
	0
	0
	0,0488
	4402,7
	0,95496
	0,9
	0,98551
	0,97
	0,000

	42408
	РАБОЧАЯ 31А
	0,48976
	0
	0
	4407,5
	0,95491
	0,9
	0,98550
	0,97
	182,886

	47847
	ЭНТУЗИАСТОВ 51/1
	0,16448
	0,23824
	0
	4412,4
	0,95486
	0,9
	0,98548
	0,97
	133,962

	50414
	ГУБКИНА 1
	0,0976
	0
	0,0002
	4416,4
	0,95482
	0,9
	0,98547
	0,97
	35,669

	55106
	Рабочая 31а
	0
	0
	0,0592
	4417,3
	0,95481
	0,9
	0,98546
	0,97
	0,000

	47315
	ГУБКИНА 1
	0,076
	0
	0,004
	4425,1
	0,95473
	0,9
	0,98544
	0,97
	27,795

	52701
	Энтузиастов 51/1
	0
	0
	0,1413
	4427,4
	0,95471
	0,9
	0,98543
	0,97
	0,000

	47382
	ГУБКИНА 1
	0,1448
	0,044
	0
	4448,7
	0,95449
	0,9
	0,98536
	0,97
	69,394

	55110
	Рабочая 31
	0
	0
	0,0729
	4451,8
	0,95446
	0,9
	0,98535
	0,97
	0,000

	42396
	СИБИРСКАЯ 11Б
	0,2472
	0
	0
	4467,3
	0,95430
	0,9
	0,98530
	0,97
	92,055

	42362
	ЛЕНИНА ПР-КТ 18
	0,6912
	0
	0,0855
	4473,2
	0,95424
	0,9
	0,98528
	0,97
	263,666

	55225
	Сибирская 11б
	0
	0
	0,0654
	4474,6
	0,95423
	0,9
	0,98527
	0,97
	0,000

	52711
	Набережный 78
	0
	0
	0,0649
	4484,2
	0,95413
	0,9
	0,98524
	0,97
	0,000

	47849
	ЭНТУЗИАСТОВ 51
	0,384
	0
	0
	4484,9
	0,95412
	0,9
	0,98524
	0,97
	136,920

	7206
	Энтузиастов 51
	0
	0
	0,0708
	4492,2
	0,95405
	0,9
	0,98522
	0,97
	0,000

	50172
	НАБЕРЕЖНЫЙ ПР-КТ 78
	0,3968
	0
	0
	4499,3
	0,95397
	0,9
	0,98519
	0,97
	139,556

	52005
	Ленина 65/2
	0
	0
	0,0939
	4500,5
	0,95396
	0,9
	0,98519
	0,97
	0,000

	52713
	Губкина 4
	0
	0
	0,001
	4501,1
	0,95395
	0,9
	0,98519
	0,97
	0,000

	42392
	ЛЕНИНА ПР-КТ 16/2
	0,0864
	0
	0
	4509,5
	0,95387
	0,9
	0,98516
	0,97
	32,661

	7189
	ГУБКИНА 4
	0,068
	0
	0
	4512,8
	0,95383
	0,9
	0,98515
	0,97
	24,473

	55030
	Ленина 16/2
	0
	0
	0,0203
	4520,5
	0,95376
	0,9
	0,98512
	0,97
	0,000

	52015
	Ленина 65/1
	0
	0
	0,0714
	4526,1
	0,95370
	0,9
	0,98511
	0,97
	0,000

	52011
	Ленина 65
	0
	0
	0,0521
	4541,3
	0,95354
	0,9
	0,98506
	0,97
	0,000

	51891
	Губкина 3/1
	0
	0
	0,017
	4546,6
	0,95349
	0,9
	0,98504
	0,97
	0,000

	7174
	ЛЕНИНА ПР-КТ 65/2
	0,26928
	0
	0
	4549,8
	0,95346
	0,9
	0,98503
	0,97
	103,696

	42403
	РАБОЧАЯ 31/1
	0,0648
	0
	0
	4550,3
	0,95345
	0,9
	0,98503
	0,97
	25,502

	51893
	Губкина 3
	0
	0
	0,103
	4554,9
	0,95340
	0,9
	0,98501
	0,97
	0,000

	42368
	РАБОЧАЯ 31
	0,45624
	0
	0
	4555,2
	0,95340
	0,9
	0,98501
	0,97
	173,254

	7153
	ГУБКИНА 3/1
	0,12
	0,0624
	0
	4557,7
	0,95338
	0,9
	0,98500
	0,97
	67,350

	55028
	Рабочая 31/1
	0
	0
	0,013
	4559,3
	0,95336
	0,9
	0,98500
	0,97
	0,000

	42361
	РАБОЧАЯ 31/2
	0,3848
	0
	0
	4561
	0,95334
	0,9
	0,98499
	0,97
	146,650

	42384
	ЛЕНИНА ПР-КТ 16/1
	0,048
	0
	0
	4561,8
	0,95333
	0,9
	0,98499
	0,97
	18,412

	7208
	НАБЕРЕЖНЫЙ ПР-КТ 37
	0,388
	0,32
	0,96
	4563,4
	0,95332
	0,9
	0,98498
	0,97
	340,172

	55026
	Рабочая 31/2
	0
	0
	0,2
	4568,6
	0,95326
	0,9
	0,98497
	0,97
	0,000

	55034
	Ленина 16/1
	0
	0
	0,0195
	4574,5
	0,95320
	0,9
	0,98495
	0,97
	0,000

	51980
	Губкина 5
	0
	0
	0,0497
	4576,5
	0,95318
	0,9
	0,98494
	0,97
	0,000

	55088
	Рабочая 41
	0
	0
	0,1096
	4579,1
	0,95316
	0,9
	0,98493
	0,97
	0,000

	7167
	ЛЕНИНА ПР-КТ 65/1
	0,26928
	0
	0,0742
	4581,6
	0,95313
	0,9
	0,98492
	0,97
	104,242

	52007
	Ленина 67/4
	0
	0
	0,0451
	4582,5
	0,95312
	0,9
	0,98492
	0,97
	0,000

	51988
	Губкина 3/2
	0
	0
	0,079
	4583,8
	0,95311
	0,9
	0,98492
	0,97
	0,000

	7149
	ГУБКИНА 5
	0,3008
	0
	0
	4585,3
	0,95309
	0,9
	0,98491
	0,97
	110,598

	7152
	ГУБКИНА 3/2
	0,0504
	0,0032
	0
	4594
	0,95300
	0,9
	0,98488
	0,97
	20,852

	8365
	РАБОЧАЯ 41
	0,04136
	0
	0
	4598,9
	0,95295
	0,9
	0,98487
	0,97
	16,331

	38017
	КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ 3
	0,1112
	0
	0
	4604,8
	0,95289
	0,9
	0,98485
	0,97
	38,831

	42364
	ЛЕНИНА ПР-КТ 18/2
	0,29616
	0,06744
	0
	4608,7
	0,95285
	0,9
	0,98483
	0,97
	134,783

	7154
	ГУБКИНА 3
	0,35656
	0
	0
	4609,7
	0,95284
	0,9
	0,98483
	0,97
	132,929

	51984
	Губкина 7
	0
	0
	0,0855
	4609,7
	0,95284
	0,9
	0,98483
	0,97
	0,000

	47870
	НАБЕРЕЖНЫЙ ПР-КТ 39
	0,104
	0,18
	0,063
	4609,9
	0,95284
	0,9
	0,98483
	0,97
	114,011

	8366
	РАБОЧАЯ 41
	0,04136
	0
	0
	4614,8
	0,95279
	0,9
	0,98481
	0,97
	16,896

	70111
	Ленина пр-кт 26
	0
	0
	0,08115
	4616,8
	0,95277
	0,9
	0,98481
	0,97
	0,000

	58352
	Ленина пр-кт 18/2
	0
	0
	0,0302
	4620,8
	0,95273
	0,9
	0,98479
	0,97
	0,000

	52019
	Ленина 65/3
	0
	0
	0,0459
	4622,4
	0,95271
	0,9
	0,98479
	0,97
	0,000

	70113
	Ленина пр-кт 26
	0
	0
	0,08115
	4622,6
	0,95271
	0,9
	0,98479
	0,97
	0,000

	8364
	РАБОЧАЯ 41
	0,04136
	0
	0
	4622,9
	0,95271
	0,9
	0,98479
	0,97
	16,577

	42273
	ЛЕНИНА ПР-КТ 26
	0,2176
	0
	0
	4627,1
	0,95267
	0,9
	0,98477
	0,97
	100,273

	42372
	РАБОЧАЯ 41
	0,04136
	0
	0
	4627,8
	0,95266
	0,9
	0,98477
	0,97
	16,662

	42313
	ЛЕНИНА ПР-КТ 26
	0,2176
	0
	0
	4633,2
	0,95260
	0,9
	0,98475
	0,97
	100,373

	7176
	ЛЕНИНА ПР-КТ 67/4
	0,2552
	0
	0
	4644,8
	0,95248
	0,9
	0,98471
	0,97
	98,372

	38023
	КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ 5
	1,456
	0
	0
	4646,9
	0,95246
	0,9
	0,98471
	0,97
	653,752

	7162
	ЛЕНИНА ПР-КТ 65
	0,3008
	0
	0
	4647,5
	0,95246
	0,9
	0,98471
	0,97
	116,338

	51844
	Набережный 80
	0,40688
	0
	0,0647
	4652,1
	0,95241
	0,9
	0,98469
	0,97
	0,000

	42347
	ЛЕНИНА ПР-КТ 18/1
	0,112
	0
	0
	4663,5
	0,95229
	0,9
	0,98465
	0,97
	41,885

	7151
	ГУБКИНА 7
	0,27064
	0
	0
	4669,4
	0,95223
	0,9
	0,98463
	0,97
	100,250

	55038
	Ленина 18/1
	0
	0
	0,0646
	4671,7
	0,95221
	0,9
	0,98463
	0,97
	0,000

	50174
	ЛЕНИНА ПР-КТ 65/3
	0,2656
	0
	0
	4678,9
	0,95214
	0,9
	0,98460
	0,97
	102,720

	42339
	ЛЕНИНА ПР-КТ 20
	0,0864
	0
	0
	4679,4
	0,95213
	0,9
	0,98460
	0,97
	33,238

	52025
	Ленина 67/2
	0
	0
	0,036
	4680,1
	0,95212
	0,9
	0,98460
	0,97
	0,000

	38011
	Технологическая, 27а
	0,068
	0
	0
	4680,3
	0,95212
	0,9
	0,98460
	0,97
	23,746

	52031
	Ленина 67/1
	0
	0
	0,0433
	4682,2
	0,95210
	0,9
	0,98459
	0,97
	0,000

	51846
	Набережный 76/1
	0
	0
	0,0531
	4683,7
	0,95209
	0,9
	0,98459
	0,97
	0,000

	55044
	Ленина 20
	0
	0
	0,0236
	4685,3
	0,95207
	0,9
	0,98458
	0,97
	0,000

	8367
	СИБИРСКАЯ 14/2
	0,3504
	0,5776
	0
	4686,7
	0,95206
	0,9
	0,98458
	0,97
	344,571

	7788
	НАБЕРЕЖНЫЙ ПР-КТ 76/1
	0,12344
	0
	0
	4690,4
	0,95202
	0,9
	0,98456
	0,97
	44,414

	42335
	ЛЕНИНА ПР-КТ 20/1
	0,0576
	0
	0
	4690,5
	0,95202
	0,9
	0,98456
	0,97
	22,501

	55096
	Сибирская 14/2
	0
	0
	0,349
	4695,9
	0,95196
	0,9
	0,98455
	0,97
	0,000

	52029
	Ленина 67
	0
	0
	0,0315
	4697,4
	0,95195
	0,9
	0,98454
	0,97
	0,000

	55042
	Ленина 20/1
	0
	0
	0,0219
	4700,6
	0,95191
	0,9
	0,98453
	0,97
	0,000

	42357
	СИБИРСКАЯ 11А
	0,1674
	0
	0
	4702,7
	0,95189
	0,9
	0,98452
	0,97
	63,196

	42378
	СИБИРСКАЯ 11А
	0,1674
	0
	0
	4705
	0,95187
	0,9
	0,98452
	0,97
	63,322

	51971
	Губкина 1
	0
	0
	0,2835
	4708,3
	0,95183
	0,9
	0,98451
	0,97
	0,000

	55094
	Сибирская 11а
	0
	0
	0,1508
	4710,5
	0,95181
	0,9
	0,98450
	0,97
	0,000

	51850
	Набережный 76
	0
	0
	0,0735
	4719,9
	0,95172
	0,9
	0,98447
	0,97
	0,000

	7204
	НАБЕРЕЖНЫЙ ПР-КТ 76
	0,3852
	0
	0
	4720,9
	0,95171
	0,9
	0,98446
	0,97
	136,722

	52982
	Энтузиастов 59
	0
	0
	0,0913
	4727,1
	0,95164
	0,9
	0,98444
	0,97
	0,000

	52023
	Ленина 67/3
	0
	0
	0,0377
	4730
	0,95161
	0,9
	0,98443
	0,97
	0,000

	42328
	ЛЕНИНА ПР-КТ 22
	0,1128
	0
	0
	4734,6
	0,95157
	0,9
	0,98442
	0,97
	43,915

	7140
	ЭНТУЗИАСТОВ 59
	0,26648
	0
	0
	4735,6
	0,95156
	0,9
	0,98442
	0,97
	98,314

	55048
	Ленина 22
	0
	0
	0,024
	4743,8
	0,95147
	0,9
	0,98439
	0,97
	0,000

	7621
	ЛЕНИНА ПР-КТ 67/1
	0,2128
	0
	0
	4748
	0,95143
	0,9
	0,98438
	0,97
	82,362

	42694
	ЛЕНИНА ПР-Т 1
	0,3376
	0
	0
	4749,9
	0,95141
	0,9
	0,98437
	0,97
	216,324

	51870
	Губкина 1
	0
	0
	0,1116
	4757,5
	0,95133
	0,9
	0,98434
	0,97
	0,000

	58355
	Рабочая 43
	0
	0
	0,146
	4760
	0,95131
	0,9
	0,98434
	0,97
	0,000

	58084
	Губкина 1/3
	0
	0
	0,269
	4762,4
	0,95128
	0,9
	0,98433
	0,97
	0,000

	47204
	ГУБКИНА 1
	0,6328
	0
	0
	4765,2
	0,95125
	0,9
	0,98432
	0,97
	246,033

	42293
	ЛЕНИНА ПР-КТ 24/1
	0,0448
	0
	0
	4770,9
	0,95119
	0,9
	0,98430
	0,97
	17,915

	52721
	Энтузиастов 49
	0
	0
	0,109
	4771,4
	0,95119
	0,9
	0,98430
	0,97
	0,000

	68291
	 
	0,264
	0
	0
	4773,4
	0,95117
	0,9
	0,98429
	0,97
	92,188

	55052
	Ленина 24/1
	0
	0
	0,0066
	4778,1
	0,95112
	0,9
	0,98428
	0,97
	0,000

	52977
	Губкина 9
	0
	0
	0,0816
	4779,7
	0,95110
	0,9
	0,98427
	0,97
	0,000

	52979
	Губкина 11/1
	0
	0
	0,102
	4785,5
	0,95104
	0,9
	0,98425
	0,97
	0,000

	58103
	ЛЕНИНА ПР-КТ 67/3
	0,2604
	0,0152
	0
	4786,9
	0,95103
	0,9
	0,98425
	0,97
	98,192

	59130
	ГУБКИНА 9
	0,32
	0
	0
	4788,8
	0,95101
	0,9
	0,98424
	0,97
	118,619

	59286
	ГОССНАБ 1
	0,0056
	0
	0
	4789,8
	0,95100
	0,9
	0,98424
	0,97
	2,077

	55306
	Энергетиков 41
	0
	0
	0,0767
	4790,2
	0,95100
	0,9
	0,98424
	0,97
	0,000

	42271
	ЛЕНИНА ПР-КТ 24/3
	0,1016
	0
	0
	4791
	0,95099
	0,9
	0,98423
	0,97
	40,342

	51991
	Энтузиастов 61а
	0
	0
	0,165
	4794,2
	0,95096
	0,9
	0,98422
	0,97
	0,000

	42237
	30 ЛЕТ ПОБЕДЫ 10
	0,448
	0
	0
	4798
	0,95092
	0,9
	0,98421
	0,97
	165,559

	55056
	Ленина 24/3
	0
	0
	0,0419
	4799,6
	0,95090
	0,9
	0,98421
	0,97
	0,000

	52729
	Энтузиастов 47
	0
	0
	0,0683
	4799,7
	0,95090
	0,9
	0,98421
	0,97
	0,000

	55310
	Энергетиков 39
	0
	0
	0,0999
	4800,7
	0,95089
	0,9
	0,98420
	0,97
	0,000

	7138
	ГУБКИНА 11/1
	0,2864
	0
	0
	4800,7
	0,95089
	0,9
	0,98420
	0,97
	106,541

	42294
	ЛЕНИНА ПР-КТ 24
	0,0448
	0
	0
	4802,3
	0,95087
	0,9
	0,98420
	0,97
	18,538

	7134
	ЭНТУЗИАСТОВ 61
	0,34448
	0,05856
	0
	4809,3
	0,95080
	0,9
	0,98417
	0,97
	138,422

	47203
	Губкина 1/3
	0,5816
	0
	0
	4811,8
	0,95078
	0,9
	0,98417
	0,97
	385,002

	55054
	Ленина 24
	0
	0
	0,0105
	4812
	0,95077
	0,9
	0,98416
	0,97
	0,000

	4690
	ЭНЕРГЕТИКОВ 39
	0,2285
	0
	0
	4812,7
	0,95077
	0,9
	0,98416
	0,97
	35,389

	7181
	ЭНТУЗИАСТОВ 61А
	0,2624
	0,0488
	0
	4812,8
	0,95077
	0,9
	0,98416
	0,97
	114,433

	47161
	ГУБКИНА 1
	0,91968
	0
	0
	4813
	0,95076
	0,9
	0,98416
	0,97
	376,354

	52059
	Энтузиастов 61
	0
	0
	0,1531
	4819,5
	0,95070
	0,9
	0,98414
	0,97
	0,000

	68286
	 
	0,5736
	0
	0
	4821,6
	0,95068
	0,9
	0,98413
	0,97
	257,551

	52719
	Энтузиастов 47а
	0
	0
	0,003
	4822,5
	0,95067
	0,9
	0,98413
	0,97
	0,000

	7171
	Ленина 67/3
	0,2604
	0
	0
	4824,3
	0,95065
	0,9
	0,98412
	0,97
	170,479

	7563
	ГОССНАБ 18/1
	0,0056
	0
	0
	4834,4
	0,95054
	0,9
	0,98409
	0,97
	2,077

	51997
	Ленина 61/1
	0
	0
	0,0797
	4842,9
	0,95046
	0,9
	0,98406
	0,97
	0,000

	52759
	Набережный 72
	0
	0
	0,0759
	4848,9
	0,95040
	0,9
	0,98404
	0,97
	0,000

	37994
	ГОССНАБ 18
	0,00584
	0
	0
	4851,9
	0,95037
	0,9
	0,98403
	0,97
	2,166

	4695
	ЭНЕРГЕТИКОВ 41
	0,336
	0
	0
	4852,5
	0,95036
	0,9
	0,98403
	0,97
	47,471

	7202
	НАБЕРЕЖНЫЙ ПР-КТ 72
	0,2704
	0
	0
	4853,3
	0,95035
	0,9
	0,98403
	0,97
	96,830

	55314
	Энергетиков 37
	0
	0
	0,1016
	4858,5
	0,95030
	0,9
	0,98401
	0,97
	0,000

	52716
	Набережный 41
	0
	0
	0,15
	4861,1
	0,95027
	0,9
	0,98400
	0,97
	0,000

	7183
	ЛЕНИНА ПР-КТ 61/2
	0,2732
	0
	0
	4870,2
	0,95018
	0,9
	0,98397
	0,97
	103,309

	52972
	Энтузиастов 59а
	0
	0
	0,009
	4871,3
	0,95017
	0,9
	0,98397
	0,97
	0,000

	4689
	ЭНЕРГЕТИКОВ 37
	0,225
	0
	0
	4871,8
	0,95016
	0,9
	0,98397
	0,97
	34,487

	4691
	ЭНЕРГЕТИКОВ 39
	0,2285
	0
	0
	4872,2
	0,95016
	0,9
	0,98397
	0,97
	35,274

	52984
	Энтузиастов 55
	0
	0
	0,0735
	4876
	0,95012
	0,9
	0,98395
	0,97
	0,000

	7582
	ГОССНАБ 18
	0,00584
	0
	0
	4876,8
	0,95011
	0,9
	0,98395
	0,97
	2,166

	7209
	НАБЕРЕЖНЫЙ ПР-КТ 41
	0,3864
	0,00384
	0
	4879,4
	0,95008
	0,9
	0,98394
	0,97
	90,815

	52055
	Энтузиастов 65
	0
	0
	0,119
	4881,1
	0,95007
	0,9
	0,98394
	0,97
	0,000

	55322
	Энергетиков 43
	0
	0
	0,0852
	4881,6
	0,95006
	0,9
	0,98394
	0,97
	0,000

	42236
	СИБИРСКАЯ 15
	0,2704
	0
	0,0621
	4884,5
	0,95003
	0,9
	0,98393
	0,97
	109,107

	7584
	ГОССНАБ 15
	0,00488
	0
	0
	4885,7
	0,95002
	0,9
	0,98392
	0,97
	1,810

	7147
	ЭНТУЗИАСТОВ 55
	0,3848
	0
	0
	4886,4
	0,95001
	0,9
	0,98392
	0,97
	143,847

	52735
	Энтузиастов 47/1
	0
	0
	0,008
	4890,7
	0,94997
	0,9
	0,98391
	0,97
	0,000

	7135
	ЭНТУЗИАСТОВ 59А
	0,104
	0
	0
	4890,8
	0,94997
	0,9
	0,98391
	0,97
	38,549

	55332
	Энергетиков 45
	0
	0
	0,1018
	4891,4
	0,94996
	0,9
	0,98390
	0,97
	0,000

	52035
	Ленина 61/1
	0
	0
	0,764
	4892,3
	0,94995
	0,9
	0,98390
	0,97
	0,000

	52763
	Набережный 74
	0
	0
	0,0663
	4893,6
	0,94994
	0,9
	0,98390
	0,97
	0,000

	4694
	ЭНЕРГЕТИКОВ 43
	0,336
	0
	0
	4893,7
	0,94994
	0,9
	0,98390
	0,97
	51,117

	59288
	ГОССНАБ 17
	0,0056
	0
	0
	4895,8
	0,94992
	0,9
	0,98389
	0,97
	2,077

	7120
	МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №28 "Калинка"
	0,1664
	0,1968
	0
	4896,4
	0,94991
	0,9
	0,98389
	0,97
	233,189

	52051
	Энтузиастов 67
	0
	0
	0,0541
	4899,7
	0,94988
	0,9
	0,98388
	0,97
	0,000

	7565
	ГОССНАБ 9
	0,00608
	0
	0
	4900,9
	0,94986
	0,9
	0,98387
	0,97
	2,255

	7564
	ГОССНАБ 7
	0,00408
	0
	0
	4902,1
	0,94985
	0,9
	0,98387
	0,97
	1,513

	52053
	Энтузиастов 69
	0
	0
	0,0457
	4907,4
	0,94980
	0,9
	0,98385
	0,97
	0,000

	7185
	ЛЕНИНА ПР-КТ 61/1
	0,37888
	0
	0
	4908,8
	0,94978
	0,9
	0,98385
	0,97
	140,866

	55316
	Энергетиков 35
	0
	0
	0,0977
	4909,2
	0,94978
	0,9
	0,98384
	0,97
	0,000

	42286
	СИБИРСКАЯ 15
	0,2704
	0
	0,0621
	4913,8
	0,94973
	0,9
	0,98383
	0,97
	109,480

	52731
	Энтузиастов 39а
	0
	0
	0,0002
	4918
	0,94969
	0,9
	0,98382
	0,97
	0,000

	52974
	Энтузиастов 63
	0
	0
	0,0629
	4919,5
	0,94967
	0,9
	0,98381
	0,97
	0,000

	4685
	ЭНЕРГЕТИКОВ 35
	0,2055
	0
	0
	4925,8
	0,94961
	0,9
	0,98379
	0,97
	33,367

	4688
	ЭНЕРГЕТИКОВ 37
	0,225
	0
	0
	4931,1
	0,94956
	0,9
	0,98377
	0,97
	34,930

	7119
	ЭНТУЗИАСТОВ 67
	0,1896
	0
	0
	4933,7
	0,94953
	0,9
	0,98376
	0,97
	71,636

	37959
	ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 27/1
	0,0456
	0
	0
	4938,8
	0,94948
	0,9
	0,98375
	0,97
	16,911

	4693
	 ЭНЕРГЕТИКОВ 45
	0,06
	0,051
	0
	4939,6
	0,94947
	0,9
	0,98374
	0,97
	17,903

	7186
	НАБЕРЕЖНЫЙ ПР-КТ 74
	0,23368
	0
	0
	4942,7
	0,94944
	0,9
	0,98373
	0,97
	86,073

	55336
	Советов 3
	0
	0
	0,1066
	4948,9
	0,94937
	0,9
	0,98371
	0,97
	0,000

	52739
	60 лет Октября 3
	0
	0
	0,0751
	4950,7
	0,94935
	0,9
	0,98371
	0,97
	0,000

	4692
	ЭНЕРГЕТИКОВ 45
	0,41
	0,051
	0
	4953,2
	0,94933
	0,9
	0,98370
	0,97
	66,257

	7129
	ЭНТУЗИАСТОВ 69
	0,272
	0
	0
	4971,1
	0,94915
	0,9
	0,98364
	0,97
	103,202

	51365
	ЭНЕРГЕТИКОВ 35
	0,2055
	0
	0
	4981,2
	0,94904
	0,9
	0,98361
	0,97
	33,530

	55326
	Энергетиков 49
	0
	0
	0,057
	4986,7
	0,94899
	0,9
	0,98359
	0,97
	0,000

	52751
	Набережный 68
	0
	0
	0,0742
	4989,7
	0,94896
	0,9
	0,98358
	0,97
	0,000

	4707
	СОВЕТОВ ПР-Д 3
	0,318
	0
	0
	4995,2
	0,94890
	0,9
	0,98356
	0,97
	47,120

	7201
	НАБЕРЕЖНЫЙ ПР-КТ 68
	0,2704
	0
	0
	4999,2
	0,94886
	0,9
	0,98355
	0,97
	95,884

	52045
	Ленина 59
	0
	0
	0,1197
	5000,8
	0,94884
	0,9
	0,98354
	0,97
	0,000

	52988
	Губкина 11
	0
	0
	0,0931
	5002,7
	0,94882
	0,9
	0,98354
	0,97
	0,000

	7187
	НАБЕРЕЖНЫЙ ПР-КТ 70
	0,2372
	0
	0
	5015
	0,94870
	0,9
	0,98350
	0,97
	87,609

	4698
	ЭНЕРГЕТИКОВ 49
	0,2025
	0,0385
	0
	5023,4
	0,94861
	0,9
	0,98347
	0,97
	37,766

	55328
	Энергетиков 49
	0
	0
	0,057
	5031,4
	0,94853
	0,9
	0,98344
	0,97
	0,000

	7124
	ЭНТУЗИАСТОВ 63
	0,38864
	0
	0
	5034,2
	0,94850
	0,9
	0,98343
	0,97
	146,605

	52041
	Ленина 61
	0
	0
	0,0608
	5054
	0,94830
	0,9
	0,98337
	0,97
	0,000

	4701
	РЕСПУБЛИКИ 74/1
	0,029
	0
	0
	5054,9
	0,94829
	0,9
	0,98337
	0,97
	4,397

	7127
	ЛЕНИНА ПР-КТ 59
	0,31248
	0
	0
	5056,7
	0,94827
	0,9
	0,98336
	0,97
	118,971

	4656
	РЕСПУБЛИКИ 74
	0,221
	0
	0
	5060,2
	0,94823
	0,9
	0,98335
	0,97
	29,814

	7144
	ГУБКИНА 11
	0,50432
	0
	0
	5064
	0,94820
	0,9
	0,98334
	0,97
	197,399

	4687
	СОВЕТОВ ПР-Д 2
	0,112
	0
	0
	5068,5
	0,94815
	0,9
	0,98332
	0,97
	0,000

	55340
	Республики 72
	0
	0
	0,147
	5069,2
	0,94814
	0,9
	0,98332
	0,97
	0,000

	7158
	ЛЕНИНА ПР-КТ 61
	0,3632
	0
	0
	5069,5
	0,94814
	0,9
	0,98332
	0,97
	137,700

	4697
	ЭНЕРГЕТИКОВ 49
	0,2025
	0,0385
	0
	5073,8
	0,94810
	0,9
	0,98330
	0,97
	38,466

	52043
	Ленина 63
	0
	0
	0,002
	5076,2
	0,94807
	0,9
	0,98330
	0,97
	0,000

	55345
	Республики 74
	0
	0
	0,01
	5083,1
	0,94800
	0,9
	0,98327
	0,97
	0,000

	52747
	Набережный 66
	0
	0
	0,0687
	5087,4
	0,94796
	0,9
	0,98326
	0,97
	0,000

	7160
	ЛЕНИНА ПР-КТ 63
	0,068
	0
	0
	5092,9
	0,94790
	0,9
	0,98324
	0,97
	26,318

	68145
	 
	0,8584
	0
	0
	5094,3
	0,94789
	0,9
	0,98324
	0,97
	385,702

	7125
	ЛЕНИНА ПР-КТ 59
	0,31248
	0
	0
	5096,9
	0,94786
	0,9
	0,98323
	0,97
	119,559

	4704
	РЕСПУБЛИКИ 72
	0,207
	0,010666667
	0
	5099,2
	0,94784
	0,9
	0,98322
	0,97
	30,949

	55300
	Республики 74
	0
	0
	0,101
	5100
	0,94783
	0,9
	0,98322
	0,97
	0,000

	55269
	Республики 76
	0
	0
	0,18
	5101
	0,94782
	0,9
	0,98321
	0,97
	0,000

	4655
	 Республики 74
	0,029
	0
	0
	5102,4
	0,94780
	0,9
	0,98321
	0,97
	4,376

	55350
	Республики 72/1
	0
	0
	0,022
	5112,1
	0,94770
	0,9
	0,98318
	0,97
	0,000

	4657
	РЕСПУБЛИКИ 74
	0,221
	0
	0
	5116,6
	0,94766
	0,9
	0,98316
	0,97
	29,737

	4703
	РЕСПУБЛИКИ 72/1
	0,075
	0
	0
	5125,2
	0,94757
	0,9
	0,98313
	0,97
	11,205

	4702
	 Республики, 72
	0,035
	0,032
	0
	5127,6
	0,94755
	0,9
	0,98313
	0,97
	10,284

	4652
	РЕСПУБЛИКИ 76
	0,3065
	0
	0
	5141,6
	0,94740
	0,9
	0,98308
	0,97
	39,629

	7188
	НАБЕРЕЖНЫЙ ПР-КТ 66
	0,2372
	0
	0
	5142
	0,94740
	0,9
	0,98308
	0,97
	90,244

	4705
	РЕСПУБЛИКИ 72
	0,207
	0,010666667
	0
	5144,1
	0,94738
	0,9
	0,98307
	0,97
	30,145

	4653
	Республики 76
	0,0032
	0
	0
	5171,5
	0,94710
	0,9
	0,98298
	0,97
	0,483

	52743
	Набережный 64
	0
	0
	0,1196
	5196,9
	0,94684
	0,9
	0,98290
	0,97
	0,000

	4651
	РЕСПУБЛИКИ 76
	0,3065
	0
	0
	5197,8
	0,94683
	0,9
	0,98289
	0,97
	40,765

	4706
	РЕСПУБЛИКИ 72
	0,207
	0,010666667
	0
	5203,1
	0,94677
	0,9
	0,98288
	0,97
	29,918

	55271
	Республики 78
	0
	0
	0,221
	5227,1
	0,94653
	0,9
	0,98280
	0,97
	0,000

	4650
	РЕСПУБЛИКИ 78
	0,114
	0
	0
	5255,1
	0,94624
	0,9
	0,98271
	0,97
	17,108

	68153
	 
	0,384
	0
	0
	5294
	0,94584
	0,9
	0,98258
	0,97
	172,532

	68263
	 
	0,0824
	0,0888
	0
	6317,5
	0,93537
	0,9
	0,97921
	0,97
	61,109

	68267
	 
	0,088
	0
	0
	6334,8
	0,93520
	0,9
	0,97915
	0,97
	39,673

	68269
	 
	0,0288
	0
	0
	6372,9
	0,93481
	0,9
	0,97903
	0,97
	12,984

	57607
	НЕФТЕЮГАНСКОЕ ШОССЕ 56
	0,08
	0
	0
	7606,9
	0,92218
	0,9
	0,97497
	0,97
	17,187

	57611
	нефтеюганское шоссе
	0,004
	0
	0
	7629,5
	0,92195
	0,9
	0,97489
	0,97
	0,989

	57623
	Нефтеюганское шоссе
	0,004
	0
	0
	7669,8
	0,92154
	0,9
	0,97476
	0,97
	0,989

	57625
	Нефтеюганское шоссе
	0,004
	0
	0
	7676,2
	0,921473
	0,9
	0,97474
	0,97
	0,989



Показатели надежности теплоснабжения потребителей от тепломагистрали СГРЭС-2-ВЖР
	№ потребителя
	Адрес узла ввода
	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Путь, пройденный от источника, м
	Вероятность безотказной работы
	Коэффициент готовности
	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период

	
	
	отопление
	вентиляция
	ГВС
	
	факт
	норматив
	факт
	норматив
	

	50632
	ИНЖЕНЕРНАЯ 10
	1,9
	0
	0
	5794,5
	0,95607
	0,9
	0,98676
	0,97
	541,523

	50636
	РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ 27
	4,864
	0
	0
	5976,1
	0,95469
	0,9
	0,98635
	0,97
	1386,300

	36862
	ИНЖЕНЕРНАЯ 14
	0,152
	0
	0
	6218,3
	0,95285
	0,9
	0,98579
	0,97
	43,322

	68301
	РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ ПРОЕЗД 6
	0,136
	0
	0
	6316,2
	0,95211
	0,9
	0,98557
	0,97
	38,992

	37037
	СОСНОВАЯ 19
	0,216
	0
	0
	6454,2
	0,95106
	0,9
	0,98526
	0,97
	36,898

	36993
	СОСНОВАЯ 11/2
	0,225
	0
	0
	6454,3
	0,95106
	0,9
	0,98526
	0,97
	38,435

	37022
	СОСНОВАЯ 11/2
	0,225
	0
	0
	6481,1
	0,95086
	0,9
	0,98519
	0,97
	38,436

	37727
	СОСНОВАЯ 6
	0,16984444
	0
	0
	6503,3
	0,95069
	0,9
	0,98514
	0,97
	29,014

	37730
	СОСНОВАЯ 6/2
	0,09
	0
	0
	6583,8
	0,95008
	0,9
	0,98496
	0,97
	15,374

	37687
	ЩЕПЕТКИНА 50/1
	0,174
	0
	0
	6594,9
	0,95000
	0,9
	0,98493
	0,97
	29,723

	56662
	Щепеткина 53
	0
	0
	0,0055
	6596,7
	0,94998
	0,9
	0,98493
	0,97
	0,000

	37161
	ЩЕПЕТКИНА 53
	0,029
	0,01
	0
	6607,1
	0,94990
	0,9
	0,98491
	0,97
	5,104

	37691
	Щепеткина 53 а
	0,722
	0,226
	0
	6611,4
	0,94987
	0,9
	0,98490
	0,97
	124,069

	37229
	СОСНОВАЯ 6
	0,16984444
	0
	0
	6631,3
	0,94972
	0,9
	0,98485
	0,97
	29,014

	37166
	ЩЕПЕТКИНА 53
	0,029
	0,01
	0
	6649,1
	0,94959
	0,9
	0,98481
	0,97
	5,104

	69754
	Щепеткина 53 а
	0,055
	0,047
	0
	6653,9
	0,94955
	0,9
	0,98480
	0,97
	13,349

	37041
	СОСНОВАЯ 3
	0,093
	0
	0
	6660
	0,94950
	0,9
	0,98479
	0,97
	15,886

	37698
	ЩЕПЕТКИНА 53
	0,014
	0,025
	0
	6662,3
	0,94949
	0,9
	0,98478
	0,97
	5,104

	56664
	Инженерная 2а
	0
	0
	0,02
	6666,1
	0,94946
	0,9
	0,98477
	0,97
	0,000

	37003
	ЩЕПЕТКИНА 50
	0,5026
	0
	0
	6668,1
	0,94944
	0,9
	0,98477
	0,97
	85,856

	36999
	ЩЕПЕТКИНА 52
	0,186
	0
	0
	6677
	0,94937
	0,9
	0,98475
	0,97
	31,774

	36986
	ЩЕПЕТКИНА 52
	0,295
	0
	0
	6683,9
	0,94932
	0,9
	0,98473
	0,97
	50,393

	37017
	ЩЕПЕТКИНА 50
	0,2154
	0
	0
	6693,5
	0,94925
	0,9
	0,98471
	0,97
	36,795

	50395
	ЩЕПЕТКИНА 54
	0,4625
	0
	0
	6721,5
	0,94904
	0,9
	0,98464
	0,97
	79,006

	36926
	ЩЕПЕТКИНА 53
	0,012
	0
	0
	6725,2
	0,94901
	0,9
	0,98464
	0,97
	1,571

	37018
	Щепеткина 53
	0,21
	0,132
	0
	6748
	0,94884
	0,9
	0,98458
	0,97
	44,759

	37253
	СОСНОВАЯ 6
	0,16984444
	0
	0
	6757,9
	0,94876
	0,9
	0,98456
	0,97
	29,014

	37030
	ЩЕПЕТКИНА 53
	0,1
	0,117
	0
	6761,2
	0,94874
	0,9
	0,98455
	0,97
	28,399

	37242
	ДЕКАБРИСТОВ 50
	0,102
	0
	0
	6792,1
	0,94850
	0,9
	0,98448
	0,97
	17,424

	37245
	ВОСТОЧНАЯ 7
	0,0236
	0
	0
	6820,6
	0,94829
	0,9
	0,98442
	0,97
	4,032

	56879
	МП оптово-торговая база "Декабрьская"
	0,025
	0
	0
	6887,4
	0,94778
	0,9
	0,98427
	0,97
	4,271

	37706
	ЩЕПЕТКИНА 48
	0,131
	0
	0
	6975,7
	0,94711
	0,9
	0,98406
	0,97
	22,378

	39234
	ИВАНА ЗАХАРОВА 4
	0,327
	0,008
	0,0645
	7442,1
	0,94357
	0,9
	0,98300
	0,97
	58,766

	57714
	СУ-4 37
	0,008
	0
	0
	7459,3
	0,94344
	0,9
	0,98296
	0,97
	1,803

	40970
	СУ-4 37
	0,0069
	0
	0
	7461,1
	0,94343
	0,9
	0,98296
	0,97
	1,555

	40956
	СУ-4 36
	0,0075
	0
	0
	7470,7
	0,94336
	0,9
	0,98293
	0,97
	1,690

	57712
	СУ-4 59
	0,005
	0
	0
	7485,1
	0,94325
	0,9
	0,98290
	0,97
	1,127

	40982
	СУ-4 39
	0,0047
	0
	0
	7495,7
	0,94317
	0,9
	0,98288
	0,97
	1,059

	40997
	СУ-4 59
	0,0081
	0
	0
	7496,7
	0,94316
	0,9
	0,98287
	0,97
	1,825

	40985
	СУ-4 39
	0,0047
	0
	0
	7499,4
	0,94314
	0,9
	0,98287
	0,97
	1,059

	39241
	ИВАНА ЗАХАРОВА 2
	0,341
	0
	0,0683
	7507
	0,94308
	0,9
	0,98285
	0,97
	59,849

	40961
	СУ-4 40
	0,005
	0
	0
	7520,3
	0,94298
	0,9
	0,98282
	0,97
	1,127

	57710
	СУ-4 81А
	0,00305
	0
	0
	7528,9
	0,94292
	0,9
	0,98280
	0,97
	1,127

	39245
	ШКОЛЬНАЯ 82
	0,073
	0
	0
	7530,3
	0,94290
	0,9
	0,98280
	0,97
	16,452

	39216
	СУ-4 9
	0,007
	0
	0
	7563
	0,94266
	0,9
	0,98272
	0,97
	1,578

	39214
	СУ-4 9
	0,008
	0
	0
	7566
	0,94263
	0,9
	0,98272
	0,97
	1,803

	39211
	синяя
	0,04
	0
	0
	7569,8
	0,94261
	0,9
	0,98271
	0,97
	9,015

	40998
	СУ-4 105
	0,01
	0
	0
	7576,7
	0,94255
	0,9
	0,98269
	0,97
	2,254

	68247
	ИВАНА ЗАХАРОВА 10
	0,523
	0
	0
	7583,6
	0,94250
	0,9
	0,98268
	0,97
	89,480

	68253
	ИВАНА ЗАХАРОВА 12
	0,869
	0
	0
	7608,8
	0,94231
	0,9
	0,98262
	0,97
	147,242

	68255
	ИВАНА ЗАХАРОВА 10/1
	0,153
	0
	0
	7624,6
	0,94219
	0,9
	0,98258
	0,97
	26,177

	40986
	ШКОЛЬНАЯ 416
	0,0115
	0
	0
	7638,8
	0,94208
	0,9
	0,98255
	0,97
	2,592

	57727
	ШКОЛЬНАЯ 113
	0,005
	0
	0
	7639,9
	0,94207
	0,9
	0,98255
	0,97
	1,127

	57723
	ШКОЛЬНАЯ 113
	0,005
	0
	0
	7642,3
	0,94206
	0,9
	0,98254
	0,97
	1,127

	40831
	ШКОЛЬНАЯ 443
	0,0047
	0
	0
	7709,5
	0,94155
	0,9
	0,98239
	0,97
	1,059

	57735
	п.СУ-4 18
	0,0065
	0
	0
	7731,1
	0,94138
	0,9
	0,98234
	0,97
	1,127

	68251
	ИВАНА ЗАХАРОВА 12/1
	0,738
	0
	0
	7744,8
	0,94128
	0,9
	0,98231
	0,97
	125,045

	37393
	СОСНОВАЯ 4
	0,014
	0
	0
	7993,4
	0,93939
	0,9
	0,98174
	0,97
	2,617

	37458
	ТЕРЕШКОВОЙ 1
	0,4025
	0
	0
	8011,4
	0,93926
	0,9
	0,98170
	0,97
	75,236

	37875
	ШКОЛЬНАЯ 1А
	0,0042
	0
	0
	8128,4
	0,93837
	0,9
	0,98143
	0,97
	0,783

	37423
	ШКОЛЬНАЯ 4
	0,0072
	0
	0
	8139,1
	0,93829
	0,9
	0,98141
	0,97
	1,343

	37442
	ШКОЛЬНАЯ 1
	0,0066
	0
	0
	8152,5
	0,93819
	0,9
	0,98138
	0,97
	1,231

	37417
	ШКОЛЬНАЯ 6
	0,0039
	0
	0
	8157,5
	0,93815
	0,9
	0,98136
	0,97
	0,727

	37416
	ШКОЛЬНАЯ 7
	0,0092
	0
	0
	8190,7
	0,93790
	0,9
	0,98129
	0,97
	1,714

	37404
	ШКОЛЬНАЯ 8
	0,0044
	0
	0
	8195
	0,93786
	0,9
	0,98128
	0,97
	0,820

	37409
	ШКОЛЬНАЯ 9
	0,0027
	0
	0
	8211
	0,93774
	0,9
	0,98124
	0,97
	0,503

	37285
	ВОСТОЧНАЯ 38
	0,0013
	0
	0
	8228,7
	0,93761
	0,9
	0,98120
	0,97
	0,243

	37397
	ШКОЛЬНАЯ 10
	0,0095
	0
	0
	8229,8
	0,93760
	0,9
	0,98120
	0,97
	1,768

	59146
	ТЕРЕШКОВОЙ 3
	0,1193
	0
	0
	8235,2
	0,93756
	0,9
	0,98119
	0,97
	22,234

	37402
	ШКОЛЬНАЯ 11
	0,0023
	0
	0
	8236
	0,93755
	0,9
	0,98118
	0,97
	0,428

	37391
	ШКОЛЬНАЯ 12
	0,0034
	0
	0
	8251,5
	0,93744
	0,9
	0,98115
	0,97
	0,633

	37395
	ШКОЛЬНАЯ 13
	0,034
	0
	0
	8282,7
	0,93720
	0,9
	0,98108
	0,97
	6,326

	37380
	ШКОЛЬНАЯ 14
	0,0104
	0
	0
	8293
	0,93712
	0,9
	0,98105
	0,97
	1,934

	37372
	ШКОЛЬНАЯ 16
	0,006
	0
	0
	8321,9
	0,93690
	0,9
	0,98099
	0,97
	1,115

	37387
	ШКОЛЬНАЯ 15
	0,0079
	0
	0
	8332,1
	0,93683
	0,9
	0,98097
	0,97
	1,468

	37269
	СУРГУТСКАЯ 29
	0,0128
	0
	0
	8345,2
	0,93673
	0,9
	0,98094
	0,97
	2,393

	59170
	ЗАТОНСКАЯ 2
	0,0072
	0
	0
	8351,3
	0,93668
	0,9
	0,98092
	0,97
	1,345

	37373
	ШКОЛЬНАЯ 17
	0,0113
	0
	0
	8366
	0,93657
	0,9
	0,98089
	0,97
	2,098

	37354
	ШКОЛЬНАЯ 18
	0,00475
	0
	0
	8372,5
	0,93652
	0,9
	0,98087
	0,97
	0,882

	37546
	ПИОНЕРСКАЯ 5
	0,0126
	0
	0
	8385,9
	0,93642
	0,9
	0,98084
	0,97
	2,354

	37341
	ШКОЛЬНАЯ 21А
	0,0172
	0
	0
	8387,1
	0,93641
	0,9
	0,98084
	0,97
	3,192

	37335
	СУРГУТСКАЯ 28
	0,008
	0
	0
	8414,1
	0,93620
	0,9
	0,98078
	0,97
	1,485

	72662
	 
	0,309
	0,215
	0,26
	8414,1
	0,93620
	0,9
	0,98078
	0,97
	0,000

	37327
	СУРГУТСКАЯ 28
	0,008
	0
	0
	8421,2
	0,93615
	0,9
	0,98076
	0,97
	1,485

	37284
	ТЕРЕШКОВОЙ 18
	0,0152
	0
	0
	8426,1
	0,93611
	0,9
	0,98075
	0,97
	2,841

	37326
	ШКОЛЬНАЯ 24/1
	0,0061
	0
	0
	8429,6
	0,93609
	0,9
	0,98074
	0,97
	1,131

	37386
	СУРГУТСКАЯ 23
	0,0075
	0
	0
	8433,9
	0,93605
	0,9
	0,98073
	0,97
	1,392

	59150
	СУРГУТСКАЯ 17
	0,008
	0
	0
	8438
	0,93602
	0,9
	0,98072
	0,97
	1,485

	37340
	ШКОЛЬНАЯ 21
	0,0172
	0
	0
	8442,7
	0,93599
	0,9
	0,98071
	0,97
	3,190

	37296
	ТЕРЕШКОВОЙ 19
	0,0123
	0
	0
	8459,9
	0,93586
	0,9
	0,98067
	0,97
	2,284

	59166
	СУРГУТСКАЯ 17
	0,0382
	0
	0
	8469,2
	0,93579
	0,9
	0,98065
	0,97
	7,091

	37498
	ПИОНЕРСКАЯ 12
	0,0018
	0
	0
	8475,1
	0,93574
	0,9
	0,98064
	0,97
	0,336

	37488
	ПИОНЕРСКАЯ 14
	0,005
	0
	0
	8479,2
	0,93571
	0,9
	0,98063
	0,97
	0,934

	37517
	ПИОНЕРСКАЯ 7
	0,0071
	0
	0
	8486,1
	0,93566
	0,9
	0,98061
	0,97
	1,326

	37497
	ПИОНЕРСКАЯ 9
	0,028
	0
	0
	8495,6
	0,93559
	0,9
	0,98059
	0,97
	5,231

	37329
	ШКОЛЬНАЯ 23
	0,0088
	0
	0
	8498,9
	0,93556
	0,9
	0,98058
	0,97
	1,631

	37512
	ПИОНЕРСКАЯ 10
	0,0167
	0
	0
	8503,8
	0,93552
	0,9
	0,98057
	0,97
	3,120

	37482
	ПИОНЕРСКАЯ 16
	0,0106
	0
	0
	8508
	0,93549
	0,9
	0,98056
	0,97
	1,980

	40608
	ЛИНИЯ 5 102
	0,0085
	0
	0
	8511,9
	0,93546
	0,9
	0,98055
	0,97
	1,845

	40613
	ЛИНИЯ 5 75
	0,0059
	0
	0
	8517,2
	0,93542
	0,9
	0,98054
	0,97
	1,281

	59180
	ОКТЯБРЬСКАЯ 7
	0,0469
	0
	0
	8519,5
	0,93540
	0,9
	0,98054
	0,97
	8,762

	37453
	ОКТЯБРЬСКАЯ 9
	0,0392
	0
	0
	8532,3
	0,93531
	0,9
	0,98051
	0,97
	7,324

	40618
	ЛИНИЯ 5 85
	0,0092
	0
	0
	8537,9
	0,93527
	0,9
	0,98050
	0,97
	1,971

	37305
	ШКОЛЬНАЯ 27
	0,0085
	0
	0
	8538,9
	0,93526
	0,9
	0,98049
	0,97
	1,575

	59156
	ШКОЛЬНАЯ 24
	0,0061
	0
	0
	8562,3
	0,93508
	0,9
	0,98044
	0,97
	1,129

	37293
	ШКОЛЬНАЯ 29
	0,0056
	0
	0
	8563,4
	0,93507
	0,9
	0,98044
	0,97
	1,038

	37280
	ШКОЛЬНАЯ 28
	0,0174
	0
	0
	8576,9
	0,93497
	0,9
	0,98041
	0,97
	3,224

	37448
	ОКТЯБРЬСКАЯ 10
	0,0102
	0
	0
	8579,2
	0,93495
	0,9
	0,98040
	0,97
	1,906

	37460
	ПИОНЕРСКАЯ 18
	0,0067
	0
	0
	8579,5
	0,93495
	0,9
	0,98040
	0,97
	1,252

	59174
	ОКТЯБРЬСКАЯ 8
	0,0312
	0
	0
	8588,8
	0,93488
	0,9
	0,98038
	0,97
	5,829

	37289
	ШКОЛЬНАЯ 31
	0,0234
	0
	0
	8592
	0,93485
	0,9
	0,98037
	0,97
	4,336

	40667
	ЛИНИЯ 5 66
	0,0079
	0
	0
	8594,4
	0,93484
	0,9
	0,98037
	0,97
	1,691

	37450
	ПИОНЕРСКАЯ 20
	0,0093
	0
	0
	8594,9
	0,93483
	0,9
	0,98036
	0,97
	1,737

	40653
	ЛИНИЯ 4 36
	0,0152
	0
	0
	8598,5
	0,93481
	0,9
	0,98036
	0,97
	3,252

	37441
	ОКТЯБРЬСКАЯ 12
	0,0325
	0
	0
	8599,2
	0,93480
	0,9
	0,98035
	0,97
	6,072

	37271
	Терешковой 27
	0,091
	0
	0
	8601,6
	0,93478
	0,9
	0,98035
	0,97
	18,207

	40669
	ЛИНИЯ 5 98
	0,0079
	0
	0
	8609,8
	0,93472
	0,9
	0,98033
	0,97
	1,691

	59164
	ШКОЛЬНАЯ 26А
	0,0075
	0
	0
	8613,2
	0,93469
	0,9
	0,98032
	0,97
	1,399

	40647
	ЛИНИЯ 6 74
	0,0057
	0
	0
	8618,1
	0,93466
	0,9
	0,98031
	0,97
	1,140

	37496
	ЗАТОНСКАЯ 14
	0,025
	0
	0
	8618,7
	0,93465
	0,9
	0,98031
	0,97
	4,670

	37487
	СУРГУТСКАЯ 11
	0,029
	0
	0
	8630,4
	0,93456
	0,9
	0,98028
	0,97
	5,417

	40638
	ЛИНИЯ 6 79
	0,0054
	0
	0
	8640,9
	0,93448
	0,9
	0,98026
	0,97
	1,080

	40701
	ЛИНИЯ 4 33
	0,0245
	0
	0
	8642,1
	0,93447
	0,9
	0,98026
	0,97
	5,220

	40636
	ЛИНИЯ 6 78
	0,0037
	0
	0
	8644,8
	0,93445
	0,9
	0,98025
	0,97
	0,740

	37437
	ПИОНЕРСКАЯ 24
	0,0085
	0
	0
	8649,6
	0,93442
	0,9
	0,98024
	0,97
	1,588

	37853
	ОКТЯБРЬСКАЯ 28
	0,0081
	0
	0
	8650,1
	0,93441
	0,9
	0,98024
	0,97
	1,501

	40688
	ЛИНИЯ 3 7
	0,014466667
	0
	0
	8650,6
	0,93441
	0,9
	0,98024
	0,97
	3,079

	40712
	ЛИНИЯ 4 34
	0,0216
	0
	0
	8651,9
	0,93440
	0,9
	0,98023
	0,97
	4,606

	40714
	ЛИНИЯ 7 77
	0,0081
	0
	0
	8654,8
	0,93438
	0,9
	0,98023
	0,97
	1,620

	37421
	СУРГУТСКАЯ 17А
	0,0061
	0
	0
	8659,1
	0,93435
	0,9
	0,98022
	0,97
	1,140

	37433
	СУРГУТСКАЯ 15
	0,00145
	0
	0
	8659,2
	0,93435
	0,9
	0,98022
	0,97
	0,271

	40678
	ЛИНИЯ 6 65
	0,0061
	0
	0
	8665,2
	0,93430
	0,9
	0,98020
	0,97
	1,220

	40705
	ЛИНИЯ 3 7
	0,014466667
	0
	0
	8671,9
	0,93425
	0,9
	0,98019
	0,97
	3,077

	37543
	СУРГУТСКАЯ 8А
	0,018
	0
	0
	8679,6
	0,93419
	0,9
	0,98017
	0,97
	3,363

	37528
	СУРГУТСКАЯ 9
	0,0073
	0
	0
	8680
	0,93419
	0,9
	0,98017
	0,97
	1,364

	40741
	ЛИНИЯ 4 32
	0,0132
	0
	0
	8680,3
	0,93419
	0,9
	0,98017
	0,97
	2,823

	40738
	ЛИНИЯ 4 31
	0,00415
	0
	0
	8681,6
	0,93418
	0,9
	0,98017
	0,97
	0,887

	37411
	СУРГУТСКАЯ 21
	0,0114
	0
	0
	8682,4
	0,93417
	0,9
	0,98016
	0,97
	2,130

	40671
	ЛИНИЯ 7 69
	0,01
	0
	0
	8685,9
	0,93414
	0,9
	0,98016
	0,97
	2,000

	37531
	ЗАТОНСКАЯ 12
	0,0072
	0
	0
	8686
	0,93414
	0,9
	0,98016
	0,97
	1,345

	37856
	ОКТЯБРЬСКАЯ 27
	0,0083
	0
	0
	8687,9
	0,93413
	0,9
	0,98015
	0,97
	1,538

	40724
	ЛИНИЯ 6 60
	0,0104
	0
	0
	8689
	0,93412
	0,9
	0,98015
	0,97
	2,080

	37418
	ОКТЯБРЬСКАЯ 17
	0,0051
	0
	0
	8689,2
	0,93412
	0,9
	0,98015
	0,97
	0,953

	37484
	ЗАТОНСКАЯ 18
	0,0076
	0
	0
	8702,7
	0,93402
	0,9
	0,98012
	0,97
	1,420

	40726
	ЛИНИЯ 3 6
	0,0375
	0
	0
	8704,3
	0,93400
	0,9
	0,98011
	0,97
	7,898

	37406
	ОКТЯБРЬСКАЯ 18
	0,04
	0
	0
	8704,7
	0,93400
	0,9
	0,98011
	0,97
	7,472

	40757
	ЛИНИЯ 4 25
	0,0075
	0
	0
	8705
	0,93400
	0,9
	0,98011
	0,97
	1,602

	40767
	ЛИНИЯ 4 26
	0,0149
	0
	0
	8708,5
	0,93397
	0,9
	0,98011
	0,97
	3,185

	40697
	ЛИНИЯ 8 47
	0,0084
	0
	0
	8710,4
	0,93396
	0,9
	0,98010
	0,97
	1,680

	40723
	ЛИНИЯ 2 9
	0,0135
	0
	0
	8716,6
	0,93391
	0,9
	0,98009
	0,97
	2,867

	37554
	ЗАТОНСКАЯ 1А
	0,109
	0
	0
	8717,6
	0,93390
	0,9
	0,98008
	0,97
	20,363

	40718
	ЛИНИЯ 2 9
	0,0135
	0
	0
	8722,6
	0,93386
	0,9
	0,98007
	0,97
	2,866

	59187
	ЗАТОНСКАЯ 3
	0,019
	0
	0
	8723
	0,93386
	0,9
	0,98007
	0,97
	3,549

	40735
	ЛИНИЯ 2 9
	0,0135
	0
	0
	8737,9
	0,93375
	0,9
	0,98004
	0,97
	2,863

	40786
	ЛИНИЯ 4 21
	0,0075
	0
	0
	8739,3
	0,93374
	0,9
	0,98003
	0,97
	1,601

	40753
	ЛИНИЯ 3 5А
	0,0099
	0
	0
	8740,9
	0,93373
	0,9
	0,98003
	0,97
	2,101

	40759
	ЛИНИЯ 3 5А
	0,0099
	0
	0
	8746,5
	0,93368
	0,9
	0,98002
	0,97
	2,101

	59190
	ЗАТОНСКАЯ 8
	0,0071
	0
	0
	8755,4
	0,93362
	0,9
	0,98000
	0,97
	1,326

	40800
	ЛИНИЯ 4 20
	0,0075
	0
	0
	8756,2
	0,93361
	0,9
	0,98000
	0,97
	1,605

	37461
	ЗАТОНСКАЯ 22
	0,0075
	0
	0
	8758,9
	0,93359
	0,9
	0,97999
	0,97
	1,401

	40813
	ЛИНИЯ 4 18
	0,0076
	0
	0
	8767,8
	0,93352
	0,9
	0,97997
	0,97
	1,626

	40766
	ЛИНИЯ 2 6
	0,00675
	0
	0
	8769,3
	0,93351
	0,9
	0,97997
	0,97
	1,431

	40790
	ЛИНИЯ 3 5А
	0,0099
	0
	0
	8769,4
	0,93351
	0,9
	0,97997
	0,97
	2,103

	37864
	ЗАТОНСКАЯ 6
	0,0089
	0
	0
	8782,3
	0,93341
	0,9
	0,97994
	0,97
	1,663

	40774
	ЛИНИЯ 2 6
	0,00675
	0
	0
	8785,3
	0,93339
	0,9
	0,97993
	0,97
	1,431

	37451
	ЗАТОНСКАЯ 24
	0,009
	0
	0
	8787,6
	0,93337
	0,9
	0,97992
	0,97
	1,681

	40829
	ЛИНИЯ 4 13
	0,0073
	0
	0
	8787,8
	0,93337
	0,9
	0,97992
	0,97
	1,558

	40755
	ЛИНИЯ 8 40
	0,0072
	0
	0
	8788,1
	0,93337
	0,9
	0,97992
	0,97
	1,440

	37594
	СУРГУТСКАЯ 6
	0,0157
	0
	0
	8790,5
	0,93335
	0,9
	0,97992
	0,97
	2,955

	37580
	ЗАТОНСКАЯ 1
	0,0191
	0
	0
	8800,8
	0,93327
	0,9
	0,97989
	0,97
	3,568

	40876
	ЛИНИЯ 5 37
	0,0065
	0
	0
	8802,8
	0,93326
	0,9
	0,97989
	0,97
	1,390

	40796
	ЛИНИЯ 2 5
	0,016566667
	0
	0
	8803,5
	0,93325
	0,9
	0,97989
	0,97
	3,508

	40862
	ЛИНИЯ 4 14
	0,0131
	0
	0
	8804,7
	0,93324
	0,9
	0,97989
	0,97
	2,803

	40773
	ЛИНИЯ 8 39В
	0,007
	0
	0
	8811,4
	0,93319
	0,9
	0,97987
	0,97
	1,400

	40807
	ЛИНИЯ 2 5
	0,016566667
	0
	0
	8815,3
	0,93316
	0,9
	0,97986
	0,97
	3,508

	40472
	ЛИНИЯ 10 57Б
	0,0091
	0
	0
	8825,1
	0,93309
	0,9
	0,97984
	0,97
	1,927

	37532
	ЗАТОНСКАЯ 9
	0,0087
	0
	0
	8828,9
	0,93306
	0,9
	0,97983
	0,97
	1,625

	40821
	ЛИНИЯ 2 5
	0,016566667
	0
	0
	8829
	0,93306
	0,9
	0,97983
	0,97
	3,510

	40895
	ЛИНИЯ 4 7
	0,00835
	0
	0
	8829,7
	0,93305
	0,9
	0,97983
	0,97
	1,782

	40843
	ЛИНИЯ 3 4
	0,02225
	0
	0
	8834,1
	0,93302
	0,9
	0,97982
	0,97
	4,709

	37530
	ЗАТОНСКАЯ 7А
	0,0082
	0
	0
	8836,6
	0,93300
	0,9
	0,97981
	0,97
	1,532

	40476
	ЛИНИЯ 10 57Г
	0,0032
	0
	0
	8841,4
	0,93296
	0,9
	0,97980
	0,97
	0,678

	40491
	ЛИНИЯ 6 240
	0,0032
	0
	0
	8841,7
	0,93296
	0,9
	0,97980
	0,97
	0,694

	40914
	ЛИНИЯ 5 29
	0,0065
	0
	0
	8844,7
	0,93294
	0,9
	0,97979
	0,97
	1,390

	37595
	ЗАТОНСКАЯ 4А
	0,0071
	0
	0
	8845,1
	0,93294
	0,9
	0,97979
	0,97
	1,326

	40839
	ЛИНИЯ 2 4
	0,02025
	0
	0
	8846,6
	0,93292
	0,9
	0,97979
	0,97
	4,285

	40477
	ЛИНИЯ 10 57Г
	0,0032
	0
	0
	8847,5
	0,93292
	0,9
	0,97979
	0,97
	0,678

	40493
	ЛИНИЯ 6 240
	0,0032
	0
	0
	8847,5
	0,93292
	0,9
	0,97979
	0,97
	0,694

	40920
	ЛИНИЯ 5 35
	0,003
	0
	0
	8853,5
	0,93287
	0,9
	0,97977
	0,97
	0,642

	37513
	РАЗВЕДЧИКОВ 2
	0,0038
	0
	0
	8855,1
	0,93286
	0,9
	0,97977
	0,97
	0,710

	37563
	СУРГУТСКАЯ 5
	0,0063
	0
	0
	8857,5
	0,93284
	0,9
	0,97976
	0,97
	1,177

	40924
	ЛИНИЯ 5 36
	0,0027
	0
	0
	8863
	0,93280
	0,9
	0,97975
	0,97
	0,578

	40856
	ЛИНИЯ 2 4
	0,02025
	0
	0
	8863,9
	0,93279
	0,9
	0,97975
	0,97
	4,284

	40944
	ЛИНИЯ 4 5
	0,0222
	0
	0
	8865,9
	0,93278
	0,9
	0,97975
	0,97
	4,734

	40479
	ЛИНИЯ 10 57В
	0,007
	0
	0
	8866,6
	0,93277
	0,9
	0,97974
	0,97
	1,483

	37578
	РЫБНИКОВ 1А
	0,0067
	0
	0
	8867
	0,93277
	0,9
	0,97974
	0,97
	1,252

	37505
	ЗАТОНСКАЯ 7
	0,0122
	0
	0
	8869,6
	0,93275
	0,9
	0,97974
	0,97
	2,279

	40947
	ЛИНИЯ 4 6
	0,0206
	0
	0
	8870
	0,93275
	0,9
	0,97974
	0,97
	4,391

	39673
	ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ 26
	0,5
	0,5
	0,14
	8874,5
	0,93271
	0,9
	0,97973
	0,97
	293,211

	40835
	ЛИНИЯ 8 55Д
	0,0069
	0
	0
	8874,8
	0,93271
	0,9
	0,97973
	0,97
	1,380

	40498
	ЛИНИЯ 6 238
	0,00325
	0
	0
	8875
	0,93271
	0,9
	0,97972
	0,97
	1,410

	40903
	ЛИНИЯ 3 3
	0,014
	0
	0
	8875,9
	0,93270
	0,9
	0,97972
	0,97
	2,968

	40921
	ЛИНИЯ 3 3
	0,014
	0
	0
	8879,4
	0,93268
	0,9
	0,97971
	0,97
	2,971

	40509
	ЛИНИЯ 6 170
	0,0076
	0
	0
	8881,3
	0,93266
	0,9
	0,97971
	0,97
	1,646

	40503
	ЛИНИЯ 6 177
	0,0059
	0
	0
	8886,2
	0,93262
	0,9
	0,97970
	0,97
	1,279

	37489
	ЗАТОНСКАЯ 9А
	0,0413
	0
	0
	8886,8
	0,93262
	0,9
	0,97970
	0,97
	7,715

	40901
	ЛИНИЯ 2 3
	0,0215
	0
	0
	8888,4
	0,93261
	0,9
	0,97969
	0,97
	4,549

	40528
	ЛИНИЯ 6 203
	0,0137
	0
	0
	8898,4
	0,93253
	0,9
	0,97967
	0,97
	2,966

	37593
	РЫБНИКОВ 1
	0,0094
	0
	0
	8898,5
	0,93253
	0,9
	0,97967
	0,97
	1,756

	40983
	ЛИНИЯ 4 3
	0,0214
	0
	0
	8899
	0,93253
	0,9
	0,97967
	0,97
	4,560

	37589
	РЫБНИКОВ 4
	0,0131
	0
	0
	8900,1
	0,93252
	0,9
	0,97967
	0,97
	2,447

	40842
	ЛИНИЯ 1 4
	0,011725
	0
	0
	8903,5
	0,93249
	0,9
	0,97966
	0,97
	2,494

	40975
	ЛИНИЯ 7 6А
	0,0127
	0
	0
	8904,1
	0,93249
	0,9
	0,97966
	0,97
	2,539

	37572
	РЫБНИКОВ 2
	0,0128
	0
	0
	8905,5
	0,93248
	0,9
	0,97966
	0,97
	2,400

	40850
	ЛИНИЯ 1 4
	0,009625
	0
	0
	8909,2
	0,93245
	0,9
	0,97965
	0,97
	2,048

	40938
	ЛИНИЯ 3 3
	0,014
	0
	0
	8909,6
	0,93245
	0,9
	0,97965
	0,97
	2,968

	37477
	ЗАТОНСКАЯ 11
	0,0119
	0
	0
	8917,8
	0,93238
	0,9
	0,97963
	0,97
	2,223

	40857
	ЛИНИЯ 1А 27
	0,0026
	0
	0
	8918,7
	0,93238
	0,9
	0,97963
	0,97
	0,553

	40531
	ЛИНИЯ 6 211
	0,0136
	0
	0
	8918,9
	0,93238
	0,9
	0,97962
	0,97
	2,946

	40548
	ЛИНИЯ 6 164А
	0,0076
	0
	0
	8919,4
	0,93237
	0,9
	0,97962
	0,97
	1,646

	40962
	ЛИНИЯ 3 2
	0,0246
	0
	0
	8920,3
	0,93237
	0,9
	0,97962
	0,97
	5,202

	40541
	ЛИНИЯ 6 208
	0,00195
	0
	0
	8921,2
	0,93236
	0,9
	0,97962
	0,97
	0,423

	37597
	РЫБНИКОВ 2А
	0,0201
	0
	0
	8921,7
	0,93236
	0,9
	0,97962
	0,97
	3,755

	56502
	Комсомольский 27
	0
	0
	0,2581
	8921,8
	0,93235
	0,9
	0,97962
	0,97
	0,000

	40977
	ЛИНИЯ 3 2
	0,0246
	0
	0
	8922,2
	0,93235
	0,9
	0,97962
	0,97
	5,217

	40860
	ЛИНИЯ 1А 27
	0,0026
	0
	0
	8924,9
	0,93233
	0,9
	0,97961
	0,97
	0,553

	39221
	ЛИНИЯ 5 20
	0,0031
	0
	0
	8925,7
	0,93232
	0,9
	0,97961
	0,97
	0,663

	40542
	ЛИНИЯ 6 208
	0,00195
	0
	0
	8927,3
	0,93231
	0,9
	0,97961
	0,97
	0,423

	40907
	ЛИНИЯ 8 3
	0,014166667
	0
	0
	8929,5
	0,93230
	0,9
	0,97960
	0,97
	2,832

	4154
	КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР-КТ 27
	0,6365
	0
	0
	8931,1
	0,93228
	0,9
	0,97960
	0,97
	101,652

	37598
	РЫБНИКОВ 6
	0,0121
	0
	0
	8931,5
	0,93228
	0,9
	0,97960
	0,97
	2,260

	40934
	ЛИНИЯ 2 3
	0,0215
	0
	0
	8931,5
	0,93228
	0,9
	0,97960
	0,97
	4,543

	56106
	Пролетарский пр 10/3
	0
	0
	0,1422
	8932,4
	0,93227
	0,9
	0,97959
	0,97
	0,000

	40557
	ЛИНИЯ 6 167
	0,00195
	0
	0
	8932,5
	0,93227
	0,9
	0,97959
	0,97
	0,423

	40964
	ЛИНИЯ 8 34
	0,0094
	0
	0
	8933,4
	0,93227
	0,9
	0,97959
	0,97
	1,879

	40877
	ЛИНИЯ 1А 23
	0,00445
	0
	0
	8934,5
	0,93226
	0,9
	0,97959
	0,97
	0,947

	37456
	ЗАТОНСКАЯ 13А
	0,0299
	0
	0
	8934,8
	0,93226
	0,9
	0,97959
	0,97
	5,585

	56509
	Комсомольский 27/1
	0
	0
	0,0853
	8936,1
	0,93225
	0,9
	0,97959
	0,97
	0,000

	40882
	ЛИНИЯ 1 3
	0,011725
	0
	0
	8939,3
	0,93222
	0,9
	0,97958
	0,97
	2,493

	56050
	Геологическая 19
	0
	0
	0,1404
	8940
	0,93222
	0,9
	0,97958
	0,97
	0,000

	38089
	РАЗВЕДЧИКОВ 8
	0,007
	0
	0
	8940,6
	0,93221
	0,9
	0,97958
	0,97
	1,315

	40892
	ЛИНИЯ 1А 23
	0,00445
	0
	0
	8940,6
	0,93221
	0,9
	0,97958
	0,97
	0,947

	4151
	КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР-КТ 27/1
	0,1919
	0
	0
	8940,6
	0,93221
	0,9
	0,97958
	0,97
	31,199

	39494
	ЮГОРСКАЯ 3
	0,368
	0,12
	0,086
	8941,1
	0,93221
	0,9
	0,97957
	0,97
	96,468

	56096
	Первопроходцев 1
	0
	0
	0,1061
	8941,7
	0,93220
	0,9
	0,97957
	0,97
	0,000

	40563
	ЛИНИЯ 6 167
	0,00195
	0
	0
	8947,6
	0,93216
	0,9
	0,97956
	0,97
	0,423

	39707
	ПРОЛЕТАРСКИЙ ПР-КТ 10/2
	0,5385
	0
	0,1263
	8948,5
	0,93215
	0,9
	0,97956
	0,97
	96,819

	56094
	Геологическая 22/1
	0
	0
	0,063
	8948,7
	0,93215
	0,9
	0,97956
	0,97
	0,000

	40545
	ЛИНИЯ 6 210
	0,0039
	0
	0
	8951,3
	0,93213
	0,9
	0,97955
	0,97
	0,845

	56559
	Югорская 18а,б
	0
	0
	0,0858
	8955,1
	0,93210
	0,9
	0,97954
	0,97
	0,000

	40502
	ЛИНИЯ 6 233
	0,0071
	0
	0
	8957,9
	0,93208
	0,9
	0,97954
	0,97
	1,539

	40911
	ЛИНИЯ 1А 16
	0,0061
	0
	0
	8959,9
	0,93207
	0,9
	0,97953
	0,97
	1,298

	56511
	Комсомольский 27/1
	0
	0
	0,0009
	8960,7
	0,93206
	0,9
	0,97953
	0,97
	0,000

	40858
	ЛИНИЯ 8 21А
	0,0049
	0
	0
	8962,1
	0,93205
	0,9
	0,97953
	0,97
	0,980

	40926
	ЛИНИЯ 1 3
	0,011725
	0
	0
	8967,5
	0,93201
	0,9
	0,97951
	0,97
	2,493

	40518
	ЛИНИЯ 6 192
	0,003333333
	0
	0
	8967,6
	0,93201
	0,9
	0,97951
	0,97
	0,723

	4152
	КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР-КТ 27/1
	0,1919
	0
	0
	8969
	0,93200
	0,9
	0,97951
	0,97
	31,242

	40519
	ЛИНИЯ 6 192
	0,003333333
	0
	0
	8969,7
	0,93199
	0,9
	0,97951
	0,97
	0,723

	40520
	ЛИНИЯ 6 192
	0,003333333
	0
	0
	8969,9
	0,93199
	0,9
	0,97951
	0,97
	0,723

	40919
	ЛИНИЯ 1А 14
	0,0088
	0
	0
	8970,9
	0,93198
	0,9
	0,97951
	0,97
	1,871

	56100
	Геологическая 22
	0
	0
	0,1355
	8973,8
	0,93196
	0,9
	0,97950
	0,97
	0,000

	40570
	ЛИНИЯ 6 156
	0,007
	0
	0
	8974,8
	0,93195
	0,9
	0,97950
	0,97
	1,517

	40881
	ЛИНИЯ 8 3
	0,014166667
	0
	0
	8975,2
	0,93195
	0,9
	0,97950
	0,97
	2,832

	40522
	ЛИНИЯ 6 225Б
	0,0119
	0
	0
	8978,8
	0,93192
	0,9
	0,97949
	0,97
	2,579

	37872
	РЫБНИКОВ 3
	0,016
	0
	0
	8979,1
	0,93192
	0,9
	0,97949
	0,97
	2,989

	56056
	Геологическая 17
	0
	0
	0,01975
	8979,4
	0,93192
	0,9
	0,97949
	0,97
	0,000

	40870
	ЛИНИЯ 8 3
	0,014166667
	0
	0
	8982,1
	0,93190
	0,9
	0,97948
	0,97
	2,832

	38086
	РАЗВЕДЧИКОВ 12А,В
	0,0081
	0
	0
	8985
	0,93188
	0,9
	0,97947
	0,97
	1,522

	40952
	ЛИНИЯ 1 2
	0,009625
	0
	0
	8987,4
	0,93186
	0,9
	0,97947
	0,97
	2,047

	56526
	Комсомольский 29
	0
	0
	0,1235
	8993,8
	0,93181
	0,9
	0,97945
	0,97
	0,000

	58774
	Геологическая 17/1
	0
	0
	0,0175
	8996,7
	0,93179
	0,9
	0,97945
	0,97
	0,000

	56063
	Геологическая 21
	0
	0
	0,13625
	8999,3
	0,93177
	0,9
	0,97944
	0,97
	0,000

	40533
	ЛИНИЯ 6 225
	0,0119
	0
	0
	9000,4
	0,93176
	0,9
	0,97944
	0,97
	2,577

	40559
	ЛИНИЯ 6 211Е
	0,007
	0
	0
	9002,3
	0,93174
	0,9
	0,97943
	0,97
	1,517

	40972
	ЛИНИЯ 1 2
	0,009625
	0
	0
	9003,2
	0,93174
	0,9
	0,97943
	0,97
	2,047

	4149
	ЮГОРСКАЯ 18
	0,384
	0
	0
	9005,6
	0,93172
	0,9
	0,97943
	0,97
	62,487

	56516
	Первопроходцев 14/1
	0
	0
	0,0558
	9011,3
	0,93168
	0,9
	0,97941
	0,97
	0,000

	40978
	ЛИНИЯ 1 2
	0,009625
	0
	0
	9011,6
	0,93167
	0,9
	0,97941
	0,97
	2,047

	4166
	ПЕРВОПРОХОДЦЕВ ПР-Д 14/1
	0,2
	0
	0
	9017,1
	0,93163
	0,9
	0,97940
	0,97
	32,560

	40575
	ЛИНИЯ 6 157Г
	0,0136
	0
	0
	9017,6
	0,93163
	0,9
	0,97940
	0,97
	2,944

	38102
	РЫБНИКОВ 22А
	0,0109
	0
	0
	9017,7
	0,93163
	0,9
	0,97940
	0,97
	2,243

	4150
	КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР-КТ 29
	0,16855
	0,095
	0
	9017,8
	0,93163
	0,9
	0,97940
	0,97
	43,174

	56563
	Югорская 24
	0
	0
	0,0913
	9018,9
	0,93162
	0,9
	0,97940
	0,97
	0,000

	37602
	РЫБНИКОВ 11
	0,0109
	0
	0
	9019,3
	0,93162
	0,9
	0,97940
	0,97
	2,036

	56565
	Первопроходцев 18
	0
	0
	0,0745
	9020,2
	0,93161
	0,9
	0,97939
	0,97
	0,000

	40565
	ЛИНИЯ 6 167Б
	0,0072
	0
	0
	9020,9
	0,93160
	0,9
	0,97939
	0,97
	1,560

	56579
	Комсомольский 27/2
	0
	0
	0,003
	9021,8
	0,93160
	0,9
	0,97939
	0,97
	0,000

	37608
	РЫБНИКОВ 9
	0,0135
	0
	0
	9022,1
	0,93159
	0,9
	0,97939
	0,97
	2,522

	56528
	Комсомольский 29
	0
	0
	0,217
	9025,6
	0,93157
	0,9
	0,97938
	0,97
	0,000

	38100
	РЫБНИКОВ 20А
	0,0216
	0
	0
	9034,7
	0,93150
	0,9
	0,97936
	0,97
	4,433

	39485
	КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР-КТ 29
	0,16855
	0,095
	0
	9037,1
	0,93148
	0,9
	0,97935
	0,97
	43,174

	56084
	Геологическая 24
	0
	0
	0,03395
	9037,9
	0,93147
	0,9
	0,97935
	0,97
	0,000

	4153
	КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР-КТ 27/2
	0,028
	0
	0
	9040
	0,93146
	0,9
	0,97935
	0,97
	4,558

	56518
	Комсомольский 25
	0
	0
	0,283
	9040,4
	0,93146
	0,9
	0,97935
	0,97
	0,000

	56054
	Геологическая 17
	0
	0
	0,01975
	9045,3
	0,93142
	0,9
	0,97934
	0,97
	0,000

	4155
	КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР-КТ 27
	0,6365
	0
	0
	9045,6
	0,93142
	0,9
	0,97934
	0,97
	100,693

	38741
	ОЗЕРНАЯ 25
	0,102
	0
	0
	9047
	0,93141
	0,9
	0,97933
	0,97
	18,737

	4145
	ПЕРВОПРОХОДЦЕВ ПР-Д 18
	0,429
	0
	0
	9050,1
	0,93138
	0,9
	0,97932
	0,97
	69,831

	38087
	РАЗВЕДЧИКОВ 10
	0,0056
	0
	0
	9051,3
	0,93137
	0,9
	0,97932
	0,97
	1,152

	4147
	ЮГОРСКАЯ 24
	0,543
	0,019
	0
	9051,4
	0,93137
	0,9
	0,97932
	0,97
	91,664

	58789
	КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР-КТ 29
	0,1
	0
	0
	9054,7
	0,93135
	0,9
	0,97931
	0,97
	16,382

	56104
	Пролетарский пр 12
	0
	0
	0,0999
	9057,2
	0,93133
	0,9
	0,97931
	0,97
	0,000

	56532
	Первопроходцев 13
	0
	0
	0,1184
	9057,7
	0,93132
	0,9
	0,97931
	0,97
	0,000

	38093
	РЫБНИКОВ 18А
	0,0232
	0
	0
	9062,2
	0,93129
	0,9
	0,97930
	0,97
	4,767

	4146
	Первопроходцев 18
	0,007
	0
	0
	9062,7
	0,93129
	0,9
	0,97930
	0,97
	1,139

	4148
	ЮГОРСКАЯ 24
	0,053
	0
	0
	9063,3
	0,93128
	0,9
	0,97929
	0,97
	9,446

	4162
	КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР-КТ 25
	0,13243333
	0,004666667
	0
	9066,1
	0,93126
	0,9
	0,97929
	0,97
	22,320

	4144
	ПЕРВОПРОХОДЦЕВ ПР-Д 13
	0,2805
	0
	0
	9066,1
	0,93126
	0,9
	0,97929
	0,97
	45,656

	56090
	Пролетарский 14
	0
	0
	0,2403
	9076,1
	0,93118
	0,9
	0,97927
	0,97
	0,000

	56520
	Первопроходцев 14
	0
	0
	0,0835
	9077,2
	0,93118
	0,9
	0,97926
	0,97
	0,000

	56086
	Геологическая 24
	0
	0
	0,03395
	9078,7
	0,93116
	0,9
	0,97926
	0,97
	0,000

	4165
	КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР-КТ 25
	0,13243333
	0,004666667
	0
	9079,8
	0,93116
	0,9
	0,97926
	0,97
	22,321

	59213
	РЫБНИКОВ 20
	0,015
	0
	0
	9082,3
	0,93114
	0,9
	0,97925
	0,97
	3,081

	4161
	КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР-КТ 25
	0,13243333
	0,004666667
	0
	9083,5
	0,93113
	0,9
	0,97925
	0,97
	22,320

	4142
	ЮГОРСКАЯ 12/4
	0,1
	0
	0
	9094,6
	0,93104
	0,9
	0,97922
	0,97
	16,276

	56767
	Югорская 9
	0
	0
	0,0524
	9095,1
	0,93104
	0,9
	0,97922
	0,97
	0,000

	4160
	КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР-КТ 25
	0,13243333
	0,004666667
	0
	9096,9
	0,93103
	0,9
	0,97922
	0,97
	22,320

	56770
	Югорская 7
	0
	0
	0,1653
	9098,4
	0,93102
	0,9
	0,97921
	0,97
	0,000

	4164
	КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР-КТ 25
	0,13243333
	0,004666667
	0
	9100,3
	0,93100
	0,9
	0,97921
	0,97
	22,320

	4168
	ПЕРВОПРОХОДЦЕВ ПР-Д 14
	0,12466667
	0
	0
	9102,4
	0,93098
	0,9
	0,97921
	0,97
	20,296

	3993
	ПРОЛЕТАРСКИЙ ПР-КТ 14А
	0,6767
	0,1586
	0
	9102,6
	0,93098
	0,9
	0,97920
	0,97
	143,232

	56078
	Пролетарский 14а
	0
	0
	0,0838
	9103,9
	0,93097
	0,9
	0,97920
	0,97
	0,000

	4143
	ПЕРВОПРОХОДЦЕВ ПР-Д 13
	0,2805
	0
	0
	9104,1
	0,93097
	0,9
	0,97920
	0,97
	45,655

	38325
	РЫБНИКОВ 14А
	0,1873
	0
	0
	9107,2
	0,93095
	0,9
	0,97919
	0,97
	34,988

	38689
	ОЗЕРНАЯ 23
	0,096
	0
	0
	9108,9
	0,93094
	0,9
	0,97919
	0,97
	17,635

	4159
	КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР-КТ 25
	0,13243333
	0,004666667
	0
	9114,4
	0,93089
	0,9
	0,97918
	0,97
	22,321

	56035
	Пролетарский 8/1
	0
	0
	0,1304
	9115,2
	0,93089
	0,9
	0,97918
	0,97
	0,000

	37612
	РЫБНИКОВ 19/1
	0,0148
	0
	0
	9118
	0,93087
	0,9
	0,97917
	0,97
	2,765

	56189
	Первопроходцев 4
	0
	0
	0,1871
	9119
	0,93086
	0,9
	0,97917
	0,97
	0,000

	56542
	Югорская 12/4
	0
	0
	0,0857
	9119
	0,93086
	0,9
	0,97917
	0,97
	0,000

	4163
	КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР-КТ 25
	0,13243333
	0,004666667
	0
	9119,5
	0,93086
	0,9
	0,97917
	0,97
	22,320

	38678
	ОЗЕРНАЯ 29
	0,19
	0
	0
	9120,3
	0,93085
	0,9
	0,97916
	0,97
	34,903

	56172
	Геологическая 15
	0
	0
	0,0882
	9122,4
	0,93083
	0,9
	0,97916
	0,97
	0,000

	4141
	ЮГОРСКАЯ 12/4
	0,1
	0
	0
	9123,9
	0,93082
	0,9
	0,97916
	0,97
	16,274

	56029
	Геологическая 19/1
	0
	0
	0,274
	9124,5
	0,93082
	0,9
	0,97915
	0,97
	0,000

	4167
	ПЕРВОПРОХОДЦЕВ ПР-Д 14
	0,12466667
	0
	0
	9128,8
	0,93078
	0,9
	0,97915
	0,97
	20,296

	58782
	Первопроходцев пр-д 14
	0
	0
	0,0812
	9129,3
	0,93078
	0,9
	0,97914
	0,97
	0,000

	4169
	ПЕРВОПРОХОДЦЕВ ПР-Д 14
	0,12466667
	0
	0
	9130,1
	0,93077
	0,9
	0,97914
	0,97
	20,296

	3867
	ВЗЛЕТНЫЙ ПР-Д 11
	0,11
	0
	0
	9134,6
	0,93074
	0,9
	0,97913
	0,97
	13,979

	39712
	ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ 19/1
	0,275
	0,372
	0
	9137
	0,93072
	0,9
	0,97913
	0,97
	111,638

	59224
	РЫБНИКОВ 14Б
	0,004
	0
	0
	9140
	0,93070
	0,9
	0,97912
	0,97
	0,747

	56208
	Первопроходцев 7/2
	0
	0
	0,005
	9140,5
	0,93070
	0,9
	0,97912
	0,97
	0,000

	4158
	КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР-КТ 25
	0,13243333
	0,004666667
	0
	9140,8
	0,93069
	0,9
	0,97912
	0,97
	22,320

	38719
	Взлетный проезд, хоз. корпус
	0,005
	0
	0
	9142,4
	0,93068
	0,9
	0,97911
	0,97
	0,636

	56472
	Комсомольский 21
	0
	0
	0,2457
	9143,4
	0,93067
	0,9
	0,97911
	0,97
	0,000

	58778
	
	0,1
	0
	0
	9145,5
	0,93066
	0,9
	0,97911
	0,97
	16,280

	56037
	Пролетарский 8/2
	0
	0
	0,1342
	9146,6
	0,93065
	0,9
	0,97910
	0,97
	0,000

	3866
	ВЗЛЕТНЫЙ ПР-Д 11
	0,11
	0
	0
	9146,7
	0,93065
	0,9
	0,97910
	0,97
	13,982

	56774
	Комсомольский 48
	0
	0
	0,1636
	9146,7
	0,93065
	0,9
	0,97910
	0,97
	0,000

	37611
	РЫБНИКОВ 17
	0,1023
	0
	0
	9148,4
	0,93064
	0,9
	0,97910
	0,97
	19,110

	13654
	ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ 13
	0,244
	0,068
	0
	9149
	0,93063
	0,9
	0,97910
	0,97
	53,522

	56185
	Геологическая 13
	0
	0
	0,282
	9149,4
	0,93063
	0,9
	0,97910
	0,97
	0,000

	56216
	Комсомольский 21/1
	0
	0
	0,0413
	9149,9
	0,93062
	0,9
	0,97910
	0,97
	0,000

	4255
	ПЕРВОПРОХОДЦЕВ ПР-Д 10
	0,2
	0
	0
	9150
	0,93062
	0,9
	0,97910
	0,97
	29,672

	56065
	Геологическая 21
	0
	0
	0,13625
	9150,6
	0,93062
	0,9
	0,97910
	0,97
	0,000

	4253
	КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР-КТ 21/1
	0,11366667
	0
	0
	9151,3
	0,93061
	0,9
	0,97909
	0,97
	16,859

	4249
	КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР-КТ 21
	0,6365
	0
	0
	9152,7
	0,93060
	0,9
	0,97909
	0,97
	94,545

	4140
	ЮГОРСКАЯ 12/4
	0,1
	0
	0
	9154
	0,93059
	0,9
	0,97909
	0,97
	16,272

	59219
	РЫБНИКОВ 14
	0,0096
	0
	0
	9155,9
	0,93058
	0,9
	0,97908
	0,97
	1,793

	56546
	Югорская 22а
	0
	0
	0,02
	9159,6
	0,93055
	0,9
	0,97907
	0,97
	0,000

	56476
	Комсомольский 9/1
	0
	0
	0,14
	9159,9
	0,93055
	0,9
	0,97907
	0,97
	0,000

	59226
	РЫБНИКОВ 14В
	0,004
	0
	0
	9160,1
	0,93055
	0,9
	0,97907
	0,97
	0,747

	56206
	Комсомольский 10
	0
	0
	0,153
	9161
	0,93054
	0,9
	0,97907
	0,97
	0,000

	38329
	РЫБНИКОВ 14
	0,006
	0
	0
	9163
	0,93053
	0,9
	0,97907
	0,97
	1,121

	5398
	ЮГОРСКАЯ 22А
	0,057
	0
	0
	9164,3
	0,93052
	0,9
	0,97906
	0,97
	9,275

	3863
	ВЗЛЕТНЫЙ ПР-Д 9
	0,19
	0
	0
	9164,7
	0,93051
	0,9
	0,97906
	0,97
	24,124

	3864
	ВЗЛЕТНЫЙ ПР-Д 9
	0,19
	0
	0
	9164,8
	0,93051
	0,9
	0,97906
	0,97
	24,124

	56071
	Пролетарский 10
	0
	0
	0,1714
	9165,6
	0,93051
	0,9
	0,97906
	0,97
	0,000

	3865
	ВЗЛЕТНЫЙ ПР-Д 11
	0,11
	0
	0
	9166,6
	0,93050
	0,9
	0,97906
	0,97
	13,982

	3986
	КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР-КТ 10
	1,1
	0,2
	0
	9170,2
	0,93047
	0,9
	0,97905
	0,97
	192,119

	56765
	Югорская 11
	0
	0
	0,008
	9172,1
	0,93046
	0,9
	0,97905
	0,97
	0,000

	13694
	КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР-КТ 9/1
	0,237
	0,06
	0
	9172,2
	0,93046
	0,9
	0,97905
	0,97
	44,166

	38344
	РЫБНИКОВ 14Г
	0,0091
	0
	0
	9172,5
	0,93045
	0,9
	0,97905
	0,97
	1,700

	38759
	ОЗЕРНАЯ 27
	0,124
	0
	0
	9175
	0,93043
	0,9
	0,97904
	0,97
	22,773

	56538
	Первопроходцев 12/1
	0
	0
	0,271
	9177
	0,93042
	0,9
	0,97904
	0,97
	0,000

	56551
	Первопроходцев 15/1
	0
	0
	0,0749
	9180,6
	0,93039
	0,9
	0,97903
	0,97
	0,000

	38338
	РЫБНИКОВ 14В
	0,0137
	0
	0
	9180,8
	0,93039
	0,9
	0,97903
	0,97
	2,559

	56688
	Комсомольский 44/2
	0
	0
	0,0682
	9185
	0,93036
	0,9
	0,97902
	0,97
	0,000

	4156
	КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР-КТ 25
	0,13243333
	0,004666667
	0
	9185,5
	0,93035
	0,9
	0,97902
	0,97
	22,320

	56193
	Первопроходцев 2
	0
	0
	0,1941
	9185,8
	0,93035
	0,9
	0,97901
	0,97
	0,000

	56716
	Взлетный 11
	0
	0
	0,112
	9186,6
	0,93035
	0,9
	0,97901
	0,97
	0,000

	4136
	ПЕРВОПРОХОДЦЕВ ПР-Д 15/1
	0,1915
	0
	0
	9187,6
	0,93034
	0,9
	0,97901
	0,97
	31,169

	56776
	Озерная 29
	0
	0
	0,352
	9188,1
	0,93034
	0,9
	0,97901
	0,97
	0,000

	38304
	РЫБНИКОВ 12
	0,0097
	0
	0
	9189,8
	0,93032
	0,9
	0,97901
	0,97
	1,812

	3868
	ВЗЛЕТНЫЙ ПР-Д 11
	0,11
	0
	0
	9191,2
	0,93031
	0,9
	0,97900
	0,97
	14,125

	39649
	ПЕРВОПРОХОДЦЕВ ПР-Д 12/1
	0,0945
	0,0235
	0
	9191,8
	0,93031
	0,9
	0,97900
	0,97
	19,227

	56220
	Комсомольский 21/1
	0
	0
	0,0413
	9193,6
	0,93029
	0,9
	0,97900
	0,97
	0,000

	56548
	Югорская 22
	0
	0
	0,0767
	9195,1
	0,93028
	0,9
	0,97899
	0,97
	0,000

	4139
	ЮГОРСКАЯ 22
	0,134
	0
	0
	9197,1
	0,93027
	0,9
	0,97899
	0,97
	21,800

	72661
	 
	0,249
	0
	0,261
	9198,9
	0,93025
	0,9
	0,97898
	0,97
	0,000

	4252
	КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР-КТ 21/1
	0,11366667
	0
	0
	9199,8
	0,93025
	0,9
	0,97898
	0,97
	16,969

	57885
	ЮГОРСКАЯ 15
	1,3
	0
	0,304
	9200,3
	0,93024
	0,9
	0,97898
	0,97
	233,553

	4250
	КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР-КТ 21/2
	0,042
	0
	0
	9203,4
	0,93022
	0,9
	0,97897
	0,97
	6,269

	56237
	Комсомольский 42
	0
	0
	0,1051
	9204
	0,93021
	0,9
	0,97897
	0,97
	0,000

	38323
	РЫБНИКОВ 14А
	0,1177
	0
	0
	9206
	0,93020
	0,9
	0,97897
	0,97
	21,986

	38755
	ЮГОРСКАЯ 11
	0,35
	0,157
	0
	9208,8
	0,93018
	0,9
	0,97896
	0,97
	89,346

	3869
	ВЗЛЕТНЫЙ ПР-Д 11
	0,11
	0
	0
	9209,5
	0,93017
	0,9
	0,97896
	0,97
	14,126

	38597
	Комсомольский проспект, 40/1
	0,005
	0
	0
	9214,6
	0,93013
	0,9
	0,97895
	0,97
	1,377

	38762
	ОЗЕРНАЯ 7
	0,0687
	0
	0
	9214,9
	0,93013
	0,9
	0,97895
	0,97
	12,616

	56222
	Комсомольский 21/2
	0
	0
	0,028
	9216,4
	0,93012
	0,9
	0,97894
	0,97
	0,000

	56722
	Югорская 34
	0
	0
	0,412
	9218,4
	0,93011
	0,9
	0,97894
	0,97
	0,000

	56178
	Геологическая 13/1
	0
	0
	0,0808
	9219,8
	0,93009
	0,9
	0,97894
	0,97
	0,000

	4251
	КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР-КТ 21/1
	0,11366667
	0
	0
	9220,3
	0,93009
	0,9
	0,97894
	0,97
	16,969

	38766
	ОЗЕРНАЯ 5
	0,069
	0
	0
	9221,8
	0,93008
	0,9
	0,97893
	0,97
	12,671

	56176
	Геологическая 15
	0
	0
	0,0882
	9224,4
	0,93006
	0,9
	0,97893
	0,97
	0,000

	56461
	Первопроходцев 7/1
	0
	0
	0,0587
	9225,2
	0,93005
	0,9
	0,97892
	0,97
	0,000

	56226
	Первопроходцев 10
	0
	0
	0,0566
	9225,2
	0,93005
	0,9
	0,97892
	0,97
	0,000

	38788
	ЮГОРСКАЯ 34
	0,7275
	0,177
	0
	9225,3
	0,93005
	0,9
	0,97892
	0,97
	114,297

	56718
	Взлетный 9
	0
	0
	0,241
	9225,4
	0,93005
	0,9
	0,97892
	0,97
	0,000

	4257
	ПЕРВОПРОХОДЦЕВ ПР-Д 8
	0,12533333
	0
	0
	9225,8
	0,93005
	0,9
	0,97892
	0,97
	18,608

	4138
	ЮГОРСКАЯ 22
	0,134
	0
	0
	9227,7
	0,93003
	0,9
	0,97892
	0,97
	21,734

	3846
	КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР-КТ 44/2
	0,339
	0
	0
	9229,7
	0,93002
	0,9
	0,97891
	0,97
	57,571

	4135
	ПЕРВОПРОХОДЦЕВ ПР-Д 15/1
	0,1915
	0
	0
	9235,4
	0,92998
	0,9
	0,97890
	0,97
	31,170

	56389
	Комсомольский 40
	0
	0
	0,1927
	9240,4
	0,92994
	0,9
	0,97889
	0,97
	0,000

	4258
	ПЕРВОПРОХОДЦЕВ ПР-Д 8
	0,12533333
	0
	0
	9240,6
	0,92994
	0,9
	0,97889
	0,97
	18,555

	3811
	КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР-КТ 42
	0,4806
	0
	0
	9247,3
	0,92989
	0,9
	0,97887
	0,97
	83,085

	56212
	Пролетарский 14а
	0
	0
	0,0838
	9247,5
	0,92988
	0,9
	0,97887
	0,97
	0,000

	56480
	Первопроходцев 9
	0
	0
	0,1175
	9248,3
	0,92988
	0,9
	0,97887
	0,97
	0,000

	38227
	ОЗЕРНАЯ 3
	0,0687
	0
	0
	9250,7
	0,92986
	0,9
	0,97887
	0,97
	12,615

	72660
	 
	0,137
	0,296
	0,077
	9252,2
	0,92985
	0,9
	0,97886
	0,97
	0,000

	39484
	ЮГОРСКАЯ 3/1
	0,051
	0
	0
	9252,4
	0,92985
	0,9
	0,97886
	0,97
	8,105

	38422
	РЫБНИКОВ 31/3
	0,0681
	0
	0
	9255
	0,92983
	0,9
	0,97886
	0,97
	12,721

	4256
	ПЕРВОПРОХОДЦЕВ ПР-Д 8
	0,12533333
	0
	0
	9257,4
	0,92981
	0,9
	0,97885
	0,97
	18,828

	4137
	ЮГОРСКАЯ 22
	0,134
	0
	0
	9257,5
	0,92981
	0,9
	0,97885
	0,97
	21,664

	56197
	Геологическая 18/1
	0
	0
	0,0744
	9260,4
	0,92979
	0,9
	0,97884
	0,97
	0,000

	4248
	КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР-КТ 21
	0,6365
	0
	0
	9262,6
	0,92977
	0,9
	0,97884
	0,97
	94,545

	3822
	КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР-КТ 40
	0,14528571
	0
	0
	9262,7
	0,92977
	0,9
	0,97884
	0,97
	24,685

	56881
	ПЕРВОПРОХОДЦЕВ ПР-Д 9
	0,19
	0
	0
	9263,9
	0,92976
	0,9
	0,97884
	0,97
	28,057

	56611
	Югорская 3/1
	0
	0
	0,038
	9264,9
	0,92975
	0,9
	0,97883
	0,97
	0,000

	3823
	КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР-КТ 40
	0,14528571
	0
	0
	9268,3
	0,92973
	0,9
	0,97883
	0,97
	24,685

	3790
	ЮГОРСКАЯ 3/1
	0,239
	0
	0
	9268,5
	0,92973
	0,9
	0,97883
	0,97
	37,881

	4261
	ПЕРВОПРОХОДЦЕВ ПР-Д 9
	0,19
	0
	0
	9268,9
	0,92972
	0,9
	0,97883
	0,97
	28,056

	56555
	Пролетарский 30/1
	0
	0
	0,0793
	9271,9
	0,92970
	0,9
	0,97882
	0,97
	0,000

	4130
	ПРОЛЕТАРСКИЙ ПР-КТ 30/1
	0,0798
	0
	0
	9272,4
	0,92970
	0,9
	0,97882
	0,97
	12,989

	38730
	ОЗЕРНАЯ 11А
	0,145
	0
	0
	9272,5
	0,92970
	0,9
	0,97882
	0,97
	26,628

	56031
	Ивана Кайдалова 28/1
	0
	0
	0,1423
	9273
	0,92969
	0,9
	0,97882
	0,97
	0,000

	56039
	Пролетарский 10/1
	0
	0
	0,0413
	9273,6
	0,92969
	0,9
	0,97881
	0,97
	0,000

	58800
	
	0,1
	0
	0
	9275,1
	0,92968
	0,9
	0,97881
	0,97
	15,032

	38229
	ОЗЕРНАЯ 1
	0,069
	0
	0
	9277,6
	0,92966
	0,9
	0,97881
	0,97
	12,669

	56180
	Комсомольский 15
	0
	0
	0,469
	9278,4
	0,92965
	0,9
	0,97880
	0,97
	0,000

	39360
	ПЕРВОПРОХОДЦЕВ ПР-Д 12/1
	0,0945
	0,0235
	0,1355
	9279
	0,92965
	0,9
	0,97880
	0,97
	19,490

	39464
	ЮГОРСКАЯ 3А
	0,062
	0,04
	0
	9282,4
	0,92962
	0,9
	0,97879
	0,97
	16,166

	38748
	ОЗЕРНАЯ 9
	0,0265
	0
	0
	9287,8
	0,92958
	0,9
	0,97878
	0,97
	4,866

	56228
	Первопроходцев 8
	0
	0
	0,0858
	9288,1
	0,92958
	0,9
	0,97878
	0,97
	0,000

	38277
	РЫБНИКОВ 16/3
	0,0058
	0
	0
	9288,2
	0,92958
	0,9
	0,97878
	0,97
	1,083

	56240
	Комсомольский 38
	0
	0
	0,1151
	9288,3
	0,92958
	0,9
	0,97878
	0,97
	0,000

	4129
	ПРОЛЕТАРСКИЙ ПР-КТ 30/1
	0,0798
	0
	0
	9288,8
	0,92957
	0,9
	0,97878
	0,97
	12,989

	39932
	КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР-КТ 13
	1,5622
	0
	0,4451
	9289,8
	0,92956
	0,9
	0,97878
	0,97
	281,658

	56572
	Комсомольский 42/1
	0
	0
	0,015
	9290,5
	0,92956
	0,9
	0,97878
	0,97
	0,000

	3821
	КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР-КТ 40
	0,14528571
	0
	0
	9294,2
	0,92953
	0,9
	0,97877
	0,97
	24,686

	4134
	ЮГОРСКАЯ 20
	0,13533333
	0
	0
	9294,5
	0,92953
	0,9
	0,97877
	0,97
	21,795

	56437
	Пролетарский 18
	0
	0
	0,0688
	9296,4
	0,92951
	0,9
	0,97876
	0,97
	0,000

	4259
	ПЕРВОПРОХОДЦЕВ ПР-Д 9
	0,19
	0
	0
	9296,8
	0,92951
	0,9
	0,97876
	0,97
	28,056

	56692
	Взлетный 7
	0
	0
	0,0836
	9296,9
	0,92951
	0,9
	0,97876
	0,97
	0,000

	3810
	КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР-КТ 42/1
	0,04
	0,268
	0
	9297,8
	0,92950
	0,9
	0,97876
	0,97
	45,738

	3824
	КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР-КТ 40
	0,14528571
	0
	0
	9299,9
	0,92949
	0,9
	0,97875
	0,97
	24,684

	38725
	ОЗЕРНАЯ 11
	0,071
	0
	0
	9302,2
	0,92947
	0,9
	0,97875
	0,97
	13,038

	56484
	Первопроходцев 11
	0
	0
	0,0874
	9302,5
	0,92947
	0,9
	0,97875
	0,97
	0,000

	3847
	ВЗЛЕТНЫЙ ПР-Д 7
	0,361
	0
	0
	9306,6
	0,92944
	0,9
	0,97874
	0,97
	61,307

	4128
	ПРОЛЕТАРСКИЙ ПР-КТ 30/1
	0,0798
	0
	0
	9308,1
	0,92943
	0,9
	0,97874
	0,97
	12,989

	56584
	Югорская 20
	0
	0
	0,0793
	9308,5
	0,92942
	0,9
	0,97873
	0,97
	0,000

	56756
	Югорская 36
	0
	0
	0,023
	9311,5
	0,92940
	0,9
	0,97873
	0,97
	0,000

	56695
	Комсомольский 44/1
	0
	0
	0,1076
	9311,6
	0,92940
	0,9
	0,97873
	0,97
	0,000

	4262
	ПЕРВОПРОХОДЦЕВ ПР-Д 11
	0,11813333
	0
	0
	9314
	0,92938
	0,9
	0,97872
	0,97
	17,388

	3874
	ЮГОРСКАЯ 36
	0,131
	0
	0
	9314,9
	0,92937
	0,9
	0,97872
	0,97
	16,565

	56741
	Взлетный 6
	0
	0
	0,1675
	9317,3
	0,92936
	0,9
	0,97871
	0,97
	0,000

	38204
	ОЗЕРНАЯ 1/1
	0,189
	0,041
	0,085
	9320,8
	0,92933
	0,9
	0,97871
	0,97
	45,055

	56569
	Комсомольский 44
	0
	0
	0,1185
	9321,6
	0,92932
	0,9
	0,97870
	0,97
	0,000

	3871
	ВЗЛЕТНЫЙ ПР-Д 6
	0,3375
	0
	0
	9322,5
	0,92932
	0,9
	0,97870
	0,97
	42,621

	56616
	Югорская 1/3
	0
	0
	0,282
	9325,8
	0,92929
	0,9
	0,97870
	0,97
	0,000

	3820
	КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР-КТ 40
	0,14528571
	0
	0
	9326
	0,92929
	0,9
	0,97869
	0,97
	24,684

	4127
	ПРОЛЕТАРСКИЙ ПР-КТ 30/1
	0,0798
	0
	0
	9327,9
	0,92928
	0,9
	0,97869
	0,97
	12,989

	4133
	ЮГОРСКАЯ 20
	0,13533333
	0
	0
	9328,9
	0,92927
	0,9
	0,97869
	0,97
	21,731

	3789
	ЮГОРСКАЯ 1/3
	0,222
	0,082
	0
	9330,2
	0,92926
	0,9
	0,97869
	0,97
	47,907

	56201
	Геологическая 18
	0
	0
	0,0774
	9332
	0,92924
	0,9
	0,97868
	0,97
	0,000

	57556
	ПЕРВОПРОХОДЦЕВ ПР-Д 11
	0,11813333
	0
	0
	9334,2
	0,92923
	0,9
	0,97868
	0,97
	17,395

	3808
	КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР-КТ 38
	0,428
	0
	0
	9335,6
	0,92922
	0,9
	0,97867
	0,97
	72,616

	38285
	РЫБНИКОВ 18
	0,2741
	0
	0
	9341,5
	0,92917
	0,9
	0,97866
	0,97
	51,202

	3845
	КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР-КТ 44/1
	0,16
	0
	0
	9341,7
	0,92917
	0,9
	0,97866
	0,97
	27,175

	56743
	Мелик-Карамова 45/2
	0
	0
	0,2218
	9341,7
	0,92917
	0,9
	0,97866
	0,97
	0,000

	56234
	Комсомольский 31
	0
	0
	0,146
	9342,1
	0,92917
	0,9
	0,97866
	0,97
	0,000

	3814
	КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР-КТ 44
	0,1492
	0
	0
	9344,3
	0,92915
	0,9
	0,97865
	0,97
	25,341

	3815
	КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР-КТ 44
	0,1492
	0
	0
	9344,7
	0,92915
	0,9
	0,97865
	0,97
	25,340

	56232
	Комсомольский 31
	0
	0
	0,146
	9345
	0,92915
	0,9
	0,97865
	0,97
	0,000

	4126
	ПРОЛЕТАРСКИЙ ПР-КТ 30/1
	0,0798
	0
	0
	9346,4
	0,92913
	0,9
	0,97865
	0,97
	12,989

	4264
	ПЕРВОПРОХОДЦЕВ ПР-Д 11
	0,11813333
	0
	0
	9348,4
	0,92912
	0,9
	0,97864
	0,97
	17,395

	38809
	МЕЛИК - КАРАМОВА 45/2
	0,419
	0
	0
	9350,1
	0,92911
	0,9
	0,97864
	0,97
	52,942

	56735
	Мелик-Карамова 47/1
	0
	0
	0,2043
	9352
	0,92909
	0,9
	0,97864
	0,97
	0,000

	56731
	Мелик-Карамова 47/2
	0
	0
	0,1946
	9352,1
	0,92909
	0,9
	0,97863
	0,97
	0,000

	4247
	Комсомольский 31
	0,074
	0
	0
	9353,6
	0,92908
	0,9
	0,97863
	0,97
	10,992

	58793
	Геологическая 18
	0
	0
	0,0604
	9357,4
	0,92905
	0,9
	0,97862
	0,97
	0,000

	3819
	КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР-КТ 40
	0,14528571
	0
	0
	9357,4
	0,92905
	0,9
	0,97862
	0,97
	24,686

	4132
	ЮГОРСКАЯ 20
	0,13533333
	0
	0
	9358
	0,92905
	0,9
	0,97862
	0,97
	21,697

	56728
	Мелик-Карамова 45/1
	0
	0
	0,0825
	9358,4
	0,92904
	0,9
	0,97862
	0,97
	0,000

	3809
	КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР-КТ 38/1
	0,056
	0
	0
	9362,2
	0,92902
	0,9
	0,97861
	0,97
	9,476

	3873
	МЕЛИК - КАРАМОВА 47/2
	0,248
	0
	0
	9363,5
	0,92901
	0,9
	0,97861
	0,97
	31,319

	3880
	МЕЛИК - КАРАМОВА 47/1
	0,4211
	0
	0
	9366,6
	0,92898
	0,9
	0,97860
	0,97
	53,203

	3872
	МЕЛИК - КАРАМОВА 47/2
	0,248
	0
	0
	9369,9
	0,92896
	0,9
	0,97859
	0,97
	31,322

	3844
	КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР-КТ 44/1
	0,16
	0
	0
	9373
	0,92893
	0,9
	0,97859
	0,97
	27,173

	4246
	КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР-КТ 31
	0,15
	0
	0
	9373,6
	0,92893
	0,9
	0,97859
	0,97
	22,281

	38885
	ЮГОРСКАЯ 13
	0,479
	0,133
	0,14705
	9373,8
	0,92893
	0,9
	0,97859
	0,97
	127,032

	56596
	Югорская 5
	0
	0
	0,2033
	9374,8
	0,92892
	0,9
	0,97858
	0,97
	0,000

	56391
	Взлетный 1
	0
	0
	0,0887
	9375,1
	0,92892
	0,9
	0,97858
	0,97
	0,000

	3813
	КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР-КТ 44
	0,1492
	0
	0
	9375,7
	0,92891
	0,9
	0,97858
	0,97
	25,339

	56699
	Югорская 30/1
	0
	0
	0,0731
	9377,8
	0,92890
	0,9
	0,97858
	0,97
	0,000

	4131
	ЮГОРСКАЯ 20
	0,052
	0
	0
	9380,9
	0,92887
	0,9
	0,97857
	0,97
	9,227

	56246
	Комсомольский 36
	0
	0
	0,1026
	9383,8
	0,92885
	0,9
	0,97856
	0,97
	0,000

	3885
	МЕЛИК - КАРАМОВА 45/1
	0,6592
	0
	0
	9384,7
	0,92884
	0,9
	0,97856
	0,97
	83,481

	56737
	Мелик-Карамова 45
	0
	0
	0,0784
	9385
	0,92884
	0,9
	0,97856
	0,97
	0,000

	38212
	ОЗЕРНАЯ 2
	0,293
	0
	0,185
	9386,2
	0,92883
	0,9
	0,97856
	0,97
	53,821

	56733
	Мелик-Карамова 47
	0
	0
	0,1524
	9386,7
	0,92883
	0,9
	0,97856
	0,97
	0,000

	56014
	Пролетарский пр 8
	0
	0
	0,1654
	9388,6
	0,92881
	0,9
	0,97855
	0,97
	0,000

	3818
	КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР-КТ 40
	0,14528571
	0
	0
	9389,6
	0,92881
	0,9
	0,97855
	0,97
	24,686

	39183
	ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ 10
	0,252
	0,656
	0,425
	9390,3
	0,92880
	0,9
	0,97855
	0,97
	156,939

	56749
	Мелик-Карамова 43
	0
	0
	0,1439
	9392,8
	0,92878
	0,9
	0,97854
	0,97
	0,000

	3826
	КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР-КТ 46
	0,1694
	0
	0
	9392,8
	0,92878
	0,9
	0,97854
	0,97
	28,781

	3812
	КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР-КТ 44
	0,1492
	0
	0
	9393
	0,92878
	0,9
	0,97854
	0,97
	25,372

	56628
	Югорская 1
	0
	0
	0,0955
	9394,8
	0,92877
	0,9
	0,97854
	0,97
	0,000

	56203
	Комсомольский 17
	0
	0
	0,0376
	9396,5
	0,92876
	0,9
	0,97853
	0,97
	0,000

	4125
	ПРОЛЕТАРСКИЙ ПР-КТ 28
	0,19166667
	0
	0
	9399,7
	0,92873
	0,9
	0,97853
	0,97
	31,197

	56456
	Пролетарский 28
	0
	0
	0,1058
	9401,2
	0,92872
	0,9
	0,97852
	0,97
	0,000

	3850
	ВЗЛЕТНЫЙ ПР-Д 1
	0,139
	0
	0
	9401,9
	0,92871
	0,9
	0,97852
	0,97
	23,622

	56250
	Комсомольский 36/1
	0
	0
	0,114
	9404,8
	0,92869
	0,9
	0,97851
	0,97
	0,000

	3833
	ЮГОРСКАЯ 30/1
	0,155
	0
	0
	9408,2
	0,92867
	0,9
	0,97851
	0,97
	26,323

	4245
	КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР-КТ 31
	0,15
	0
	0
	9408,3
	0,92867
	0,9
	0,97851
	0,97
	22,280

	56747
	Взлетный 6
	0
	0
	0,5025
	9409,3
	0,92866
	0,9
	0,97850
	0,97
	0,000

	3791
	ЮГОРСКАЯ 5
	0,25675
	0
	0
	9410
	0,92865
	0,9
	0,97850
	0,97
	40,432

	56398
	Взлетный 5
	0
	0
	0,0524
	9411,6
	0,92864
	0,9
	0,97850
	0,97
	0,000

	3849
	ВЗЛЕТНЫЙ ПР-Д 5
	0,238
	0
	0
	9411,9
	0,92864
	0,9
	0,97850
	0,97
	40,417

	3875
	МЕЛИК - КАРАМОВА 47
	0,1532
	0
	0
	9418,4
	0,92859
	0,9
	0,97848
	0,97
	19,576

	3817
	КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР-КТ 36/1
	0,036
	0,058
	0
	9418,4
	0,92859
	0,9
	0,97848
	0,97
	16,156

	56244
	Комсомольский 36/2
	0
	0
	0,0484
	9418,4
	0,92859
	0,9
	0,97848
	0,97
	0,000

	3807
	КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР-КТ 36
	0,506
	0
	0
	9419,2
	0,92858
	0,9
	0,97848
	0,97
	85,424

	56754
	Мелик-Каримова 45/3
	0
	0
	0,0336
	9419,7
	0,92858
	0,9
	0,97848
	0,97
	0,000

	3876
	МЕЛИК - КАРАМОВА 47
	0,1532
	0
	0
	9419,7
	0,92858
	0,9
	0,97848
	0,97
	19,637

	56632
	Югорская 1/2
	0
	0
	0,1888
	9420,7
	0,92857
	0,9
	0,97848
	0,97
	0,000

	51246
	ЮГОРСКАЯ 1
	0,1803
	0
	0
	9421,4
	0,92857
	0,9
	0,97848
	0,97
	28,579

	56018
	Пролетарский пр 8/3
	0
	0
	0,041
	9421,5
	0,92857
	0,9
	0,97848
	0,97
	0,000

	38768
	ВЗЛЕТНЫЙ ПР-Д 6
	0,3375
	0
	0
	9421,7
	0,92856
	0,9
	0,97848
	0,97
	42,614

	3884
	МЕЛИК - КАРАМОВА 45/3
	0,027
	0,1248
	0
	9422,1
	0,92856
	0,9
	0,97848
	0,97
	19,341

	56634
	Югорская 1/1
	0
	0
	0,0597
	9423
	0,92855
	0,9
	0,97847
	0,97
	0,000

	4124
	ПРОЛЕТАРСКИЙ ПР-КТ 28
	0,19166667
	0
	0
	9423,5
	0,92855
	0,9
	0,97847
	0,97
	31,196

	3827
	КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР-КТ 46
	0,1694
	0
	0
	9423,8
	0,92855
	0,9
	0,97847
	0,97
	28,779

	3883
	МЕЛИК - КАРАМОВА 45
	0,16233333
	0
	0
	9423,9
	0,92855
	0,9
	0,97847
	0,97
	20,931

	58814
	
	0,005
	0
	0
	9425,1
	0,92854
	0,9
	0,97847
	0,97
	0,918

	51249
	ЮГОРСКАЯ 1
	0,1803
	0
	0
	9427,2
	0,92852
	0,9
	0,97846
	0,97
	28,578

	3886
	МЕЛИК - КАРАМОВА 43
	0,2825
	0
	0
	9428,3
	0,92851
	0,9
	0,97846
	0,97
	36,708

	4244
	КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР-КТ 31
	0,15
	0
	0
	9428,7
	0,92851
	0,9
	0,97846
	0,97
	22,281

	3887
	МЕЛИК - КАРАМОВА 43
	0,2825
	0
	0
	9431,7
	0,92849
	0,9
	0,97845
	0,97
	36,505

	4267
	ПЕРВОПРОХОДЦЕВ ПР-Д 11/1
	0,241
	0
	0
	9432,3
	0,92848
	0,9
	0,97845
	0,97
	35,477

	38889
	ЮГОРСКАЯ 13
	0,479
	0,133
	0,14705
	9432,9
	0,92848
	0,9
	0,97845
	0,97
	127,740

	56703
	Югорская 30/2
	0
	0
	0,0815
	9433,1
	0,92848
	0,9
	0,97845
	0,97
	0,000

	3851
	ВЗЛЕТНЫЙ ПР-Д 1
	0,139
	0
	0
	9433,4
	0,92848
	0,9
	0,97845
	0,97
	23,620

	56492
	Первопроходцев 11/1
	0
	0
	0,0657
	9433,7
	0,92847
	0,9
	0,97845
	0,97
	0,000

	56262
	Коммомольскийпр 19
	0
	0
	0,2177
	9434,8
	0,92846
	0,9
	0,97845
	0,97
	0,000

	3834
	ЮГОРСКАЯ 30/2
	0,16133333
	0
	0
	9438,1
	0,92844
	0,9
	0,97844
	0,97
	27,404

	56395
	Мунарева 4
	0
	0
	0,2837
	9439,7
	0,92843
	0,9
	0,97843
	0,97
	0,000

	3793
	ЮГОРСКАЯ 5
	0,25675
	0
	0
	9439,8
	0,92843
	0,9
	0,97843
	0,97
	40,429

	3832
	ЮГОРСКАЯ 30/1
	0,155
	0
	0
	9441,1
	0,92842
	0,9
	0,97843
	0,97
	26,323

	3843
	КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР-КТ 44/1
	0,16
	0
	0
	9441,2
	0,92842
	0,9
	0,97843
	0,97
	27,487

	38190
	ОЗЕРНАЯ 6
	0,047
	0
	0
	9444,1
	0,92839
	0,9
	0,97842
	0,97
	8,631

	3784
	ЮГОРСКАЯ 1/2
	0,1956
	0
	0
	9447,4
	0,92837
	0,9
	0,97842
	0,97
	30,839

	4123
	ПРОЛЕТАРСКИЙ ПР-КТ 28
	0,19166667
	0
	0
	9447,9
	0,92837
	0,9
	0,97842
	0,97
	31,197

	4243
	КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР-КТ 31
	0,15
	0
	0
	9447,9
	0,92837
	0,9
	0,97842
	0,97
	22,281

	3781
	ЮГОРСКАЯ 1/1
	0,133
	0
	0
	9449,3
	0,92835
	0,9
	0,97841
	0,97
	20,952

	3882
	МЕЛИК - КАРАМОВА 45
	0,16233333
	0
	0
	9451,6
	0,92834
	0,9
	0,97841
	0,97
	20,980

	3877
	МЕЛИК - КАРАМОВА 47
	0,1532
	0
	0
	9454,4
	0,92832
	0,9
	0,97840
	0,97
	19,748

	38171
	ОЗЕРНАЯ 13
	0,035
	0
	0
	9456,1
	0,92830
	0,9
	0,97840
	0,97
	6,427

	3782
	ЮГОРСКАЯ 1/1
	0,133
	0
	0
	9456,5
	0,92830
	0,9
	0,97840
	0,97
	20,955

	3888
	МЕЛИК - КАРАМОВА 43
	0,2
	0
	0
	9458,7
	0,92828
	0,9
	0,97839
	0,97
	35,155

	56623
	Югорская 1
	0
	0
	0,0955
	9460,2
	0,92827
	0,9
	0,97839
	0,97
	0,000

	38169
	ОЗЕРНАЯ 3А
	0,0647
	0
	0
	9462,6
	0,92825
	0,9
	0,97838
	0,97
	12,785

	3828
	КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР-КТ 46
	0,1694
	0
	0
	9463,3
	0,92825
	0,9
	0,97838
	0,97
	28,779

	3831
	ЮГОРСКАЯ 30/1
	0,155
	0
	0
	9463,6
	0,92825
	0,9
	0,97838
	0,97
	26,338

	3785
	ЮГОРСКАЯ 1/2
	0,1956
	0
	0
	9464,1
	0,92824
	0,9
	0,97838
	0,97
	30,836

	3835
	ЮГОРСКАЯ 30/2
	0,16133333
	0
	0
	9467,7
	0,92822
	0,9
	0,97837
	0,97
	27,403

	4242
	КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР-КТ 31
	0,15
	0
	0
	9467,9
	0,92821
	0,9
	0,97837
	0,97
	22,281

	3842
	КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР-КТ 44/1
	0,16
	0
	0
	9472,7
	0,92818
	0,9
	0,97836
	0,97
	27,486

	3794
	ЮГОРСКАЯ 5
	0,25675
	0
	0
	9473,8
	0,92817
	0,9
	0,97836
	0,97
	40,432

	56458
	Пролетарский 30
	0
	0
	0,1482
	9475
	0,92816
	0,9
	0,97835
	0,97
	0,000

	4271
	ПРОЛЕТАРСКИЙ ПР-КТ 24
	0,315
	0
	0
	9476,3
	0,92815
	0,9
	0,97835
	0,97
	46,227

	3859
	МУНАРЕВА ПР-Д 4
	0,109
	0
	0
	9478
	0,92814
	0,9
	0,97835
	0,97
	18,559

	3860
	МУНАРЕВА ПР-Д 4
	0,109
	0
	0
	9478,4
	0,92813
	0,9
	0,97835
	0,97
	18,551

	56496
	Первопроходцев 11/2
	0
	0
	0,0746
	9478,5
	0,92813
	0,9
	0,97835
	0,97
	0,000

	3881
	МЕЛИК - КАРАМОВА 45
	0,16233333
	0
	0
	9478,6
	0,92813
	0,9
	0,97835
	0,97
	20,979

	3848
	ВЗЛЕТНЫЙ ПР-Д 3
	0,388
	0,142
	0
	9480,4
	0,92812
	0,9
	0,97834
	0,97
	94,550

	3852
	ВЗЛЕТНЫЙ ПР-Д 1
	0,139
	0
	0
	9482,7
	0,92810
	0,9
	0,97834
	0,97
	23,623

	3862
	МУНАРЕВА ПР-Д 4
	0,109
	0
	0
	9483,7
	0,92809
	0,9
	0,97833
	0,97
	18,552

	4268
	ПРОЛЕТАРСКИЙ ПР-КТ 20/1
	0,184
	0,139
	0
	9483,7
	0,92809
	0,9
	0,97833
	0,97
	47,540

	3825
	ВЗЛЕТНЫЙ ПР-Д 5/1
	0,249
	0
	0
	9485,5
	0,92808
	0,9
	0,97833
	0,97
	43,533

	56402
	Взлетный 5/1
	0
	0
	0,0788
	9485,6
	0,92808
	0,9
	0,97833
	0,97
	0,000

	56488
	Пролетарский 20/1
	0
	0
	0,378
	9486
	0,92808
	0,9
	0,97833
	0,97
	0,000

	39309
	склад
	0,002
	0
	0
	9487,3
	0,92807
	0,9
	0,97833
	0,97
	0,295

	4241
	КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР-КТ 31
	0,15
	0
	0
	9487,6
	0,92806
	0,9
	0,97833
	0,97
	22,280

	3861
	МУНАРЕВА ПР-Д 4
	0,109
	0
	0
	9487,6
	0,92806
	0,9
	0,97833
	0,97
	18,553

	4121
	ПРОЛЕТАРСКИЙ ПР-КТ 30
	0,133
	0
	0
	9491
	0,92804
	0,9
	0,97832
	0,97
	21,648

	3783
	ЮГОРСКАЯ 1/1
	0,133
	0
	0
	9491
	0,92804
	0,9
	0,97832
	0,97
	20,955

	4265
	ПЕРВОПРОХОДЦЕВ ПР-Д 11/2
	0,1885
	0
	0
	9491,9
	0,92803
	0,9
	0,97832
	0,97
	27,749

	56640
	Фармана Салманова 2
	0
	0
	0,1211
	9493,3
	0,92802
	0,9
	0,97831
	0,97
	0,000

	4266
	ПЕРВОПРОХОДЦЕВ ПР-Д 11/2
	0,1885
	0
	0
	9493,6
	0,92802
	0,9
	0,97831
	0,97
	27,749

	3836
	ЮГОРСКАЯ 30/2
	0,16133333
	0
	0
	9498,3
	0,92798
	0,9
	0,97830
	0,97
	27,401

	3889
	МЕЛИК - КАРАМОВА 43
	0,2
	0
	0
	9498,6
	0,92798
	0,9
	0,97830
	0,97
	35,144

	38153
	ОЗЕРНАЯ 15
	0,064
	0
	0
	9500,5
	0,92797
	0,9
	0,97830
	0,97
	12,112

	3786
	ЮГОРСКАЯ 1/2
	0,1956
	0
	0
	9500,8
	0,92796
	0,9
	0,97830
	0,97
	30,837

	56408
	Взлетный 4а,б
	0
	0
	0,141
	9503,1
	0,92795
	0,9
	0,97829
	0,97
	0,000

	56638
	Пролетарский 32
	0
	0
	0,1303
	9504,6
	0,92794
	0,9
	0,97829
	0,97
	0,000

	38218
	ЗАВОДСКАЯ 2
	0,022
	0
	0
	9505,9
	0,92793
	0,9
	0,97828
	0,97
	4,040

	3853
	ВЗЛЕТНЫЙ ПР-Д 1
	0,139
	0
	0
	9507
	0,92792
	0,9
	0,97828
	0,97
	23,624

	4240
	КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР-КТ 31
	0,15
	0
	0
	9508
	0,92791
	0,9
	0,97828
	0,97
	22,281

	3858
	МУНАРЕВА ПР-Д 4
	0,109
	0
	0
	9508,3
	0,92791
	0,9
	0,97828
	0,97
	18,552

	56441
	Пролетарский 24
	0
	0
	0,0823
	9508,7
	0,92790
	0,9
	0,97828
	0,97
	0,000

	39341
	ФАРМАНА САЛМАНОВА 2
	0,569
	0
	0
	9508,8
	0,92790
	0,9
	0,97828
	0,97
	90,187

	38157
	ОЗЕРНАЯ 13
	0,035
	0
	0
	9508,8
	0,92790
	0,9
	0,97828
	0,97
	6,427

	56607
	Югорская 5/4
	0
	0
	0,1656
	9509,6
	0,92790
	0,9
	0,97828
	0,97
	0,000

	3795
	ЮГОРСКАЯ 5
	0,25675
	0
	0
	9509,6
	0,92790
	0,9
	0,97828
	0,97
	40,432

	56165
	Геологическая 15/1
	0
	0
	1,0991
	9512,3
	0,92788
	0,9
	0,97827
	0,97
	0,000

	56410
	Мелик-Карамова 43
	0
	0
	0,1439
	9512,6
	0,92787
	0,9
	0,97827
	0,97
	0,000

	56620
	Югорская 1
	0
	0
	0,0955
	9513,9
	0,92786
	0,9
	0,97827
	0,97
	0,000

	3890
	МЕЛИК - КАРАМОВА 43
	0,2
	0
	0
	9515,5
	0,92785
	0,9
	0,97826
	0,97
	35,261

	4120
	ПРОЛЕТАРСКИЙ ПР-КТ 30
	0,133
	0
	0
	9516,9
	0,92784
	0,9
	0,97826
	0,97
	21,648

	3878
	МЕЛИК - КАРАМОВА 47
	0,1532
	0
	0
	9520,6
	0,92781
	0,9
	0,97825
	0,97
	19,857

	3787
	ЮГОРСКАЯ 1/2
	0,1956
	0
	0
	9520,7
	0,92781
	0,9
	0,97825
	0,97
	30,839

	51309
	ЮГОРСКАЯ 5/4
	0,68
	0
	0
	9520,7
	0,92781
	0,9
	0,97825
	0,97
	108,500

	40111
	КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР-КТ 20
	0,399
	0
	0,1025
	9523,4
	0,92779
	0,9
	0,97824
	0,97
	72,931

	56758
	Комсомольский 46
	0
	0
	0,1413
	9524
	0,92779
	0,9
	0,97824
	0,97
	0,000

	3891
	МЕЛИК - КАРАМОВА 43
	0,2
	0
	0
	9524,7
	0,92778
	0,9
	0,97824
	0,97
	34,667

	38312
	ФЕДОРОВА 13
	0,024
	0
	0
	9525,1
	0,92778
	0,9
	0,97824
	0,97
	4,407

	38152
	ОЗЕРНАЯ 10
	0,0265
	0
	0
	9525,6
	0,92778
	0,9
	0,97824
	0,97
	4,866

	56709
	Югорская 32/1
	0
	0
	0,0295
	9526,5
	0,92777
	0,9
	0,97824
	0,97
	0,000

	39346
	ЮГОРСКАЯ 1
	0,1803
	0
	0
	9526,6
	0,92777
	0,9
	0,97824
	0,97
	28,578

	4239
	КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР-КТ 31
	0,15
	0
	0
	9527,1
	0,92776
	0,9
	0,97824
	0,97
	22,280

	3829
	КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР-КТ 46
	0,1694
	0
	0
	9528
	0,92776
	0,9
	0,97823
	0,97
	28,780

	3905
	ВЗЛЕТНЫЙ ПР-Д 4
	0,127
	0
	0
	9529,1
	0,92775
	0,9
	0,97823
	0,97
	16,027

	3780
	ПРОЛЕТАРСКИЙ ПР-КТ 32
	0,14675
	0
	0
	9530
	0,92774
	0,9
	0,97823
	0,97
	23,105

	4238
	КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР-КТ 31
	0,15
	0
	0
	9532,1
	0,92773
	0,9
	0,97822
	0,97
	22,281

	38637
	ВЗЛЕТНЫЙ ПР-Д 5/2
	0,005
	0
	0
	9533,2
	0,92772
	0,9
	0,97822
	0,97
	1,388

	4119
	ПРОЛЕТАРСКИЙ ПР-КТ 30
	0,133
	0
	0
	9536,2
	0,92770
	0,9
	0,97821
	0,97
	21,648

	3857
	МУНАРЕВА ПР-Д 4
	0,109
	0
	0
	9537,9
	0,92768
	0,9
	0,97821
	0,97
	18,554

	3779
	ПРОЛЕТАРСКИЙ ПР-КТ 32
	0,14675
	0
	0
	9542,3
	0,92765
	0,9
	0,97820
	0,97
	23,106

	56707
	Югорская 32
	0
	0
	0,0686
	9543,7
	0,92764
	0,9
	0,97820
	0,97
	0,000

	38908
	ОЗЕРНАЯ 21
	0,04
	0
	0
	9545,5
	0,92763
	0,9
	0,97819
	0,97
	7,345

	3840
	ЮГОРСКАЯ 32/1
	0,146
	0
	0
	9547,9
	0,92761
	0,9
	0,97819
	0,97
	24,775

	58821
	РЫБНИКОВ 32
	0,1
	0
	0
	9548,2
	0,92760
	0,9
	0,97819
	0,97
	18,363

	3856
	МУНАРЕВА ПР-Д 4
	0,109
	0
	0
	9549,2
	0,92760
	0,9
	0,97818
	0,97
	18,552

	3904
	ВЗЛЕТНЫЙ ПР-Д 4
	0,127
	0
	0
	9549,8
	0,92759
	0,9
	0,97818
	0,97
	16,012

	38139
	ОЗЕРНАЯ 12
	0,048
	0
	0
	9552,7
	0,92757
	0,9
	0,97818
	0,97
	8,814

	38315
	ФЕДОРОВА 11
	0,009
	0
	0
	9553,1
	0,92757
	0,9
	0,97818
	0,97
	1,653

	3788
	ЮГОРСКАЯ 1/2
	0,1956
	0
	0
	9553,3
	0,92757
	0,9
	0,97818
	0,97
	30,838

	4118
	ПРОЛЕТАРСКИЙ ПР-КТ 30
	0,133
	0
	0
	9554,4
	0,92756
	0,9
	0,97817
	0,97
	21,648

	58804
	ОЗЕРНАЯ 13А
	0,1
	0
	0
	9554,8
	0,92755
	0,9
	0,97817
	0,97
	18,363

	56604
	Югорская 5/1
	0
	0
	0,0988
	9555
	0,92755
	0,9
	0,97817
	0,97
	0,000

	38817
	ФЕДОРОВА 16
	0,072
	0
	0
	9555,8
	0,92755
	0,9
	0,97817
	0,97
	13,221

	56404
	Взлетный 3
	0
	0
	0,894
	9556,2
	0,92754
	0,9
	0,97817
	0,97
	0,000

	3830
	КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР-КТ 46
	0,1694
	0
	0
	9558,4
	0,92753
	0,9
	0,97816
	0,97
	28,779

	38193
	ЗАВОДСКАЯ 5
	0,0069
	0
	0
	9563,4
	0,92749
	0,9
	0,97815
	0,97
	1,267

	38131
	ОЗЕРНАЯ 19
	0,099
	0
	0
	9568,6
	0,92745
	0,9
	0,97814
	0,97
	18,179

	57554
	ПРОЛЕТАРСКИЙ ПР-КТ 26
	0,371
	0
	0
	9568,8
	0,92745
	0,9
	0,97814
	0,97
	54,615

	51305
	ЮГОРСКАЯ 5/1
	0,118
	0
	0
	9568,9
	0,92745
	0,9
	0,97814
	0,97
	18,624

	3879
	МЕЛИК - КАРАМОВА 47
	0,1532
	0
	0
	9570,5
	0,92744
	0,9
	0,97814
	0,97
	19,912

	3837
	ЮГОРСКАЯ 32
	0,18966667
	0
	0
	9570,8
	0,92743
	0,9
	0,97814
	0,97
	32,408

	56450
	Пролетарский 26
	0
	0
	0,0855
	9571
	0,92743
	0,9
	0,97813
	0,97
	0,000

	3777
	ПРОЛЕТАРСКИЙ ПР-КТ 32
	0,14675
	0
	0
	9578,1
	0,92738
	0,9
	0,97812
	0,97
	23,104

	4272
	ПРОЛЕТАРСКИЙ ПР-КТ 20
	0,575
	0
	0
	9578,5
	0,92738
	0,9
	0,97812
	0,97
	84,683

	3841
	ЮГОРСКАЯ 32/1
	0,146
	0
	0
	9579,5
	0,92737
	0,9
	0,97812
	0,97
	24,776

	3855
	МУНАРЕВА ПР-Д 4
	0,109
	0
	0
	9581,2
	0,92735
	0,9
	0,97811
	0,97
	18,551

	38130
	ОЗЕРНАЯ 21
	0,04
	0
	0
	9581,8
	0,92735
	0,9
	0,97811
	0,97
	7,345

	3903
	ВЗЛЕТНЫЙ ПР-Д 4
	0,127
	0
	0
	9582
	0,92735
	0,9
	0,97811
	0,97
	15,997

	3854
	МУНАРЕВА ПР-Д 4
	0,109
	0
	0
	9582,1
	0,92735
	0,9
	0,97811
	0,97
	18,551

	39169
	ОЗЕРНАЯ 17
	0,0425
	0
	0
	9583,8
	0,92733
	0,9
	0,97811
	0,97
	7,804

	58808
	ОЗЕРНАЯ 21
	0,1
	0
	0
	9586
	0,92732
	0,9
	0,97810
	0,97
	18,363

	56570
	Югорская 5/3а,б
	0
	0
	0,1576
	9588,6
	0,92730
	0,9
	0,97809
	0,97
	0,000

	58677
	Мелик - Карамова 41/2
	0
	0
	0,24
	9594,7
	0,92725
	0,9
	0,97808
	0,97
	0,000

	51307
	ЮГОРСКАЯ 5/1
	0,118
	0
	0
	9594,9
	0,92725
	0,9
	0,97808
	0,97
	18,622

	3778
	ПРОЛЕТАРСКИЙ ПР-КТ 32
	0,14675
	0
	0
	9596
	0,92724
	0,9
	0,97808
	0,97
	23,106

	56801
	Мелик-Карамова 28/3
	0
	0
	0,1252
	9597,2
	0,92723
	0,9
	0,97808
	0,97
	0,000

	56150
	Комсомольский 12
	0
	0
	0,1136
	9597,9
	0,92723
	0,9
	0,97807
	0,97
	0,000

	56414
	Взлетный 4/1
	0
	0
	0,0561
	9602,3
	0,92719
	0,9
	0,97806
	0,97
	0,000

	38522
	ЮГОРСКАЯ 5/3
	0,1525
	0
	0
	9602,5
	0,92719
	0,9
	0,97806
	0,97
	24,012

	3838
	ЮГОРСКАЯ 32
	0,18966667
	0
	0
	9603,4
	0,92719
	0,9
	0,97806
	0,97
	32,404

	38911
	МЕЛИК - КАРАМОВА 41/2
	0,214
	0
	0
	9603,4
	0,92719
	0,9
	0,97806
	0,97
	27,237

	3796
	ЮГОРСКАЯ 5/1
	0,118
	0
	0
	9604,9
	0,92717
	0,9
	0,97806
	0,97
	18,622

	56152
	Комсомольский 12/1
	0
	0
	0,0578
	9605,4
	0,92717
	0,9
	0,97806
	0,97
	0,000

	56445
	Пролетарский 20
	0
	0
	0,126
	9607,7
	0,92715
	0,9
	0,97805
	0,97
	0,000

	3902
	ВЗЛЕТНЫЙ ПР-Д 4
	0,127
	0
	0
	9609,9
	0,92714
	0,9
	0,97805
	0,97
	15,988

	56156
	Комсомольский 14/1
	0
	0
	0,2979
	9615,6
	0,92709
	0,9
	0,97803
	0,97
	0,000

	4269
	Пролетарский 26
	0,056
	0
	0
	9618,6
	0,92707
	0,9
	0,97803
	0,97
	8,244

	3839
	ЮГОРСКАЯ 32
	0,18966667
	0
	0
	9618,9
	0,92707
	0,9
	0,97803
	0,97
	32,403

	40152
	КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР-КТ 14/1
	0,1795
	0
	0
	9622
	0,92705
	0,9
	0,97802
	0,97
	28,556

	58932
	Фармана саламанова 4
	0
	0
	0,1694
	9623,2
	0,92704
	0,9
	0,97802
	0,97
	0,000

	56418
	Мелик-Карамова 41
	0
	0
	0,1692
	9623,8
	0,92703
	0,9
	0,97801
	0,97
	0,000

	3799
	ЮГОРСКАЯ 5/1
	0,118
	0
	0
	9623,9
	0,92703
	0,9
	0,97801
	0,97
	18,623

	56452
	Пролетарский 26
	0
	0
	0,007
	9626,2
	0,92701
	0,9
	0,97801
	0,97
	0,000

	39109
	ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ
	0,05
	0
	0
	9626,6
	0,92701
	0,9
	0,97801
	0,97
	0,000

	56606
	Югорская 5/2
	0
	0
	0,3481
	9627,2
	0,92701
	0,9
	0,97801
	0,97
	0,000

	56020
	Комсомольский 13/1
	0
	0
	0,1417
	9629,4
	0,92699
	0,9
	0,97800
	0,97
	0,000

	56803
	Мелик-Карамова 28/2
	0
	0
	0,042
	9632,7
	0,92696
	0,9
	0,97799
	0,97
	0,000

	11267
	ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ 4
	0,15
	0,42
	0,153
	9633,7
	0,92696
	0,9
	0,97799
	0,97
	105,135

	3895
	МЕЛИК - КАРАМОВА 41
	0,194
	0
	0
	9634,6
	0,92695
	0,9
	0,97799
	0,97
	24,883

	39361
	ФАРМАНА САЛМАНОВА 4
	0,218
	0,56
	0
	9637,3
	0,92693
	0,9
	0,97798
	0,97
	123,307

	5188
	КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР-КТ 12/1
	0,171
	0
	0
	9639,3
	0,92691
	0,9
	0,97798
	0,97
	27,203

	39771
	КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР-КТ 13/1
	0,3958
	0,5645
	0
	9639,3
	0,92691
	0,9
	0,97798
	0,97
	151,517

	3894
	МЕЛИК - КАРАМОВА 41
	0,194
	0
	0
	9639,5
	0,92691
	0,9
	0,97798
	0,97
	24,842

	3899
	ВЗЛЕТНЫЙ ПР-Д 4/1
	0,136
	0
	0
	9640,1
	0,92691
	0,9
	0,97798
	0,97
	17,166

	59466
	ЮГОРСКАЯ 5/3
	0,1525
	0
	0
	9641,4
	0,92690
	0,9
	0,97797
	0,97
	24,009

	3802
	ЮГОРСКАЯ 5/2
	0,17936364
	0
	0
	9641,7
	0,92690
	0,9
	0,97797
	0,97
	28,270

	58724
	Комсомольский пр-кт10/1
	0
	0
	0,02
	9643,3
	0,92688
	0,9
	0,97797
	0,97
	0,000

	5190
	КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР-КТ 12
	0,126
	0
	0
	9643,4
	0,92688
	0,9
	0,97797
	0,97
	20,044

	5305
	МЕЛИК - КАРАМОВА 28/3
	0,12966667
	0
	0
	9644
	0,92688
	0,9
	0,97797
	0,97
	23,295

	39118
	ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ 2
	1,757
	0
	0,09
	9644,7
	0,92687
	0,9
	0,97797
	0,97
	313,397

	5189
	КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР-КТ 12
	0,126
	0
	0
	9644,8
	0,92687
	0,9
	0,97797
	0,97
	20,044

	5186
	КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР-КТ 10/1
	0,246
	0,164
	0
	9647,1
	0,92686
	0,9
	0,97796
	0,97
	65,226

	3803
	ЮГОРСКАЯ 5/2
	0,17936364
	0
	0
	9652,7
	0,92681
	0,9
	0,97795
	0,97
	28,275

	5306
	МЕЛИК - КАРАМОВА 28/3
	0,12966667
	0
	0
	9654,3
	0,92680
	0,9
	0,97794
	0,97
	23,295

	3898
	ВЗЛЕТНЫЙ ПР-Д 4/1
	0,136
	0
	0
	9655
	0,92680
	0,9
	0,97794
	0,97
	17,169

	5187
	КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР-КТ 12/1
	0,171
	0
	0
	9655,1
	0,92679
	0,9
	0,97794
	0,97
	27,203

	3901
	ВЗЛЕТНЫЙ ПР-Д 4
	0,127
	0
	0
	9657,5
	0,92678
	0,9
	0,97794
	0,97
	16,000

	58918
	ЮГОРСКАЯ 38
	0,947
	0
	0,0887
	9657,9
	0,92677
	0,9
	0,97794
	0,97
	152,022

	3893
	МЕЛИК - КАРАМОВА 41
	0,194
	0
	0
	9658,5
	0,92677
	0,9
	0,97794
	0,97
	24,891

	3801
	ЮГОРСКАЯ 5/2
	0,17936364
	0
	0
	9658,8
	0,92677
	0,9
	0,97793
	0,97
	28,272

	56447
	Пролетарский 22
	0
	0
	0,1295
	9659,5
	0,92676
	0,9
	0,97793
	0,97
	0,000

	3896
	МЕЛИК - КАРАМОВА 41
	0,194
	0
	0
	9659,7
	0,92676
	0,9
	0,97793
	0,97
	24,997

	4273
	ПРОЛЕТАРСКИЙ ПР-КТ 22
	0,4385
	0
	0
	9659,9
	0,92676
	0,9
	0,97793
	0,97
	64,581

	59470
	ЮГОРСКАЯ 5/3
	0,1525
	0
	0
	9667,9
	0,92670
	0,9
	0,97791
	0,97
	24,013

	3892
	МЕЛИК - КАРАМОВА 41
	0,194
	0
	0
	9670,9
	0,92667
	0,9
	0,97791
	0,97
	24,981

	3800
	ЮГОРСКАЯ 5/2
	0,17936364
	0
	0
	9677,5
	0,92662
	0,9
	0,97789
	0,97
	28,252

	3900
	ВЗЛЕТНЫЙ ПР-Д 4
	0,127
	0
	0
	9681,9
	0,92659
	0,9
	0,97788
	0,97
	16,031

	56424
	Мелик-Карамова 39
	0
	0
	0,2428
	9682,7
	0,92659
	0,9
	0,97788
	0,97
	0,000

	59472
	ЮГОРСКАЯ 5/3
	0,1525
	0
	0
	9683,8
	0,92658
	0,9
	0,97788
	0,97
	24,012

	38497
	ЮГОРСКАЯ 42/1
	0,1785
	0,0435
	0,0422
	9685,5
	0,92656
	0,9
	0,97787
	0,97
	37,081

	5297
	МЕЛИК - КАРАМОВА 28/2
	0,16133333
	0
	0
	9686,6
	0,92656
	0,9
	0,97787
	0,97
	28,984

	3804
	ЮГОРСКАЯ 5/2
	0,17936364
	0
	0
	9687
	0,92655
	0,9
	0,97787
	0,97
	28,114

	3897
	ВЗЛЕТНЫЙ ПР-Д 4/1
	0,136
	0
	0
	9688,8
	0,92654
	0,9
	0,97787
	0,97
	17,221

	56435
	Взлетный 2
	0
	0
	0,1101
	9689,2
	0,92654
	0,9
	0,97786
	0,97
	0,000

	38791
	МЕЛИК - КАРАМОВА 39
	0,631
	0
	0
	9689,7
	0,92653
	0,9
	0,97786
	0,97
	80,279

	5307
	МЕЛИК - КАРАМОВА 28/3
	0,12966667
	0
	0
	9689,8
	0,92653
	0,9
	0,97786
	0,97
	23,295

	5293
	МЕЛИК - КАРАМОВА 28/2
	0,16133333
	0
	0
	9690,4
	0,92653
	0,9
	0,97786
	0,97
	28,984

	4274
	ПРОЛЕТАРСКИЙ ПР-КТ 22
	0,4385
	0
	0
	9693,4
	0,92650
	0,9
	0,97786
	0,97
	64,581

	39129
	МЕЛИК - КАРАМОВА 37/1
	0,063
	0
	0
	9695,5
	0,92649
	0,9
	0,97785
	0,97
	11,036

	38764
	ВЗЛЕТНЫЙ ПР-Д 2
	0,52
	0
	0
	9695,5
	0,92649
	0,9
	0,97785
	0,97
	97,525

	11252
	ЮГОРСКАЯ 5/2
	0,17936364
	0
	0
	9695,6
	0,92649
	0,9
	0,97785
	0,97
	28,115

	5191
	КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР-КТ 12
	0,126
	0
	0
	9697
	0,92648
	0,9
	0,97785
	0,97
	20,045

	56024
	Ивана Кайдалова 28/2
	0
	0
	0,1969
	9701,7
	0,92644
	0,9
	0,97784
	0,97
	0,000

	56162
	Комсомольский 16
	0
	0
	0,79
	9707,8
	0,92639
	0,9
	0,97782
	0,97
	0,000

	38815
	Мелик-Карамова 41/1
	0,077
	0
	0
	9707,8
	0,92639
	0,9
	0,97782
	0,97
	9,883

	56420
	Мелик-Карамова 41/1
	0
	0
	0,2977
	9711,3
	0,92637
	0,9
	0,97781
	0,97
	0,000

	38491
	ЮГОРСКАЯ 42/1
	0,1785
	0,0435
	0,0422
	9712
	0,92636
	0,9
	0,97781
	0,97
	37,206

	5298
	МЕЛИК - КАРАМОВА 28/2
	0,16133333
	0
	0
	9714,4
	0,92634
	0,9
	0,97781
	0,97
	28,985

	5291
	ЮГОРСКАЯ 38/1
	0,37
	0
	0,0367
	9716,7
	0,92633
	0,9
	0,97780
	0,97
	59,576

	5192
	КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР-КТ 12
	0,126
	0
	0
	9717,1
	0,92632
	0,9
	0,97780
	0,97
	20,045

	58722
	Комсомольский пр-кт 14
	0
	0
	0,035
	9718,2
	0,92632
	0,9
	0,97780
	0,97
	0,000

	5185
	КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР-КТ 16
	0,283
	0,458
	0
	9720,8
	0,92630
	0,9
	0,97779
	0,97
	117,498

	39957
	КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР-КТ 14
	0,0373
	0
	0
	9721,1
	0,92629
	0,9
	0,97779
	0,97
	5,934

	50937
	МЕЛИК - КАРАМОВА 37/1
	0,063
	0
	0
	9722,1
	0,92629
	0,9
	0,97779
	0,97
	11,038

	38492
	ЮГОРСКАЯ 40
	0,7257
	0
	0,1951
	9724,9
	0,92627
	0,9
	0,97778
	0,97
	124,778

	3805
	ЮГОРСКАЯ 5/2
	0,17936364
	0
	0
	9728,7
	0,92624
	0,9
	0,97777
	0,97
	28,116

	38489
	ЮГОРСКАЯ 40/1
	0,4854
	0
	0,156
	9735,3
	0,92619
	0,9
	0,97776
	0,97
	84,868

	56430
	Мунарева 2
	0
	0
	0,1799
	9737,8
	0,92617
	0,9
	0,97775
	0,97
	0,000

	50939
	МЕЛИК - КАРАМОВА 37/1
	0,063
	0
	0
	9741,3
	0,92614
	0,9
	0,97775
	0,97
	11,036

	38915
	МУНАРЕВА ПР-Д 2
	0,475
	0
	0
	9745,6
	0,92611
	0,9
	0,97774
	0,97
	97,857

	39116
	Мелик - карамова 39
	0
	0
	0,1214
	9754,2
	0,92604
	0,9
	0,97772
	0,97
	0,000

	56785
	Мелик-Карамова 28/1
	0
	0
	0,1054
	9756,3
	0,92603
	0,9
	0,97771
	0,97
	0,000

	55968
	Геологов 2
	0
	0
	0,0004
	9761,3
	0,92599
	0,9
	0,97770
	0,97
	0,000

	56026
	Ивана Кайдалова 28
	0
	0
	0,4508
	9767,4
	0,92594
	0,9
	0,97769
	0,97
	0,000

	58836
	РЫБНИКОВ 18/1
	0,1
	0
	0
	9771,2
	0,92591
	0,9
	0,97768
	0,97
	18,363

	3806
	ЮГОРСКАЯ 5/2
	0,17936364
	0
	0
	9776,6
	0,92587
	0,9
	0,97767
	0,97
	28,086

	56650
	Озерная 19/1
	0
	0
	0,0004
	9777,6
	0,92587
	0,9
	0,97766
	0,97
	0,000

	50946
	МУНАРЕВА ПР-Д 3
	0,4903
	0,0623
	0,141845
	9780,8
	0,92584
	0,9
	0,97766
	0,97
	102,273

	39078
	МУНАРЕВА ПР-Д 3
	0,4903
	0,0623
	0
	9781,1
	0,92584
	0,9
	0,97765
	0,97
	101,501

	5309
	МЕЛИК - КАРАМОВА 28/1
	0,316
	0
	0
	9786,2
	0,92580
	0,9
	0,97764
	0,97
	56,747

	58936
	ОЗЕРНАЯ 19/1
	0,1
	0
	0
	9788,2
	0,92579
	0,9
	0,97764
	0,97
	15,851

	11251
	ЮГОРСКАЯ 5/2
	0,17936364
	0
	0
	9797,6
	0,92571
	0,9
	0,97762
	0,97
	28,088

	56645
	Зеленая 40
	0
	0
	0,0007
	9803,2
	0,92567
	0,9
	0,97760
	0,97
	0,000

	38496
	ЮГОРСКАЯ 42
	0,113
	0
	0,0664
	9810,6
	0,92562
	0,9
	0,97759
	0,97
	21,151

	55971
	Комсомольский 6/1
	0
	0
	0,0694
	9829,3
	0,92547
	0,9
	0,97754
	0,97
	0,000

	38258
	ЩЕПЕТКИНА 20
	0,07
	0
	0
	9833,8
	0,92544
	0,9
	0,97753
	0,97
	12,854

	55973
	Комсомольский 6
	0
	0
	0,0481
	9849,6
	0,92532
	0,9
	0,97750
	0,97
	0,000

	56791
	Нагорная 7
	0
	0
	0,0933
	9850,8
	0,92531
	0,9
	0,97750
	0,97
	0,000

	5183
	КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР-КТ 6/1
	0,1885
	0
	0
	9851,4
	0,92531
	0,9
	0,97749
	0,97
	29,990

	56828
	Нагорная 11
	0
	0
	0,0827
	9851,9
	0,92530
	0,9
	0,97749
	0,97
	0,000

	56115
	Федорова 59
	0
	0
	0,0962
	9858,9
	0,92525
	0,9
	0,97748
	0,97
	0,000

	38272
	РЫБНИКОВ 22
	0,007
	0
	0
	9862,4
	0,92522
	0,9
	0,97747
	0,97
	1,285

	39566
	ОЗЕРНАЯ 22/1
	0,0137
	0
	0
	9867,7
	0,92518
	0,9
	0,97746
	0,97
	2,120

	58838
	РЫБНИКОВ 18/2
	0,1
	0
	0
	9868,1
	0,92518
	0,9
	0,97746
	0,97
	18,363

	56613
	Озерная 22/1
	0
	0
	0,0003
	9868,4
	0,92518
	0,9
	0,97746
	0,97
	0,000

	5253
	МЕЛИК - КАРАМОВА 74А
	0,354
	0,03
	0
	9877,4
	0,92511
	0,9
	0,97743
	0,97
	81,524

	5204
	ФЕДОРОВА 59
	0,13325
	0
	0
	9877,5
	0,92511
	0,9
	0,97743
	0,97
	21,645

	56432
	Мунарева 3
	0
	0
	0,187
	9878,7
	0,92510
	0,9
	0,97743
	0,97
	0,000

	56318
	Мелик-Карамова 74а
	0
	0
	0,0877
	9879,9
	0,92509
	0,9
	0,97743
	0,97
	0,000

	59233
	РЫБНИКОВ 24А
	0,0178
	0
	0
	9880,3
	0,92509
	0,9
	0,97743
	0,97
	3,269

	5184
	КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР-КТ 6/1
	0,1885
	0
	0
	9881,3
	0,92508
	0,9
	0,97743
	0,97
	29,990

	5339
	НАГОРНАЯ 7
	0,3892
	0
	0
	9881,7
	0,92508
	0,9
	0,97743
	0,97
	69,598

	38221
	ЩЕПЕТКИНА 18/1
	0,071
	0
	0
	9882,6
	0,92507
	0,9
	0,97742
	0,97
	13,038

	5182
	КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР-КТ 6
	0,14145
	0
	0
	9884,4
	0,92506
	0,9
	0,97742
	0,97
	22,504

	5181
	КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР-КТ 6
	0,14145
	0
	0
	9886,2
	0,92504
	0,9
	0,97741
	0,97
	22,504

	5350
	НАГОРНАЯ 11
	0,333
	0
	0
	9886,6
	0,92504
	0,9
	0,97741
	0,97
	59,603

	5203
	ФЕДОРОВА 59
	0,13325
	0
	0
	9888,3
	0,92503
	0,9
	0,97741
	0,97
	21,644

	72658
	 
	0,095
	0,073
	0
	9891,7
	0,92500
	0,9
	0,97740
	0,97
	0,000

	56315
	Мелик-Карамова 76б
	0
	0
	0,0873
	9892,2
	0,92500
	0,9
	0,97740
	0,97
	0,000

	38936
	КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР-КТ 10/2
	0,039
	0
	0
	9893,5
	0,92499
	0,9
	0,97740
	0,97
	11,635

	59231
	РЫБНИКОВ 20
	0,025
	0
	0
	9898
	0,92495
	0,9
	0,97739
	0,97
	4,591

	5205
	ФЕДОРОВА 59
	0,13325
	0
	0
	9901,5
	0,92493
	0,9
	0,97738
	0,97
	21,645

	58842
	ЩЕПЕТКИНА 2/1
	0,1
	0
	0
	9907,1
	0,92488
	0,9
	0,97737
	0,97
	18,363

	56830
	Нагорная 3
	0
	0
	0,0585
	9907,8
	0,92488
	0,9
	0,97737
	0,97
	0,000

	56817
	Мелик-Карамова 24
	0
	0
	0,1091
	9910,2
	0,92486
	0,9
	0,97736
	0,97
	0,000

	56316
	Мелик-Карамова 76в
	0
	0
	0,0977
	9914,7
	0,92483
	0,9
	0,97735
	0,97
	0,000

	5202
	ФЕДОРОВА 59
	0,13325
	0
	0
	9917,2
	0,92481
	0,9
	0,97734
	0,97
	21,644

	56131
	Федорова 61/1
	0
	0
	0,2
	9917,7
	0,92480
	0,9
	0,97734
	0,97
	0,000

	56826
	Мелик-Карамова 24/1
	0
	0
	0,003
	9919
	0,92479
	0,9
	0,97734
	0,97
	0,000

	56322
	Мелик-Карамова 76
	0
	0
	0,0743
	9930,6
	0,92471
	0,9
	0,97731
	0,97
	0,000

	5341
	НАГОРНАЯ 3
	0,273
	0
	0
	9932
	0,92469
	0,9
	0,97731
	0,97
	48,864

	56796
	Нагорная 15
	0
	0
	0,08
	9937,9
	0,92465
	0,9
	0,97730
	0,97
	0,000

	5206
	ФЕДОРОВА 59
	0,13325
	0
	0
	9939,1
	0,92464
	0,9
	0,97729
	0,97
	21,645

	5331
	МЕЛИК - КАРАМОВА 24
	0,1254
	0
	0
	9947,6
	0,92458
	0,9
	0,97727
	0,97
	22,396

	56797
	Нагорная 13
	0
	0
	0,0635
	9948,3
	0,92457
	0,9
	0,97727
	0,97
	0,000

	5327
	МЕЛИК - КАРАМОВА 24
	0,1254
	0
	0
	9949,6
	0,92456
	0,9
	0,97727
	0,97
	22,397

	5180
	КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР-КТ 6Б
	0,0393
	0
	0
	9949,7
	0,92456
	0,9
	0,97727
	0,97
	6,252

	55983
	Комсомольский 6б
	0
	0
	0,0052
	9950,1
	0,92456
	0,9
	0,97727
	0,97
	0,000

	56119
	Комсомольский 22
	0
	0
	0,335
	9952,4
	0,92454
	0,9
	0,97726
	0,97
	0,000

	5352
	МЕЛИК - КАРАМОВА 24/1
	0,0316
	0
	0
	9956
	0,92451
	0,9
	0,97726
	0,97
	5,656

	38223
	ЩЕПЕТКИНА 2/1
	0,095
	0
	0
	9962,4
	0,92446
	0,9
	0,97724
	0,97
	17,445

	5201
	ФЕДОРОВА 59
	0,13325
	0
	0
	9962,9
	0,92446
	0,9
	0,97724
	0,97
	21,645

	5343
	НАГОРНАЯ 15
	0,2342
	0
	0
	9966,5
	0,92443
	0,9
	0,97723
	0,97
	41,919

	5208
	КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР-КТ 22
	0,368
	0
	0
	9969,2
	0,92441
	0,9
	0,97723
	0,97
	59,777

	56386
	Федорова 67
	0
	0
	0,0969
	9969,9
	0,92441
	0,9
	0,97722
	0,97
	0,000

	56330
	Мелик-Карамова 74б
	0
	0
	0,0873
	9972
	0,92439
	0,9
	0,97722
	0,97
	0,000

	5207
	ФЕДОРОВА 61/1
	0,257
	0,124
	0
	9972,2
	0,92439
	0,9
	0,97722
	0,97
	61,888

	5332
	МЕЛИК - КАРАМОВА 24
	0,1254
	0
	0
	9973,4
	0,92438
	0,9
	0,97722
	0,97
	22,397

	56280
	Мелик-Карамова 25/1
	0
	0
	0,0003
	9974,9
	0,92437
	0,9
	0,97721
	0,97
	0,000

	38901
	ЩЕПЕТКИНА 8/1
	0,0545
	0
	0
	9977,2
	0,92435
	0,9
	0,97721
	0,97
	10,008

	56324
	Мелик-Карамова 74
	0
	0
	0,1255
	9977,5
	0,92435
	0,9
	0,97721
	0,97
	0,000

	5326
	МЕЛИК - КАРАМОВА 24
	0,1254
	0
	0
	9978,8
	0,92434
	0,9
	0,97720
	0,97
	22,397

	38421
	НАГОРНАЯ 17
	0,068
	0
	0
	9982,7
	0,92431
	0,9
	0,97719
	0,97
	12,217

	5345
	НАГОРНАЯ 13
	0,2342
	0
	0
	9983,4
	0,92431
	0,9
	0,97719
	0,97
	41,919

	55975
	Московская 32а
	0
	0
	0,2305
	9988,4
	0,92427
	0,9
	0,97718
	0,97
	0,000

	5265
	МЕЛИК - КАРАМОВА 25/1
	0,0139
	0
	0
	9990,9
	0,92425
	0,9
	0,97718
	0,97
	2,189

	5179
	МОСКОВСКАЯ 32А
	0,17145
	0
	0
	9992,5
	0,92424
	0,9
	0,97717
	0,97
	27,276

	56306
	Геологическая 9
	0
	0
	0,23
	9995
	0,92422
	0,9
	0,97717
	0,97
	0,000

	5333
	МЕЛИК - КАРАМОВА 24
	0,1254
	0
	0
	9997,2
	0,92420
	0,9
	0,97716
	0,97
	22,397

	56793
	Мелик-Карамова 26
	0
	0
	0,101
	9997,9
	0,92420
	0,9
	0,97716
	0,97
	0,000

	58708
	Мелик - Карамова 74
	0
	0
	0,004
	9998,1
	0,92419
	0,9
	0,97716
	0,97
	0,000

	56135
	Федорова 69а,б,в
	0
	0
	0,284
	10000,5
	0,92418
	0,9
	0,97715
	0,97
	0,000

	58698
	Мелик - Карамова 76В
	0
	0
	0,0977
	10001
	0,92417
	0,9
	0,97715
	0,97
	0,000

	38234
	ЩЕПЕТКИНА 8/1
	0,0545
	0
	0
	10001,6
	0,92417
	0,9
	0,97715
	0,97
	10,008

	5200
	ФЕДОРОВА 59
	0,13325
	0
	0
	10002,8
	0,92416
	0,9
	0,97715
	0,97
	21,645

	38217
	ЩЕПЕТКИНА 6
	0,05
	0
	0
	10003
	0,92416
	0,9
	0,97715
	0,97
	9,182

	5254
	МЕЛИК - КАРАМОВА 74А
	0,354
	0,03
	0
	10007,9
	0,92412
	0,9
	0,97714
	0,97
	78,168

	5357
	РЕЧНАЯ 14
	0,0273
	0
	0
	10008,4
	0,92412
	0,9
	0,97714
	0,97
	4,885

	56332
	Мелик-Карамова 74а
	0
	0
	0,35
	10009,1
	0,92411
	0,9
	0,97713
	0,97
	0,000

	5226
	ФЕДОРОВА 69
	0,0882
	0
	0
	10013,9
	0,92407
	0,9
	0,97712
	0,97
	14,327

	56277
	Мелик-Карамова 76а
	0
	0
	0,0774
	10014,9
	0,92407
	0,9
	0,97712
	0,97
	0,000

	56821
	Мелик-Карамова 20
	0
	0
	0,1234
	10015,4
	0,92406
	0,9
	0,97712
	0,97
	0,000

	5230
	ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ 9
	0,474
	0
	0
	10018,1
	0,92404
	0,9
	0,97711
	0,97
	76,995

	58705
	Мелик - Карамова 74
	0
	0
	0,004
	10019,6
	0,92403
	0,9
	0,97711
	0,97
	0,000

	56127
	Комсомольский 20/1
	0
	0
	0,0609
	10025,3
	0,92399
	0,9
	0,97710
	0,97
	0,000

	55979
	Московская 34/1
	0
	0
	0,0333
	10027,1
	0,92397
	0,9
	0,97709
	0,97
	0,000

	5227
	ФЕДОРОВА 69
	0,0882
	0
	0
	10027,6
	0,92397
	0,9
	0,97709
	0,97
	14,327

	5319
	МЕЛИК - КАРАМОВА 26
	0,1096
	0
	0
	10030,7
	0,92395
	0,9
	0,97708
	0,97
	19,583

	56125
	Федорова 59
	0
	0
	0,0962
	10031,4
	0,92394
	0,9
	0,97708
	0,97
	0,000

	5225
	ФЕДОРОВА 69
	0,0882
	0
	0
	10033,6
	0,92392
	0,9
	0,97708
	0,97
	14,327

	56284
	Мелик-Карамова 25/1
	0
	0
	0,0493
	10037,5
	0,92389
	0,9
	0,97707
	0,97
	0,000

	5178
	МОСКОВСКАЯ 34/1
	0,252
	0
	0
	10038,2
	0,92389
	0,9
	0,97707
	0,97
	40,092

	56810
	Нагорная 9
	0
	0
	0,0777
	10038,4
	0,92389
	0,9
	0,97707
	0,97
	0,000

	38413
	РЕЧНАЯ 5А/4
	0,005
	0
	0
	10039,3
	0,92388
	0,9
	0,97707
	0,97
	0,895

	5228
	ФЕДОРОВА 69
	0,0882
	0
	0
	10041,9
	0,92386
	0,9
	0,97706
	0,97
	14,327

	56348
	Федорова 65
	0
	0
	0,0983
	10042,6
	0,92386
	0,9
	0,97706
	0,97
	0,000

	5381
	МЕЛИК - КАРАМОВА 20
	0,1425
	0
	0
	10044,1
	0,92384
	0,9
	0,97705
	0,97
	25,400

	5278
	ФЕДОРОВА 5
	0,226
	0
	0
	10045,1
	0,92384
	0,9
	0,97705
	0,97
	35,709

	56823
	Мелик-Карамова 20/1
	0
	0
	0,096
	10046,4
	0,92383
	0,9
	0,97705
	0,97
	0,000

	56286
	Мелик-Карамова 25/2
	0
	0
	0,0513
	10047,2
	0,92382
	0,9
	0,97705
	0,97
	0,000

	5280
	ФЕДОРОВА 5/2
	0,13752
	0
	0
	10048
	0,92382
	0,9
	0,97705
	0,97
	21,656

	38898
	ЩЕПЕТКИНА 7
	0,0069
	0
	0
	10050,3
	0,92380
	0,9
	0,97704
	0,97
	1,267

	5194
	КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР-КТ 20/1
	0,212
	0
	0
	10051,3
	0,92379
	0,9
	0,97704
	0,97
	34,437

	56292
	Федорова 5/2а
	0
	0
	0,1502
	10054,2
	0,92377
	0,9
	0,97703
	0,97
	0,000

	5229
	ФЕДОРОВА 69
	0,0882
	0
	0
	10056,2
	0,92375
	0,9
	0,97703
	0,97
	14,327

	56295
	Федорова 5
	0
	0
	0,2006
	10057,6
	0,92374
	0,9
	0,97702
	0,97
	0,000

	5193
	КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР-КТ 20/1
	0,212
	0
	0
	10058,6
	0,92373
	0,9
	0,97702
	0,97
	34,437

	9330
	МОСКОВСКАЯ 32Б
	0,2
	0
	0
	10058,9
	0,92373
	0,9
	0,97702
	0,97
	31,819

	38170
	ЩЕПЕТКИНА 9
	0,0096
	0
	0
	10061,2
	0,92372
	0,9
	0,97702
	0,97
	1,763

	5196
	ФЕДОРОВА 59
	0,13325
	0
	0
	10064,8
	0,92369
	0,9
	0,97701
	0,97
	21,645

	5261
	МЕЛИК - КАРАМОВА 25/2
	0,1635
	0
	0
	10064,9
	0,92369
	0,9
	0,97701
	0,97
	25,410

	5320
	НАГОРНАЯ 9
	0,389
	0
	0
	10064,9
	0,92369
	0,9
	0,97701
	0,97
	68,935

	55987
	Московская 33
	0
	0
	0,091
	10066,3
	0,92368
	0,9
	0,97700
	0,97
	0,000

	5279
	ФЕДОРОВА 5
	0,226
	0
	0
	10068,7
	0,92366
	0,9
	0,97700
	0,97
	35,608

	38388
	МЕЛИК - КАРАМОВА 20/1
	0,4532
	0,1304
	0
	10069,2
	0,92365
	0,9
	0,97700
	0,97
	111,227

	5264
	МЕЛИК - КАРАМОВА 25/1
	0,17045
	0
	0
	10070,7
	0,92364
	0,9
	0,97699
	0,97
	26,757

	5263
	МЕЛИК - КАРАМОВА 25/1
	0,17045
	0
	0
	10072,8
	0,92363
	0,9
	0,97699
	0,97
	26,757

	5195
	ФЕДОРОВА 59
	0,13325
	0
	0
	10073,9
	0,92362
	0,9
	0,97699
	0,97
	21,645

	5276
	ФЕДОРОВА 66А
	0,072
	0
	0
	10076,9
	0,92360
	0,9
	0,97698
	0,97
	11,354

	5262
	МЕЛИК - КАРАМОВА 25/2
	0,1635
	0
	0
	10077,2
	0,92359
	0,9
	0,97698
	0,97
	25,410

	56338
	Мелик-Карамова 60
	0
	0
	0,2898
	10081,9
	0,92356
	0,9
	0,97697
	0,97
	0,000

	56288
	Мелик-Карамова 25
	0
	0
	0,2613
	10084,8
	0,92354
	0,9
	0,97696
	0,97
	0,000

	5283
	ФЕДОРОВА 5
	0,226
	0
	0
	10091,7
	0,92348
	0,9
	0,97695
	0,97
	35,681

	56008
	Федорова 66а
	0
	0
	0,03
	10092,9
	0,92347
	0,9
	0,97694
	0,97
	0,000

	5281
	ФЕДОРОВА 5/2
	0,13752
	0
	0
	10093,9
	0,92347
	0,9
	0,97694
	0,97
	21,655

	56043
	Ивана Кайдалова 30
	0
	0
	0,0781
	10095,2
	0,92346
	0,9
	0,97694
	0,97
	0,000

	5284
	ФЕДОРОВА 5
	0,226
	0
	0
	10096,5
	0,92345
	0,9
	0,97693
	0,97
	35,916

	38210
	ЩЕПЕТКИНА 5
	0,0062
	0
	0
	10096,8
	0,92345
	0,9
	0,97693
	0,97
	1,139

	5385
	МЕЛИК - КАРАМОВА 20
	0,1425
	0
	0
	10099,2
	0,92343
	0,9
	0,97693
	0,97
	25,400

	58716
	Мелик - Карамова 60А
	0
	0
	0,194
	10100,9
	0,92341
	0,9
	0,97692
	0,97
	0,000

	5197
	ФЕДОРОВА 59
	0,13325
	0
	0
	10101,7
	0,92341
	0,9
	0,97692
	0,97
	21,645

	56002
	Московская 34б
	0
	0
	0,2028
	10108
	0,92336
	0,9
	0,97691
	0,97
	0,000

	5177
	МОСКОВСКАЯ 34Б
	0,158
	0
	0
	10112,3
	0,92333
	0,9
	0,97690
	0,97
	25,137

	5235
	МЕЛИК - КАРАМОВА 60А
	0,254
	0,038
	0
	10113,4
	0,92332
	0,9
	0,97690
	0,97
	59,908

	5198
	ФЕДОРОВА 59
	0,13325
	0
	0
	10114,5
	0,92331
	0,9
	0,97689
	0,97
	21,645

	38165
	ЗАВОДСКАЯ 8
	0,0103
	0
	0
	10115,9
	0,92330
	0,9
	0,97689
	0,97
	1,891

	55991
	Московская 34
	0
	0
	0,071
	10118,4
	0,92328
	0,9
	0,97688
	0,97
	0,000

	56141
	Федорова 61
	0
	0
	0,058
	10121,8
	0,92326
	0,9
	0,97688
	0,97
	0,000

	5290
	ФЕДОРОВА 5
	0,226
	0
	0
	10124
	0,92324
	0,9
	0,97687
	0,97
	35,916

	5273
	МЕЛИК - КАРАМОВА 25
	0,15375
	0
	0
	10127
	0,92322
	0,9
	0,97686
	0,97
	24,022

	5221
	ФЕДОРОВА 69
	0,0882
	0
	0
	10127
	0,92322
	0,9
	0,97686
	0,97
	14,327

	56344
	Федорова 63
	0
	0
	0,102
	10128,3
	0,92321
	0,9
	0,97686
	0,97
	0,000

	5272
	МЕЛИК - КАРАМОВА 25
	0,15375
	0
	0
	10129,8
	0,92320
	0,9
	0,97686
	0,97
	24,061

	38156
	ЗАВОДСКАЯ 9
	0,0102
	0
	0
	10132,8
	0,92317
	0,9
	0,97685
	0,97
	1,873

	39079
	МЕЛИК - КАРАМОВА 25А
	0,047
	0,058
	0,103
	10134,1
	0,92316
	0,9
	0,97685
	0,97
	15,363

	5388
	МЕЛИК - КАРАМОВА 20
	0,1425
	0
	0
	10135
	0,92316
	0,9
	0,97685
	0,97
	25,400

	56143
	Комсомольский 30
	0
	0
	0,001
	10135,3
	0,92315
	0,9
	0,97685
	0,97
	0,000

	56340
	Геологическая 7/1
	0
	0
	0,1
	10136,6
	0,92314
	0,9
	0,97684
	0,97
	0,000

	5274
	МЕЛИК - КАРАМОВА 25
	0,15375
	0
	0
	10143,2
	0,92309
	0,9
	0,97683
	0,97
	24,051

	5282
	ФЕДОРОВА 5/2
	0,13752
	0
	0
	10144
	0,92309
	0,9
	0,97683
	0,97
	21,656

	40141
	ГЕОЛОГОВ 2
	0,0139
	0
	0
	10145,8
	0,92307
	0,9
	0,97682
	0,97
	2,470

	5199
	ФЕДОРОВА 59
	0,13325
	0
	0
	10146,6
	0,92307
	0,9
	0,97682
	0,97
	21,645

	5213
	ФЕДОРОВА 69
	0,0882
	0
	0
	10147,5
	0,92306
	0,9
	0,97682
	0,97
	14,327

	5211
	ФЕДОРОВА 61
	0,2075
	0
	0
	10147,8
	0,92306
	0,9
	0,97682
	0,97
	33,705

	38143
	ЗАВОДСКАЯ 11
	0,0066
	0
	0
	10148,8
	0,92305
	0,9
	0,97681
	0,97
	1,212

	5234
	ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ 7/1
	0,551
	0,103
	0
	10150,2
	0,92304
	0,9
	0,97681
	0,97
	128,518

	5233
	ФЕДОРОВА 63
	0,272
	0,295
	0
	10150,2
	0,92304
	0,9
	0,97681
	0,97
	113,607

	40168
	МОСКОВСКАЯ 33
	0,1345
	0,3265
	0
	10152,7
	0,92302
	0,9
	0,97681
	0,97
	81,908

	5220
	ФЕДОРОВА 69
	0,0882
	0
	0
	10153,3
	0,92302
	0,9
	0,97680
	0,97
	14,327

	5271
	ФЕДОРОВА 73
	0,082
	0
	0
	10153,3
	0,92302
	0,9
	0,97680
	0,97
	13,020

	5212
	ФЕДОРОВА 69
	0,0882
	0
	0
	10165,6
	0,92292
	0,9
	0,97678
	0,97
	14,327

	5214
	ФЕДОРОВА 69
	0,0882
	0
	0
	10166,4
	0,92292
	0,9
	0,97677
	0,97
	14,327

	38189
	ЗАВОДСКАЯ 6
	0,0094
	0
	0
	10168,9
	0,92290
	0,9
	0,97677
	0,97
	1,726

	5379
	МЕЛИК - КАРАМОВА 20
	0,1425
	0
	0
	10170,3
	0,92289
	0,9
	0,97677
	0,97
	25,401

	5269
	МЕЛИК - КАРАМОВА 25
	0,15375
	0
	0
	10171
	0,92288
	0,9
	0,97676
	0,97
	23,963

	5210
	ФЕДОРОВА 61
	0,2075
	0
	0
	10174,1
	0,92286
	0,9
	0,97676
	0,97
	33,706

	5219
	ФЕДОРОВА 69
	0,0882
	0
	0
	10174,6
	0,92286
	0,9
	0,97676
	0,97
	14,327

	5215
	ФЕДОРОВА 69
	0,0882
	0
	0
	10180
	0,92281
	0,9
	0,97674
	0,97
	14,327

	55995
	Московская 34а
	0
	0
	0,1099
	10183,2
	0,92279
	0,9
	0,97674
	0,97
	0,000

	5287
	ФЕДОРОВА 5/2
	0,13752
	0
	0
	10183,4
	0,92279
	0,9
	0,97674
	0,97
	21,656

	5176
	МОСКОВСКАЯ 34Б
	0,158
	0
	0
	10194,3
	0,92271
	0,9
	0,97671
	0,97
	25,137

	5209
	КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР-КТ 24
	0,028
	0
	0
	10199,6
	0,92267
	0,9
	0,97670
	0,97
	4,548

	5288
	ФЕДОРОВА 5/2
	0,13752
	0
	0
	10201,8
	0,92265
	0,9
	0,97669
	0,97
	21,655

	40355
	МОСКОВСКАЯ 34
	0,331
	0
	0
	10202,3
	0,92265
	0,9
	0,97669
	0,97
	58,751

	5270
	МЕЛИК - КАРАМОВА 86
	0,063
	0
	0
	10206,7
	0,92261
	0,9
	0,97668
	0,97
	10,023

	5268
	МЕЛИК - КАРАМОВА 25
	0,15375
	0
	0
	10207,6
	0,92261
	0,9
	0,97668
	0,97
	24,409

	5363
	НАГОРНАЯ 5
	0,0068
	0
	0
	10209,4
	0,92259
	0,9
	0,97668
	0,97
	1,212

	5216
	ФЕДОРОВА 69
	0,0882
	0
	0
	10213,4
	0,92256
	0,9
	0,97667
	0,97
	14,327

	5375
	НАГОРНАЯ 8
	0,0103
	0
	0
	10219,3
	0,92252
	0,9
	0,97665
	0,97
	1,836

	38385
	МЕЛИК - КАРАМОВА 18/1
	0,0231
	0
	0
	10222,4
	0,92249
	0,9
	0,97665
	0,97
	4,118

	5286
	ФЕДОРОВА 5/1
	0,168
	0
	0
	10225
	0,92247
	0,9
	0,97664
	0,97
	26,456

	5175
	МОСКОВСКАЯ 34Б
	0,158
	0
	0
	10230,9
	0,92243
	0,9
	0,97663
	0,97
	25,137

	55965
	Федорова 5/1
	0
	0
	0,0564
	10231
	0,92243
	0,9
	0,97663
	0,97
	0,000

	40345
	КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР-КТ 6А
	0,0465
	0
	0,074
	10231,3
	0,92243
	0,9
	0,97663
	0,97
	8,992

	38373
	МЕЛИК - КАРАМОВА 18
	0,231
	0
	0
	10233,9
	0,92241
	0,9
	0,97662
	0,97
	41,182

	5267
	МЕЛИК - КАРАМОВА 25
	0,15375
	0
	0
	10235,5
	0,92239
	0,9
	0,97662
	0,97
	24,652

	5217
	ФЕДОРОВА 69
	0,0882
	0
	0
	10236,2
	0,92239
	0,9
	0,97662
	0,97
	14,327

	38371
	МЕЛИК - КАРАМОВА 18/2
	0,0196
	0
	0
	10237
	0,92238
	0,9
	0,97661
	0,97
	3,494

	5378
	НАГОРНАЯ 6
	0,0253
	0
	0
	10243,8
	0,92233
	0,9
	0,97660
	0,97
	4,510

	5218
	ФЕДОРОВА 69
	0,0882
	0
	0
	10244,9
	0,92232
	0,9
	0,97660
	0,97
	14,327

	5174
	МОСКОВСКАЯ 34Б
	0,158
	0
	0
	10245,7
	0,92232
	0,9
	0,97659
	0,97
	25,137

	56370
	Мелик-Карамова 64
	0
	0
	0,0538
	10250,4
	0,92228
	0,9
	0,97658
	0,97
	0,000

	5361
	НАГОРНАЯ 3а
	0,0058
	0
	0
	10253,5
	0,92226
	0,9
	0,97658
	0,97
	1,034

	5285
	ФЕДОРОВА 5/1
	0,168
	0
	0
	10254,8
	0,92225
	0,9
	0,97657
	0,97
	26,456

	5377
	НАГОРНАЯ 6
	0,0111
	0
	0
	10257,4
	0,92223
	0,9
	0,97657
	0,97
	1,979

	5266
	МЕЛИК - КАРАМОВА 25
	0,15375
	0
	0
	10258,5
	0,92222
	0,9
	0,97656
	0,97
	25,278

	39120
	МЕЛИК - КАРАМОВА 76/1
	0,207
	0,334
	0,035
	10260,3
	0,92221
	0,9
	0,97656
	0,97
	91,565

	38367
	МЕЛИК - КАРАМОВА 20А
	0,0116
	0
	0
	10260,4
	0,92220
	0,9
	0,97656
	0,97
	2,068

	5289
	ФЕДОРОВА 5/3
	0,295
	0
	0
	10264,4
	0,92217
	0,9
	0,97655
	0,97
	46,454

	40249
	ФЕДОРОВА 68А
	0,149
	0
	0
	10264,5
	0,92217
	0,9
	0,97655
	0,97
	23,528

	39994
	МОСКОВСКАЯ 34А
	0,627
	0
	0
	10271,7
	0,92212
	0,9
	0,97653
	0,97
	111,291

	56010
	Федорова 68а
	0
	0
	0,003
	10275,7
	0,92209
	0,9
	0,97653
	0,97
	0,000

	5275
	МЕЛИК - КАРАМОВА 25
	0,15375
	0
	0
	10280,1
	0,92206
	0,9
	0,97651
	0,97
	25,278

	56006
	Федорова 5/3
	0
	0
	0,0163
	10281,2
	0,92205
	0,9
	0,97651
	0,97
	0,000

	5173
	МОСКОВСКАЯ 34Б
	0,158
	0
	0
	10286,2
	0,92201
	0,9
	0,97650
	0,97
	25,137

	5365
	НАГОРНАЯ 1
	0,0062
	0
	0
	10286,9
	0,92200
	0,9
	0,97650
	0,97
	1,105

	40243
	ФЕДОРОВА 70
	0,123
	0
	0
	10289
	0,92199
	0,9
	0,97649
	0,97
	19,473

	56354
	Мелик-Карамова 68
	0
	0
	0,0703
	10289,2
	0,92199
	0,9
	0,97649
	0,97
	0,000

	38362
	МЕЛИК - КАРАМОВА 22
	0,002
	0
	0
	10289,6
	0,92198
	0,9
	0,97649
	0,97
	0,357

	38361
	МЕЛИК - КАРАМОВА 22/2
	0,0109
	0
	0
	10294,7
	0,92194
	0,9
	0,97648
	0,97
	1,943

	5373
	НАГОРНАЯ 4
	0,0088
	0
	0
	10295,5
	0,92194
	0,9
	0,97648
	0,97
	1,569

	5369
	НАГОРНАЯ 1
	0,0013
	0
	0
	10296,6
	0,92193
	0,9
	0,97648
	0,97
	0,232

	5371
	НАГОРНАЯ 1
	0,0024
	0
	0
	10302,5
	0,92189
	0,9
	0,97646
	0,97
	0,428

	38406
	НАГОРНАЯ 2
	0,0093
	0
	0
	10308,8
	0,92184
	0,9
	0,97645
	0,97
	0,891

	39125
	МЕЛИК - КАРАМОВА 76/3
	0,217
	0
	0,054
	10314,7
	0,92179
	0,9
	0,97644
	0,97
	36,544

	38359
	МЕЛИК - КАРАМОВА 24А
	0,0087
	0
	0
	10322,1
	0,92174
	0,9
	0,97642
	0,97
	1,551

	5172
	МОСКОВСКАЯ 34Б
	0,158
	0
	0
	10322,2
	0,92174
	0,9
	0,97642
	0,97
	25,137

	5367
	НАГОРНАЯ 2
	0,093
	0
	0
	10323,2
	0,92173
	0,9
	0,97642
	0,97
	16,578

	56366
	Мелик-Карамова 62
	0
	0
	0,0645
	10334,1
	0,92165
	0,9
	0,97639
	0,97
	0,000

	71335
	Речная 3
	0,0038
	0
	0
	10342
	0,92159
	0,9
	0,97637
	0,97
	1,034

	38349
	ПОЧТОВЫЙ ПЕР. 1
	0,005
	0
	0
	10347,5
	0,92154
	0,9
	0,97636
	0,97
	0,891

	38356
	МЕЛИК - КАРАМОВА 57
	0,0057
	0
	0
	10347,5
	0,92154
	0,9
	0,97636
	0,97
	1,016

	40183
	МОСКОВСКАЯ 39
	0,07
	0
	0
	10351,7
	0,92151
	0,9
	0,97635
	0,97
	12,386

	38355
	МЕЛИК - КАРАМОВА 57
	0,0057
	0
	0
	10353,9
	0,92150
	0,9
	0,97635
	0,97
	1,016

	56004
	Московская 34в
	0
	0
	0,219
	10356,9
	0,92147
	0,9
	0,97634
	0,97
	0,000

	56362
	Мелик-Карамова 70
	0
	0
	0,0702
	10357,1
	0,92147
	0,9
	0,97634
	0,97
	0,000

	5171
	МОСКОВСКАЯ 34В
	0,052
	0,106
	0
	10360,2
	0,92145
	0,9
	0,97633
	0,97
	25,137

	56374
	Мелик-Карамова 64/1
	0
	0
	0,0501
	10366,4
	0,92140
	0,9
	0,97632
	0,97
	0,000

	40198
	МОСКОВСКАЯ 37А
	0,002
	0
	0
	10389
	0,92123
	0,9
	0,97627
	0,97
	0,355

	40181
	МОСКОВСКАЯ 41
	0,065
	0
	0
	10391,3
	0,92121
	0,9
	0,97626
	0,97
	11,488

	40291
	МЕЛИК - КАРАМОВА 90
	0,319
	0
	0
	10391,7
	0,92121
	0,9
	0,97626
	0,97
	50,526

	40154
	МОСКОВСКАЯ 36
	0,047
	0
	0
	10393,5
	0,92120
	0,9
	0,97626
	0,97
	8,317

	40180
	МОСКОВСКАЯ 43
	0,0708
	0
	0
	10399,6
	0,92115
	0,9
	0,97624
	0,97
	12,513

	40139
	МОСКОВСКАЯ 38
	0,05
	0
	0
	10400,8
	0,92114
	0,9
	0,97624
	0,97
	8,841

	56300
	Мелик-Карамова 90
	0
	0
	0,0886
	10401,2
	0,92114
	0,9
	0,97624
	0,97
	0,000

	72663
	 
	0,1501
	0,0116
	0,083
	10405,4
	0,92111
	0,9
	0,97623
	0,97
	0,000

	40133
	МОСКОВСКАЯ 40
	0,05
	0
	0
	10406,6
	0,92110
	0,9
	0,97623
	0,97
	8,841

	59474
	ФЕДОРОВА 1
	0,0299
	0
	0
	10418,1
	0,92101
	0,9
	0,97620
	0,97
	5,331

	40287
	МЕЛИК - КАРАМОВА 92
	0,277
	0
	0
	10418,7
	0,92100
	0,9
	0,97620
	0,97
	43,875

	56364
	Мелик-Карамова 72
	0
	0
	0,0788
	10423,3
	0,92097
	0,9
	0,97619
	0,97
	0,000

	39803
	ГЕОЛОГОВ 12
	0,054
	0
	0
	10426,7
	0,92094
	0,9
	0,97618
	0,97
	10,407

	56302
	Мелик-Карамова 92
	0
	0
	0,0566
	10427,7
	0,92094
	0,9
	0,97618
	0,97
	0,000

	40212
	МОСКОВСКАЯ 33
	0,1345
	0,3265
	0
	10435,1
	0,92088
	0,9
	0,97616
	0,97
	81,736

	56358
	Мелик-Карамова 66
	0
	0
	0,0727
	10435,7
	0,92088
	0,9
	0,97616
	0,97
	0,000

	56378
	Мелик-Карамова 64/6
	0
	0
	0,0517
	10437,6
	0,92086
	0,9
	0,97616
	0,97
	0,000

	40173
	МОСКОВСКАЯ 45
	0,065
	0
	0
	10441,9
	0,92083
	0,9
	0,97615
	0,97
	12,378

	59478
	ФЕДОРОВА 1/2
	0,051
	0
	0
	10443,8
	0,92081
	0,9
	0,97614
	0,97
	9,094

	39807
	ГЕОЛОГОВ 13/3
	0,0106
	0
	0
	10448,9
	0,92078
	0,9
	0,97613
	0,97
	2,047

	40126
	МОСКОВСКАЯ 42
	0,0497
	0
	0
	10465,8
	0,92065
	0,9
	0,97609
	0,97
	9,472

	59480
	ФЕДОРОВА 3
	0,0092
	0
	0
	10469,2
	0,92062
	0,9
	0,97608
	0,97
	1,640

	40121
	МОСКОВСКАЯ 44
	0,053
	0
	0
	10472,2
	0,92060
	0,9
	0,97608
	0,97
	10,095

	40116
	МОСКОВСКАЯ 46
	0,067
	0
	0
	10486,3
	0,92049
	0,9
	0,97604
	0,97
	12,708

	72656
	 
	0,08
	0
	0
	10506,2
	0,92034
	0,9
	0,97600
	0,97
	0,000

	40205
	МОСКОВСКАЯ 47/2
	0,05
	0
	0
	10507,8
	0,92033
	0,9
	0,97599
	0,97
	8,865

	38328
	ФЕДОРОВА 7
	0,009
	0
	0
	10522,1
	0,92022
	0,9
	0,97596
	0,97
	1,603

	40122
	МОСКОВСКАЯ 50
	0,066
	0
	0
	10522,7
	0,92022
	0,9
	0,97596
	0,97
	12,530

	59482
	ЩЕПЕТКИНА 4/1
	0,058
	0
	0
	10524,4
	0,92020
	0,9
	0,97596
	0,97
	10,342

	38287
	ФЕДОРОВА 6
	0,002
	0
	0
	10526,3
	0,92019
	0,9
	0,97595
	0,97
	0,357

	58740
	АВИАЦИОННАЯ 11
	0,0032
	0
	0
	10531,6
	0,92015
	0,9
	0,97594
	0,97
	0,966

	56380
	Мелик-Карамова 78
	0
	0
	0,0838
	10535,6
	0,92012
	0,9
	0,97593
	0,97
	0,000

	55962
	Федорова 84
	0
	0
	0,08
	10545,2
	0,92005
	0,9
	0,97591
	0,97
	0,000

	58754
	АВИАЦИОННАЯ 237А
	0,011
	0
	0
	10545,2
	0,92005
	0,9
	0,97591
	0,97
	0,966

	38332
	ФЕДОРОВА 5а
	0,0066
	0
	0
	10565,4
	0,91989
	0,9
	0,97586
	0,97
	1,297

	40177
	МОСКОВСКАЯ 53
	0,05
	0
	0
	10572,7
	0,91984
	0,9
	0,97585
	0,97
	9,507

	40124
	МОСКОВСКАЯ 52
	0,065
	0
	0
	10572,7
	0,91984
	0,9
	0,97585
	0,97
	12,329

	40179
	МОСКОВСКАЯ 51
	0,027
	0
	0
	10572,8
	0,91984
	0,9
	0,97585
	0,97
	5,137

	58748
	АВИАЦИОННАЯ 10
	0,008
	0
	0
	10585,3
	0,91974
	0,9
	0,97582
	0,97
	1,545

	58746
	АВИАЦИОННАЯ 13
	0,0064
	0
	0
	10615,3
	0,91951
	0,9
	0,97575
	0,97
	0,966

	38311
	ФЕДОРОВА 6
	0,2
	0,037
	0,088
	10631,2
	0,91939
	0,9
	0,97571
	0,97
	42,317

	40247
	ФЕДОРОВА 84
	0,154
	0,033
	0
	10645,7
	0,91928
	0,9
	0,97568
	0,97
	33,156

	40219
	МОСКОВСКАЯ 53/2
	0,056
	0
	0
	10657,6
	0,91919
	0,9
	0,97565
	0,97
	10,632

	38294
	ФЕДОРОВА 6
	0,287
	0,053
	0
	10662,9
	0,91915
	0,9
	0,97564
	0,97
	60,698

	40266
	ФЕДОРОВА 86А
	0,0933
	0
	0
	10702,5
	0,91885
	0,9
	0,97555
	0,97
	16,542

	58766
	ЛЕСНАЯ 29
	0,0053
	0
	0
	10724
	0,91869
	0,9
	0,97550
	0,97
	0,952

	39751
	ЛЕСНАЯ 23В
	0,0116
	0
	0
	10730,6
	0,91864
	0,9
	0,97549
	0,97
	2,207

	39778
	ЛЕСНАЯ 6Б
	0,0075
	0
	0
	10775,7
	0,91830
	0,9
	0,97538
	0,97
	1,424

	39760
	ЛЕСНАЯ 6А
	0,00375
	0
	0
	10781,2
	0,91826
	0,9
	0,97537
	0,97
	0,712

	40272
	САДОВАЯ 2
	0,076
	0
	0
	10784,4
	0,91823
	0,9
	0,97536
	0,97
	13,475

	39761
	ЛЕСНАЯ 6
	0,032
	0
	0
	10787,3
	0,91821
	0,9
	0,97536
	0,97
	6,070

	39754
	ЛЕСНАЯ 6Ж
	0,0069
	0
	0
	10787,4
	0,91821
	0,9
	0,97536
	0,97
	1,309

	39765
	ЛЕСНАЯ 1
	0,067
	0
	0
	10940,1
	0,91705
	0,9
	0,97501
	0,97
	12,624

	39731
	ЛЕСНАЯ 13К
	0,0118
	0
	0
	11014,5
	0,91649
	0,9
	0,97484
	0,97
	2,225

	39755
	ЛЕСНАЯ 5
	0,144
	0
	0
	11018
	0,91646
	0,9
	0,97483
	0,97
	26,928

	39743
	ЛЕСНАЯ 12Г
	0,0048
	0
	0
	11033,1
	0,91635
	0,9
	0,97479
	0,97
	0,905

	40292
	МЕЛИК - КАРАМОВА 3
	0,063
	0
	0
	11067
	0,91609
	0,9
	0,97472
	0,97
	11,171

	39734
	ЛЕСНАЯ 12
	0,0048
	0
	0
	11082
	0,91597549
	0,9
	0,974683
	0,97
	0,905
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Вероятность безотказной работы, отн. ед.
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Коэффициент готовности, отн. ед.

Фактические значения вероятности безотказной работы	69372	69370	69387	69353	69345	69360	69378	50136	69333	69315	50137	50121	50122	69328	50132	50130	50123	69311	50125	50140	50114	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Нормативные значения вероятности безотказной работы	синяя	ЗАЯЧИЙ ОСТРОВ 6	ЗАЯЧИЙ ОСТРОВ 6	ЗАЯЧИЙ ОСТРОВ 6	ЗАЯЧИЙ ОСТРОВ 6	ЗАЯЧИЙ ОСТРОВ 6	ЗАЯЧИЙ ОСТРОВ 6	ЗАЯЧИЙ ОСТРОВ 6	ЗАЯЧИЙ ОСТРОВ 6	ЗАЯЧИЙ ОСТРОВ 6	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	
Вероятность безотказной работы, отн. ед.

Фактические значения коэффициента готовности	69372	69370	69387	69353	69345	69360	69378	50136	69333	69315	50137	50121	50122	69328	50132	50130	50123	69311	50125	50140	50114	0.99973599999999996	0.99973000000000001	0.99972300000000003	0.99972000000000005	0.99970499999999951	0.99970400000000004	0.99970099999999951	0.99969500000000089	0.99968100000000004	0.99968000000000001	0.99967899999999998	0.99967700000000004	0.99967399999999951	0.99967200000000001	0.99967099999999998	0.99966699999999908	0.99966500000000003	0.999664	0.99966299999999908	0.99965400000000004	0.99965300000000001	Нормативные значения коэффициента готовности	синяя	ЗАЯЧИЙ ОСТРОВ 6	ЗАЯЧИЙ ОСТРОВ 6	ЗАЯЧИЙ ОСТРОВ 6	ЗАЯЧИЙ ОСТРОВ 6	ЗАЯЧИЙ ОСТРОВ 6	ЗАЯЧИЙ ОСТРОВ 6	ЗАЯЧИЙ ОСТРОВ 6	ЗАЯЧИЙ ОСТРОВ 6	ЗАЯЧИЙ ОСТРОВ 6	0.97000000000000064	0.97000000000000064	0.97000000000000064	0.97000000000000064	0.97000000000000064	0.97000000000000064	0.97000000000000064	0.97000000000000064	0.97000000000000064	0.97000000000000064	0.97000000000000064	0.97000000000000064	0.97000000000000064	0.97000000000000064	0.97000000000000064	0.97000000000000064	0.97000000000000064	0.97000000000000064	0.97000000000000064	0.97000000000000064	0.97000000000000064	
Коэффициент готовности, отн. ед.

Фактические значения вероятности безотказной работы	50265	50263	49839	49837	49833	69275	50269	49825	49823	69279	49819	69285	49829	49747	69291	50274	69271	69295	69267	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Нормативные значения вероятности безотказной работы	АНДРЕЕВСКИЙ ЗАЕЗД 1	АНДРЕЕВСКИЙ ЗАЕЗД	АНДРЕЕВСКИЙ ЗАЕЗД 1	АНДРЕЕВСКИЙ ЗАЕЗД 1	АНДРЕЕВСКИЙ ЗАЕЗД 1	АНДРЕЕВСКИЙ ЗАЕЗД 1	АНДРЕЕВСКИЙ ЗАЕЗД 1	АНДРЕЕВСКИЙ ЗАЕЗД 1	АНДРЕЕВСКИЙ ЗАЕЗД 1	АНДРЕЕВСКИЙ ЗАЕЗД 1	АНДРЕЕВСКИЙ ЗАЕЗД 2	АНДРЕЕВСКИЙ ЗАЕЗД 2	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	
Вероятность безотказной работы, отн. ед.

Фактические значения коэффициента готовности	50265	50263	49839	49837	49833	69275	50269	49825	49823	69279	49819	69285	49829	49747	69291	50274	69271	69295	69267	0.99987099999999951	0.99986900000000001	0.99985800000000002	0.99985000000000002	0.99983999999999951	0.99983299999999908	0.99983299999999908	0.99983100000000003	0.99983100000000003	0.99983	0.99982800000000005	0.99982700000000002	0.99982000000000004	0.99981599999999959	0.99981500000000001	0.99981199999999959	0.99981100000000001	0.99980199999999997	0.99979600000000002	Нормативные значения коэффициента готовности	АНДРЕЕВСКИЙ ЗАЕЗД 1	АНДРЕЕВСКИЙ ЗАЕЗД	АНДРЕЕВСКИЙ ЗАЕЗД 1	АНДРЕЕВСКИЙ ЗАЕЗД 1	АНДРЕЕВСКИЙ ЗАЕЗД 1	АНДРЕЕВСКИЙ ЗАЕЗД 1	АНДРЕЕВСКИЙ ЗАЕЗД 1	АНДРЕЕВСКИЙ ЗАЕЗД 1	АНДРЕЕВСКИЙ ЗАЕЗД 1	АНДРЕЕВСКИЙ ЗАЕЗД 1	АНДРЕЕВСКИЙ ЗАЕЗД 2	АНДРЕЕВСКИЙ ЗАЕЗД 2	0.97000000000000064	0.97000000000000064	0.97000000000000064	0.97000000000000064	0.97000000000000064	0.97000000000000064	0.97000000000000064	0.97000000000000064	0.97000000000000064	0.97000000000000064	0.97000000000000064	0.97000000000000064	0.97000000000000064	0.97000000000000064	0.97000000000000064	0.97000000000000064	0.97000000000000064	0.97000000000000064	0.97000000000000064	
Коэффициент готовности, отн. ед.

Фактические значения вероятности безотказной работы	70094	70102	70098	70090	35650	70074	70078	70080	70086	70160	70166	70156	70164	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.99999700000000002	0.99999700000000002	0.99999700000000002	0.99999700000000002	Нормативные значения вероятности безотказной работы	ИНДУСТРИАЛЬНАЯ 56	ПРОМЫШЛЕННАЯ 38	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	
Вероятность безотказной работы, отн. ед.

Фактические значения коэффициента готовности	70094	70102	70098	70090	35650	70074	70078	70080	70086	70160	70166	70156	70164	0.99958799999999881	0.99959100000000001	0.99958999999999909	0.99958699999999856	0.99973100000000004	0.99957399999999896	0.99957599999999958	0.999579	0.99958099999999905	0.99983299999999908	0.99984099999999998	0.99982599999999999	0.99983500000000003	Нормативные значения коэффициента готовности	ИНДУСТРИАЛЬНАЯ 56	ПРОМЫШЛЕННАЯ 38	0.97000000000000064	0.97000000000000064	0.97000000000000064	0.97000000000000064	0.97000000000000064	0.97000000000000064	0.97000000000000064	0.97000000000000064	0.97000000000000064	0.97000000000000064	0.97000000000000064	0.97000000000000064	0.97000000000000064	
Коэффициент готовности, отн. ед.

Фактические значения вероятности безотказной работы	69731	69733	34931	69718	69716	69722	69708	69710	69692	69696	34937	34935	34972	69035	50054	69054	34974	34964	69489	34969	69047	69394	69479	34954	69475	69400	69485	34952	34948	50050	69398	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Нормативные значения вероятности безотказной работы	ДОМОСТРОИТЕЛЕЙ 4	ДОМОСТРОИТЕЛЕЙ	ДОМОСТРОИТЕЛЕЙ 4	НЕФТЕЮГАНСКОЕ ШОССЕ 5	НЕФТЕЮГАНСКОЕ ШОССЕ 5	НЕФТЕЮГАНСКОЕ ШОССЕ 5	НЕФТЕЮГАНСКОЕ ШОССЕ 5	НЕФТЕЮГАНСКОЕ ШОССЕ 7	НЕФТЕЮГАНСКОЕ ШОССЕ 7	НЕФТЕЮГАНСКОЕ ШОССЕ 7	НЕФТЕЮГАНСКОЕ ШОССЕ 7	Домостроителей, 7/1	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	
Вероятность безотказной работы, отн. ед.

Фактические значения коэффициента готовности	69731	69733	34931	69718	69716	69722	69708	69710	69692	69696	34937	34935	34972	69035	50054	69054	34974	34964	69489	34969	69047	69394	69479	34954	69475	69400	69485	34952	34948	50050	69398	0.9994049999999991	0.99939800000000001	0.99937999999999949	0.99935999999999958	0.99935399999999897	0.99935299999999905	0.99934999999999996	0.9993469999999991	0.9993299999999995	0.99932399999999921	0.99932299999999896	0.99931799999999893	0.99920399999999909	0.99920299999999895	0.99920299999999895	0.99920199999999959	0.99920199999999959	0.99918799999999897	0.99918799999999897	0.99918699999999905	0.99918699999999905	0.99917999999999996	0.99917800000000001	0.99917500000000004	0.99917299999999909	0.99916599999999922	0.99916499999999908	0.99916099999999897	0.99915999999999949	0.99915100000000001	0.99914199999999997	Нормативные значения коэффициента готовности	ДОМОСТРОИТЕЛЕЙ 4	ДОМОСТРОИТЕЛЕЙ	ДОМОСТРОИТЕЛЕЙ 4	НЕФТЕЮГАНСКОЕ ШОССЕ 5	НЕФТЕЮГАНСКОЕ ШОССЕ 5	НЕФТЕЮГАНСКОЕ ШОССЕ 5	НЕФТЕЮГАНСКОЕ ШОССЕ 5	НЕФТЕЮГАНСКОЕ ШОССЕ 7	НЕФТЕЮГАНСКОЕ ШОССЕ 7	НЕФТЕЮГАНСКОЕ ШОССЕ 7	НЕФТЕЮГАНСКОЕ ШОССЕ 7	Домостроителей, 7/1	0.97000000000000064	0.97000000000000064	0.97000000000000064	0.97000000000000064	0.97000000000000064	0.97000000000000064	0.97000000000000064	0.97000000000000064	0.97000000000000064	0.97000000000000064	0.97000000000000064	0.97000000000000064	0.97000000000000064	0.97000000000000064	0.97000000000000064	0.97000000000000064	0.97000000000000064	0.97000000000000064	0.97000000000000064	0.97000000000000064	0.97000000000000064	0.97000000000000064	0.97000000000000064	0.97000000000000064	0.97000000000000064	0.97000000000000064	0.97000000000000064	0.97000000000000064	0.97000000000000064	0.97000000000000064	0.97000000000000064	
Коэффициент готовности, отн. ед.

Фактические значения вероятности безотказной работы	70171	72607	57545	1	1	1	Нормативные значения вероятности безотказной работы	Югорский тракт, 8	0.9	0.9	0.9	
Вероятность безотказной работы, отн. ед.

Фактические значения коэффициента готовности	70171	72607	57545	0.99999499999999997	0.99988500000000002	0.999884	Нормативные значения коэффициента готовности	Югорский тракт, 8	0.97000000000000064	0.97000000000000064	0.97000000000000064	
Коэффициент готовности, отн. ед.

Фактические значения вероятности безотказной работы	69820	69812	69816	69808	69837	69855	69857	69863	69853	69843	69861	69829	69833	69835	69788	69800	69792	69796	0.99857699999999905	0.99857699999999905	0.99857699999999905	0.99857699999999905	0.99835699999999905	0.99806099999999909	0.99806099999999909	0.99806099999999909	0.99806099999999909	0.99806099999999909	0.99806099999999909	0.99805500000000003	0.99803799999999909	0.99803799999999909	0.99762399999999996	0.99709999999999999	0.99709999999999999	0.99709999999999999	Нормативные значения вероятности безотказной работы	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	
Вероятность безотказной работы, отн. ед.

Фактические значения коэффициента готовности	69820	69812	69816	69808	69837	69855	69857	69863	69853	69843	69861	69829	69833	69835	69788	69800	69792	69796	0.9993469999999991	0.99927299999999908	0.99928399999999895	0.99925699999999895	0.99926999999999921	0.99943799999999905	0.99937999999999949	0.99932199999999949	0.99942799999999909	0.99928299999999892	0.99930699999999895	0.99925199999999959	0.999251	0.9992659999999991	0.99925799999999909	0.99932599999999949	0.99925799999999909	0.99928199999999956	Нормативные значения коэффициента готовности	0.97000000000000064	0.97000000000000064	0.97000000000000064	0.97000000000000064	0.97000000000000064	0.97000000000000064	0.97000000000000064	0.97000000000000064	0.97000000000000064	0.97000000000000064	0.97000000000000064	0.97000000000000064	0.97000000000000064	0.97000000000000064	0.97000000000000064	0.97000000000000064	0.97000000000000064	0.97000000000000064	
Коэффициент готовности, отн. ед.

Фактические значения вероятности безотказной работы	НЕФТЕЮГАНСКОЕ ШОССЕ 4	НЕФТЕЮГАНСКОЕ ШОССЕ 2	НЕФТЕЮГАНСКОЕ ШОССЕ 4	1	1	1	Нормативные значения вероятности безотказной работы	НЕФТЕЮГАНСКОЕ ШОССЕ 4	НЕФТЕЮГАНСКОЕ ШОССЕ 2	НЕФТЕЮГАНСКОЕ ШОССЕ 4	0.9	0.9	0.9	
Вероятность безотказной работы, отн. ед.

Фактические значения коэффициента готовности	НЕФТЕЮГАНСКОЕ ШОССЕ 4	НЕФТЕЮГАНСКОЕ ШОССЕ 2	НЕФТЕЮГАНСКОЕ ШОССЕ 4	0.99996599999999958	0.99996399999999896	0.99995400000000001	Нормативные значения коэффициента готовности	НЕФТЕЮГАНСКОЕ ШОССЕ 4	НЕФТЕЮГАНСКОЕ ШОССЕ 2	НЕФТЕЮГАНСКОЕ ШОССЕ 4	0.97000000000000064	0.97000000000000064	0.97000000000000064	
Коэффициент готовности, отн. ед.

Фактические значения вероятности безотказной работы	НАБЕРЕЖНЫЙ ПР-КТ 17/1	Набережный проспект, 17	1	1	Нормативные значения вероятности безотказной работы	НАБЕРЕЖНЫЙ ПР-КТ 17/1	Набережный проспект, 17	0.9	0.9	
Вероятность безотказной работы, отн. ед.

Фактические значения коэффициента готовности	НАБЕРЕЖНЫЙ ПР-КТ 17/1	Набережный проспект, 17	0.99999499999999997	0.99999499999999997	Нормативные значения коэффициента готовности	НАБЕРЕЖНЫЙ ПР-КТ 17/1	Набережный проспект, 17	0.97000000000000064	0.97000000000000064	
Коэффициент готовности, отн. ед.

Фактические значения вероятности безотказной работы	НАБЕРЕЖНЫЙ ПР-КТ 17/2	1	Нормативные значения вероятности безотказной работы	НАБЕРЕЖНЫЙ ПР-КТ 17/2	0.9	
Вероятность безотказной работы, отн. ед.

Фактические значения коэффициента готовности	НАБЕРЕЖНЫЙ ПР-КТ 17/2	1	Нормативные значения коэффициента готовности	НАБЕРЕЖНЫЙ ПР-КТ 17/2	0.97000000000000064	
Коэффициент готовности, отн. ед.

Фактические значения вероятности безотказной работы	ЛЕСНОЙ 125	ЛЕСНОЙ 57	ЛЕСНОЙ 59	ЛЕСНОЙ 57	ЛЕСНОЙ 65	ЛЕСНОЙ 123Б	ЛЕСНОЙ 123	ЛЕСНОЙ 145	ЛЕСНОЙ 123	ЛЕСНОЙ 60	ЛЕСНОЙ 123А	ЛЕСНОЙ 1	ЛЕСНОЙ 101	ЛЕСНОЙ 90	ЛЕСНОЙ 137	ЛЕСНОЙ 87	ЛЕСНОЙ 107А	ЛЕСНОЙ 42А	ЛЕСНОЙ 143А	ЛЕСНОЙ 113	ЛЕСНОЙ 13	ЛЕСНОЙ 117	ЛЕСНОЙ 14	ЛЕСНОЙ 16	ЛЕСНОЙ 15	ЛЕСНОЙ 41	ЛЕСНОЙ 3	ЛЕСНОЙ 41	ЛЕСНОЙ 96	ЛЕСНОЙ 133	ЛЕСНОЙ 134	ЛЕСНОЙ 5	ЛЕСНОЙ 28	ЛЕСНОЙ 8	ЛЕСНОЙ 22	ЛЕСНОЙ 39	ЛЕСНОЙ 14	ЛЕСНОЙ 70	ЛЕСНОЙ 18	ЛЕСНОЙ 18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Нормативные значения вероятности безотказной работы	ЛЕСНОЙ 125	ЛЕСНОЙ 57	ЛЕСНОЙ 59	ЛЕСНОЙ 57	ЛЕСНОЙ 65	ЛЕСНОЙ 123Б	ЛЕСНОЙ 123	ЛЕСНОЙ 145	ЛЕСНОЙ 123	ЛЕСНОЙ 60	ЛЕСНОЙ 123А	ЛЕСНОЙ 1	ЛЕСНОЙ 101	ЛЕСНОЙ 90	ЛЕСНОЙ 137	ЛЕСНОЙ 87	ЛЕСНОЙ 107А	ЛЕСНОЙ 42А	ЛЕСНОЙ 143А	ЛЕСНОЙ 113	ЛЕСНОЙ 13	ЛЕСНОЙ 117	ЛЕСНОЙ 14	ЛЕСНОЙ 16	ЛЕСНОЙ 15	ЛЕСНОЙ 41	ЛЕСНОЙ 3	ЛЕСНОЙ 41	ЛЕСНОЙ 96	ЛЕСНОЙ 133	ЛЕСНОЙ 134	ЛЕСНОЙ 5	ЛЕСНОЙ 28	ЛЕСНОЙ 8	ЛЕСНОЙ 22	ЛЕСНОЙ 39	ЛЕСНОЙ 14	ЛЕСНОЙ 70	ЛЕСНОЙ 18	ЛЕСНОЙ 18	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	
Вероятность безотказной работы, отн. ед.
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Книга 9. Приложение В. Результаты расчета показателей надежности с учетом реализации мероприятий по повышению надежности
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